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RESUMEN
El disen˜o y la operacio´n eficaces de un sistema de abastecimiento de agua urbano
pasa por la existencia de un modelo matema´tico de la red de distribucio´n, mediante
el cual puedan analizarse distintas condiciones de funcionamiento. En general, el
comportamiento hidra´ulico de sus elementos puede ser bien caracterizado, a partir
de ecuaciones conocidas y me´todos de resolucio´n contrastados emp´ıricamente. Pero
las mayores incertidumbres provienen de las demandas nodales, variables externas
de cara´cter aleatorio y por lo tanto de dif´ıcil cuantificacio´n y prediccio´n. Su impor-
tancia es obvia, al determinar las capacidades y estados de carga de la red.
Tradicionalmente, la determinacio´n de las demandas nodales se ha realizado
considerando unas dotaciones de agua promedio, obtenidas repartiendo espacial y
temporalmente los registros de los contadores, a las que se afecta de unos coeficientes
punta o´ unos coeficientes de modulacio´n, que vienen definidos por unos patrones de
consumo ma´s o´ menos estandarizados. Si bien este planteamiento resulta adecuado
cuando la escala de agregacio´n espacial y temporal es grande, es inadecuado cuando
se trabaja con escalas de agregacio´n menores, especialmente cuando se quiere estu-
diar la evolucio´n de la calidad del agua en el sistema, que requiere como paso previo
la determinacio´n de las variables hidra´ulicas.
El establecer de una manera correcta la carga que debe satisfacer una red de
abastecimiento es una de las cuestiones que hasta ahora menos atencio´n ha recibido,
fundamentalmente por dos razones. Por un lado, porque el proceso por el que se pro-
ducen los consumos de agua es esencialmente estoca´stico, siendo necesario recurrir
a te´cnicas de ana´lisis estad´ıstico de acuerdo con la teor´ıa de procesos estoca´sticos.
Por otro lado, por la dificultad de disponer de registros de consumos que sean re-
presentativos y que tengan la suficiente resolucio´n para poder realizar un ana´lisis
riguroso. Los avances tecnolo´gicos en los sistemas de medicio´n y almacenamiento
de caudales permiten que cada vez sea ma´s sencillo disponer de registros detallados,
haciendo que la segunda dificultad sen˜alada pierda importancia. Esto ha motivado
que desde hace unos pocos an˜os, exista un creciente intere´s por modelar los patrones
de consumo, teniendo en cuenta su aleatoriedad. La presente Tesis queda incluida
dentro de esta l´ınea de investigacio´n.
En esta Tesis se presenta un modelo estoca´stico para simular consumos dome´sticos
de agua, basado en un proceso de pulsos rectangulares de Poisson. El modelo repre-
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senta cada consumo elemental mediante un pulso rectangular caracterizado por una
duracio´n y una intensidad determinadas, que se consideran variables aleatorias para
el conjunto de pulsos. Un proceso de punteo no homoge´neo establece, con indepen-
dencia de la duracio´n e intensidad, la ocurrencia a lo largo del d´ıa de los pulsos,
admitie´ndose la simultaneidad de hasta cuatro de ellos, algo improbable cuando se
trata de demandas dome´sticas.
El modelo queda definido a trave´s de nueve para´metros integrados en cinco fun-
ciones estad´ısticas. La duracio´n y la intensidad de los pulsos son modeladas, respec-
tivamente, por una distribucio´n exponencial, de un para´metro, y por una de Weibull
con dos para´metros. El proceso estoca´stico de punteo lo regula una funcio´n inten-
sidad suma a su vez de otras dos. La primera, con tres para´metros independientes,
define el patro´n temporal diario mientras la segunda, con un solo para´metro, toma en
cuenta la aleatoriedad de la demanda dome´stica. Por u´ltimo, una distribucio´n log-
normal, con dos para´metros, representa la serie de consumos diarios de una vivienda.
Con objeto de evaluar la bondad del modelo, se han estimado los para´metros
correspondientes a diversas viviendas de Valencia, Castello´n y Milford (Estados Uni-
dos), generando a continuacio´n series sinte´ticas de consumos, y comparando para
las series histo´rica y sinte´tica, algunos estad´ısticos de las variables ma´s relevantes
(consumo diario, consumo ma´ximo horario, intensidad ma´xima diaria, nu´mero de
horas de consumo, etc.),. En general, se observa un buen ajuste entre ambas series
de datos, producie´ndose para la serie sinte´tica, ma´ximos mayores que para la serie
histo´rica, lo que es importante de cara a su generalizacio´n. Por otra parte, se han
utilizado las series sinte´ticas generadas, en diversas aplicaciones relacionadas con
el ana´lisis de redes (carga de modelos matema´ticos, deteccio´n de fugas, ana´lisis de
la calidad del agua en aljibes, etc.), comparando los resultados obtenidos con los
correspondientes a las series histo´ricas.
Aunque el modelo se ha desarrollado principalmente para simular consumos
dome´sticos de agua, se puede extender a cualquier otro tipo de consumo recurrente
en el tiempo, si se dispone de suficientes datos histo´ricos para realizar el ajuste.
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ABSTRACT
The optimal design and operation of urban water supply systems requires a mat-
hematical model of the network, allowing numerical simulation of the operation of
the system under different assumptions and conditions. In general, the hydraulic
elements are well described and have a well known behaviour, which is characterized
through sets of equations empirically contrasted. But some external variables like
those referred to node demands are largely random and unpredictable, being par-
ticularly important as they determine the hydraulic heads and states of the network.
Usually these quantities are estimated from time-averaged demands, obtained
from records that are affected by empirical peak coefficients, derived from standard
modulation curves. This procedure is not either rigorous nor sufficient when a hig-
her time resolution of the process is to be modelled. Such is the case, for instance,
when certain quality aspects in the network are to be analized.
The correct estimation of hydraulic heads from node demands finds two main
obstacles. First, the consumption process in time is subjected to highly random and
unpredictable factors, requiring the use of stochastic models. Secondly, the registers
with the necessary length, resolution and reliability for such type of applications are
scarce. The improvement of measurement techniques provides better possibilities to
tackle this problem. This research makes use of such type of high-resolution regis-
ters, being included in the just mentioned research line.
An original stochastic model is developed to simulate residential water demands
in time. The model uses the theory of stochastic point process, and is built upon the
concept of elementary rectangular pulse of consumption. Every pulse has a duration
and intensity, both treated as independent random variables. The occurrence along
the day of such pulses follows a non homogeneous Poisson process.
The complete model includes 9 parameters, to be estimated from historical re-
cords. The exponential approximation is used to describe pulse durations, while a
Weibull function is used for pulse intensities. The intensity function of the non-
homogeneous Poisson process has two components: a time pattern which is deter-
ministic and defines the daily pattern, plus a random component to account for
the empirically observed degree of fluctuations. Finally, a log-normal distribution is
used to model the daily totals.
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The parameters of the model were estimated for different residences in the cities
of Valencia, Castello´n and Milford (USA). Additionally, a software was developed
for synthetic generation of series with the model. Comparison between empirical
and synthetic statistics yielded to an evaluation of the models performance. Among
the basic first and second order statistics of the series, other relevant statistics were
computed, like peaks distribution, maximum hourly consumption, number of con-
sumption hours during the day, etc. In general, the behaviour of the model was
found to be satisfactory. One of the interesting results is that the model can clearly
generalize situations, as some outliers were found in the synthetic series, in accor-
dance to what should clearly be expected for longer periods of simulation. On the
other hand, such synthetic series were used in practice to simulate the operation
of the network, establishing new criteria to improve losses detection, quality of the
water in storage devices, etc.
Guidelines for an extension of the model have been proposed, in order to make
it useful under different conditions, like other types of demands, or different urban
scales.
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RESUM
El disseny i l’operacio´ eficac¸os d’un sistema d’abastament d’aigua urba` passa
per l’existe`ncia d’un model matema`tic de la xarxa de distribucio´, mitjanc¸ant el qual
poden analitzar-se distintes condicions de funcionament. En general, el compor-
tament hidra`ulic dels seus elements pot ser ben caracteritzat a partir d’equacions
conegudes i me`todes de resolucio´ contrastats emp´ıricament. Pero` les majors incer-
teses provenen de les demandes nodals, variables externes de cara`cter aleatori i per
tant de dif´ıcil quantificacio´ i prediccio´. La seva importa`ncia e´s o`bvia, al determinar
les capacitats i estats de ca`rrega de la xarxa.
Tradicionalment, la determinacio´ de les demandes nodals s’ha realitzat conside-
rant unes dotacions d’aigua mitjanes, obtingudes repartint espacial i temporalment
els registres dels comptadors, a les que s’afecta d’uns coeficients punta o uns coe-
ficients de modulacio´, que venen definits per uns patrons de consum me´s o menys
estandaritzats. Si be´ aquest plantejament resulta adequat quan l’escala d’agregacio´
espacial i temporal e´s gran, e´s inadequat quan es treballa amb escales d’agregacio´
menors, especialment quan es vol estudiar l’evolucio´ de la qualitat de l’aigua en el
sistema, que requereix com a pas previ la determinacio´ de les variables hidra`uliques.
L’establir d’una manera correcta la ca`rrega que de´u satisfer una xarxa d’abastament
e´s una de les qu¨estions que fins ara menys atencio´ ha rebut, fonamentalment per
dues raons: Per una banda, perque` el proce´s pel que es produeixen els consums
d’aigua e´s essencialment estoca`stic, essent necessari reco´rrer a te`cniques d’ana`lisi
estad´ıstic d’acord amb la teoria de processos estoca`stics. Per altra banda, per la
dificultat de disposar de registres de consums que siguen representatius i que tin-
guen la suficient resolucio´ per a poder realitzar un ana`lisi rigoro´s. Els avanc¸aments
tecnolo`gics en els sistemes de mesura i emmagatzematge de cabals permeten que
cada vegada siga me´s senzill disposar de registres detallats, fent que la segona difi-
cultat assenyalada perda importa`ncia. Ac¸o` ha motivat que des de fa uns pocs anys,
hi haja un creixent intere`s per modelar els patrons de consum, tenint en compte la
seva aleatorietat. La pressent Tesi queda inclosa dintre d’aquesta l´ınia d’investigacio´.
En aquesta Tesi es presenta un model estoca`stic per a simular consums dome`stics
d’aigua, basat en un proce´s de polsos rectangulars de Poisson. El model representa
cada consum elemental mitjanc¸ant un pols rectangular caracteritzat per una dura-
da i una intensitat determinades, les quals es consideren variables aleato`ries per al
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conjunt de polsos. Un proce´s de punteig no homogeni estableix, independentment
de la durada i de la intensitat, l’ocurre`ncia al llarg del dia dels polsos, admetent-se
la simultane¨ıtat de fins a quatre d’ells, cosa improbable quan es tracta de demandes
dome`stiques.
El model queda definit a trave´s de nou para`metres integrats en cinc funcions
estad´ıstiques. La durada i la intensitat dels polsos so´n modelades, respectivament,
per una distribucio´ exponencial, d’un para`metre, i per una distribucio´ de Weibull
amb dos para`metres. El proce´s estoca`stic de punteig el regula una funcio´ intensitat
suma a la seva vegada d’altres dues. La primera, amb tres para`metres independents,
defineix el patro´ temporal diari mentre la segona, amb un sol para`metre, te´ en comp-
te l’aleatorietat de la demanda dome`stica. Per u´ltim, una distribucio´ log-normal,
amb dos para`metres, representa la se`rie de consums diaris d’un habitatge.
Amb l’objectiu d’avaluar la bondat del model, s’han estimat els para`metres
corresponents a diversos habitatges de Vale`ncia, Castello´ i Milford (Estats Units),
generant a continuacio´ se`ries sinte`tiques de consums, i comparant per a les se`ries
histo`rica i sinte`tica, alguns estad´ıstics de les variables me´s rellevants (consum diari,
consum ma`xim horari, intensitat ma`xima dia`ria, nombre d’hores de consum, etc.).
En general, s’observa un bon ajust entre ambdues se`ries de dades, produint-se per a
la se`rie sinte`tica ma`xims majors que per a la se`rie histo`rica, la qual cosa e´s impor-
tant de cara a la seva generalitzacio´. Per altra banda, les se`ries sinte`tiques generades
s’han emprat en diverses aplicacions relacionades amb l’ana`lisi de xarxes (ca`rrega
de models matema`tics, deteccio´ de fuites, ana`lisis de la qualitat de l’aigua en aljubs,
etc.), comparant els resultats obtinguts amb els corresponents a les se`ries histo`riques.
Encara que el model s’ha desenvolupat principalment per a simular consums
dome`stics d’aigua, es pot estendre a qualsevol altre tipus de consum recurrent en el
temps, si es disposa de suficients dades histo`riques per a realitzar l’ajust.
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1.1 Antecedentes
Una red de distribucio´n de agua consiste en un conjunto de elementos (tuber´ıas,
depo´sitos, va´lvulas, bombas, etc.), convenientemente interconectados entre s´ı, cuya
finalidad es conducir el agua desde los puntos de produccio´n y almacenamiento hasta
los puntos de consumo, en unas condiciones adecuadas, tanto hidra´ulicas, como de
calidad del agua. Desde un punto de vista hidra´ulico, los caudales demandados por
los usuarios del servicio deben ser satisfechos en un rango de presiones determina-
do, mientras que desde el punto de vista de la calidad del agua, se debe garantizar
que el agua alcanza los puntos de consumo en las debidas condiciones de potabi-
lidad, mediante la existencia de una concentracio´n suficiente de agente desinfectante.
En funcio´n de su topolog´ıa, las redes de distribucio´n se pueden clasificar en rami-
ficadas y malladas. Las redes ramificadas se caracterizan por presentar un aspecto
arborescente, que se ramifica desde el punto de alimentacio´n hacia los puntos de
consumo, lo que permite conocer los caudales que circulan por las tuber´ıas sin cono-
cer las caracter´ısticas de las mismas, siendo suficiente disponer de los consumos de
la red y de la conectividad de las tuber´ıas. Respecto a las redes malladas, ofrecen
un aspecto reticular, con circuitos cerrados de tuber´ıas, no pudiendo conocerse los
caudales circulantes si no se conocen las caracter´ısticas de las tuber´ıas, debiendo
aplicarse, adema´s de las ecuaciones de continuidad, las ecuaciones de equilibrio de
malla.
Las redes malladas presentan como ventaja frente a las ramificadas, una mayor
fiabilidad, al existir caminos alternativos para abastecer a los puntos de consumo
en caso de rotura en una tuber´ıa. Por otro lado, permiten una distribucio´n ma´s
uniforme de las presiones, como consecuencia de los diferentes caminos que dispone
el agua para llegar a los consumidores, adema´s de evitar el deterioro del agua que se
produce en los extremos de las redes ramificadas, al permanecer estancada durante
largos per´ıodos de tiempo. En contrapartida, estas redes suponen un coste de in-
versio´n mayor que las ramificadas, al ser mayores las longitudes de las conducciones
que deben instalarse. Por este motivo, cuando se persigue como principal objetivo,
la economı´a en la inversio´n de la red proyectada, se adoptan redes ramificadas, como
es el caso de las redes de riego, las redes interiores de servicio en las industrias, o´
las instalaciones interiores de los edificios. Sin embargo, en el caso de las redes de
abastecimiento urbanas, en donde interesa garantizar una seguridad en el suministro
a los usuarios, las redes son con cara´cter general malladas, aunque puedan contener
de forma aislada algunas ramificaciones, en tuber´ıas de dia´metros pequen˜os.
Con objeto de abordar el problema del ca´lculo de las redes malladas, en 1.936
Hardy Cross aplico´ al campo de la Hidra´ulica un me´todo que hab´ıa desarrollado pa-
ra el ca´lculo de estructuras. Debido a la no linealidad de las ecuaciones, se requer´ıa
un gran esfuerzo para obtener una solucio´n, por lo que u´nicamente pod´ıan resolverse
sistemas simples de tuber´ıas consistentes en unas pocas mallas, y bajo determina-
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das condiciones. Con el desarrollo de los ordenadores a partir de la de´cada de 1960,
se dio un nuevo impulso al estudio de la modelacio´n de redes, inicialmente imple-
mentando el me´todo de Hardy Cross en los programas de ana´lisis, aunque pronto
fueron reemplazados por programas que usaban el me´todo ma´s potente de Newton-
Raphson para resolver las ecuaciones no lineales de equilibrio. Desde entonces, han
sido numerosos los avances en este campo, tanto por lo que respecta al desarrollo
de nuevos algoritmos de ca´lculo ma´s potentes, como a la caracterizacio´n hidra´ulica
de los diferentes elementos que componen una red de distribucio´n. De esta manera,
en la actualidad esta´ extendido el ana´lisis de redes mediante modelos matema´ticos
implementados en ordenador, siendo una herramienta esencial en cualquier gestio´n
avanzada de un abastecimiento.
Dichos modelos matema´ticos consisten en un conjunto de l´ıneas y nudos que
representan de una forma simplificada los elementos de la red. Las l´ıneas se corres-
ponden con la simplificacio´n del entramado de tuber´ıas, y con las va´lvulas y bombas
incluidas en el modelo, mientras que los nudos son los depo´sitos, los puntos de con-
sumo o´ inyeccio´n del modelo, y las conexiones de dos o´ ma´s l´ıneas modeladas.
El modelo matema´tico pretende reproducir el comportamiento del sistema real
que representa, mediante la resolucio´n de un sistema de ecuaciones, calculando para
los elementos que pertenecen al modelo, los para´metros que los caracterizan.
Puesto que el resultado obtenido mediante el modelo siempre va a ser una apro-
ximacio´n de lo que sucede en la realidad, el nivel de detalle del modelo dependera´
en gran medida de la aplicacio´n a la que se destine. Por ejemplo, cuando queremos
estudiar la calidad del agua en el interior de la red, se aconseja llegar al ma´ximo
grado de detalle, pues las pequen˜as tuber´ıas juegan un papel muy importante en el
deterioro de la calidad del agua.
Dependiendo de co´mo se considere la variable tiempo en el modelo, e´stos se
pueden clasificar en modelos esta´ticos y modelos dina´micos. Los modelos esta´ticos
calculan el estado de la red en un instante de tiempo determinado, mientras que los
modelos dina´micos simulan el comportamiento de la red a lo largo del tiempo, siendo
los ma´s utilizados los modelos cuasi-esta´ticos o´ simulacio´n en per´ıodo extendido, en
los cuales se simulan una serie de estados permanentes sucesivos, con unas condi-
ciones de contorno variables en el tiempo, que son las que le confieren el cara´cter
dina´mico al modelo.
En l´ıneas generales, podemos decir que los modelos esta´ticos se utilizan cuando
se pretende disen˜ar una red de abastecimiento, en donde se somete la red a los cau-
dales punta, o´ cuando se estudia el comportamiento de la red en unas determinadas
condiciones, por ejemplo para evaluar cua´les sera´n las presiones ma´ximas cuando se
produzca el consumo mı´nimo, la respuesta de la red ante una aver´ıa, etc. En cam-
bio, cuando se quiere analizar el comportamiento de la red a lo largo del d´ıa, por
4
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ejemplo para evaluar y optimizar el consumo energe´tico, la fiabilidad, el rendimiento
hidra´ulico de la red, la determinacio´n de consignas de explotacio´n, etc., se recurre a
una simulacio´n en per´ıodo extendido.
Como se ha indicado anteriormente, el resultado obtenido a partir de un modelo
matema´tico es una aproximacio´n de la realidad. La bondad del modelo, cuan-
do e´ste representa una red en servicio, depende del ajuste que se realice de los
para´metros que definen el comportamiento de los diferentes elementos. De entre
estos para´metros, revisten especial intere´s los siguientes:
 Dia´metro de las tuber´ıas.
 Rugosidad de las tuber´ıas.
 Demanda en los nudos de consumo.
Si bien el dia´metro y la rugosidad de las tuber´ıas son dos variables en las que
existe una considerable incertidumbre, por cuanto existen diversos factores que van
a alterar los valores que inicialmente ten´ıa la red, entre los cuales se pueden citar, la
antigu¨edad de la red, su topolog´ıa, modo de funcionamiento, composicio´n qu´ımica
del agua, etc., es la demanda en los nudos de consumo (como se vera´ en el Cap´ıtulo
2) la variable que ma´s incidencia va a tener en la respuesta del modelo.
De esta manera, la caracterizacio´n adecuada de la demanda de agua va a tener
importancia, tanto para poder evaluar la respuesta de la red bajo estados de carga
que sean representativos, como para poder obtener un modelo matema´tico de la red
que este´ bien calibrado. La calibracio´n es el proceso mediante el cual los para´metros
del modelo son ajustados, de forma que los resultados del mismo coincidan con la
suficiente precisio´n con las mediciones efectuadas en la red. Para poder realizar di-
cha calibracio´n, es esencial conocer con bastante exactitud la demanda en los nudos
del modelo.
Hay tres cuestiones ba´sicas relacionadas con el consumo de agua que deben ser
resueltas cuando se construye un modelo hidra´ulico:
1. Cua´nta agua se va a usar.
2. Do´nde esta´n localizados los puntos de consumo.
3. Co´mo var´ıa el consumo en funcio´n del tiempo.
Con objeto de determinar la demanda en los nudos, normalmente se comienza
estimando una demanda promedio, sobre la cual se aplicara´n coeficientes punta en
el caso de simulaciones esta´ticas, o´ coeficientes de modulacio´n, en el caso de simu-
laciones en per´ıodo extendido. Para la determinacio´n de dicha demanda promedio,
se pueden tomar diferentes fuentes de informacio´n. Por un lado, se pueden utilizar
5
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Figura 1.1.- Estimacio´n de la carga del modelo
registros del propio abastecimiento relacionados con la produccio´n de agua en las
estaciones de tratamiento, caudal o´ volumen de agua bombeado, caudal inyectado en
los diferentes puntos de alimentacio´n de la red, variacio´n de niveles en los depo´sitos
de almacenamiento, etc. Por otro lado, las lecturas de los contadores de los abona-
dos que sirven de base para la facturacio´n, representan otra fuente importante de
informacio´n. Teniendo en cuenta el per´ıodo medio entre lecturas (habitualmente dos
o´ tres meses), los volu´menes facturados pueden ser convertidos a caudales promedio.
La informacio´n obtenida debe ser convenientemente tratada para poder determi-
nar las demandas en los nudos de consumo. Existen dos posibles formas de proceder:
de arriba hacia abajo o´ de abajo hacia arriba. Ambos me´todos esta´n basados en
conceptos generales de balance de masa, y esta´n representados en la Figura 1.1.
La determinacio´n de la demanda de arriba hacia abajo supone comenzar desde las
fuentes de suministro, y descender hasta las demandas nodales. Con el conocimiento
sobre la produccio´n del agua y los principales consumidores de agua, el resto de la
demanda es desagregada entre el resto de consumidores. El procedimiento de aba-
jo hacia arriba parte de los registros individuales de facturacio´n de los abonados,
agregando diferentes consumos para obtener las demandas nodales. La mayor´ıa de
los me´todos empleados para cargar un modelo son una combinacio´n de ambos pro-
cedimientos. De hecho, la determinacio´n del agua no contabilizada se calcula como
diferencia entre la produccio´n de agua, y el volumen de agua medido a los abonados,
repartiendo posteriormente dicha diferencia entre los nudos segu´n un determinado
criterio de reparto, como puede ser la proporcionalidad de los consumos realmente
6
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Figura 1.2.- Asignacio´n de demandas a los nudos de consumo
medidos.
Existen diferentes formas de realizar la asignacio´n de cargas cuando se parte de
las facturaciones de los abonados, entre las cuales se pueden citar las siguientes:
Asignacio´n punto a punto. El proceso consiste en relacionar cada abonado con
un nudo del modelo, y asignar su consumo a dicho nudo. Sumando los consu-
mos de todos los abonados asignados a cada nudo, se obtienen las demandas
nodales. Para realizar dicha asignacio´n, se busca relacionar el abonado con un
nudo cercano, o´ con el nudo que se puede considerar que abastece al abonado.
Es un proceso que si se hace correctamente resulta bastante fiable, pero que
es muy laborioso porque hay que realizarlo punto a punto. No obstante, en la
actualidad, el uso de Sistemas de Informacio´n Geogra´fica en los abastecimien-
tos permite la automatizacio´n de este proceso. En la Figura 1.2 se indica un
ejemplo de este me´todo. Las l´ıneas discontinuas representan las fronteras entre
asociaciones de nudos, de forma que por ejemplo, al nudo J-4 le corresponden
7 viviendas, 1 colegio, y 1 edificio comercial.
Asignacio´n por mallas del modelo. (Mart´ınez, 1994) En este caso, se suman
los consumos de todos los abonados que quedan dentro de cada sector, que
se hacen coincidir con las mallas del modelo, obteniendo el consumo total del
sector, y posteriormente repartie´ndolo en partes iguales entre los nudos que
cierran la malla. La demanda en el nudo se obtiene sumando las demandas
correspondientes a cada una de las mallas a las que pertenece el nudo. Para
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realizar este proceso, en la base de datos de abonados se debe incluir el sector
al que pertenece cada abonado, debiendo crearse adema´s una base de datos
de sectores, en la que figuren los nudos que pertenecen a cada sector.
Asignacio´n por derivaciones de l´ıneas y nudos. (Vela, 1988). En primer lu-
gar, se calculan los consumos por calles, relacionando la base de datos de
abonados (en donde se incluye la localizacio´n de la acometida que da servicio
a cada abonado), con la base de datos de calles. Por otra parte, conociendo el
sector de consumo al que pertenece cada calle, se obtiene el consumo de cada
sector, sumando el de todas las calles que pertenecen al mismo. En este caso,
se crean dos bases de datos nuevas, la de derivaciones de l´ınea y derivaciones
de nudo, en donde se incluyen, con su correspondiente seccio´n, las derivaciones
que salen de las l´ıneas y nudos que cierran la malla hacia el interior del sector.
Sumando las secciones de cada derivacio´n, se calcula una seccio´n equivalen-
te de derivacio´n hacia el sector, y dividiendo el consumo del sector por esta
seccio´n, se calcula una velocidad media de circulacio´n por cada derivacio´n.
Multiplicando dicha velocidad por la seccio´n de cada derivacio´n, se obtiene un
caudal derivado. Los caudales derivados por cada l´ınea que cierra la malla son
entonces sumados, y se reparten al 50% entre los nudos extremos. La demanda
total en el nudo se obtiene finalmente sumando el caudal derivado desde los
mismos, y el correspondiente a las l´ıneas que cierran las mallas. Puesto que
este proceso tiene en cuenta el reparto real de consumos dentro del sector,
posee una mayor precisio´n que la asignacio´n por sectores.
Asignacio´n de consumos unitarios por calle. Calculando los metros de tuber´ıa
que discurren por cada calle, se crea una base de datos de tuber´ıas. Con la
base de datos de abonados se obtiene el consumo por calle, y dividiendo por
los metros totales de tuber´ıa en cada calle, se calcula un consumo unitario por
calle. Multiplicando dicho consumo unitario por los metros de cada tuber´ıa
que discurre por la calle, se obtiene un consumo por tuber´ıa, y utilizando la
base de datos que se utilizo´ para la esqueletizacio´n de la red, se transforma
el consumo por tuber´ıa, a consumo por l´ınea del modelo. La demanda de los
nudos se obtiene repartiendo los consumos de l´ınea entre los nudos extremos,
y suma´ndolos a los consumos propios de los nudos.
Con los procedimientos indicados, es posible asignar una demanda media a los
nudos de consumo, lo que corresponde a un estado medio de carga de la red. Para
realizar simulaciones esta´ticas, debemos adaptar el estado medio de carga en la red al
que se produce en el instante de la simulacio´n; en el caso de abordar un problema de
disen˜o, dicho consumo medio ser´ıa corregido por un coeficiente punta, dependiente
del nu´mero de usuarios. Por ejemplo, el coeficiente punta que se deber´ıa aplicar
a la demanda del d´ıa promedio para obtener la demanda del d´ıa ma´ximo puede
obtenerse mediante la ecuacio´n (1.1).
Kp = Qmax/Qprom (1.1)
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siendo:
Kp: coeficiente punta;
Qmax: demanda del d´ıa ma´ximo (m
3/s);
Qprom: demanda del d´ıa promedio (m
3/s).
La determinacio´n de los coeficientes punta de todo el sistema suele ser bastante
fa´cil, ya que la mayor´ıa de empresas mantienen registros sobre la produccio´n del
agua y los niveles de los depo´sitos. Sin embargo, los coeficientes punta para diferen-
tes tipos de demanda aplicados en nudos individuales es ma´s dif´ıcil de determinar,
debido a que los nudos no necesariamente siguen el mismo patro´n de demanda que
el sistema en su conjunto.
Los coeficientes punta del d´ıa ma´ximo al d´ıa promedio suelen estar comprendi-
dos entre 1,2 a 3,0, mientras que los coeficientes del d´ıa promedio a la hora punta
tienden a estar entre 3,0 y 6,0. Puesto que estos valores son espec´ıficos de cada
sistema, debera´n ser determinados en cada caso particular.
Cuando se realiza una simulacio´n en per´ıodo extendido, se debe tener en cuen-
ta la variacio´n temporal de la demanda. Las variaciones temporales del consumo
de agua en un abastecimiento urbano siguen un ciclo diario de 24 horas, quedando
caracterizadas mediante una curva de modulacio´n, que expresa la variacio´n de la
relacio´n entre el caudal instanta´neo y el caudal promedio. Sin embargo, el consumo
experimenta cambios no so´lo diariamente, sino tambie´n semanalmente y anualmen-
te. Como cabe esperar, los patrones de consumo de los d´ıas laborables difieren de
los correspondientes a los fines de semana. Las diferencias estacionales del consumo
de agua esta´n relacionadas con los cambios clima´ticos, tales como la temperatura y
la precipitacio´n, as´ı como el cambio de ha´bitos de los usuarios, de forma que durante
los meses de verano aumentan las actividades recreativas y agr´ıcolas.
En la Figura 1.3 se representa una curva de modulacio´n t´ıpica para un a´rea re-
sidencial. Hay un consumo relativamente bajo durante la noche, cuando la mayor
parte de las personas esta´n durmiendo, se incrementa durante las primeras horas de
la man˜ana, a medida que la gente se levanta y se arregla; durante la mitad del d´ıa,
el consumo disminuye, y finalmente, se incrementa por la tarde, cuando se produce
el regreso a casa.
Como es lo´gico, los patrones de consumo de agua son tan diversos como los
propios consumidores. En el caso de los nudos en los que existen diferentes usos de
agua (dome´stico, industrial, etc.), suele adoptarse una curva de modulacio´n diferente
para cada uno de dichos usos, debido a que normalmente presentan patrones bien
diferenciados. Hay ocasiones en donde existen usuarios cuyos patrones de demanda
difieren significativamente del patro´n de demanda t´ıpico asignado al grupo al que
pertenecen. Para la mayor´ıa de usuarios, la repercusio´n que tienen tales diferencias
sobre el modelo es insignificante. No obstante, para otros usuarios, tales como las
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Figura 1.3.- Curva de modulacio´n t´ıpica
industrias, los errores en el patro´n de consumo pueden tener un impacto mayor sobre
el modelo. En general, cuanto mayor sea el consumo individual de un usuario, ma´s
importante sera´ una buena caracterizacio´n de su patro´n de consumo.
1.2 Trabajos previos
La modelacio´n de la demanda de agua ha centrado la atencio´n de una serie de
investigadores en los u´ltimos an˜os. Kiya y Murakawa (1989) distinguieron clara-
mente dos me´todos para la determinacio´n de la carga de disen˜o para edificios, el
me´todo de simulacio´n y el me´todo de probabilidad. Ambos me´todos esta´n basados
en la hipo´tesis que las tasas de llegada, es decir, la frecuencia a la cual los usuarios
demandan agua, siguen una distribucio´n de Poisson. Esta hipo´tesis fue corrobora-
da en su trabajo, en donde adema´s, aparece recogida una cantidad significativa de
datos sobre consumo de agua para diferentes tipos de edificios, as´ı como sobre las
propiedades de descarga de algunos aparatos sanitarios. El intere´s de estos autores
se centra principalmente en el disen˜o de las instalaciones sanitarias de los edificios.
Bowen et al. (1993) midieron el uso de agua en cinco ciudades de Estados Uni-
dos, tanto en verano como en invierno, para per´ıodos continuos de una semana como
mı´nimo. Se seleccionaron ocho categor´ıas de usuarios (en funcio´n de si la vivienda
era unifamiliar o´ colectiva, su taman˜o y su antigu¨edad) para cada ciudad, y las
mediciones se realizaron en alrededor de 10 viviendas por categor´ıa. Los datos fue-
ron analizados estad´ısticamente para determinar el patro´n de uso volume´trico, con
respecto al caudal y la hora del d´ıa. Adema´s de la conocida interaccio´n entre el
clima y el consumo de agua, se observo´ que el ciclo de consumo a lo largo del d´ıa
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era perio´dico, repetido cada d´ıa de forma significativa. Los autores comprobaron
que la mayor parte del agua consumida estaba en el rango de 2 a 6 gpm (0,13 a 0,38
l/s), as´ı como que los datos de consumo de agua medidos se aproximaban a una
distribucio´n log-normal.
Buchberger y Wu (1995) desarrollaron un modelo para evaluar la distribucio´n
de probabilidad del caudal a trave´s de un ramal ciego que suministra agua a un
bloque de viviendas heteroge´neas, asumiendo que las demandas de agua residen-
ciales ocurren segu´n un proceso no homoge´neo de pulsos rectangulares de Poisson.
Wells (1994) y Buchberger y Wells (1996) registraron las demandas de agua en cua-
tro viviendas unifamiliares para un per´ıodo de un an˜o, y convirtieron las demandas
en pulsos simples equivalentes rectangulares, comprobando que las demandas de
agua pueden ser adecuadamente representadas como pulsos rectangulares, aunque
se encontraron diferencias significativas entre las medias y varianzas del nu´mero de
pulsos, mayores de lo que se podr´ıa esperar del original proceso no homoge´neo de
pulsos rectangulares de Poisson. En un trabajo ma´s reciente, Buchberger y Lee
(1999) midieron las demandas de agua en 21 viviendas unifamiliares durante un
per´ıodo de un an˜o, concluyendo que la frecuencia relativa observada de viviendas
ocupadas y las propiedades estad´ısticas de los caudales muestran un mejor ajuste
con la hipo´tesis del proceso de Poisson de pulsos rectangulares.
DeOreo et al. (1996) registraron las demandas de agua en 16 viviendas durante
tres semanas, e identificaron el aparato sanitario correspondiente a cada uso, obte-
niendo los intervalos de caudal y volumen para cada aparato.
Xu y Goulter (1998) proponen una metodolog´ıa de dos etapas para la estimacio´n
de la fiabilidad en redes de distribucio´n de agua, teniendo en cuenta las incertidum-
bres en las demandas nodales, capacidad de las tuber´ıas, niveles de los depo´sitos, y
disponibilidad de los componentes del sistema. Se asume que tanto las demandas,
como los niveles de los depo´sitos y las rugosidades de las tuber´ıas son variables con
una distribucio´n normal. Un ana´lisis de sensibilidad realizado sobre una red, mues-
tra que las fiabilidades de los nudos y del sistema son sensibles a cambios en las
demandas nodales y niveles de depo´sitos, y relativamente insensibles a variaciones
de la rugosidad de las tuber´ıas. El modelo propuesto se desarrolla a partir de un
modelo hidra´ulico en estado estacionario, si bien se considera necesario un modelo
que tenga en cuenta el cara´cter dina´mico de los sistemas de distribucio´n de agua,
considerando las variaciones diarias y estacionales de la demanda.
Mayer et al. (1999) registraron el consumo de agua en 1.188 viviendas unifami-
liares situadas en 14 ciudades de Norte Ame´rica, correspondientes a 12 localizaciones
diferentes. Los datos fueron obtenidos aproximadamente durante cuatro semanas
para cada vivienda, habiendo sido dividido el per´ıodo de medida en dos intervalos de
dos semanas espaciados en el tiempo, de forma que se pudieran abarcar los per´ıodos
de verano (consumo punta) e invierno. El almacenamiento de la informacio´n se
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llevo´ a cabo mediante un data-logger conectado al contador de agua de la vivienda,
que registraba el consumo a intervalos de 10 segundos, midie´ndose tanto el consumo
interior como el exterior. Mediante un programa de ana´lisis, se consiguio´ desagregar
el registro continuo de caudal obtenido, en los diferentes usos individuales. El prin-
cipal objetivo de este estudio fue proporcionar informacio´n acerca de la cantidad de
agua que se emplea para cada uso en las viviendas, haciendo posible la estimacio´n
del ahorro que se puede conseguir mediante diferentes programas de conservacio´n
de agua. Por otra parte, a partir de los datos desagregados se desarrollaron modelos
de prediccio´n que permiten estimar la demanda de agua dome´stica.
Gargano y Pianese (2000) describen una metodolog´ıa para evaluar la fiabilidad
de los sistemas de distribucio´n de agua. Este enfoque incluye como uno de sus pasos,
la generacio´n de varios conjuntos de demandas en los nudos, cada una compuesta
de 24 valores horarios. Para generar estos valores sinte´ticos, se considera una curva
de modulacio´n esta´ndar para una poblacio´n de 5.000 usuarios, caracterizada por un
pico durante la man˜ana, y otros dos picos menores por la tarde y noche. Esta curva
de modulacio´n es entonces corregida a trave´s de la generacio´n de nu´meros aleatorios
utilizando el me´todo de Monte Carlo, considerando los coeficientes horarios como
variables aleatorias.
1.3 Justificacio´n y objetivos de la Tesis
El objetivo de las redes de abastecimiento es satisfacer las demandas de agua
requeridas por los usuarios del servicio. La respuesta del sistema va a estar con-
dicionada fundamentalmente por dichas demandas, que pueden ser vistas como las
cargas que debe soportar una estructura. Sin embargo, en el caso de las demandas,
e´stas no permanecen constantes a lo largo del tiempo, sino que var´ıan aleatoriamente
siguiendo unos determinados patrones temporales.
La obtencio´n de la demanda base promedio de los nudos de una red comporta
una serie de dificultades. Normalmente, dicha demanda suele obtenerse a partir
de las facturaciones de los abonados, as´ı como de los caudales inyectados a trave´s
de los puntos de alimentacio´n del sistema. No obstante, los intervalos de tiempo
sobre los que se calculan los caudales promedio no son homoge´neos en toda la red.
Mientras que habitualmente se conocen los caudales inyectados de una forma diaria,
o´ incluso instanta´nea si se dispone de un sistema de telegestio´n, los volu´menes de
agua facturados comprenden un per´ıodo mayor, habitualmente varios meses, y ni
siquiera coinciden las fechas en las que se toman las lecturas de todos los abonados,
como consecuencia de las diferentes rutas de lectura. Ello conlleva que los diferentes
consumos obtenidos no puedan sumarse directamente, debido a la variacio´n estacio-
nal de las demandas. El desconocimiento del valor y localizacio´n de las fugas, de
los errores de contadores, y en general, del caudal no contabilizado, an˜aden incerti-
dumbre a la asignacio´n de demandas a los nudos.
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Por otra parte, aunque la utilizacio´n de coeficientes punta o´ de modulacio´n puede
resultar conveniente cuando se analiza un sector de la red, o´ la red en su conjunto, lo
que corresponde a la utilizacio´n de un macromodelo o´ modelo estrate´gico de la red,
en donde el grado de detalle se limita a unas pocas l´ıneas y nudos cuyo comporta-
miento sea equivalente al de todo el sistema, dicho planteamiento puede no resultar
adecuado en el resto de casos, puesto que la aleatoriedad en los usos que realizan los
diferentes usuarios, va a producir una mayor variabilidad en los consumos observa-
dos, que la obtenida aplicando los citados coeficientes.
Este problema es particularmente evidente en el caso de los consumos dome´sticos
(frente por ejemplo, a un uso industrial, en el que los consumos dependen en gran
medida del proceso productivo), pues si bien se observan una serie de patrones que
se repiten perio´dicamente, existe una fuerte componente aleatoria, debido a lo im-
predecible del comportamiento humano. El consumo de agua dome´stico es adema´s,
el componente ma´s grande del consumo de agua de un abastecimiento urbano, a
menudo sobrepasando el 75% del consumo total del sistema (Wells, 1994), siendo
normalmente del 50 al 65% de la demanda de agua del sistema (Billings y Jones,
1996). En nuestro pa´ıs, segu´n la estad´ıstica del agua correspondiente al an˜o 1.999,
elaborada por el Instituto Nacional de Estad´ıstica, los hogares utilizaron el 67% del
agua distribuida para abastecimiento urbano.
El tratamiento del consumo de agua dome´stico como una variable aleatoria que
debe estimarse mediante me´todos probabil´ısticos, ma´s que determin´ısticos, ha sido
puesto de manifiesto por diversos autores, como se ha visto en el apartado anterior.
El objetivo general de la presente Tesis es desarrollar un modelo estoca´stico que
permita simular los consumos instanta´neos de agua producidos en un usuario indi-
vidual. Esto permitira´ la obtencio´n de demandas de agua con cualquier nivel de
agregacio´n, tanto temporal como espacial. La generacio´n de series sinte´ticas de con-
sumos mediante el modelo permitira´ obtener diferentes estados de carga de la red,
que podra´n ser utilizados tanto en aplicaciones de disen˜o (dimensionado de las ins-
talaciones de produccio´n de agua y de los elementos que componen la red), como en
aplicaciones de planificacio´n y mantenimiento (evaluacio´n de fugas, planificacio´n de
la rehabilitacio´n o´ reposicio´n de tuber´ıas existentes, establecimiento de las consignas
de funcionamiento de los elementos de regulacio´n, ana´lisis de fiabilidad de la red,
estudio de los costes energe´ticos del abastecimiento, etc.).
Sin a´nimo de restar generalidad a los contenidos presentados, se va a aplicar el
modelo estoca´stico a la obtencio´n de consumos dome´sticos producidos en el interior
de las viviendas. Sin embargo, el tratamiento que se realiza de las variables que in-
tervienen en el proceso, permitira´ la aplicacio´n del modelo a otro tipo de consumos,
tanto los que se producen en el exterior de las viviendas, como los realizados por
otros grupos de usuarios (comercios, industrias, etc.).
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El modelo propuesto esta´ basado en la hipo´tesis que los consumos de agua siguen
un proceso de Poisson de pulsos rectangulares. El proceso de Poisson, principal re-
presentante de la familia de procesos estoca´sticos de punteo, describe una serie de
ocurrencias independientes que se producen en el eje de tiempos mediante algu´n me-
canismo estoca´stico, y que esta´n separadas entre s´ı mediante intervalos distribuidos
exponencialmente. Sobre la base del proceso de Poisson, se han desarrollado progre-
sivamente formulaciones ma´s complejas, que han resultado especialmente fruct´ıferas
en la modelacio´n temporal de la precipitacio´n. Mediante el modelo de pulsos rec-
tangulares, los hietogramas son modelados como series de ocurrencias, cada una de
las cuales tiene asociada una duracio´n e intensidad media aleatorias.
De una forma ma´s concreta, los principales objetivos de la Tesis pueden quedar
resumidos en los siguientes:
 Revisar el ana´lisis de redes de agua mediante el uso de modelos matema´ticos,
haciendo hincapie´ en la problema´tica que presenta el conocimiento adecuado
de las demandas que deben asignarse a los nudos de la red.
 Proponer una metodolog´ıa para separar e identificar los pulsos individuales de
consumos de agua que se producen en una vivienda a lo largo del d´ıa, a partir
de un registro continuo de caudales.
 Realizar un ana´lisis riguroso de los procesos que intervienen en el consumo de
agua, describiendo cada uno de estos procesos mediante funciones matema´ticas
adecuadas.
 Integrar todos los procesos mencionados en un modelo estoca´stico que permita
la obtencio´n de series sinte´ticas de consumos instanta´neos.
 Comparar los patrones y caracter´ısticas de los consumos en varias viviendas
de ciudades diferentes.
 Evaluar el comportamiento del modelo desarrollado en diferentes aplicaciones
relacionadas con el ana´lisis de redes de agua.
 Elaborar un programa de muestreo para poder estimar los para´metros del
modelo correspondientes a una red de abastecimiento, de cara a su aplicacio´n
pra´ctica para estimar las demandas nodales de una red.
Con objeto de desarrollar los objetivos de la Tesis, se han utilizado medicio-
nes detalladas de consumos correspondientes a viviendas de Valencia, Castello´n y
Milford (Estados Unidos). Las mediciones de Milford fueron llevadas a cabo por
el Profesor Steven Buchberger de la Universidad de Cincinnati, mientras que las
correspondientes a Valencia y Castello´n se realizaron para la elaboracio´n de la Tesis
de Arregui (1998), que se desarollo´ dentro de la Unidad Docente Meca´nica de Flui-
dos del Departamento de Ingenier´ıa Hidra´ulica y Medio Ambiente de la U.P.V., cuyo
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objetivo general fue proponer una metodolog´ıa para determinar el error de medicio´n
producido en un parque de contadores.
Las principales aplicaciones del modelo que aqu´ı se expone pueden agruparse en
funcio´n de la escala espacial del problema que se pretenda resolver. Denominando
n al nu´mero de viviendas implicadas, se puede establecer la siguiente clasificacio´n:
 n = 1
Disen˜o de instalaciones interiores: mediante el modelo se van a poder de-
terminar los caudales instanta´neos demandados por una vivienda, con
objeto de realizar un dimensionado de las tuber´ıas y dema´s elementos
que componen las instalaciones interiores dome´sticas.
 n ' 10
Estudio del tiempo de residencia del agua en depo´sitos domicilia-
rios o´ aljibes: a partir de las condiciones de suministro y de aspiracio´n,
se podra´ estimar el tiempo de residencia en estos depo´sitos. Interesara´
en este caso conocer la evolucio´n de los caudales medios horarios.
 n ' 100
Carga de modelos matema´ticos de redes: el valor ma´s importante que
obtendremos del modelo estoca´stico es la previsio´n de caudales medios ho-
rarios, puesto que en general los modelos matema´ticos simulan en per´ıodo
extendido, con intervalos representativos de una hora.
Disen˜o de redes: aqu´ı se utilizara´ el caudal ma´ximo instanta´neo, puesto que
es la situacio´n ma´s desfavorable desde el punto de vista hidra´ulico que
debe soportar la red.
 n ' 1.000
Evaluacio´n de fugas por medicio´n de caudales nocturnos: se utilizan
normalmente los caudales medios horarios en el per´ıodo nocturno (de
24 horas a 6 horas). El caudal de fugas puede estimarse sustrayendo el
consumo producido en una red o´ sector, del caudal inyectado.
Explotacio´n de modelos: el modelo se podra´ utilizar para la obtencio´n de
curvas de modulacio´n, una vez se disponga de datos representativos de
los diferentes sectores o´ estratos de una poblacio´n. Dichos estratos es-
tara´n conformados por agrupaciones homoge´neas de usuarios en donde
sea mı´nima la variacio´n de los para´metros ma´s significativos, por lo que
para su determinacio´n se tendra´n en cuenta factores tales como el uso
del agua (dome´stico, comercial, etc.), nivel socioecono´mico, tipolog´ıa de
las viviendas, etc. Las curvas de modulacio´n obtenidas servira´n para
diferentes propo´sitos:
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– Ana´lisis de la fiabilidad y de la calidad del servicio, mediante el cum-
plimiento o´ fallo de esta´ndares de calidad previamente establecidos.
Mediante el modelo estoca´stico podremos generar diferentes estados
de carga de la red.
– Discriminacio´n de los te´rminos que se integran dentro del agua in-
controlada: las fugas y el agua consumida no contabilizada.
– Simulaciones bajo diferentes estados de carga de la red, con vistas a
conocer las necesidades ante una ampliacio´n de la red, el ana´lisis de
la calidad del agua a lo largo de la red, la optimizacio´n energe´tica de
la explotacio´n, etc.
1.4 Estructura de la Tesis
Con objeto de dar cumplimiento a los objetivos indicados en el apartado an-
terior, la Tesis se estructura en una serie de Cap´ıtulos, cuyo contenido se resume
seguidamente.
En el Cap´ıtulo 2 se aborda el ana´lisis de las redes de abastecimiento de agua
mediante modelos matema´ticos, y puede quedar dividido en tres partes. En primer
lugar, se comienza revisando los diferentes tipos de modelos existentes, y las etapas
que comprende la elaboracio´n de un modelo. Teniendo en cuenta la importancia que
tienen los depo´sitos de almacenamiento de agua en el deterioro de la calidad, se ex-
ponen tambie´n los modelos de calidad de agua en depo´sitos. En una segunda parte,
se analiza la sensibilidad de las redes de abastecimiento respecto a las rugosidades
de las tuber´ıas y las demandas nodales, que son los dos para´metros que habitual-
mente se utilizan para calibrar los modelos, poniendo de manifiesto que la red es
mucho ma´s sensible frente a variaciones de demanda que a variaciones de rugosidad.
En tercer lugar, se desarrollan diversas aplicaciones de los modelos matema´ticos,
concretamente el estudio de las fugas y el ana´lisis de fiabilidad de una red de abas-
tecimiento. En ambos casos, se constata la importancia de conocer adecuadamente
las demandas requeridas por los usuarios.
El Cap´ıtulo 3 presenta el modelo estoca´stico propuesto para simular consumos
dome´sticos de agua, que constituye el nu´cleo de la presente Tesis. El modelo pro-
puesto esta´ basado en un proceso de Poisson de pulsos rectangulares, por lo que pri-
meramente se revisan los fundamentos de estos procesos, aportando a continuacio´n
algunas evidencias que apoyan la hipo´tesis de que los consumos siguen un proceso
de Poisson, obteniendo la distribucio´n de probabilidad del nu´mero de aparatos sa-
nitarios que se encuentran ocupados en una vivienda y en un bloque de viviendas,
as´ı como la distribucio´n de caudales demandados por tales viviendas. Finalmente,
se exponen los fundamentos del modelo estoca´stico propuesto, analizando las distri-
buciones de probabilidad asociadas con cada una de las variables que intervienen en
el proceso, y la relacio´n existente entre dichas variables. El modelo queda definido
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a trave´s de nueve para´metros integrados en cinco funciones estad´ısticas, y permite
la generacio´n de series sinte´ticas de consumo para cualquier vivienda en la que se
hayan estimado sus para´metros.
Una vez hecha la presentacio´n del modelo, en el Cap´ıtulo 4 se expone el proceso
para poder elaborar el modelo en diferentes casos pra´cticos. En una primera parte,
se describe el procedimiento que debe llevarse a cabo para identificar los pulsos de
consumo del modelo, a partir de mediciones de caudal realizadas de forma continua
en una vivienda. Una vez identificados los pulsos individuales, se esta´ en condi-
ciones de estimar los para´metros del modelo, lo que se realiza mediante el me´todo
de los momentos para las funciones de probabilidad que intervienen, y mediante el
me´todo de mı´nimos cuadrados para la funcio´n de intensidad del proceso de punteo.
El proceso descrito es entonces aplicado a diferentes viviendas de las que se dispone
de mediciones de agua detalladas, correspondientes a tres poblaciones diferentes. El
resultado del modelo es evaluado mediante la generacio´n de series sinte´ticas para
estas viviendas, analizando diversos estad´ısticos de intere´s correspondientes a dife-
rentes variables, la mayor´ıa de las cuales no intervienen en el proceso de estimacio´n
de para´metros. A la vista de los resultados obtenidos, se analizan las hipo´tesis que
se han adoptado para los principales procesos que definen el modelo, analizando las
causas de las discrepancias de las series sinte´ticas obtenidas con respecto a las series
histo´ricas, y sen˜alando algunas posibles soluciones.
Puesto que el modelo estoca´stico propuesto esta´ orientado a aplicarlo a una red
completa de abastecimiento, con objeto de poder utilizarlo en la construccio´n de
modelos matema´ticos de redes, deben conocerse los para´metros del modelo corres-
pondientes a una red. Para ello, en el Cap´ıtulo 5 se trata el problema de caracterizar
una red mediante la realizacio´n de un programa de muestreo. Se analizan los di-
versos tipos de muestreo probabil´ıstico existentes, y se disen˜a un procedimiento de
muestreo que permita determinar los para´metros del modelo para una red completa.
Por otra parte, se analiza la sensibilidad del modelo estoca´stico con respecto a los
para´metros que lo definen, con objeto de evaluar la influencia que pueden tener los
errores cometidos en la determinacio´n de dichos para´metros.
En el Cap´ıtulo 6 se evalu´a la utilidad del modelo estoca´stico en diversas aplica-
ciones. En primer lugar, se plantea la utilizacio´n del modelo para obtener las curvas
de modulacio´n de los nudos de una red de abastecimiento, de cara a la realizacio´n
de simulaciones en per´ıodo extendido de la red. Seguidamente, se aborda el estudio
del deterioro de la calidad del agua en los depo´sitos de agua domiciliarios o´ aljibes,
mediante la determinacio´n de la evolucio´n temporal del tiempo de residencia. Para
ello, se desarrollan expresiones que relacionan las variables que intervienen en el
proceso, utilizando las ecuaciones de continuidad en el calder´ın y en el aljibe, y la
evolucio´n del aire en el interior del calder´ın. Estas expresiones se aplican tanto al
caso en el que el aljibe es modelado como un depo´sito de mezcla completa, como al
caso en el que se utiliza un modelo de tres compartimientos. Por otra parte, se estu-
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dia el resultado del modelo para la discriminacio´n del caudal de agua incontrolada
en fugas y caudal incontrolado consumido, que es un me´todo para estimar las fugas
de una red de distribucio´n, expuesto en el Cap´ıtulo 2. En cuarto y u´ltimo lugar,
se analiza la fiabilidad de redes de abastecimiento, mediante la determinacio´n de
ı´ndices de fiabilidad hidra´ulica y global, de acuerdo con la metodolog´ıa desarrollada
por Gargano y Pianese (2000).
Como conclusio´n de la presente Tesis, en el Cap´ıtulo 7 se resumen los principales
resultados y logros obtenidos, analizando aquellos aspectos que deber´ıan ser trata-
dos con mayor profundidad en desarrollos posteriores, y sen˜alando algunas posibles
mejoras que se podr´ıan incorporar al modelo.
La Tesis finaliza con dos Ape´ndices; en el primero de ellos, se recoge el co´digo
de los principales programas de ca´lculo empleados, tanto para la identificacio´n de
los pulsos individuales, como para la simulacio´n de demandas de agua mediante el
modelo estoca´stico, mientras que en el segundo de ellos, se presentan los resultados
de las simulaciones realizadas en todas las viviendas de las que se dispon´ıa de consu-
mos detallados de agua, complementando a los resultados mostrados en el Cap´ıtulo
4.
En resumen, la presente Tesis aporta una nueva perspectiva a la determina-
cio´n de los consumos que debe satisfacer una red de abastecimiento, mediante la
consideracio´n de los consumos como variables aleatorias que pueden ser simulados
mediante un modelo estoca´stico, posibilitando la obtencio´n de curvas de modula-
cio´n o´ caudales punta, adecuados para el ana´lisis de redes bajo diferentes condiciones
operativas.
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2.1 Introduccio´n
2.1 Introduccio´n
Cualquier asentamiento urbano dispone de una red de distribucio´n de agua,
destinada a suministrar agua potable a los abonados del servicio, en las debidas
condiciones. Al menos hay dos formas de abordar el estudio de estas redes. La
primera es construir el sistema basado en la experiencia, y aprender del comporta-
miento del sistema conforme pasa el tiempo. Si el sistema original es inadecuado, se
pueden realizar sucesivos ajustes hasta que se encuentre una solucio´n satisfactoria.
Histo´ricamente,diversos sistemas importantes de tuber´ıas han sido construidos de es-
ta manera, incluso hoy en d´ıa, se emplea este procedimiento para pequen˜os sistemas.
Sin embargo, hay una segunda manera: en lugar de construir y experimentar con
el sistema real, se desarrolla primero un sustituto o´ modelo del sistema. Este mode-
lo puede adoptar muchas formas: desde una versio´n a escala del original, hasta un
conjunto de ecuaciones matema´ticas. En la pra´ctica, la solucio´n ma´s comu´n consiste
en construir una representacio´n nume´rica abstracta del original, que es introducida
en un ordenador para la realizacio´n de los correspondientes ca´lculos.
La mayor parte de los sistemas modernos de tuber´ıas son modelados de forma
extensiva previamente a su construccio´n, debido a que ello comporta una serie de
ventajas intr´ınsecas:
Coste. La construccio´n y experimentacio´n del modelo es habitualmente mucho me-
nos cara que ensayar el prototipo.
Tiempo. El tiempo de respuesta del modelo puede ser ma´s ra´pido y conveniente
que el del prototipo. Por ejemplo, un programa de ordenador puede tardar
so´lo una fraccio´n de segundo para predecir la respuesta del sistema, despue´s
de de´cadas de crecimiento previsto en la demanda de agua.
Seguridad. Los experimentos en un sistema real pueden ser peligrosos o´ arries-
gados, mientras que ensayar un modelo generalmente supone poco o´ ningu´n
riesgo.
Facilidad de modificacio´n. Las mejoras, ajustes o´ modificaciones en las reglas
de disen˜o o´ funcionamiento pueden ser incorporadas ma´s fa´cilmente en un
modelo, generalmente mediante la edicio´n de un fichero de entrada.
Ayuda a la comunicacio´n. Los modelos pueden facilitar la comunicacio´n entre
individuos y grupos, ayudando a identificar puntos de acuerdo, desacuerdo,
equivocacio´n, o´ aspectos que requieran una aclaracio´n.
Como regla general, los sistemas que son grandes, caros, complejos e importan-
tes justifican la elaboracio´n de modelos ma´s caros y complejos. De forma similar, a
medida que aumenta la sofisticacio´n del sistema, as´ı lo hacen los beneficios y venta-
jas de la modelacio´n, porque esta estrategia permite considerar las consecuencias de
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ciertas posibilidades (decisiones, acciones, sucesos, etc.) antes de que ocurran, y con-
trolar las condiciones de una forma que es imposible en la pra´ctica (caracter´ısticas
del tiempo atmosfe´rico, tasas de intere´s, demandas futuras, fallos del sistema). Los
modelos a menudo ayudan a mejorar nuestro conocimiento entre causa y efecto, y
son la principal herramienta de prediccio´n.
Previamente a la utilizacio´n de un modelo, debe tenerse en cuenta que e´ste no es
ma´s que un sustituto del sistema real que representa, por lo que en mayor o´ menor
medida, los resultados que se obtengan van a tener un error. No obstante, es la
posesio´n simulta´nea de las caracter´ısticas de simplicidad y precisio´n, lo que hace del
modelo una herramienta poderosa.
Este Cap´ıtulo consta de una primera parte, en la que se van a introducir los
modelos matema´ticos de redes de abastecimiento, describiendo la forma en la que se
realiza la calibracio´n de los mismos, y justificando la importancia del conocimiento
adecuado de los caudales que va a demandar el sistema, en relacio´n a otra serie de
para´metros utilizados para realizar la calibracio´n. En la segunda parte, se realizara´
un ana´lisis de sensiblidad de las redes de abastecimiento respecto a las rugosida-
des de las tuber´ıas y las demandas nodales. Finalmente, en una tercera parte, se
desarrollara´n diversas aplicaciones de los modelos, prestando especial intere´s a los
para´metros que van a influir de forma ma´s significativa.
2.2 Clasificacio´n de modelos matema´ticos para el
estudio de redes
El uso de modelos matema´ticos para el ana´lisis de sistemas de distribucio´n de
agua fue por primera vez propuesto en la de´cada de 1930 por Cross (1936). Desde
entonces, como se muestra en la Figura 2.1, los modelos han evolucionado desde el
ana´lisis inicial del caudal en redes desarrollado por Hardy Cross, realizado a mano,
al desarrollo y extensio´n de modelos de redes hidra´ulicas para ordenador, en las
de´cadas de 1970 y 1980, y la aparicio´n de modelos de calidad de agua de redes de
distribucio´n a finales de la de´cada de 1980. Los sistemas de modelacio´n y planime-
tr´ıa esta´n siendo en la actualidad integrados en sistemas completos de fa´cil manejo
que permitan analizar y mostrar los para´metros hidra´ulicos y de calidad del agua
de un sistema de distribucio´n. Si bien los modelos de calidad han alcanzado un es-
tado operacional, todav´ıa es necesario continuar investigando, para comprender los
procesos que tienen lugar en el sistema de distribucio´n, y traducirlo a herramientas
u´tiles.
Teniendo en cuenta el desarrollo y extensio´n que el uso de los modelos ha ex-
perimentado en los u´ltimos an˜os, es conveniente establecer una clasificacio´n de los
diferentes tipos de modelos existentes. Se pueden hacer varias clasificaciones, en
funcio´n de diferentes criterios:
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Figura 2.1.- Desarrollo histo´rico de la modelacio´n de sistemas de distribucio´n de agua
 Segu´n la aplicacio´n del modelo:
Modelos de planificacio´n. Estos modelos se utilizan para evaluar el rendi-
miento, los impactos econo´micos o´ cuantitativos de sistemas propuestos
de tuber´ıas, cambios en procedimientos operativos, comportamiento de
distintos elementos, como va´lvulas de control, depo´sitos de almacena-
miento, etc. El e´nfasis se pone en la seleccio´n, dimensionado o´ modifica-
cio´n de elementos.
Modelos operacionales. Estos modelos se usan para predecir el comporta-
miento, ajustar presiones o´ caudales, modificar niveles, adiestrar opera-
dores, etc., durante per´ıodos de tiempo relativamente cortos (horas, d´ıas,
meses). El objetivo es ayudar a tomar decisiones operacionales.
 Segu´n el grado de detalle del modelo:
Modelos estrate´gicos o´ arteriales. Estos modelos incorporan so´lo los com-
ponentes principales de un abastecimiento, en cuanto a su dimensio´n,
funcio´n o´ destino final del modelo. Este tipo es ido´neo como instrumento
de planificacio´n, disen˜o y proteccio´n de elementos fundamentales, selec-
cio´n y ubicacio´n o´ptima de estaciones de medida y control, optimizacio´n
global y disen˜o del sistema de control.
Modelos detallados. Aunque para alcanzar muchos objetivos puede resultar
suficiente emplear un modelo estrate´gico, para conseguir cubrir todos los
requisitos necesarios y obtener el ma´ximo provecho, en los aspectos de
proyecto de detalle, regulacio´n y mantenimiento sobre todo, es necesario
utilizar modelos detallados que incorporen la pra´ctica totalidad de los
elementos.
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 Segu´n co´mo intervenga la variable tiempo:
Modelos esta´ticos. En los modelos esta´ticos se supone que los caudales de-
mandados e inyectados a la red permanecen constantes, y se admite que
no var´ıan las condiciones de operacio´n de la red, definidas por el estado
de las va´lvulas y equipos de bombeo, y por los niveles en los depo´sitos.
Modelos dina´micos. En los modelos dina´micos se permite la variacio´n tem-
poral de los caudales demandados e inyectados, as´ı como las condiciones
de operacio´n de la red.
 Segu´n las variables del sistema que sean de intere´s:
Modelos hidra´ulicos. Los modelos hidra´ulicos determinan los caudales y
las presiones en la red bajo unas determinadas condiciones iniciales y de
contorno.
Modelos de calidad. Los modelos de calidad determinan la variacio´n tem-
poral y espacial de un determinado para´metro de calidad del agua, tal
como la concentracio´n de sustancias contaminantes o´ desinfectantes, el
tiempo de permanencia en la red o´ el de retencio´n en depo´sitos. Los
modelos de calidad requieren, como paso previo, la determinacio´n de las
variables hidra´ulicas del sistema, mediante el uso de un modelo hidra´ulico.
Seguidamente se analizan en mayor profundidad los diferentes tipos de modelo,
en funcio´n de co´mo intervenga la variable tiempo en el modelo, y en funcio´n de si
se evalu´a la calidad del agua a lo largo de la red.
2.2.1 Modelos matema´ticos en funcio´n de la variable tiempo
Las redes hidra´ulicas a presio´n cuando se operan se encuentran en permanen-
te cambio. Las va´lvulas son maniobradas, las bombas paran o´ arrancan, el nivel
del agua en los depo´sitos va cambiando, etc., y todo ello con frecuencia, para dar
respuesta a unos consumos que var´ıan en el tiempo y que, consecuentemente, exi-
gen diferentes condiciones de suministro. En otras ocasiones, el estado de la red
experimenta cambios mucho ma´s bruscos, debido por ejemplo, a la rotura de una
conduccio´n, el arranque o´ parada de una bomba, o´ sencillamente, una brusca deman-
da de caudal en una serie de hidrantes o´ bocas de incendio, para tratar de extinguir
un incendio.
En resumen, la red muy pocas veces puede ser considerada en un sentido estric-
to como algo esta´tico, debido a que las variables (caudales circulantes, consumos,
presiones, niveles en los depo´sitos), y los elementos hidra´ulicos (bombas, va´lvulas,
etc.), modifican sus valores o´ posiciones a lo largo del tiempo. Conviene indicar que
los cambios que experimentan las variables o´ elementos de una red, pueden ser ma´s
o´ menos bruscos. En funcio´n del tipo de cambio o´ maniobra que se produzca, la red
puede ir evolucionando con lentitud hacia otro estado final, o´ bien experimentar un
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cambio brusco, debido a una maniobra pra´cticamente instanta´nea. No es por tanto
de extran˜ar que existan diferentes modelos dina´micos, en funcio´n de la entidad de
la perturbacio´n objeto de ana´lisis.
A medida que el modelo es ma´s potente, permite contemplar cualquier manio-
bra o´ variacio´n de carga, con independencia de su rapidez de cambio; no obstante,
tambie´n requiere un esfuerzo superior, al tener que resolver las ecuaciones en su for-
ma ma´s completa. Desde un punto de vista ingenieril, no interesa utilizar modelos
muy potentes para resolver cambios suaves y graduales en la red, que son los que
habitualmente se producen, sino que conviene recurrir a algoritmos ma´s simples que
produzcan resultados con suficiente precisio´n.
Si bien es cierto que las redes hidra´ulicas no permanecen invariables a lo largo
del tiempo, en ocasiones interesa la utilizacio´n de los modelos esta´ticos, en donde
se utilizan los caudales punta para dimensionar y analizar el comportamiento de las
redes al estar sometidas a las cargas ma´s desfavorables, o´ bien se utilizan los cau-
dales medios, si se quiere realizar un estudio de costes. Los modelos esta´ticos son
adema´s los fundamentos para el desarrollo de otros tipos de modelos ma´s complejos,
como los modelos cuasi-esta´ticos o´ los modelos de calidad del agua.
Si lo que se pretende es simular la evolucio´n temporal de la red, bien sea a lo largo
de un d´ıa para tratar de incrementar el rendimiento y la operatividad del sistema,
o´ bien para analizar si es capaz de soportar maniobras bruscas, sin que aparezcan
roturas, se debe recurrir a los modelos dina´micos. E´stos a su vez pueden agruparse
en dos grandes bloques:
Inerciales. Estos modelos tienen en cuenta la inercia del fluido en su movimiento;
es decir, la energ´ıa que consumen o´ devuelven los cambios de velocidad. A su
vez, estos modelos pueden subdividirse en ela´sticos y r´ıgidos, dependiendo de
si se incluye o´ no la elasticidad del fluido y de la tuber´ıa, o sea, la capacidad de
almacenar energ´ıa en forma ela´stica que, posteriormente, puede ser restituida.
No inerciales. En estos modelos se simulan una serie de estados permanentes su-
cesivos, con unas condiciones de contorno variables en el tiempo, que son las
que le confieren el cara´cter dina´mico al modelo. Este modelo es conocido co-
mo cuasi-esta´tico, y su uso es ampliamente referenciado como simulacio´n en
per´ıodo extendido.
De una forma cualitativa, se puede indicar que las fronteras que establecen los
l´ımites de validez de cada modelo, dependen fundamentalmente de la mayor o´ me-
nor rapidez del cambio introducido por las condiciones de contorno o´ de carga (por
ejemplo, el cierre de una va´lvula, el aumento del consumo demandado etc.), y en
menor medida, de las caracter´ısticas f´ısicas del sistema (longitudes, dia´metros, ma-
teriales constitutivos, etc.).
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Los modelos dina´micos inerciales tienen aplicacio´n cuando se deben simular cam-
bios bruscos de velocidad en el sistema, derivados de maniobras bruscas, roturas en
tuber´ıas, etc. Cuando la rapidez de los cambios es muy grande, deben tenerse
en cuenta los efectos ela´sticos en las tuber´ıas y en el agua, dando lugar al modelo
ela´stico o´ golpe de ariete, mientras que si los cambios son so´lo relativamente ra´pidos,
es suficiente considerar u´nicamente la inercia del fluido, suponiendo la tuber´ıa in-
deformable, y el agua incompresible, correspondiendo esta situacio´n al modelo r´ıgido.
El modelo dina´mico no inercial, tambie´n denominado cuasi-esta´tico, es especial-
mente u´til cuando las variaciones de la velocidad del fluido en el interior de las
tuber´ıas son muy lentas, y en consecuencia, la energ´ıa invertida o´ recuperada en
acelerar o´ decelerar el fluido es despreciable. Este modelo se aplica extensamente
para simular la evolucio´n temporal de una red de abastecimiento en condiciones
normales de funcionamiento, en donde los cambios que se producen (por ejemplo,
la variacio´n de los consumos en los nudos) son graduales. Mediante este modelo se
obtiene una secuencia de soluciones de equilibrio hidra´ulico para varios instantes,
a lo largo de un cierto per´ıodo de simulacio´n, conectadas entre s´ı por un esquema
de integracio´n en el tiempo (Figura 2.2). El esquema de integracio´n se establece en
base a las leyes de variacio´n del volumen de agua almacenada en los depo´sitos, y
en las leyes de variacio´n de los consumos en los nudos, que son las que introducen
dinamismo al modelo.
Cada modelo esta´ caracterizado por una serie de ecuaciones que describen el flujo
del fluido a lo largo de la conduccio´n. Segu´n el tipo de modelo de que se trate, se
considerara´n todos los te´rminos que intervienen (modelo ela´stico), se despreciara´n
los te´rminos ela´sticos (modelo r´ıgido), o´ bien se despreciara´n tanto los te´rminos
ela´sticos como los de inercia (modelo cuasi-esta´tico). Todos los modelos, adema´s,
requieren de una serie de condiciones de contorno.
Efectuando balances de fuerzas y de masa (ecuaciones de movimiento y de conti-
nuidad) sobre un elemento diferencial de volumen, y efectuando diversas simplifica-
ciones convencionales, como despreciar el peso del fluido, los te´rminos convectivos,
y la utilizacio´n del caudal en lugar de la velocidad, as´ı como la altura piezome´trica
en lugar de la presio´n, resulta:
∂H
∂t
+
a2
gA
∂Q
∂x
= 0 (2.1)
∂Q
∂t
+ gA
∂H
∂x
+ f
Q|Q|
2DA
= 0 (2.2)
en donde:
H: altura piezome´trica;
t: tiempo;
a: celeridad de la onda de presio´n;
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Figura 2.2.- Diagrama de flujo de un modelo cuasi-esta´tico
g: aceleracio´n de la gravedad;
A: seccio´n recta de la tuber´ıa;
Q: caudal;
x: variable espacial que indica la seccio´n recta considerada en la tuber´ıa;
f : factor de friccio´n;
D: dia´metro de la tuber´ıa.
Para la resolucio´n de este conjunto de ecuaciones diferenciales en derivadas par-
ciales de tipo hiperbo´lico se recurre al me´todo de las caracter´ısticas, a partir del
cual se obtiene una solucio´n nume´rica de las funciones Q = Q(x, t) y H = H(x, t),
capaces de describir la evolucio´n del sistema como respuesta a unas determinadas
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condiciones de contorno.
La transicio´n del modelo ela´stico al modelo r´ıgido se realiza teniendo en cuenta
el concepto de celeridad de la onda de presio´n a:
a =
√
K
ρ√
1 +
K
E
D
e
(2.3)
en donde:
K: mo´dulo de elasticidad del agua;
ρ: densidad del agua;
E: mo´dulo de Young del material que conforma la tuber´ıa;
e: espesor de la tuber´ıa.
Cuando, o´ bien la celeridad tiende a infinito (a→∞) por ser el sistema r´ıgido,
o´ la variacio´n local de H tiende a cero (∂H
∂t
→ 0), por cambiar las condiciones del
flujo muy lentamente en el tiempo, la ecuacio´n (2.1) se convierte en:
∂Q
∂x
= 0 (2.4)
pasando a depender el flujo u´nicamente del tiempo: Q = Q(t). Por otra parte,
la ecuacio´n (2.2) resulta:
dQ
dt
+ gA
dH
dx
+ f
Q|Q|
2DA
= 0 (2.5)
que caracteriza el modelo r´ıgido inercial, y que es conocida como ecuacio´n de
Bernouilli generalizada, o´ ecuacio´n de Euler.
Si se desprecian en la ecuacio´n (2.5) los cambios temporales de velocidad o´ cau-
dal, lo que equivale a despreciar la inercia del fluido (dQ
dt
= 0), y se considera H
independiente del tiempo, se obtiene:
gA
dH
dx
+ f
Q|Q|
2DA
= 0 (2.6)
conocida como ecuacio´n de Darcy-Weisbach, que caracteriza la friccio´n del agua
con las paredes de la tuber´ıa en flujos estacionarios.
Como se ha indicado, el modelo r´ıgido inercial toma como base de partida la
ecuacio´n (2.5), mientras que la formulacio´n cuasi-esta´tica se apoya en la relacio´n
(2.6), introducie´ndose la variable temporal a trave´s de unas condiciones de contorno
que var´ıan lentamente con el tiempo.
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2.2.2 Modelos hidra´ulicos y modelos de calidad
Si bien inicialmente los modelos matema´ticos se emplearon u´nicamente para es-
tudiar el comportamiento hidra´ulico de las redes (ca´lculo de caudales y presiones en
la red), la creciente preocupacio´n por la calidad del agua potable desde la planta de
tratamiento hasta el grifo del consumidor, ha llevado en los u´ltimos an˜os a completar
estos modelos con la simulacio´n de la calidad del agua (ca´lculo de la concentracio´n
de sustancias desinfectantes, porcentaje de procedencia del agua desde cada una
de las fuentes de suministro, tiempo de retencio´n del agua en la red antes de ser
consumida, etc.). El estudio de los tiempos de retencio´n del agua adquiere un espe-
cial intere´s en el caso que los usuarios del servicio dispongan de aljibes o´ depo´sitos
reguladores, puesto que el aumento del tiempo de retencio´n producido por estos
elementos, puede conducir a que el agua pierda sus caracter´ısticas de potabilidad.
La preocupacio´n por la calidad del agua potable mientras permanece en la red
de distribucio´n surgio´ en EE.UU. en la de´cada de los ochenta, por el endurecimien-
to que establecio´ la EPA (Environmental Protection Agency), sobre los requisitos
de calidad que deb´ıa tener el agua al llegar a los puntos de consumo. En Espan˜a,
los estudios sobre modelos de calidad han comenzado tambie´n a introducirse en los
u´ltimos an˜os, habie´ndose definido planes de medida y control en las redes ma´s im-
portantes de nuestro pa´ıs, como Madrid (Segura, 1993), Alicante y Valencia.
El control de la calidad del agua y el ana´lisis del comportamiento hidra´ulico de las
redes han constituido durante mucho tiempo dos campos de estudio independientes.
Por una parte, en las plantas de tratamiento, se pretende que el agua cumpla con
los requisitos de calidad establecidos, tomando como referencia el punto de salida
de la planta o´ el de entrada en la red de distribucio´n. Por otra parte, mediante los
modelos hidra´ulicos se ha pretendido garantizar que el agua llegue a los puntos de
consumo en las condiciones de presio´n y caudal adecuadas, sin importar la calidad
del agua en dichos puntos. A este respecto, cabe indicar que tradicionalmente, el
disen˜o de la red se ha efectuado para el caudal punta, con objeto que el consumo
sea satisfecho en todo momento, lo que ha conducido con frecuencia a un sobredi-
mensionado de la red, produciendo tramos de velocidad muy baja, grandes tiempos
de permanencia, y pe´rdidas significativas de la calidad del agua.
La pe´rdida de la calidad del agua en la red de abastecimiento se puede deber a
diversos motivos. El agua que sale de la planta de tratamiento permanece un cierto
tiempo en la red, durante el que los para´metros ma´s reactivos, como el Cloro que se
utiliza en la desinfeccio´n, reaccionan o´ se combinan, disminuyen sus concentraciones
y forman nuevos productos qu´ımicos, en algunos casos to´xicos, como es el caso de
los trihalometanos. Al disminuir la concentracio´n del desinfectante, se favorece el
crecimiento bacteriolo´gico, con el consiguiente peligro sanitario.
Tambie´n se puede producir una pe´rdida de calidad del agua debido a la existen-
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cia de fugas en la red, que pueden ser significativas en redes de bajo rendimiento,
as´ı como a la reparacio´n de tramos de red que no hayan sido correctamente aislados,
limpiados y desinfectados. Incluso el propio material de la tuber´ıa, como puede ser
el caso de tuber´ıas meta´licas no revestidas, puede afectar negativamente a la calidad.
El objetivo de los modelos de calidad es determinar la evolucio´n de los para´metros
de calidad desde la planta de tratamiento hasta el grifo del consumidor, donde
finalmente deben verificarse las normas de calidad establecidas. En Espan˜a, los
para´metros de calidad que deben cumplir las aguas potables esta´n determinados por
el R.D. 140/2003, de 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano, acorde con las directrices comunitarias.
En EE.UU., la EPA establece las pautas a seguir en el control de la calidad del agua
potable, a trave´s de la Safe Drinking Water Act y sus enmiendas.
Los modelos de calidad pueden ser tambie´n utilizados para realizar una serie
de estudios relacionados con la calidad del agua, entre los cuales se pueden citar
(Grayman et al., 2000):
 Calibracio´n y ensayo de modelos hidra´ulicos del sistema, a trave´s de trazadores
qu´ımicos.
 Localizacio´n y dimensionado de instalaciones de almacenamiento, y modifica-
cio´n del funcionamiento del sistema, para reducir la edad del agua.
 Modificar el disen˜o y funcionamiento del sistema para proporcionar una de-
terminada mezcla de aguas procedentes de diferentes fuentes.
 Encontrar la mejor combinacio´n de rehabilitacio´n y reemplazo de tuber´ıas, re-
duccio´n del tiempo de almacenamiento, as´ı como suministro de desinfectante
en estaciones de recloracio´n, para mantener los niveles deseados de desinfec-
tante a lo largo del sistema.
 Evaluar y minimizar el riesgo de exposicio´n del consumidor a sub-productos
de desinfeccio´n.
 Evaluar la vulnerabilidad del sistema a incidentes de contaminacio´n externa.
2.2.2.1 Ecuaciones que gobiernan los modelos de calidad
Con objeto de modelar la calidad del agua dentro de los sistemas de distribu-
cio´n, debe calcularse la concentracio´n de una determinada sustancia, a medida que
se mueve a trave´s del sistema desde varios puntos de entrada (por ejemplo, plan-
tas de tratamiento) hacia los consumidores. Este movimiento esta´ basado en tres
principios:
 Conservacio´n de masa dentro de longitudes diferenciales de tuber´ıa.
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 Mezcla completa e instanta´nea del agua que entra en los nudos de unio´n.
 Expresiones cine´ticas apropiadas para el crecimiento o´ disminucio´n de la sus-
tancia a medida que fluye a trave´s de tuber´ıas y depo´sitos.
Seguidamente se indican las ecuaciones que rigen cada uno de los procesos que
tienen lugar.
Transporte convectivo en tuber´ıas Una sustancia disuelta viaja a trave´s de
una tuber´ıa con la misma velocidad promedio que el fluido, mientras que al mismo
tiempo reacciona a una determinada velocidad. La dispersio´n longitudinal no es ge-
neralmente un mecanismo de transporte importante en la mayor´ıa de condiciones de
funcionamiento, lo que significa que no hay mezcla de masa entre secciones de agua
adyacentes. El transporte convectivo dentro de una tuber´ıa puede ser representado
mediante la siguiente ecuacio´n:
∂Ci
∂t
= −ui∂Ci
∂x
+ r(Ci) (2.7)
siendo:
Ci: concentracio´n (M/L
3) en la tuber´ıa i, funcio´n de la distancia x y del tiempo
t.
ui: velocidad (L/T) en la tuber´ıa i.
r(Ci): velocidad de reaccio´n (M/L
3/T), funcio´n de la concentracio´n.
Esta ecuacio´n muestra que la velocidad a la cual la masa de material cambia
dentro de una pequen˜a seccio´n de tuber´ıa se iguala a la diferencia de masa del
caudal que entra y sale de la seccio´n, ma´s la velocidad de reaccio´n dentro de la
seccio´n. Se asume que las velocidades en los tramos son conocidas de antemano, a
partir del resultado de un modelo hidra´ulico de la red. Para resolver la ecuacio´n
(2.7) se deben conocer, adema´s, las concentraciones Ci en x = 0 para todos los
instantes de tiempo (una condicio´n de contorno), as´ı como la ecuacio´n que gobierna
la velocidad de reaccio´n.
Mezcla en los nudos de unio´n En los nudos que reciben caudal de dos o´ ma´s
tuber´ıas, se supone que la mezcla de fluido es completa e instanta´nea. Por lo tanto,
la concentracio´n de una sustancia que abandona el nudo es simplemente la me-
dia ponderada de las concentraciones de las tuber´ıas que llegan. Para un nudo k
determinado, resulta:
Ci|x=0 =
∑
j∈Ik
QjCj|x=Lj +Qk,extCk,ext∑
j∈Ik
Qj +Qk,ext
(2.8)
siendo:
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i: tramo con caudal que abandona el nudo k.
Ik: conjunto de tramos con caudal que llega al nudo k.
Lj: longitud del tramo j (L).
Qj: caudal (L
3/T) en el tramo j.
Qk,ext: caudal externo (L
3/T) que entra a la red en el nudo k.
Ck,ext: concentracio´n (M/L
3) del caudal externo que entra en el nudo k.
En el caso que se este´ modelando la edad del agua en la red, la variable Ci ser´ıa
interpretada como la edad del agua en el tramo i, y el valor Ck,ext de cualquier fuente
que inyecte agua a la red ser´ıa cero.
Mezcla en las instalaciones de almacenamiento La mayor´ıa de los mode-
los de calidad suponen que los contenidos de las instalaciones de almacenamiento
(tanques y depo´sitos) se mezclan completamente. Por otra parte, la concentracio´n
interna puede cambiar como consecuencia de las reacciones, pudiendo expresarse
estos feno´menos mediante:
∂(VsCs)
∂t
=
∑
i∈Is
QiCi|x=Li −
∑
j∈Os
QjCs − r(Cs) (2.9)
siendo:
Vs: volumen (L
3) de agua almacenada en el instante t.
Cs: concentracio´n dentro de la instalacio´n de almacenamiento.
Qi: caudal en la tuber´ıa que entra.
Qj: caudal en la tuber´ıa saliente.
Is: conjunto de tuber´ıas que suministran caudal a la instalacio´n.
Os: conjunto de tuber´ıas que extraen agua de la instalacio´n.
Reacciones en el interior del agua Mientras una sustancia se mueve en una
tuber´ıa, o´ permanece en un depo´sito, puede reaccionar con los constituyentes presen-
tes en el agua. La velocidad de reaccio´n normalmente se describe como una funcio´n
potencial de la concentracio´n:
r = ±k · Cn (2.10)
en donde:
k: constante de reaccio´n [(L3/M)n−1/T].
C: concentracio´n (M/L3).
n: orden de reaccio´n.
La ecuacio´n (2.10) so´lo tiene en cuenta la concentracio´n de una u´nica sustancia
reactiva, asumiendo que cualquier otro reactivo que participe en la reaccio´n, esta´
disponible en exceso. El signo de la constante de reaccio´n, k, significa que ocurre una
reaccio´n de formacio´n (positivo) o´ una reaccio´n de disminucio´n (negativo). Algunos
ejemplos de expresiones para la velocidad de reaccio´n son: r = −k · C para la
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disminucio´n de Cloro (disminucio´n de primer orden), r = k · (C∗ − C) para la
formacio´n de trihalometanos (crecimiento de primer orden, siendo C∗ = ma´xima
formacio´n posible de THM), r = 1 para la edad del agua (crecimiento de orden
cero), y r = 0 para materiales conservativos, como por ejemplo el Flu´or.
Reacciones en la pared de la tuber´ıa Mientras fluyen a lo largo de las tu-
ber´ıas, las sustancias disueltas pueden ser transportadas a la pared de las tuber´ıas
y reaccionar con los materiales que se encuentran cerca o´ sobre la pared, tales como
los productos de corrosio´n o´ el biofilm. La cantidad de superficie disponible para
reaccionar, y la velocidad de transferencia de masa entre la masa de fluido y la pa-
red, influira´n en la velocidad global de esta reaccio´n. La superficie por unidad de
volumen, que para una tuber´ıa es igual a 2 dividido por el radio, determina el primer
factor, mientras que el u´ltimo factor puede ser representado por un coeficiente de
transferencia de masa, cuyo valor depende de la difusividad molecular de las especies
reactivas y del nu´mero de Reynolds. Para una cine´tica de primer orden, la velocidad
de reaccio´n en la pared de la tuber´ıa puede ser expresada como:
r =
2kwkfC
R(kw + kf )
(2.11)
siendo:
kw: constante de la velocidad de reaccio´n en la pared (L/T).
kf : coeficiente de transferencia de masa (L/T).
R: radio de la tuber´ıa (L).
Si al mismo tiempo esta´ teniendo lugar en el seno del fluido una reaccio´n de
primer orden, con una constante kb, entonces se puede obtener una constante global
k (T−1) que incorpore las reacciones en la pared y en el seno del fluido:
k = kb +
2kwkf
R(kw + kf )
(2.12)
Puede observarse que incluso si kb y kw son iguales en todo el sistema, el coefi-
ciente k puede variar de una tuber´ıa a otra, como consecuencia de variaciones en el
dia´metro de la tuber´ıa y en el caudal.
El coeficiente de transferencia de masa es usado para determinar la velocidad a la
que el desinfectante es transportado, usando el nu´mero adimensional de Sherwood,
junto con el coeficiente de difusividad molecular (del constituyente en el agua) y el
dia´metro de la tuber´ıa:
kf =
SHd
D
(2.13)
siendo:
SH : nu´mero de Sherwood;
d: difusividad molecular del constituyente en el seno del fluido (L2/T);
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D: dia´metro de la tuber´ıa (L).
Para condiciones de estancamiento (Re < 1), el nu´mero de Sherwood, SH es
igual a 2.0. Para flujo turbulento (Re > 2.300), el nu´mero de Sherwood se calcula
mediante la ecuacio´n (2.14).
SH = 0.023Re
0,83
(ν
d
)0,333
(2.14)
siendo:
Re: nu´mero de Reynolds;
ν: viscosidad cinema´tica del fluido (L2/T).
Para flujo laminar (1 < Re < 2.300), el nu´mero de Sherwood se obtiene mediante
la ecuacio´n (2.15).
SH = 3, 65 +
0, 0668
(
D
L
)
Re
(ν
d
)
1 + 0, 04
[(
D
L
)
Re
(ν
d
)]2/3 (2.15)
siendo:
L: longitud de la tuber´ıa.
Sistema de ecuaciones Cuando se aplican a una red en su conjunto, las ecua-
ciones (2.7), (2.8) y (2.9) representan un conjunto de ecuaciones diferenciales y
algebraicas con coeficientes dependientes del tiempo, que deben ser resueltas para
Ci en cada tuber´ıa i, y Cs en cada instalacio´n de almacenamiento s. Una solucio´n
anal´ıtica resulta en general dif´ıcil de obtener, excepto en redes muy simples, por
lo que se deben utilizar me´todos nume´ricos. La solucio´n esta´ sujeta al siguiente
conjunto de condiciones externas:
 Condiciones iniciales que especifican Ci para todo x en cada tuber´ıa i, y Cs
en cada depo´sito s, en el instante 0.
 Condiciones de contorno que especifican los valores para Ck,ext y Qk,ext para
cada instante t en cada nudo k que tiene entradas externas de masa.
 Condiciones hidra´ulicas que especifican el volumen Vs en cada depo´sito s y el
caudal Qi en cada tramo i en cualquier instante t.
2.2.2.2 Clases de modelos de calidad
Los modelos de calidad requieren que el usuario introduzca una serie de datos
hidra´ulicos y otros relacionados con los para´metros de calidad deseados. Pueden
distinguirse dos clases de modelos, en funcio´n de co´mo intervenga la variable tiem-
po: esta´ticos y dina´micos. Si el modelo es esta´tico, sera´ suficiente con introducir,
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adema´s de las caracter´ısticas de todos los componentes, las demandas en los nudos,
las condiciones permanentes de operacio´n de la red, y los para´metros de calidad en
las fuentes de suministro. Si el modelo es dina´mico, debera´n tambie´n introducirse
las modulaciones de la demanda y de las concentraciones en los puntos de inyeccio´n,
adema´s de otros datos hidra´ulicos complementarios, como las leyes de operacio´n
de los elementos de regulacio´n, el estado inicial de la red, las caracter´ısticas de los
depo´sitos de nivel variable, etc.
Seguidamente se describen con ma´s detalle cada uno de estos modelos.
Modelos esta´ticos Los modelos esta´ticos calculan la distribucio´n espacial de la
calidad del agua a trave´s de la red, bajo la hipo´tesis que las condiciones hidra´ulicas
no cambian, y que el almacenamiento no afecta a la calidad del agua. Estos modelos
se pueden obtener de las ecuaciones generales de conservacio´n de masa, haciendo
todas las derivadas respecto al tiempo igual a 0, e imponiendo que todos los otros co-
eficientes sean invariables con el tiempo. El conjunto resultante de ecuaciones puede
ser resuelto como una serie de ecuaciones simulta´neas (Males et al., 1985), o´ bien
puede usarse un me´todo “marching out” (Boulos et al., 1995), en el que las l´ıneas y
los nudos se ordenan hidra´ulicamente, empezando por las fuentes, y progresando a
trave´s de la red hasta llegar al punto en estudio. Aunque los modelos esta´ticos son
simples de usar, las hipo´tesis restrictivas que conllevan, limitan su aplicabilidad.
Mediante los modelos esta´ticos se pueden determinar las procedencias de una
sustancia no reactiva, as´ı como el tiempo de permanencia del agua en la red.
Procedencias El ca´lculo de procedencias es una herramienta u´til para anali-
zar sistemas de distribucio´n que extraen agua de dos o´ ma´s fuentes de suministro,
pudiendo mostrar hasta que´ grado el agua de una determinada fuente se mezcla con
la de otras fuentes. Definiendo el porcentaje de la demanda en un nudo j que pro-
cede de una fuente i como C(i, j), a partir de la ecuacio´n de continuidad se obtiene
la siguiente relacio´n para cada nudo j (Figura 2.3):
Nj∑
k
C(i, k) · qkj − C(i, j) ·
∑
Q0(j) = −Qs(i) (2.16)
siendo:
Nj: nu´mero de nudos adyacentes al nudo j;
C(i, k): factores de contribucio´n de la fuente i en los nudos adyacentes al j;
qkj: caudal del nudo k al j;
Q0(j): todo el caudal que abandona el nudo j;
Qs(i): caudal que alimenta directamente al nudo j desde una fuente i.
Para un total de N nudos de caudal, se obtiene un conjunto de N ecuaciones
simulta´neas, que pueden expresarse matricialmente como:
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Figura 2.3.- Esquema de ca´lculo de procedencias
A ·X = b (2.17)
La matriz de coeficientes A contiene los caudales de entrada a los nudos desde
los nudos adyacentes qkj, y los caudales que abandonan cada nudo Q0(j). El vector
X son las inco´gnitas del problema, constituido por los factores de contribucio´n en
cada nudo, mientras que el te´rmino independiente b estara´ formado por los caudales
de alimentacio´n de la red. Debido a que las N ecuaciones son lineales, y que la
matriz A esta´ poco diagonalizada, es posible utilizar para su resolucio´n un me´todo
iterativo similar al de Gauss-Seidel.
Tiempo de permanencia El ca´lculo del tiempo de permanencia proporciona
un me´todo simple e indirecto de medir la calidad global del agua suministrada, sin
necesidad de conocer datos demasiado espec´ıficos o´ dif´ıciles de conseguir, como es el
caso de las velocidades de reaccio´n del Cloro, o´ los para´metros de difusividad de los
distintos compuestos qu´ımicos en el agua. Cuando la red funciona bajo condiciones
hidra´ulicas constantes, el tiempo de permanencia en cualquier nudo de la red puede
ser interpretado como el tiempo de viaje hasta ese nudo.
Debido a que el caudal, desde el punto de alimentacio´n hasta un nudo deter-
minado puede seguir distintas rutas, el tiempo de permanencia del agua en la red
desde que se inyecta en i hasta que llega a un nudo j puede ser muy variable. Pa-
ra considerar la mezcla de flujos con distintos tiempos, se determina el tiempo de
permanencia medio A mediante:
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A =
∑
i
Qi · Ai∑
i
Qi
(2.18)
siendo:
Qi: caudal que recorre el camino i;
Ai: edad del agua de alimentacio´n ma´s el tiempo de permanencia hasta llegar al
nudo j por el camino i.
De forma alternativa, el tiempo medio de permanencia en el nudo j, Aj se puede
expresar mediante:
Aj =
∑
k
qkj(Ak + Tkj)∑
k
qkj
(2.19)
siendo:
Ak: tiempo de permanencia en el nudo k, adyacente al nudo j
Tkj: tiempo que necesita el caudal para ir del nudo k al nudo j.
Aplicada la ecuacio´n (2.19) a todos los nudos de caudal, se obtiene un conjunto
de ecuaciones lineales con inco´gnitas Ak, y que puede ser resuelto por te´cnicas sparse.
Si se quiere considerar el tiempo de permanencia del agua procedente de una
fuente i en el nudo j, debe hacerse un ana´lisis previo para determinar el factor de
contribucio´n de dicha fuente en cada nudo adyacente k, Ck:
Aj =
∑
k
Ckqkj(Ak + Tkj)∑
k
qkj
(2.20)
Esta ecuacio´n la resuelven Clark et al. (1987) con el me´todo ”marching out”o´
”water tracing model”, que traza el movimiento del flujo desde el punto de alimen-
tacio´n al resto de puntos del sistema. Para realizar el ana´lisis, el modelo ordena
los nudos y l´ıneas, de forma que para calcular el tiempo de permanencia en un nu-
do, previamente se hayan calculado los tiempos de permanencia de todos los nudos
situados aguas arriba.
Modelos dina´micos Los modelos dina´micos explican co´mo los cambios que ocu-
rren durante un per´ıodo extendido, en los caudales a trave´s de las tuber´ıas y en
los depo´sitos, afectan a la calidad del agua, por lo que proporcionan una visio´n ma´s
real del comportamiento del sistema. Los me´todos de solucio´n para estos modelos se
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pueden clasificar, espacialmente, como eulerianos o´ lagrangianos, y temporalmente,
como orientados al tiempo y orientados al suceso.
Los me´todos eulerianos dividen la red en una serie de volu´menes fijos de control,
interconectados entre s´ı, y registran los cambios en las fronteras o´ dentro de esos
volu´menes, a medida que el agua pasa a trave´s de ellos. Los modelos lagrangianos
siguen los cambios en una serie de paquetes discretos de agua a medida que viajan
a trave´s de la red.
Las simulaciones orientadas al tiempo actualizan el estado de la red a intervalos
de tiempo fijos, mientras que las simulaciones orientadas al suceso actualizan el es-
tado del sistema so´lo en los instantes en que ocurre un cambio, como por ejemplo,
cuando un nuevo paquete de agua alcanza el final de una tuber´ıa y se mezcla con el
agua de otras tuber´ıas conexas.
Cada uno de estos me´todos asume que un modelo hidra´ulico ha determinado la
direccio´n y la velocidad del caudal en cada tuber´ıa en intervalos espec´ıficos (habi-
tualmente de 1 hora) durante un per´ıodo extendido. En cada intervalo de tiempo
hidra´ulico, se admite que la velocidad del agua en cada tuber´ıa permanece constan-
te. El transporte y la reaccio´n de constituyentes tienen lugar a intervalos de tiempo
ma´s pequen˜os, conocidos como los intervalos de tiempo de calidad del agua. Al
inicio de cada nuevo intervalo de tiempo hidra´ulico se realizan ajustes, para tener
en cuenta posibles cambios de velocidad y direccio´n del caudal.
Seguidamente se indica una breve descripcio´n de cuatro me´todos de resolucio´n
diferentes para modelos dina´micos. Rossman y Boulos (1996) realizan una compa-
racio´n de estos me´todos, concluyendo que la precisio´n nume´rica es similar, siendo
los me´todos lagrangianos ma´s eficientes que los eulerianos para modelar las especies
qu´ımicas, tanto por lo que respecta al tiempo de CPU como al uso de memoria.
Respecto a la modelacio´n de la edad del agua, el me´todo lagrangiano orientado al
tiempo es el ma´s eficiente en cuanto al tiempo empleado, mientras que los me´todos
eulerianos son ma´s eficientes en relacio´n a la memoria.
Me´todo de diferencias finitas (FDM) El FDM es un me´todo euleriano que
aproxima las derivadas de la ecuacio´n (2.7) con sus equivalentes diferencias finitas,
a lo largo de una malla fija de puntos en el tiempo y en el espacio. Hay diversas
alternativas para convertir la ecuacio´n (2.7) en una ecuacio´n de diferencias. Uno
de los me´todos ma´s populares para resolver las ecuaciones diferenciales hiperbo´licas
que aparecen en problemas de fluidos es el de Lax-Wendroff, segu´n el cual la forma
en diferencias finitas de la ecuacio´n (2.7) resulta:
Ct+∆ti,s = 0, 5α(1 + α)C
t
i,s−1 + (1− α2)Cti,s − 0, 5α(1− α)Cti,s+1 + r(Cti,s) (2.21)
siendo:
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∆x: distancia entre cada punto de la malla espacial;
∆t: intervalo de tiempo de calidad de agua;
Cti,s: concentracio´n en el punto de la malla s del tramo i en el instante t;
α = u∆t/∆x.
Este me´todo es estable para 0 < α ≤ 1 y tiene una precisio´n de segundo orden.
De forma similar se procede para expresar la ecuacio´n (2.9) en forma de diferen-
cias. El resultado final es una serie de ecuaciones algebraicas para toda la red que
pueden ser resueltas de forma expl´ıcita, avanzando hacia adelante en el tiempo, y en
sentido aguas abajo la longitud de cada tuber´ıa. Al principio de cada intervalo de
tiempo hidra´ulico, se elije un nuevo espaciado de la malla en cada tramo, de forma
que α se mantenga tan pro´ximo como sea posible a 1. Las concentraciones en los
nuevos puntos de la malla se obtienen mediante interpolacio´n directa de las antiguas.
Islam (1995) utilizo´ el me´todo FDM para modelar la disminucio´n de Cloro en
sistemas de distribucio´n. Para ello, desarrollo´ un modelo denominado Qualnet, que
predice la distribucio´n temporal y espacial del Cloro residual en redes de tuber´ıas
bajo condiciones de flujo lentamente variables. Dichas condiciones son calculadas
mediante integracio´n nume´rica de las ecuaciones por una te´cnica impl´ıcita en di-
ferencias finitas, un esquema sujeto a unas condiciones de contorno apropiadas.
Asumiendo una cine´tica de reaccio´n de primer orden, se utiliza la siguiente ecuacio´n
de dispersio´n unidimensional para calcular la concentracio´n de Cloro a lo largo del
tiempo:
∂C
∂t
+ V
∂C
∂x
= D
∂2C
∂x2
− k1C (2.22)
en donde:
C: concentracio´n del constituyente (Cloro u otra sustancia con una cine´tica de
primer orden);
V : velocidad, en m/s
D: coeficiente de dispersio´n, en m2/s;
x: coordenada espacial a lo largo del eje x;
k1: coeficiente de reaccio´n de primer orden.
Para evitar problemas con la dispersio´n nume´rica al resolver la ecuacio´n (2.22),
se separa en las dos ecuaciones siguientes:
∂C
∂t
+ V
∂C
∂x
= 0 (2.23)
∂C
∂t
−D∂
2C
∂x2
+ k1C = 0 (2.24)
La ecuacio´n (2.23) puede ser discretizada en primer lugar, utilizando un esquema
expl´ıcito de Warming-Kutler-Lomax, para convertir la masa de constituyentes una
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cierta distancia aguas abajo, para cada intervalo de tiempo. A continuacio´n, utili-
zando un esquema expl´ıcito en diferencias finitas, las concentraciones son difundidas
longitudinalmente resolviendo la ecuacio´n (2.24) en cada punto de la malla espacial,
incluyendo su disminucio´n. Despreciando la difusio´n molecular, el coeficiente de
dispersio´n, en (cm2/s) es estimado mediante la siguiente ecuacio´n:
D = 10, 1r
√
τ0
ρ
(2.25)
siendo:
r: radio de la tuber´ıa;
τ0: esfuerzo cortante en la pared;
ρ: densidad del fluido.
Me´todo de los elementos discretos de volumen (DVEM) Este me´todo
es el que incorpora el programa EPANET (Rossman, 1994), desarrollado por la U.S.
Environmental Protection Agency, que desde su aparicio´n en Julio de 1.992 se ha
convertido en el punto de referencia de los modelos de calidad. El DVEM es un
me´todo euleriano que divide cada tuber´ıa en una serie de segmentos completamente
mezclados de igual volumen, vi, siendo m
k
i la masa dentro de cada elemento de
volumen. En cada intervalo de ca´lculo de calidad, τ , la concentracio´n dentro de cada
segmento de volumen es afectada primero por la reaccio´n, y despue´s transferida al
segmento adyacente situado aguas abajo.
Para asegurar que no se transporte ma´s alla´ del nudo aguas abajo, el elemento
de volumen debe ser menor o´ igual a Qi · τ , siendo Qi el caudal a trave´s de la l´ınea i,
y adema´s τ no puede ser mayor que el menor tiempo de permanencia en una l´ınea:
τ = mini
(
Vi
Qi
)
(2.26)
ηi =
Vi
Qi · τ (2.27)
vi =
Vi
ηi
(2.28)
siendo:
Vi: volumen total de la l´ınea i;
ηi: nu´mero de elementos de volumen de la l´ınea i;
vi: volumen de cada elemento de la l´ınea i.
Cuando todas las l´ıneas de la red se han dividido en elementos de volumen y se
calcula la distribucio´n inicial de masa, la propagacio´n de masa a trave´s de la red se
realiza en cuatro etapas, como queda representado en la Figura 2.4.
1. Etapa: reaccio´n qu´ımica
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Figura 2.4.- Etapas del transporte de masa en la l´ınea
La masa de cada elemento de volumen reacciona en el intervalo τ . Si la reaccio´n
es de primer orden, se cumplira´:
m
′k
i = m
k
i · exp(ατ) (2.29)
siendo m
′k
i la nueva masa en el elemento k de la l´ınea i.
2. Etapa: mezcla en nudos
Se realiza el transporte de masa y caudal desde el u´ltimo elemento de cada
l´ınea hasta el nudo aguas abajo, y se calcula una nueva concentracio´n:
Mj =
∑
i
m
′ηi
i (2.30)
Vj =
∑
i
Qi · τ (2.31)
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Cj =
Mj
Vj
(2.32)
siendo:
Mj: masa que entra al nudo j;
m
′ηi
i : masa del u´ltimo elemento de la l´ınea i;
Vj: volumen total que entra al nudo j;
Cj: concentracio´n en el nudo j.
3. Etapa: transporte a volu´menes adyacentes
La masa cambia desde el elemento de volumen k al k + 1 de cada l´ınea, sin
llegar al u´ltimo elemento:
m
′k+1
i = m
′k
i k = 1, 2, . . . , ηi − 1 (2.33)
4. Etapa: transporte fuera del nudo
Sale la masa de cada nudo al primer elemento de volumen de todas las l´ıneas
salientes del nudo:
m
′1
i = Cj ·Qi · τ (2.34)
Esta secuencia se repite para cada intervalo τ , hasta que ocurre el siguiente
evento hidra´ulico. Se realiza entonces una nueva segmentacio´n de la red para refle-
jar los cambios en los tiempos de viajes, la masa es redistribuida desde la antigua
segmentacio´n a la nueva, y se continu´an los ca´lculos. El u´ltimo intervalo τ debera´
ser reducido a τ ′, de forma que el tiempo total transcurrido sea igual al intervalo
hidra´ulico. En este caso, la masa transportada desde un elemento a otro se debera´
ajustar por la relacio´n τ ′/τ . El ca´lculo termina cuando se han cubierto todos los
intervalos de ca´lculo hidra´ulico.
El modelo se puede modificar para tener en cuenta dos casos extremos. Por un
lado, en el caso de tuber´ıas muy cortas y altas velocidades, que podr´ıan dar un valor
de τ muy pequen˜o, y en consecuencia tiempos de computacio´n elevados, se fija un
intervalo de tiempo de ca´lculo mı´nimo, τmin. A este respecto, en las va´lvulas y las
bombas, se considera que el transporte es instanta´neo. Por otro lado, para el caso
de tuber´ıas muy largas y con velocidades bajas, que podr´ıan dar un elevado nu´mero
de segmentos, se fija un nu´mero ma´ximo de segmentos, ηmax.
Al comienzo de la simulacio´n y al comienzo de cada intervalo de ca´lculo hi-
dra´ulico, si hay cambios en la velocidad o´ en el sentido del caudal, se deben especificar
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las concentraciones en cada elemento. Al inicio de la simulacio´n, las concentraciones
de los nudos se determinan a partir de las condiciones iniciales, pudiendo determi-
narse las masas de los elementos de volumen mediante interpolacio´n de los nudos
extremos:
mki = C
0
i · vi +
(k − 1) · (Cηii − C0i ) · vi
ηi − 1 k = 1, 2, . . . , ηi (2.35)
siendo:
C0i : concentracio´n del nudo aguas arriba de la l´ınea i;
Cηii : concentracio´n del nudo aguas abajo de la l´ınea i.
Cuando var´ıan las dimensiones de los elementos de volumen, se debe traspasar
la distribucio´n de masa de la antigua segmentacio´n a la nueva (Figura 2.5). En el
caso que la nueva segmentacio´n tenga menos elementos que la inicial, la masa y el
volumen de cada elemento antiguo se transfieren a un nuevo elemento hasta que
este´ lleno y se considere un nuevo elemento, pasando el resto a este nuevo elemento.
Por otra parte, si la nueva segmentacio´n tiene ma´s elementos que la anterior, se
transfiere un volumen igual al nuevo elemento desde el elemento antiguo, con una
cantidad proporcional de masa, hasta que el elemento se vac´ıe.
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Figura 2.5.- Redistribucio´n de masa en una l´ınea al cambiar la segmentacio´n
La precisio´n del me´todo DVEM depende del taman˜o del intervalo de tiempo de
calidad de agua utilizado. Este me´todo evita la dispersio´n nume´rica dentro de cada
intervalo de tiempo hidra´ulico porque los contenidos de los segmentos adyacentes
no se mezclan nunca.
Me´todo orientado al tiempo (TDM) Este me´todo lagrangiano sigue la
concentracio´n y taman˜o de una serie de segmentos de agua no superpuestos que lle-
nan cada tramo de la red (Liou y Kroon, 1987). A medida que el tiempo avanza, el
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taman˜o del segmento situado ma´s aguas arriba en un tramo se incrementa al entrar
el agua en el tramo, mientras que se produce una pe´rdida de igual taman˜o en el
segmento situado ma´s aguas abajo, al salir el agua del tramo (Figura 2.6(a)). El
taman˜o de los segmentos situados entre dichos segmentos extremos permanece sin
cambio.
Para cada intervalo de tiempo de calidad, los contenidos de cada segmento esta´n
sujetos a reaccio´n, se mantiene un co´mputo acumulado de la masa total y del volu-
men que entra en cada nudo, y las posiciones de los segmentos son actualizadas. Se
calculan entonces nuevas concentraciones nodales y se producen nuevos segmentos
en el inicio de los tramos con el caudal que abandona cada nudo. La generacio´n
de excesivos segmentos es controlada, creando so´lo nuevos segmentos cuando el seg-
mento existente aguas abajo de un nudo difiere en concentracio´n una determinada
tolerancia. El proceso se repite entonces para el siguiente intervalo de tiempo de
calidad. Al comienzo del siguiente intervalo de tiempo hidra´ulico, el orden de los
segmentos en cualquier tuber´ıa que experimenta una inversio´n de caudal, es modi-
ficado. En caso contrario, no es necesario ningu´n otro ajuste.
Para evitar que haya un excesivo nu´mero de elementos de volumen, se propone
un esquema de consolidacio´n en el que un elemento con menor volumen se fusiona
con el elemento de concentracio´n ma´s parecida, como se muestra en la Figura 2.6(b),
donde el elemento 3 se fusiona con el elemento 4 que tiene una concentracio´n ma´s
similar que el elemento 2.
La naturaleza lagrangiana del TDM evita cualquier dispersio´n nume´rica en el
interior de los tramos. Sin embargo, se puede introducir alguna mezcla artificial
entre segmentos en los nudos situados aguas abajo, cuando se consume ma´s del
primer segmento en un tramo durante un intervalo de tiempo. La precisio´n de
este me´todo depende de la eleccio´n del intervalo de tiempo, y de la tolerancia de
concentracio´n utilizada para limitar la generacio´n de nuevos segmentos.
Me´todo orientado al suceso (EDM) El EDM es un me´todo lagrangiano
que es similar al TDM, excepto que en lugar de actualizar la red entera a intervalos
de tiempo fijos, las condiciones de los tramos o´ nudos individuales se actualizan so´lo
en los instantes en los que el primer segmento de un tramo desaparece completa-
mente a trave´s de su nudo aguas abajo (Boulos et al., 1995).
El EDM requiere que se mantenga una lista ordenada de la vida proyectada del
primer segmento de cada tramo (es decir, el tiempo, basado en la velocidad actual y
taman˜o del paquete, hasta que el segmento desaparece a trave´s de su nudo situado
aguas abajo). El siguiente suceso ocurre para el segmento situado al inicio de esta
lista, el que tiene prevista la vida ma´s corta. En el instante de este siguiente suceso
tienen lugar las siguientes acciones:
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Figura 2.6.- Me´todo de Liou y Kroon
1. el segmento “suceso” es destruido, y el reloj de la simulacio´n es actualizado;
2. se registra una nueva concentracio´n en el nudo que consume el segmento “su-
ceso” cuando el siguiente segmento en la l´ınea lo reemplaza, y se mezcla con
el agua de los primeros segmentos de otros tramos conexos;
3. si el cambio de concentracio´n en el nudo “suceso” esta´ por encima de una
tolerancia especificada, se generan nuevos segmentos en el inicio de todos los
tramos con caudal saliente del nudo, con una concentracio´n igual a la del nudo;
4. se ajustan las vidas proyectadas de todos los segmentos iniciales, y el suceso
es reordenado.
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Este proceso continu´a hasta el final del intervalo de tiempo hidra´ulico actual. En
ese instante, todas las posiciones de los segmentos y las concentraciones son actuali-
zadas. Al inicio del siguiente suceso hidra´ulico, se cambia el orden de los segmentos
en los tramos que experimentan una inversio´n de caudal. Entonces se genera una
nueva lista ordenada de sucesos y la secuencia continu´a.
El EDM esta´ libre de dispersio´n nume´rica y errores de cambio de fase. Su pre-
cisio´n no depende de ninguna limitacio´n en el intervalo de tiempo, sino u´nicamente
de la tolerancia de concentracio´n utilizada para limitar la generacio´n de segmentos.
Puede introducirse algu´n error adicional cuando suceden inversiones de caudal para
constituyentes reactivos, dependiendo de co´mo se trate la inversio´n del perfil de con-
centracio´n que existe dentro de cada segmento. En (Boulos et al., 1995) se estudia
este problema con mayor profundidad.
2.3 Modelacio´n de una red de abastecimiento
Como se ha indicado en apartados precedentes, la utilizacio´n de modelos ma-
tema´ticos se ha convertido en una herramienta fundamental para el estudio de redes
de abastecimiento, debido a una serie de ventajas que presentan frente a otros plan-
teamientos, as´ı como al desarrollo de avanzados sistemas de ca´lculo, y de herramien-
tas informa´ticas que posibilitan una ra´pida resolucio´n de las ecuaciones del sistema.
El modelo matema´tico se utiliza para simular diferentes estados que se producen
en la red de distribucio´n sin tener que llegar a experimentarlos f´ısicamente. Del
resultado de dichas simulaciones se extraen luego conclusiones que sera´n utilizadas
en la planificacio´n y gestio´n de la red.
El proceso de elaborar un modelo matema´tico supone recopilar toda la infor-
macio´n existente de la red y tratarla, de forma que pueda ser utilizada por los
programas de ana´lisis existentes. Segu´n Walski (1983), un modelo de un sistema
de distribucio´n de agua tiene dos partes: el programa de ordenador que realiza los
ca´lculos, y los datos que describen los componentes f´ısicos del sistema de agua, las
demandas de los usuarios y las caracter´ısticas operacionales.
Los modelos matema´ticos requieren que un sistema de distribucio´n real sea con-
cebido como una coleccio´n de tramos conectados entre s´ı en sus puntos finales, que
se llaman nudos. El agua fluye a lo largo de los tramos y entra o´ abandona el sis-
tema en los nudos. Los componentes f´ısicos del sistema de distribucio´n deben estar
representados en te´rminos de estos elementos.
Un ejemplo de un esquema de una red de abastecimiento se representa en la
Figura 2.7. En este esquema, los tramos esta´n formados por tuber´ıas, bombas o´
va´lvulas de control. Las tuber´ıas conducen el agua de un punto a otro, las bombas
elevan la altura piezome´trica del agua, y las va´lvulas de control mantienen pre-
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siones espec´ıficas o´ determinadas condiciones de caudal. Otros tipos de va´lvulas,
tales como va´lvulas de cierre o´ de retencio´n, son consideradas como propiedades
de las tuber´ıas. Los nudos consisten en uniones de tuber´ıas, depo´sitos y tanques.
Las uniones son nudos donde los tramos conectan entre s´ı, y donde se produce el
consumo de agua. Los depo´sitos representan condiciones de contorno de altura fija,
tales como lagos, acu´ıferos subterra´neos, depo´sitos de agua clarificada de las plantas
de tratamiento, o´ conexiones a partes de un sistema que no esta´ siendo modelado.
Los tanques son instalaciones de almacenamiento en donde el volumen y el nivel del
agua pueden cambiar durante un per´ıodo extendido de funcionamiento del sistema.
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Figura 2.7.- Representacio´n de los nudos y tramos de un sistema de distribucio´n
Las etapas que comprende la elaboracio´n de un modelo pueden quedar por tanto
resumidas segu´n:
1. Determinar el tipo de cuestiones a las que el modelo debe ayudar a responder.
2. Representar los componentes del mundo real del sistema de distribucio´n, en
te´rminos adecuados para su utilizacio´n por el modelo implementado en un
ordenador.
3. Reunir los datos necesarios para caracterizar los componentes incluidos en el
modelo.
4. Determinar el consumo de agua a lo largo de la red modelada para cada per´ıodo
de tiempo analizado.
5. Caracterizar co´mo es operado el sistema de distribucio´n durante el per´ıodo de
tiempo que es analizado.
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6. Calibrar el modelo frente a observaciones realizadas sobre el terreno.
7. Ejecutar el modelo para responder las cuestiones identificadas en el paso 1, y
obtener los resultados.
2.3.1 Etapas en la elaboracio´n de un modelo
Seguidamente se van a describir las diferentes etapas que comprende la elabora-
cio´n de un modelo.
2.3.1.1 Recopilacio´n de informacio´n
Uno de los aspectos clave para la confeccio´n de un modelo matema´tico, y que
puede considerarse como la primera etapa en la elaboracio´n del mismo, es lograr
recopilar la mayor informacio´n posible acerca de la red objeto de modelacio´n. Hay
que sen˜alar que la bondad del modelo va a depender en gran medida de la precisio´n
con la que queden caracterizados los diferentes elementos, por lo que esta etapa
debera´ desarrollarse con el mayor rigor posible.
Seguidamente se enumeran los datos que sera´ necesario recopilar en esta etapa:
Topolog´ıa y cartograf´ıa de la red. Se entiende por topolog´ıa, la forma en que
esta´n conectados los diferentes elementos que la componen. Conocida e´sta,
se puede establecer la conectividad entre elementos, por que´ calles discurren
las conducciones, la localizacio´n de las acometidas, va´lvulas de regulacio´n y
cierre, etc., y en general co´mo esta´ dispuesto el entramado que forma la red.
La representacio´n del sistema debera´ realizarse utilizando una cartograf´ıa lo
ma´s detallada posible.
Conducciones. Se debera´ conocer su dia´metro, longitud, conectividad, pe´rdidas de
carga continuas y localizadas, y adicionalmente, su material, edad y estado de
conservacio´n. Con respecto al dia´metro de las tuber´ıas, debe tenerse en cuenta
que la informacio´n histo´rica disponible so´lo refleja el taman˜o de la tuber´ıa en el
momento de su instalacio´n; sin embargo, el dia´metro puede haberse reducido
como consecuencia de depo´sitos en su interior. El efecto de esta reduccio´n en
el ca´lculo de caudales y pe´rdidas de carga normalmente es agrupado junto a
las modificaciones realizadas al coeficiente de rugosidad de la tuber´ıa durante
la calibracio´n del modelo. Aunque esto funciona bastante bien para la mode-
lacio´n hidra´ulica, el uso de un dia´metro incorrecto de tuber´ıa puede ocasionar
dificultades cuando se modela la calidad del agua. El comportamiento de un
modelo de calidad de agua puede verse afectado por el tiempo de viaje del
agua a trave´s de una tuber´ıa, que es funcio´n del dia´metro de la tuber´ıa, por lo
que un modelo hidra´ulico bien calibrado puede no funcionar tan bien cuando
se quiere modelar la calidad del agua.
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Bombas o´ estaciones de bombeo. Se debera´ obtener para cada uno de los equi-
pos de bombeo su potencia, curva caracter´ıstica, rendimiento, conectividad,
horas de funcionamiento, modo de operacio´n (arranques/paradas), nivel de
aspiracio´n, etc. Para cada estacio´n de bombeo se conocera´ su topolog´ıa, ele-
mentos de regulacio´n de que consta, tanques de almacenamiento, variacio´n
semanal y estacional en el modo de operacio´n, dispositivos de medicio´n de
caudal y altura de las bombas, etc. Puesto que las caracter´ısticas de una bom-
ba pueden variar con el tiempo, deber´ıan realizarse ensayos de forma perio´dica
para evaluar el funcionamiento real de la bomba. Cuando no se dispone de
la curva caracter´ıstica de la bomba, un me´todo empleado para representarla
consiste en asumir que la bomba funciona a una potencia constante, si bien
este procedimiento debe ser usado con cautela, especialmente en simulaciones
en per´ıodo extendido, porque las combinaciones resultantes de altura-caudal
pueden en ocasiones no responder a la realidad.
Elementos de regulacio´n. De las va´lvulas se conocera´ el fabricante, tipo, mo-
delo, caracter´ıstica resistente, dia´metro, evolucio´n temporal de su posicio´n de
regulacio´n, evolucio´n temporal de su consigna de regulacio´n (si es automa´tica),
y adicionalmente, material, edad, estado de conservacio´n, etc.
Instalaciones de almacenamiento. Ubicacio´n de los depo´sitos de la red, as´ı co-
mo tipo, dimensiones, cota de solera, niveles ma´ximo y mı´nimo, evolucio´n
temporal del nivel, dispositivos de regulacio´n y medida existentes, concentra-
cio´n de sustancias presentes en el agua, etc.
Puntos de consumo. Informacio´n referente a la cota de solera de la acometida del
punto, caudal demandado, tipo de consumo (con su correspondiente curva de
modulacio´n de la demanda), conectividad a la red, sector de consumo al que
pertenece, niveles de fugas en la zona de influencia del punto, abonados que
se abastecen del punto, tipo de suministro (alimentacio´n a trave´s de aljibe,
directamente de la red o´ con grupo hidropresor), etc.
Puntos de inyeccio´n. Se consideran puntos de inyeccio´n aquellos en los que se
introduce agua en la red, y que no son ni depo´sitos ni estaciones de bombeo.
Generalmente son puntos que sustituyen a una estacio´n de bombeo que no
esta´ incluida en el modelo. Se necesita conocer su cota, histo´ricos del caudal
inyectado, con su modulacio´n diaria y estacional, concentracio´n de productos
qu´ımicos, etc.
En la Tabla 2.1 se resumen las principales caracter´ısticas de los elementos que
se deben recopilar en esta primera etapa.
En el caso de una red de nueva ejecucio´n, el problema de recopilar la informacio´n
esta´ pra´cticamente resuelto, pues dicha informacio´n proviene de los para´metros de
disen˜o. La dificultad se presenta en las redes en servicio, donde los para´metros con
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Tabla 2.1.- M´ınimo conjunto de propiedades necesarias para modelar los componentes
de la red
Componente Propiedades
Nudos Cota
Demanda
Modulacio´n de la demanda
Depo´sitos Cota
Tanques Cota del fondo
Nivel de agua inicial
Curva de volumen - nivel de agua
Tuber´ıas Nudo inicial
Nudo final
Dia´metro
Longitud
Coeficiente de rugosidad
Bombas Nudo inicial
Nudo final
Curva altura - caudal
Va´lvulas Nudo inicial
Nudo final
Tipo (VRP, VSP, VLQ, etc.)
Caracter´ıstica resistente
los que se proyecto´ la red se han modificado por el propio funcionamiento de la mis-
ma. Algunas de las circunstancias que producen dicha variacio´n son las siguientes:
 Modificacio´n del dia´metro y rugosidad originales de las conducciones por depo´-
sito de sales, cal y o´xidos, aumentando las pe´rdidas de carga.
 Desconocimiento de las pe´rdidas menores producidas en juntas, codos, tes, re-
ducciones, etc., muy dif´ıciles de cuantificar. Normalmente se tienen en cuenta
como longitudes equivalentes de tuber´ıa.
 Pe´rdida de carga en las va´lvulas de cierre que, por condiciones de funciona-
miento, no quedan perfectamente cerradas o´ abiertas durante alguna maniobra,
siendo su estado dif´ıcil de saber.
 Distribucio´n de consumos en la red en un instante determinado. Los valores
medios se pueden determinar en base a las facturaciones, pero su modulacio´n
a lo largo del d´ıa es dif´ıcil de predecir, debido a la aleatoriedad en la demanda.
 Desconocimiento del valor y localizacio´n de las fugas, y de los errores de los
contadores, que an˜aden incertidumbre a la asignacio´n de cargas en la red.
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 Las mediciones que se realizan en la fase de ajuste del modelo esta´n afectadas
de errores en los aparatos de medida, en la lectura, y en las fluctuaciones de
la variable que se mide.
 La determinacio´n de la cota en los nudos de presio´n desconocida esta´ afectada
igualmente de errores. Puesto que en el ana´lisis se trabaja con alturas pie-
zome´tricas, por diferencia con el valor de la cota, se obtiene la presio´n. Por lo
tanto, el error en la determinacio´n de la cota se traduce directamente, en un
error en el valor de presio´n en el nudo.
2.3.1.2 Esqueletizacio´n de la red
Consiste esencialmente en una simplificacio´n del entramado de tuber´ıas y una
esquematizacio´n de los restantes elementos de la red. El nivel de simplificacio´n al
que se llegue dependera´ del fin a que se destine el modelo, as´ı como del nu´mero de
l´ıneas que disponga la red real. Por ejemplo, un modelo altamente esqueletizado
puede ser suficiente para planificacio´n de mejoras o´ para estudios de programacio´n
de bombeos, no siendo apropiado para modelar la calidad del agua o´ para analizar
condiciones de demanda para proteccio´n contra incendios, en donde son de intere´s
condiciones ma´s localizadas.
Para realizar las simplificaciones se suelen usar diversas te´cnicas, dependiendo
de las caracter´ısticas particulares de la red, entre las que se pueden citar:
 Unificacio´n de nudos pro´ximos en los que, debido a la corta longitud de las
l´ıneas que los unen, se observara´ un mismo valor de la presio´n.
 Asociacio´n de tuber´ıas en serie: para una asociacio´n de n tuber´ıas, denomi-
nando Deq y Leq al dia´metro y longitud equivalentes, respectivamente, se tiene:
Deq =
 Leq∑n
i=1
(
Li
D5i
)

1/5
(2.36)
Leq =
n∑
i=1
Li (2.37)
 Asociacio´n de tuber´ıas en paralelo:
Deq =
Leq
 n∑
i=1
√
D5i
Li
21/5 (2.38)
Leq =
n∑
i=1
Li
n
(2.39)
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 Eliminacio´n de ramificaciones y demandas, sustituye´ndolas por su consumo en
el punto de conexio´n con la red.
 Eliminacio´n de tuber´ıas de pequen˜o dia´metro: en general se trata de eliminar
todas aquellas tuber´ıas cuya capacidad no afecte de forma significativa a la
capacidad conductiva del sistema. No es posible dar un criterio definitivo so-
bre que´ tuber´ıas se deber´ıan mantener y cua´les podr´ıan ser eliminadas, si bien
puede indicarse que cuanto ma´s alejadas este´n de los puntos de inyeccio´n, me-
nos contribuira´n a conducir caudal hacia otras zonas, estando ma´s justificada
su eliminacio´n. Tambie´n debe tenerse en cuenta que una tuber´ıa que en con-
diciones normales de operacio´n, no tiene capacidad importante de transporte,
puede llegar a tenerla, si por alguna rotura o´ fallo, se deja sin servicio alguna
tuber´ıa importante, debiendo en tal caso incluirse en el modelo. En (Garc´ıa-
Serra, 1988) se hace una revisio´n de criterios desarrollados por diversos autores
sobre este asunto.
En el proceso de esqueletizacio´n debe tenerse presente el programa de simulacio´n
que se vaya a utilizar. Cada programa admite una serie de elementos modelizables.
Por ejemplo, si el simulador so´lo admite tanques de seccio´n circular, para modelizar
un tanque con otro tipo de seccio´n debera´ obtenerse la seccio´n circular equivalente.
A la obtencio´n de la seccio´n circular equivalente es a lo que se ha denominado ante-
riormente como esquematizacio´n de los elementos, en este caso aplicada a un tanque.
Tambie´n se suele proceder a la esquematizacio´n de otros elementos, como es el caso
de las estaciones de bombeo, de forma que se reproduzca el comportamiento de la
misma sin tener que incluir detalladamente todos los elementos que la componen.
El u´ltimo paso en la fase de esqueletizacio´n consistira´ en la numeracio´n de l´ıneas y
nudos. En principio, la numeracio´n de nudos y l´ıneas debe ser independiente, siendo
recomendable una numeracio´n por zonas que facilite una ra´pida identificacio´n.
2.3.1.3 Estimacio´n de la demanda y asignacio´n de cargas
Las demandas de agua para un sistema de distribucio´n de agua son ana´logas a
las cargas que debe soportar una estructura. Ambas juegan un papel fundamental
en determinar el comportamiento de sus respectivos sistemas. Por ello, el modelo
matema´tico de una red incluye, adema´s de la topolog´ıa y de las caracter´ısticas de
las l´ıneas y nudos de la misma, un conocimiento lo ma´s exhaustivo posible de los
consumos. Cargar el modelo significa asignar la demanda estimada en la red, en los
nudos del modelo, denominando estado de carga de la red a la situacio´n de consumo
que se produce en la red en un instante determinado.
Para el estudio de las cargas del modelo cabe distinguir entre los modelos esta´ticos
y los dina´micos. En un modelo esta´tico, se analiza la red para un u´nico estado de
cargas, considera´ndose normalmente la situacio´n punta de consumo, en donde las
presiones en la red son ma´s bajas, con objeto de detectar posibles deficiencias en el
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servicio, o´ bien la situacio´n valle del consumo, cuando las presiones son mayores, y
se pueden producir roturas en las conducciones.
En un modelo dina´mico, se analizan una sucesio´n de diferentes estados de car-
ga a lo largo de un determinado per´ıodo de tiempo, habitualmente uno o´ varios
d´ıas. En este caso, debe considerarse la modulacio´n de la demanda a lo largo del
per´ıodo en estudio, lo que hace ma´s dif´ıcil la asignacio´n de cargas al modelo. Para su
utilizacio´n en simulaciones en per´ıodo extendido, la curva de modulacio´n se discreti-
za a intervalos regulares de tiempo, normalmente de 1 hora de duracio´n (Figura 2.8).
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Figura 2.8.- Curva de modulacio´n esta´ndar de consumo dome´stico
Para la determinacio´n de la curva de modulacio´n de cada nudo, se obtiene, en
primer lugar, la curva de modulacio´n de cada tipo de abonado (dome´stico, comer-
cial, industrial, etc.), as´ı como el porcentaje de la demanda media en el nudo que
corresponde a cada tipo. Ponderando la curva de modulacio´n de cada abonado con
dichos porcentajes, se obtiene la curva de modulacio´n en el nudo.
En la asignacio´n de consumos tambie´n hay que distinguir entre consumos regis-
trados o´ medidos y consumos no registrados. Los consumos registrados son aquellos
que esta´n controlados tanto en valor como ubicacio´n, correspondiendo fundamental-
mente con los consumos facturados a los abonados del servicio. Por el contrario, los
consumos no contabilizados son aquellos que quedan fuera de control, debidos a erro-
res de contador (bien del propio aparato o´ de su lectura), fugas en la red, acometidas
ilegales, consumos para servicios municipales y para proteccio´n contra incendios, etc.
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Con respecto a los consumos registrados, una vez se dispone de la facturacio´n en
un determinado per´ıodo, se procede al reparto de cargas entre los diferentes nudos
del sistema, tal como ha sido expuesto en el Cap´ıtulo 1. En el caso de una asignacio´n
punto a punto, se pueden tener en cuenta los siguientes criterios:
 Asignar directamente al nudo los consumos puntuales del mismo, as´ı como los
de las acometidas que partan de sus proximidades.
 Los consumos de las acometidas a lo largo de una l´ınea se reparten al 50 por
100 entre los nudos extremos, salvo que el caudal extra´ıdo se encuentre entre
el 1 y el 5 por 100 del total, en cuyo caso se reparte inversamente proporcional
a la distancia a los nudos.
 Si el consumo es superior al 5 por 100, y en consecuencia, tiene suficiente
entidad, se crea un nuevo nudo desglosando en dos la l´ınea original.
 En el caso de que una ramificacio´n parta de un nudo, se asigna al mismo el
consumo total de esa ramificacio´n.
Con objeto de tener en cuenta el consumo no contabilizado, se corrige la demanda
media en el nudo con un coeficiente, cociente entre el caudal de agua inyectado a la
red en el instante de la simulacio´n, y la demanda media del modelo.
2.3.1.4 Calibracio´n del modelo
Una vez realizadas las etapas anteriores, se dispone de un modelo de la red que
debe ser validado, con objeto de comprobar si el modelo representa adecuadamente
la realidad. La calibracio´n es el proceso de realizar ajustes de los para´metros del
modelo, para conseguir que el modelo reproduzca las medidas observadas a un grado
razonable de precisio´n.
Los para´metros ajustables del modelo fundamentalmente comprenden los coefi-
cientes de rugosidad de las tuber´ıas y las demandas de los nudos, siendo e´stos los
que suelen tener una mayor incertidumbre (Bhave, 1988). Para modelos de calidad,
tambie´n se incluyen las condiciones iniciales de calidad del agua y los coeficientes de
velocidad de reaccio´n. Por otra parte, las variables observables del modelo son pre-
siones, caudales, y niveles de agua en los tanques, por lo que respecta a las variables
hidra´ulicas, as´ı como concentraciones de sustancias qu´ımicas, por lo que respecta a
la calidad del agua.
Pueden realizarse en principio dos tipos de calibracio´n. Un primer nivel sirve
para comprobar que el modelo esta´ produciendo resultados razonables, aunque no
necesariamente sean precisos. Para este fin, puede revisarse si se produce alguno de
los siguientes problemas:
 Presiones excesivamente bajas (por ejemplo, negativas) o´ altas (por ejemplo,
superiores a las alturas piezome´tricas de los puntos de inyeccio´n del sistema).
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 Bombas funcionando fuera de su rango admisible, o´ bien paradas por esta
razo´n.
 Bombas en estado de marcha/paro de forma no razonable.
 Tanques que continuamente se esta´n llenando o´ vaciando.
 Nudos desconectados de cualquier fuente a causa de tuber´ıas o´ va´lvulas cerra-
das, o´ a causa de bombas paradas.
Cualquiera de las condiciones indicadas, reflejara´ que existe un problema al re-
presentar algu´n aspecto del sistema.
El segundo nivel de calibracio´n comprende realizar ajustes a los para´metros del
modelo, de forma que se consiga la mejor representacio´n de las observaciones reali-
zadas. Este tipo de calibracio´n comprende en general una serie de etapas:
1. Realizacio´n de mediciones en la red.
2. Evaluacio´n de los resultados del modelo.
3. Precalibrado del modelo.
4. Ana´lisis de sensibilidad.
5. Ajuste fino del modelo.
Seguidamente se van a describir cada una de estas etapas.
Realizacio´n de mediciones en la red Algunos para´metros del modelo pueden
ser contrastados por medida directa de los mismos en la red, como puede ser el
caso de las curvas caracter´ısticas de las bombas y de las va´lvulas. Sin embargo, la
mayor´ıa de ellos son dif´ıciles de medir, como ocurre con la rugosidad de las tuber´ıas,
las pe´rdidas localizadas, o´ las demandas en los nudos, debiendo utilizarse una serie
de medidas indirectas para poder ajustarlos.
Las variables que se van a medir en la red sera´n las presiones de los nudos y los
caudales de l´ınea, ya que son e´stas las que proporciona el modelo. A este respecto,
cabe indicar que si bien es relativamente sencillo realizar medidas de presio´n en dife-
rentes puntos de la red, la obtencio´n de medidas de caudal en puntos de localizacio´n
mo´vil es mucho ma´s costosa, por lo que normalmente se utilizan las primeras con
una mayor extensio´n, disponie´ndose tan so´lo de las medidas de caudal que propor-
cionan los caudal´ımetros localizados en los puntos de inyeccio´n o´ a la entrada de los
sectores de consumo.
Para poder comparar los resultados del modelo con la realidad, se deben producir
las mismas condiciones en uno y otro caso, lo que obliga a tener que medir otra serie
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de para´metros que permitan reproducir en la simulacio´n, para cada instante, las
condiciones reales. Estos para´metros son los niveles en los depo´sitos, la posicio´n de
los elementos de regulacio´n, los caudales inyectados a la red, y el modo de operacio´n
de las estaciones de bombeo.
Una cuestio´n que surge en esta etapa es la determinacio´n del nu´mero necesario
de puntos de medida. Si se dispusiera de medidas de presio´n en todos los nudos, y
de caudal en todas las l´ıneas del modelo ser´ıa posible, empleando un me´todo deter-
minista, ajustar los resultados de la simulacio´n a los valores observados. Au´n as´ı, el
sistema ser´ıa indeterminado, pues hay ma´s de una inco´gnita por l´ınea (al menos la
rugosidad y la pe´rdida localizada), y otra por nudo (demanda).
Teniendo en cuenta el coste que supone la realizacio´n de las mediciones, tanto
desde el punto de vista econo´mico como de tiempo invertido, debe encontrarse un
compromiso en el nu´mero de medidas a realizar. En (Bush y Uber, 1998) se pro-
pone una metodolog´ıa basada en un ana´lisis de sensibilidad, para la localizacio´n de
posibles puntos de muestreo.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta, de acuerdo con Walski (2000), que no
todas las medidas que se realicen van a ser u´tiles. En el caso de que las mediciones
sean efectuadas en condiciones en que la pe´rdida de carga en el sistema sea tan baja,
que la pe´rdida de carga y la velocidad sean del mismo orden de magnitud que los
errores de medida, los datos obtenidos sera´n inu´tiles. Los datos “inu´tiles”, si bien
podra´n utilizarse para comprobar si las condiciones de contorno son correctas (es
decir, si los niveles de los tanques, las posiciones de las va´lvulas, y las curvas de
las bombas no tienen un serio error), no se podra´n usar para verificar el coeficiente
de rugosidad o´ la demanda de agua. So´lo se obtendra´n buenos datos cuando exista
suficiente pe´rdida de carga para extraer conclusiones va´lidas.
El efecto que tiene un error en la determinacio´n de la pe´rdida de carga para la
estimacio´n del coeficiente de rugosidad, puede comprobarse a partir de la ecuacio´n
de Hazen-Williams:
C =
k(Q± error en Q)
(h± error en h)0,54 (2.40)
siendo:
C: coeficiente de Hazen-Williams;
k: constante que depende del sistema y de las unidades;
Q: caudal que circula por la tuber´ıa (l/s);
h: pe´rdida de carga (m).
Bajo condiciones esta´ticas, el caudal es pequen˜o con respecto a los errores en las
medidas de los caudales, y h es tambie´n pequen˜o con respecto a los errores en las
pe´rdidas de carga medidas, por lo que la ecuacio´n (2.40) quedar´ıa de la forma:
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C =
0± error
(0± error)0,54 (2.41)
Esta ecuacio´n produce un resultado indeterminado que no permite realizar infe-
rencias acerca de los valores del coeficiente de rugosidad o´ de la demanda.
Considerando un sistema en el que el coeficiente de Hazen-Williams sea 90, el
intervalo de confianza en la estimacio´n de C dependera´ del error relativo en la medida
de la pe´rdida de carga, as´ı como en el valor de dicha pe´rdida de carga (Figura 2.9).
A medida que aumenta la pe´rdida de carga, tambie´n aumenta la confianza con la
que se conoce el valor de C. Por ejemplo, si la pe´rdida de carga es de 1,5 m, y el
error de medida es de ±4,5 m, entonces el coeficiente C estar´ıa comprendido entre
45 e infinito. Por el contrario, si el coeficiente C es determinado a partir de una
pe´rdida de carga de 7,6 m±0,9 m, entonces estar´ıa comprendido entre 85 y 96. Por
lo tanto, la u´nica forma de minimizar este problema, es o´ bien asegurar que los
errores de medida son reducidos, o´ bien que los valores de los caudales o´ pe´rdidas de
carga sean significativamente ma´s grandes que su error de medida asociado. Esta
u´ltima condicio´n se consigue normalmente usando datos de un ensayo de caudal
de incendios o´ realizando las mediciones durante per´ıodos en los que la carga sea
elevada (por ejemplo, durante las horas punta).
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Figura 2.9.- Efecto del error de medida en el coeficiente C
Ensayos de caudal de incendios Estos ensayos son u´tiles para obtener datos
de presio´n y caudal para su uso en la calibracio´n de modelos. Se realizan usando
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tanto un medidor de presio´n normal (para medir la presio´n esta´tica y dina´mica),
como un medidor pitot (para calcular el caudal). Al menos deben seleccionarse dos
hidrantes separados, uno de ellos identificado como el hidrante de presio´n o´ residual,
y el otro como el hidrante de caudal.
Para obtener suficientes datos de cara a una adecuada calibracio´n, es importante
recopilar datos de diversos ensayos. Es tambie´n conveniente que la diferencia entre
las lecturas de presio´n esta´tica y dina´mica obtenidas en el hidrante residual sea como
mı´nimo de 35 KPa, preferiblemente con un salto de 140 KPa (Walski (1990)). En
el caso que el hidrante de caudal no produzca una suficiente descarga para permitir
ese salto, puede ser necesario abrir otros hidrantes adicionales.
En algunos casos, puede ser tambie´n beneficioso usar ma´s de un hidrante residual,
uno junto al hidrante de caudal y el otro alejado de la fuente, obtenie´ndose una
informacio´n muy u´til para localizar va´lvulas cerradas.
Datos de telemedida Adema´s de los datos procedentes de los ensayos esta´-
ticos, los datos obtenidos durante un per´ıodo de tiempo extendido (al menos 24
horas, hasta 7 d´ıas), pueden ser tambie´n u´tiles en el proceso de calibracio´n. El tipo
de datos ma´s comu´n incluira´ datos de caudal, niveles del agua en los tanques, y
presiones. Dependiendo del nivel de instrumentacio´n y telemedida asociados con el
sistema, la mayor parte de los datos pueden haber sido obtenidos como parte de
las operaciones de mantenimiento. Por ejemplo, la mayor´ıa de los sistemas miden
y registran los niveles de los tanques y los caudales de las estaciones de bombeo en
intervalos de 1 hora.
Estos datos son especialmente u´tiles para verificar la distribucio´n de la demanda
entre los diferentes nudos. Si estos datos esta´n disponibles, debe comprobarse prime-
ro su precisio´n, antes de usarlos para la calibracio´n. En caso de no estar disponibles,
debera´n instalarse temporalmente medidores de presio´n o´ caudal para obtenerlos.
En ausencia de caudal´ımetros en las tuber´ıas que llegan a los tanques, los caudales
de entrada o´ salida pueden ser inferidos a partir de las lecturas de los niveles de
agua en el tanque.
Datos de calidad de agua En los u´ltimos an˜os se han utilizado tanto sus-
tancias conservativas como no conservativas, como trazadores para determinar el
tiempo de viaje a trave´s de varias partes de un sistema de distribucio´n de agua
(Grayman, 1998).
Puesto que los modelos de calidad de agua de los sistemas de distribucio´n de-
penden de los modelos hidra´ulicos para proporcionar informacio´n sobre caudales,
direcciones del caudal, y velocidades, los errores en los valores de caudal o´ velocidad
proporcionados por el modelo hidra´ulico conducira´n a errores en las predicciones de
la calidad del agua. Debe tenerse en cuenta, adema´s, que la calibracio´n realizada
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para ajustar datos de presio´n no garantiza que los caudales y velocidades sean predi-
chos con precisio´n (Grayman, 1998), por lo que se precisa una calibracio´n hidra´ulica
adicional cuando se realiza la modelacio´n de la calidad del agua.
Aunque la mayor´ıa de los modelos de calidad pueden ser empleados para repre-
sentar tanto sustancias conservativas como no conservativas, el uso de sustancias
conservativas es ma´s apropiado para la calibracio´n de modelos hidra´ulicos, ya que
cuando se modela una sustancia conservativa, no hay para´metros de calidad que
deban ser ajustados. En otras palabras, si los para´metros hidra´ulicos son correctos,
y las condiciones iniciales para la sustancia se conocen con suficiente precisio´n, el
modelo de calidad proporcionara´ una buena estimacio´n de la concentracio´n de la
sustancia a lo largo de la red.
El tipo ma´s comu´n de trazador para tales aplicaciones es el Flu´or. Controlando
la velocidad de inyeccio´n en una fuente, normalmente la planta de tratamiento, se
puede inducir un pulso en el caudal, de forma que sea monitorizado en cualquier
punto del sistema, determinando el tiempo de viaje relativo desde la fuente hasta el
punto de muestreo. El tiempo de viaje medido proporciona otro elemento ma´s en
la calibracio´n del modelo hidra´ulico de una red.
Evaluacio´n de los resultados del modelo Cuando se realiza un ensayo de cau-
dal de incendios, el modelo se utiliza para simular la descarga de uno o´ ma´s hidrantes,
asignando los caudales observados de los hidrantes, a demandas de nudos dentro del
modelo. Los caudales y presiones predichas por el modelo se comparan entonces
con los correspondientes valores observados, con objeto de evaluar la precisio´n del
modelo. Si se utilizan datos procedentes de telemedida, el modelo se utiliza para
simular la variacio´n de los niveles de agua en los tanques y las presiones del sistema,
simulando las condiciones de funcionamiento para el d´ıa en el que se han obtenido
los datos. Los niveles predichos de agua en los tanques son entonces comparados
con los valores observados. Por u´ltimo, si se utilizan datos de calidad de agua, se
comparan los tiempos de viaje (o´ concentraciones de constituyentes) observados, con
las predicciones del modelo.
Hay distintas formas de evaluar la precisio´n de un modelo, siendo el criterio ma´s
comu´n utilizar la diferencia de presio´n absoluta, o´ la diferencia de presio´n relativa
(medida como la proporcio´n entre la diferencia de presio´n absoluta y la diferencia
de presio´n promedio en el sistema), prefirie´ndose en general la diferencia de presio´n
relativa. Para simulaciones en per´ıodo extendido, se comparan los valores predichos
y observados de caudales, presiones y niveles de agua en los tanques.
El nivel deseado de calibracio´n dependera´ del uso que se vaya a hacer del modelo,
considera´ndose en general como satisfactoria, una desviacio´n ma´xima de la variable
entre un 5% y un 10%. Por ejemplo, se requerira´ un nivel ma´s alto de calibracio´n
del modelo para analizar la calidad del agua, o´ para realizar un estudio operacional,
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no siendo necesaria tanta precisio´n para un estudio general de planificacio´n. En
u´ltimo te´rmino, el modelo deber´ıa estar calibrado hasta un nivel, de forma que las
decisiones asociadas al mismo no se vean significativamente afectadas. En el caso
que el modelo se utilice para disen˜o, el modelo deber´ıa estar calibrado para que los
valores de disen˜o resultantes (dia´metros de tuber´ıa y taman˜os de bombas y tanques)
sean los mismos que si se hubiesen utilizado los valores exactos de los para´metros.
Si bien no existe un criterio que pueda ser aplicado de forma universal, por las
razones sen˜aladas, en (Water Research Center (WRc), 1989) se indican una serie de
criterios aplicables en el Reino Unido. Para modelos esta´ticos son los siguientes:
1. Los caudales deben coincidir hasta un 5% del caudal medido, para caudales
que sean ma´s del 10%, o´ bien hasta un 10% del caudal medido, cuando los
caudales representen menos de un 10% de la demanda total.
2. Las presiones deben coincidir hasta 0,5 m o´ el 5% de la pe´rdida de carga para
el 85 % de las medidas, hasta 0,75 m o´ 7,5% de la pe´rdida de carga para el
95% de las medidas, y hasta 2 m o´ 15% de la pe´rdida de carga para el 100 %
de las medidas.
Para el caso de simulaciones en per´ıodo extendido, se requiere que sean reali-
zadas tres calibraciones esta´ticas separadas para diferentes per´ıodos de tiempo, y
que la diferencia volume´trica promedio entre el almacenamiento de agua predicho y
observado sea menor de un 5%.
En (Walski et al., 2001) se indican asimismo una serie de recomendaciones res-
pecto a los niveles de precisio´n que se deben alcanzar mediante la calibracio´n, en
funcio´n de la aplicacio´n a que se destine el modelo.
Las desviaciones entre los resultados del modelo y las observaciones se pueden
deber a mu´ltiples factores, entre los cuales se pueden citar:
 Para´metros del modelo erro´neos (por ejemplo, rugosidades de las tuber´ıas y
distribucio´n de las demandas nodales).
 Datos de la red erro´neos, como dia´metros o´ longitudes de tuber´ıas.
 Topolog´ıa incorrecta, existiendo tuber´ıas conectadas a nudos equivocados, en
ocasiones debido a la presencia de va´lvulas cerradas.
 Errores en las condiciones de contorno (por ejemplo, incorrecta definicio´n de las
va´lvulas automa´ticas, niveles de agua en los tanques, o´ estaciones de bombeo).
 Errores en los registros histo´ricos de funcionamiento (bombas que arrancan y
paran en instantes erro´neos).
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 Errores en los equipos de medida, debidos por ejemplo a que los medidores de
presio´n no se encuentran calibrados.
 Errores de medida, producidos por una lectura erro´nea de los instrumentos de
medida.
Los u´ltimos dos tipos de error pueden ser eliminados o´ al menos minimizados,
desarrollando e implementando un cuidadoso programa de mediciones. Sin embargo,
la eliminacio´n del resto de errores habitualmente requiere que se apliquen de forma
iterativa los tres u´ltimos pasos del proceso de calibracio´n (precalibrado, ana´lisis de
sensibilidad, y ajuste fino).
Precalibrado del modelo Si uno o´ ma´s de los valores medidos de las variables
de estado difiere del modelo en una cantidad que se considere excesiva (por ejemplo,
mayor del 30%), la causa de tal diferencia probablemente vaya ma´s alla´ de los errores
en las estimaciones de la rugosidad de las tuber´ıas o´ de las demandas nodales. Las
causas posibles de tales diferencias son muchas, como se ha indicado en el apartado
anterior. En cualquier caso, hasta que los resultados del modelo y las condiciones
observadas este´n en un grado razonable de correlacio´n (normalmente con menos de
un 20% de error), no se podra´ pasar a realizar un ajuste fino del modelo.
La u´nica forma de tratar adecuadamente estos errores es revisar sistema´ticamente
los datos asociados con el modelo, y compararlos con los datos de campo, para
asegurar la precisio´n del modelo. En la mayor´ıa de casos, algunos datos sera´n
menos fiables que otros, lo que puede proporcionar un punto de inicio para tratar de
identificar el problema. Los ana´lisis de sensibilidad del modelo proporcionan otro
medio de identificar el origen de la discrepancia. En ocasiones, los errores en las
curvas de las bombas pueden ser minimizados simulando las bombas con caudales
iguales a los caudales de descarga observados.
Ana´lisis de sensibilidad Con anterioridad a la realizacio´n de un ajuste fino, es
u´til efectuar un ana´lisis de sensibilidad del modelo para identificar el origen ma´s
probable de los errores observados. Este ana´lisis se puede conseguir variando los
diferentes para´metros del modelo en diferentes cantidades, y midiendo su efecto aso-
ciado. Por ejemplo, muchos modelos actuales de redes tienen como una opcio´n, la
posibilidad de realizar mu´ltiples simulaciones, en las cuales se apliquen factores glo-
bales de ajuste a los valores de la rugosidad de la tuber´ıa o´ de las demandas nodales.
Examinando tales resultados, se pueden empezar a identificar que´ para´metros tienen
el impacto ma´s significativo en los resultados del modelo, de forma que puedan ser
susceptibles de un ajuste fino en la u´ltima etapa de la calibracio´n.
Ajuste fino del modelo Despue´s de que los resultados del modelo y las obser-
vaciones esta´n razonablemente en concordancia, debe realizarse un ajuste fino del
modelo. Como se ha indicado anteriormente, los dos para´metros que se ajustan
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durante esta fase final normalmente incluyen la rugosidad de las tuber´ıas y las de-
mandas nodales. En muchos casos, puede ser conveniente partir el ajuste fino en
dos etapas: calibracio´n esta´tica, y calibracio´n en per´ıodo extendido.
En una calibracio´n esta´tica, los para´metros del modelo se ajustan para que se
cumplan las presiones y caudales asociados con observaciones esta´ticas, siendo la
fuente normal de tales datos los ensayos de caudal de incendios. En una calibracio´n
en per´ıodo extendido, los para´metros del modelo se ajustan para que se verifiquen
las presiones y caudales variables con el tiempo, as´ı como las trayectorias de los
depo´sitos. Normalmente la calibracio´n esta´tica es ma´s sensible a cambios en la ru-
gosidad de las tuber´ıas, mientras que la calibracio´n en per´ıodo extendido es ma´s
sensible a cambios en la distribucio´n de las demandas. Por lo tanto, la estrategia
potencial de calibracio´n ser´ıa, primero realizar un ajuste fino de los valores de rugo-
sidad, usando los resultados de los ensayos de caudal de incendios, y a continuacio´n
intentar un ajuste fino de la distribucio´n de las demandas, usando los datos de cau-
dal, presio´n y niveles procedentes de telemedida.
Histo´ricamente, la mayor´ıa de los intentos para realizar la calibracio´n de un
modelo han usado un me´todo emp´ırico, o´ de ensayo y error. Sin embargo, tal proce-
dimiento puede ser extremadamente lento y frustrante, en la mayor´ıa de los sistemas
t´ıpicos de agua. Una posible mejora puede consistir en descomponer los sistemas
complicados en partes ma´s pequen˜as, y calibrar los para´metros del modelo de forma
incremental.
Diversos investigadores han propuesto en los u´ltimos an˜os diferentes algoritmos,
para su uso en modelos de redes calibrados automa´ticamente. La mayor´ıa de estas
te´cnicas esta´n restringidas a la calibracio´n esta´tica. Estas te´cnicas esta´n basadas
en el uso de ecuaciones anal´ıticas (Walski, 1983), modelos de simulacio´n (Boulos y
Ormsbee, 1991), y me´todos de optimizacio´n (Meredith, 1983).
Me´todos anal´ıticos Las te´cnicas basadas en ecuaciones anal´ıticas requieren
generalmente una importante simplificacio´n de la red, a trave´s de la esqueletizacio´n
y el uso de tuber´ıas equivalentes. Como consecuencia, tales te´cnicas u´nicamente
pueden proporcionar resultados aproximados. Por el contrario, las te´cnicas de simu-
lacio´n y optimizacio´n se aprovechan del uso de un modelo completo.
Me´todos de simulacio´n Las te´cnicas de simulacio´n esta´n basadas en la idea
de obtener uno o´ ma´s factores de calibracio´n, mediante la adicio´n de una o´ ma´s
ecuaciones de red. La ecuacio´n o´ ecuaciones adicionales se usan para definir una
condicio´n de contorno adicional observada (tal como la altura correspondiente a un
caudal de incendios). Con la incorporacio´n de una ecuacio´n extra, se puede deter-
minar expl´ıcitamente una inco´gnita adicional.
62
2.3 Modelacio´n de una red de abastecimiento
La principal desventaja de los me´todos de simulacio´n es que so´lo pueden mane-
jar un conjunto de condiciones de contorno a la vez. Por ejemplo, la aplicacio´n de
un me´todo de este tipo a un sistema con tres conjuntos diferentes de observaciones
(todas ellas obtenidas bajo diferentes condiciones de contorno, como por ejemplo,
niveles de tanques, estado de las bombas, etc.) produce tres resultados diferentes.
Los intentos para obtener un u´nico resultado de la calibracio´n requerira´ una de las
siguientes estrategias: un me´todo secuencial o´ un me´todo promedio.
En el me´todo secuencial, el sistema se subdivide en mu´ltiples zonas cuyo nu´mero
corresponda al nu´mero de conjuntos de condiciones de contorno. En este caso, el
primer conjunto de observaciones se utiliza para obtener los factores de calibracio´n
para la primera zona. Esos factores son entonces fijos, determina´ndose otro conjunto
de factores para la segunda zona, y as´ı sucesivamente. En el me´todo promedio, los
factores de calibracio´n finales se obtienen promediando los factores de calibracio´n
para cada una de las calibraciones individuales.
Me´todos de optimizacio´n La principal alternativa a los me´todos de simulacio´n
son los me´todos de optimizacio´n. En este me´todo, el problema de calibracio´n es
formulado como un problema de optimizacio´n no lineal, que consiste en una funcio´n
objetivo no lineal sujeta a una serie de igualdades y desigualdades tanto lineales
como no lineales. Utilizando notacio´n matema´tica convencional, el problema de
optimizacio´n asociado se puede expresar del siguiente modo:
Minimizar z = f(X) (2.42)
Sujeto a g(X) = 0 (2.43)
Lh ≤ h(X) ≤ Uh = 0 (2.44)
Lx ≤ X ≤ Ux (2.45)
siendo:
X: vector de las variables de decisio´n (por ejemplo, coeficientes de rugosidad,
demandas nodales, etc.)
f(X): funcio´n objetivo no lineal;
g(X): vector de restricciones impl´ıcitas del sistema;
h(X): vector de restricciones impl´ıcitas de contorno;
L,U: vectores de los l´ımites inferior y superior, respectivamente, de las restric-
ciones expl´ıcitas del sistema y de las variables de decisio´n.
Normalmente, la funcio´n objetivo sera´ formulada de forma que minimice el cua-
drado de las diferencias entre los valores observados y predichos de presiones y
caudales, pudiendo expresarse matema´ticamente mediante:
f(X) = a
J∑
j=1
(OPj − PPj)2 + b
P∑
p=1
(OQp − PQp)2 (2.46)
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siendo:
OPj: presio´n observada en el nudo j;
PPj: presio´n predicha en el nudo j;
OQp: caudal observado en la tuber´ıa p;
PQp: caudal predicho en la tuber´ıa p;
a, b: factores de normalizacio´n.
Las restricciones impl´ıcitas de contorno del sistema pueden incluir tanto restric-
ciones de presio´n como de caudal. Esas restricciones pueden usarse para asegurar
que la calibracio´n no produce presiones o´ caudales no realistas. Para un vector
determinado de presiones en los nudos P, dichas restricciones se pueden expresar
como:
LP ≤ P ≤ UP (2.47)
De forma similar, para un vector determinado de caudales en las tuber´ıas Q,
resulta:
LQ ≤ Q ≤ UQ (2.48)
Las restricciones de contorno expl´ıcitas pueden ser usadas para establecer l´ımites
a las variables de decisio´n expl´ıcitas del problema de calibracio´n. Normalmente, estas
variables incluira´n el coeficiente de rugosidad de cada tuber´ıa y las demandas en
cada nudo. Para un vector de coeficientes de rugosidad C, y un vector de demandas
nodales D, dichas restricciones sera´n:
LC ≤ C ≤ UC (2.49)
LD ≤ D ≤ UD (2.50)
Las restricciones impl´ıcitas del sistema incluyen la conservacio´n de masa en los
nudos y la conservacio´n de energ´ıa. La ecuacio´n de conservacio´n de masa requiere
que la suma de caudales entrantes o´ salientes de cada nudo j, menos cualquier
demanda externa Dj debe ser igual a cero:
Fc(Q) =
Nj∑
n∈{j}
Qn −Dj = 0 (2.51)
siendo:
Nj: nu´mero de tuber´ıas conectadas al nudo j;
{j}: conjunto de tuber´ıas conectadas al nudo j.
La restriccio´n de conservacio´n de la energ´ıa Fe(Q) requiere que la suma de la
pe´rdida de carga en las tuber´ıas (HLn) y las pe´rdidas de carga menores (HMn) a
lo largo de un camino o´ malla k, menos la energ´ıa an˜adida al fluido por una bomba
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(EPn), menos la diferencia de altura entre dos puntos de energ´ıa conocida (DEk) es
igual a cero:
Fe(Q) =
Nk∑
n∈{k}
(HLn +HMn − EPn)−DEk = 0 (2.52)
siendo:
Nk: nu´mero de tuber´ıas asociadas con la malla o´ el camino k;
{k}: conjunto de tuber´ıas asociadas con la malla o´ el camino k.
Aunque tanto las restricciones de contorno impl´ıcitas y expl´ıcitas se han incor-
porado tradicionalmente a la formulacio´n del problema no lineal de manera directa,
las restricciones impl´ıcitas del sistema se pueden tratar de dos formas diferentes.
En el primer me´todo, se incorporan directamente dentro del conjunto de ecuacio-
nes no lineales y se resuelven utilizando me´todos de programacio´n no lineal. En
el segundo me´todo, las ecuaciones se quitan del problema de optimizacio´n y son
evaluadas externamente usando simulacio´n matema´tica. Este me´todo permite uti-
lizar un problema de optimizacio´n mucho ma´s pequen˜o y manejable, porque ambos
conjuntos de ecuaciones impl´ıcitas pueden ser satisfechas ma´s eficientemente usando
un modelo de simulacio´n externo. La idea ba´sica consiste en utilizar un algoritmo
de optimizacio´n impl´ıcito para generar un vector de variables de decisio´n, que son
entonces pasadas a un modelo de simulacio´n de un nivel inferior para evaluar todas
las restricciones impl´ıcitas del sistema.
Con independencia del me´todo elegido, la formulacio´n matema´tica resultante
debe ser resuelta usando algu´n me´todo de optimizacio´n no lineal, habie´ndose pro-
puesto me´todos basados en el gradiente, me´todos de bu´squeda del patro´n, y me´todos
de optimizacio´n gene´tica.
Los me´todos basados en el gradiente requieren informacio´n de la primera o´ se-
gunda derivadas para producir mejoras en la funcio´n objetivo, siendo tratadas las
restricciones usando un me´todo de penalizacio´n o´ bien el me´todo de los multiplica-
dores de Lagrange. Los me´todos de bu´squeda del patro´n emplean un procedimiento
no lineal heur´ıstico que usa los valores de la funcio´n objetivo so´lo para determinar
un camino secuencial a trave´s de la regio´n de bu´squeda. Recientemente, algunos
investigadores han comenzado a investigar el uso de la optimizacio´n gene´tica (Lingi-
reddy y Ormsbee (1998), Walters et al. (1998), Meier y Barkdoll (2000)), ofreciendo
una ventaja significativa sobre me´todos de optimizacio´n ma´s tradicionales, puesto
que trata de obtener una solucio´n o´ptima evaluando mu´ltiples vectores de solucio´n
simulta´neamente. Adema´s, los me´todos de optimizacio´n gene´tica no requieren infor-
macio´n del gradiente, y puesto que usan reglas de transicio´n probabil´ısticas, tienen
la ventaja de asegurar una metodolog´ıa robusta.
Los algoritmos gene´ticos se refieren a un tipo de optimizacio´n que trata de en-
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contrar la mejor solucio´n a un problema, imitando el proceso de seleccio´n natural en
gene´tica. Una solucio´n de prueba consiste en un conjunto de valores asumidos para
las variables de decisio´n, que son las variables del modelo que el algoritmo puede
ajustar. La solucio´n de prueba se usa entonces para resolver una funcio´n objetivo
que evalu´a la adecuacio´n de la solucio´n. Basado en dicha adecuacio´n, los valores
asumidos para las variables de decisio´n son, o´ bien combinados con los de otras so-
luciones de prueba (llamado cruzamiento), o´ son ajustados ligeramente (mutados),
para obtener una nueva solucio´n de prueba. Sin embargo, este proceso no conf´ıa
u´nicamente en una solucio´n de prueba, sino que esta´ basado en la consideracio´n de
un conjunto de soluciones (una poblacio´n) en cada momento. El proceso continu´a
hasta que el algoritmo encuentra una solucio´n que no puede ser fa´cilmente mejorada.
Si bien no existe garant´ıa de que la solucio´n obtenida sea o´ptima, normalmente es
una solucio´n muy buena para la funcio´n objetivo definida.
Aunque la optimizacio´n en general y la optimizacio´n gene´tica en particular ofre-
cen algoritmos muy potentes para su uso en la calibracio´n de un modelo de distri-
bucio´n de agua, debe tenerse en cuenta que la utilidad de los algoritmos depende en
gran medida de la precisio´n de los datos de entrada. Tales algoritmos son suscepti-
bles de problemas de convergencia cuando los errores en los datos son significativos
(por ejemplo, la pe´rdida de carga es del mismo orden de magnitud que su error).
2.4 Modelacio´n de la calidad del agua en depo´si-
tos
Los depo´sitos de almacenamiento de agua son una parte esencial en la mayor´ıa de
los sistemas de distribucio´n de agua potable. Son usados para igualar los requisitos
de bombeo y las presiones de funcionamiento, y para proveer agua de reserva para
proteccio´n contra incendios y aver´ıas de bombeo. Tienen una variedad de taman˜os,
pueden ser elevados o´ estar situados a nivel del suelo, y pueden funcionar en re´gimen
de entrada y salida simulta´neas o´ bien en modo de llenado-vaciado.
Tradicionalmente, los depo´sitos han sido disen˜ados y operados para que reunie-
sen una serie de requisitos desde un punto de vista hidra´ulico. Desde el punto de
vista de la calidad del agua, no obstante, su impacto es fundamentalmente negativo.
Los largos tiempos de retencio´n que el agua permanece en los depo´sitos pueden cau-
sar que el agua pierda el agente desinfectante residual a trave´s de la reaccio´n en su
interior, pueden promover el crecimiento microbiano en el sistema de distribucio´n,
y pueden hacer que se incrementen algunos sub-productos dan˜inos, especialmente
en presencia de Cloro libre residual. Una mezcla pobre puede empeorar estos im-
pactos, creando bolsas de agua con tiempos de residencia ma´s largos de lo normal.
Por lo tanto, los largos tiempos de retencio´n pueden ser debidos a dos problemas:
infra-utilizacio´n y pobre mezcla. Adema´s, un inadecuado mantenimiento puede pro-
porcionar un camino para la introduccio´n de contaminantes en el depo´sito o´ puede
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facilitar su crecimiento.
2.4.1 Mezcla y envejecimiento en instalaciones de almace-
namiento
Los cambios en la calidad del agua que suceden en el interior de los depo´sitos
esta´n influidos significativamente por el grado de mezcla y el tiempo de residencia
que el agua experimenta en estas instalaciones. Los caudales de entrada y de salida,
y el movimiento del fluido dentro de estas estructuras determinan la mezcla y los
tiempos de residencia.
Reg´ımenes de flujo ideales Existen dos formas teo´ricas en las cuales el agua
puede fluir a trave´s de un depo´sito: en un estado completamente mezclado o´ en un
estado completamente sin mezcla. Estos dos reg´ımenes de flujo ideales, denomina-
dos flujo de mezcla completa y flujo en pisto´n, respectivamente, esta´n representados
en la Figura 2.10.
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Figura 2.10.- Reg´ımenes de flujo ideales
En el flujo de mezcla completa, el agua que entra al depo´sito se mezcla ins-
tanta´nea y completamente con el agua del depo´sito, por lo que resulta una mezcla
uniforme en cualquier instante. La composicio´n del agua que sale del depo´sito es la
misma que la composicio´n uniforme en el depo´sito en el momento de la descarga.
Por el contrario, en el flujo en pisto´n, el agua se mueve a trave´s del depo´sito sin
mezclarse con el agua que hay en el mismo, lo que produce una secuencia: primero-
en-entrar, primero-en-salir.
Los procesos de mezcla reales en un depo´sito esta´n afectados por diversos fac-
tores, resultando un flujo que no es ni de mezcla completa ni pisto´n. Factores que
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pueden conducir a condiciones de flujo no ideal incluyen efectos te´rmicos, interaccio´n
entre la entrada y la salida que resulte en cortocircuito, zonas de estancamiento en
donde el flujo es incompleto, y pequen˜os remolinos.
Los depo´sitos de los sistemas de distribucio´n pueden estar disen˜ados para favo-
recer el flujo de mezcla completa o´ el flujo en pisto´n. Un factor principal que influye
en la seleccio´n del re´gimen de flujo es la minimizacio´n de la pe´rdida de desinfectante.
Puesto que la pe´rdida de desinfectante con respecto al tiempo depende de la concen-
tracio´n, cuanta ma´s alta sea la concentracio´n de Cloro, ma´s ra´pidamente disminuye
a causa de la reaccio´n con otros constituyentes presentes en el agua, por lo que un
depo´sito que funcione bajo flujo en pisto´n tendra´ ma´s pe´rdida de desinfectante que
uno de mezcla completa (Grayman et al., 1999).
El flujo en pisto´n se obtiene en depo´sitos largos, estrechos y poco profundos, o´
a trave´s del uso de deflectores, difusores o´ ca´maras de remanso. En cambio, se ha
observado una mezcla casi completa en muchos depo´sitos, sin el uso de estructuras
especiales o´ aparatos de mezcla (Grayman y Clark (1993), Kennedy et al. (1993),
Boulos et al. (1996)).
Mezcla de la vena l´ıquida Cuando el agua entra en un depo´sito, se forma una
vena l´ıquida. El flujo de la vena se puede clasificar como laminar o´ turbulento. Para
venas circulares, el nu´mero de Reynolds permanece constante a trave´s de la estruc-
tura de la vena, y es igual al del flujo que sale por la tuber´ıa de entrada. Las venas
completamente turbulentas se caracterizan como aquellas con nu´meros de Reynolds
por encima de 3.000, mientras que las laminares tienen valores por debajo de 1.000.
Para una vena turbulenta, a medida que el agua se mueve desde la entrada, el
dia´metro de la vena se expande a causa de la entrada del agua circundante. Cuando
la vena alcanza una superficie libre o´ un l´ımite, la direccio´n del flujo cambia, pro-
ducie´ndose una mezcla. La mezcla de la vena turbulenta sirve como un mecanismo
primario de mezcla en un depo´sito. Para una vena laminar, el fluido que entra y
el fluido ambiente permanecen como entidades separadas, por lo que la mezcla so´lo
ocurre por el mecanismo mucho ma´s lento de la difusio´n molecular.
Las fuerzas te´rmicas tambie´n afectan a la mezcla de una vena. Cuando el agua
entrante es ma´s caliente o´ ma´s fr´ıa que el contenido del depo´sito, entonces las di-
ferencias de temperatura y las asociadas diferencias de densidad causan fuerzas
ascensionales, que proporcionan otra fuente de movimiento. Una fuerza ascensional
negativa ocurre cuando el flujo de entrada es ma´s fr´ıo y ma´s denso que el contenido
del tanque, mientras que sucede una fuerza ascensional positiva en el caso contrario.
Una vena de entrada con excesiva fuerza ascensional dejara´ de funcionar como una
forma efectiva de mezcla y conducira´ a condiciones estables de estratificacio´n en una
porcio´n del depo´sito.
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La diferencia de temperatura cr´ıtica, ∆t en °C, que puede conducir a la estrati-
ficacio´n, puede estimarse a partir de la siguiente ecuacio´n:
|∆t| = C ·Q
2
d3 ·H2 (2.53)
siendo:
C: coeficiente que depende de la configuracio´n de la fuerza ascensional de entrada
y del dia´metro del tanque;
Q: caudal de entrada (m3/s);
H: altura del agua (m);
d: dia´metro de entrada (m).
Basado en esta relacio´n, los tanques altos y los que tienen grandes dia´metros de
entrada, tienen una mayor tendencia a la estratificacio´n. Si se producen diferencias
de temperatura significativas, una estrategia efectiva de reducir la probabilidad de
estratificacio´n consiste en aumentar el caudal de entrada. Puesto que habitualmente
no se conocen las diferencias de temperatura, y hay una considerable incertidumbre
en el valor de C, la ecuacio´n (2.53) puede usarse para proporcionar una medida
cualitativa de la propensio´n hacia la estratificacio´n. Bajos valores de ∆t indican
una mayor probabilidad para la formacio´n de condiciones estratificadas.
Envejecimiento El deterioro de la calidad del agua esta´ frecuentemente asocia-
do con la edad del agua. La pe´rdida del desinfectante residual, la formacio´n de
subproductos de desinfeccio´n, y el crecimiento bacteriano pueden provenir del en-
vejecimiento del agua. Por lo tanto, un objetivo impl´ıcito tanto en el disen˜o como
en la operacio´n de las instalaciones de almacenamiento de un sistema de distribu-
cio´n es la minimizacio´n del tiempo de retencio´n y la evitacio´n de parcelas de agua
que permanecen en la instalacio´n durante largos per´ıodos. El tiempo admisible de
retencio´n dependera´ de la calidad del agua, su reactividad, el tipo de desinfectante
usado, y el tiempo de viaje antes y despue´s de que el agua entre en la instalacio´n
de almacenamiento.
El tiempo medio de retencio´n dentro de un depo´sito depende del patro´n de los
caudales entrante y saliente, y del volumen del agua en el depo´sito. Para una
instalacio´n que funciona en modo de llenado-vaciado, el tiempo de retencio´n puede
ser estimado dividiendo la duracio´n de un ciclo promedio de llenado y vaciado por
la fraccio´n del agua que es intercambiada durante el ciclo:
Tiempo de retencio´n promedio =
[
0, 5 +
V
∆V
]
· (τd + τf ) (2.54)
siendo:
τf : tiempo de llenado;
τd: tiempo de vaciado;
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V : volumen del agua al principio del per´ıodo de llenado;
∆V : cambio en el volumen de agua durante el per´ıodo de llenado.
En la Figura 2.11 se muestra el resultado de la ecuacio´n (2.54) para diferentes
valores de la duracio´n del tiempo de llenado y vaciado.
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Figura 2.11.- Tiempo de retencio´n promedio en depo´sitos que se llenan y vac´ıan
2.4.2 Modelos de sistemas
La modelacio´n puede proporcionar informacio´n acerca de lo que ocurre en una
instalacio´n existente, modificada o´ proyectada, bajo una variedad de situaciones
operativas. Como se ha indicado en el apartado 2.1, existen fundamentalmente dos
tipos de modelos: modelos f´ısicos a escala y modelos matema´ticos. Los modelos
f´ısicos a escala se construyen de materiales tales como la madera o´ el pla´stico, y se
usan colorantes o´ productos qu´ımicos para seguir el movimiento del agua a trave´s
del modelo. En los modelos matema´ticos, se formulan una serie de ecuaciones para
simular el comportamiento del agua en un tanque o´ depo´sito. Estos modelos var´ıan
entre representaciones del feno´meno de mezcla hidra´ulica en la instalacio´n, deno-
minados modelos computacionales de la dina´mica del fluido (CFD son las siglas en
ingle´s), hasta representaciones conceptuales simplificadas del comportamiento de la
mezcla, denominados modelos de sistemas (Mau et al. (1995), Grayman y Clark
(1993), Grayman et al. (1996), Clark et al. (1996), Clark y Grayman (1998)).
Seguidamente nos vamos a referir a este u´ltimo tipo de modelos, que se aplican
en diferentes a´mbitos relacionados con los recursos de agua, desde el campo de la
hidrolog´ıa, en donde las cuencas son representadas a menudo como una serie de
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depo´sitos en cascada (Nash, 1957), a la ingenier´ıa qu´ımica, en donde los modelos de
sistemas se utilizan para representar el comportamiento de los reactores qu´ımicos
(Levenspiel, 1972), o´ los modelos de tiempo de residencia aplicados a los contactores
de desinfeccio´n, en el campo del agua potable (Clark, 1996).
Los modelos de sistemas son una clase de modelos en los cuales los procesos
f´ısicos (como el feno´meno de mezcla en el tanque o´ depo´sito) son representados por
relaciones emp´ıricas, fuertemente conceptuales. Este tipo de modelo es frecuente-
mente conocido como un modelo de caja negra o´ un modelo de entrada-salida.
Aunque los efectos hidrodina´micos esta´n representados so´lo de una manera con-
ceptual, estos modelos pueden ser utilizados de forma efectiva para simular el com-
portamiento de mezcla dina´mico en un tanque, y para representar feno´menos f´ısicos
tales como cortocircuitos y zonas muertas. Como estos modelos no usan ecuacio-
nes matema´ticas detalladas para describir el movimiento del agua en el interior del
tanque, se basan fundamentalmente en datos de campo y experiencia pasada para
definir los para´metros que controlan el comportamiento del modelo. Por ello, la cali-
bracio´n y proceso de comprobacio´n en estos modelos es ma´s dif´ıcil y ma´s importante
que en el caso de sistemas que tengan una mayor base f´ısica.
Si bien estos modelos esta´n pensados para aplicarlos a todos los tanques en
general, las condiciones espec´ıficas de cada lugar dictara´n la aplicabilidad de un
modelo determinado a un tanque en particular.
Modelos de sistemas elementales Los tanques pueden ser representados por
modelos de sistemas simples que asumen un proceso teo´rico para el flujo. El modelo
de sistemas ma´s simple de un tanque es el modelo de flujo mezclado o´ reactor
de tanque continuamente agitado (continuously stirred tank reactor o´ CSTR en
ingle´s), que considera que el tanque esta´ instanta´nea y completamente mezclado en
cualquier instante. Los modelos de calidad de agua para redes de distribucio´n usan
la representacio´n CSTR para los depo´sitos de almacenamiento. Por otra parte, los
depo´sitos de contacto que esta´n disen˜ados para proporcionar suficiente tiempo de
contacto para los desinfectantes, son frecuentemente representados como reactores
simples de flujo en pisto´n, que asumen un comportamiento “primero en entrar,
primero en salir”. Un tercer modelo ba´sico de sistema es el modelo de cortocircuito,
que considera un comportamiento “u´ltimo en entrar, primero en salir”. Estos tres
modelos ba´sicos son considerados como modelos de sistemas elementales de tanques
y depo´sitos.
Modelos de compartimientos Como se ha indicado, los modelos de calidad de
agua generalmente representan los tanques como reactores de tanque continuamen-
te agitados (CSTR). Sin embargo, el ana´lisis de los estudios de campo y datos de
estudios de laboratorio indican que hay una considerable variacio´n en el comporta-
miento de los tanques y que, en muchos casos, la hipo´tesis que los tanques esta´n
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completamente mezclados no es una buena representacio´n.
Dos feno´menos relacionados que conducen al fracaso de la hipo´tesis CSTR son
el cortocircuito entre la entrada y la salida de un tanque, y la presencia de “a´reas
muertas” dentro del tanque, donde la mezcla con el resto del tanque esta´ limitada.
Estos feno´menos pueden ser debidos a caracter´ısticas de disen˜o o´ pueden provenir
de factores ambientales, tales como una estratificacio´n de temperatura.
En situaciones donde los modelos de sistemas elementales no son adecuados, un
modelo de sistemas ma´s complejo puede ser formulado, combinando los bloques ele-
mentales en una representacio´n ma´s sofisticada. E´stos son denominados modelos
de “compartimientos” porque los bloques elementales son combinados para formar
una serie de compartimientos que interactu´an (Grayman y Clark (1993), Clark y
Grayman (1998)).
Mediante un modelo de tres compartimientos se puede representar una amplia
variedad de configuraciones de tanques. Como se puede observar en la Figura 2.12,
el modelo de tres compartimientos incluye:
Compartimiento A, que representa el volumen del tanque junto a la entrada-
salida, donde el cortocircuito deber´ıa ocurrir con ma´s probabilidad.
Compartimiento C, que representa el volumen del tanque donde el intercambio
con el cuerpo principal del tanque esta´ limitado (zona muerta).
Compartimiento B, el cuerpo principal del tanque.
Estos compartimientos separados son meramente conceptuales. Por ejemplo, el
compartimiento C puede representar diferentes partes del tanque (por ejemplo, las
esquinas de un recipiente rectangular o´ las porciones superiores del tanque) en donde
el intercambio esta´ limitado.
En este modelo, se asume que los compartimientos A y C tienen un volumen fijo,
mientras que el compartimiento B cambia de taman˜o a medida que var´ıa el nivel del
agua en el tanque. Se considera adema´s que cada uno de los compartimientos esta´
representado por un reactor de tanque continuamente agitado, aunque en cualquier
instante la concentracio´n del constituyente de intere´s puede variar entre los compar-
timientos.
Se asume que todo el caudal entra y sale a trave´s del compartimiento A, por lo
que con objeto de mantener el volumen fijo de este compartimiento, el caudal entre
los compartimientos A y B debe ser igual que el caudal entre el compartimiento A
y el sistema de distribucio´n. El caudal entre los compartimientos B y C es ajus-
table, de forma que cuanto ma´s bajo es este intercambio, la zona C esta´ ma´s muerta.
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Figura 2.12.- Representacio´n esquema´tica de un modelo de tanque de tres comparti-
mientos
Las variables de control son los volu´menes fijos A y C, y la tasa de intercambio
entre los compartimientos B y C. Si los volu´menes del compartimiento A y C se
fijan en 0, entonces el modelo resultante actu´a como un modelo de un u´nico com-
partimiento CSTR. Los valores para los tres para´metros de entrada y la relacio´n
entre los volu´menes de los compartimientos al volumen total del tanque muestran
un comportamiento altamente variable. Es importante que la suma de los volu´menes
fijos de los compartimientos A y C sea siempre menor que el volumen de agua en
el tanque, o´ de lo contrario el volumen del compartimiento B ser´ıa negativo y no se
mantendr´ıa la continuidad. De forma similar, la tasa de intercambio entre B y C
deber´ıa ser tal que el volumen total intercambiado durante un intervalo de tiempo
fuera menor que el volumen del compartimiento C, o´ de lo contrario pueden resultar
concentraciones dudosas.
En el modelo, un constituyente puede ser caracterizado como conservativo, cuan-
do su concentracio´n no var´ıa a lo largo del tiempo, o´ como no conservativo, en caso
contrario. Para los constituyentes no conservativos como el Cloro, se asume una
disminucio´n exponencial de primer orden.
El modelo puede ser tambie´n usado para modelar la edad del agua, que como se
ha indicado, esta´ relacionada de una forma muy estrecha con la calidad del agua.
En este caso, la edad del agua que entra en el tanque debe ser estimada y el modelo
calcula entonces la edad en cada uno de los tres compartimientos.
Adema´s del modelo de tres compartimientos, es posible formular un modelo de
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dos compartimientos, el cual es conceptualmente ide´ntico al de tres compartimien-
tos, salvo en que se prescinde de la zona muerta C, o´ bien un modelo de cuatro
compartimientos (Mau et al., 1995), en el que el cuarto compartimiento (comparti-
miento D) se considera una zona muerta que tiene un intercambio con la zona C a
un caudal constante, siendo el compartimiento C una zona amortiguadora entre la
zona muerta y la masa del tanque, con las cuales mantiene un intercambio a caudales
constantes.
En los sistemas reales, el tanque se comporta como una unidad continua en la cual
hay zonas que muestran los efectos de cortocircuito, volumen de la masa del tanque
y estancamiento. Los procesos de transporte y mezcla para estas zonas pueden ser
conceptualizados representando estas zonas como compartimientos discretos. En los
modelos descritos, la divisio´n del tanque en compartimientos discretos es necesaria
con objeto de escribir las ecuaciones matema´ticas que describen la mezcla en el
tanque.
Hipo´tesis de los modelos de compartimientos Las hipo´tesis utilizadas para
obtener un sistema de ecuaciones anal´ıticas que describan el comportamiento de
mezcla en un tanque de almacenamiento se relacionan seguidamente:
Caudales constantes: Todos los caudales se consideran constantes, para el tanque
en general y para todos los caudales entre compartimientos dentro del tanque.
Aunque un caudal constante no se puede esperar ni observar en los sistemas
de distribucio´n reales, para per´ıodos de tiempo cortos consistentes con los
intervalos de tiempo asociados con la modelacio´n dina´mica del sistema de
distribucio´n, los caudales pueden ser considerados constantes.
Caudales similares entre compartimientos: Todos los caudales entre los com-
partimientos A y B se consideran constantes, iguales al caudal dentro o´ fuera
del tanque. Esta hipo´tesis es aludida cuando se especifica el compartimiento
A como un CSTR de volumen fijo, y fuerza que el compartimiento B sea un
CSTR de volumen variable.
Flujo unidireccional: Con objeto de simplificar la aplicacio´n de las soluciones, se
puede asumir que el caudal sea unidireccional; es decir, el flujo entra o´ sale del
tanque o´ de un compartimiento, pero no entra y sale a la vez. Como antes,
esta hipo´tesis se cumple para cortos per´ıodos de tiempo para la mayor´ıa de las
instalaciones de almacenamiento.
Concentraciones de contorno simplificadas: Se permite que cada comparti-
miento situado aguas arriba alcance un estado de pseudoequilibrio para ca-
da intervalo antes de que interactu´e con el siguiente compartimiento; por lo
tanto, la concentracio´n transportada al siguiente compartimiento se considera
constante. Para cortos per´ıodos de tiempo, se cumple esta condicio´n.
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Coeficiente cine´tico de primer orden: se admite un coeficiente cine´tico de re-
accio´n de primer orden para las sustancias no conservativas.
El uso de estas hipo´tesis reduce de una forma efectiva el sistema de ecuaciones
que describe la mezcla en los tanques para cada modelo, pasando de un conjunto de
ecuaciones lineales diferenciales dependientes, con coeficientes no constantes, a una
serie de ecuaciones diferenciales lineales independientes, con coeficientes constantes
o´ te´rminos separados, en donde todas las ecuaciones son resolubles por integracio´n
directa. Aplicando estas hipo´tesis, se obtienen soluciones expl´ıcitas anal´ıticas para
los modelos mencionados.
Ecuaciones para los diferentes modelos En este apartado se van a desarrollar
las bases para cada modelo, incluyendo una mencio´n de cada hipo´tesis, cuando se
aplique para simplificar las ecuaciones del modelo y las soluciones anal´ıticas. La
Figura 2.13 ilustra las configuraciones de cada uno de los modelos desarrollados.
Modelo de un compartimiento En este modelo, se utiliza un u´nico compar-
timiento CSTR de volumen variable para simular los efectos de mezcla en el tanque.
La ecuacio´n general de balance de masa para un CSTR es:
d(CTVT )
dt
= QinCin −QoutCT − kVTCT (2.55)
siendo:
CT : concentracio´n en el tanque;
VT : volumen del tanque;
Qin: caudal de entrada en el tanque;
Cin: concentracio´n de Qin;
k: constante cine´tica de primer orden;
Qout: caudal de salida del tanque.
La diferenciacio´n por partes de la derivada de la ecuacio´n (2.55) resulta:
d(CTVT )
dt
=
VTdCT
dt
+
CTdVT
dt
(2.56)
En la ecuacio´n (2.56) el volumen puede ser variable, resultando una ecuacio´n
que so´lo puede ser resuelta anal´ıticamente bajo condiciones especiales. Una de tales
condiciones es una tasa de cambio volume´trico constante, lo que implica un caudal
constante de entrada o´ de salida del CSTR. Esta condicio´n se corresponde con la
primera de las hipo´tesis mencionadas anteriormente.
La tasa de cambio volume´trico puede ser obtenida del principio de continuidad:
dVT
dt
= Qin −Qout (2.57)
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Figura 2.13.- Configuraciones de los modelos de compartimientos
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con una condicio´n inicial:
VT (t = 0) = VT0 (2.58)
La solucio´n de la ecuacio´n (2.57) para caudales constantes es:
VT = (Qin −Qout)t+ VT0 (2.59)
Sustituyendo la ecuacio´n (2.56) en la ecuacio´n (2.55) resulta:
dCT
dt
=
Qin
VT
(Cin − CT )− kCT (2.60)
Puede realizarse la siguiente sustitucio´n para CT :
CT = f [t] exp[−kt] (2.61)
Sustituyendo esta expresio´n en la ecuacio´n (2.60) y diferenciando por partes,
resulta:
exp[−kt]df [t]
dt
=
Qin
VT
(Cin − f [t] exp[−kt]) (2.62)
Con objeto de simplificar, la concentracio´n de entrada puede ser multiplicada
por un te´rmino exponencial de la misma forma que los te´rminos de disminucio´n de
Cloro:
Cin = Cin exp[−kt] (2.63)
Sustituyendo en la ecuacio´n (2.62), resulta:
df [t]
dt
=
Qin
VT
(Cin − f [t]) (2.64)
Mediante este razonamiento se concluye que la concentracio´n en el tanque puede
ser determinada ignorando el te´rmino de reaccio´n en la ecuacio´n inicial, y resolviendo
la siguiente:
dCT
dt
=
Qin
VT
(Cin − CT ) (2.65)
La condicio´n inicial para la concentracio´n en el tanque es:
CT (t = 0) = CT0 (2.66)
La integracio´n de la ecuacio´n (2.65), aplicando la condicio´n inicial mostrada en
(2.66), proporciona la siguiente solucio´n:
CT = Cin − (Cin − CT0)
(
1 +
(Qin −Qout)t
VT0
)−[Qin/(Qin−Qout)]
(2.67)
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Esta ecuacio´n puede ser simplificada aplicando la hipo´tesis adicional de flujo
unidireccional, de forma que o´ bien entrara´ o´ bien saldra´ caudal del tanque, pero no
simulta´neamente. Para caudales que entran al tanque, la aplicacio´n de esta hipo´tesis
en la ecuacio´n (2.67) da como resultado:
CT =
VT0CT0 +QintCin
VT0 +Qint
=
(
VT0
VT0 +Qint
)
CT0 +
(
Qint
VT0 +Qint
)
Cin (2.68)
Para el caso opuesto de caudales que salen del tanque, la aplicacio´n de la hipo´tesis
de flujo unidireccional a la ecuacio´n (2.67) proporciona:
CT = CT0 (2.69)
Modelo de dos compartimientos En este modelo se an˜ade un segundo com-
partimiento (compartimiento A) de volumen fijo a la entrada/salida del tanque, y el
volumen de la masa del tanque, que fluctu´a en proporcio´n al caudal que llega y sale
del mismo, esta´ localizado en el compartimiento B. Se pueden escribir ecuaciones se-
paradas para cada componente, asumiendo que la concentracio´n del compartimiento
adyacente es constante (multiplicado por una exponencial), y que los compartimien-
tos actu´an en serie.
La ecuacio´n general de balance de masa para el compartimiento A es:
VA
dCA
dt
= QinCin +QBACB − (QAB +Qout)CA (2.70)
siendo:
VA: volumen del compartimiento A;
CA: concentracio´n del compartimiento A;
QAB: caudal del compartimiento A al compartimiento B;
QBA: caudal del compartimiento B al compartimiento A;
CB: concentracio´n en el compartimiento B.
Las condiciones iniciales para el compartimiento A son:
CA(t = 0) = CA0 (2.71)
VA(t = 0) = VA0 (2.72)
Aplicando hipo´tesis similares de caudales constantes y unidireccionales, la solu-
cio´n obtenida mediante integracio´n de la ecuacio´n (2.70), considerando las condicio-
nes iniciales de (2.71) y de (2.72) resulta, cuando el tanque se esta´ llenando:
CA = Cin − (Cin − CA0) exp
(
−QABt
VA
)
(2.73)
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Cuando el tanque se esta´ vaciando:
CA = CB − (CB − CA0) exp
(
−Qoutt
VA
)
(2.74)
De forma similar, la ecuacio´n de balance de masa para el compartimiento B es:
d(CBVB)
dt
= QABCA −QBACB (2.75)
siendo:
VB: volumen del compartimiento B.
Las condiciones iniciales del compartimiento B son:
CB(t = 0) = CB0 (2.76)
VB(t = 0) = VB0 (2.77)
La ecuacio´n diferencial de balance de masa (2.75) junto con las condiciones ini-
ciales (2.76) y (2.77), es ide´ntica a la ecuacio´n (2.55) para un CSTR simple de
volumen variable; por lo tanto, la solucio´n para el compartimiento B para caudales
de entrada positivos es:
CB =
VB0CB0 +QABtCA
VB0 +QABt
=
(
VB0
VB0 +QABt
)
CB0 +
(
QABt
VB0 +QABt
)
CA (2.78)
Para caudales de salida positivos resulta:
CB = CB0 (2.79)
Debido a la naturaleza en serie de los compartimientos, cada uno puede ser
considerado separadamente, y las concentraciones resultantes calculadas para cada
intervalo de tiempo son sencillamente entradas constantes (multiplicadas por una
exponencial por simplicidad matema´tica) para el siguiente compartimiento.
Modelo de tres compartimientos Para el desarrollo del modelo de tres
compartimientos, se utiliza un me´todo similar al de los modelos de uno y dos com-
partimientos. La diferencia consiste en la adicio´n de un tercer compartimiento (com-
partimiento C) de volumen constante, que es considerado como una zona muerta o´
de estancamiento en el tanque. Este compartimiento tiene un intercambio con el
volumen de la masa del tanque, a un caudal constante que es generalmente inferior
que el caudal de entrada o´ salida del tanque.
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La ecuacio´n general de balance de masa, condiciones iniciales, y solucio´n para el
compartimiento A son ide´nticas a las correspondientes para el modelo de dos com-
partimientos.
La ecuacio´n general de balance de masa para el compartimiento B en este modelo
es similar a la ecuacio´n de balance de masa para el compartimiento B del modelo
de dos compartimientos (2.75); sin embargo, debe modificarse para tener en cuenta
el intercambio con el compartimiento C:
d(CBVB)
dt
= QABCA +QCBCC − (QBA +QBC)CB (2.80)
siendo:
QBC : caudal del compartimiento B al compartimiento C;
QCB: caudal del compartimiento C al compartimiento B;
CC : concentracio´n del compartimiento C.
Las condiciones iniciales para este compartimiento B son ide´nticas a las condi-
ciones iniciales para el compartimiento B del modelo de dos compartimientos. La
solucio´n de la ecuacio´n (2.80) requiere una diferenciacio´n por partes del te´rmino del
lado izquierdo, de forma similar a la ecuacio´n (2.56). Para el te´rmino de volumen
variable, se utiliza el principio de continuidad con soluciones similares a (2.57) y
(2.58). Sustituyendo las expresiones resultantes en la ecuacio´n (2.80), resulta:
d(CBVB)
dt
=
VBdCB
dt
+
CBdVB
dt
= [(QAB −QBA)t+ VB0 ]
dCB
dt
+ CB(QAB −QBA)
= QABCA +QCBCC − (QBA +QBC)CB (2.81)
Simplificando y reordenando los te´rminos, se obtiene:
dCB
dt
=
QABCA +QCBCC − (QAB +QBC)CB
(QAB −QBA)t+ VB0
(2.82)
La solucio´n de la ecuacio´n (2.82) puede obtenerse mediante integracio´n directa
so´lo para el caso de concentraciones constantes para CA y para CC (ambas multipli-
cadas por una exponencial), resultando:
CB =
QABCA +QCBCC
QAB +QBC
− A
QAB +QBC
·
·[VB0 + (QAB −QBA)t]−[(QAB+QBC)/(QAB−QBA)] (2.83)
La constante de integracio´n A puede determinarse por aplicacio´n de la condicio´n
inicial para la concentracio´n en el compartimiento B, como se muestra en (2.76),
por lo que la solucio´n completa es:
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CB =
QABCA +QCBCC
QAB +QBC
−
(
QABCA +QCBCC
QAB +QBC
− CB0
)
·
·
(
1 +
(QAB −QBA)t
VB0
)−[(QAB+QBC)/(QAB−QBA)]
(2.84)
Para caudales positivos de entrada al tanque la solucio´n se puede simplificar
(siendo QCB = QBC):
CB =
[
1 + QBC
QAB
CC
CA
1 + QBC
QAB
]
CA −
{[
1 + QBC
QAB
CC
CA
1 + QBC
QAB
]
CA − CB0
}
·
·
(
1 +
QABt
VB0
)−[1+(QBC/(QAB)]
(2.85)
Para caudales positivos de salida del tanque, la solucio´n puede ser simplificada:
CB = CC − (CC − CB0)
(
1− QBAt
VB0
)(QBC/QBA)
(2.86)
Para el compartimiento C, la ecuacio´n general de balance de masa es:
VC
dCC
dt
= QBCCB −QCBCC (2.87)
Esta u´ltima expresio´n esta´ en la forma de la ecuacio´n cla´sica para un CSTR de
volumen constante, con caudal de entrada y de salida, si bien debe tenerse en cuenta
que las ecuaciones (2.80) y (2.87) forman un conjunto de ecuaciones linealmente
dependientes. Para determinar una solucio´n anal´ıtica para la ecuacio´n (2.87), se
debe asumir que la concentracio´n en el compartimiento B es constante, y que esta´
multiplicada por una exponencial, para simplicidad matema´tica. Aplicando estas
hipo´tesis, la solucio´n puede ser obtenida mediante integracio´n directa y aplicacio´n
de la condicio´n inicial apropiada, resultando:
CC = CB − (CB − CC0) exp
[
−QBCt
VC
]
(2.88)
Una revisio´n de las soluciones indica que cada una se fundamenta en concen-
traciones constantes (multiplicadas por una exponencial) para los compartimientos
vecinos. Como se ha indicado anteriormente, el error cometido por estas simplifica-
ciones es insignificante.
Modelo de cuatro compartimientos La adicio´n de un cuarto comparti-
miento que actu´e como una segunda zona muerta es una lo´gica extensio´n del mode-
lo de tres compartimientos, aplica´ndose una metodolog´ıa similar para su desarrollo.
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El cuarto compartimiento (compartimiento D) tiene un volumen fijo y mantiene un
intercambio constante de caudal con el compartimiento C. Por otra parte, el compar-
timiento C continu´a con un volumen constante, e intercambia un caudal constante
con el compartimiento B. El uso de las mismas hipo´tesis que en el caso del modelo de
tres compartimientos, conducen a las mismas soluciones para los compartimientos
A y B que en dicho modelo. Por lo tanto, tan so´lo se van a presentar seguidamente
las soluciones para los compartimientos C y D.
La ecuacio´n general de balance de masa para el compartimiento C es:
VC
dCC
dt
= QBCCB +QDCCD − (QCB +QCD)CC (2.89)
siendo:
QCD: caudal del compartimiento C al compartimiento D;
QDC : caudal del compartimiento D al compartimiento C;
CD: concentracio´n del compartimiento D.
La condicio´n inicial para el compartimiento C sera´:
CC(t = 0) = CC0 (2.90)
Asumiendo un volumen constante en el compartimiento C, concentraciones cons-
tantes en los compartimientos B y D (ambas multiplicadas por una exponencial), y
caudales constantes entre todos los compartimientos, la ecuacio´n (2.89) puede ser
resuelta por integracio´n directa, resultando:
CC =
[
1 + QDC
QBC
CD
CB
1 + QDC
QBC
]
CB −
{[
1 + QDC
QBC
CD
CB
1 + QDC
QBC
]
CB − CC0
}
·
· exp
[
(QBC +QDC)t
VC
]
(2.91)
La ecuacio´n (2.91) se aplica con independencia que este´ entrando o´ saliendo cau-
dal del tanque.
La ecuacio´n general de balance de masa para el compartimiento D es:
VD
dCD
dt
= QCDCC −QDCCD (2.92)
con una condicio´n inicial:
CD(t = 0) = CD0 (2.93)
Como se puede observar, las ecuaciones para el compartimiento D son ide´nticas
a las obtenidas para el compartimiento C en el modelo de tres compartimientos; por
lo tanto, la solucio´n para el compartimiento D sera´ ide´ntica:
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CD = CC − (CC − CD0) exp
[
−QCDt
VD
]
(2.94)
Una revisio´n de las ecuaciones correspondientes a los modelos de tres y cuatro
compartimientos indica que cada compartimiento adicional de volumen fijo an˜adido
sera´ descrito por una ecuacio´n ide´ntica a la (2.89), estando descrito el comparti-
miento final por una ecuacio´n igual a la (2.92), con una solucio´n como la (2.94).
2.5 Sensibilidad de las presiones respecto a los
para´metros que definen los elementos de la
red
Como se ha indicado en el apartado 2.3.1, con objeto de realizar la calibracio´n
de los modelos matema´ticos, se procede a ajustar diferentes para´metros del sistema,
de forma que el resultado obtenido del modelo coincida con las mediciones observa-
das. Los para´metros que habitualmente se utilizan para realizar el calibrado son las
rugosidades de las tuber´ıas, y las demandas en los nudos de consumo.
Una etapa que se debe realizar en el proceso de calibracio´n, previa a la realiza-
cio´n de un ajuste fino del modelo, es un ana´lisis de sensibilidad de la red, con objeto
de identificar los para´metros que tienen mayor repercusio´n en el resultado del mo-
delo. En el presente apartado se va a mostrar que una red es mucho ma´s sensible
a variaciones de demanda en los nudos, que a variaciones en las rugosidades de las
tuber´ıas, tomando como medida las presiones en los nudos de consumo. En primer
lugar, se va a analizar la sensibilidad de la pe´rdida de carga de las tuber´ıas respecto
al caudal circulante por las mismas (que depende, lo´gicamente de la demanda en
los nudos), y a la rugosidad. Posteriormente se comprobara´ mediante una red de
ejemplo, la sensibilidad de las presiones en los nudos.
La ecuacio´n que habitualmente se utiliza para evaluar las pe´rdidas de carga
producidas en tuber´ıas es la de Darcy-Weisbach, que expresada en forma de pe´rdida
de carga unitaria, adopta la siguiente expresio´n:
hf =
8fQ2
pi2gD5
(2.95)
en la cual:
hf : pe´rdida de carga unitaria;
f : factor de friccio´n (adimensional);
g: aceleracio´n de la gravedad (9,81 m/s2);
D: dia´metro de la tuber´ıa;
Q: caudal circulante por la tuber´ıa.
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Por otra parte, puesto que el flujo en los sistemas de abastecimiento es general-
mente turbulento, se suele utilizar la ecuacio´n de Colebrook-White para la determi-
nacio´n del factor de friccio´n:
1√
f
= −2 log10
[
ε
3, 7D
+
2, 51
Re
√
f
]
(2.96)
siendo:
ε: rugosidad de la tuber´ıa;
Re: nu´mero de Reynolds, que expresa la relacio´n entre las fuerzas de inercia y
las fuerzas viscosas;
El nu´mero de Reynolds puede expresarse en funcio´n del caudal de la siguiente
forma:
Re =
4Q
piDν
(2.97)
siendo ν la viscosidad cinema´tica del fluido, que en el caso del agua a una tempera-
tura de 20 °C tiene un valor de 1,01·10−6 m2/s.
Sustituyendo la expresio´n del nu´mero de Reynolds en la ecuacio´n (2.96), resulta:
1√
f
= −2 log10
[
ε
3, 7D
+
2, 51piDν
4Q
√
f
]
(2.98)
Como puede comprobarse, tanto la rugosidad como el caudal intervienen en la
determinacio´n del factor de friccio´n, si bien tienen efectos contrapuestos: a mayor
rugosidad, mayor factor de friccio´n, mientras que a mayor caudal, el factor de fric-
cio´n disminuye.
Analizando la ecuacio´n de Darcy-Weisbach, se puede ver que la pe´rdida de carga
es directamente proporcional al cuadrado del caudal, mientras que la relacio´n con
el factor de friccio´n es so´lo lineal, lo que indica que la sensibilidad de la pe´rdida de
carga va a ser mucho mayor frente al caudal que frente a la rugosidad.
Si el factor de friccio´n fuese invariable con el caudal, considerando el dia´metro
y la rugosidad constantes, la ecuacio´n de Darcy-Weisbach quedar´ıa de la forma:
hf = K ·Q2, siendo K una constante. No obstante, puesto que el factor de friccio´n
disminuye conforme aumenta el caudal, la dependencia de la pe´rdida de carga res-
pecto al caudal va a ser menos acusada.
Puesto que en la ecuacio´n de Colebrook-White no se puede despejar el factor de
friccio´n, la relacio´n entre la pe´rdida de carga y la rugosidad va a ser menos clara.
De forma aproximada, si se desprecia el segundo sumando de dicha ecuacio´n, puede
obtenerse de forma expl´ıcita el factor de friccio´n en funcio´n de la rugosidad:
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f = 0, 25 · log−210
[
ε
3, 7D
]
(2.99)
En este caso, suponiendo que todos los para´metros son constantes, excepto la
rugosidad, la ecuacio´n de Darcy-Weisbach queda de la forma: hf = K1 ·log−210 (K2 ·ε),
siendo K1 y K2 constantes.
Con objeto de evaluar de forma pra´ctica la sensibilidad de la pe´rdida de carga
frente al caudal y a la rugosidad, se va a analizar a continuacio´n su comportamiento
para los dia´metros de tuber´ıa que aparecen con ma´s frecuencia en los sistemas de
abastecimiento de taman˜o medio, considerando todos los te´rminos que intervienen
en la ecuacio´n de Colebrook-White. Se adopta como valor inicial de rugosidad en las
tuber´ıas 0,030 mm, que corresponde a tuber´ıas de fundicio´n du´ctil con recubrimiento
interior de mortero de cemento, y como caudales iniciales se consideran los que
producen, en combinacio´n con dicha rugosidad, una pe´rdida de carga del 3 .
Tabla 2.2.- Datos iniciales
Dia´metro (mm) ε (mm) Q (l/s) hf (m/Km)
100 0,025 4,08 3
150 0,025 12,06 3
200 0,025 25,93 3
250 0,025 46,87 3
300 0,025 75,95 3
350 0,025 114,15 3
400 0,025 162,38 3
500 0,025 292,34 3
En la Figura 2.14 viene representada la variacio´n de la pe´rdida de carga frente
a variaciones en el caudal y la rugosidad, aprecia´ndose la gran diferencia existente
entre ambos para´metros. Mientras que la pe´rdida de carga aumenta hasta aproxima-
damente un 270% cuando el caudal se duplica, tan so´lo experimenta un incremento
inferior al 6% si se trata de la rugosidad. En el primer gra´fico se ha representado
tambie´n la variacio´n de la pe´rdida de carga, suponiendo que e´sta cumpliese la ecua-
cio´n hf = K ·Q2, observando que la curva correspondiente a esta ecuacio´n se situ´a
por encima de las otras, como consecuencia de la disminucio´n del factor de friccio´n
al aumentar el caudal.
Hasta ahora se ha analizado la influencia del caudal circulante por las tuber´ıas
y la rugosidad de e´stas, sobre la pe´rdida de carga. Sin embargo, cuando se analiza
el comportamiento de una red, interesa conocer las presiones en los nudos de con-
sumo, en lugar de las pe´rdidas de carga producidas en las tuber´ıas. Por otra parte,
la calibracio´n de los modelos se realiza modificando las demandas en los nudos de
consumo, en lugar de los caudales circulantes por las tuber´ıas.
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Figura 2.14.- Sensibilidad de la pe´rdida de carga frente al caudal y la rugosidad
Aunque existe una relacio´n directa entre las pe´rdidas de carga y las presiones en
las tuber´ıas, as´ı como entre los caudales circulantes por la red y la demanda en los
nudos de consumo, la sensibilidad de una determinada red frente a variaciones de
rugosidad y demanda en los nudos depende, adema´s, de las caracter´ısticas f´ısicas de
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2.5 Sensibilidad de las presiones respecto a los para´metros que definen los elementos de
la red
la misma (longitud y dia´metro de las diferentes l´ıneas, localizacio´n y conectividad
de los puntos de consumo, etc.).
A modo de ejemplo, se va a analizar la sensibilidad de las presiones de la red que
se muestra en la Figura 2.15.
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Figura 2.15.- Esquema de la red de abastecimiento
Inicialmente se considera que todas las tuber´ıas tienen una rugosidad igual a
0,030 mm. Las principales caracter´ısticas de la red se indican en las Tablas 2.3 y
2.4, as´ı como los caudales y presiones existentes en la situacio´n de ca´lculo inicial.
Con objeto de evaluar la sensibilidad de esta red, hemos realizado diversas simu-
laciones, modificando las rugosidades de las tuber´ıas y las demandas en los nudos
de consumo. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 2.16. Como pue-
de verse, los nudos que esta´n ma´s alejados de la fuente de suministro son los ma´s
sensibles a variaciones de rugosidad o´ caudal. Por otra parte, al igual que suced´ıa
antes con la pe´rdida de carga, la sensibilidad de la presio´n es mucho mayor frente a
las demandas en los nudos que frente a las rugosidades, lo que pone de manifiesto la
importancia de conocer adecuadamente las demandas cuando se analiza una red de
abastecimiento. En el caso del nudo 16, por ejemplo, mientras que la presio´n des-
ciende un 45,31% cuando se duplica el caudal, tan so´lo desciende un 0,71% cuando
es la rugosidad la que se duplica.
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Tabla 2.3.- Propiedades de los nudos
Nudo Cota (m) Demanda (l/s) hpiezom. (m)
Depo´sito 35,00 21,85 35,30
P18 -60,00 -69,85 -60,00
N1 0 2 34,70
N2 0 3 32,42
N3 0 3 31,48
N4 0 2 31,26
N5 0 3 32,64
N6 0 4 31,59
N7 0 4 30,90
N8 0 3 30,80
N9 0 3 31,38
N10 0 4 30,25
N11 0 4 29,90
N12 0 3 29,89
N13 0 2 30,74
N14 0 3 30,28
N15 0 3 30,06
N16 0 2 30,02
2.6 Aplicaciones de los modelos matema´ticos de
redes
Como se ha visto en los apartados precedentes, la utilizacio´n de modelos ma-
tema´ticos para el ana´lisis de redes de agua esta´ ampliamente extendida, emplea´ndose
tanto para estudios de planificacio´n, como para el control y optimizacio´n de siste-
mas existentes. En el presente apartado se van a desarrollar dos de las posibles
aplicaciones de los modelos matema´ticos: deteccio´n de fugas y ana´lisis de fiabilidad.
2.6.1 Deteccio´n de fugas
Idealmente, si se toman las lecturas de los contadores instalados en cada uno de
los usuarios del sistema, la suma de dichas lecturas deber´ıa coincidir con la cantidad
de agua que abandona la planta de tratamiento. En la pra´ctica no ocurre as´ı, pues
si bien el caudal que entra al sistema iguala al caudal que sale del mismo, no todas
las salidas son contabilizadas. A la diferencia entre el volumen de agua inyectado y
el totalizado en los contadores individuales, se le conoce como agua no contabilizada
(unaccounted-for water en terminolog´ıa inglesa).
Hay diversas razones por las que la suma de todos los consumos registrados es
inferior a la cantidad de agua producida, siendo las causas ma´s comunes de tales
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Tabla 2.4.- Propiedades de las l´ıneas
L´ınea Dia´metro (mm) Longitud (m) Caudal (l/s) Hf (m) hf (m/Km)
1 300 1.000 69,85 2,41 2,41
2 300 500 48,00 0,60 1,21
3 200 937,5 23,64 2,28 2,43
4 200 937,5 14,51 0,93 1,00
5 200 937,5 6,47 0,22 0,23
6 200 937,5 22,37 2,06 2,20
7 150 937,5 6,13 0,82 0,88
8 150 937,5 5,04 0,58 0,62
9 150 937,5 4,47 0,47 0,50
10 100 937,5 2,25 1,04 1,11
11 100 937,5 1,79 0,69 0,74
12 100 937,5 0,62 0,11 0,11
13 200 937,5 17,11 1,26 1,35
14 100 937,5 2,59 1,34 1,43
15 100 937,5 2,21 1,01 1,07
16 100 937,5 2,09 0,91 0,97
17 100 937,5 2,35 1,12 1,20
18 100 937,5 1,23 0,36 0,38
19 100 937,5 0,22 0,01 0,01
20 200 937,5 11,76 0,64 0,68
21 100 937,5 0,29 0,03 0,03
22 100 937,5 0,79 0,16 0,17
23 100 937,5 0,69 0,13 0,14
24 200 937,5 9,76 0,46 0,49
25 200 937,5 6,47 0,22 0,23
26 200 937,5 2,69 0,05 0,05
discrepancias, las fugas, los errores de medicio´n, y los consumos no medidos.
El consumo de agua no contabilizada deber´ıa ser cargado en el modelo como
cualquier otra demanda. Sin embargo, el hecho que no se haya contabilizado impli-
ca que no se sepa do´nde debe colocarse. Normalmente, el modelador sencillamente
calcula la cantidad total de agua no contabilizada, y la divide por igual entre todos
los nudos, a menos que se conozca que una porcio´n del sistema tenga una mayor
probabilidad de fugas a causa de la edad de las tuber´ıas, o´ una mayor propensio´n al
subcontaje debido a la antigu¨edad de los contadores, etc., en cuyo caso se atribuye
una mayor cantidad de agua no contabilizada a esa seccio´n.
La cantidad de agua perdida por fugas es un indicador importante de la eficiencia
de un sistema de distribucio´n de agua, tanto por lo que respecta a los an˜os indivi-
89
CAPI´TULO 2. PROBLEMA´TICA DEL ESTUDIO DE REDES DE AGUA
 
	
			     ﬀ	ﬂﬁﬃ  ! "	 #$%&   
'(  
)+*-,/.
)102*/.
)102,/.
)+3-*/.
)+3-,/.
)54/*/.
)54/,/.
)768*/.
)768,/.
)+*/.
,/.
,/. 68,/. 4/,/. 3-,/. 02,/. *-,/. 9,/. :;,/. <-,/. =-,/. 68,-,/.
>@?BADCBEFCG>IHKJML$C@EFN>OL$NQPSRUT
VXWY
Z
W[
Z
\^]
_
Y
`a
Z
\^]
bc
d
e(f eg eh ei ej elk enm eo ep e(frq esfIf
e(ftg esfrh esfui e(frj esfvk
 
	
	 		     ﬁﬀﬂﬃ	 ! ﬁ "ﬂ#$	 %&ﬀﬂ(')   
ﬀ"*+#$	, 
-/.1032
-546.32
-546032
-/71.32
-/71032
-98:.32
-98:032
-<;=.32
-<;=032
->.32
0:2
032 ;=032 8:0:2 71032 460:2 .0:2 ?032 @A0:2 B0:2 C1032 ;=00:2
DFEHGJIFK)IDMLJNOG<PHQ&NSRUT
VWXVZY9[]\
^`_a
b
_c
b
dfe
g
a
hi
b
dfe
jk
l
mon m(p mq mr ms mut m,v mw mux monzy mon6n
mon{p monzq mon=r monzs monzt
Figura 2.16.- Sensibilidad de la presio´n frente a la demanda y la rugosidad
duales, como a la tendencia a lo largo de un per´ıodo de an˜os. Unos volu´menes de
agua perdida altos y crecientes indican una planificacio´n y construccio´n ineficiente,
as´ı como una pobre labor de mantenimiento. La tendencia creciente a nivel inter-
nacional hacia un desarrollo sostenible, la eficiencia de la economı´a, y la proteccio´n
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del medio ambiente, hacen que el problema de las pe´rdidas de agua de los sistemas
de abastecimiento sea una preocupacio´n general. Tanto los aspectos te´cnicos como
financieros esta´n recibiendo una especial atencio´n, sobre todo durante e´pocas de
sequ´ıa o´ per´ıodos de ra´pido desarrollo.
Las fugas son normalmente el mayor componente del agua no contabilizada, in-
cluyendo las pe´rdidas de las redes arteriales, tuber´ıas de distribucio´n, acometidas,
y depo´sitos. La cantidad de fugas var´ıa de sistema a sistema, aunque existe una
correlacio´n general entre la edad de un sistema y dicha cantidad de fugas. Los sis-
temas nuevos pueden tener alrededor de un 5% de fugas, mientras que los sistemas
ma´s antiguos pueden tener un 40% o´ ma´s de fugas (Walski et al., 2001). Las fugas
tienden a aumentar en el tiempo, a menos que se realice un programa de deteccio´n
y reparacio´n de las mismas, si bien debe tenerse en cuenta, que incluso en los sis-
temas mejor operados y mantenidos, el disponer de una red libre de fugas no es un
objetivo posible, tanto econo´mica como te´cnicamente, por lo que es inevitable que
se produzca un bajo nivel de fugas.
Otro factor que influye en el nivel de fugas es la presio´n del sistema, produ-
cie´ndose ma´s fugas a medida que aumenta la presio´n. Por lo tanto, la reduccio´n de
la presio´n durante las horas valle mediante va´lvulas reductoras de presio´n, puede
conseguir que las fugas disminuyan. La utilizacio´n de un modelo matema´tico puede
ayudar a evaluar el efecto de las va´lvulas de control, ya que existe un l´ımite hasta
el que la presio´n se puede reducir, sin que se vea afectado el servicio a los usuarios
situados en las cotas ma´s altas.
Las fugas en los sistemas de distribucio´n pueden ser divididas en dos categor´ıas:
pe´rdidas de agua producidas por roturas de tuber´ıas, y pe´rdidas de agua debidas a
fugas latentes. Las roturas se caracterizan por una pe´rdida de agua repentina, de
duracio´n limitada al tiempo transcurrido hasta que son detectadas, mientras que
las fugas latentes se caracterizan por una pe´rdida continua de agua de uniones de
tuber´ıas y de tuber´ıas de distribucio´n que esta´n agrietadas o´ perforadas debido a la
corrosio´n.
Los diversos me´todos empleados normalmente para la deteccio´n de fugas se fun-
damentan en las variaciones de propiedades f´ısicas o´ qu´ımicas producidas en el en-
torno de las mismas. Los ma´s empleados son los que se basan en la escucha del
sonido producido por e´stas. Este sonido es el resultado del choque de mole´culas de
agua entre s´ı, de su friccio´n con la pared de la seccio´n de la fuga, o´ del choque del
agua con el suelo.
La eficacia de una escucha puede ser perjudicada por una serie de factores que se
traducen en ruidos de escucha, como tra´fico, lluvia, y sonidos de equipos conectados
al sistema (va´lvulas, medidores, etc.). Puesto que estos ruidos son menores duran-
te la noche, se elige con frecuencia el per´ıodo nocturno para la escucha de fugas.
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Aparte de los ruidos, el sonido de una fuga es tambie´n afectado por una serie de
factores, como la presio´n (es necesaria una presio´n por encima de 10,5 m.c.a. para
una deteccio´n por escucha), el material y dimensiones de las tuber´ıas, tipo de suelo
y tipo de la superficie donde se asienta el equipo.
Todos los factores indicados anteriormente hacen que la estimacio´n y localizacio´n
de las fugas sea una tarea compleja si bien, como se va a mostrar a continuacio´n,
existen diversos me´todos para tratar de cuantificarlas, de forma que puedan priori-
zarse los programas de deteccio´n de fugas.
2.6.1.1 Medicio´n de caudales nocturnos en el Reino Unido
No todos los sistemas de distribucio´n de agua esta´n universalmente medidos,
como es el caso de Espan˜a o´ Estados Unidos. En el Reino Unido, tan so´lo un 10%
de los usuarios dome´sticos esta´n medidos (Walski et al., 2001). En lugar de me-
dir los usuarios individuales, los sistemas de distribucio´n en el Reino Unido esta´n
divididos en zonas ma´s pequen˜as, denominadas distritos hidrome´tricos (District Me-
tered Areas o´ DMAs en terminolog´ıa inglesa), que esta´n aislados mediante va´lvulas
y esta´n alimentados a trave´s de un nu´mero pequen˜o de medidores. El nu´mero de
propiedades en un DMA se conoce con bastante exactitud, variando normalmente
entre 500 y 2.000 propiedades (entre 10 y 20 Km de tuber´ıas), aunque puede variar
desde 10.000 propiedades (hasta 100 Km de tuber´ıas) en zonas urbanas, hasta 100
propiedades (10 Km de tuber´ıas) en zonas rurales (U.K. Water Industry, 1994a).
Los caudales son registrados utilizando tecnolog´ıa de captura de datos, o´ bien tele-
metr´ıa hasta una estacio´n central.
Puesto que la mayor parte de las viviendas no esta´n medidas, la cantidad de
agua no contabilizada en el Reino Unido es grande, si bien la mayor parte de este
agua es entregada a usuarios leg´ıtimos, y puede ser estimada de forma bastante
razonable. El consumo per ca´pita en las viviendas sin contador se estima alrededor
de 150 litros por d´ıa, aunque existe considerable variacio´n, debido en parte a las
diferencias socioecono´micas (Office of Water Services (Ofwat), 1998).
La medicio´n de caudales mı´nimos nocturnos en distritos hidrome´tricos bien de-
finidos, de moderado taman˜o, es un medio eficaz de detectar las roturas no comuni-
cadas. El hecho de medir los caudales mı´nimos nocturnos (normalmente el consumo
mı´nimo diario se produce entre la 1:00 h y las 5:00 h) se debe a que durante ese
per´ıodo, los caudales tienen la mayor proporcio´n de fugas de todo el d´ıa, por lo que
un incremento significativo en el caudal mı´nimo nocturno puede ser un indicador
fiable de alguna anomal´ıa en el sistema, producida la mayor parte de las veces, por
una rotura en la red de distribucio´n (Figura 2.17). Si el distrito hidrome´trico es
grande, las roturas individuales (especialmente las producidas en las instalaciones
interiores) tendra´n un impacto relativo menor, y sera´ ma´s dif´ıcil identificarlas a par-
tir de los caudales mı´nimos. No obstante, esta informacio´n tan so´lo es indicativa de
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Figura 2.17.- Deteccio´n de roturas por medicio´n de caudales m´ınimos nocturnos
la existencia de una posible fuga en el sector analizado, pero no puede precisar la
localizacio´n de la misma. Por lo tanto, este me´todo no ser´ıa un me´todo de localiza-
cio´n, sino que quedar´ıa englobado en los me´todos de deteccio´n y prelocalizacio´n.
Debido a los avances tecnolo´gicos, es posible registrar los caudales y presiones
de forma regular a un coste bajo, habie´ndose convertido la medicio´n de caudales
nocturnos, la forma predominante de control de fugas en Inglaterra y Gales. Segui-
damente se va a exponer la metodolog´ıa propuesta en (U.K. Water Industry, 1994a)
y (U.K. Water Industry, 1994b) para la estimacio´n de los caudales de fuga.
Roturas y fugas latentes Los caudales procedentes de fugas individuales, rotu-
ras y desbordamientos dependen de la presio´n, y pueden variar desde menos de 1
l/h, hasta ma´s de 100.000 l/h. Por lo tanto, en primer lugar, conviene clasificar las
fugas en roturas, cuando su caudal individual es superior a 500 l/h a una presio´n de
50 m.c.a., y fugas latentes, cuando su caudal es inferior a dicho valor.
Las roturas son consideradas como sucesos significativos individuales con dura-
ciones determinadas. Pueden durar un d´ıa o´ menos (si la rotura se ha comunicado a
la compan˜´ıa explotadora del servicio), o´ incluso algunos meses o´ an˜os, si la rotura no
ha sido comunicada. La funcio´n del control de fugas es precisamente la bu´squeda de
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las roturas no comunicadas, y controlar el volumen de agua perdido en esas fugas,
limitando su duracio´n.
Las fugas comunicadas o´ registradas habra´n sido puestas en conocimiento de la
compan˜´ıa incluso si no se esta´ realizando ningu´n control activo de las fugas, puesto
que normalmente tienen unos caudales tan altos que originan corrientes o´ charcos
visibles en la superficie del terreno, a la vez que ocasionan un descenso de presio´n
que puede dar origen a una deficiencia del servicio para los consumidores. Por otra
parte, las fugas no comunicadas o´ no registradas tienen unos caudales que son ge-
neralmente menores que las fugas comunicadas; sin embargo, como so´lamente son
localizadas cuando se lleva a cabo una pol´ıtica activa de gestio´n, pueden estar per-
diendo agua durante meses o´ an˜os, y perder un mayor volumen de agua que las fugas
comunicadas.
En cuanto a las fugas latentes, son la suma colectiva de numerosas fugas pequen˜as
y filtraciones procedentes de va´lvulas, uniones, hidrantes, contadores, arquetas, etc.,
en tuber´ıas de distribucio´n e instalaciones interiores; as´ı como de grifos que gotean
y desbordamientos de las cisternas de inodoros y aljibes. Puesto que normalmente
no superan los 100 l/h, no son normalmente identificables de forma individual, a
partir de las mediciones de caudales nocturnos.
En cualquier DMA, los fallos individuales que causan las fugas latentes son con-
tinuamente comunicados y reparados, como parte normal de las actividades de man-
tenimiento del sistema. Sin embargo, la aparicio´n de forma regular de nuevas pe-
quen˜as fugas, y el coste que supone su localizacio´n de forma individualizada, hacen
que siempre exista una cierta cantidad de fugas latentes, a pesar de las operaciones
de mantenimiento.
Componentes del caudal mı´nimo nocturno El caudal mı´nimo nocturno esta´
formado por una serie de te´rminos, segu´n se indica en la Figura 2.18.
Caudal entregado a los consumidores: es el caudal que llega a los consumi-
dores, con independencia de su clase (dome´stico, comercial, industrial, etc.). E´ste
a su vez se puede descomponer en dos te´rminos, uno que agrupar´ıa las fugas pro-
ducidas en las instalaciones interiores de los abonados, y otro que corresponder´ıa
al consumo intencionado del agua. Existen diferencias significativas entre ambos
te´rminos, puesto que el primero estara´ formado por consumos de duracio´n temporal
elevada, a un caudal aproximadamente constante, mientras que el segundo corres-
pondera´ a consumos de menor duracio´n con caudales variables, cuya modulacio´n
temporal puede estar laminada por la existencia de depo´sitos de almacenamiento.
Con respecto a las fugas producidas en las instalaciones interiores, hay que in-
dicar que e´stas tan so´lo tienen en cuenta las fugas producidas entre el “punto de
entrega” del agua (l´ımite de la propiedad) y el “punto de consumo” (lugar donde esta´
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Figura 2.18.- Componentes de los caudales m´ınimos nocturnos
situado el contador individual), puesto que las fugas que se producen aguas abajo
del contador, se considera que forman parte del consumo del abonado, ya que son
susceptibles de ser medidas (si bien en muchos casos no lo son, debido a los pequen˜os
caudales circulantes, y a la clase metrolo´gica y estado de conservacio´n del contador).
Con relacio´n al caudal consumido por los usuarios, hay que diferenciar entre los
consumos de agua producidos por usuarios esta´ndar, y los consumos excepcionales,
definidos como aquellos que superan los 500 l/h, que requieren una estimacio´n por
separado de los primeros.
Los consumidores pueden clasificarse de forma gene´rica en dome´sticos y no
dome´sticos. A partir de un estudio realizado sobre 1.845 viviendas en el Reino
Unido, entre 1991 y 1993, se obtiene que el consumo nocturno promedio es de 1,6
l/viv./h. En dicho estudio, se tomaron lecturas de los contadores instalados en
las viviendas en dos ocasiones durante la noche, separadas un intervalo de apro-
ximadamente dos horas. No obstante, debe tenerse tambie´n en cuenta el error de
los contadores instalados en las viviendas, que en el caso del estudio mencionado,
eran de clase D, estima´ndose dicho error en 0,09 l/viv./h, por lo que resulta que la
mejor estimacio´n para el caudal dome´stico nocturno es de 1,7 l/viv./h, o´ bien 0,6
l/persona/h.
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Un ana´lisis detallado de 226 de las viviendas medidas, muestra los siguientes
resultados:
 Aproximadamente el 49% de las viviendas no ten´ıan consumo de agua.
 Un 30% ten´ıa un consumo de 1 l/viv./h o´ menos, y contribuyo´ so´lo en 0,07
l/viv./h al consumo promedio nocturno.
 Alrededor del 8% de las viviendas ten´ıa un consumo nocturno de 4-8 l/h (de 8
a 16 litros en el per´ıodo de 2 horas). Una descarga de un inodoro normalmente
quedar´ıa dentro de esta categor´ıa, que representa 0,46 l/viv./h del consumo
promedio nocturno.
 El restante 7% de viviendas se encontraban en las tres categor´ıas de consumo
ma´s altas (8-16, 16-32 y 32-64 l/h). Aunque eran pequen˜as en nu´mero, cada
una de estas clases hac´ıa una contribucio´n sustancial (0,32, 0,45 y 0,42 l/viv./h,
respectivamente), al consumo promedio nocturno.
Los datos obtenidos muestran claramente la influencia que un pequen˜o porcen-
taje de viviendas activas de consumo elevado (por ejemplo, lavadoras o´ lavavajillas)
puede tener en el caudal promedio dome´stico nocturno. Por ejemplo, se puede esti-
mar que si u´nicamente una vivienda ma´s (o´ menos) de la muestra de 226, hubiese
estado utilizando una lavadora automa´tica durante el tiempo del estudio, el consu-
mo nocturno promedio habr´ıa sido alrededor de 0,3 l/viv./h ma´s alto (o´ ma´s bajo).
Este tipo de datos, en donde una pequen˜a proporcio´n de la muestra puede afectar
de forma significativa el promedio y la desviacio´n esta´ndar, es t´ıpico de los compo-
nentes de los caudales nocturnos.
Si se hace la hipo´tesis simplificativa de que en una noche cualquiera el caudal
nocturno promedio es generado por una proporcio´n p de N viviendas, la distribucio´n
estad´ıstica del nu´mero de viviendas activas durante la noche, puede ser calculada
por la distribucio´n binomial. El nu´mero medio de viviendas activas es claramente
N · p, y la desviacio´n esta´ndar puede calcularse de la expresio´n:
Sd(Na) =
√
N · p · (1− p) (2.100)
siendo Na el nu´mero de viviendas activas.
Asumiendo que todas las viviendas activas tengan el mismo consumo de z l/h,
la media y desviacio´n esta´ndar del consumo nocturno dome´stico pueden calcularse
a partir de las expresiones de la Tabla 2.5, en donde NH representa el nu´mero de
viviendas.
De esta forma, el valor promedio del consumo nocturno dome´stico (1,7 l/viv./h
o´ 0,6 l/persona/h) puede ser considerado de forma aproximada que provenga de un
17% de viviendas activas (o´ un 6% de residentes), que utilizan 10 l/h cada una. Esto
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Tabla 2.5.- Estad´ısticos del consumo nocturno dome´stico
l/h l/viv./h
Media NHpz pz
Desviacio´n esta´ndar z
√
NHp(1− p) z
√
p(1− p)
NH
da lugar a una gran variabilidad del consumo nocturno, especialmente en pequen˜os
DMA. De acuerdo con la Tabla 2.5, la desviacio´n esta´ndar del consumo dome´stico
nocturno resulta:
Sd(Qd) = 10 l/h ·
√
NH · 0, 17 · 0, 83 = 3, 8
√
NH l/h (2.101)
= 10 l/h ·
√
n · 0, 06 · 0, 94 = 2, 4√n l/h (2.102)
(2.103)
siendo:
Qd: caudal promedio nocturno por uso dome´stico;
n: nu´mero de residentes.
Suponiendo que una muestra de 226 viviendas sea lo suficientemente grande para
que el consumo nocturno dome´stico este´ distribuido normalmente, se podr´ıa espe-
rar con unos l´ımites de confianza del 95% que dicho consumo variase entre 1,2 y
2,2 l/viv./h, lo que explica que puedan observarse valores mayores o´ menores que
el valor promedio, especialmente en pequen˜os DMA. Puesto que no todas las vi-
viendas activas tienen el mismo consumo promedio, se podr´ıa obtener una mejor
aproximacio´n asumiendo una distribucio´n multinomial con, por ejemplo, el 15% de
viviendas usando 10 l/h, y el 0,2% de viviendas con un consumo promedio de 100 l/h.
Las pe´rdidas procedentes de un nu´mero relativamente pequen˜o de roturas no
comunicadas en instalaciones interiores (tan pequen˜o como 2 por cada mil viviendas
en un an˜o) pueden constituir una parte significativa y altamente variable del caudal
nocturno, y del volumen anual entregado. El volumen perdido de una u´nica rotura
es el producto de su caudal promedio y su duracio´n.
La mediana (el percentil 50) del caudal de las roturas en las instalaciones inte-
riores es de 1.600 l/h a una presio´n de 50 m.c.a. cuando son localizadas, aunque
una gran proporcio´n de roturas pueden no ser detectadas. La importancia de estas
roturas es grande; como ejemplo, una sola de estas roturas, tendra´ los siguientes
efectos:
 incrementara´ el caudal mı´nimo nocturno de un DMA de 1.000 viviendas en
1,6 l/viv./h;
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 producira´ una pe´rdida de 32 m3/d´ıa, o´ si se deja continuar durante un an˜o,
alrededor de 11.700 m3/an˜o, lo que equivale al consumo anual de 100 viviendas.
Si una vivienda es medida externamente, la duracio´n promedio de una rotura no
detectada en la instalacio´n interior esta´ determinada por la frecuencia de la toma
de lecturas. Por ejemplo, si los contadores son le´ıdos cada 6 meses, las roturas no
comunicadas durara´n un promedio de 3 meses, antes de que la compan˜´ıa y el usuario
las puedan detectar. Por el contrario, para viviendas que no dispongan de contador,
o´ bien el contador sea interno, la duracio´n promedio de las roturas no comunicadas
estara´ influida por el control activo de fugas realizado por la compan˜´ıa, y por la
obligacio´n de reparar las instalaciones interiores privadas.
Con respecto a las fugas latentes producidas en las instalaciones interiores, e´stas
var´ıan en funcio´n del estado en el que se encuentren las instalaciones, pudiendo
diferenciarse 3 niveles:
 Bajo: 0,5 l/viv./h
 Medio: 1,0 l/viv./h
 Alto: 1,5 l/viv./h
En conjunto, considerando tanto las roturas como las fugas latentes, las pe´rdidas
anuales promedio de las instalaciones interiores pueden variar de 10 a 100 l/viv./d´ıa,
dependiendo de las condiciones locales, como la presio´n, la frecuencia con la que son
comunicadas las roturas, el control de fugas, la pol´ıtica de colocar los contadores
externamente, la obligatoriedad de reparar las instalaciones interiores, etc.
Si bien existe una notable variabilidad en los consumos nocturnos dome´sticos,
en el caso de los consumos no dome´sticos es todav´ıa mayor, como consecuencia de
las diferencias en cuanto a usos y caracter´ısticas de las instalaciones interiores de
los consumidores no dome´sticos. Con objeto de caracterizar este tipo de consumo,
se llevo´ a cabo en el Reino Unido, una serie de mediciones en 2.967 consumidores
no dome´sticos que dispon´ıan de contadores predominantemente clase C, ubicados
externamente, y que por lo tanto med´ıan el caudal entregado. Los contadores fueron
seleccionados para dar una cobertura uniforme a trave´s de la red de distribucio´n,
tanto en el a´mbito rural como urbano, as´ı como para tener en cuenta una amplia
variedad de consumidores no dome´sticos. Se realizaron dos lecturas acumuladas de
cada contador, con una separacio´n aproximada de 3 horas, durante el per´ıodo de
caudal mı´nimo nocturno, entre las 3:00 h y las 6:00 h.
Eliminando aquellos registros en los que se detectaron fugas en las instalaciones
interiores, quedaron un total de 2.950 medidas, con un promedio de 16,3 l/viv./h.
Sin embargo, el valor de 16,3 l/viv./h esta´ fuertemente influido por un reducido
nu´mero de usuarios con un consumo elevado. Por ejemplo, si se eliminaban los 7
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Tabla 2.6.- Consumo medio nocturno para usuarios no dome´sticos
Grupo
Taman˜o
de
la
muestra
Usuarios
activos
% de
usuarios
activos
Consumo
medio
por
usuario
“activo”
(l/viv./h)
Consumo
medio
en
el grupo
(l/viv./h)
A: Estaciones de po-
lic´ıa/bomberos, centra-
litas, bancos, iglesias,
jardines, instalaciones
tratamiento aguas
123 16 13 7 0,9
B: Tiendas, oficinas,
talleres, lavander´ıas,
almacenes, grandes pro-
piedades dome´sticas,
pensiones, garajes,
estaciones servicio,
campings, granjas,
comederos de ganado
2.013 606 30 20,5 6,2
C: Hoteles, escuelas,
universidades, cafe´s,
restaurantes, tabernas,
residencias, establos
505 244 48 26 12,6
D:∗ Hospitales, fa´bricas
(comida y manufactu-
ras), urinarios pu´blicos,
lugares de trabajo
205 79 39 53 20,5
E:∗ Residencias de an-
cianos, minas y canteras
33 25 76 80 60,6
∗ Una alternativa para grandes residencias y hospitales es 2,5 l/residente/h
consumidores con ma´s de 1.000 l/viv./h, el consumo promedio nocturno descend´ıa
hasta 11,45 l/viv./h, y si adema´s se eliminaban los 14 usuarios con un consumo com-
prendido entre 500 y 1.000 l/viv./h, el promedio cae hasta un valor de 8,43 l/viv./h.
Los datos del estudio indicado fueron clasificados en 5 categor´ıas (de la A a la E),
que ten´ıan consumos promedio similares (despue´s de excluir los usuarios con consu-
mo superior a 500 l/h). El resultado de dicha clasificacio´n se muestra en la Tabla 2.6.
Con objeto de calcular el consumo nocturno de usuarios no dome´sticos, cuyo
caudal sea inferior a 500 l/h, pueden utilizarse los valores indicados en la u´ltima
columna de la Tabla 2.6. Para ello, basta con contabilizar en el sector en estudio, el
nu´mero de usuarios no dome´sticos de cada categor´ıa, y multiplicar esos valores por
los que aparecen en la columna citada. Sumando los resultados de todos los grupos,
se obtiene una estimacio´n del consumo nocturno de los usuarios no dome´sticos.
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Un me´todo ma´s simplificado consiste en evaluar el caudal promedio en 7 a 8
l/no-dom./h. Este caudal puede considerarse, al igual que se ha hecho con los
usuarios dome´sticos, que esta´ generado por alrededor de un 33% de usuarios no
dome´sticos que esta´n activos, con un caudal unitario de 24 l/h. Utilizando los
mismos conceptos que antes, la desviacio´n esta´ndar del consumo no dome´stico se
puede estimar mediante la siguiente expresio´n:
Sd(Qnd) = 24 l/h ·
√
NNH · 0, 67 · 0, 33 = 11
√
NNH l/h (2.104)
siendo:
Qnd: caudal promedio nocturno por uso no dome´stico;
NNH : nu´mero de usuarios no dome´sticos.
La mayor dificultad se encuentra en identificar el pequen˜o nu´mero de usuarios no
dome´sticos cuyo consumo sea superior a 500 l/h. En el estudio realizado en el Reino
Unido, la zona donde se realizaron las mediciones era predominantemente rural, por
lo que so´lo en el 0,7% de casos se detectaron consumos superiores a 500 l/h; no
obstante, en un a´rea urbana industrializada, puede llegar a alcanzar el 10% de los
usuarios no dome´sticos (o´ alrededor del 1% de todos los usuarios, tanto dome´sticos
como no dome´sticos).
Caudal perdido por fugas en la red: dentro de este te´rmino se encuentran las
fugas producidas en todos los elementos situados antes del punto de entrega del agua
a los usuarios, por lo que se incluyen tanto las pe´rdidas en la red de distribucio´n y
depo´sitos de almacenamiento, como las producidas en las acometidas de los usuarios.
La metodolog´ıa ba´sica para evaluar las pe´rdidas promedio anuales de las roturas
comunicadas y no comunicadas en tuber´ıas de distribucio´n y acometidas es la misma
que para las roturas en las instalaciones interiores, y esta´ basada en la frecuencia,
caudal y duracio´n promedio. Si bien la mediana de los caudales correspondientes a
las roturas en las acometidas (tanto comunicadas como no comunicadas) es la mis-
ma que para las instalaciones interiores, la duracio´n promedio de las reparaciones
debera´ ser ma´s pequen˜a, ya que las compan˜´ıas disponen de potestad para llevar a
cabo las reparaciones de forma inmediata en las acometidas.
Los datos publicados sobre el caudal medido a trave´s de orificios de diferente
taman˜o en tuber´ıas a diferentes presiones, esta´ basado en la relacio´n teo´rica entre
el caudal y la ra´ız cuadrada de la presio´n. Los ensayos realizados en laboratorio en
orificios de taman˜o determinado sobre tuber´ıas meta´licas confirman este resultado,
aunque esto no significa que las roturas en tuber´ıas no meta´licas sigan la misma re-
lacio´n presio´n/caudal, ya que el taman˜o de la abertura puede cambiar con la presio´n.
Con objeto de evaluar los caudales de las roturas, se recopilaron 500 conjuntos
de datos correspondientes a 8 compan˜´ıas en el Reino Unido. Los datos fueron
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inicialmente agrupados en roturas comunicadas y no comunicadas, y se clasificaron
en uniones, acometidas y tuber´ıas de distribucio´n. En la Tabla 2.7 se indican los
resultados de esta clasificacio´n.
Tabla 2.7.- Proporcio´n de fugas comunicadas en funcio´n del tipo de tuber´ıa
Tuber´ıa Comunicadas No comunicadas Taman˜o de la muestra
Acometidas 40% 60% 300
Fibrocemento 78% 22% 128
Hierro 63% 37% 139
Los caudales estimados fueron corregidos a una presio´n de 50 m.c.a., y las roturas
en tuber´ıas de distribucio´n y acometidas fueron adema´s agrupadas por dia´metro de
tuber´ıa, aunque no hubo suficientes datos para tuber´ıas de dia´metro superior a 150
mm (Figura 2.19).
Figura 2.19.- Mediana de los caudales de las roturas a 50 m.c.a. frente al dia´metro
Se determinaron las medianas de los caudales en lugar de los valores medios por
los siguientes motivos:
 las distribuciones esta´n sesgadas positivamente, y la mediana es menos proba-
ble que fluctu´e que la media, en una muestra relativamente pequen˜a;
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 el caudal en el momento de la localizacio´n es probablemente mayor que el
caudal promedio desde que la rotura comenzo´, por lo que la mediana del
caudal es ma´s representativa del caudal desde el inicio de la rotura, y puede
por lo tanto ser multiplicada por la duracio´n (sin ninguna correccio´n adicional)
para estimar el volumen de agua perdido.
De la Figura 2.19 se pueden extraer las siguientes conclusiones:
 La ecuacio´n utilizada para realizar la correccio´n de la presio´n no parece tener
una gran influencia en los valores de la mediana.
 Para un mismo dia´metro, la mediana del caudal de fuga en las aver´ıas comu-
nicadas es mayor que en las no comunicadas. Esto es lo´gico, puesto que las
fugas de menor caudal son las que normalmente pasan desapercibidas.
 La relacio´n entre el caudal de fuga y el dia´metro evoluciona de forma diferente,
segu´n que se comuniquen o´ no las roturas (las pendientes de las rectas de
ajuste son diferentes). Conforme aumenta el dia´metro, la diferencia de las
medianas de los caudales de fuga, correspondientes a las fugas comunicadas y
no comunicadas, disminuye.
 Los caudales para las roturas de acometidas comunicadas y no comunicadas
no parecen diferir de forma significativa. Se recomienda utilizar un valor de
0,45 l/s (1.600 l/h, 32 m3/d´ıa) a una presio´n de 50 m.c.a., para estimar las
pe´rdidas anuales de las roturas comunicadas y no comunicadas producidas en
acometidas.
Con respecto a las fugas latentes, al igual que sucede en el caso de las roturas,
e´stas consisten de dos componentes influidos por la presio´n, las pe´rdidas de las tu-
ber´ıas de distribucio´n, y las pe´rdidas de las acometidas. Algunas de estas pe´rdidas
ocurrira´n en las juntas y accesorios de las tuber´ıas de distribucio´n, y algunas en las
juntas y accesorios de las acometidas. No obstante, hay menores puntos donde pue-
den producirse fugas por metro de tuber´ıa de distribucio´n (quiza´s una unio´n cada 3
metros), que en una acometida (un collar´ın y dos puntos de conexio´n en la arqueta
de acometida, para una acometida de longitud promedio 3 m).
Con objeto de evaluar las fugas latentes, se llevaron a cabo una serie de medi-
ciones en pequen˜as a´reas urbanas, en donde el suministro a los usuarios hab´ıa sido
previamente cortado. Los resultados obtenidos, despue´s de eliminar posibles roturas
(caudal superior a 10 l/viv./h) y zonas en las que no se hab´ıa detectado caudal, o´
hab´ıan sido renovadas recientemente, fueron juntados con los de un estudio previo,
abarcando de esta forma un conjunto de 52 DMA y 13.000 viviendas.
Despue´s de estandarizar los datos a una presio´n de 50 m.c.a., se obtuvo un
promedio de 1,8 l/viv./h. No obstante, este valor puede ser inferior a los valores
correspondientes a un sistema de distribucio´n porque, por un lado, la muestra estaba
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sesgada hacia pequen˜as tuber´ıas de distribucio´n, y por otro lado, todas las llaves
de paso de las acometidas deb´ıan estar operativas, por lo que el ana´lisis efectuado
infravalorara´ pe´rdidas en acometidas debido a llaves defectuosas. De esta forma, se
propone calcular las fugas latentes mediante:
Qfl = F ·Nc +G · Lm (2.105)
siendo:
Qfl: caudal producido por fugas latentes en la red de distribucio´n y acometidas,
en l/h;
F : caudal fugado por acometida, en l/viv./h
Nc: nu´mero de acometidas;
G: caudal fugado por longitud de tuber´ıa de distribucio´n, en l/Km/h;
Lm: longitud de las tuber´ıas de distribucio´n, en Km;
Los valores de F y G dependen del estado en el que se encuentren las acometidas
y la red de distribucio´n, respectivamente, segu´n se indica en la Tabla 2.8.
Tabla 2.8.- Proporcio´n de fugas comunicadas en funcio´n del tipo de tuber´ıa
Estado F (l/viv./h) G (l/Km/h)
Bueno 1,5 20
Medio 3,0 40
Malo 4,5 60
Factores correctores del caudal mı´nimo nocturno Puesto que el caudal
mı´nimo nocturno depende de diversas variables, deben aplicarse una serie de fac-
tores correctores cuando se realiza una serie de mediciones, con objeto de tener los
resultados referidos a una base comu´n. Para ello se proponen dos factores: el factor
corrector de la presio´n, y el factor corrector del per´ıodo de muestreo.
Factor corrector de la presio´n: La presio´n tiene una influencia significativa
en los caudales de las fugas y roturas. Para tener en cuenta este efecto, se propone
una relacio´n entre la presio´n promedio nocturna de la zona (AZNP) y el ı´ndice de
fugas:
I´ndice de fugas = 0, 5 · AZNP + 0, 0042 · AZNP 2 (2.106)
En la ecuacio´n (2.106) se tiene en cuenta que el caudal de fuga que sale a trave´s
de un orificio no es u´nicamente proporcional a la ra´ız cuadrada de la presio´n, como
consecuencia de que, bajo determinadas condiciones, se produce una variacio´n de la
seccio´n de salida del orificio en funcio´n de la presio´n.
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Con objeto de estandarizar los valores de los caudales nocturnos, se propone
referir todos los caudales a una presio´n de 50 m.c.a., resultando los factores correc-
tores de la presio´n (PCF) que vienen indicados en la Tabla 2.9. Cuando se realiza
una medicio´n del caudal mı´nimo nocturno a una presio´n diferente de 50 m.c.a., se
puede obtener un caudal estandarizado, dividiendo el caudal medido por el PCF
correspondiente a la presio´n de la zona.
Tabla 2.9.- Factor corrector de la presio´n
AZNP (m) 20 30 40 50 60 70 80 90 100
PCF 0,329 0,529 0,753 1,000 1,271 1,565 1,884 2,226 2,592
Factor corrector del intervalo de muestreo: Debido a que el consumo no
se mantiene constante y var´ıa con el tiempo, debe tenerse en cuenta la duracio´n del
intervalo de tiempo durante el cual se calcula el caudal mı´nimo nocturno. En una
noche determinada, el valor del caudal mı´nimo medido durante un intervalo breve
(por ejemplo, 15 minutos), sera´ inferior al caudal durante un intervalo mayor (por
ejemplo, 2 horas), debido a que existira´n menos usuarios que este´n utilizando agua
durante el intervalo ma´s corto.
En (U.K. Water Industry, 1994a) se propone un per´ıodo de muestreo esta´ndar de
1 hora, por lo que los caudales que se midan en per´ıodos de tiempo de diferente lon-
gitud, debera´n ser corregidos mediante un factor corrector del intervalo de muestreo
(SDCF), segu´n se muestra en la Figura 2.20 y en la Tabla 2.10. Los valores de dicho
factor corrector se obtuvieron a partir del ana´lisis de datos de caudales tomados a
intervalos de 1 minuto, correspondientes a 18 distritos hidrome´tricos urbanos, con
taman˜o entre 440 y 8.428 viviendas, y caudales entre 3 y 12 l/viv./h. Con objeto
de estandarizar los valores de los caudales para intervalos de muestreo diferentes a
1 hora, se debe multiplicar el caudal medido por el valor correspondiente del factor
de correccio´n. Como puede observarse en la Tabla 2.10, para duraciones compren-
didas entre 15 minutos y 3 horas, el efecto de este factor es relativamente pequen˜o,
variando en un ±2%.
Tabla 2.10.- Factor corrector del intervalo de muestreo
Intervalo (minutos) SDCF % Diferencia respecto 60 min.
1 1,087 -8,0
5 1,040 -3,8
10 1,025 -2,4
15 1,018 -1,8
30 1,007 -0,7
60 1,000 0,0
120 0,991 +0,9
180 0,981 +1,9
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Figura 2.20.- Factor corrector del intervalo de muestreo para una duracio´n esta´ndar de
1 hora
Evaluacio´n de las fugas de una red mediante la medicio´n de caudales noc-
turnos La metodolog´ıa propuesta para realizar la evaluacio´n de las fugas consiste
en calcular cada uno de los componentes del caudal mı´nimo nocturno, de acuerdo
con los valores aproximados que se han indicado anteriormente. Los datos que se
precisan conocer son el nu´mero de usuarios, la presio´n media nocturna y los consu-
midores excepcionales, pudiendo estimarse el nu´mero de usuarios no dome´sticos a
partir del porcentaje global de la compan˜´ıa. Se trata por lo tanto de determinar el
caudal mı´nimo al que se podr´ıa llegar si so´lo existieran fugas latentes y consumos de
usuarios. La forma ma´s co´moda de trabajar es utilizar una hoja de ca´lculo, como
aparece reflejado en la Tabla 2.11, viniendo indicado en la Tabla 2.12 un ejemplo de
aplicacio´n.
En el ejemplo indicado en la Tabla 2.12, se ha considerado un distrito hi-
drome´trico que da servicio a 1.000 usuarios, de los cuales un 10% son consumidores
no dome´sticos con consumo normal, existiendo adema´s un consumo excepcional de
1.000 l/h. En conjunto, el caudal demandado por los diferentes usuarios es de 3.330
l/h, siendo su desviacio´n esta´ndar de 224 l/h. Aunque en el ejemplo se ha calculado
el consumo dome´stico en funcio´n del nu´mero de viviendas existente, en el caso de
poblaciones que tengan una fuerte componente estacional, el consumo dome´stico
nocturno (y su variabilidad) debera´ calcularse a partir del nu´mero de habitantes.
Segu´n la metodolog´ıa propuesta, se considera que el consumo intencionado de
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Tabla 2.11.- Hoja de ca´lculo del caudal m´ınimo nocturno
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Tabla 2.12.- Ejemplo de ca´lculo del caudal m´ınimo nocturno
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agua no depende de la presio´n, por lo que no se debe afectar con el factor corrector
de la presio´n. A este respecto, cabe indicar que si bien existen una serie de usos que
consumen volu´menes fijos de agua cada vez que se producen (como es el caso de los
inodoros, lavadoras y lavavajillas en las viviendas), y que por tanto no dependen de
la presio´n de la red de abastecimiento, existen otros consumos de agua cuyo caudal
va a depender de la presio´n (como por ejemplo, la utilizacio´n de los diferentes grifos
de una vivienda), si bien la influencia de la presio´n sobre el caudal va a ser menor
que en el caso de las fugas, debido a la intervencio´n del usuario sobre el grado de
apertura de los aparatos.
Una vez obtenido el caudal que se entrega a los usuarios, se determina el caudal
perdido por fugas latentes, considera´ndose en un primer momento que el estado,
tanto de la red como de las acometidas, es bueno. Considerando una longitud de
la red de distribucio´n de 10 Km, y un total de 1.000 acometidas, resulta un caudal
de 2.200 l/h, que debe mayorarse con un coeficiente de 1,27, para tener en cuenta
que la presio´n de la red (60 m.c.a.) es diferente de la presio´n esta´ndar que se ha
establecido (50 m.c.a.). De esta forma resulta un caudal por fugas latentes de 2.794
l/h.
Sumando el consumo intencionado de agua y las fugas latentes, se obtiene el
consumo nocturno inevitable de agua; es decir, el consumo que se registrar´ıa en el
caso de no existir roturas, resultando un valor de 6.124 l/h. No obstante, teniendo
en cuenta la desviacio´n esta´ndar del consumo de agua, resulta que el caudal mı´nimo
nocturno se encontrar´ıa situado entre 5,6 y 6,6 m3/h, con un nivel de confianza del
95%. Una vez obtenido el consumo inevitable, e´ste se tendr´ıa que restar del caudal
medido, con objeto de investigar posibles anomal´ıas, tales como roturas o´ consumos
nocturnos excepcionales que no se hayan previsto; cualquier diferencia restante ser´ıa
atribuible a un estado de la infraestructura en peores condiciones que las inicialmen-
te supuestas, debiendo corregirse el valor de las fugas latentes en ca´lculos posteriores.
Por ejemplo, un caudal nocturno medido de 13 m3/h, podr´ıa ser indicativo de
la existencia de una rotura no comunicada de una tuber´ıa de dia´metro 100 mm (7
m3/h a 60 m de presio´n) o´ bien 3 o´ 4 roturas de acometidas (2 m3/h a 60 m); sin
embargo, caudales nocturnos que de forma permanente se encuentren alrededor de
8 a 9 m3/h, podr´ıan deberse a la rotura de una u´nica acometida, o´ bien a una infra-
estructura en un estado “medio”, en lugar de “bueno”. En la Figura 2.21 se indica
de forma esquema´tica la metodolog´ıa para la evaluacio´n de las fugas.
Hay que indicar que cuanto ma´s pequen˜o sea el distrito, ma´s fa´cil sera´ diferenciar
las roturas no comunicadas de las fugas latentes, estima´ndose en 1000 el nu´mero de
usuarios ma´ximo para poder detectar la rotura individual de una acometida. Por
otra parte, una medicio´n continua de los caudales nocturnos ayudara´ a disminuir
considerablemente la incertidumbre, especialmente si existen consumos excepciona-
les no dome´sticos con una gran variabilidad.
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Figura 2.21.- Metodolog´ıa para evaluar el exceso probable de caudal nocturno, como
consecuencia de roturas no comunicadas en un DMA
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2.6.1.2 Discriminacio´n del agua incontrolada
Un enfoque ma´s anal´ıtico que la medicio´n de caudales nocturnos es el desarro-
llado por (Almandoz et al., 2002), con objeto de discriminar los dos te´rminos que
componen el caudal de agua incontrolada o´ no contabilizada, que representa la dife-
rencia entre el caudal total de agua inyectado en el sistema y el caudal registrado por
el conjunto de contadores de todos los abonados. Un primer te´rmino esta´ formado
por las fugas f´ısicas de la red de distribucio´n y acometidas, mientras que el segundo
te´rmino es el caudal consumido por los abonados, pero que no se ha registrado por
los medidores, bien por ausencia de ellos o´ por errores en el proceso de medida.
El me´todo se fundamenta en admitir que el segundo te´rmino sigue una evolucio´n
similar a la de la curva de demanda, mientras que el primer te´rmino es funcio´n de la
presio´n de la red. Por lo tanto, para poder aplicar esta metodolog´ıa se requiere, por
un lado, conocer con precisio´n la curva de modulacio´n de la demanda, y por otro,
disponer de un modelo matema´tico de la red que permita determinar la evolucio´n de
las presiones a lo largo de un d´ıa. Si se conoce el estado del parque de contadores,
pueden restarse las fugas dome´sticas de las calculadas para la red y acometidas,
refina´ndose el estudio.
Un balance h´ıdrico global de una red de abastecimiento permite identificar los
distintos te´rminos que intervienen (Figura 2.22):
1. Caudales consumidos por parte de los abonados que quedan debidamente re-
gistrados, frente a caudales no registrados o´ incontrolados, de los que no existe
constancia de su utilizacio´n.
2. Los caudales incontrolados se pueden subdividir en caudales consumidos y
caudales perdidos en fugas.
3. Los caudales incontrolados consumidos pueden ser debidos a una falta de medi-
cio´n, o´ bien a una incorrecta medicio´n (fundamentalmente como consecuencia
de errores en los contadores).
4. Los caudales incontrolados consumidos y no medidos pueden ser demandados
por abonados autorizados que no disponen de contador (como podr´ıa ser el
caso de consumos de centros oficiales, tomas de incendios, riego de jardines y
baldeo de calles, etc.), o´ bien por abonados que se abastecen a trave´s de una
toma ilegal o´ fraudulenta.
La notacio´n empleada en la Figura 2.22 es la siguiente:
Q: Caudal inyectado al sistema, medido por los contadores de cabecera dispues-
tos en los diferentes puntos de entrada de agua a la red.
Qr: Caudal registrado, es decir, medido por los contadores de los abonados del
servicio.
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Figura 2.22.- Auditor´ıa completa de una red de abastecimiento
Qi: Caudal incontrolado, del que no existe constancia acerca de su destino final.
Qic: Caudal que, aunque incontrolado, es consumido por los diferentes abona-
dos.
Qif : Caudal incontrolado, y perdido en f ugas de la red de distribucio´n y aco-
metidas.
Qica: Caudal incontrolado, consumido y no medido por la ausencia de conta-
dores.
Qice: Caudal incontrolado, consumido y no registrado, como consecuencia de
un error de medida en los contadores de los abonados (normalmente se produce
subcontaje).
Qical: Caudal incontrolado, consumido y no medido por la ausencia de conta-
dores, pero suministrado a trave´s de acometida legal.
Qicai: Caudal incontrolado, consumido y no medido por la ausencia de conta-
dores, pero suministrado a trave´s de acometida i legal.
Puesto que normalmente se dispone de contadores en los puntos de alimentacio´n
del sistema, es posible conocer el caudal inyectado Q, por lo que, resta´ndole el caudal
registrado Qr, medido en los contadores de los usuarios, se puede obtener el caudal
incontrolado Qi (Qi = Q − Qr). Mediante la presente metodolog´ıa se pretende,
conocido el caudal incontrolado Qi, determinar cada uno de los sumandos que lo
integran (Qif y Qic).
Todos los caudales que intervienen son volu´menes horarios, puesto que la simu-
lacio´n en per´ıodo extendido a la que normalmente se recurre, adopta un intervalo
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de ca´lculo de una hora. A este respecto, hay que indicar que si bien es posible en
general, el conocimiento con bastante exactitud de los caudales horarios inyectados
al sistema, existiendo en muchas ocasiones un equipo que registra de forma continua
dichos caudales, en el caso de los contadores de los abonados, las lecturas se suelen
tomar en intervalos de tiempo ma´s largos (normalmente cada dos o´ tres meses, de-
pendiendo del per´ıodo de facturacio´n), por lo que su variacio´n horaria resulta ma´s
dif´ıcil de determinar. En resumen, para poder aplicar esta metodolog´ıa se requiere
que se cumplan las siguientes condiciones:
 Medir el caudal que entra al sistema a trave´s de los puntos de alimentacio´n,
mediante caudal´ımetros convenientemente calibrados.
 La red objeto de estudio debera´ ser sensible a la demanda de los usuarios,
y en definitiva, a los patrones de consumo. El me´todo no sera´ de aplicacio´n
si los usuarios disponen de depo´sitos de regulacio´n (aljibes) que laminen la
demanda.
 Debe disponerse de un modelo matema´tico calibrado, que simule el compor-
tamiento de la red con suficiente aproximacio´n.
 Deben conocerse los patrones de consumo de las diferentes clases de usuarios
(dome´sticos, comerciales, industriales) existentes en la zona en estudio.
El me´todo se aprovecha del diferente comportamiento en el tiempo de las fugas
(sensibles a la presio´n, y por lo tanto mayores en las horas valle de consumo) y del
caudal incontrolado consumido (variable con los patrones de consumo). Por ello, la
sensibilidad del me´todo aumenta con la variacio´n diaria de la presio´n en la red, y con
patrones de consumo que tengan puntas acusadas, pues en tal caso las variaciones
temporales de Qif y de Qic sera´n significativamente diferentes.
Con respecto a la variacio´n del caudal incontrolado consumido, como se ha indi-
cado, se admite que sigue el mismo patro´n temporal que el caudal registrado. Esta
hipo´tesis es aceptable, al menos, para Qica, que es el factor ma´s significativo de Qic.
Por lo que respecta al otro sumando, Qice, es decir, el error de medida de los con-
tadores, depende de dos factores: la curva caracter´ıstica del parque de contadores,
y su curva de consumos clasificada, por lo que a priori nada puede concluirse. No
obstante, el suponer que los te´rminos Qr y Qic evolucionan de forma similar para
cada tipo de consumo, implica un error relativo del contador constante en todo su
rango de caudales, algo que se cumple en la mayor parte del intervalo de variacio´n
de Qic. Para caudales muy bajos, esta hipo´tesis no estar´ıa plenamente justificada,
puesto que el error relativo es mayor, pudiendo darse el caso que el contador ni
siquiera arranque.
Metodolog´ıa de ca´lculo El me´todo, en esencia, consiste en explorar todos los
posibles valores que puede representar el te´rmino de fugas Qif frente a Qi, a trave´s
del para´metro de ajuste x, igual a su cociente:
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x =
Qif
Qi
(2.107)
cuyos valores, lo´gicamente, se encontrara´n en el intervalo 0 ≤ x ≤ 1. Para ello,
se estudia el comportamiento de la red con diferentes valores de x, realizando una
simulacio´n en per´ıodo extendido, e incluyendo en la carga de caudales del mode-
lo, el caudal de fugas correspondiente a cada uno de los valores supuestos de x.
Las diferentes simulaciones llevadas a cabo evidencian una relacio´n directa entre el
para´metro x y la desviacio´n esta´ndar del caudal inyectado de entrada, valor calcu-
lado a partir de mediciones reales. A cada valor de x le correspondera´ un caudal
de inyeccio´n horario simulado y variable en el tiempo Qs(x, t). De entre las modu-
laciones simuladas, la ma´s af´ın a la medida por los caudal´ımetros de entrada Qm(t)
permite identificar el valor final de x.
La desviacio´n esta´ndar σm, determinada por los 24 caudales horarios que con-
forman la curva Qm(t), se calculara´ mediante la siguiente expresio´n:
σm =
√√√√√√
24∑
t=1
(Qm(t)− Q¯)2
n− 1 (2.108)
siendo Q¯ el caudal horario medio.
En la pra´ctica, el proceso se lleva a cabo comparando las distintas desviaciones
esta´ndar σs(x) de cada simulacio´n, obtenidas de la serie de 24 valores horarios de
las curvas Qs(t, x) con la desviacio´n σm medida. El valor final de x es por tanto la
solucio´n de la ecuacio´n:
σs(x) = σm (2.109)
El volumen diario de agua que entra a la red sera´ un valor independiente de x,
y por lo tanto constante durante todo el ana´lisis, pudiendo calcularse mediante:
∀ =
∫ 24h
0h
Qm(t)dt (2.110)
Por otra parte, el volumen diario ∀r registrado en los contadores de los abonados,
se determinara´ a partir de las lecturas realizadas en cada per´ıodo de facturacio´n,
realizando simplemente un cambio de escala temporal. El cociente de los dos u´ltimos
para´metros proporciona el rendimiento medio diario del sistema η¯s:
η¯s =
∀r
∀ (2.111)
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Asignacio´n de los caudales que configuran la carga del modelo El
consumo producido en cada uno de los nudos j de la red consta de tres sumandos:
 (Qr)j
 (Qif )j
 (Qic)j
El primero de los te´rminos es un valor conocido e independiente de x, por lo
que es el mismo para cualquier simulacio´n, mientras que los otros dos te´rminos re-
presentan las fugas y el consumo incontrolado, ambos dependientes del para´metro x.
El ca´lculo del valor global de Qif es el objetivo final, y por lo tanto desconocido.
No obstante, a la hora de la simulacio´n, para cada valor supuesto de x, el caudal
de fuga es conocido, ya que se conoce Qi. El problema esta´ en distribuirlo entre los
diferentes nudos de la forma ma´s lo´gica, de manera que su suma sea igual a Qif . Se
verificara´ por tanto:
Qif = x ·Qi =
n∑
j=1
(Qif )j (2.112)
siendo n el nu´mero total de nudos en la red. El reparto del caudal de fugas entre
los nudos puede tener en cuenta, mediante los adecuados factores de ponderacio´n,
la longitud y el dia´metro de las tuber´ıas convergentes, la antigu¨edad, el material y
el estado de conservacio´n de la zona del entorno al nudo que se considera. Haciendo
la hipo´tesis simplificativa de considerar una red homoge´nea, dicho reparto so´lo con-
sidera la longitud de las tuber´ıas, simplificando considerablemente la asignacio´n de
caudales.
El caudal de fuga nodal depende de la presio´n en m.c.a., y de un exponente γ
que depende de la presio´n de la tuber´ıa. Si bien tradicionalmente se ha admitido
que dicho exponente es igual a 0,5, desde hace an˜os se ha abandonado esta hipo´tesis
en acometidas y tuber´ıas de materiales flexibles (Lambert et al., 1998). Para tener
en cuenta el aumento del a´rea de la fuga con la presio´n, se plantea un exponente γ
variable en el intervalo 0, 5÷ 2, 5.
Asignando a cada nudo el 50% de las longitudes de las tuber´ıas que convergen
en el nudo, y denominando Lj a la longitud total correspondiente al nudo j, resulta:
LT =
n∑
j=1
Lj (2.113)
siendo Lj la longitud total del sistema. Denominando L¯j a la longitud ponderada
de cada nudo j (L¯j = Lj/LT ), se verifica:
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n∑
j=1
L¯j = 1 (2.114)
Con objeto de cumplir la condicio´n que la suma de todos los caudales de fuga
sea igual a las fugas totales del sistema, se asigna a cada nudo una constante desco-
nocida (Kf )j, que en el caso de ser una red de caracter´ısticas similares (materiales,
antigu¨edad, etc.), sera´ invariante en todo el sistema. En el caso ma´s general, el
caudal de fugas nodal adoptara´ la siguiente expresio´n:
(Qif )j = L¯j(Kf )j(Hj − zj)γ (2.115)
siendo:
Hj: altura piezome´trica en el nudo j;
zj: cota del nudo j.
Para determinar los valores de (Kf )j, e´stos pueden referirse a una Kf de refe-
rencia [(Kf )j = αj ·Kf ], por lo que el balance final de fugas resultara´:
Qif =
n∑
j=1
(Qif )j =
n∑
j=1
L¯j(Kf )j(Hj − zj)γ = Kf
n∑
j=1
αjL¯j(Hj − zj)γ (2.116)
expresio´n que se simplifica si se considera que las tuber´ıas se encuentran en condi-
ciones similares. Puesto que el valor de Qif depende del para´metro x, el valor de
Kf tambie´n dependera´ de x. Como las fugas dependen de la presio´n, y e´sta a su
vez condiciona la carga del modelo, el ca´lculo de Kf requerira´ un proceso iterativo,
que ma´s adelante se expone.
Con respecto al caudal incontrolado consumido, e´ste depende tambie´n del valor
de x, pudiendo determinarse mediante:
Qic = (Q−Qr)(1− x) (2.117)
La hipo´tesis que se efectu´a para repartir este caudal entre los nudos de la red
es la de proporcionalidad, siendo el caudal incontrolado en cada nudo directamente
proporcional al registrado en ese nudo, con una constante de proporcionalidad igual
para todos los nudos:
(Qic)j = k · (Qr)j (2.118)
Qic =
n∑
j=1
(Qic)j =
n∑
j=1
k · (Qr)j = k ·
n∑
j=1
(Qr)j = k ·Qr (2.119)
La ecuacio´n (2.119) permite determinar el valor de k:
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k =
Qic
Qr
=
(Qic)j
(Qr)j
(2.120)
Es conveniente expresar el valor de k en funcio´n de los caudales conocidos y del
para´metro x, resultando:
k =
Qi −Qif
Qr
=
Qi
Qr
− Qif
Qi
· Qi
Qr
=
Qi
Qr
(
1− Qif
Qi
)
=
Qi
Qr
(1− x) (2.121)
El rendimiento horario ηs del sistema es ana´logo al definido mediante la ecuacio´n
(2.111), pero referido a los caudales horarios:
ηs =
Qr
Q
=
Qr
Qr +Qi
(2.122)
De esta forma, resulta:
k =
(
1
ηs
− 1
)
· (1− x) (2.123)
(Qic)j = (Qr)j ·
(
1
ηs
− 1
)
· (1− x) (2.124)
Finalmente, la ecuacio´n de continuidad extendida a los n nudos de la red pro-
porciona:
Qic =
n∑
j=1
(Qic)j (2.125)
El caudal nodal resultante sera´ la suma de todos los precedentes:
Qj = (Qr)j + (Qic)j + (Qif )j = (Qs)j + (Qif )j (2.126)
Teniendo en cuenta las ecuaciones (2.124) y (2.115), y admitiendo una distribu-
cio´n uniforme de fugas en toda la red, resulta:
Qj = (Qr)j
[
1 + (1− x)( 1
ηs
− 1)
]
+Kf L¯j(Hj − zj)γ (2.127)
Aplicando la ecuacio´n de continuidad al caudal inyectado para todos los nudos
de la red, se tendra´:
Q =
n∑
j=1
(Qr)j
[
1 + (1− x)( 1
ηs
− 1)
]
+Kf
n∑
j=1
L¯j(Hj − zj)γ (2.128)
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Proceso de discriminacio´n El proceso de discriminacio´n consiste en deter-
minar el valor de x que produce que la desviacio´n esta´ndar de Qs(x, t) sea igual que
la de Qm(t). Para ello, se efectu´a una serie de simulaciones en per´ıodo extendido,
con objeto de obtener la relacio´n σs(x) − x. Si bien en ocasiones dicha relacio´n es
pra´cticamente lineal, en cuyo caso puede ser suficiente con determinar los valores
extremos (correspondientes a x = 0, 1), en el caso ma´s general, se obtienen buenos
resultados realizando seis simulaciones (correspondientes a valores de x mu´ltiplos de
0,2).
Para simular el comportamiento de la red en per´ıodo extendido, se parte de los
caudales Qr obtenidos a partir de las lecturas de los contadores de los abonados, y
del conocimiento de las curvas de modulacio´n del consumo de los abonados. Deter-
minada la variacio´n temporal de Qr, el caudal Qic se obtiene mediante la ecuacio´n
(2.124), siguiendo por tanto una variacio´n temporal ana´loga a Qr. La carga del
modelo requiere tambie´n la evaluacio´n de Qif (t) que, si bien puede obtenerse me-
diante la ecuacio´n (2.115), e´sta requiere un conocimiento previo de la presio´n en
los diferentes nudos a lo largo del d´ıa, para lo cual debe realizarse una simulacio´n
en per´ıodo extendido. Puesto que para realizar la simulacio´n se precisa la carga
del modelo, debe efectuarse una hipo´tesis previa que permita determinar los valores
nodales del caudal de fugas. La hipo´tesis ma´s simple consiste en admitir una presio´n
constante en el espacio y en el tiempo:
p(x, t)
ρg
=
p¯0
ρg
= (H − z)0 = constante (2.129)
Esto permite obtener una primera estimacio´n de Kf (x), denominada Kf0(x).
Teniendo en cuenta estas consideraciones y la ecuacio´n (2.116), resulta:
Qif = Kf
n∑
j=1
L¯j(Hj − zj)γ ∼= Kf0(Hj − zj)γ0
n∑
j=1
L¯j = Kf0(Hj − zj)γ0 (2.130)
De forma que la estimacio´n inicial de Kf0 es:
Kf0 ≈ Qif
(Hj − zj)γ0
(2.131)
A partir de este primer valor Kf0, puede determinarse mediante la ecuacio´n
(2.128),la carga final que va a soportar la red en cada nudo, por lo que se esta´ en
condiciones de realizar la primera simulacio´n, obteniendo la evolucio´n de la presio´n
en funcio´n del nudo y de la hora. La ecuacio´n (2.128), extendida sobre el per´ıodo
completo de simulacio´n, proporcionara´ el valor final de Kf . Con este nuevo valor
se modifica el reparto del caudal de fugas diario, realiza´ndose a continuacio´n una
segunda simulacio´n. El resultado de esta segunda simulacio´n permite validar el valor
obtenido para Kf tras la primera simulacio´n, debiendo efectuar una nueva simula-
cio´n en el caso de existir diferencias apreciables. En general dos o´ tres iteraciones
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Figura 2.23.- Relacio´n σ(Q)− x para una red de distribucio´n
son suficientes para determinar el valor de Kf (x) correspondiente.
El proceso de ca´lculo requiere disponer de un programa de simulacio´n de redes,
como por ejemplo el EPANET 2.0 (EPA (Environmental Protection Agency), 2000),
que permite modelar caudales para cualquier exponente γ. Al realizar las simula-
ciones para varios valores de x, se obtienen diferentes curvas del caudal inyectado
Qs(x, t), au´n cuando el volumen diario consumido es siempre el mismo. Los 24 cau-
dales horarios proporcionan una desviacio´n esta´ndar σ[Qs(x)]. Al representar dicha
desviacio´n esta´ndar frente a x, se pone de manifiesto (Figura 2.23) que a medida
que las fugas aumentan, la variacio´n temporal del caudal simulado disminuye, puesto
que los caudales de fugas nocturnos (superiores a los diurnos) compensan en parte
los caudales punta de las demandas de los abonados, producidos en horas diurnas.
Ana´lisis de sensibilidad del me´todo En toda metodolog´ıa debe conocerse
la influencia que tienen sobre los resultados obtenidos, las hipo´tesis de partida y la
precisio´n de los datos. Dos son, ba´sicamente, las hipo´tesis sobre las que descansa
el me´todo. Por un lado, la modulacio´n de caudales supuesta para los consumos,
por cuanto define tanto Qr(t) como Qic(t), y en definitiva, su suma Qs(t). Por
otro lado, la distribucio´n del caudal de fugas, tanto a nivel espacial como temporal.
Seguidamente se indican los resultados de un ana´lisis de sensibilidad del me´todo,
respecto a estas hipo´tesis, as´ı como a otras variables que intervienen en el proceso.
Sensibilidad al rendimiento de la red. Resulta interesante indicar que la evo-
lucio´n de las diferentes variables significativas del problema, presenta una evo-
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lucio´n similar cualquiera que sea el rendimiento del sistema. No obstante, a
medida que el rendimiento aumenta, la pendiente de la gra´fica σs(x)÷x dismi-
nuye, hasta anularse cuando el rendimiento es del 100%. Esto es lo´gico, puesto
que si no existe caudal incontrolado, el para´metro x es irrelevante, por lo que
no tiene sentido el me´todo desarrollado. Por otra parte, para valores del ren-
dimiento menores, la sensibilidad del me´todo es mayor, pudiendo compensar
la menor fiabilidad de los datos de partida.
Sensibilidad a las curvas de modulacio´n de consumo. Como cabe esperar, el
resultado del me´todo es extremadamente sensible al patro´n de consumo de los
abonados. Para un determinado valor de σm, determinado a partir de los
registros de los caudal´ımetros de entrada a la red, el valor del para´metro x ob-
tenido, dependiendo de la modulacio´n, es bien diferente. Por lo tanto, so´lo en
el caso de disponer de una buena caracterizacio´n de las curvas de modulacio´n
de los consumos, el resultado obtenido sera´ fiable.
Sensibilidad a la distribucio´n espacial de las fugas. Como se ha indicado an-
teriormente, una de las hipo´tesis efectuadas corresponde a la distribucio´n es-
pacial de las fugas, habie´ndose propuesto como hipo´tesis simplificativa, una
distribucio´n uniforme de las fugas. Dicha simplificacio´n puede ser aceptable
cuando las condiciones del material, montaje, antigu¨edad, etc., son similares
en toda la red, lo que no suele producirse en la realidad, siendo adema´s dif´ıcil
obtener una informacio´n precisa sobre dichas condiciones. No obstante, el
ana´lisis de sensibilidad revela que cuando se modifica la distribucio´n espacial
de las fugas, no existen variaciones apreciables en la desviacio´n esta´ndar del
caudal inyectado Qs(x, t), ni en la desviacio´n de Qif , por lo que el resultado
obtenido es pra´cticamente ide´ntico.
Sensibilidad a los niveles de presio´n en la red. La influencia del nivel de pre-
siones en la red sobre el para´metro x es muy pequen˜a, tanto por lo que respecta
a la presio´n media de la red, como a cualquier otra circunstancia que afecta
a los niveles de presio´n, como el dimensionado de la red para conseguir unas
determinadas pe´rdidas de carga unitarias, o´ la topograf´ıa del terreno, con va-
riaciones espaciales de las cotas de los nudos (por consiguiente, de la presio´n)
ma´s o´ menos significativas.
Sensibilidad al exponente γ. Como ha sido expuesto, el exponente γ que carac-
teriza las fugas, puede variar entre 0,5 y 2,5, si bien el valor γ = 1 es con
frecuencia el que mejor modela el comportamiento real de las redes (Lam-
bert et al., 1998). El ana´lisis de sensibilidad realizado pone de manifiesto que
la sensibilidad del me´todo, representada por la pendiente de la recta σs(x)÷x
aumenta con el exponente. Por otra parte, se constata que a medida que
aumenta el exponente, las fugas disminuyen.
Ana´lisis de la relacio´n σs(x)÷ x Si la relacio´n existente entre σs(x) y x fue-
se lineal, el me´todo se simplificar´ıa notablemente, pues so´lo ser´ıa necesario realizar
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simulaciones para los valores extremos (x = 0 y x = 1). No obstante, so´lo en el ca-
so que el caudal de fuga no dependa de la presio´n (γ = 0), dicha relacio´n es una recta.
A partir de la ecuacio´n (2.128), puede comprobarse que el caudal inyectado al
sistema es suma de dos te´rminos: por un lado, el caudal suministrado a los usuarios,
dependiente del patro´n de consumo, y el caudal de fugas, dependiente de la presio´n
y del exponente γ. El primero tiene un coeficiente de modulacio´n horario kr(t), y el
segundo un coeficiente kif (t), segu´n se indica en la ecuacio´n (2.132).
Q(t) = Q¯r
[
1 + (1− x)
(
1
η¯s
− 1
)]
kr(t) + Q¯rx
(
1
η¯s
− 1
)
kif (t) (2.132)
En el caso en que γ = 0, los caudales de fuga no dependera´n de la presio´n,
por lo que su coeficiente de modulacio´n sera´ constante e independiente del tiempo
(kif (t) = 1). En este caso, el ca´lculo de la desviacio´n esta´ndar del caudal inyectado
da como resultado:
σ[Q(t)] = σ
[
Q¯r
[
1 + (1− x)
(
1
η¯s
− 1
)]
kr(t)
]
(2.133)
que es la ecuacio´n de una recta σ[Q] = A−Bx, de coeficientes:
A = Q¯r
[
1
η¯s
]
σ[kr(t)] (2.134)
B = Q¯r
[
1
η¯s
− 1
]
σ[kr(t)] (2.135)
Por lo tanto, para γ = 0, la relacio´n σs(x) ÷ x es una recta, tal como se indica
en la Figura 2.23. Conforme aumenta γ, dicha relacio´n se aleja de la linealidad.
Por lo tanto, se pueden utilizar u´nicamente las dos simulaciones extremas (x = 0 y
x = 1) en aquellas redes en las que el exponente γ sea muy pequen˜o, o´ la variacio´n
temporal de la presio´n sea poco significativa, debiendo realizarse en los dema´s casos,
simulaciones para valores intermedios de x.
2.6.1.3 Aplicacio´n de los me´todos inversos a la deteccio´n de fugas
En la actualidad existe una tendencia a que los sistemas de distribucio´n de
agua sean monitorizados a distancia. Monitorizar una red de distribucio´n de agua
es disponer, de manera centralizada, de informacio´n permanente acerca de las dos
variables principales del sistema (presio´n y caudal) en un nu´mero suficientemente
representativo de puntos. Para ello se requiere disponer de medidores de presio´n y
caudal, y de todo un sistema de adquisicio´n de datos que se ocupe de su transmisio´n,
procesado y almacenamiento.
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La monitorizacio´n de redes presenta numerosas aplicaciones, siendo su u´nico in-
conveniente, el coste econo´mico de implantacio´n y mantenimiento. En primer lugar,
tiene intere´s para disponer de modelos matema´ticos permanentemente calibrados.
El disponer de valores de presio´n y caudal en tiempo real, a lo largo de las 24 horas
del d´ıa, y en los principales puntos de la red, permite el ajuste permanente de los
para´metros del sistema. Otras aplicaciones son el control y optimizacio´n de la ex-
plotacio´n de la red, y la investigacio´n de fugas mediante modelos matema´ticos.
Con objeto de analizar de que´ forma se pueden utilizar los modelos matema´ticos
para la deteccio´n de fugas, es necesario dividir los modelos en dos categor´ıas:
 Modelos para simular el comportamiento del sistema en funcio´n de fugas co-
nocidas o´ con posicio´n y valor determinados.
 Modelos para determinar el valor y la posicio´n de las fugas.
Los modelos que se encuadran dentro de la primera finalidad se basan en el
llamado me´todo directo, entendido como aquel en el que el ana´lisis se realiza para
obtener las presiones en los nudos y los caudales circulantes en las tuber´ıas, siendo
conocidos los dema´s para´metros de la instalacio´n (longitud, dia´metro y rugosidad
de las tuber´ıas, niveles de los depo´sitos, caracter´ısticas de las estaciones de bombeo,
caudales inyectados y demandas de consumo). Con el empleo de estos me´todos es
posible simular el comportamiento de la instalacio´n frente a una supuesta o´ conocida
fuga, en relacio´n con el nivel de presiones, mantenimiento de las demandas, consumo
de energ´ıa y operacio´n de los equipos. Pueden ser tambie´n utilizados para evaluar
los beneficios obtenidos por la reparacio´n de las fugas conocidas, estableciendo un
programa de reparacio´n, o´ definiendo la instalacio´n de va´lvulas reductoras de pre-
sio´n.
Los modelos clasificados dentro de la segunda finalidad esta´n basados en los
denominados me´todos inversos. En e´stos, el planteamiento es dirigido en sentido
contrario (inverso) que en los me´todos directos; es decir, se toman como datos las
presiones que se pueden determinar por lectura directa, en el supuesto que se tenga
la red convenientemente monitorizada por lo que respecta a las presiones, y se dejan
como inco´gnitas los caudales. Puesto que los consumos son, al menos teo´ricamente,
conocidos, los resultados de los caudales calculados permiten determinar los cauda-
les fugados, y adema´s con su distribucio´n espacial.
En principio, con estos modelos es posible calibrar la instalacio´n y detectar fugas
simulta´neamente; de hecho, el me´todo inverso tiene la misma proposicio´n que los
me´todos de calibracio´n, pues en principio la idea es la misma que la aplicada al
ajuste de las rugosidades de las tuber´ıas o´ de los caudales nodales. A pesar que
esta aplicacio´n orientada a la calibracio´n sea ma´s antigua (Walski, 1983), el empleo
del te´rmino me´todo inverso en redes de abastecimiento de agua esta´ asociado a los
trabajos de Liggett (Pudar y Liggett, 1992; Liggett, 1993; Liggett y Chen, 1994;
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Liggett y Chen, 1995) para la deteccio´n de fugas, si bien es un te´rmino gene´rico que
se emplea en diversas situaciones en la Ingenier´ıa.
Los ca´lculos pueden desarrollarse suponiendo la red esta´tica, lo que permite uti-
lizar las ecuaciones correspondientes al re´gimen estacionario, en cuyo caso debe de
estar muy bien calibrada en aquellos para´metros que condicionan el valor de la
pe´rdida de carga (rugosidades de las tuber´ıas, y en consecuencia coeficientes de fric-
cio´n). De utilizarse el me´todo inverso sobre las ecuaciones dina´micas, la importancia
del ajuste esta´tico pierde relevancia, si bien son ahora los para´metros caracter´ısticos
del modelo ela´stico, fundamentalmente la celeridad, los que cobran relevancia.
Los problemas inversos no son, en general, problemas bien planteados desde el
punto de vista matema´tico; su solucio´n puede no ser u´nica, puede no ser continua,
o´ puede incluso no existir. Pueden producirse cuatro situaciones:
1. El problema es indeterminado, hay ma´s inco´gnitas que ecuaciones, por lo que
la solucio´n no es u´nica.
2. El problema es determinado, hay el mismo nu´mero de ecuaciones y de inco´gnitas,
por lo que la solucio´n es u´nica.
3. El problema es sobredeterminado, hay ma´s ecuaciones que inco´gnitas, por lo
que no existe una solucio´n exacta.
4. Hay ma´s ecuaciones que inco´gnitas, pero existen algunas dependencias lineales,
de forma que la solucio´n para algunas inco´gnitas sea u´nica, pero para otras no
lo sea.
Los me´todos de solucio´n de los problemas inversos son a menudo los usados en
optimizacio´n, y representan la parte ma´s intensiva desde el punto de vista computa-
cional, tanto para los algoritmos en estado estacionario, como en estado transitorio.
Esta´n sujetos a los errores de optimizacio´n, tales como la obtencio´n de un mı´nimo
local en lugar de un mı´nimo global.
Los me´todos inversos, que desde un punto de vista estrictamente teo´rico son muy
so´lidos (a pesar de las dificultades que entran˜a la obtencio´n de soluciones), tienen
varios puntos de´biles que esta´n retrasando de manera notable su implementacio´n
pra´ctica. El primero de ellos es la necesidad de disponer de los para´metros del
modelo bien ajustados. A este respecto, cabe indicar que en muy pocas ocasiones
se dispone de un conjunto de datos que sea suficientemente completo, especialmente
por lo que respecta a los consumos y su modulacio´n en el tiempo. El segundo
inconveniente es que las presiones no son muy sensibles a las variaciones de caudal,
lo que significa que una variacio´n de caudal importante como consecuencia de una
fuga, se traduce en una discreta variacio´n de presio´n. Por ello, la precisio´n en la
medida de la presio´n debe ser importante, ya que de otro modo el me´todo resulta
ineficaz.
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El me´todo inverso en estado estacionario De forma similar a la hipo´tesis
realizada en el ana´lisis de sistemas de distribucio´n de agua, de que las demandas
ocurren en los nudos, se asume que las fugas se producen en los nudos. De esta
manera, la ecuacio´n de continuidad en un nudo gene´rico i resultara´:∑
tuber´ıas
Qkij = Di + q
l
i (2.136)
siendo:
kij: el nu´mero de la tuber´ıa comprendida entre los nudos i y j;
Di: la demanda (caudal saliente conocido) en el nudo (que puede ser negativa);
qli: la fuga en el nudo i;
Qkij : el caudal en la tuber´ıa kij, siendo positivo del nudo i al nudo j.
Por otra parte, la pe´rdida de carga en una tuber´ıa se puede expresar mediante:
pi − pj = Kkij |Qkij |n−1Qkij − γ(Ei − Ej) (2.137)
siendo:
p: presio´n;
γ: peso espec´ıfico del fluido;
K: un coeficiente de resistencia que incluye el dia´metro de la tuber´ıa;
n: exponente a aplicar a la velocidad en la ecuacio´n de friccio´n;
E: elevacio´n (cota).
Hay un total de J + P ecuaciones, siendo J = nu´mero de nudos (aunque una
ecuacio´n es redundante) y P = nu´mero de tuber´ıas, mientras que las inco´gnitas son
p en cada nudo y Q en cada tuber´ıa. Conocidas las demandas y las condiciones de
contorno del sistema, estas ecuaciones son suficientes para determinar las presiones
y los caudales en el problema directo (P + J − 1 ecuaciones, J − 1 presiones y P
caudales). Aunque las ecuaciones son no lineales, la no linealidad es benigna, de
forma que existen las condiciones para un problema bien planteado. Por el contra-
rio, si algunas de las Di son desconocidas, y algunas de las presiones son conocidas,
la no linealidad junto con las dificultades del problema inverso pueden conducir a
iteraciones inestables.
En el me´todo inverso, las fugas qli son normalmente las inco´gnitas, pudiendo ser
expresadas en funcio´n de la presio´n mediante una fo´rmula de orificio:
qli = CoiA
l
i
√
2gpi
γ
(2.138)
siendo:
Coi: coeficiente de orificio;
Ali: a´rea equivalente del orificio;
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g: aceleracio´n de la gravedad.
De esta forma, los valores de Ali se convierten en las inco´gnitas del problema,
en lugar de qli, teniendo esta formulacio´n la ventaja de que A
l
i son independientes,
mientras que qli no lo son, debido a la conservacio´n de masa.
Problema sobredeterminado En el problema sobredeterminado hay ma´s
medidas y ma´s ecuaciones que fugas supuestas; por lo tanto, en general las ecuacio-
nes no se pueden satisfacer exactamente, sino que deben ser resueltas minimizando
el error de acuerdo con algu´n criterio, como por ejemplo mı´nimos cuadrados.
Las ecuaciones del sistema se obtienen mediante una combinacio´n de (2.136) y
(2.137). Tomando los te´rminos de elevacio´n igual a cero, para simplificar los ca´lculos,
resulta:
ni∑
m=1
sgn(hi − hj)
∣∣∣∣hi − hjKkij
∣∣∣∣1/n = Dci +Ddi + qli
(i = 1, 2, . . . , J − 1) (2.139)
siendo:
ni: nu´mero de tuber´ıas que intersectan en el nudo i;
j: nudo adyacente al i;
h: altura piezome´trica;
sgn(hi − hj): signo de la diferencia de alturas entre los nudos i y j.
La demanda se ha dividido en dos partes: Dc = demanda constante independien-
te de la presio´n y Dd = demanda dependiente de la presio´n, cuyo comportamiento
es el mismo que el de las fugas [ecuacio´n (2.138)], pero siendo conocido el a´rea del
orificio. Teniendo en cuenta la ecuacio´n (2.138) se obtiene:
ni∑
m=1
sgn(hi − hj)
∣∣∣∣hi − hjKkij
∣∣∣∣1/n = Dci + CdoiAdi√2ghi + C loiAli√2ghi
(i = 1, 2, . . . , J − 1) (2.140)
en donde los super´ındices d y l representan las demandas y las fugas, respectiva-
mente. Las inco´gnitas son algunas hi (las que no esta´n medidas) y todos los A
l. Los
coeficientes de orificio se toman igual a la unidad, o´ lo que es los mismo, el produc-
to del coeficiente de orificio y el a´rea se combinan en una unidad, denominada el a´rea.
De esta manera, (2.140) representa una serie de ecuaciones lineales sobredeter-
minadas, a las que se puede aplicar el me´todo de Levenberg-Marquardt (Press et al.,
1986). El criterio para obtener la solucio´n es la minimizacio´n de las diferencias (en
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el sentido de mı´nimos cuadrados) de las alturas medidas y calculadas, para lo cual
se define una funcio´n de me´rito:
χ2( ~Al) =
M∑
i=1
(
hmi − hi( ~Al)
σi
)2
(2.141)
siendo:
M : nu´mero de medidas;
hmi : altura medida;
σi: error de medida (desviacio´n esta´ndar) en el nudo i.
Las a´reas de fuga se escriben como un vector debido a que, en general, las alturas
calculadas dependen de todas esas a´reas. La funcio´n de me´rito se puede diferenciar
para obtener el gradiente:
∂χ2
∂Alp
= −2
M∑
i=1
hmi − hi( ~Al)
σ2i
∂hi( ~A
l)
∂Alp
(2.142)
Esta cantidad sera´ igual a cero en el punto en que la funcio´n de me´rito sea
mı´nima. Por otra parte, teniendo en cuenta que la matriz Hessiana se define como:
H =
∂2χ2
∂Alp∂A
l
q
(2.143)
resulta:
∂2χ2
∂Alp∂A
l
q
= 2
M∑
i=1
1
σ2i
{
∂hi( ~A
l)
∂Alp
∂hi( ~A
l)
∂Alq
− [hmi − hi( ~Al)]
∂2hi( ~A
l)
∂Alp∂A
l
q
}
(2.144)
Las derivadas se determinan nume´ricamente, mediante ca´lculos sucesivos del
problema directo, asumiendo valores ligeramente diferentes de Ali. Por otra parte,
el u´ltimo te´rmino de (2.144) es normalmente despreciado, por lo que se tiene:
H = 2
M∑
i=1
1
σ2i
∂hi( ~A
l)
∂Alp
∂hi( ~A
l)
∂Alq
(2.145)
Problema indeterminado Si hay menos medidas que puntos de fuga supues-
tos, las fugas no se pueden determinar de forma u´nica. Sin embargo, a partir de las
medidas se puede obtener informacio´n que ayude a encontrar las fugas o´ a orientar
nuevos programas de mediciones. Se puede obtener una solucio´n al problema inde-
terminado mediante descomposicio´n de valor singular, en donde el u´nico criterio es
que la longitud del vector solucio´n (la ra´ız cuadrada de la suma de los cuadrados de
las inco´gnitas) sea mı´nima.
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Con objeto de determinar el menor valor de las fugas que es compatible con las
medidas, se puede definir la longitud del vector de fuga, mediante la norma L2:
||q||2 =
√√√√ J l∑
i=1
Al2i (2.146)
El problema consiste en minimizar el vector de a´reas, condicionado a que se sa-
tisfagan las ecuaciones hidra´ulicas (2.139). Utilizando multiplicadores de Lagrange,
la funcio´n a minimizar sera´:
F =
J l∑
i=1
Al2i +
J∑
i=1
λi
ni∑
m=1
sgn(hi − hj)
∣∣∣∣hi − hjKkij
∣∣∣∣1/n −Dci −Ddi − qli (2.147)
siendo:
λi: multiplicadores de Lagrange;
J l: el nu´mero de nudos donde las fugas pueden ocurrir.
Diferenciando la ecuacio´n (2.147) con respecto a Ali, e igualando los resultados
a cero, se obtienen J l ecuaciones no lineales, que deben ser resueltas por un proceso
iterativo. Si el resultado es que el vector de fugas es cero, las medidas son compatibles
con un sistema estanco. Si el vector de fugas no es cero, se tiene una estimacio´n
aproximada de la cantidad mı´nima de pe´rdidas. Si la solucio´n contiene algunos
valores que no se pueden tender a cero, esas localizaciones representan fugas.
Ejemplo de aplicacio´n. Limitaciones del me´todo En la Figura 2.24 se
muestra el ejemplo de aplicacio´n que viene indicado en (Pudar y Liggett, 1992). Se
trata de una red pequen˜a que consiste de 11 tuber´ıas y 7 nudos. Los caudales de
inyeccio´n en los nudos 5 y 6 esta´n fijados. El nudo 1 es un depo´sito, por lo que la
altura es fija y el caudal de entrada depende del balance de caudales en la red. El
nudo 3 es el u´nico nudo de consumo, cuyo caudal depende de la altura. Los cauda-
les mostrados en la Figura 2.24 corresponden a la situacio´n en la que no existen fugas.
El coeficiente de Hazen-Williams adoptado para todas las tuber´ıas es C = 120,
mientras que las longitudes y dia´metros de las mismas se indican en la Tabla 2.13.
Tan so´lo los nudos 2, 4 y 7 son posibles puntos de fugas, analiza´ndose tres situa-
ciones diferentes de fugas, segu´n se indica en la Tabla 2.14. La altura piezome´trica
en los nudos se determina mediante el me´todo directo, viniendo los resultados refle-
jados en la Tabla 2.15.
La investigacio´n de las tres situaciones de fugas descritas fue realizada utilizan-
do 3 o´ 6 mediciones (problemas determinado o´ sobredeterminado, respectivamente).
En el caso de 3 mediciones, los nudos medidos fueron los nudos 3, 5 y 6. En la Tabla
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Figura 2.24.- Esquema de la red ejemplo (Pudar y Liggett, 1992)
Tabla 2.13.- Propiedades de las tuber´ıas
Tuber´ıa Longitud (m) Dia´metro (mm)
1 305 250
2 215 250
3 215 200
4 305 200
5 215 250
6 215 250
7 215 250
8 305 250
9 215 200
10 215 150
11 215 150
2.16 se muestran los resultados del me´todo inverso para el caso en que se dispone de
3 puntos de medida. El caso correspondiente a 6 puntos de medida da los mismos
resultados, con errores de redondeo ligeramente diferentes.
Los resultados mostrados hasta este momento han asumido que tanto los erro-
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Tabla 2.14.- Situaciones de fuga analizadas
A´rea de la fuga (m2)
Nudo Una fuga Dos fugas Tres fugas
2 0,00232 0,00232 0,00232
4 - 0,00232 0,00232
7 - - 0,0000929
Tabla 2.15.- Alturas en los nudos bajo las tres situaciones de fugas
Altura en los nudos (m.c.a.)
Situacio´n Nudo 1 Nudo 2 Nudo 3 Nudo 4 Nudo 5 Nudo 6 Nudo 7
Sin fugas 30,48 29,22 27,67 29,22 29,55 29,47 29,56
Una fuga 30,48 27,59 26,26 27,89 28,26 28,20 28,51
Dos fugas 30,48 25,92 24,45 25,74 26,17 26,15 27,01
Tres fugas 30,48 25,87 24,39 25,67 26,10 26,09 26,93
Tabla 2.16.- Solucio´n inversa para el caso de tres puntos de medida
Nudo 1 2 3 4 5 6 7
(a) Sin fugas
Caudal entrada (l/s) 94,64 0 -126,18 0 18,93 12,62 0
(b) Una fuga
Caudal entrada (l/s) 145,46 -54,07 -122,93 0 18,93 12,62 -0,02
A´rea fuga (m2) - 0,00232 - 0 - - 0
(c) Dos fugas
Caudal entrada (l/s) 191,68 -52,41 -118,61 -52,22 18,93 12,62 0
A´rea fuga (m2) - 0,00232 - 0,00232 - - 0
(b) Tres fugas
Caudal entrada (l/s) 193,61 -52,35 -118,61 -52,03 18,93 12,62 -2,30
A´rea fuga (m2) - 0,00232 - 0,002317 - - 0,0001
res en la medicio´n de las presiones, como en las caracter´ısticas de las tuber´ıas son
insignificantes. En la Tabla 2.17 se muestran los resultados correspondientes a una
situacio´n en la que el error de medida de las presiones es de 0,305 m. Como puede
observarse, en el caso de que exista realmente una fuga, los ca´lculos muestran que
debe existir una fuga en el nudo 2, pero existe la posibilidad de fugas en los nudos
4 y 7. En los casos de 2 y 3 fugas, se confirma la fuga en el nudo 2, pero existe
incertidumbre de las fugas en los nudos 4 y 7. En todos los casos, el uso de 6 puntos
de medida mejora los resultados con respecto a la situacio´n en la que so´lo se dispone
de 3 puntos de medida.
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Tabla 2.17.- Variacio´n en las a´reas de fuga debido a errores en la medicio´n de las alturas
Desviacio´n esta´ndar σ Rango de valores para Al
A´rea Solucio´n
inversa
Tres medidas Seis medidas Tres medidas Seis medidas
(a) Una fuga real
Al2 0,00232 0,00194 0,00085 0,00038-0,00426 0,00148-0,00317
Al4 0 0,01069 0,00101 0-0,01069 0-0,00101
Al7 0 0,01429 0,00112 0-0,01429 0-0,00112
(b) Dos fugas reales
Al2 0,00232 0,00228 0,00092 0,00005-0,00460 0,00140-0,00324
Al4 0,00232 0,01851 0,00093 0-0,02083 0,00139-0,00325
Al7 0 0,02492 0,00087 0-0,02492 0-0,00087
(c) Tres fugas reales
Al2 0,00232 0,00230 0,00091 0,00003-0,00462 0,00141-0,00323
Al4 0,00232 0,01712 0,00092 0-0,01945 0,00140-0,00324
Al7 0,00009 0,02290 0,00087 0-0,02299 0-0,00097
Obviamente, un margen de error ma´s pequen˜o en la medicio´n de las alturas,
reducir´ıa el rango de error de las fugas. En la pra´ctica, una medicio´n de alturas
considerablemente ma´s precisa que 0,305 m no deber´ıa ser dif´ıcil de conseguir.
Para la variacio´n del coeficiente de Hazen-Williams, se considera que C es co-
nocido en un margen de ±10%. A diferencia de la medicio´n de presio´n, e´ste es un
valor ajustado, de forma que los errores probables de C pueden superar ese valor,
siendo frecuentes errores del 40%. En la Tabla 2.18 se indican los valores obtenidos
para este caso. Como se puede observar, el rango de variacio´n de las a´reas de fuga
es grande, indicando que los valores del coeficiente de rugosidad de las tuber´ıas debe
ser bien conocido, para obtener buenos resultados. Este inconveniente supone por
otra parte una ventaja, ya que en una situacio´n sin fugas, se pueden realizar medi-
ciones de presio´n que conduzcan a la determinacio´n de los coeficientes de rugosidad,
a trave´s de me´todos de identificacio´n de para´metros.
El me´todo inverso en estado transitorio El ana´lisis inverso en estado estacio-
nario es, teo´ricamente, una te´cnica elegante para la deteccio´n de fugas. No obstante,
si bien desde un punto de vista conceptual es un me´todo eficiente y preciso, tiene
la desventaja de que la calibracio´n del sistema debe ser bien conocida, con objeto
que los resultados obtenidos de las a´reas de fuga sean fiables. Pero la mayor´ıa de
sistemas, especialmente aquellos que ma´s precisan de un ana´lisis de fugas, no esta´n
bien calibrados.
Por otra parte, el me´todo en estado estacionario tiene la desventaja adicional
que el caudal en las redes es casi siempre dina´mico. Las condiciones de flujo en una
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Tabla 2.18.- Variacio´n en las a´reas de fuga debido a errores en los coeficientes de rugo-
sidad
Desviacio´n esta´ndar σ Rango de valores para Al
A´rea Solucio´n
inversa
Tres medidas Seis medidas Tres medidas Seis medidas
(a) Una fuga real
Al2 0,00232 0,01796 0,01574 0,00118-0,00347 0,00198-0,00267
Al4 0 0,01949 0,00588 0-0,00409 0-0,00037
Al7 0 0,02245 0,00619 0-0,00542 0-0,00041
(b) Dos fugas reales
Al2 0,00232 0,01840 0,01581 0,00100-0,00364 0,00196-0,00269
Al4 0,00232 0,02947 0,01568 0-0,00935 0,00200-0,00265
Al7 0 0,02958 0,00136 0-0,00942 0-0,00002
(c) Tres fugas reales
Al2 0,00232 0,03418 0,01580 0-0,01257 0,00196-0,00269
Al4 0,00232 0,01748 0,01547 0,00136-0,00329 0,00198-0,00267
Al7 0,00009 0,03271 0,00621 0-0,01151 0-0,00042
red de abastecimiento pueden cambiar debido a variaciones de demandas, maniobras
de va´lvulas o´ bombas. Para este tipo de situaciones sera´n necesarios modelos ma´s
complejos, como los modelos dina´micos r´ıgidos o´ los modelos dina´micos ela´sticos,
analizados anteriormente. Si bien el ana´lisis dina´mico inercial en redes de distribu-
cio´n de agua es au´n poco empleado, debido por una parte, al intenso esfuerzo de
procesamiento requerido por el esquema de ca´lculo, y por otra parte, a la cantidad
de datos que necesitan ser almacenados, tanto datos de entrada como resultados de
ca´lculo; con los actuales avances en los ordenadores, estas dificultades pasan a ser
cuestionables.
Por lo tanto, la alternativa al me´todo inverso en estado estacionario, es el me´todo
en estado transitorio. El ana´lisis transitorio tiene adema´s la capacidad de una
simulta´nea calibracio´n y deteccio´n de fugas. Puesto que utiliza datos transitorios,
se adapta al modo en que los sistemas son monitorizados. Una calibracio´n continua
o´ perio´dica es capaz de observar el estado general de la red y detectar problemas,
a menudo antes de que se conviertan en problemas graves. La mayor´ıa de fugas
se desarrollan lentamente a lo largo del tiempo y no producen transitorios bruscos,
por lo que sera´n detectadas y analizadas mediante la actualizacio´n perio´dica de la
calibracio´n.
Ana´lisis transitorio Las ecuaciones para el flujo transitorio en tuber´ıas son:
∂h
∂t
+
a2
gA
∂Q
∂x
= 0 (2.148)
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∂Q
∂t
+ gA
∂h
∂x
+
f |Q|Q
2DA
= 0 (2.149)
siendo:
h: altura;
t: tiempo;
a: celeridad de la onda;
g: aceleracio´n de la gravedad;
A: a´rea de la tuber´ıa;
Q: caudal;
x: distancia a lo largo de la tuber´ıa;
f : factor de friccio´n de Darcy-Weisbach;
D: dia´metro de la tuber´ıa.
La solucio´n de este sistema de ecuaciones diferenciales de tipo hiperbo´lico se reali-
za, de una forma general, mediante el me´todo de las caracter´ısticas, cuya integracio´n
sobre las rectas caracter´ısticas resultan en un conjunto de ecuaciones diferenciales
ordinarias, que permiten obtener los valores de Q y h en puntos del plano formado
por (x, t). Las ecuaciones caracter´ısticas son:
dh
dt
+
a
gA
dQ
dt
+
fa
2gDA2
|Q|Q = 0 a lo largo de dx
dt
= a (2.150)
dh
dt
− a
gA
dQ
dt
+
fa
2gDA2
|Q|Q = 0 a lo largo de dx
dt
= −a (2.151)
As´ı, para la determinacio´n de Q y h en el punto P (QP y hP ), en el instante
(t + ∆t), se utilizan los valores en los puntos A y B, como se indica en la Figura
2.25:
QP −QA + gA
a
(hp − hA) + f
2DA
QP |QA|∆t = 0
a lo largo de
dx
dt
= a (2.152)
QP −QB − gA
a
(hp − hB) + f
2DA
QP |QB|∆t = 0
a lo largo de
dx
dt
= −a (2.153)
A las ecuaciones (2.152) y (2.153) se les deben an˜adir condiciones de contorno
adecuadas y condiciones de conectividad en las uniones de tuber´ıas. Las ecuaciones
en las uniones son la conservacio´n de masa y la condicio´n de que la altura en la unio´n
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Figura 2.25.- Esquema de integracio´n (me´todo de las caracter´ısticas)
se aplica a todas las tuber´ıas que conectan. Las condiciones iniciales consisten en un
completo conocimiento del caudal en la red en el instante t = 0. En el procedimiento
computacional, el te´rmino de friccio´n es linealizado alrededor de un valor medio y
recalculado si es necesario, en un proceso iterativo. Las ecuaciones (2.152) y (2.153)
son escritas para cada nudo de la red, y resueltas simulta´neamente para Q y h
en cada intervalo de tiempo. Aunque el conjunto total de ecuaciones puede ser
muy grande para la mayor´ıa de redes, la matriz de coeficientes de las ecuaciones
simulta´neas es muy esparcida, y la localizacio´n de los elementos no nulos no cambia
a lo largo del ca´lculo.
El problema inverso transitorio Para el propo´sito de localizar las fugas,
los ca´lculos transitorios tienen dos grandes ventajas sobre los ca´lculos en estado
estacionario:
 Las ondas de presio´n esta´n menos afectadas por la friccio´n que el flujo general,
y por lo tanto los valores precisos de la friccio´n son menos importantes para
los ca´lculos.
 La mayor´ıa de redes funcionan la mayor parte del tiempo en modo transitorio,
de forma que la monitorizacio´n no necesita encontrar per´ıodos de estaciona-
riedad.
El problema inverso sera´ siempre sobredeterminado, algunas veces masivamente
sobredeterminado. Tal cantidad de datos permiten la determinacio´n simulta´nea de
los factores de friccio´n (calibracio´n), y de las fugas o´ demandas, de forma que so-
lucionan el problema de coeficientes de friccio´n desconocidos o´ conocidos con poca
precisio´n.
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El problema directo utiliza las ecuaciones (2.150)-(2.153); dadas las condiciones
iniciales y de contorno, y todas las caracter´ısticas de la red, predice el estado de
la red para el per´ıodo de tiempo que se desee. En el caso del problema inverso,
no todos los para´metros de la red son conocidos, pero se dispone de datos extra
de caudal y presio´n. En general, se trabaja con presiones, ya que son ma´s fa´ciles
de medir que el caudal, y adema´s los transductores de presio´n pueden proporcionar
valores instanta´neos, mientras que la mayor´ıa de los caudal´ımetros no reaccionan
instanta´neamente a una variacio´n de caudal. Asumiendo que todas las medidas son
de presio´n, se define una funcio´n de me´rito como:
E =
M∑
i=1
(hmi − hi)2 (2.154)
siendo:
M : nu´mero de medidas;
hmi : altura medida en el nudo i;
hi: altura calculada en el nudo i.
La funcio´n de me´rito debe ser minimizada para toda la red durante el per´ıodo
de ca´lculo, eligiendo los para´metros (caracter´ısticas de las tuber´ıas y a´reas de fugas)
que hacen que las alturas calculadas este´n tan pro´ximas como sea posible a las al-
turas medidas.
Un me´todo eficiente de realizar la minimizacio´n es el me´todo de Levenberg-
Marquardt. La ecuacio´n (2.154) se deriva con respecto a cada uno de los para´metros
aj:
−2Gj = ∂E
∂aj
= −2
M∑
i=1
(hmi − hi)
∂hi
∂aj
(2.155)
en donde ∂hi/∂aj representan los te´rminos de la matriz Jacobiana. Los elementos
de la matriz Hessiana se obtienen mediante una diferenciacio´n adicional:
2Hjk =
∂2E
∂aj∂ak
= 2
M∑
i=1
[
∂hi
∂aj
∂hi
∂ak
− (hmi − hi)
∂2hi
∂aj∂ak
]
(2.156)
A menudo el u´ltimo te´rmino de la ecuacio´n (2.156) es despreciado, ya que
(hmi − hi) es pequen˜o, especialmente cerca de la solucio´n. La segunda derivada
es costosa de calcular, y no hace que la solucio´n sea ma´s eficiente. El despreciar este
te´rmino no cambia el resultado final, aunque puede cambiar ligeramente el camino
hasta el resultado.
Cerca de la solucio´n, el me´todo de Levenberg-Marquardt utiliza una aproxima-
cio´n del tipo Newton:
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an+1i = a
n
i − [H]{G} (2.157)
en donde el super´ındice n indica el nu´mero de la iteracio´n, y la matriz [H] y el
vector {G} se calculan utilizando los valores actuales de los para´metros ai. De esta
forma, la ecuacio´n (2.157) es resuelta hasta que no se produce un cambio en ai. La
dificultad con esta ecuacio´n consiste en que lejos de la solucio´n no es muy robusta y
puede no converger. Si el valor de la funcio´n de me´rito E no mejora en una iteracio´n,
el me´todo descarta esa iteracio´n y prosigue:
an+1i = a
n
i − λGi (2.158)
siendo λ un factor multiplicativo arbitrario. Si la funcio´n de me´rito mejora por el
uso de la ecuacio´n (2.158), λ es incrementado, posiblemente por un factor de 10.
Si el uso de (2.158) no mejora la funcio´n de me´rito, la iteracio´n es rechazada, λ es
disminuido y la ecuacio´n (2.158) es aplicada de nuevo.
El me´todo adjunto El me´todo adjunto tiene diversas aplicaciones, pudiendo
ser utilizado para obtener los vectores de sensibilidad a alguno de los para´metros,
as´ı como para calcular la Jacobiana.
Sensibilidad
La sensibilidad es importante en los problemas inversos por dos principales ra-
zones. La primera es que afecta el disen˜o del experimento, puesto que las medidas
deber´ıan ser realizadas en un lugar en donde la medida sea sensible a los para´metros
deseados. En segundo lugar, el grado de confianza que se tiene en el resultado final
depende de la sensibilidad. Si las medidas son insensibles a los para´metros, un gran
cambio en esos para´metros cambiara´ poco las medidas (quiza´s dentro del error de
medida), por lo que los para´metros estara´n pobremente determinados.
La funcio´n de me´rito puede ser escrita en notacio´n matricial como:
E =
M∑
i=1
(hmi − hi)2 = {hm − h}T{hm − h} (2.159)
Diferenciando con respecto a un para´metro:
∂E
∂ai
=
(
∂E
∂ai
)
h,Q
+
M∑
j=1
(
∂E
∂hj
∂hj
∂ai
+
∂E
∂Qj
∂Qj
∂ai
)
(2.160)
El sub´ındice h,Q en el primer te´rmino del lado derecho indica que la derivada se
calcula manteniendo constantes h y Q; ese te´rmino representa el efecto directo de
un cambio en el para´metro sobre la funcio´n de me´rito, pero como los para´metros no
aparecen directamente en la ecuacio´n (2.159), vale cero. De forma similar, el u´ltimo
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te´rmino del sumatorio es igual a cero, ya que Q no aparece expl´ıcitamente en la
funcio´n de me´rito. En notacio´n matricial:
∂E
∂ai
=
{
∂E
∂h
}T {
∂h
∂ai
}
= −2{hm − h}T
{
∂h
∂ai
}
(2.161)
Las ecuaciones caracter´ısticas pueden ser escritas simbo´licamente como:
[M ]{ν} = {R} (2.162)
siendo:
[M ]: matriz de coeficientes del problema directo;
ν: variable dependiente (h o´ Q).
La ecuacio´n (2.162) puede ser diferenciada con respecto a los para´metros, y
multiplicada por un vector arbitrario {ψ∗} para proporcionar:
{ψ∗}T
[
∂M
∂ai
]
{ν}+ {ψ∗}T [M ]
{
∂ν
∂ai
}
− {ψ∗}T
{
∂R
∂ai
}
= 0 (2.163)
Restando (2.163) de (2.161) resulta:
∂E
∂ai
= (−2{νm−ν}T−{ψ∗}T [M ])
{
∂ν
∂ai
}
+{ψ∗}T
({
∂R
∂ai
}
−
[
∂M
∂ai
]
{ν}
)
(2.164)
La ecuacio´n (2.164) proporciona el gradiente de la funcio´n de me´rito, que es
cero en el punto o´ptimo. Sin embargo, (2.164) contiene el multiplicador desconocido
{ψ∗}, siendo tambie´n desconocido el vector {∂ν/∂ai}. Igualando a cero el coeficiente
de esta derivada conduce al problema adjunto:
{ψ∗}T [M ] + 2{νm − ν}T = 0 (2.165)
Tomando la transpuesta de (2.165) se obtiene:
[M ]T{ψ∗} = −2{νm − ν} (2.166)
Debe advertirse que el problema adjunto es lineal, aunque el problema directo es
no lineal. Es conducido por las diferencias de las alturas calculadas y medidas, de
forma que la variable adjunta ψ∗ se hace cero, si esas diferencias son cero. Puesto
que la matriz de coeficientes es [M ]T , el me´todo de solucio´n ma´s eficiente es proceder
hacia atra´s, desde t = T a t = 0, con ψ∗ = 0 en t = T . Una vez se ha determinado
{ψ∗}, el gradiente se obtiene directamente de la u´ltima parte de (2.164):
∂E
∂ai
= {ψ∗}T
({
∂R
∂ai
}
−
[
∂M
∂ai
]
{ν}
)
(2.167)
La solucio´n de la variable adjunta {ψ∗} es conducida por la diferencia entre los
valores calculados y medidos de h y Q, {νm − ν}, de forma que cuando los ca´lculos
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esta´n de acuerdo con las medidas, el gradiente se hace cero y la solucio´n se ha al-
canzado.
Para el problema transitorio hay dos medidas de sensibilidad, ambas como resul-
tado del ca´lculo adjunto. La ecuacio´n (2.167) proporciona el cambio de la funcio´n
de me´rito E con respecto a los para´metros. Es una medida del e´xito de la minimi-
zacio´n. Un pequen˜o valor indica que un rango grande de para´metros (factores de
friccio´n o´ a´reas de fugas) satisface el criterio de minimizacio´n, y por lo tanto los
para´metros no esta´n bien determinados. Esto ocurrira´, por ejemplo, si se buscan
factores de friccio´n o´ a´reas de fugas en una parte de la red que se encuentre alejada
de la localizacio´n de las medidas.
Una segunda medida de la sensibilidad proviene de la Jacobiana, ya que indica
directamente la influencia de un para´metro sobre la altura medida. Por ejemplo,
si una tuber´ıa de la red tiene un caudal muy bajo (y por lo tanto, una pe´rdida de
carga muy pequen˜a), su factor de friccio´n no podra´ ser determinado con precisio´n.
Algunos casos no resultan obvios sin un estudio de la matriz de sensibilidad.
Jacobiana
Para calcular la Jacobiana, la funcio´n de me´rito es alterada:
Eˆ = {b}T{ν} (2.168)
siendo {b} un vector de ceros y unos:
{b}T = {0 0 0 · · · 1 · · · 0 0 0 } (2.169)
en donde el uno aparece en la posicio´n donde se desea obtener la columna de la
Jacobiana. Por lo tanto, el desarrollo que ha conducido a las ecuaciones (2.164) y
(2.167) continu´a siendo de aplicacio´n para Eˆ, aunque ahora Eˆ representa un u´nico
valor de la altura o´ del a´rea de fuga, dependiendo de la localizacio´n del uno en {b}.
El gradiente de Eˆ sera´: {
∂Eˆ
∂ai
}
= {b}T
{
∂ν
∂ai
}
(2.170)
El problema adjunto -similar a (2.166)- sera´:
[M ]T{ψ∗} = {b} (2.171)
en donde ψ∗ es la variable adjunta cuando se utiliza Eˆ. Una vez se ha determinado
ψ∗, se puede calcular una columna de la Jacobiana mediante una ecuacio´n similar a
(2.167):
∂Eˆ
∂ai
= {ψˆ∗}T
({
∂R
∂ai
}
−
[
∂M
∂ai
]
{ν}
)
(2.172)
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El procedimiento para la calibracio´n y el ca´lculo de fugas consta por lo tanto de
los siguientes pasos:
1. Estimar los factores de friccio´n y las a´reas de fugas (estas u´ltimas se suponen
inicialmente iguales a cero, el punto de vista optimista).
2. Resolver el problema directo, usando los factores de friccio´n y las fugas esti-
mados.
3. Resolver el problema adjunto, en donde el te´rmino conducente es la diferencia
entre las alturas calculadas y medidas.
4. Resolver el problema adjunto, en donde el te´rmino conducente es la altura o´
el a´rea de fuga.
5. Usar las variables adjuntas de los dos u´ltimos pasos, para calcular el gradiente,
Jacobiana y Hessiana.
6. Calcular mejores factores de friccio´n y a´reas de fuga, y volver al paso 2 hasta
que no haya cambio en {a}, el vector de factores de friccio´n y a´reas de fuga.
Comparacio´n entre modelos Como se ha indicado, la aplicacio´n del me´todo
inverso en re´gimen estacionario tiene fuerte dependencia del factor de friccio´n, por
lo que los errores en la evaluacio´n de este para´metro pueden conducir a errores en
la seccio´n de fuga e incluso en la posicio´n de e´stas. Puesto que en la mayor´ıa de los
sistemas no se suele disponer de datos precisos respecto a estos para´metros, este es
un inconveniente importante. Tambie´n tienen importancia los errores de monitori-
zacio´n en el me´todo en estado estacionario, ya que se parte de un valor u´nico, lo que
no ocurre en re´gimen transitorio, en donde los ana´lisis son realizados a partir de un
conjunto de datos (una gran cantidad de datos ayuda a estabilizar el procedimiento
de ca´lculo).
El me´todo en estado transitorio tiene las siguientes ventajas:
1. Se puede realizar simulta´neamente la calibracio´n de la red y la determinacio´n
de los consumos (incluida la deteccio´n de fugas).
2. Las ondas de presio´n esta´n menos afectadas por los coeficientes de friccio´n de
las tuber´ıas que el caudal normal, por lo que disminuye la dependencia de los
valores de friccio´n.
3. El registro continuo de las presiones proporciona una enorme cantidad de datos
que ayuda a estabilizar el ca´lculo y produce resultados precisos.
4. Se puede incluir en el algoritmo la deteccio´n de roturas.
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La principal desventaja del ana´lisis transitorio es el tiempo de ca´lculo y los re-
cursos que se precisan para resolver el problema inverso. En la mayor´ıa de casos se
necesitara´ una estacio´n de trabajo o´ un ordenador dedicado en exclusiva para esta
tarea, con objeto de llevar a cabo una monitorizacio´n continua. De esta forma, los
datos podra´n ser recogidos continuamente, realizando la calibracio´n y la determina-
cio´n de consumos varias veces al d´ıa. En ausencia de acontecimientos repentinos,
la variacio´n de friccio´n entre ejecuciones del programa de ca´lculo sera´ despreciable,
de forma que so´lo se necesitara´n unas pocas iteraciones. Los datos de las derivadas
pueden ser retenidos de una ejecucio´n a la siguiente, de forma que puedan ser corre-
gidos, pero no tengan que ser completamente regenerados. Existen adema´s diversos
me´todos para acelerar el proceso de ca´lculo; por ejemplo, la descomposicio´n matri-
cial que se realiza al comienzo del ana´lisis no sera´ necesario repetirla cada vez, si la
configuracio´n del sistema no cambia.
Aunque los resultados parecen alentadores, todav´ıa existen algunas dificultades
que deber´ıan ser investigadas, de cara a su aplicacio´n pra´ctica en sistemas reales:
 El programa desarrollado no permite el ca´lculo con los elementos accesorios
(estaciones de bombeo, dispositivos antiariete, va´lvulas de retencio´n, va´lvulas
reductoras de presio´n, va´lvulas de control, instalaciones de almacenamiento)
que es necesario modelar.
 El programa puede fallar como consecuencia del problema de los tubos cortos.
En la mayor´ıa de las redes, existen diversas tuber´ıas cortas que limitan el
intervalo de tiempo de ca´lculo al tiempo de viaje de una onda a trave´s de la
tuber´ıa. El programa calcula ese tiempo, y entonces genera nudos adicionales
en la red, de forma que todos los intervalos de tiempo sean aproximadamente
iguales. Lo´gicamente, el nu´mero de tales nudos puede ser ra´pidamente dif´ıcil
de manejar. En e´ste y otros aspectos (por ejemplo, pequen˜as tuber´ıas que a
menudo son despreciadas en los ca´lculos cla´sicos) todav´ıa debe realizarse un
gran trabajo, con objeto de determinar co´mo puede aproximarse el sistema, y
evaluar la influencia de tales aproximaciones en el resultado final.
 El taman˜o de la red plantea el problema de la convergencia del problema
inverso, y la posibilidad de que se produzca la convergencia a una solucio´n
falsa.
 La celeridad de la onda se ha supuesto que se conoce con precisio´n; sin em-
bargo, en muchos casos, se tratara´ de un para´metro ma´s a calibrar.
 Aunque se ha admitido que el efecto de las pe´rdidas menores era despreciable,
se deber´ıa investigar el error que se comete al hacer esta simplificacio´n.
 Tampoco se ha considerado el problema de separacio´n de columna o´ la exis-
tencia de ventosas para evitar la cavitacio´n. Aunque este u´ltimo factor no
es importante en condiciones normales, podr´ıa llegar a serlo bajo condiciones
inusuales.
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2.6.2 Ana´lisis de la fiabilidad de redes de abastecimiento
Los sistemas de distribucio´n de agua son redes complejas interconectadas que re-
quieren una planificacio´n y un mantenimiento extensos para asegurar que se entrega
un agua de buena calidad a todos los usuarios. El proceso de planificacio´n compren-
de consideraciones acerca de los recursos disponibles, estimacio´n de las demandas,
ubicacio´n de instalaciones, y otras cuestiones de ı´ndole econo´mica, siendo conside-
rada la fiabilidad del sistema, una parte del disen˜o. Sin embargo, normalmente la
fiabilidad no es cuantificada, desempen˜ando un papel importante el juicio ingenieril.
Por ejemplo, un sistema mallado sera´ ma´s fiable que uno en el que existan muchas
ramificaciones, pudiendo tambie´n aumentarse la fiabilidad an˜adiendo redundancia
en otros elementos, como estaciones de bombeo, va´lvulas, fuentes de suministro,
etc., o´ bien eligiendo materiales que tengan una baja tasa de fallos, como puede ser
el caso de las tuber´ıas de fundicio´n du´ctil.
El problema de definir y disponer de una medida apropiada de la fiabilidad en
sistemas de abastecimiento de agua ha recibido una considerable atencio´n durante
las dos u´ltimas de´cadas, espera´ndose que continu´e este intere´s como consecuencia de
dos factores relacionados: por un lado, debido al creciente e´nfasis sobre la fiabilidad
del servicio, y por otro, debido a la pra´ctica cada vez ma´s extendida de privatizar
los abastecimientos de agua. A medida que los sistemas se privatizan, la Admi-
nistracio´n se enfrenta con el problema de definir los niveles de servicio que deben
alcanzar las empresas explotadoras del abastecimiento. Dichas especificaciones de
servicio incluyen la definicio´n de la fiabilidad, tanto a nivel cuantitativo, en relacio´n
a la demanda y la presio´n de servicio que se deben satisfacer, como cada vez ma´s, a
nivel cualitativo, en relacio´n con la calidad del agua suministrada a los abonados.
Para asegurar el suministro de agua potable al usuario, el sistema de distribucio´n
de agua debe ser disen˜ado para hacer frente a una serie de condiciones de carga de
emergencia. Dichas condiciones de emergencia pueden ser clasificadas como:
 Demandas para proteccio´n contra incendios.
 Roturas de tuber´ıas.
 Fallos de bombas.
 Interrupcio´n del suministro ele´ctrico.
 Fallos de las va´lvulas de control.
 Insuficiente capacidad de almacenamiento.
Cada una de estas condiciones debe ser examinada prestando especial atencio´n
en el impacto sobre el sistema, desarrollando medidas adecuadas del comportamien-
to del sistema, y disen˜ando el mismo con la capacidad necesaria para que pueda
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afrontar las condiciones de emergencia con un nivel adecuado de fiabilidad.
Una revisio´n de la literatura existente (Mays, 1989; Goulter et al., 2000) revela
que no existe una definicio´n universalmente aceptada de medida de la fiabilidad, para
los sistemas de distribucio´n de agua. La fiabilidad se define normalmente como la
probabilidad de que un sistema cumpla su funcio´n, dentro de determinados l´ımites,
para un per´ıodo de tiempo en un entorno especificado. Para un sistema grande con
muchos subsistemas que interactu´an (como ocurre en los sistemas de distribucio´n
de agua) es extremadamente dif´ıcil calcular la fiabilidad anal´ıticamente. El ca´lculo
preciso de la fiabilidad requiere el conocimiento de la fiabilidad de los subsistemas
ba´sicos o´ componentes, y el impacto sobre el cumplimiento de la funcio´n del sistema,
causado por el conjunto de los posibles fallos de todos los subsistemas.
2.6.2.1 Modos de fallos
Aunque las redes de distribucio´n de agua tienen muchas caracter´ısticas en comu´n
con otras redes, existe un nu´mero significativo de diferencias cuando se examinan
desde el punto de vista del fallo. Las diferencias surgen fundamentalmente como
consecuencia de las formas en las que una red de distribucio´n de agua puede fallar.
De una forma gene´rica, el fallo de una red de distribucio´n de agua puede definirse
como un descenso de la presio´n, el caudal o´ ambos, por debajo de determinados
valores, en uno o´ ma´s nudos dentro de la red.
Teniendo en cuenta la definicio´n anterior, hay dos modos principales de fallos en
una red de distribucio´n de agua:
 Fallo de funcionamiento o´ de demanda, cuando la demanda del sistema es
mayor que el valor de disen˜o.
 Fallo meca´nico o´ de componente, cuando se produce el fallo de componentes
individuales de la red, como tuber´ıas, bombas, va´lvulas, etc.
Ambos tipos de fallos tienen una base probabil´ıstica que debe ser incorporada
en cualquier ana´lisis de fiabilidad.
Fallo de funcionamiento En este caso, la red falla en el sentido de que la carga
supera la capacidad del sistema. Este fallo no es generalmente catastro´fico, como
podr´ıa suceder en el caso de una estructura, sino que la consecuencia es que la
presio´n, el caudal disponible o´ ambos, en uno o´ ma´s nudos de la red pueden caer
por debajo del mı´nimo requerido. Las implicaciones de estos fallos dependen del
tipo de suministro afectado: mientras que en el caso del consumo dome´stico, pue-
den ser irrelevantes, si la duracio´n del fallo se limita a unas pocas horas, en el caso
de un sistema de proteccio´n contra incendios, puede producir cuantiosas pe´rdidas
econo´micas, incluso pe´rdidas de vidas humanas.
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El aspecto probabil´ıstico de estos fallos aparece como consecuencia de la distri-
bucio´n de probabilidad de la carga, bajo la cual se espera que funcione el sistema.
La eleccio´n de las demandas de disen˜o de una red no proviene de un proceso de-
terminista, lo que implica que existe una probabilidad de que la red no sea capaz
de satisfacer dichas demandas. Por ejemplo, una red disen˜ada en base al caudal
ma´ximo diario para un per´ıodo de retorno de 20 an˜os Q20, es improbable que satis-
faga los requisitos de caudal y presio´n para el caudal correspondiente a un per´ıodo
de 50 an˜os Q50, y por lo tanto fallara´ bajo tal condicio´n de carga. En promedio, el
caudal Q50 ocurre una vez cada 50 an˜os, por lo que tiene una probabilidad igual a
0,02 de ocurrir en un an˜o determinado. Las probabilidades de todos los escenarios de
demanda pueden ser calculados de forma similar, pudiendo determinarse la proba-
bilidad total de que las demandas sean mayores que un determinado valor de disen˜o.
Una complicacio´n adicional surge debido a los cambios en la demanda a lo largo
del tiempo. Los valores de disen˜o se establecen en base a unas cargas proyectadas en
el sistema; sin embargo, las demandas pueden incrementarse ma´s alla´ de esos valores,
como consecuencia de incrementos imprevistos de la poblacio´n servida, o´ cambios
en el estilo de vida que incrementen el consumo per ca´pita. La Administracio´n esta´
aplicando de forma progresiva nuevas medidas para afrontar estos problemas; por
ejemplo, ofreciendo incentivos para que se reduzca de forma voluntaria el consumo
de agua, o´ bien legislando medidas para la reduccio´n del consumo (Maddaus, 1987;
Billings y Jones, 1996). Muchas de las medidas se han desarrollado para evitar fallos
como consecuencia de escasez de agua en la fuente principal de abastecimiento; sin
embargo, se pueden aplicar me´todos similares a la gestio´n de sistemas de distribu-
cio´n de agua donde el suministro global es adecuado, pero el sistema de distribucio´n
no es capaz de satisfacer las demandas crecientes.
Un factor adicional que tiene un impacto en la consideracio´n del fallo de la de-
manda es que la capacidad hidra´ulica de la red tiende a disminuir con el tiempo, a
medida que la red envejece, lo que igualmente tiene como consecuencia que aumente
la probabilidad de que la demanda exceda la capacidad hidra´ulica del sistema.
Puesto que la consecuencia de un fallo debido a que la carga hidra´ulica sea mayor
que la carga de disen˜o es similar a la que ocurre cuando se produce el fallo de un
componente (caudales o´ presiones por debajo de los niveles deseables), la forma de
mejorar la fiabilidad del sistema en ambos casos es tambie´n parecida. Por un lado,
los componentes de mayor taman˜o proporcionara´n una mayor capacidad de caudal
en la red, y por lo tanto, reducira´n la probabilidad de que las demandas reales
superen los valores de disen˜o. Por otra parte, estudios previos (Kettler y Goul-
ter, 1985; Mays, 1989) han mostrado que las tasas de roturas de tuber´ıas en redes
existentes esta´n fuertemente relacionadas con el dia´metro, siendo las roturas menos
frecuentes en las tuber´ıas de mayor dia´metro. Por lo tanto, la eleccio´n de tuber´ıas
de grandes dia´metros puede reducir la probabilidad de un fallo de componente, a la
vez que mejora la medida de fiabilidad basada en la capacidad de suministrar caudal.
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Hay que sen˜alar que un buen resultado de acuerdo con una medida de la fia-
bilidad basada en un modo de fallo, no significa necesariamente que se obtenga
una buena fiabilidad respecto al otro modo. Si se considera el caso de una tuber´ıa
principal junto a la fuente de suministro de un abastecimiento, un alto porcentaje
de caudal enviado a partes remotas de la red, pasara´ a trave´s de la misma, requi-
rie´ndose por tanto una tuber´ıa de gran capacidad con un dia´metro grande. Esta
tuber´ıa de gran dia´metro tendra´ una baja tasa de roturas, lo que indicara´ una buena
fiabilidad respecto al fallo del componente. No obstante, la probabilidad de que el
caudal requerido a trave´s de esta tuber´ıa sea mayor que el caudal de disen˜o, puede
ser tambie´n grande, por lo que la fiabilidad respecto a un fallo de funcionamiento
sera´ baja.
Las mejoras que se obtienen en la fiabilidad del sistema, mediante la eleccio´n de
grandes dia´metros de tuber´ıas, se pueden tambie´n alcanzar a trave´s de la seleccio´n de
grandes capacidades para los otros componentes principales de la red. En el caso de
una estacio´n de bombeo, la incorporacio´n de ma´s bombas reducira´ la probabilidad
de fallo de la estacio´n, a la vez que proporcionara´ una capacidad adicional a la
estacio´n, reduciendo la probabilidad de que las demandas en la estacio´n superen la
capacidad de disen˜o.
Fallo meca´nico o´ de componente El segundo tipo de fallo principal esta´ aso-
ciado con el fallo de los componentes del sistema de distribucio´n (tuber´ıas, bombas,
va´lvulas, etc.) que constituyen la infraestructura del sistema. La incapacidad del
sistema para satisfacer los requisitos de presio´n o´ caudal en esta situacio´n, proviene
de la reduccio´n en la capacidad hidra´ulica de la red, cuando el sistema ha fallado y
se encuentra en reparacio´n. Debe sen˜alarse que si el sistema se ha disen˜ado con su-
ficiente redundancia (lo que, impl´ıcitamente, se traduce en fiabilidad) el fallo de un
componente no tiene que resultar en el fallo del sistema. Sin embargo, en cualquier
ana´lisis de fiabilidad debe evaluarse expl´ıcitamente el potencial de un componente
para reducir el funcionamiento del sistema, hasta el punto que ocurra el fallo del
sistema.
La probabilidad del fallo de un componente puede obtenerse de registros histo´ri-
cos de fallos, y puede ser modelada usando una adecuada distribucio´n de proba-
bilidad. Goulter y Coals (1986) propusieron una distribucio´n de probabilidad de
Poisson con para´metro λ (roturas/Km/an˜o) para la rotura de tuber´ıas.
De forma similar, la probabilidad que las demandas sean mayores que los valores
de disen˜o tambie´n puede ser obtenida a partir de datos histo´ricos, y modelada con-
venientemente. El problema fundamental es debido a que, aunque se conozcan las
distribuciones de probabilidad de los dos modos de fallo, es dif´ıcil definir la fiabilidad
de forma expl´ıcita. La reduccio´n de la probabilidad de un fallo de componente o´
de que las demandas sean mayores que la capacidad de disen˜o obviamente mejoran
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la fiabilidad; el problema reside en cuantificar esta mejora. Por otra parte, debe
evaluarse el efecto que produce el fallo de una tuber´ıa u otro componente en el resto
de la red. Obviamente, cuanto ma´s cr´ıtica sea la tuber´ıa en el conjunto de la red,
el efecto tendra´ un mayor alcance y sera´ ma´s serio. Finalmente, si la fiabilidad de
la red, obtenida de medidas basadas en cualquier modo de fallo no es satisfactoria,
debe determinarse la forma ma´s eficiente de mejorarla.
Las condiciones de fallo en un u´nico nudo de demanda, producidas por cualquie-
ra de los dos modos de fallo analizados, son relativamente fa´ciles de definir. Los
para´metros que definen la severidad del fallo provienen de la magnitud del de´ficit
producido: cuanto menor sea la presio´n en el nudo, o´ bien, cuanto mayor sea la
diferencia entre el caudal requerido y el caudal entregado, mayor sera´ la magnitud
del fallo. Sin embargo, el problema es considerablemente ma´s complejo cuando se
considera el sistema en conjunto. Un sistema puede experimentar un fallo a trave´s
de un caudal o´ presio´n inadecuados en un u´nico nudo de demanda, o´ en una com-
binacio´n de nudos de demanda, hasta el punto en que el caudal en todos los nudos
este´ por debajo de la demanda, o´ bien la presio´n en todos los nudos este´ por deba-
jo del mı´nimo permisible. El de´ficit en diferentes nudos de demanda puede variar
significativamente, de forma que un nudo tenga un fallo grave, y el resto de nudos
no experimenten ningu´n fallo, o´ e´ste sea insignificante. Alternativamente, todos los
nudos pueden experimentar un fallo uniforme relativamente menor, sin que exista
ningu´n nudo que tenga un fallo grave. Esta variacio´n de escenarios, cada uno de los
cuales representa una forma del fallo de un sistema, muestra el problema de definir
la fiabilidad de un sistema como una unidad, y de distinguir entre las severidades
de los diferentes escenarios de fallo.
El ana´lisis realizado en este apartado se ha centrado en la fiabilidad del sistema
desde un punto de vista cuantitativo (es decir, que las variables hidra´ulicas sean
satisfechas), si bien se podr´ıa realizar un ana´lisis similar para definir los niveles
de fiabilidad en relacio´n a la calidad del suministro. Se pueden producir niveles
inaceptables de baja calidad del agua como consecuencia del fallo de un componente
en la planta de tratamiento, de una disminucio´n de la calidad en la fuente principal
de abastecimiento, de la contaminacio´n producida en la red de distribucio´n tras
abandonar la instalacio´n de tratamiento (equivalente al fallo de un componente
de la red), o´ bien del aumento de los requisitos de calidad del agua suministrada
(equivalente a un incremento de la demanda).
2.6.2.2 Ana´lisis de la fiabilidad de los componentes
Un sistema o´ sus componentes pueden ser considerados como una caja negra o´
un sistema de para´metros agrupados, observa´ndose su funcionamiento a lo largo del
tiempo, lo que reduce el ana´lisis de fiabilidad a un problema unidimensional, en el
que el tiempo es la u´nica variable independiente. En tales casos, interesa estudiar el
tiempo hasta el fallo (time-to-failure o´ TTF es la denominacio´n inglesa) del sistema
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o´ de sus componentes, siendo e´sta una variable aleatoria. Debe sen˜alarse que el
te´rmino “tiempo” puede ser usado de una forma ma´s gene´rica, pudiendo en ocasio-
nes ser ma´s adecuadas otras escalas f´ısicas, como la distancia o´ la longitud.
El ana´lisis del TTF es particularmente apropiado para evaluar la fiabilidad de
sistemas, de componentes reparables, o´ de ambos. Para un sistema que es reparable
despue´s de su fallo, el tiempo necesario para su reparacio´n es incierto; por lo tanto,
el tiempo hasta la reparacio´n (time-to-repair o´ TTR en denominacio´n inglesa) es
tambie´n una variable aleatoria.
Densidad de fallo, tasa de fallos y tiempo medio hasta el fallo La funcio´n
de densidad de fallo es la funcio´n de probabilidad que gobierna la ocurrencia en el
tiempo del fallo. La fiabilidad de un sistema o´ de un componente en un intervalo de
tiempo determinado [0, t] puede ser obtenido mediante:
ps(t) = P (TTF > t) =
∫ ∞
t
f(τ)dτ (2.173)
siendo TTF el tiempo hasta el fallo, que tiene una funcio´n de densidad de fallo
f(t). La fiabilidad ps(t) representa de esta forma, la probabilidad de que el sistema
no experimente ningu´n fallo en el intervalo [0, t]. La probabilidad del fallo o´ de no
fiabilidad puede ser expresado como:
pf (t) = 1− ps(t) (2.174)
representando la probabilidad de que un componente o´ un sistema experimente su
primer fallo en el intervalo [0, t]. Teniendo en cuenta las ecuaciones (2.174) y (2.173),
se puede obtener la funcio´n de densidad de fallo mediante:
f(t) = −dps(t)
dt
=
dpf (t)
dt
(2.175)
El tiempo hasta el fallo es una variable aleatoria continua y no negativa por
naturaleza. Muchas funciones de distribucio´n son apropiadas para modelar el com-
portamiento estoca´stico del tiempo hasta el fallo, siendo entre ellas, la funcio´n ex-
ponencial la ma´s comu´nmente usada. La distribucio´n exponencial se ha encontrado
que describe adecuadamente la distribucio´n del tiempo hasta el fallo de componen-
tes, equipos y sistemas que comprenden componentes con mezclas de distribuciones
de vida.
La tasa de fallos se define como el nu´mero de fallos que ocurren por unidad de
tiempo en un intervalo (t, t+∆t), por unidad de la poblacio´n restante en el tiempo
t. La tasa de fallos instanta´nea m(t) se puede obtener como:
m(t) = lim
∆t→0
[
NF (∆t)/∆t
N(t)
]
=
f(t)
ps(t)
(2.176)
siendo:
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Figura 2.26.- Curva de mortalidad o´ curva en ban˜era
NF (∆t): nu´mero de fallos en un intervalo de tiempo (t, t+∆t);
N(t): nu´mero de fallos desde el inicio hasta el tiempo t.
La tasa de fallos para muchos sistemas tiene una forma de ban˜era, como se
muestra en la Figura 2.26, en donde se distinguen tres per´ıodos de vida diferentes.
En el per´ıodo de fallos precoces, algunos componentes o´ sistemas fallan nada ma´s
ponerse en uso. Estos fallos se producen debido a defectos en la fabricacio´n o´ en
el montaje, dando como resultado que la tasa de fallos comience tomando valores
muy elevados y decrezca hasta estabilizarse en un determinado valor caracter´ıstico
de cada componente o´ sistema. Una vez superada la etapa anterior, se entra en el
per´ıodo de vida u´til, en el que los componentes o´ sistemas fallan debido a su uso,
ocurriendo de forma accidental o´ aleatoria. Si el componente puede sustituirse o´
repararse, entonces el sistema vuelve a funcionar en unas condiciones similares a las
de antes de producirse el fallo. Por u´ltimo, se presenta el per´ıodo de envejecimiento,
en donde los componentes o´ sistemas fallan debido a que con el paso del tiempo se
han degradado tanto que ya no pueden funcionar. La tasa de fallos aumenta con el
tiempo desde el valor de per´ıodo de vida u´til hasta (teo´ricamente) el infinito, como
se aprecia en la Figura 2.26.
La fiabilidad puede calcularse directamente a partir de la tasa de fallos mediante:
ps(t) = exp
(∫ t
0
m(τ)dτ
)
(2.177)
Sustituyendo la ecuacio´n (2.177) en la ecuacio´n (2.176), la funcio´n de densidad
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de fallos f(t) puede expresarse en te´rminos de la tasa de fallos como:
f(t) = m(t) exp
[∫ t
0
m(τ)dτ
]
(2.178)
Una medida de fiabilidad habitualmente utilizada es el tiempo medio hasta el
fallo (mean time to failure o´ MTTF en ingle´s), que representa el tiempo esperado
hasta el fallo. Matema´ticamente puede expresarse mediante:
MTTF = E[TTF ] =
∫ ∞
0
τf(τ)dτ (2.179)
Para sistemas relacionados con los recursos de agua, tales como redes de tuber´ıas,
estaciones de bombeo, o´ sistemas de evacuacio´n de aguas pluviales, los componen-
tes que fallan pueden ser reparados o´ reemplazados de forma que el sistema pueda
volver a entrar en servicio. El tiempo requerido para reparar el sistema es incierto;
por lo tanto, el tiempo total necesario para restablecer el sistema desde un estado
de fallo a un estado operativo es una variable aleatoria.
El tiempo hasta la reparacio´n (time to repair o´ TTR en ingle´s) tiene una funcio´n
de densidad g(t), que representa el tiempo necesario para reparar un sistema fallido
cuando el fallo ocurre en el instante 0. La probabilidad de reparacio´n G(t) es la
probabilidad que el sistema fallido pueda ser restablecido dentro de un per´ıodo de
tiempo determinado [0, t]:
G(t) = P [TTR ≤ t] =
∫ t
0
g(τ)dτ (2.180)
La tasa de reparacio´n r(t), similar a la tasa de fallos, es la probabilidad condi-
cional que el sistema sea reparado por unidad de tiempo, dado que el sistema fallo´
en el instante 0 y no esta´ todav´ıa reparado en el instante t. La cantidad r(t)dt es la
probabilidad que el sistema sea reparado durante el intervalo de tiempo (t, t + dt),
dado que el sistema falla en el instante t. La relacio´n entre la funcio´n de densidad
de reparacio´n, la tasa de reparacio´n, y la probabilidad de reparacio´n es:
r(t) =
g(t)
1−G(t) (2.181)
Dada una tasa de reparacio´n r(t), se tiene:
g(t) = r(t) exp
(
−
∫ t
0
r(τ)dτ
)
(2.182)
G(t) = 1− exp
(
−
∫ t
0
r(τ)dτ
)
(2.183)
El tiempo medio hasta la reparacio´n (mean time to repair o´ MTTR) es el valor
esperado del tiempo hasta la reparacio´n de un sistema:
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MTTR =
∫ ∞
0
tg(t)dt (2.184)
El MTTR mide el tiempo necesario para realizar las operaciones de manteni-
miento. En el caso de un sistema no reparable, el MTTR es una medida adecuada
del tiempo medio de vida. Para un sistema reparable, un indicador ma´s represen-
tativo del ciclo fallo-reparacio´n, es el tiempo medio entre fallos (mean time between
failure o´ MTBF ), que es la suma de MTTF y MTTR:
MTBF =MTTF +MTTR (2.185)
El tiempo medio entre reparaciones (mean time between repair o´ MTBR) es el
valor esperado del tiempo entre dos reparaciones consecutivas, y es igual a MTBF .
Disponibilidad e indisponibilidad Un sistema reparable experimenta una re-
peticio´n de procesos de reparacio´n-fallo y fallo-reparacio´n, a lo largo de su vida de
servicio. El te´rmino disponibilidad A(t) generalmente se utiliza en sistemas repa-
rables, para indicar la probabilidad de que el sistema se encuentre en un estado
operativo en un instante determinado t. Por otra parte, la fiabilidad ps(t) es ade-
cuada para sistemas no reparables, indicando la probabilidad que el sistema haya
estado en una condicio´n operativa, desde el instante 0 hasta el instante t.
La disponibilidad puede tambie´n ser interpretada como el porcentaje de tiempo
que el sistema esta´ en un estado operativo, dentro de un per´ıodo de tiempo deter-
minado. En general, la disponibilidad y la fiabilidad de un sistema satisfacen la
siguiente desigualdad:
0 ≤ ps(t) ≤ A(t) ≤ 1 (2.186)
verifica´ndose la igualdad entre disponibilidad y fiabilidad en el caso de sistemas no
reparables.
El complemento de la disponibilidad es la indisponibilidad U(t), definida como
la probabilidad que un sistema se encuentre en una condicio´n fallida en un instante
t, dado que esta´ operativo en el instante 0. Es decir, la indisponibilidad representa
el porcentaje de tiempo que el sistema no esta´ disponible para el servicio en el
per´ıodo de tiempo [0, t], dado que esta´ operativo en el instante 0. La disponibilidad,
indisponibilidad y no fiabilidad satisfacen las siguientes relaciones:
A(t) + U(t) = 1 (2.187)
0 ≤ U(t) ≤ pf (t) < 1 (2.188)
Para un sistema no reparable, la indisponibilidad es igual a la no fiabilidad; es
decir, U(t) = pf (t).
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Considerando un sistema con una tasa de fallos constante λ, y una tasa de
reparacio´n constante η, resultan las siguientes expresiones para la disponibilidad y
la indisponibilidad:
A(t) =
η
λ+ η
+
λ
λ+ η
e−(λ+η)t (2.189)
U(t) =
λ
λ+ η
[
1− e−(λ+η)t] (2.190)
Cuando el tiempo tiende hacia infinito (t → ∞), el sistema alcanza su esta-
do estacionario, siendo los valores de disponibilidad e indisponibilidad para dicho
estado:
A(∞) = η
λ+ η
=
1/λ
1/λ+ 1/η
=
MTTF
MTTF +MTTR
(2.191)
U(∞) = λ
λ+ η
=
1/η
1/λ+ 1/η
=
MTTR
MTTF +MTTR
(2.192)
2.6.2.3 Modelos y te´cnicas para la evaluacio´n de la fiabilidad de la red
La fiabilidad de un sistema de distribucio´n de agua se puede definir, segu´n Goul-
ter (1995) como “la capacidad del sistema para satisfacer las demandas, cuando
tales demandas esta´n especificadas en te´rminos de:
1. Los caudales a suministrar.
2. El rango de presiones a las que esos caudales deben ser provistos.”
Una extensio´n u´til de esa definicio´n es la aportada por Cullinane et al. (1992):
“la capacidad del sistema de proporcionar servicio, con un nivel aceptable de in-
terrupcio´n a pesar de condiciones anormales”. Una caracter´ıstica fundamental de
esta u´ltima definicio´n es que introduce, tanto el concepto del per´ıodo de tiempo
durante el cual el sistema es incapaz de satisfacer las demandas, como el instante
determinado en el tiempo (las circunstancias que provocaron que el sistema fue-
ra incapaz de suministrar las demandas), como determinantes importantes para el
ca´lculo de la fiabilidad. Estos autores tambie´n reconocen que el fallo del sistema
se puede producir como consecuencia de que los caudales asociados a las demandas
no son suministrados, o´ bien que las presiones se encuentran por debajo del mı´nimo
aceptable. Por otra parte, se indica expresamente que los fallos deber´ıan ocurrir
u´nicamente en asociacio´n con condiciones anormales, como podr´ıa ser el fallo de un
componente, o´ la aparicio´n de unas demandas anormalmente altas.
Como se ha indicado anteriormente, el rango de combinaciones en las cuales se
puede producir el fallo de un sistema de distribucio´n de agua, constituye una fuente
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principal de las dificultades teo´ricas y pra´cticas que se encuentran en establecer me-
didas de fiabilidad apropiadas, que sean tanto extensas, como manejables desde un
punto de vista computacional. En la actualidad existen dos me´todos fundamentales
para la evaluacio´n de la fiabilidad:
 Me´todos de simulacio´n, en donde la red es evaluada bajo un rango de esce-
narios, formulados de forma individual, o´ a partir de una serie temporal de
sucesos, obtenidos de las condiciones que definen los requisitos de la red.
 Me´todos anal´ıticos, en donde una solucio´n cerrada para la fiabilidad es obte-
nida directamente de los para´metros que definen las cargas en la red, y de la
capacidad de la red para satisfacer esas demandas.
Dos aspectos ba´sicos se deben tener en cuenta en ambos me´todos: por un lado,
el funcionamiento hidra´ulico, indicado por factores como los requisitos de presio´n
y caudal en la red, dia´metros de las tuber´ıas, caudales en las tuber´ıas, gradientes
hidra´ulicos y presiones resultantes en los nudos; por otro lado, la configuracio´n de
la red, indicada por el nivel de conectividad entre nudos, especialmente nudos de
demanda y fuentes de suministro, la forma de la red (nu´mero de mallas), y la exis-
tencia de ramales ciegos. Si bien estos dos aspectos son importantes tanto en los
me´todos de simulacio´n como en los anal´ıticos, la configuracio´n de la red ha recibido
una mayor atencio´n en los me´todos anal´ıticos, mientras que el funcionamiento hi-
dra´ulico ha sido el intere´s principal de los me´todos de simulacio´n.
Seguidamente se describen en mayor extensio´n los diferentes me´todos existentes
para la evaluacio´n de la fiabilidad.
Me´todos de simulacio´n Los impactos de los fallos de los componentes o´ de los
fallos debidos a la variacio´n de la demanda son evaluados mediante la consideracio´n
de diferentes escenarios o´ casos. En un procedimiento caso a caso, se definen una
serie de casos, cada uno de los cuales comprende un conjunto de demandas o´ pa-
trones de demandas, y configuraciones de la red. La red es entonces simulada para
cada caso, con objeto de determinar las presiones y los caudales que ocurren en el
sistema bajo esas condiciones.
Las demandas usadas en estos ana´lisis pueden ser una combinacio´n de demandas
nodales, tales como caudales de incendios, que se considera que la red debe sumi-
nistrar. Los aspectos de los fallos de los componentes de la red en la simulacio´n son
tenidos en cuenta mediante modificaciones de la configuracio´n de la red, en donde
el fallo de una combinacio´n de componentes de la red, como bombas, tuber´ıas y
va´lvulas, es evaluado mediante la eliminacio´n del elemento relevante de la red, pre-
viamente a la simulacio´n.
La determinacio´n de la combinacio´n de demandas y fallo de componentes que
deben ser incluidos en cada caso, as´ı como el nu´mero de casos para los que debe ser
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evaluado el funcionamiento de la red, presenta algunas dificultades. Idealmente, el
fallo de un componente considerado conjuntamente con una carga determinada sera´
el ma´s cr´ıtico para el funcionamiento de la red. Por lo tanto, el componente cr´ıtico
para una determinada carga puede diferir del correspondiente a otra carga.
El funcionamiento de la red normalmente se evalu´a en este me´todo cuando so´lo
uno de los componentes ha fallado. La razo´n para limitar el fallo de un u´nico com-
ponente cada vez surge del hecho de que la probabilidad de que se produzcan dos
o´ ma´s fallos simulta´neamente (un componente falla antes de que otro se haya re-
parado) es generalmente demasiado pequen˜a, para que se justifique su consideracio´n.
No obstante, incluso en el caso de que el ana´lisis quede restringido al fallo de
un u´nico componente, se deben examinar muchas combinaciones de patrones de
demanda y de fallos de componentes, para poder tener una visio´n detallada del
funcionamiento de la red. La decisio´n respecto a las combinaciones que se deben
incluir esta´ basada en la experiencia del disen˜ador, a menudo guiado por normas
municipales. La definicio´n del conjunto de combinaciones de esta manera encuentra
diversos problemas; el primero y ma´s importante, es saber si dicho conjunto contiene
todas las combinaciones cr´ıticas, y en particular, si contiene la peor combinacio´n.
El ca´lculo del funcionamiento del sistema para todas las combinaciones a analizar
requiere realizar la simulacio´n hidra´ulica de la red un nu´mero elevado de veces, lo
que exige un gran esfuerzo computacional. Una solucio´n potencial a este problema
es el me´todo propuesto por Jowitt y Xu (1993), segu´n el cual, la distribucio´n del
caudal en una red que presenta el fallo de un componente, puede predecirse a priori
usando un ana´lisis de microcaudales, sin necesidad de realizar una simulacio´n hi-
dra´ulica completa. Este me´todo tiene la limitacio´n de que un incendio o´ la rotura de
una tuber´ıa cambia radicalmente el patro´n de microcaudales, en cuyo caso se necesi-
ta una simulacio´n hidra´ulica completa. Otra solucio´n a este problema es el me´todo
propuesto por Xu y Goulter (1998), en el que se utiliza un modelo hidra´ulico lineal
desarrollado alrededor de los valores esperados de las demandas nodales, niveles de
los depo´sitos, y coeficientes de rugosidad de las tuber´ıas. Ma´s adelante se describira´
detalladamente este me´todo.
El otro me´todo principal de simulacio´n para la evaluacio´n de la fiabilidad esta´
basado en la generacio´n y simulacio´n de series temporales de escenarios, basados en
la distribucio´n de probabilidad para los fallos de tuber´ıas y bombas, y los tiempos de
reparacio´n. El funcionamiento hidra´ulico de la red es analizado mediante simulacio´n,
bajo las condiciones contenidas en esas series temporales. Aunque desde un punto
de vista computacional, el me´todo basado en las series temporales es ma´s exigente
que el me´todo caso a caso, dicho me´todo proporciona una descripcio´n ma´s completa
del funcionamiento de la red, considerando una mayor variedad de casos. Un ana´lisis
completo de la fiabilidad de la red usando el me´todo de simulacio´n basado en series
temporales requerira´ considerar tanto los aspectos de fallo meca´nico de Wagner et al.
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(1988a), como los aspectos basados en el caudal de Bao y Mays (1990).
Me´todos anal´ıticos Los me´todos anal´ıticos se distinguen por te´cnicas que in-
tegran todos los para´metros relacionados con la red y sus cargas (por ejemplo,
distribucio´n en planta de la red y caracter´ısticas de las cargas), en una serie de
medidas de fiabilidad que no requieren realizar una simulacio´n completa de la red.
Una caracter´ıstica importante de las te´cnicas anal´ıticas es un creciente uso de la
teor´ıa de grafos para describir el funcionamiento de la red, en te´rminos de su forma
y de la conectividad entre nudos, especialmente entre los nudos fuente y los nudos
de demanda.
Las caracter´ısticas de la teor´ıa de grafos que se utilizan ma´s comu´nmente en el
ana´lisis de fiabilidad de las redes de distribucio´n de agua son:
asequibilidad: la conexio´n de un nudo de demanda espec´ıfico a un nudo fuente;
conectividad: la conexio´n de cada nudo de demanda, al menos, a un nudo fuente.
camino cr´ıtico: un conjunto de tramos que cuando se eliminan de una red, desco-
necta completamente uno o´ ma´s nudos en el resto de la red.
Debe tenerse en cuenta que la conexio´n de un nudo a una fuente es una con-
dicio´n necesaria, pero no suficiente, para que un nudo vea satisfecha su demanda.
Si la tuber´ıa de conexio´n entre el nudo y la fuente es demasiado pequen˜a, o´ si la
presio´n en el sistema es demasiado baja, el nudo puede no recibir agua, aunque este´
conectado a la fuente. El desarrollo de un medio efectivo de integrar los aspectos
de funcionamiento hidra´ulico con las caracter´ısticas de la teor´ıa de grafos asociadas
con la distribucio´n de la red, es uno de los problemas principales en las te´cnicas
anal´ıticas para la evaluacio´n de la fiabilidad.
Los principios de la teor´ıa de grafos se han empleado de forma extensiva en el
ana´lisis de redes de distribucio´n ele´ctrica, redes de comunicacio´n, etc. Algunas de
las primeras consideraciones acerca de su uso para evaluar la fiabilidad de las redes
de agua son recogidas en (Goulter, 1988; Jacobs y Goulter, 1989). Wagner et al.
(1988b) examinaron una serie de te´cnicas anal´ıticas y observaron que aunque la
evaluacio´n de la probabilidad de alcanzabilidad y conectividad eran efectivos pa-
ra algunas redes, se encontraron significativos problemas computacionales cuando
las te´cnicas eran aplicadas a otra red. Las dificultades computacionales son una
consecuencia de que el esfuerzo de computacio´n se incrementa exponencialmente a
medida que aumenta el taman˜o de la red (Jacobs y Goulter, 1989; Su et al., 1987).
Adema´s, las hipo´tesis que se imponen a las redes para evaluarlas mediante te´cnicas
anal´ıticas generalmente son rigurosas, por lo que los resultados no proporcionan una
interpretacio´n exacta de la fiabilidad, no pudiendo ser generalizados de una situa-
cio´n de la red a otra.
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Algunos me´todos para la evaluacio´n anal´ıtica de la fiabilidad han intentado abor-
dar el problema computacional, mediante la simplificacio´n de la red, usando prin-
cipios de la teor´ıa de grafos. Dos te´cnicas han recibido especial atencio´n a este
respecto: los algoritmos de reduccio´n en serie, y los algoritmos de reduccio´n en
paralelo. Estas te´cnicas han sido aplicadas por Awumah y Goulter (1992), Wag-
ner et al. (1988b) y Wu et al. (1993), y consisten en una reduccio´n de la complejidad
de la red (es decir, la reduccio´n de los tramos que deben ser considerados), mediante
la agrupacio´n de tramos y nudos, habiendo conseguido una reduccio´n en los requi-
sitos computacionales, a la vez que mantienen un nivel adecuado de extensio´n en
su interpretacio´n de la fiabilidad. Sin embargo, estas te´cnicas encuentran todav´ıa
dificultades por una carga significativa computacional (Wu et al., 1993), y no son
siempre efectivas, incluso para redes relativamente simples.
Una alternativa frente al problema de la carga computacional viene recogida en
el trabajo de Jacobs y Goulter (1991), en donde se desarrolla una te´cnica basada
en la teor´ıa del camino cr´ıtico, por la que se puede calcular con una determinada
precisio´n, la fiabilidad de una red, definida como la probabilidad de que cada nudo
este´ conectado a una fuente. Sin embargo, la te´cnica no tiene en cuenta la capacidad
hidra´ulica de los tramos que conectan el nudo a la fuente, ignorando por tanto la
posibilidad que una red sea fiable desde el punto de vista de la conectividad, pero
en te´rminos de funcionamiento hidra´ulico, sea incapaz de satisfacer las demandas,
lo que implicar´ıa un estado fallido.
Te´cnicas heur´ısticas Un desarrollo reciente en las medidas de fiabilidad de las
redes de distribucio´n de agua ha sido el uso de medidas heur´ısticas para evaluar
la fiabilidad, y para guiar al disen˜ador en la mejora de la fiabilidad. Las medidas
heur´ısticas se definen como unas medidas que no reflejan exactamente la fiabilidad
(sus unidades pueden no tener un significado real en te´rminos de fiabilidad), pero
los cambios en sus valores se traducen en cambios en la fiabilidad. Estas medidas
heur´ısticas de la fiabilidad han recibido especial atencio´n en las te´cnicas de optimi-
zacio´n para el disen˜o de las redes de distribucio´n de agua.
Los primeros usos de estas medidas vienen recogidos en los trabajos de Awu-
mah et al. (1991), Awumah y Goulter (1992) y Lansey et al. (1992). Awumah y
Goulter (1992) utilizaron una medida de redundancia de la teor´ıa de la entrop´ıa.
La teor´ıa de la entrop´ıa es capaz de medir la flexibilidad y la diversidad en el siste-
ma, y por lo tanto reflejar la redundancia de la red, que contribuye a la fiabilidad.
Awumah et al. (1991) utilizaron esta medida en una aplicacio´n de optimizacio´n y
mostraron que era capaz de producir disen˜os de red que eran comparables en cuanto
a fiabilidad, a disen˜os obtenidos mediante te´cnicas de simulacio´n, con un esfuerzo
computacional significativamente mayor.
Wu et al. (1993) tambie´n propusieron un ı´ndice de fiabilidad heur´ıstico que
reconoc´ıa la contribucio´n parcial de los tramos en satisfacer las demandas, lo que
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se obten´ıa ponderando una medida de la fiabilidad basada en la conectividad para
un camino particular, por la importancia de ese camino con respecto a la rela-
cio´n entre el caudal total en el camino y la demanda total del nudo para el que
se evalu´a la fiabilidad. El ı´ndice no reflejaba con precisio´n las condiciones de la
red, y ten´ıa los mismos problemas computacionales normalmente asociados con los
me´todos anal´ıticos.
Los futuros desarrollos en la evaluacio´n de la fiabilidad en redes de distribucio´n
de agua probablemente estara´n basados en la integracio´n de la teor´ıa hidra´ulica y
la teor´ıa de grafos. La estrategia de utilizar te´cnicas heur´ısticas como un medio de
combinar los principios de ambas teor´ıas, de una forma que sea razonable compu-
tacionalmente, a la vez que mantenga una medida de la fiabilidad razonablemente
realista y extensa, constituira´ por tanto una metodolog´ıa u´til.
Medidas basadas en redundancia Otro desarrollo reciente en la evaluacio´n
de la fiabilidad ha sido el uso de la redundancia, entendida como la existencia de
caminos alternativos, o´ capacidad en exceso de la requerida en condiciones de fun-
cionamiento normales, que es posible utilizar cuando falla uno o´ ma´s componentes
utilizados en condiciones normales. Este renovado intere´s por la redundancia ha
surgido debido a que la fiabilidad de una red, en gran parte, es determinada por
la distribucio´n en planta de la red, y por la redundancia inherente en esa distribucio´n.
Los trabajos citados anteriormente de Awumah y Goulter (1992) y Awumah et al.
(1991), con respecto a las te´cnicas heur´ısticas, son tambie´n ejemplos de una conside-
racio´n expl´ıcita de la redundancia. Otros trabajos relacionados con la redundancia
son los desarrollados por Ormsbee y Kessler (1990) y por Park y Liebman (1993).
Seguidamente se van a describir con detalle las metodolog´ıas propuestas por Xu
y Goulter (1998) y Gargano y Pianese (2000) para la evaluacio´n de la fiabilidad.
Ambas metodolog´ıas pueden quedar englobadas en los me´todos de simulacio´n, y
consideran las demandas nodales como variables aleatorias. La consideracio´n de las
demandas como variables aleatorias fue lo que motivo´ la elaboracio´n del modelo
matema´tico propuesto en la presente Tesis, que sera´ desarrollado en el Cap´ıtulo 3.
Me´todo de Xu y Goulter (1998) Este me´todo es capaz de integrar las contri-
buciones de fiabilidad del fallo de los componentes y de variacio´n en la demanda,
y esta´ dividido en dos etapas. En la primera etapa, la configuracio´n de la red se
considera fija, y se asume que las demandas var´ıan alrededor de un valor prede-
terminado. Un modelo hidra´ulico probabil´ıstico, computacionalmente eficiente, se
utiliza para evaluar el funcionamiento de la red bajo esas condiciones. Dicho mo-
delo probabil´ıstico esta´ basado en una aproximacio´n lineal de las ecuaciones del
sistema, y proporciona resultados precisos bajo una variedad de condiciones, permi-
tiendo la incorporacio´n en el ana´lisis de fiabilidad de las incertidumbres relativas a
la capacidad de las tuber´ıas (coeficientes de rugosidad), las demandas nodales y los
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niveles de almacenamiento en los tanques. La segunda etapa integra la probabilidad
de ocurrencia de cada configuracio´n de la red y nivel de demanda con el modelo
probabil´ıstico, para derivar ı´ndices de fiabilidad significativos.
Modelo probabil´ıstico de las redes hidra´ulicas El ana´lisis hidra´ulico de
una red de distribucio´n de agua esta´ basado en dos principios, el balance de masa
en cada nudo y la conservacio´n de la energ´ıa alrededor de cada malla. Si las alturas
nodales se consideran como las variables de estado del sistema, la formulacio´n del
balance de masa en los nudos de la red se puede expresar mediante:
∑
j∈Ωi
fij(Hi −Hj) +Di = 0 i = 1, . . . , N (2.193)
siendo:
Di: demanda en el nudo i;
Hi: altura en el nudo i;
N : nu´mero total de nudos con alturas desconocidas;
Ωi: conjunto de nudos que conectan directamente con el nudo i;
fij(·): funcio´n no lineal que relaciona la pe´rdida de carga y el caudal, en la tu-
ber´ıa que conecta el nudo i al nudo j, por ejemplo, la ecuacio´n de Hazen-Williams
o´ la de Colebrook-White.
La ecuacio´n (2.193) puede expresarse matricialmente mediante:
F(H,H0,C)+D = 0 (2.194)
siendo:
H, H0, D y C: vectores de las alturas desconocidas, los niveles de los tan-
ques/depo´sitos conocidos, las demandas nodales conocidas, y la rugosidad de las
tuber´ıas, respectivamente;
F(·): vector de las funciones cuyos elementos definen el caudal dentro y fuera de
cada nudo.
La no linealidad de F(·) obliga a utilizar una te´cnica iterativa (como el me´todo
de Newton-Raphson), para la resolucio´n del sistema de ecuaciones.
El modelo hidra´ulico descrito por las ecuaciones (2.193) o´ (2.194) es determinista,
en el sentido que los resultados esta´n definidos por un u´nico conjunto de para´metros
del modelo. En algunas ocasiones (como es el caso en que se pretende evaluar los
efectos de la variacio´n de la demanda), se precisa examinar el comportamiento de la
red bajo un amplio rango de demandas y coeficientes de rugosidad de las tuber´ıas,
no siendo posible llevar a cabo la simulacio´n de la red para cada condicio´n operativa,
debido al gran nu´mero de estados del sistema que se deben considerar.
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Los modelos hidra´ulicos probabil´ısticos consideran que las demandas de los nu-
dos, los niveles de los tanques/depo´sitos y los coeficientes de rugosidad son variables
aleatorias, e intentan obtener la caracterizacio´n probabil´ıstica del estado aleatorio
del sistema (alturas). Debido a la no linealidad de las ecuaciones hidra´ulicas, la
solucio´n de tales problemas es muy compleja, por lo que se propone un modelo hi-
dra´ulico lineal probabil´ıstico, para el ana´lisis del comportamiento de las redes de
distribucio´n de agua.
En la formulacio´n del modelo hidra´ulico probabil´ıstico se realizan dos hipo´tesis
simplificativas:
1. Las demandas, los niveles de los tanques/depo´sitos y los coeficientes de rugo-
sidad de las tuber´ıas son variables distribuidas normalmente.
2. Se puede utilizar un modelo lineal del modelo del sistema, utilizando los va-
lores esperados de las demandas nodales y los coeficientes de rugosidad, en la
proximidad de las alturas obtenidas del modelo no lineal.
Las ecuaciones lineales del sistema alrededor de los valores esperados de las
demandas nodales, niveles de depo´sitos, y coeficientes de rugosidad, basadas en
la hipo´tesis (2), se obtienen utilizando una expansio´n en serie de Taylor de pri-
mer orden, en los valores esperados de las demandas nodales, niveles de los tan-
ques/depo´sitos y coeficientes de rugosidad. De esta forma, el sistema de ecuaciones
(2.194) puede ser expresado en forma lineal como:
H = Hˆ+AD+BC+ EH0 (2.195)
siendo:
Hˆ = H¯−AD¯−BC¯− EH¯0 (2.196)
A = −J−1 (2.197)
en donde J=∂F/∂H (matriz Jacobiana N ×N);
B = AJc (2.198)
en donde Jc=∂F/∂C (matriz de sensibilidad N ×M , que especifica el cambio en la
capacidad de cada tuber´ıa de la red, con respecto a cambios en la rugosidad);
E = AJH0 (2.199)
siendo:
JH0=∂F/∂H0 (matriz de sensibilidad N ×NF , con respecto al cambio del nivel
de los tanques/depo´sitos);
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D,C,H0 yH: vectores de demandas nodales aleatorias, coeficientes de rugosidad
aleatorios, niveles de los tanques/depo´sitos aleatorios, y alturas nodales aleatorias,
respectivamente;
H¯: vector de los valores medios estimados de las alturas nodales obtenidos del
modelo de red determinista, utilizando los valores esperados de las demandas nodales
D¯, niveles de los tanques/depo´sitos H¯0, y coeficientes de rugosidad C¯;
NF : nu´mero total de tanques/depo´sitos;
M : nu´mero total de tuber´ıas en la red.
La ecuacio´n (2.195) puede ser escrita de una forma ma´s compacta como:
H = Hˆ+ BˆX (2.200)
siendo:
Bˆ = [A
...B
...E]
X=
 DC
H0

Si bien en las aplicaciones pra´cticas, el nu´mero de nudos y tramos de una red de
distribucio´n de agua puede ser muy grande, lo que implica que las matrices J y Jc
sean tambie´n muy grandes, la inversa de la matriz Jacobiana J se puede obtener de
una simulacio´n determinista de la red, usando los valores esperados de las demandas,
niveles de los tanques/depo´sitos y coeficientes de rugosidad, por lo que Bˆ se puede
obtener con poco esfuerzo computacional.
En el caso que las demandas nodales, los niveles de los depo´sitos y los coeficientes
de rugosidad sean variables distribuidas normalmente (hipo´tesis (1)), las alturas
nodales tambie´n siguen una distribucio´n normal, por lo que so´lo es necesario obtener
la media y la varianza para tener definida su distribucio´n de probabilidad. El valor
medio de las alturas nodales puede obtenerse de la solucio´n determinista, mientras
que la varianza se puede estimar mediante:
σ2Hi =
N+M+NF∑
j=1
N+M+NF∑
k=1
bˆij bˆikCov(xj, xk) i = 1, 2, . . . , N (2.201)
siendo:
Cov(xj, xk): covarianza entre las variables aleatorias xj y xk;
bij: elemento de la matriz Bˆ.
Para variables aleatorias estad´ısticamente independientes, la ecuacio´n (2.201) se
transforma en:
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σ2Hi =
N+M+NF∑
j=1
bˆ2ijσ
2
xj
i = 1, 2, . . . , N (2.202)
siendo:
σ2xj : varianza de la variables aleatorias xj.
Hay que indicar, no obstante, que si bien la hipo´tesis de independencia entre
variables aleatorias es razonable para los coeficientes de rugosidad, puede no ser
va´lida para las demandas nodales, ya que las demandas en una misma a´rea pueden
estar correlacionadas, debido a que aumenten o´ disminuyan por las mismas causas
(por ejemplo, el tiempo atmosfe´rico).
La distribucio´n de las alturas nodales definidas por esas media y varianza se
puede utilizar para estimar la fiabilidad de suministro a cada nudo de consumo.
Con anterioridad a utilizar el modelo lineal en el ana´lisis de fiabilidad, e´ste es
validado mediante una simulacio´n Monte Carlo, empleando el modelo exacto no li-
neal. El nu´mero de ensayos realizados en la simulacio´n Monte Carlo fue de 5.000, de
forma que cualquier desviacio´n de la distribucio´n de las alturas se puede interpretar
que proviene del proceso de linealizacio´n. La red utilizada para realizar este ana´lisis
fue el sistema de 15 nudos de Lansey y Basnet (1991), segu´n se muestra en la Figura
2.27. La ecuacio´n utilizada para determinar las pe´rdidas de carga en las tuber´ıas
fue la de Hazen-Williams.
Se calcularon las funciones de densidad de las alturas nodales para todos los
nudos de demanda, utilizando tanto el modelo hidra´ulico no lineal a partir de la
simulacio´n Monte Carlo, como el modelo probabil´ıstico lineal, observa´ndose que
la precisio´n del modelo lineal es muy buena para situaciones que comprendan una
pequen˜a variabilidad en las demandas nodales, niveles de los depo´sitos y coeficientes
de rugosidad, pero se deteriora a medida que la variabilidad aumenta. El deterioro
es significativo en las colas de las distribuciones para las situaciones en las que
existe gran variabilidad en las demandas nodales y coeficientes de rugosidad. Este
problema no es importante para los coeficientes de rugosidad, ya que las variaciones
de estos coeficientes son normalmente pequen˜as, siendo su coeficiente de variacio´n
inferior a 0,1. Por el contrario, la magnitud de la variacio´n de las demandas nodales
puede ser bastante grande, dependiendo de las caracter´ısticas de la demanda. Para
evitar este problema, las demandas son divididas en niveles de demanda, cada uno
con una probabilidad de ocurrencia.
Evaluacio´n de la fiabilidad En este trabajo, la definicio´n de un fallo desde
un punto de vista cuantitativo esta´ basado en una inadecuada presio´n; es decir, se
considera que ocurre un fallo si la presio´n en un nudo de demanda cae por debajo
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Figura 2.27.- Esquema de la red ejemplo
de un valor mı´nimo especificado. La fiabilidad nodal es por tanto definida como
“la probabilidad que un nudo determinado reciba su caudal requerido a una presio´n
igual o´ superior al mı´nimo especificado.”
La funcio´n matema´tica utilizada para estimar la probabilidad que la presio´n de
entrega en el nudo i caiga por debajo del mı´nimo especificado Hmi es dada por:
Prob[fallo del nudo] = P (Hi < H
m
i ) = 1− Φ(β) (2.203)
siendo:
Φ(·): funcio´n de distribucio´n normal esta´ndar.
β =
H¯i −Hmi
σi
(2.204)
La fiabilidad nodal Ri para el nudo i se obtiene por tanto mediante:
Ri = 1, 0− P (Hi < Hmi ) = Φ(β) (2.205)
La definicio´n indicada de fiabilidad asume que la configuracio´n de la red es fi-
ja; sin embargo, la configuracio´n de la red puede cambiar debido a fallos aleatorios
que ocurren en determinados elementos, o´ debido al mantenimiento programado de
los componentes. Tales cambios producen reduccio´n en la capacidad hidra´ulica del
sistema, que causan que el modelo lineal para la configuracio´n de funcionamiento
normal no sea adecuado para la red modificada. Por lo tanto, las distribuciones de
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probabilidad de las alturas nodales y la fiabilidad nodal asociada deben ser deter-
minadas para cada configuracio´n de la red.
La probabilidad de ocurrencia de una configuracio´n de red determinada en un
nivel de demanda determinado puede ser calculado mediante:
P lk = PDl × Pk (2.206)
en donde:
Pk =
∏
{i,j}∈K¯1
pij
∏
{i,j}∈K¯2
qij (2.207)
siendo:
P kl : probabilidad que el sistema este´ en la configuracio´n k, bajo el nivel de
demanda l;
PDl: probabilidad que ocurra el nivel de demanda l;
Pk: probabilidad que el sistema este´ en la configuracio´n k;
{i, j}: componente que conecta el nudo i y el nudo j;
pij: probabilidad de disponibilidad del componente que conecta el nudo i al nudo
j;
qij: probabilidad de indisponibilidad del componente que conecta el nudo i al
nudo j (=1,0 - pij);
K¯1: conjunto de componentes en un estado operativo;
K¯2: conjunto de componentes en un estado fallido;
La probabilidad de que el sistema este´ en una configuracio´n normal, es decir,
donde no hay ningu´n componente fuera de servicio sera´:
P0 =
∏
{i,j}∈Ω
pij (2.208)
siendo:
Ω: conjunto de todos los componentes dentro del sistema.
Las probabilidades de disponibilidad e indisponibilidad pueden ser obtenidas a
partir de datos histo´ricos de fallos de componentes, utilizando las ecuaciones de es-
tado estacionario (2.191) y (2.192).
Puesto que la probabilidad de que se produzcan dos o´ ma´s fallos simulta´neamente
es normalmente muy baja, tan so´lo se considera la posibilidad de que se produzca el
fallo de un componente, por lo que en un sistema conM componentes, el nu´mero de
estados considerados para cada categor´ıa de demanda queda reducido a M + 1. De
esta forma, si L es el nu´mero total de categor´ıas de demanda, sera´ necesario realizar
L× (M +1) simulaciones. La probabilidad global de fallo de suministro en un nudo
determinado puede por tanto ser obtenida mediante:
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PTi =
L∑
l=1
PDl
M∑
k=0
Pk · P kl (Hi < Hmi )
L∑
l=1
M∑
k=0
P lk
(2.209)
siendo:
P kl (Hi < H
m
i ): probabilidad que el sistema falle en proporcionar un suministro
adecuado al nudo i bajo una configuracio´n de la red k, y una categor´ıa de demanda l.
La probabilidad nodal R∗i se obtiene de esta forma mediante:
R∗i = 1.0− PTi (2.210)
La fiabilidad del sistema R∗s se define heur´ısticamente de acuerdo con Bao y Mays
(1990):
R∗s =
NL∑
i=1
wi ·R∗i (2.211)
siendo:
wi: factor de ponderacio´n para el nudo i, definido por el analista de la red.
Si todos los nudos tienen el mismo peso, entonces wi = 1/NL, por lo que la fiabi-
lidad del sistema es la media aritme´tica de las fiabilidades nodales. Otra posibilidad
es definir los factores de ponderacio´n en te´rminos de la relacio´n entre la demanda
en el nudo y la demanda total, con objeto de reconocer la importante contribucio´n
que tienen los nudos con altas demandas, sobre la fiabilidad global.
El ana´lisis realizado puede extenderse para tener en cuenta el trabajo de Wag-
ner et al. (1988a), segu´n el cual, el suministro a un nudo se clasifica en tres modos:
suministro normal, suministro reducido, y no suministro. La probabilidad de no su-
ministro en un nudo determinado puede ser calculada utilizando la ecuacio´n (2.209),
ya que el suministro a una presio´n por debajo de un valor determinado, representa
una situacio´n de no suministro. La probabilidad de que el suministro a un nudo este´
en modo reducido puede calcularse modificando (2.209):
PRi =
L∑
l=1
PDl
M∑
k=0
Pk · P kl (Hci < Hi < Hsi )
L∑
l=1
M∑
k=0
P lk
(2.212)
siendo:
PRi: probabilidad que el nudo i este´ en un modo de suministro reducido;
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Hci : altura nodal por debajo de la cual no es posible el suministro;
Hsi : altura nodal por encima de la cual se produce el suministro completo.
Con objeto de examinar los efectos de los cambios de las distribuciones de pro-
babilidad de las demandas nodales, niveles de los depo´sitos y capacidades de las
tuber´ıas sobre la fiabilidad, se realizo´ una serie de ana´lisis de sensibilidad. Para
ello, se utilizo´ la misma red de ejemplo que en el estudio Monte Carlo, considerando
una configuracio´n del sistema normal (todos los elementos esta´n operativos), y se
modificaron los coeficientes de variacio´n de la rugosidad de las tuber´ıas, niveles de
depo´sitos y demandas nodales. El resultado obtenido muestra que la fiabilidad, tan-
to de los nudos como del sistema, disminuye a medida que aumentan los coeficientes
de variacio´n de las demandas, niveles de depo´sitos o´ rugosidades de las tuber´ıas.
Este resultado esta´ de acuerdo con la observacio´n de Bao y Mays (1990) de que,
ignorar las incertidumbres en las demandas nodales y la capacidad de las tuber´ıas,
puede producir una sobreestimacio´n de las fiabilidades nodales y del sistema. No
obstante, se observa que si bien dichas fiabilidades son moderadamente sensibles a
la variacio´n de las demandas nodales y de los niveles de los depo´sitos, son relativa-
mente insensibles a la variacio´n en la rugosidad de las tuber´ıas.
Xu y Goulter (1998) concluyen que el modelo hidra´ulico probabilista ha sido
desarrollado sobre la base de un modelo hidra´ulico en estado estacionario, habie´ndose
considerado la dina´mica de las demandas nodales y de los niveles de los tanques,
de una forma superficial en el modelo de fiabilidad. Sin embargo, los sistemas
de distribucio´n de agua son dina´micos, con demandas que var´ıan horariamente,
diariamente, estacionalmente y anualmente, pudiendo adema´s existir una correlacio´n
entre las demandas y los niveles de los depo´sitos. Por lo tanto, es necesario el
desarrollo de una medida de la fiabilidad del sistema ma´s realista, as´ı como del
correspondiente modelo de fiabilidad, que tengan en cuenta estos factores.
Me´todo de Gargano y Pianese (2000) La metodolog´ıa propuesta tiene en
cuenta tanto los fallos debidos a la eliminacio´n del servicio de uno o´ ma´s componen-
tes electromeca´nicos en el sistema, como los que provienen de la variabilidad de la
demanda y el vaciado de los tanques de suministro al sistema. La fiabilidad es consi-
derada como la capacidad global del sistema de distribucio´n de agua de suministrar
la cantidad de agua requerida por los consumidores, en el caso de condiciones de
funcionamiento correctas o´ incorrectas de los diversos componentes del sistema. Es
medida como la media ponderada de la probabilidad que un ı´ndice adimensional,
considerado como caracter´ıstico de la capacidad para satisfacer la demanda de los
usuarios en una determinada condicio´n operativa, sea mayor que un valor umbral.
Metodolog´ıa propuesta La metodolog´ıa propuesta por estos autores consis-
te en un proceso formado por siete pasos sucesivos, como se aprecia en la Figura
2.28. Este me´todo supone una generalizacio´n de los me´todos propuestos por otros
autores, como Bao y Mays (1990) o´ Pianese y Villani (1994), ya que tiene en cuenta
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la posibilidad de que sean eliminados uno o´ ma´s componentes electromeca´nicos, as´ı
como la variabilidad en el tiempo de la demanda de agua.
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Figura 2.28.- Metodolog´ıa propuesta por Gargano y Pianese (2000) para evaluar la fia-
bilidad
El procedimiento comienza con la obtencio´n, mediante un generador Monte Car-
lo, de los caudales Qj (j = 1, 2, . . . , N) requeridos por los usuarios en cada uno de
los N nudos de demanda. El nu´mero de conjuntos de N valores de caudal genera-
dos es n × dd, donde n representa el nu´mero de intervalos de tiempo en los que se
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divide el d´ıa, y dd es el nu´mero de d´ıas que se consideran necesarios para el ana´lisis
estad´ıstico de los resultados obtenidos mediante simulacio´n.
Para cada uno de los conjuntos de demanda n×dd generados, se utiliza un simu-
lador hidra´ulico para evaluar los caudales de las tuber´ıas y las alturas nodales. Este
ana´lisis se repite g veces, siendo g el nu´mero de condiciones del sistema analizadas.
La relacio´n entre los volu´menes de agua realmente suministrados y la demanda
diaria de los usuarios se adopta como un ı´ndice de funcionamiento del sistema, en la
condicio´n operativa considerada. La probabilidad que sea excedido un valor mı´nimo,
se considera como el ı´ndice de fiabilidad hidra´ulico del sistema (hydraulic reliability
index o´ HRI). Una vez determinados los ı´ndices de fiabilidad para cada condicio´n
operativa, se evalu´a la fiabilidad global del sistema utilizando una media ponderada
de los valores HRI obtenidos, siendo los coeficientes de ponderacio´n, la probabilidad
que el sistema se encuentre en cada condicio´n operativa.
Puesto que, de acuerdo con otros autores [por ejemplo, Su et al. (1987)], la
probabilidad que se encuentre fuera de servicio ma´s de un componente en un de-
terminado instante es muy baja, para evaluar la fiabilidad global del sistema sera´
normalmente suficiente considerar so´lo las condiciones operativas que comprendan
la eliminacio´n de un u´nico componente, adema´s del estado en el que todos los com-
ponentes electromeca´nicos esta´n operativos.
I´ndice de funcionamiento hidra´ulico Se define un ı´ndice de funcionamiento
hidra´ulico local (hydraulic performance index o´ HPI), para un d´ıa d y un nudo j
mediante (Wagner et al., 1988a; Gupta y Bhave, 1996):
HPIdj =
n∑
k=1
αdk,j ·Qdk,j ·∆t
n∑
k=1
Qdk,j ·∆t
(2.213)
siendo:
n: nu´mero de intervalos en los que esta´ dividido el d´ıa;
k: intervalo gene´rico del d´ıa (k = 1, 2, . . . , n);
∆t: intervalo de tiempo para el que el caudal se considera constante;
Qdk,j: demanda de caudal en el nudo j durante el intervalo k del d´ıa d;
αdk,j: coeficiente de disponibilidad de altura piezome´trica para el nudo j en el
intervalo de tiempo k del d´ıa d, definido segu´n las siguientes expresiones:
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αdk,j = 1 si H
d
k,j > H¯j
αdk,j =
(
Hdk,j −Hj
H¯j −Hj
)1/2
si H¯j ≥ Hdk,j ≥ Hj (2.214)
αdk,j = 0 si Hj > H
d
k,j
siendo:
Hdk,j: altura en el nudo j durante el intervalo k del d´ıa d;
H¯j: altura mı´nima necesaria para satisfacer completamente la demanda en el
nudo j;
Hj: elevacio´n del usuario en el lugar ma´s bajo de todos los servidos por el nudo j.
El ı´ndice global de funcionamiento HPIdnet correspondiente al d´ıa d se obtiene
calculando una media ponderada de los valores HPIdj :
HPIdnet =
N∑
j=1
HPIdj ·
Qˆj
N∑
j=1
Qˆj
(2.215)
siendo:
N : nu´mero total de nudos del sistema;
Qˆj: caudal medio diario requerido por los usuarios situados en el nudo j.
I´ndice de fiabilidad hidra´ulica El ı´ndice de fiabilidad hidra´ulica (HRI) es
considerado como la probabilidad que el HPI supere un determinado valor, pudien-
do ser calculado mediante:
HRI = P [HPI > hpi∗] = 1− FHPI(hpi∗) (2.216)
siendo:
hpi∗: valor mı´nimo, asignado de acuerdo con la experiencia profesional, teniendo
en cuenta el contexto socioecono´mico;
FHPI(hpi
∗): funcio´n de distribucio´n de la variable HPI.
La ecuacio´n (2.216) puede ser aplicada tanto para evaluar el HRI de todo el
sistema de distribucio´n, como el de los nudos individuales. Es conveniente diferenciar
entre los valores umbrales que se refieren a todo el sistema de distribucio´n hpi∗net, de
los correspondientes a los nudos individuales hpi∗j , teniendo cuidado en asegurar que
hpi∗net > hpi
∗
j , ∀j, con objeto de evitar que bajos valores de HPIj en determinados
nudos, queden compensados por valores mayores de los nudos mejor servidos.
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I´ndice de fiabilidad global El ı´ndice de fiabilidad global (overall reliability
index u ORI) sirve para representar todas las posibles condiciones operativas del
sistema, siendo calculado como una media ponderada de los valores HRI corres-
pondientes a cada condicio´n. Los coeficientes de ponderacio´n se obtienen como la
probabilidad de que el sistema este´ en una determinada condicio´n operativa.
Para ello, en primer lugar se determinan las disponibilidades Ai y las indisponi-
bilidades Ui para cada uno de los i componentes electromeca´nicos, de acuerdo con
las ecuaciones (2.191) y (2.192). Debe recordarse que la disponibilidad de un com-
ponente es la probabilidad que se encuentre operativo en un instante determinado,
mientras que la indisponibilidad es la probabilidad que el componente no este´ ope-
rativo. Para todo el sistema, la probabilidad Atot que el sistema este´ completamente
operativo en todos sus componentes puede ser calculada mediante:
Atot = 1−
[
R∑
i=1
Ui −
R−1∑
i=1
R∑
l=i+1
UiUl +
R−2∑
i=1
R−1∑
l=i+1
R∑
m=l+1
UiUlUm − . . .
]
=
R∏
i=1
Ai (2.217)
siendo:
R: nu´mero total de componentes electromeca´nicos.
El coeficiente de ponderacio´n para un sistema completamente operativo vendra´
dado por la probabilidad Atot calculada mediante (2.217). Por otra parte, el coefi-
ciente de ponderacio´n correspondiente al valor de HRI calculado en el supuesto de
un u´nico fallo en el tramo i viene dado por:
ui = Ui · A1 · . . . · Az · . . . · AR = Atot · Ui
Ai
, z 6= i (2.218)
De una forma gene´rica, para obtener los coeficientes de ponderacio´n {uil, uilm, . . .}
correspondientes al caso de fallo simulta´neo de dos, tres o´ ma´s componentes, sera´
necesario sustituir en la ecuacio´n (2.218), los te´rminos A de los componentes que
fallan, por sus correspondientes te´rminos U .
El ı´ndice de fiabilidad global para un determinado nudo j, considerando todas
las combinaciones de fallos, se puede determinar mediante:
165
CAPI´TULO 2. PROBLEMA´TICA DEL ESTUDIO DE REDES DE AGUA
ORIj = HRI
(0)
j · Atot +
R∑
i=1
HRI
(i)
j · ui +
R−1∑
i=1
R∑
l=i+1
HRI
(il)
j · uil
+
R−2∑
i=1
R−1∑
l=i+1
R∑
m=l+1
HRI
(ilm)
j · uilm + . . .
= HRI
(0)
j · Atot · [1 +
R∑
i=1
HRI
(i)
j
HRI
(0)
j
Ui
Ai
+
R−1∑
i=1
R∑
l=i+1
HRI
(il)
j
HRI
(0)
j
UiUl
AiAl
+
+
R−2∑
i=1
R−1∑
l=i+1
R∑
m=l+1
HRI
(ilm)
j
HRI
(0)
j
UiUlUm
AiAlAm
+ . . .] (2.219)
siendo:
HRI
(0)
j : valor de HRI correspondiente al nudo j, cuando todos los componentes
electromeca´nicos esta´n operativos;
HRI
(i)
j : valor de HRI correspondiente al nudo j, cuando u´nicamente se elimina
del servicio el componente i, y el resto esta´ en funcionamiento;
HRI
(il)
j : valor de HRI correspondiente al nudo j, cuando u´nicamente se elimi-
nan los componentes i y l, y el resto esta´ en funcionamiento (as´ı sucesivamente).
De una forma ma´s concisa, la ecuacio´n (2.219) se puede escribir como:
ORIj = HRI
(0)
j · Atot ·
[
1 +
R∑
i=1
HRI
(i)
j
HRI
(0)
j
Ui
Ai
+∆
]
(2.220)
El te´rmino ∆ representa la contribucio´n de las condiciones operativas en las
que se produce el fallo de ma´s de un componente. Teniendo en cuenta los valores
generalmente adoptados para las tasas de fallo de los componentes electromeca´nicos
[O’Day (1982), Walski y Pelliccia (1982)], este te´rmino resulta despreciable, incluso
para grandes sistemas de distribucio´n. Por otra parte, esta simplificacio´n contribuye
a reducir el esfuerzo computacional. Con respecto a esta hipo´tesis, la ecuacio´n
(2.219) resulta:
ORIj ∼= HRI(0)j ·Atot+
R∑
i=1
HRI
(i)
j ·ui = HRI(0)j ·Atot ·
[
1 +
R∑
i=1
HRI
(i)
j
HRI
(0)
j
Ui
Ai
]
(2.221)
Aplicando el mismo razonamiento previo, el ı´ndice de fiabilidad global para todo
el sistema puede obtenerse mediante:
166
2.6 Aplicaciones de los modelos matema´ticos de redes
ORInet ∼= HRI(0)net · Atot +
R∑
i=1
HRI
(i)
net · ui = HRI(0)net · Atot ·
[
1 +
R∑
i=1
HRI
(i)
net
HRI
(0)
net
Ui
Ai
]
(2.222)
Modelo de demanda Puesto que la demanda var´ıa aleatoriamente en el tiem-
po y en el espacio, se considera necesario un me´todo probabil´ıstico que permita es-
tudiar el sistema de distribucio´n para diferentes condiciones de carga. Un proceso
estoca´stico que relacione el caudal con el tiempo debe identificar los 4 componentes
t´ıpicos de una serie histo´rica:
1. la tendencia que describe la evolucio´n de la demanda durante varios an˜os;
2. el componente estacional debido a la oscilacio´n de la demanda durante el an˜o;
3. el componente c´ıclico, que esta´ representado por la variacio´n del caudal a lo
largo de 1 semana o´ 1 d´ıa;
4. el componente aleatorio, con media cero y varianza constante, en donde los
te´rminos individuales no esta´n correlacionados.
En el estudio realizado, tan so´lo se consideran el ciclo diario y los componentes
aleatorios, despreciando los componentes interanuales, estacionales y semanales. La
variacio´n diaria de la demanda se asume la misma para todos los nudos, y esta´ ca-
racterizada por un pico por la man˜ana y dos picos menores por la tarde y noche.
Siendo k (k = 1, 2, . . . , n) uno de los intervalos en que esta´ dividido el d´ıa, la
relacio´n entre el volumen de agua Vk,j requerido por los usuarios en el intervalo de
tiempo k en el nudo j, y el volumen diario promedio requerido, E[
∑n
k=1 Vk,j/n],
representa el coeficiente de demanda para el intervalo de tiempo k y el nudo j:
DCk,j =
Vk,j
E
[
n∑
k=1
Vk,j/n
] = Qk,j∆t
E
[
n∑
k=1
Qk,j∆t/n
] = Qk,j
E
[
n∑
k=1
Qk,j/n
] (2.223)
En la Figura 2.29 se representa la variacio´n del coeficiente de demanda a lo largo
del d´ıa, para una poblacio´n de referencia de 5000 usuarios equivalentes.
El valor ma´ximoDC∗j entre los valoresDCk,j representa el coeficiente de demanda
punta para el nudo j. Para determinar dicho coeficiente punta se puede utilizar la
expresio´n de Babbitt (1928):
DC∗ = 5 ·
(
P
1.000
)−0,2
∼= 20 · P−0,2 (2.224)
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Figura 2.29.- Coeficiente de demanda para una poblacio´n de 5000 usuarios
siendo:
P: poblacio´n servida, expresada como el nu´mero de usuarios equivalentes.
Considerando queDC∗ es una variable aleatoria, se asumen adema´s las siguientes
hipo´tesis:
 El valor de DC∗ en la parte izquierda de la ecuacio´n (2.224) representa la
inversa del logaritmo de la media condicional E[logDC∗|P = p].
 La funcio´n de distribucio´n del coeficiente punta DC∗ sigue una distribucio´n
log-normal.
 La varianza de logDC∗ es constante, y por lo tanto, independiente de P .
De acuerdo con las hipo´tesis indicadas, el valor de DC∗ que corresponde a un
determinado valor F = FDC∗(dc
∗) de la funcio´n de distribucio´n, se puede calcular
mediante:
DC∗F = 10
µlogDC∗+uF σlogDC∗ (2.225)
siendo:
F = P [log(DC∗) ≤ log(dc∗)] = P [DC∗ ≤ dc∗]: probabilidad que la variable
DC∗ no exceda el valor dc∗;
µlogDC∗ y σlogDC∗ son la media y la desviacio´n esta´ndar de los logaritmos del
coeficiente punta, respectivamente;
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uF : variable aleatoria normal esta´ndar.
Los valores medios de DCk,j se obtuvieron nudo a nudo, e intervalo a intervalo
de tiempo, segu´n el siguiente procedimiento:
1. El valor medio del coeficiente punta relativo al nudo j se obtuvo mediante la
ecuacio´n:
E[DC∗j ] = E[DC
∗
referencia] ·
(
Pj
Preferencia
)−0,20
(2.226)
2. Para cada nudo j, los valores de E[DCk,j] se calcularon mediante la expresio´n
de proporcionalidad:
E[DCk,j]− 1
E[DCk,referencia]− 1 =
E[DC∗j ]− 1
E[DC∗referencia − 1]
(2.227)
3. Las distribuciones E[DCk,j] = E[DCk,j(k, j)] as´ı obtenidas, fueron modificadas
ligeramente de forma que durante los momentos de mayor demanda global, se
cumpliera la ecuacio´n (2.224), referida a todos los usuarios servidos por el
sistema.
Si se considera, de forma similar a las hipo´tesis realizadas con respecto a los
coeficientes DC∗j , que los coeficientes DCk,j son tambie´n variables aleatorias con
una distribucio´n log-normal, resulta:
(DCk,j)F = 10
µlogDCk,j+uF σlogDCk,j (2.228)
Los valores de µlogDCk,j = E[logDCk,j] se pueden obtener a partir de los valores
de E[DCk,j] por medio de la ecuacio´n:
E[logDCk,j] = log(E[DCk,j])− 1
2
log(1 + COV 2[DCk,j]) (2.229)
Asimismo, los valores de σlogDCk,j dependen del coeficiente de variacio´n COV [DCk,j]
de acuerdo con:
σlogDCk,j =
√
var[logDCk,j] =
[
log(1 + COV 2[DCk,j])
ln 10
]1/2
(2.230)
Por lo tanto, para obtener los valores de DCk,j para cada nudo, se puede emplear
la siguiente expresio´n:
(DCk,j)F = 10 · exp(logE[DCk,j]− 1
2
log(1 + COV 2[DCk,j]) +
+uF
[
log(1 + COV 2[DCk,j])
ln 10
]1/2
) (2.231)
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Figura 2.30.- Representacio´n esquema´tica del sistema de distribucio´n analizado
De esta manera, para obtener muestras de datos aleatorias, es suficiente con
conocer los valores de E[DCk,j] y del coeficiente de variacio´n COV [DCk,j].
Aplicacio´n de la metodolog´ıa a un caso de estudio Se aplico´ el me´todo
propuesto para analizar la fiabilidad de la red mostrada en la Figura 2.30. Los u´nicos
componentes electromeca´nicos considerados son las R = 12 tuber´ıas que constituyen
la red de distribucio´n.
Con objeto de determinar los valores del tiempo medio hasta el fallo correspon-
diente a cada componente, MTTFi, se requiere una estimacio´n de la tasa de roturas
bD (roturas/Km·an˜o), para lo que se utiliza la ecuacio´n de regresio´n obtenida en
(Su et al., 1987):
bD =
16.192, 194
D3,26
+
118, 015
D1,3131
+
183.558, 095
D3,5792
+ 0, 0261 (2.232)
siendo:
D: dia´metro de la tuber´ıa expresado en mm.
Por lo tanto, para una tuber´ıa de longitud Li (expresada en Km), resultara´ un
MTTFi (en d´ıas):
MTTFi = 365 · 1
bDi · Li
(2.233)
170
2.7 Conclusiones
Con respecto al tiempo medio hasta la reparacio´n, MTTRi, si bien aumenta con
el dia´metro de la tuber´ıa (Walski y Pelliccia, 1982), con objeto de simplificar, se ha
adoptado un valor constante e igual a 1 d´ıa.
La evaluacio´n de los valores HRIs supone la generacio´n inicial de una mues-
tra de datos de los caudales requeridos por los usuarios en cada nudo, durante un
per´ıodo de 24 horas. Se considero´ una muestra formada por los caudales correspon-
dientes a 250 d´ıas diferentes, con objeto que fuera representativa desde un punto
de vista estad´ıstico. Para la determinacio´n de los coeficientes de modulacio´n, los
valores E[DCk,j] se obtuvieron a partir de la Figura 2.29, y se adopto´ un valor
COV [DCk,j] = 0, 3.
Los ı´ndices de fiabilidadHRIs fueron evaluados u´nicamente para el caso en el que
todos los componentes esta´n en funcionamiento, y para los casos en los que so´lamente
falla un componente. Los valores umbrales adoptados fueron hpi∗net = 0, 95 para to-
do el sistema, y hpi∗j = 0, 90 para los nudos individuales.
Los resultados obtenidos muestran que la fiabilidad del sistema disminuye sig-
nificativamente cuando se produce el fallo del tramo 1, mientras que so´lo hay una
ligera disminucio´n cuando falla el tramo 4. Por otra parte, el fallo de un componente
puede incrementar la fiabilidad en algunos nudos, en comparacio´n al caso en el que
todos los componentes esta´n operativos, como consecuencia del nuevo reparto de
caudales que se origina al fallar el componente. Finalmente, se observa que existen
pequen˜as diferencias entre los valores de HRI0 y los de ORI, tanto en el caso de
los nudos individuales como en el caso del sistema, lo que significa que la fiabilidad
meca´nica desempen˜a un papel despreciable en la fiabilidad global del sistema.
Gargano y Pianese (2000) concluyen que a pesar de algunos desarrollos recien-
tes, se encuentran serias dificultades en disponer de modelos de demanda que sean
capaces de tener en cuenta la variacio´n estoca´stica de la demanda de agua, tanto a
nivel temporal como espacial, no suponiendo el modelo utilizado por estos autores
una solucio´n del problema, sino tan so´lo una aproximacio´n que proporcione una
tendencia realista.
2.7 Conclusiones
El ana´lisis de las redes de abastecimiento de agua se realiza generalmente median-
te el empleo de modelos matema´ticos. Dichos modelos constituyen una representa-
cio´n simplificada de la realidad, quedando el sistema definido mediante un conjunto
de l´ıneas y nudos. Debido a las simplificaciones que conlleva cualquier modelo, el
resultado que se obtenga del mismo vendra´ afectado por un cierto error, por lo que
el grado de detalle del modelo dependera´ de la aplicacio´n a la que vaya a destinarse.
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Si bien inicialmente los modelos se utilizaron u´nicamente para estudiar el com-
portamiento del sistema con respecto a las variables hidra´ulicas que lo caracterizan,
la creciente conciencia de que el suministro de agua debe reunir una serie de con-
diciones de calidad, ha llevado al desarrollo de modelos de calidad, en donde se
evalu´an variables tales como la concentracio´n de una sustancia transportada por el
agua (sea conservativa o´ no conservativa), el tiempo de residencia del agua en la red,
o´ el porcentaje de agua que procede de una determinada fuente de suministro. Los
modelos de calidad precisan, como paso previo para la evaluacio´n de las variables
de calidad, que se hayan determinado las variables hidra´ulicas mediante un modelo
hidra´ulico. En el caso de los modelos de calidad, generalmente es necesario un grado
de detalle mayor que en los modelos hidra´ulicos, ya que las pequen˜as tuber´ıas con
largos tiempos de retencio´n pueden afectar negativamente a la calidad del agua.
Adema´s de los modelos para simular la calidad del agua a lo largo de la red
de abastecimiento, se han formulado modelos para analizar la evolucio´n de la cali-
dad del agua en el interior de los tanques o´ depo´sitos del sistema. En el presente
Cap´ıtulo se han desarrollado los modelos de sistemas, en los que el depo´sito es con-
cebido como una caja negra, constituido por uno o´ ma´s compartimientos. Si bien el
modelo ma´s simple es el de un u´nico compartimiento en el que el agua se encuen-
tra completamente mezclada, se han propuesto modelos con un mayor nu´mero de
compartimientos, para tener en cuenta tanto el cortocircuito de agua en el depo´sito,
como las zonas de estancamiento. Aunque la formulacio´n de los modelos de sistemas
es consistente, la definicio´n de los para´metros que definen un determinado depo´sito
(volumen de los compartimientos que tienen un volumen fijo, y caudal intercambia-
do entre compartimientos) debe realizarse en cada caso de forma emp´ırica, mediante
un proceso de ensayo y error, siendo e´ste uno de sus principales inconvenientes.
Una etapa clave en la formulacio´n de un modelo matema´tico es la calibracio´n del
modelo, mediante la cual se pretende que los resultados que proporciona el modelo
se ajusten a las mediciones realizadas en el sistema. Los para´metros que tienen una
mayor incertidumbre en un modelo son las rugosidades de las tuber´ıas, y las deman-
das asignadas a los nudos de consumo, siendo estas variables las que normalmente
se ven modificadas como consecuencia del proceso de calibracio´n. No obstante, tal
como se ha desarrollado en el presente Cap´ıtulo, la sensibilidad de una red fren-
te a variaciones de las demandas es mucho mayor que frente a variaciones de las
rugosidades, por lo que va a ser muy importante un conocimiento suficientemente
preciso de las demandas. Por desgracia, esto no suele ocurrir en la pra´ctica, ya que
las demandas se obtienen a partir de las facturaciones perio´dicas de los abonados
al servicio, repartie´ndose los volu´menes facturados, tanto a nivel espacial, entre los
diferentes nudos de consumo, como a nivel temporal, utilizando alguna curva de
modulacio´n esta´ndar.
Entre las numerosas aplicaciones que tienen los modelos matema´ticos, han sido
seleccionadas dos de ellas, el control de las fugas de agua, y el ana´lisis de la fiabi-
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lidad de las redes. Con objeto de estimar las fugas que se producen en un sistema
de abastecimiento, se han presentado tres formulaciones diferentes. Por un lado, la
medicio´n de caudales nocturnos, aplicada de forma extensiva en el Reino Unido, me-
diante la cual se pretenden estimar las fugas por diferencia entre el caudal mı´nimo
nocturno, y el consumo mı´nimo estimado. Este me´todo tiene su fundamento en el
hecho que durante la noche, el mayor componente del caudal inyectado al sistema
es debido a las fugas existentes. Otro me´todo consiste en la discriminacio´n de los
te´rminos que componen el caudal incontrolado: caudal incontrolado consumido, y
caudal de fugas. Para ello, se debe disponer de un modelo de la red perfectamente
calibrado, y se debe conocer la curva de modulacio´n de las demandas. Mediante la
comparacio´n de la desviacio´n esta´ndar medida del caudal inyectado, y la obtenida
para diferentes niveles de fugas, es posible evaluar las fugas de la red. Al realizar
un ana´lisis de sensibilidad del me´todo, se comprueba que e´ste es muy sensible a
las curvas de modulacio´n de consumo, mientras que es relativamente insensible a la
distribucio´n espacial de las fugas, o´ a los niveles de presio´n de la red. Finalmente, se
han analizado los me´todos inversos, tanto los me´todos en estado estacionario como
transitorio. En los me´todos inversos se estima el caudal de fugas mediante un pro-
ceso de minimizacio´n de una funcio´n de me´rito, que tiene en cuenta las diferencias
entre las alturas piezome´tricas medidas, y las alturas calculadas. Mientras que los
me´todos en estado estacionario esta´n fuertemente condicionados a que se tenga un
conocimiento exacto de los coeficientes de rugosidad, mediante los me´todos en esta-
do transitorio es posible realizar simulta´neamente una calibracio´n y una estimacio´n
de las fugas.
El estudio de la fiabilidad de las redes comporta la consideracio´n de los dos mo-
dos posibles de fallos, bien un fallo de funcionamiento o´ de demanda, cuando la
demanda del sistema es mayor que el valor de disen˜o, o´ bien un fallo meca´nico o´
de componente, cuando se produce el fallo de componentes individuales del sistema.
Los me´todos para evaluar la fiabilidad se pueden clasificar en me´todos de simula-
cio´n, cuando la red es analizada bajo un rango de escenarios, formulados de forma
individual o´ a partir de una serie temporal de sucesos, y los me´todos anal´ıticos, en
donde se obtiene una solucio´n cerrada para la fiabilidad, a partir de los para´metros
que definen las cargas en la red, y de la capacidad de la red para satisfacer esas de-
mandas. En este Cap´ıtulo se han desarrollado las formulaciones propuestas por Xu
y Goulter (1998) y Gargano y Pianese (2000), ambos correspondientes a los me´todos
de simulacio´n, en donde se considera que las demandas son variables aleatorias. Xu
y Goulter (1998) proponen una metodolog´ıa en dos etapas que contempla la incerti-
dumbre asociada a las demandas nodales, la capacidad de las tuber´ıas, los niveles de
agua en los depo´sitos, y la disponibilidad de los diferentes componentes del sistema.
Admiten que las demandas, niveles y rugosidades son variables aleatorias con una
distribucio´n normal. El ana´lisis de sensibilidad realizado pone de manifiesto que la
fiabilidad del sistema en general y de los nudos en particular, resulta especialmente
sensible a cambios en las demandas nodales y niveles en los depo´sitos, mientras que
es pra´cticamente ajeno a las rugosidades de las tuber´ıas. Por otra parte, Gargano y
173
CAPI´TULO 2. PROBLEMA´TICA DEL ESTUDIO DE REDES DE AGUA
Pianese (2000) describen una metodolog´ıa alternativa que incluye, como paso previo,
la generacio´n de distintas hipo´tesis de demanda nodal, cada una integrada por 24
valores horarios diferentes. Se parte para ello de una curva de modulacio´n esta´ndar
registrada en una poblacio´n de 5.000 abonados. Aunque mediante el me´todo pro-
puesto es posible generar curvas de modulacio´n diferentes en funcio´n del nu´mero de
abonados, se echa en falta un modelo de demanda que tenga en cuenta la variacio´n
estoca´stica de la demanda de agua.
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Cap´ıtulo 3
MODELACIO´N ESTOCA´STICA
DE LOS CONSUMOS DE AGUA
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3.1 Introduccio´n
3.1 Introduccio´n
El proceso de formular una descripcio´n de los mecanismos de un feno´meno f´ısico,
utilizarlo para hacer predicciones, comparar la prediccio´n con la observacio´n, y mo-
dificar la descripcio´n donde sea necesario, se denomina gene´ricamente modelacio´n;
y la descripcio´n del mecanismo, si se expresa en te´rminos matema´ticos, se denomina
modelo matema´tico.
El desarrollo de modelos matema´ticos en el campo de la Ingenier´ıa Hidra´ulica, de
forma similar a lo que ocurre en otros campos, resulta una herramienta fundamental
para el estudio del comportamiento de ciertos sistemas f´ısicos.
Dichos modelos permiten sintetizar los datos experimentales observados, y son
capaces de predecir la respuesta del sistema a partir de unas determinadas condicio-
nes iniciales. En ocasiones los modelos desarrollados forman parte de otros modelos
ma´s complejos.
La elaboracio´n de un modelo supone siempre un compromiso entre el grado de
manejabilidad matema´tica y el grado de representatividad del proceso f´ısico que se
quiere alcanzar. A este respecto, es importante que exista una elevada eficiencia en el
proceso de estimacio´n de para´metros. La bondad de un modelo se mide en te´rminos
de la capacidad del mismo para reproducir estad´ısticamente los registros observados.
Algunos de estos modelos pueden clasificarse como deterministas, en el sentido
que describen los procesos f´ısicos en forma de ecuaciones diferenciales, las cuales,
cuando son resueltas sujetas a unas determinadas condiciones iniciales y de con-
torno, proporcionan predicciones sobre el comportamiento futuro. Dentro de estos
modelos deterministas pueden citarse los desarrollados por St Venant y Darcy en el
siglo XIX, y por Dooge, Philip y otros en el siglo XX. En algunos casos, modelos que
inicialmente tuvieron un cara´cter determinista, han sido transformados mediante la
adopcio´n de metodolog´ıa estad´ıstica, que permita describir las incertidumbres. Tal
es el caso de los modelos de precipitacio´n-escorrent´ıa, en donde los para´metros de
los modelos son considerados como variables aleatorias.
Dentro de los modelos que utilizan variables aleatorias, podemos diferenciar en-
tre las series temporales y los procesos estoca´sticos. Las series temporales tratan
de describir las caracter´ısticas estad´ısticas de una variable, o´ de las relaciones entre
dos o´ ma´s variables, cuando e´stas son observadas a intervalos de tiempo regulares.
Por otra parte, los procesos estoca´sticos pueden ser definidos gene´ricamente como
aquellos expresados en te´rminos de las probabilidades de que las variables aleatorias
adopten determinados valores o´ este´n comprendidas dentro de ciertos rangos. Si bien
la distincio´n entre series temporales y procesos estoca´sticos resulta u´til de cara a la
clasificacio´n de los diferentes modelos, no existe en la pra´ctica una clara diferencia
entre ambos; a menudo, los procesos estoca´sticos pueden ser expresados en forma
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de series temporales. En ambos casos podemos decir que se trata de modelos ma-
tema´ticos que representan feno´menos emp´ıricos que obedecen leyes probabil´ısticas,
ma´s que determin´ısticas.
Se entiende por proceso de contaje o´ punteo un proceso estoca´stico de valores
enteros que cuenta el nu´mero de ocurrencias o´ puntos que aparecen en un inter-
valo, estando distribuidos estos puntos por un mecanismo estoca´stico determinado.
El proceso de Poisson, principal representante de la familia de procesos de punteo,
describe las series de ocurrencias independientes distribuidas en el eje de tiempos
mediante algu´n mecanismo estoca´stico, y separadas entre s´ı intervalos distribuidos
exponencialmente.
Mediante un modelo de Poisson de pulsos rectangulares (PRPM) puede repre-
sentarse un proceso de series de ocurrencias, cada una de las cuales tiene asociada
una duracio´n e intensidad independientes y aleatorias. Este modelo se ha utilizado
en la formulacio´n de modelos de precipitacio´n temporal, habie´ndose producido entre
los an˜os 1.988 y 1.995, un desarrollo espectacular de los procesos de punteo de pulsos
rectangulares. Como se vera´ en el presente Cap´ıtulo, este modelo puede ser tambie´n
empleado para representar los consumos de agua dome´sticos, los cuales pueden ser
considerados como una sucesio´n de pulsos rectangulares de duracio´n e intensidad
aleatorias.
El principal intere´s que tiene el modelo que se desarrolla en la presente Tesis se
encuentra en que, a diferencia de otros modelos existentes de prediccio´n de la de-
manda, la escala espacial de nuestro modelo llega hasta el nivel de los consumidores
individuales, lo que le permite una mejor descripcio´n de los mecanismos relacio-
nados con el consumo de agua, a la vez que posibilita su uso en cualquier modelo
matema´tico de una red de abastecimiento, sin importar la agregacio´n espacial que se
haya adoptado. Por otra parte, puesto que el modelo es capaz de simular los pulsos
individuales de consumo que se producen a lo largo del d´ıa, es posible tambie´n se-
leccionar la escala temporal que se desee, pudiendo obtenerse tanto caudales punta,
adecuados para problemas de disen˜o, como caudales horarios para simulaciones en
per´ıodo extendido, etc.
En el presente Cap´ıtulo se van a exponer los fundamentos teo´ricos del modelo que
se propone, y en posteriores Cap´ıtulos se desarrollara´n las aplicaciones y extensiones
del modelo.
3.2 Conceptos previos de la teor´ıa de probabili-
dades
En el presente apartado se van a revisar algunos conceptos de la teor´ıa de pro-
babilidades, que se empleara´n en los siguientes apartados.
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3.2.1 Espacio muestral
El espacio muestral de representacio´n Ω de un feno´meno aleatorio es el espacio
de las representaciones de todos los resultados posibles del feno´meno. Un objeto en
Ω se denomina un punto muestral, y se representa por ω. Cada punto muestral, por
lo tanto, corresponde a un posible resultado de una experiencia del mundo real.
3.2.2 Sucesos
Un suceso es un conjunto de representaciones muestrales. Se dice que ocurre
un suceso E si y so´lo si el resultado observado del feno´meno aleatorio tiene una
representacio´n muestral en Ω.
Por lo tanto, los sucesos son subconjuntos de puntos dentro de Ω. Un suceso
puede quedar concisamente definido mediante la expresio´n:
A = {ω : ciertas condiciones en ω se satisfacen} (3.1)
que se lee: “El suceso A es el conjunto de todos los puntos ω que satisfacen ciertas
condiciones.”
Aquellos sucesos que consisten en un u´nico punto de Ω se denominan sucesos
elementales. Para cualquier suceso A definido en Ω, hay un suceso complementario,
Ac, que contiene todos los sucesos elementales no comprendidos en A.
El suceso Ω que contiene todos los sucesos elementales se denomina el suceso
cierto, mientras que denominamos por Ø al suceso imposible.
Mientras que todos los sucesos son subconjuntos de Ω, existen razones ma-
tema´ticas por las que no es necesariamente cierto que todos los subconjuntos de
Ω sean sucesos; para fines pra´cticos, puede pensarse en los sucesos como un tipo de
subcoleccio´n de todos los posibles subconjuntos en Ω. Esta subcoleccio´n, a menudo
denominada como F, tiene las siguientes propiedades:
1. Si los sucesos A yB ∈ F , entonces A ∪B ∈ F , y A ∩B ∈ F ;
2. Si A ∈ F entonces Ac ∈ F ;
3. El conjunto vac´ıo Ø pertenece a F
3.2.3 Probabilidad
Una medida de la probabilidad es una asignacio´n de nu´meros reales a los sucesos
definidos en Ω. La probabilidad de un suceso A se designa por P [A].
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La probabilidad asignada a un suceso corresponde al valor al cual esperamos que
su frecuencia relativa se estabilice en una secuencia infinitamente larga de ensayos
independientes.
Considerada como funcio´n de sucesos, se supone que P [•] satisface tres axiomas:
Axioma 1 P [A] ≥ 0 para todo suceso A en Ω.
Axioma 2 P [Ω] = 1 para el suceso cierto Ω.
Axioma 3 Para toda serie de sucesos E1, E2, . . . , En, . . . que son mutuamente
excluyentes (es decir, sucesos que satisfacen la condicio´n que, para dos ı´ndices
cualquiera j y k, Ej ∩ Ek = Ø),
P [
∞⋃
n=1
En] =
∞∑
n=1
P [En] (3.2)
Algunos resultados derivados de estos axiomas son los siguientes:
1. Puesto que los sucesos A y Ac son mutuamente excluyentes:
P [Ac] = 1− P [A] (3.3)
Por lo tanto:
 P [A] ≤ 1
 P [Ø] = 1− P [Ω] = 0
2. Puesto que el suceso A∪B se puede descomponer en los sucesos mutuamente
excluyentes A ∩B, Ac ∩B y A ∩Bc:
P [A ∪B] = P [A ∩B] + P [Ac ∩B] + P [A ∩Bc]
= P [A ∩B] + P [B]− P [A ∩B] + P [A]− P [A ∩B]
= P [A] + P [B]− P [A ∩B] (3.4)
Ma´s gene´ricamente:
P [A1 ∪ A2 ∪ A3 . . . ∪ An] =
∑
i
P [Ai]−
∑
i<j
P [Ai ∩ Aj]
+
∑
i<j<k
P [Ai ∩ Aj ∩ Ak]− . . .
+ (−1)n+1P [A1 ∩ A2 . . . ∩ An] (3.5)
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La probabilidad condicional P [A|B] del suceso A, dado el suceso B, se define
como:
P [A|B] = P [A ∩B]
P [B]
si P [B] > 0
= no definido si P [B] = 0 (3.6)
El teorema de la probabilidad total establece que, si los sucesos B1, B2, B3, . . . , Bn
son una particio´n del espacio muestral Ω; es decir, los sucesos Bi son mutuamente
excluyentes (Bi∩Bj = Ø para todo i 6= j), y su unio´n es el espacio muestral completo
(B1 ∪B2 ∪B3 . . . ∪Bn = Ω), entonces:
P [A] =
n∑
i=1
P [A|Bi] · P [Bi] (3.7)
3.2.4 Variables aleatorias
Una variable aleatoria X es una cantidad con valor real que tiene la propiedad de
que para todo conjunto B de nu´meros reales existe una probabilidad, representada
por P [X este´ en B], de que X sea miembro de B.
En la teor´ıa de probabilidades, una variable aleatoria se define como una fun-
cio´n en un espacio muestral de representacio´n. Es decir, una variable aleatoria es
una asociacio´n de un nu´mero real con cada punto del espacio muestral. Por lo tan-
to, X(ω) puede ser considerada como una funcio´n que hace un barrido de Ω en el
eje real: dado un punto muestral ω, la funcio´n X(•) especifica un nu´mero real X(ω).
Se define la ley de probabilidad de una variable aleatoria X como una funcio´n de
probabilidad P [•], que coincide con la funcio´n de probabilidad PX [•] de la variable
aleatoria X. Para representar una variable aleatoria tan so´lo es necesario establecer
su ley de probabilidad.
La ley de probabilidad de una variable aleatoria siempre puede especificarse
estableciendo la funcio´n de distribucio´n FX(•) de la variable aleatoria X, definida
para cualquier nu´mero real x mediante:
FX(x) = P [X ≤ x] (3.8)
Se dice que varias variables aleatorias X1, X2, . . . Xn esta´n distribuidas conjun-
tamente, si esta´n definidas como funciones en el mismo espacio muestral de repre-
sentacio´n, siendo su funcio´n conjunta de distribucio´n:
FX1,...,Xn(x1, . . . , xn) = P [X1 ≤ x1, X2 ≤ x2, . . . , Xn ≤ xn] (3.9)
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Las variables aleatorias distribuidas conjuntamente X1, X2, . . . Xn son indepen-
dientes si y so´lo si se cumple que para todos los nu´meros reales x1, x2, . . . xn:
FX1,...,Xn(x1, . . . , xn) = FX1(x1) . . . FXn(xn) (3.10)
Una variable aleatoria X se llama discreta si existe una funcio´n, llamada funcio´n
de masa de la probabilidad de X y representada por pX(•), en funcio´n de la cual
se puede expresar la funcio´n de probabilidad PX [•] como una suma. Para cualquier
conjunto de Borel B :
PX [B] = P [Xeste´ en B] =
∑
∀x∈B:pX(x)>0
pX(x) (3.11)
Por lo tanto, para cualquier nu´mero real x se cumple que:
pX(x) = P [X = x] (3.12)
Una variable aleatoria X se llama continua si existe una funcio´n llamada funcio´n
de densidad de la probabilidad de X y representada por fX(•), en funcio´n de la cual
se pueda representar PX [•] como una integral. Para cualquier conjunto de Borel B :
PX [B] = P [Xeste´ en B] =
∫
B
fX(x)dx (3.13)
Por lo tanto, en todos los nu´meros reales x en los que exista la derivada, se
cumplira´ que:
fX(x) =
d
dx
FX(x) (3.14)
La esperanza matema´tica, media o´ momento de orden 1 respecto al origen de una
variable aleatoria X, representada por E[X], se define (cuando existe) mediante:
E[X] =
∑
∀x∈B:pX(x)>0
xpX(x) (3.15)
para variables discretas, o´ bien:
E[X] =
∫ ∞
−∞
xfX(x)dx (3.16)
para variables continuas.
La varianza de X o´ momento de segundo orden respecto a la media se define
mediante:
V ar[X] = E[(X − E[X])2] = E[X2]− E2[X] (3.17)
La desviacio´n t´ıpica de X se define mediante:
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σ[X] =
√
V ar[X] (3.18)
La funcio´n generatriz de momentos ψX(•) de X se define, para cualquier nu´mero
real t mediante:
ψX(t) = E[e
tX ] (3.19)
La funcio´n caracter´ıstica ϕX(•) se define, para cualquier nu´mero real u, median-
te:
ϕX [u] = E[e
iuX ] (3.20)
Si bien una variable aleatoria puede no tener una media, varianza, o´ funcio´n
generatriz de momentos finita, siempre posee una funcio´n caracter´ıstica, existiendo
una correspondencia biun´ıvoca entre las funciones de distribucio´n y las funciones
caracter´ısticas.
En las Tablas 3.1 y 3.2 se indican algunas leyes de probabilidad de variables
discretas y continuas que se presentan con frecuencia.
Tabla 3.1.- Leyes de probabilidad discretas
Ley de pro-
babilidad y
valores pa-
rame´tricos
Funcio´n de masa de probabilidad
pX(x)
Funcio´n
caracter´ıstica
ϕX(u)
Media
E[X]
Varianza
V ar[X]
Binomial
n = 1, 2, . . .
0 ≤ p ≤ 1
(
n
x
)
pxqn−x, x = 0, 1, . . . , n
0, en caso contrario
(peiu + q)n
donde q = 1-p
np npq
Poisson
λ > 0
e−λ
λx
x!
, x = 0, 1, . . .
0, en caso contrario
eλ(e
iu−1) λ λ
Geome´trica
0 ≤ p ≤ 1
pqx−1, x = 1, 2, . . .
0, en caso contrario
peiu
1− qeiu
1
p
q
p2
Binomial
negativa
r = 1, 2, . . .
0 ≤ p ≤ 1
(
r + x− 1
x
)
prqx, x = 0, 1, . . .
0, en caso cont.
(
p
1− qeiu
)r rq
p
rq
p2
Muchas variables aleatorias que se presentan en determinadas situaciones f´ısicas
se distribuyen de forma que tienen, al menos aproximadamente, una distribucio´n
normal. Una razo´n para la prevalencia de la distribucio´n normal se encuentra en el
teorema central del l´ımite, que establece que si X1, X2, . . . , XN es una secuencia de
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T
abla
3.2.-
L
eyes
de
probabilidad
continuas
L
ey
d
e
p
rob
ab
ilid
ad
y
valores
p
aram
e´tricos
F
u
n
cio´n
d
e
d
en
sid
ad
d
e
p
rob
ab
ilid
ad
f
X
(x
)
F
u
n
cio´n
caracter´ıstica
ϕ
X
(u
)
M
ed
ia
E
[X
]
V
arian
za
V
a
r[X
]
U
n
iform
e
en
el
in
tervalo
a,
b
1
b−
a
,
a
<
x
<
b
0,
en
caso
con
trario
e
iu
b−
e
iu
a
iu
(b−
a
)
a
+
b
2
(b−
a
)
2
12
N
orm
al
N
(µ
,σ
2)
−∞
<
µ
<
∞
σ
>
0
1
σ √
2pi
ex
p
[−
12
( x−
µ
σ
)
2],
−∞
<
x
<
∞
e
(iu
µ−
12
u
2
σ
2
)
µ
σ
2
E
x
p
on
en
cial
λ
>
0
λ
e −
λ
x,
x
>
0
0,
en
caso
con
trario
(
1−
iuλ )
−
1
1λ
1λ 2
G
am
m
a
r
>
0
λ
>
0
λ
Γ
(r) (λ
x
)
r−
1e −
λ
x,
x
>
0
(
1−
iuλ )
−
r
rλ
rλ 2
W
eib
u
ll
β
,
λ
βλ (
xλ )
β−
1
e
(−
(
xλ )
β
),
x
>
0
0,
en
caso
con
trario
λ
Γ (
1
+
1β )
λ
2[ Γ(
1
+
2β ) −
Γ
2(
1
+
1β )]
L
ogn
orm
al
µ
,
σ
1
σ
x √
2pi
ex
p
[−
12
( ln
x−
µ
σ
)
2],
x
>
0
e 
µ
+
σ
22 
√
e
(2
µ
+
2
σ
2
)−
e
(2
µ
+
σ
2
)
χ
2
con
n
grad
os
d
e
lib
ertad
1
2
n
/
2Γ (
n2 )
x
(n
/
2
)−
1e −
x
/
2,
x
>
0
0,
en
caso
con
t.
(1−
2iu
) −
n
/
2
n
2n
F
con
m
,
n
grad
os
d
e
lib
ertad
Γ(
m
+
n
2
)
Γ(
m2
)
Γ(
n2 ) (
mn )
m
/
2
x
(m
/
2
)−
1
{
1
+
mn
x}
(m
+
n
)/
2 ,
x
>
0
0,
e.c.c.
n
n−
2
si
n
>
2
2
n
(m
+
n−
2
)
m
(n−
2
)
2
(n−
4
)
si
n
>
4
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variables aleatorias independientes, ide´nticamente distribuidas, con media finita µ
y varianza finita no nula σ2, entonces la suma UN = X1 +X2 + . . .+XN tiene una
distribucio´n que tiende, cuando N → ∞, a una normal con media Nµ y varianza
Nσ2.
3.2.5 Hipo´tesis estad´ısticas
Para llegar a tomar decisiones, conviene hacer determinados supuestos acerca
de las poblaciones que se estudian. Tales supuestos que pueden ser o´ no ciertos, se
denominan hipo´tesis estad´ısticas, y en general se realizan sobre las distribuciones de
probabilidad de las poblaciones.
En muchos casos se formulan las hipo´tesis estad´ısticas con el u´nico propo´sito de
rechazarlas o´ invalidarlas. Tales hipo´tesis se llaman hipo´tesis nulas y se denotan
por H0. Cualquier hipo´tesis que difiera de una hipo´tesis dada se denomina hipo´tesis
alternativa. Una hipo´tesis alternativa de la hipo´tesis nula se denota por H1.
Si en el supuesto de que una hipo´tesis determinada es cierta, se encuentra que los
resultados observados en una muestra aleatoria difieren marcadamente de aquellos
que cab´ıa esperar con la hipo´tesis y con la variacio´n propia del muestreo, se dice que
las diferencias observadas son significativas, y se esta´ en condiciones de rechazar la
hipo´tesis (o´ al menos no aceptarla). Los procedimientos que facilitan el decidir si
una hipo´tesis se acepta o´ se rechaza, se llaman ensayos de hipo´tesis o´ de significacio´n.
Si se rechaza una hipo´tesis cuando deber´ıa ser aceptada, se dice que se comete
un error del Tipo I. Si por el contrario, se acepta una hipo´tesis que deber´ıa ser
rechazada, se comete un error del Tipo II.
La probabilidad ma´xima con la que en el ensayo de una hipo´tesis se puede come-
ter un error del Tipo I se denomina nivel de significacio´n del ensayo. Esta probabili-
dad se denota frecuentemente por α. En la pra´ctica se acostumbra a utilizar niveles
de significacio´n del 0,05 o´ 0,01. Si por ejemplo, se elige un nivel de significacio´n
del 0,05 o´ 5% al disen˜ar un ensayo de hipo´tesis, entonces hay aproximadamente 5
ocasiones en 100 en que se rechazar´ıa la hipo´tesis cuando deber´ıa ser aceptada; es
decir, se esta´ con un 95% de confianza de que se toma la decisio´n adecuada.
3.2.6 Bondad del ajuste
Cuando se analizan unos determinados datos estad´ısticos, se debe determinar lo
bien que esos datos se ajustan a una supuesta distribucio´n. La bondad del ajuste
puede ser examinada estad´ısticamente, para proporcionar un nivel de significacio´n
de que la hipo´tesis nula (es decir, que los datos se ajustan a la distribucio´n asumida)
es rechazada.
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Ensayo χ2 Un ensayo comu´nmente utilizado es el χ2, puesto que es igualmente
aplicable a cualquier distribucio´n, siempre que el nu´mero de datos disponible sea
suficientemente grande. Para que exista precisio´n, es conveniente que existan al
menos tres clases de datos, o´ celdas, con al menos cinco datos en cada celda.
Denominando xi y Ei a las frecuencias observadas y esperadas para la celda i,
respectivamente, una medida de la discrepancia entre ambas frecuencias viene dada
por el estad´ıstico:
χ2 =
n∑
i=1
(xi − Ei)2
Ei
(3.21)
La distribucio´n muestral de χ2 se aproxima muy estrechamente a la distribucio´n
chi-cuadrado, viniendo determinado el nu´mero de grados de libertad ν por:
1. ν = n− 1 si las frecuencias esperadas pueden calcularse sin tener que estimar
para´metros poblacionales con los estad´ısticos muestrales.
2. ν = n − 1 −m si las frecuencias esperadas so´lamente pueden calcularse esti-
mando m para´metros de la poblacio´n, a partir de los estad´ısticos muestrales.
Las frecuencias esperadas se calculan de acuerdo a una hipo´tesis H0. Si bajo esta
hipo´tesis el valor calculado de χ2 dado por (3.21) es mayor que algu´n valor cr´ıtico
(tal como χ2.95 o´ χ
2
.99, que son los valores cr´ıticos a los niveles de significacio´n de 0,05
y 0,01 respectivamente), se deduce que las frecuencias observadas difieren significa-
tivamente de las esperadas y se rechaza H0 al nivel de significacio´n correspondiente.
En caso contrario, se aceptara´, o´ al menos no se rechazara´.
Test de Kolmogorov-Smirnov Es un ensayo ma´s simple de usar que el χ2, y
puede dar mejores resultados con un nu´mero pequen˜o de datos. Se utiliza para
comparar una funcio´n de distribucio´n emp´ırica Fˆ (x) frente a una supuesta funcio´n
de distribucio´n continua F0(x). Las hipo´tesis nula y alternativa para este test son:
H0 : F (x) = F0(x) (3.22)
H1 : F (x) 6= F0(x) (3.23)
en donde F (x) es la funcio´n de distribucio´n de la poblacio´n. El proceso a realizar
es el siguiente:
1. Tabular los valores ordenados. Calcular los valores de |xi − Ei|, siendo xi
el valor observado acumulado i, y Ei el valor esperado acumulado para la
distribucio´n supuesta.
2. Determinar el valor ma´s alto.
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3. Comparar este valor con el correspondiente de la Tabla de Kolmogorov-Smirnov.
En el caso que el valor obtenido sea inferior al valor de la Tabla, no se rechaza
la hipo´tesis nula al nivel de significacio´n elegido.
Cuando los para´metros de la funcio´n de distribucio´n supuesta son estimados a
partir de la muestra, los valores cr´ıticos K-S son demasiado grandes y proporcionan
niveles de significacio´n ma´s bajos de lo apropiado. Con objeto de corregir esto, los
valores cr´ıticos deben ser multiplicados por los factores:
 0,70 si β > 3, 0.
 0,75 si 3, 0 > β > 1, 5.
 0,80 si β < 1, 5.
en donde β es el para´metro de forma de la distribucio´n de Weibull.
Mı´nimos cuadrados El ensayo de mı´nimos cuadrados es usado para medir la
correlacio´n lineal de los datos con la ecuacio´n de la l´ınea recta que mejor se ajusta
a los mismos. La recta que mejor se ajusta a un conjunto de datos representados
gra´ficamente se denomina la recta de regresio´n, y la bondad de ajuste derivada del
me´todo de mı´nimos cuadrados se denomina coeficiente de correlacio´n.
El coeficiente de correlacio´n es:
r =
Sxy
SxSy
(3.24)
siendo Sx, Sy las varianzas muestrales, Sxy la covarianza, y xi, yi las coordenadas
de los puntos representados:
S2x =
1
n
n∑
i=1
(xi − x)2 (3.25)
S2y =
1
n
n∑
i=1
(yi − y)2 (3.26)
Sxy =
1
n
n∑
i=1
(xi − x)(yi − y) (3.27)
Si X, Y son independientes, entonces Cov(X,Y ) = Sxy = 0. De otra par-
te, si X, Y son dependientes completamente, por ejemplo X = Y , entonces
Cov(X, Y ) = Sxy = SxSy.
En el caso en que r = 0 (es decir, la covarianza es cero), se dice que las va-
riables X,Y no esta´n relacionadas; sin embargo, en este caso las variables pueden
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ser independientes o´ no. Si r es positivo, indica que los datos esta´n positivamente
correlacionados; es decir, la pendiente de la recta de regresio´n es positiva, y viceversa.
La recta de regresio´n de los datos representados viene dada por:
y − y = Sxy
S2x
(x− x) (3.28)
Normalmente se utiliza r2 en lugar de r para indicar la correlacio´n, ya que
proporciona una medida ma´s sensible. A este para´metro se le denomina coeficiente
de determinacio´n muestral.
3.2.7 Procesos estoca´sticos
Un feno´meno aleatorio que surge en un proceso (como puede ser el consumo
diario de agua en una vivienda, el nu´mero de aparatos sanitarios que se encuentran
ocupados en un instante determinado a lo largo del d´ıa, etc.) que se desarrolla en
el tiempo de una manera controlada por medio de leyes probabil´ısticas se denomina
un proceso estoca´stico.
Desde un punto de vista matema´tico, se define un proceso estoca´stico como un
conjunto {X(t), t ∈ T} de variables aleatorias. El conjunto T se llama conjunto
ı´ndice del proceso, no existiendo ninguna restriccio´n a la naturaleza de T. Pueden
diferenciarse, no obstante, dos casos importantes de procesos estoca´sticos:
 Si T = {0,±1,±2, . . .} o´ T = {0, 1, 2, . . .} se dice que es un proceso de
para´metro discreto.
 Si T = {t : −∞ < t < ∞} o´ T = {t : t ≥ 0} se dice que es un proceso de
para´metro continuo.
De forma similar al conjunto ı´ndice T, la variable aleatoria X(t) puede adoptar
valores discretos o´ continuos.
Una manera de representar un proceso estoca´stico {X(t), t ∈ T} consiste en espe-
cificar la ley de probabilidad conjunta de las n variables aleatorias X(t1), . . . , X(tn)
para todos los enteros n y n puntos t1, t2, . . . , tn en T. Para especificar la ley de pro-
babilidad conjunta de las n variables aleatorias X(t1), . . . , X(tn), se debe especificar,
bien la funcio´n de distribucio´n conjunta, dada para los nu´meros reales x1, . . . , xn por:
FX(t1),...,X(tn)(x1, . . . , xn) = P [X(t1) ≤ x1, X(t2) ≤ x2, . . . , X(tn) ≤ xn] (3.29)
o´ bien la funcio´n caracter´ıstica conjunta, dada para todo conjunto de nu´meros reales
u1, . . . , un por:
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ϕX(t1),...,X(tn)(u1, . . . , un) = E[e
i(u1X(t1)+...+unX(tn))] (3.30)
=
∫ ∞
−∞
. . .
∫ ∞
−∞
ei(u1x1+...unxn)dFX(t1),...,X(tn)(x1, . . . , xn)
Otra manera de describir un proceso estoca´stico es dar una fo´rmula para el valor
X(t) del proceso en cada punto t, en funcio´n de una familia de variables aleatorias
cuya ley de probabilidad es conocida.
Un proceso estoca´stico de para´metro continuo {X(t), 0 ≤ t < ∞} se dice
que presenta incrementos independientes cuando las variables aleatorias X(t1) −
X(t0), X(t2)−X(t1), . . . , X(tn)−X(tn−1) son independientes (para cualesquiera ti
tal que t0 < t1 < t2 < . . . tn). Si adema´s X(t2+h)−X(t1+h) tiene la misma distri-
bucio´n que X(t2)−X(t1), para cualesquiera t1 < t2 y cualquier h > 0, entonces se
dice que el proceso es de incrementos independientes y estacionarios. Para definir
un proceso de incrementos independientes y estacionarios, basta con determinar las
leyes de probabilidad X(t) y X(t)−X(s), con s < t.
3.3 El proceso de Poisson
El proceso de Poisson constituye un punto de partida importante para muchas
aplicaciones relacionadas con la ciencia del agua, en las cuales se utilizan modelos
probabil´ısticos para describir sucesos que ocurren de forma irregular en el tiem-
po o´ en el espacio. Algunos ejemplos de estas aplicaciones son: el movimiento de
part´ıculas sedimentables; el desarrollo de celdas convectivas; la ocurrencia en un r´ıo
de puntas de descarga mayores que un valor umbral; los tiempos de llegada de las
gotas de lluvia sobre las hojas. Los ejemplos indicados esta´n relacionados con la
Hidrolog´ıa, poniendo de manifiesto el intere´s que tiene el proceso de Poisson en la
modelacio´n estoca´stica de la precipitacio´n, y otras aplicaciones en el a´mbito de la
Hidrolog´ıa Estoca´stica; sin embargo, como se vera´ a lo largo de la presente Tesis, el
proceso de Poisson va a tener tambie´n aplicacio´n en Hidra´ulica Urbana, para repre-
sentar el nu´mero de pulsos de consumo de agua que se produce en una vivienda (o´
en general, en un abonado del servicio) a lo largo del d´ıa.
Se pueden representar estos procesos mediante una funcio´n de contaje N(t), de-
finida para el intervalo ]0,t], que representa el nu´mero de sucesos que han ocurrido
durante el per´ıodo de tiempo transcurrido desde 0 a t, siendo t=0 el instante en el
que iniciamos la observacio´n. En la Figura 3.1 se representa una funcio´n t´ıpica N(•).
Para cada instante t, N(t) es el valor que adopta una variable aleatoria, de modo
que {N(t), t ≥ 0} constituye un proceso estoca´stico de para´metro continuo. Como
los posibles valores para N(t) son 0, 1, 2, . . . , el proceso estoca´stico asociado se
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Figura 3.1.- Funcio´n muestral t´ıpica de un proceso de Poisson {N(t), t ≥ 0}
denomina de valor entero, o´ integer-valued stochastic process.
Se dice que un proceso de valor entero {N(t), t ≥ 0} es un proceso de Poisson,
con nu´mero medio de ocurrencias (o´ intensidad ν), si se cumplen las siguientes
condiciones:
1. Tiene incrementos independientes estacionarios; es decir, las variables [N(t+
h) − N(s + h)] y [N(t) − N(s)], con s < t, son variables independientes
ide´nticamente distribuidas, ∀t, s, h; (h > 0).
2. Para instantes cualesquiera s y t tales que s < t, el nu´mero N(t) − N(s) de
veces que ha ocurrido el suceso en el intervalo de s a t tiene una distribucio´n
de Poisson, con media λ = ν(t− s); es decir:
P [N(t)−N(s) = x] = e−λλ
x
x!
(3.31)
E[N(t)−N(s)] = V ar[N(t)−N(s)] = λ = ν(t− s) (3.32)
A partir de la ecuacio´n (3.32), se puede observar que el para´metro ν representa
el nu´mero medio de ocurrencias por unidad de tiempo de los sucesos que se cuentan.
En la Figura 3.2 viene indicada la distribucio´n de Poisson para diferentes valores de
λ.
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Figura 3.2.- La distribucio´n de Poisson para λ = 0.5, 1, 2, 3, 4, 8, 12 y 16
3.3.1 Definicio´n axioma´tica del proceso de Poisson
A continuacio´n se va a establecer un conjunto de 5 axiomas que debe cumplir
necesariamente un proceso estoca´stico para que sea un proceso de Poisson. Se trata
de una definicio´n equivalente a la que se acaba de dar, que nos permitira´ introducir
algunas generalizaciones interesantes del proceso.
Siendo {N(t), t ≥ 0} un proceso estoca´stico que adopta valores enteros, debe
cumplirse lo siguiente:
Axioma 0. Como se empiezan a contar sucesos en el instante 0, N(0)=0.
Axioma 1. El proceso {N(t), t ≥ 0} tiene incrementos independientes; es decir, las
variables [N(t+ h)−N(s+ h)]; [N(t)−N(s)] son independientes.
Axioma 2. En cualquier intervalo, por pequen˜o que e´ste sea, hay una probabilidad
positiva de que ocurra un suceso: 0 < P [N(t) > 0] < 1, ∀t > 0.
Axioma 3. En intervalos suficientemente pequen˜os, tan so´lo puede producirse un
suceso; no siendo posible la ocurrencia simulta´nea de dos sucesos.
lim
h→0
P [N(t+ h)−N(t) ≥ 2]
P [N(t+ h)−N(t) = 1] = 0 (3.33)
Axioma 4. El proceso de contaje {N(t), t ≥ 0} tiene incrementos estacionarios; es
decir, para dos puntos cualesquiera t > s ≥ 0 y h > 0, las variables aleatorias
[N(t)−N(s)] y [N(t+ h)−N(s+ h)] esta´n distribuidas ide´nticamente.
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Puede demostrarse que este conjunto de axiomas es totalmente equivalente a la
definicio´n que se dio anteriormente de proceso de Poisson, y adema´s implican que
el tiempo entre puntos u ocurrencias consecutivas sigue una distribucio´n exponen-
cial. En general, los procesos de punteo en los que los tiempos entre ocurrencias
T1, T2, . . . , Tn son variables aleatorias independientes e ide´nticamente distribuidas,
se denominan procesos de renovacio´n (renewal counting process), siendo el proceso
de Poisson un caso particular de proceso de renovacio´n, en donde dicha distribucio´n
es exponencial. Las variables Tk son a menudo llamadas tiempos de fallo de los
componentes en el contexto de la teor´ıa de renovacio´n. La teor´ıa de renovacio´n,
como su propio nombre indica, empezo´ como el estudio relacionado con el fallo y
reemplazo de algunos componentes industriales. El trabajo reciente en esta mate-
ria, no obstante, esta´ relacionado con una variedad de problemas matema´ticos de
investigacio´n operativa, particularmente con la teor´ıa de colas.
3.3.2 Proceso de Poisson no-homoge´neo
Es un proceso que cumple los axiomas 0 a 3, pero no cumple el axioma 4, por lo
que el ritmo de ocurrencias ν var´ıa con el tiempo.
Para un proceso de Poisson {N(t), t ≥ 0} con incrementos estacionarios, deno-
minando m(t) a su funcio´n de valor medio, resulta:
m(t) = E[N(t)] = νt (3.34)
En el caso que no se cumpla la ecuacio´n (3.34), al proceso de Poisson se le de-
nomina no-homoge´neo (o´ proceso de Poisson con incrementos no estacionarios). Un
proceso de Poisson con incrementos estacionarios se denomina proceso de Poisson
homoge´neo.
Para un proceso de Poisson no-homoge´neo, resulta ν = ν(t); por lo tanto:
m(t) = E[N(t)] =
∫ t
0
ν(ζ)dζ (3.35)
A ν(t) se le denomina funcio´n de intensidad del proceso. Esta funcio´n adopta di-
ferentes expresiones dependiendo del suceso que se este´ representando. Por ejemplo,
en el caso de los accidentes laborales, se suele observar una intensidad decreciente
de ocurrencia, como consecuencia del aumento de medidas de seguridad adoptadas,
utiliza´ndose una funcio´n de tipo exponencial. En el caso que nos ocupa, donde ν(t)
va a representar la tasa de ocurrencia de pulsos de consumo de agua a lo largo del
d´ıa, adoptaremos un polinomio de tercer grado para esta funcio´n.
En un intervalo de duracio´n h, la probabilidad de ocurrencia de sucesos viene
dada por:
1− P [N(t+ h)−N(t) = 0] (3.36)
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La intensidad ν(t) puede definirse entonces como:
ν(t) = lim
h→0
1− P [N(t+ h)−N(t) = 0]
h
(3.37)
Por lo tanto, ν(t)h representa la probabilidad aproximada de que un suceso
ocurra en el intervalo de tiempo (t, t+ h).
El proceso de Poisson no homoge´neo se puede transformar en un proceso de Pois-
son homoge´neo. Como la funcio´n de valor medio m(t) es continua y no decreciente,
se puede definir su funcio´n inversa m−1(u) de la manera siguiente: para u > 0,
m−1(u) es el valor de t ma´s pequen˜o que satisface la condicio´n m(t) ≥ u. El proceso
estoca´stico {M(u), u ≥ 0} definido por M(u) = N(m−1(u)), u ≥ 0 es un proceso de
Poisson con funcio´n de valor medio:
E[M(u)] = E[N(m−1(u))] = m(m−1(u)) = u (3.38)
Por consiguiente, {M(u), u ≥ 0} es un proceso de Poisson homoge´neo, con in-
tensidad ν = 1.
3.3.3 Proceso de Poisson generalizado
Un proceso estoca´stico de valores enteros {N(t), t ≥ 0} con incrementos indepen-
dientes estacionarios se denomina proceso de Poisson generalizado. Es un proceso
de Poisson en el que se permite la ocurrencia de dos o´ ma´s eventos simulta´neamente.
Los axiomas 0, 1, 2 y 4 se satisfacen, mientras que el axioma 3 queda modificado de
la siguiente forma:
lim
h→0
P [N(t+ h)−N(t) = k|N(t+ h)−N(t) ≥ 1] = Pk (3.39)
Pk representa la probabilidad condicional de que ocurran simulta´neamente k su-
cesos exactamente, dado que como mı´nimo ha ocurrido un suceso en dicho instante.
3.3.4 Proceso de Poisson compuesto
Un proceso de Poisson {X(t), t ≥ 0} es un proceso compuesto de Poisson si se
puede representar para t ≥ 0, mediante:
X(t) =
N(t)∑
n=1
Yn (3.40)
donde {N(t), t ≥ 0} es un proceso de Poisson, e {Yn, n = 1, 2, . . .} es una familia
de variables aleatorias independientes ide´nticamente distribuidas, e independientes
adema´s del proceso {N(t), t ≥ 0}.
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3.3.5 Proceso de Poisson filtrado
Un proceso de Poisson filtrado (“filtered Poisson process”) resulta de la aplicacio´n
de operaciones lineales en un proceso de Poisson. En te´rminos matema´ticos, se dice
que un proceso estoca´stico {X(t), t ≥ 0} es un proceso de Poisson filtrado si se le
puede representar, para t ≥ 0, mediante:
X(t) =
N(t)∑
n=1
ω(t, τn, Yn) (3.41)
en donde:
 {N(t), t ≥ 0} es un proceso de Poisson con intensidad ν.
 Yn es una sucesio´n de variables aleatorias independientes distribuidas ide´ntica-
mente como una variable aleatoria Y , e independiente del proceso de punteo
{N(t), t ≥ 0}
 ω(t, τ, y) es una funcio´n de tres variables reales, llamada funcio´n de respuesta.
Una interpretacio´n intuitiva de la ecuacio´n (3.41) es la siguiente: si τm representa
el instante en que ocurre un suceso, Ym la amplitud de una sen˜al asociada con el
suceso, y ω(t, τm, y) es el valor en el instante t de una sen˜al de mo´dulo y originada
en el instante τm, entonces X(t) representa el valor en el instante t de la suma de
las sen˜ales producidas por los sucesos en el intervalo ]0,t].
Las funciones de respuesta del tipo ω(t, τ, y) = ω0(t − τ, y) se emplean con
frecuencia en determinadas aplicaciones. Para este caso, la sen˜al producida en el
instante τ tiene un valor en el instante t que depende u´nicamente de la diferencia
(t− τ). Algunos ejemplos de estas funciones son los siguientes:
ω0(s, y) = 1 para 0 < s < y (3.42)
= 0, en caso contrario
ω0(s, y) = y − s para 0 < s < y (3.43)
= 0, en caso contrario
A partir de las definiciones vistas del proceso de Poisson compuesto y del filtrado,
se puede ver que un proceso de Poisson compuesto es un caso particular de un proceso
filtrado. En efecto, el proceso de Poisson compuesto definido como X(t) =
∑N(t)
n=1 Yn
se puede expresar de una forma equivalente como:
X(t) =
N(t)∑
n=1
Ynω(s) (3.44)
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siendo s = t− τ , y adema´s:
ω(s) = 1 para s ≥ 0 (3.45)
= 0, en caso contrario
3.3.6 Tiempos entre llegadas y tiempos de espera
Se denomina a la variable aleatoria Wn al tiempo de espera hasta el suceso n-
e´simo, y representa el tiempo transcurrido hasta que se registran n sucesos si se
observa un proceso que evoluciona en el tiempo. Por otra parte, se definen los
tiempos entre llegadas sucesivos T1, T2, . . . de la manera siguiente: T1 es el tiempo
que transcurre desde 0 hasta que ocurre el primer suceso, y para j > 1, Tj es el
tiempo que transcurre desde el j-1 -e´simo hasta el j -e´simo. Por lo tanto, se cumplen
las siguientes relaciones:
Tn = Wn −Wn−1 para n > 1 (3.46)
Wn = T1 + T2 + . . .+ Tn para n ≥ 1 (3.47)
Una propiedad importante del proceso de Poisson es la distribucio´n de los tiem-
pos entre llegadas. Sea T el intervalo entre el origen de tiempos (elegido arbitra-
riamente) hasta el primer suceso. Se puede obtener fa´cilmente la distribucio´n de T,
observando que no ocurren sucesos en el intervalo [0, t] si y so´lo si T > t:
P [T > t] = P [N(t) = 0] (3.48)
donde N(t) representa el nu´mero de sucesos durante un intervalo de duracio´n t. De
la ecuacio´n (3.31) se deduce que P [N(t) = 0] = e−νt. Por lo tanto, FT (t), la funcio´n
de distribucio´n de T , y fT (t), la funcio´n de densidad de probabilidad, esta´n dadas
por:
FT (t) = 1− e−νt, t ≥ 0 (3.49)
y por:
fT (t) = F
′
T (t) = νe
−νt, t ≥ 0 (3.50)
respectivamente. Por lo tanto, para el proceso de Poisson, el intervalo T entre un
instante arbitrario y el tiempo del primer suceso esta´ distribuido exponencialmen-
te, con media 1/ν. Hay que advertir que el origen de tiempos fue arbitrariamente
elegido, por lo que si elegimos como origen el instante en que se produce un suceso,
entonces T representa el tiempo entre llegadas. Por lo tanto, se puede concluir que
el proceso de Poisson tiene tiempos entre llegadas que esta´n distribuidos exponen-
cialmente, con media 1/ν.
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Seguidamente indicamos algunas relaciones de intere´s, que se deducen directa-
mente de las definiciones que se han dado:
1. P [N(t) ≤ n] = P [Wn+1 > t], n = 0, 1, . . .
2. P [N(t) = n] = P [Wn ≤ t]− P [Wn+1 ≤ t], n = 1, 2, . . .
3. P [N(t) = 0] = 1− P [W1 ≤ t]
SiWn es el tiempo de espera correspondiente a un proceso de Poisson homoge´neo
con intensidad ν, se puede demostrar que su distribucio´n obedece una ley de proba-
bilidades Gamma con para´metros n y ν; por lo tanto:
E[Wn] =
n
ν
(3.51)
V ar[Wn] =
n
ν2
(3.52)
A partir de las ecuaciones (3.51) y (3.52), se pueden estimar por el me´todo de
los momentos los para´metros n, ν.
Por otra parte, como ha quedado demostrado, los sucesivos tiempos entre ocurren-
cias T1, T2, . . . , Tn para un proceso de Poisson con intensidad ν, son variables inde-
pendientes distribuidas ide´nticamente, que siguen una ley de probabilidades expo-
nencial con media 1/ν. Esta propiedad ofrece una forma de contrastar la hipo´tesis
que cierto proceso de punteo es un proceso de Poisson: utilizando algu´n ensayo para
comprobar la bondad del ajuste (por ejemplo, el ensayo χ2), se puede probar la
hipo´tesis de que T esta´ distribuida exponencialmente.
Otra alternativa para determinar si un proceso estoca´stico de punteo puede con-
siderarse un proceso de Poisson, es observar los tiempos de espera W1,W2, . . . ,Wk.
Estos tiempos, considerados como variables aleatorias independientes, se distribuyen
uniformemente en el intervalo ]0, T]. Por lo tanto, suponiendo que se ha observado
el proceso durante un per´ıodo de tiempo de longitud T, durante el cual han ocurrido
n sucesos, un me´todo para verificar si los sucesos son del tipo Poisson consiste en
verificar la hipo´tesis de que W1,W2, . . . ,Wn son independientes y uniformemente
distribuidas en el intervalo ]0, T]. Para ello pueden aplicarse los siguientes tests:
 Kolmogorov-Smirnov
 Cramer-von Mises
 Para valores moderadamente grandes de n, se puede hacer uso del teorema
central del l´ımite:
Sn =
n∑
i=1
Wi (3.53)
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es la suma de n variables aleatorias independientes, distribuida cada una uni-
formemente a lo largo del intervalo ]0, T], pudiendo considerarse que esta´
distribuida normalmente, con media y varianza:
E[Sn] = n
T
2
(3.54)
V ar[Sn] = n
T 2
12
(3.55)
3.3.7 Estimacio´n del para´metro ν de un proceso de Poisson
De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, el para´metro ν puede estimarse de
diferentes maneras:
1. Observando el proceso en el instante t : el nu´mero de puntos N(t) hasta ese
instante se distribuye segu´n una distribucio´n discreta de Poisson, con media
νt:
ν =
E[N(t)]
t
(3.56)
2. Observando los tiempos entre ocurrencias T1, T2, . . . , Tn, los cuales se distribu-
yen exponencialmente con media 1/ν:
ν =
1
E[T ]
(3.57)
3. Observando el proceso hasta la ocurrencia n, y anotando el tiempo de espera
Wn. Wn se distribuye segu´n una funcio´n Gamma, con media n/ν:
ν =
n
E[Wn]
(3.58)
Puede utilizarse la cantidad Wm de observacio´n necesaria para obtener los m
sucesos, para formar intervalos de confianza de ν, utilizando el hecho de que 2νWm
tiene una distribucio´n χ2 con 2m grados de libertad. Si elegimos un nivel de signi-
ficacio´n α (coeficiente de confianza = 1 - α), tendremos:
1− α = P [C ≤ 2νWm ≤ D] = P
[
C
2Wm
≤ ν ≤ D
2Wm
]
(3.59)
siendo:
χ2(C) =
α
2
(3.60)
χ2(D) = 1− α
2
(3.61)
Por consiguiente, (C/2Wm, D/2Wm) es un intervalo de confianza para ν, con
coeficiente de confianza 1 - α.
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3.3.8 Comparacio´n de dos procesos de Poisson
Consideremos dos procesos de Poisson independientes N(•) y N ′(•), con inten-
sidades respectivas ν y ν ′. Dados dos enteros n1 y n2, Wn1 representa el tiempo de
espera hasta el suceso n1-e´simo en el primer proceso de Poisson, mientras que Wn2
representa el tiempo de espera hasta el suceso n2-e´simo en el segundo proceso de
Poisson. Tal como se ha indicado en el apartado 3.3.7, 2νWn y 2ν
′W ′n son variables
aleatorias independientes con distribucio´n χ2, con grados de libertad respectivos 2n1
y 2n2. Por lo tanto, si ν = ν
′, resulta que n2Wn1/n1W
′
n2
tiene una distribucio´n F con
grados de libertad 2n1 y 2n2 en el numerador, y en el denominador, respectivamen-
te. Una aplicacio´n importante de este test es determinar si dos tramos o´ secciones
diferentes de una serie de sucesos del tipo Poisson, tienen la misma intensidad.
3.3.9 El modelo de Poisson de pulsos rectangulares (PRPM)
Este modelo fue aplicado por (Rodr´ıguez-Iturbe et al., 1984) para modelar pro-
cesos de precipitacio´n temporal, y representa un interesante punto de partida para
la construccio´n de modelos ma´s completos. Se define en te´rminos de un proceso de
Poisson {N(t), t > 0} con para´metro ν, que representa el nu´mero de ocurrencias
por unidad de tiempo. Cada uno de estos puntos en el eje temporal marca el origen
de un pulso rectangular de duracio´n aleatoria L, y altura tambie´n aleatoria X. La
intensidad total Y(t) en un instante t se obtiene como la suma de todas las contri-
buciones de los pulsos activos en ese instante. Se asume que las variables L y X son
mutuamente independientes, e independientes a su vez del proceso de Poisson. La
Figura 3.3 ilustra gra´ficamente la construccio´n de este modelo.
 





Figura 3.3.- Modelo de Poisson de pulsos rectangulares
Este modelo puede formularse en te´rminos de un proceso estoca´stico {Y (t), t >
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0}, siendo Y (t) la intensidad instanta´nea del proceso en el instante t, obtenida como:
Y (t) =
N(t)∑
n=1
Xnω0(t− τn, Ln) (3.62)
siendo Xn, τn la intensidad y el instante inicial del pulso n, y adema´s:
ω0(s, L) = 1 si 0 < s < L
ω0(s, L) = 0 en otro caso (3.63)
El caso mejor documentado es el llamado caso exponencial, que considera que
las variables duracio´n e intensidad de pulso tienen una distribucio´n exponencial, con
para´metros η y ξ.
El proceso agregado en intervalos de longitud h se obtiene mediante integracio´n:
Y
(h)
i =
∫ ih
(i−1)h
Y (t)dt (3.64)
Rodr´ıguez-Iturbe et al. (1984) obtienen los distintos estad´ısticos de intere´s para
el proceso agregado, en el caso exponencial:
E[Y
(h)
i ] =
hν
ξη
(3.65)
V ar[Y
(h)
i ] =
4ν
ξ2η3
(hη − 1 + e−hη) (3.66)
Cov[Y
(h)
i , Y
(h)
i+k] =
2ν
ξ2η3
(ehη + e−hη − 2)e−ηkh (3.67)
Corr[Y
(h)
i , Y
(h)
i+k] =
(ehη + e−hη − 2)e−ηkh
2(hη − 1 + e−hη) (3.68)
Prob[lluvia = 0] = e−ν(µL+h) (3.69)
Como vemos, la probabilidad de que un intervalo sea “seco” (lluvia=0), es inde-
pendiente de las distribuciones de probabilidad de la duracio´n e intensidad de pulso.
Tambie´n es independiente de esas distribuciones, la distribucio´n del nu´mero conse-
cutivo de intervalos secos de amplitud h, siendo e´sta una distribucio´n geome´trica
con para´metro e−νh, por lo que esta´ determinada exclusivamente por el proceso de
Poisson.
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3.4 Teor´ıa de colas
Como se indico´ en el apartado 3.3.1, el proceso de Poisson es un caso particular
de proceso de renovacio´n, en el que la distribucio´n de los tiempos entre sucesos es
exponencial. El estudio de estos procesos se puede abordar desde la o´ptica de la
teor´ıa de colas, tal como se va a exponer a continuacio´n.
La teor´ıa de colas es una rama de la teor´ıa de probabilidad que comprende el
estudio matema´tico de colas. La formacio´n de colas es un feno´meno comu´n que su-
cede siempre que la demanda de un determinado servicio excede la capacidad de la
instalacio´n, tal como se presenta en los mostradores de un supermercado, las l´ıneas
de una centralita de tele´fonos, o´ los aparatos sanitarios de un determinado local
pu´blico. El comportamiento ba´sico asumido por la mayor´ıa de los sistemas de colas
puede quedar esquematizado como se ilustra en la Figura 3.4.
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Figura 3.4.- Estructura ba´sica de un sistema de colas
La unidad de flujo operacional a trave´s de un sistema de colas se denomina un
cliente o´ tarea. Una secuencia de clientes llega a un determinado servidor, y si el
cliente que llega, encuentra el servidor ocupado, entonces el cliente se une a la cola
asociada con ese servidor, y espera. En un determinado instante, el cliente es selec-
cionado para ser servido, de acuerdo con alguna regla conocida como disciplina de
servicio. El servicio requerido es entonces realizado por el servidor para el cliente,
y despue´s de que el servicio esta´ completo, el cliente abandona el sistema.
Un cliente es extra´ıdo de la poblacio´n o´ fuente de entrada. Una caracter´ıstica
de la poblacio´n es su taman˜o; es decir, el nu´mero potencial de distintos clientes.
Puede ser infinita o´ finita, aunque puesto que el modelo matema´tico tiende a ser
ma´s tratable para una poblacio´n infinita, a menudo se adopta esta hipo´tesis, incluso
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cuando el taman˜o real sea un nu´mero finito relativamente grande. En algunos casos,
no obstante, se tiene que hacer una hipo´tesis de poblacio´n finita, si la tasa a la que
la fuente de entrada genera clientes se ve afectada significativamente por el nu´mero
de clientes en la cola.
Otra caracter´ıstica de las llegadas de clientes que se debe especificar es el patro´n
estad´ıstico por el que se producen las llegadas a lo largo del tiempo. El patro´n ma´s
simple corresponde a llegadas regulares: los clientes llegan en instantes separados
igualmente, digamos τ unidades de tiempo. En este caso, la tasa de llegada de los
clientes es λ = 1/τ por unidad de tiempo. La hipo´tesis de llegadas regulares, no obs-
tante, no so´lo no es realista, sino que no es la ma´s fa´cil de tratar matema´ticamente.
El modelo ma´s simple y u´til de patro´n de llegadas es el proceso de llegadas com-
pletamente aleatorio, que es normalmente referido como el proceso de llegadas de
Poisson, o´ simplemente el proceso de Poisson.
El segundo componente de un sistema de colas es la caracterizacio´n de la can-
tidad de servicio requerido por un cliente individual, que se denomina demanda de
servicio. En la gran mayor´ıa de casos, se supone que la poblacio´n de clientes es ho-
moge´nea; es decir, que las demandas de servicio de los clientes esta´n ide´nticamente
distribuidas con una distribucio´n comu´n, denominada distribucio´n de servicio. En
casos ma´s complicados, los clientes pueden ser clasificados en diferentes tipos, cada
uno con su propia distribucio´n de demanda de servicio.
Adema´s del patro´n de llegadas y de la distribucio´n de servicio, para caracterizar
un sistema de colas se debe especificar la capacidad del servidor; es decir, la rapidez
con que la instalacio´n procesa la tarea asignada. Si la demanda de trabajo de un
cliente es S (unidades de servicio), y el servidor correspondiente tiene la capacidad
C (unidades de servicio/segundo), entonces la relacio´n S/C (segundos) se denomina
el tiempo de servicio. Su valor esperado S/C (segundos) se denomina el tiempo
promedio de servicio, y su inversa:
µ =
C
S
(3.70)
se denomina la tasa de servicio. Si C es constante, no es esencial distinguir entre la
demanda de servicio y el tiempo de servicio, y se puede fijar C igual a 1, por lo que
la demanda de servicio se mide en tiempo.
Con objeto de especificar el tipo de un sistema de colas, habitualmente se uti-
liza la notacio´n abreviada A/B/m, en donde A y B describen la distribucio´n de
los tiempos entre llegadas, y la distribucio´n del tiempo de servicio, respectivamen-
te, mientras que m representa el nu´mero de servidores en paralelo del sistema de
servicio. Seguidamente se indica una lista de algunos s´ımbolos adoptados para dis-
tribuciones frecuentemente utilizadas:
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M Distribucio´n exponencial. La propiedad “sin memoria” de la distribucio´n expo-
nencial es tambie´n conocida como la propiedad “Markoviana”.
D Variable determinista; es decir, los tiempos entre llegadas/tiempos de servicio
son valores constantes.
Ek Distribucio´n de Erlang de grado k.
Hk Distribucio´n hiperexponencial de grado k.
G Distribucio´n general.
GI Distribucio´n general independiente (tiempos entre llegadas).
Por lo tanto, el sistema M/M/ 1 significa un sistema de un u´nico servidor con
llegadas del tipo Poisson, y tiempos de servicio exponenciales. De forma similar, el
sistema GI/H2/1 es un sistema de un u´nico servidor, con un proceso de llegada de
renovacio´n, y una distribucio´n de servicio hiperexponencial de grado 2.
3.4.1 Medidas de ejecucio´n de un sistema de colas
Cuando se construye un modelo matema´tico de un sistema, la motivacio´n sub-
yacente es disponer de alguna medida de ejecucio´n. Si se trata de un sistema de
colas, entonces una medida relevante sera´ una medida de la congestio´n. La medida
ma´s simple de la congestio´n es la intensidad de tra´fico, definida como:
Intensidad de tra´fico =
Tiempo medio de servicio
Tiempo medio entre llegadas
(3.71)
Si se considera un modelo de poblacio´n infinita y se denota por λ la tasa de
llegada, y por 1/µ el tiempo medio de servicio, la ecuacio´n (3.71) puede expresarse
como:
Intensidad de tra´fico = Tasa de llegada x Tiempo medio de servicio =
λ
µ
(3.72)
Una intensidad de tra´fico mayor que 1 significa que los clientes llegan ma´s aprisa
de lo que un servidor puede atender. Si hay m servidores en paralelo, cada servidor
recibe λ/m clientes por unidad de tiempo, por lo que el sistema de m servidores
puede atender una intensidad de tra´fico hasta m.
Una medida de ejecucio´n estrechamente relacionada a la intensidad de tra´fico
es la utilizacio´n del servidor o´ factor de utilizacio´n. Esta cantidad, que se denota
por ρ, es tambie´n adimensional y representa la fraccio´n de tiempo que un servidor
esta´ ocupado. Considerando un intervalo de tiempo T suficientemente largo, en
un sistema de m servidores en paralelo se espera que, en promedio, lleguen λT/m
clientes por servidor, siempre que el tra´fico este´ uniformemente distribuido entre los
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m servidores. Cada cliente requiere un servicio de 1/µ en promedio, por lo que el
tiempo total esperado que el servidor este´ ocupado viene dado por λT/mµ. Divi-
diendo esta cantidad por T, se obtiene ρ = λ/mµ. Como es f´ısicamente imposible
que un servidor este´ ocupado ma´s del 100% del tiempo, el factor de utilizacio´n no
puede exceder de la unidad. Por lo tanto, la expresio´n correcta para el factor de
utilizacio´n de un sistema con m servidores es:
Factor de utilizacio´n = ρ = min
{
λ
mµ
, 1
}
(3.73)
Para un sistema de un u´nico servidor, el factor de utilizacio´n es ρ = λ/µ; por lo
tanto, el factor de utilizacio´n y la intensidad de tra´fico son lo mismo si ρ = λ/µ < 1.
3.4.2 Procesos de nacimiento y extincio´n
Seguidamente se van a analizar las propiedades del proceso aleatorio N(t) (el
nu´mero de clientes encontrados en el sistema en el instante t) para una clase especial
de modelos de colas. El proceso N(t) puede ser expresado como:
N(t) = A(t)−D∗(t) (3.74)
donde A(t) es el proceso de contaje de llegadas, y D∗(t), es el proceso de contaje
de partidas. Si se considera N(t) el taman˜o de una poblacio´n, entonces el proceso
A(t) es el nu´mero total de nacimientos hasta el instante t, y el proceso D∗(t) repre-
senta el nu´mero total de defunciones. Por lo tanto, N(t) en cada instante t es el
efecto acumulado de nacimientos y defunciones, denomina´ndose a N(t) un proceso
de nacimiento y extincio´n.
Definicio´n. Un proceso aleatorio N(t) es llamado un proceso de nacimiento y
extincio´n si las probabilidades de transicio´n de N(t)
Qm,n(h) = P [N(t+ h) = n|N(t) = m] (3.75)
son estacionarias (es decir, independientes de t) y satisfacen:
1. Qm,m+1(h) = λ(m)h+ o(h)
2. Qm,m−1(h) = µ(m)h+ o(h)
3. Qm,m(h) = 1− {λ(m) + µ(m)}h+ o(h)
4. Qm,n(h) = o(h) para |m− n| > 1
El s´ımbolo o(h) representa una cantidad que se aproxima a cero ma´s ra´pidamente
que h cuando h→ 0; es decir, o(h)/h→ 0 cuando h→ 0.
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Los valores m = 0, 1, 2, . . . que N(t) adopta son llamados los estados del sistema
que gobierna el proceso de nacimiento y extincio´n. Los coeficientes λ(m) y µ(m)
representan las tasas de nacimiento y defuncio´n, respectivamente, cuando el taman˜o
de la poblacio´n es m (es decir, cuando el sistema esta´ en el estado m).
Un proceso de nacimiento y extincio´n tiene las caracter´ısticas de una cadena de
Markov. De hecho, este proceso es un caso especial de un proceso de Markov, en el
cual so´lo se permiten las transiciones desde el estado m a los estados vecinos m− 1,
m y m+ 1. Sea Pn(t) la probabilidad que el sistema se encuentre en el estado n en
el instante t:
Pn(t) = P [N(t) = n] (3.76)
Para calcular Pn(t+h), hay que tener en cuenta que el sistema puede estar en el
estado n en el instante t+ h so´lo si se satisface alguna de las siguientes condiciones:
1. En el instante t el sistema esta´ en el estado n, y durante (t, t + h) no ocurre
ningu´n cambio.
2. En el instante t el sistema esta´ en n− 1, y ocurre una transicio´n hasta n.
3. En el instante t el sistema esta´ en n+ 1, y ocurre una transicio´n hasta n.
4. Durante (t, t+h) ocurren dos o´ ma´s transiciones. Por hipo´tesis, la probabilidad
de este u´ltimo suceso es o(h).
Puesto que los tres primeros sucesos son mutuamente excluyentes, sus probabi-
lidades se suman, por lo que resulta:
Pn(t+ h) = Pn(t){1− λ(n)h− µ(n)h+ o(h)}
+ Pn−1(t){λ(n− 1)h+ o(h)}
+ Pn+1(t){µ(n+ 1)h+ o(h)}+ o(h) (3.77)
Sustrayendo en ambos lados Pn(t), dividiendo por h, y haciendo h → 0, se
obtienen las siguientes ecuaciones diferenciales:
dPn(t)
dt
= − {λ(n) + µ(n)}Pn(t) + λ(n− 1)Pn−1(t)
+ µ(n+ 1)Pn+1(t), para n = 1, 2, 3, . . . (3.78)
dP0(t)
dt
= −λ(0)P0(t) + µ(1)P1(t) (3.79)
La solucio´n general dependiente del tiempo de las ecuaciones (3.78) y (3.79) es
dif´ıcil de obtener; no obstante, en muchas aplicaciones interesa u´nicamente obtener
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la solucio´n del estado de equilibrio. Se define una solucio´n del estado de equilibrio
como la distribucio´n de probabilidad pn, tal que Pn(t) = pn especifica una solucio´n
(constante) de las ecuaciones (3.78) y (3.79). Si tal distribucio´n existe, es u´nica, y
para cada estado n se cumple:
lim
t→∞
Pn(t) = pn (3.80)
Puesto que interesa u´nicamente obtener las propiedades estad´ısticas de equilibrio
del sistema, se toman los l´ımites cuando t → ∞ en la ecuacio´n (3.78), y se hace
limt→∞(d/dt)Pn(t) igual a 0, obteniendo la siguiente ecuacio´n lineal:
λ(n)pn − µ(n+ 1)pn+1 = λ(n− 1)pn−1 − µ(n)pn, para n = 1, 2, 3, . . . (3.81)
A partir de esta ecuacio´n, se obtiene:
λ(n− 1)pn−1 − µ(n)pn = constante, para n = 1, 2, 3, . . . (3.82)
Por otra parte, de la ecuacio´n (3.79) resulta:
λ(0)p0 − µ(1)p1 = 0 (3.83)
Por lo tanto, la constante de la ecuacio´n (3.82) debe ser cero, obtenie´ndose la
siguiente ecuacio´n recurrente:
µ(n)pn = λ(n− 1)pn−1, para n = 1, 2, 3, . . . (3.84)
La interpretacio´n de la ecuacio´n (3.84) es la siguiente: la parte izquierda de la
ecuacio´n representa la tasa de transicio´n desde el estado n hasta el estado n − 1,
y esta cantidad es equilibrada por la tasa de transicio´n desde el estado n − 1 al
estado n, que viene dado por el lado derecho de dicha ecuacio´n. Estas ecuaciones
de equilibrio se muestran esquema´ticamente en la Figura 3.5.
Las probabilidades del estado de equilibrio son calculadas mediante la ecuacio´n
de recurrencia:
pn =
λ(n− 1)
µ(n)
pn−1 =
Λ(n)
M(n)
p0 (3.85)
donde:
Λ(n) =
n∏
i=1
λ(i− 1) (3.86)
M(n) =
n∏
i=1
µ(i) (3.87)
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Figura 3.5.- Diagrama esquema´tico de la ecuacio´n de equilibrio en un proceso de naci-
miento y extincio´n
La probabilidad p0 viene determinada u´nicamente por la condicio´n que la dis-
tribucio´n de probabilidad {pn;n = 0, 1, 2, . . .} debe sumar la unidad. Es decir, si la
serie:
S = 1 +
∞∑
n=1
Λ(n)
M(n)
= 1 +
∞∑
n=1
n∏
i=1
λ(i− 1)
µ(i)
(3.88)
converge, entonces:
p0 = S
−1 (3.89)
3.5 Algunas evidencias que apoyan la hipo´tesis
del modelo de Poisson de pulsos rectangulares
En el presente apartado se va a aplicar lo expuesto en el apartado 3.4 para ob-
tener algunos resultados relativos al consumo de agua dome´stico. Por una parte, se
obtendra´ la distribucio´n de probabilidad del nu´mero de aparatos sanitarios que se
encuentran ocupados en una vivienda, y en un bloque de viviendas, y por otra par-
te, se determinara´ la distribucio´n de los caudales demandados por tales viviendas.
Estos resultados sera´n aplicados a un caso de ejemplo, ponie´ndose de manifiesto que
dicho consumo de agua puede ser modelado mediante un proceso de Poisson.
El ana´lisis que se va a desarrollar se aplicara´ a zonas en el sistema de distribu-
cio´n donde el camino hasta los puntos de consumo es u´nico. Los caudales en estas
zonas pueden ser determinados utilizando u´nicamente la conservacio´n de masa. El
ejemplo ma´s claro es un ramal de la red de distribucio´n que tiene uno o´ ma´s puntos
terminales, sin ninguna conexio´n con el sistema principal, tal como el ramal ciego
mostrado en la Figura 3.6. Otro ejemplo donde se produce esta situacio´n es el de
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un edificio de viviendas alimentado por una montante comu´n.
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Figura 3.6.- Esquema de un ramal ciego
Los estudios sobre los abastecimientos indican que los ramales ciegos son bas-
tante comunes, a menudo comprendiendo el 25% o´ ma´s de la infraestructura total
en un sistema de distribucio´n, y sirviendo a un alto porcentaje del consumo residen-
cial. Aunque la direccio´n del caudal es conocida en estas tuber´ıas, el movimiento del
agua en su interior es complejo. Debido a la naturaleza espora´dica e impredecible de
las demandas de los consumidores, el agua en los ramales ciegos puede permanecer
estancada durante largos per´ıodos de tiempo. Cuando se producen demandas de
agua, el caudal se presenta como un escalo´n de duracio´n e intensidad aleatorias.
En el contexto de la teor´ıa de colas, los ocupantes de las viviendas pueden ser
considerados como clientes, mientras que los grifos y aparatos sanitarios son los ser-
vidores. Los usuarios llegan aleatoriamente de acuerdo con un proceso de Poisson,
y ocupan uno o´ ma´s servidores durante intervalos aleatorios de tiempo. Cuando un
servidor esta´ ocupado, extrae agua a un ritmo aleatorio pero constante del sistema
de distribucio´n. En el caso del consumo de agua residencial, no es necesario que el
cliente permanezca en el servidor para que el servidor permanezca ocupado, siendo
posible que un u´nico ocupante genere mu´ltiples llegadas, activando varios servido-
res sucesivamente, de forma que se produzcan mu´ltiples demandas simulta´neamente.
Adema´s de considerar que las llegadas de los clientes siguen un proceso de Pois-
son, se va a considerar que las demandas de servicio tienen una distribucio´n expo-
nencial, con media 1/µ. Por otra parte, se supone que siempre que se produce la
llegada de un cliente, hay un servidor inmediatamente disponible para ese cliente.
Por lo tanto, cuando hay n clientes en el sistema, estara´n en funcionamiento n ser-
vidores, de forma que no se formara´ una cola. Esto significa que la capacidad de
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servicio de la instalacio´n es una funcio´n de n: C(n) = nC. Como el nu´mero n puede
hacerse arbitrariamente grande, la instalacio´n debe tener, en teor´ıa, infinitamente
muchos servidores con capacidad C. Teniendo en cuenta la notacio´n indicada en el
apartado 3.4, se denota a este sistema por M/M/∞.
La u´ltima de las hipo´tesis anteriores, el considerar que existen infinitos servi-
dores, esta´ justificada en el caso de consumos de agua dome´sticos, debido a que
muy raramente se forma una cola para la utilizacio´n de aparatos sanitarios en una
vivienda, como consecuencia de que, en general, existen suficientes aparatos para
atender la demanda simulta´nea de varios ocupantes.
3.5.1 Nu´mero de servidores ocupados en una vivienda
Consideremos la vivienda 1 en el final del ramal mostrado en la Figura 3.6. Se
supone, como se ha indicado, que los clientes llegan de acuerdo a un proceso de
Poisson homoge´neo con para´metro λ1, y que el tiempo de servicio para cada cliente
tiene una distribucio´n exponencial, con una tasa µ1. Si K1(t) representa el nu´mero
de servidores que esta´n ocupados en el instante t, se define la probabilidad de que
existan k servidores ocupados como:
P1(k, t) = P [K1(t) = k]; k = 0, 1, 2, . . . (3.90)
Suponiendo que las tasas de servicio y de llegada son constantes, las probabilida-
des definidas en (3.90) alcanzan un estado estacionario. Para esta condicio´n l´ımite,
se definen las probabilidades de equilibrio como:
lim
t→∞
P1(k, t) = P1(k) = P [K1 = k] (3.91)
Teniendo en cuenta la notacio´n empleada en el apartado 3.4.2, en este caso
resulta:
λ(k) = λ1, k = 0, 1, 2, . . . (3.92)
µ(k) = k · µ1, k = 1, 2, 3, . . . (3.93)
La sustitucio´n de (3.92) y (3.93) en la ecuacio´n (3.88) conduce a:
S = 1 +
λ1
µ1
+
1
2!
(
λ1
µ1
)2
+ . . .+
1
k!
(
λ1
µ1
)k
= eλ1/µ1 (3.94)
Por lo tanto, a partir de (3.85) y (3.89), se obtiene la distribucio´n de probabilidad
del nu´mero de servidores ocupados, correspondiente al estado de equilibrio:
P1(k) =
ρk1e
−ρ1
k!
, k = 0, 1, 2, . . . (3.95)
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en donde ρ1 = λ1/µ1 es el factor de utilizacio´n para la vivienda 1. Como puede verse,
se trata de una distribucio´n de Poisson con media y varianza dados por el para´metro
ρ1. Por lo tanto, el nu´mero de servidores ocupados es, en promedio, ρ1. Para valores
bajos de ρ1 (≤ 0,20, por ejemplo), el factor de utilizacio´n proporciona una buena
estimacio´n de la probabilidad de tiempo ocupado, o´ la fraccio´n de tiempo que al
menos un servidor se encuentra ocupado. Mientras que el factor de utilizacio´n var´ıa
de vivienda a vivienda, en una instalacio´n dome´stica t´ıpica, los factores de utilizacio´n
promedio son normalmente menores que 0,10, lo que implica que las demandas de
agua son cortas e infrecuentes.
3.5.2 Nu´mero de servidores ocupados en un bloque de vi-
viendas
Seguidamente se considera el conjunto de n viviendas dispuestas en serie a lo
largo de un mismo ramal de la red de abastecimiento de agua. Se supone que
los clientes tienen llegadas en la vivienda j (j = 1, 2, . . . , n) de acuerdo con un
proceso de Poisson homoge´neo con para´metro λj, y reciben un servicio que tiene una
distribucio´n exponencial, con tasa µj. Si Kj es el nu´mero de servidores ocupados en
la vivienda j en condiciones estacionarias, el nu´mero total de servidores ocupados
en el bloque de n viviendas esta´ dado por:
K∗n =
n∑
j=1
Kj (3.96)
Teniendo en cuenta que las viviendas demandan agua de forma independiente
una de otra, as´ı como la propiedad aditiva de la distribucio´n de Poisson, se deduce
que K∗n tiene una distribucio´n de Poisson con para´metro ρ
∗
n:
P [K∗n = k] = P
∗
n(k) =
(ρ∗n)
ke−ρ
∗
n
k!
; k = 0, 1, 2, . . . (3.97)
siendo:
ρ∗n =
n∑
j=1
ρj (3.98)
Por lo tanto, el factor de utilizacio´n del bloque de viviendas es la suma de los
factores de utilizacio´n individuales de las n viviendas situadas aguas abajo.
La obtencio´n del nu´mero de servidores ocupados en el bloque tambie´n se puede
obtener a partir de las ecuaciones de equilibrio expuestas en el apartado 3.4.2. El
tramo n experimenta una tasa de llegada agregada que es la suma de las n tasas de
llegada individuales situadas aguas abajo:
λ∗n =
n∑
j=1
λj (3.99)
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Esto se explica porque el caudal en la tuber´ıa principal no puede distinguir entre
una u´nica vivienda o´ mu´ltiples viviendas; tan so´lo responde a incrementos en la tasa
de llegada, a medida que se an˜aden ma´s clientes.
Por otra parte, las tasas de servicio no son aditivas. La tasa de servicio experi-
mentada por el tramo n es una media ponderada de las tasas de servicio en el bloque
de n viviendas:
µ∗n =
n∑
j=1
rjµj (3.100)
siendo rj = coeficiente de ponderacio´n, con
∑
j rj = 1. A partir de las ecuaciones
(3.99) y (3.100) se obtiene el factor de utilizacio´n para el tramo n:
ρ∗n =
λ∗n
µ∗n
(3.101)
Igualando (3.98) y (3.101) resulta:
rj =
ρj
ρ∗n
(3.102)
que muestra que los coeficientes de ponderacio´n requeridos para generar una tasa de
servicio conjunta proviene de la relacio´n entre los factores de utilizacio´n individuales
y del bloque. Este resultado es equivalente a la relacio´n entre el nu´mero medio de
servidores ocupados en la vivienda j, y el nu´mero medio de servidores ocupados en
el bloque.
3.5.3 Caudal de agua en una vivienda
Cuando un servidor esta´ ocupado, se considera que el consumo de agua ocurre
segu´n un pulso rectangular de duracio´n e intensidad aleatorias. Si Y1 es la intensidad
del consumo de agua en un servidor de la vivienda 1, suponemos que es una variable
aleatoria continua, con valores positivos, independiente e ide´nticamente distribuida,
con media α1 y varianza β
2
1 . Considerando que no hay fugas, la intensidad es cero
cuando el servidor esta´ desocupado, mientras que durante un instante en el que se
produce consumo, pueden estar ocupados uno o´ ma´s servidores. Para tener en cuenta
estas posibilidades, se denota por Y1(k) a la suma de k intensidades de consumo de
agua en la vivienda 1:
Y1(k) =
k∑
i=0
(Y1)i, k = 0, 1, 2, . . . (3.103)
en donde (Y1)0 = Y1(0) = 0, puesto que no hay caudal cuando todos los servidores
esta´n desocupados. Puesto que k esta´ fijo para una suma determinada, y se supone
que las intensidades son variables mutuamente independientes, Y1(k) tiene media
kα1 y varianza kβ
2
1 . La funcio´n de distribucio´n de Y1(k) es:
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G1(q, k) = P [Y1(k) ≤ q] (3.104)
Si todos los servidores esta´n desocupados, entonces no hay uso de agua, o´ lo que
es lo mismo, G1(q, 0) = 1 para q ≥ 0; si hay por lo menos un servidor ocupado,
entonces el consumo de agua debe ser superior a cero, o´ G1(0, k) = 0 para k ≥ 1.
Denominando Q1 al caudal a trave´s del tramo 1, resulta que este caudal es la
respuesta agregada a K1 servidores ocupados, por lo que se puede expresar como:
Q1 =
K1∑
i=0
(Y1)i; K1 ≥ 0 (3.105)
A diferencia de lo que ocurre en (3.103), en donde k esta´ fijo, aqu´ı el nu´mero de
servidores ocupados K1 es una variable aleatoria. Puesto que K1 tiene una distribu-
cio´n de Poisson, y las variables Y1 son independientes e ide´nticamente distribuidas,
Q1 tiene una distribucio´n de Poisson compuesta.
El momento de orden n de Q1 se obtiene teniendo en cuenta que [Q1|K1 = k] =
Y1(k):
E[Qn1 ] =
∞∑
k=0
E[Y n1 (k)] · P [k servidores ocupados] (3.106)
Utilizando la ecuacio´n (3.95) y haciendo n = 1, se obtiene la media de Q1:
E[Q1] =
∞∑
k=0
(kα1) · ρ
k
1e
−ρ1
k!
= ρ1α1 (3.107)
De forma similar, haciendo n = 2, se obtiene E[Q21] = ρ1(α
2
1 + β
2
1) + ρ
2
1α
2
1, de
donde resulta la varianza del caudal a trave´s del tramo 1:
V ar[Q1] = E[Q
2
1]− E2[Q1] = ρ1(α21 + β21) (3.108)
La ecuacio´n (3.107) muestra que el caudal medio a trave´s del tramo 1 es el
producto del nu´mero esperado de servidores ocupados y la intensidad media en un
servidor ocupado, mientras que la ecuacio´n (3.108) pone de manifiesto que incluso
si la intensidad del consumo de agua fuese constante en todos los servidores (es
decir, β21 = 0), el caudal total a trave´s del tramo 1 no ser´ıa constante, debido a la
variabilidad en K1.
La funcio´n de distribucio´n de Q1, F1(q) = P [Q1 ≤ q] es obtenida teniendo en
cuenta que P [Q1 ≤ q|K1 = k] = P [Y1(k) ≤ q]:
F1(q) =
∞∑
k=0
P [Y1(k) ≤ q] · P [k servidores ocupados] (3.109)
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Por lo tanto, resulta:
F1(q) =
∞∑
k=0
G1(q, k) · P1(k); q ≥ 0 (3.110)
3.5.4 Caudal de agua en un bloque de viviendas
Sea Yj la intensidad de consumo de agua en un servidor en la vivienda j (j =
1, 2, . . . , n). Como antes, se supone que Yj es una variable aleatoria continua, con
valores positivos, independiente e ide´nticamente distribuida, con media αj y varianza
β2j . Denominando Y
∗
n a la intensidad conjunta en cualquier servidor ocupado en el
bloque de n viviendas:
Y ∗n =
n∑
j=1
rjYj (3.111)
en donde rj = ρj/ρ
∗
n. Por lo tanto:
E[Y ∗n ] =
n∑
j=1
rjαj (3.112)
E[(Y ∗n )
2] =
n∑
j=1
rj(α
2
j + β
2
j ) (3.113)
Denotando por Y ∗n (k) a la suma de k (fijo) intensidades conjuntas que ocurren
simulta´neamente en el bloque de n viviendas:
Y ∗n (k) =
k∑
i=0
(Y ∗n )i; k = 0, 1, 2, . . . (3.114)
La funcio´n de distribucio´n de Y ∗n (k) viene dada por:
G∗n(q, k) = P [Y
∗
n (k) ≤ q] (3.115)
siendo G∗n(q, 0) = 1 para q ≥ 0, y G∗n(0, k) = 0 para k ≥ 1.
Si Qj es el caudal en la vivienda j, el caudal total a trave´s del tramo n, como
consecuencia de las demandas de agua que ocurren en K∗n servidores ocupados en
un bloque de n viviendas viene dado por:
Q∗n =
n∑
j=1
Qj =
K∗n∑
i=0
(Y ∗n )i; K
∗
n ≥ 0 (3.116)
La ecuacio´n (3.116) proporciona dos formas de ver Q∗n: por una parte, Q
∗
n es la
suma de un nu´mero fijo n de residencias, cada una de las cuales demanda una inten-
sidad aleatoria; y por otra, Q∗n es la suma de un nu´mero aleatorio K
∗
n de servidores
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ocupados, cada uno demandando una intensidad aleatoria.
Como las viviendas se comportan de forma independiente una de otra, la primera
suma de la ecuacio´n (3.116) implica que la media y la varianza de Q∗n sera´ la suma
de las medias y varianzas de las demandas de agua en las n viviendas. Teniendo en
cuenta (3.102), as´ı como (3.112) y (3.113), resulta:
E[Q∗n] = E
[
K∗n∑
i=1
(Y ∗n )i
]
= E[K∗n]E[Y
∗
n ] =
n∑
j=1
ρjαj (3.117)
V ar[Q∗n] = V ar
[
K∗n∑
i=1
(Y ∗n )i
]
= E[K∗n]E[Y
∗
n ]
2 =
n∑
j=1
ρj(α
2
j + β
2
j ) (3.118)
A modo de resumen, en la Tabla 3.3 se indica la media y varianza del caudal en
diferentes ubicaciones del sistema de distribucio´n, bajo la hipo´tesis que los consumos
de agua se producen segu´n un proceso de Poisson.
Tabla 3.3.- Estad´ısticos del caudal en ramales ciegos
Punto de observacio´n Caudal medio Varianza del caudal
Un servidor ocupado α β2
Tuber´ıa de alimentacio´n a una vivienda ρjαj ρj(α
2
j + β
2
j )
Tramo que alimenta a n viviendas
∑n
j=1 ρjαj
∑n
j=1 ρj(α
2
j + β
2
j )
Denotando la funcio´n de distribucio´n de Q∗n como F
∗
n(q) = P [Q
∗
n ≤ q], y teniendo
en cuenta que [Q∗n|k servidores ocupados] = Y ∗n (k), se obtiene:
F ∗n(q) =
∞∑
k=0
G∗n(q, k) · P ∗n(k); q ≥ 0 (3.119)
3.5.5 Evaluacio´n de hipo´tesis
Seguidamente se resumen las hipo´tesis que se han asumido para realizar el ana´lisis
previo, evaluando su idoneidad al caso de consumos de agua dome´sticos.
1. Las llegadas siguen un proceso de Poisson homoge´neo. El modelo de Poisson
homoge´neo es una excelente aproximacio´n para numerosos procesos que var´ıan
en el tiempo, representando el nu´mero de sucesos infrecuentes e independientes
que se producen (Clarke, 1998). Las demandas de agua dome´sticas cumplen
esas condiciones.
2. Los consumos de agua pueden ser representados como pulsos rectangulares.
Ha sido comprobado por otros autores (DeOreo et al., 1996; Buchberger y
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Wells, 1996), que los perfiles de consumo de los aparatos dome´sticos pueden
quedar adecuadamente representados mediante pulsos rectangulares. Las me-
diciones llevadas a cabo por el Departamento de Ingenier´ıa Hidra´ulica y Medio
Ambiente de esta Universidad en diferentes viviendas, que han servido para el
desarrollo del modelo que se presenta, confirman este hecho. En el Cap´ıtulo 4
se abordara´ con ma´s detalle el estudio de los pulsos producidos por los consu-
mos dome´sticos.
3. La tasa de llegada es independiente del nu´mero de servidores ocupados. Nor-
malmente el nu´mero de servidores ocupados en un mismo instante de tiempo
en una vivienda es bajo (no ma´s de 3 o´ 4), pudiendo un mismo usuario ocupar
ma´s de un servidor simulta´neamente, por lo que puede aceptarse esta hipo´tesis
sin excesivas restricciones.
4. La intensidad del consumo de agua es independiente de la duracio´n del servi-
cio. Aunque en determinados aparatos dome´sticos, que se pueden denominar
deterministas (tales como inodoros, lavadoras y lavavajillas), existe una de-
pendencia entre ambas variables, debido a que demandan volu´menes de agua
fijos en cada utilizacio´n, cuando se consideran todos los pulsos de consumo
producidos a lo largo del d´ıa, puede asumirse que existe tal independencia.
5. Las intensidades de agua son mutuamente independientes. El caudal que pue-
de demandar un determinado servidor depende de la presio´n disponible en el
punto de alimentacio´n, que a su vez depende de las pe´rdidas de carga pro-
ducidas en la instalacio´n. Cuando un cliente ocupa un servidor, la pe´rdida
de carga aumenta, por lo que el caudal hacia los otros servidores ocupados
debe disminuir. Por lo tanto, las intensidades entre servidores ocupados son
mutuamente dependientes, aunque este efecto puede ser ma´s o´ menos acusado,
dependiendo de las caracter´ısticas resistentes de la instalacio´n. Esto se podr´ıa
tener en cuenta modificando la ecuacio´n (3.111), con un factor que reduzca la
intensidad conjunta, a medida que aumenta el nu´mero de servidores ocupados.
6. Las intensidades de consumo de agua tienen una distribucio´n de probabili-
dad comu´n. Puesto que muchas viviendas tienen 10 o´ ma´s servidores, una
formulacio´n basada en la caracterizacio´n de cada uno de los servidores indi-
vidualmente, requerir´ıa un excesivo nu´mero de para´metros. En el presente
ana´lisis se ha considerado a las viviendas como la unidad elemental, agrupan-
do todos los servidores en uno u´nico, con una distribucio´n de probabilidad
comu´n.
7. Los tiempos de servicio tienen una distribucio´n de probabilidad comu´n. Co-
mo en la hipo´tesis 6, esto es una consecuencia de haber agrupado todos los
servidores existentes en una vivienda.
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3.5.6 Ejemplo de aplicacio´n
Las propiedades teo´ricas del nu´mero de servidores ocupados y del caudal, expues-
tas en los apartados anteriores, van a ser comprobadas, contrastando los resultados
obtenidos a partir de una serie de mediciones realizadas en un edificio de viviendas.
Dichas mediciones forman parte de un programa de medidas llevado a cabo en
Septiembre de 1.998 por el Departamento de Ingenier´ıa Hidra´ulica y Medio Ambiente
de esta Universidad. Los datos que aqu´ı se van a utilizar corresponden a los caudales
medidos en 7 viviendas de un edificio de la ciudad de Valencia, durante un per´ıodo
de 13 d´ıas. En el Cap´ıtulo 4 se detalla el programa de medida desarrollado. Para
el propo´sito de este apartado, es suficiente tener en cuenta que los caudales fueron
almacenados de forma independiente para cada una de las viviendas, habie´ndose
registrado los instantes en que se produc´ıa el paso de un volumen igual a 0,1 litros
por cada caudal´ımetro, con una resolucio´n de 1 ms.
3.5.6.1 Distribucio´n de viviendas ocupadas
En primer lugar, hay que sen˜alar que se advierten dos problemas con la distri-
bucio´n de servidores ocupados. El primero de ellos, es que la demanda de agua
dome´stica no se ajusta a la hipo´tesis de un proceso de Poisson homoge´neo, ya que
la llegada de clientes al sistema no es constante a lo largo del d´ıa, observa´ndose di-
ferentes intensidades de llegada en funcio´n de la hora del d´ıa, trata´ndose por tanto
de un proceso no homoge´neo. Este problema se soluciona dividiendo el d´ıa en 24
intervalos de una hora de duracio´n, en cada uno de los cuales se considera que la
intensidad es constante; es decir, que el proceso es homoge´neo.
El segundo problema surge de una consideracio´n pra´ctica, ya que no existe una
forma sencilla de registrar por separado cada uno de los servidores que se encuentran
ocupados en cada vivienda. Aunque es posible analizar el caudal total demandado
en una vivienda, y tratar de identificar los servidores ocupados en cada momento,
este proceso es complicado y no es completamente objetivo.
No obstante, para el propo´sito de comprobar la hipo´tesis del proceso de Poisson,
no es necesario disponer de datos al nivel de cada servidor individual. Es suficien-
te con cambiar el punto de observacio´n, de los servidores individuales (como viene
impl´ıcito por la ecuacio´n (3.97)) a la vivienda completa (que es lo que realmente es-
tamos midiendo). Por lo tanto, el problema cambia de la distribucio´n de servidores
ocupados a la distribucio´n de viviendas ocupadas. De esta manera, cada vivienda es
considerada como un u´nico super-servidor, y tratada como una variable de Bernoui-
lli con dos estados: o´ activo (ocupado) o´ inactivo (desocupado).
El factor de utilizacio´n ρ∗n de la ecuacio´n (3.97) es calculado, hora a hora, a partir
del consumo de agua registrado, como la relacio´n entre el tiempo total ocupado y
el tiempo total transcurrido. La distribucio´n de probabilidad de Poisson calculada
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Figura 3.7.- Comparacio´n de las funciones de distribucio´n calculada y observada
mediante la ecuacio´n (3.97) es entonces comparada cada hora con la frecuencia re-
lativa observada de servidores ocupados.
En la Figura 3.7 se muestran los resultados correspondientes a las viviendas de
Valencia seleccionadas. Puede apreciarse que hay un ajuste muy bueno entre las
funciones de distribucio´n (calculada segu´n un proceso de Poisson y observada) del
nu´mero de viviendas ocupadas. El error relativo entre ambas funciones es inferior
al 3,22% en todos los casos.
Para el ca´lculo de estas funciones de distribucio´n, hay que tener en cuenta que,
puesto que los sucesos [K(t) = i] y [K(t) = j] son mutuamente excluyentes, para
i 6= j, se cumple:
P [K(t) ≤ m] = P [(K(t) = 0) ∪ (K(t) = 1) ∪ . . . (K(t) = m)] =
m∑
i=0
P [K(t) = i]
(3.120)
El ca´lculo de las probabilidades observadas se realiza considerando que el consu-
216
3.5 Algunas evidencias que apoyan la hipo´tesis del modelo PRP
mo de agua en las diferentes viviendas es independiente entre s´ı, por lo que resulta:
P [K(t) = 0] =
n∏
i=1
P [viv. i desocupada] (3.121)
P [K(t) = 1] =
n∑
i=1
(P [viv. i ocupada] ·
n∏
j=1,j 6=i
P [viv. j desocupada]) (3.122)
P [K(t) = 2] =
n∑
i=1
(P [viv. i ocupada] ·
n∑
j=i+1
P [viv. j ocupada] ·
·
n∏
k=1,k 6=i,j
P [viv. k desocupada]) (3.123)
P [K(t) = 3] =
n∑
i=1
(P [viv. i ocupada]
n∑
j=i+1
P [viv. j ocupada] ·
·
n∑
k=j+1
P [viv. k ocup.]
n∏
l=1,l 6=i,j,k
P [viv. l deso.]) (3.124)
3.5.6.2 Estad´ısticos de la demanda de agua
Un segundo ensayo de la hipo´tesis del proceso de Poisson es examinar la media
y varianza de las demandas de agua en las viviendas. La ecuacio´n de conservacio´n
de masa (3.116) requiere que la suma de las demandas de agua de las viviendas
individuales iguale al caudal total en el bloque de viviendas. Por otra parte, puesto
que los consumos de agua son independientes, el proceso de Poisson requiere que
las varianzas del caudal sean aditivas. Por lo tanto, la suma de las varianzas de las
demandas de las 7 viviendas deber´ıa igualar a la varianza del caudal total.
Con objeto de realizar el presente ana´lisis, se identificaron y separaron los con-
sumos de agua superpuestos, convirtiendo cada demanda en un pulso rectangular
equivalente, usando el procedimiento descrito en el Cap´ıtulo 4. En la Figura 3.8 se
ilustra el proceso para el caso de dos pulsos superpuestos.
La media y la varianza del caudal demandado por cada vivienda fueron calcu-
lados mediante las ecuaciones (3.117) y (3.118), estando indicado su valor en las
columnas 13 y 14 de la Tabla 3.5.
La determinacio´n de Q∗n(t), el caudal total demandado en el instante t, se realizo´
mediante la ecuacio´n (3.116), sumando las demandas de agua de las viviendas indi-
viduales. El ca´lculo fue realizado para cada segundo a lo largo del d´ıa, obtenie´ndose
la media y varianza de Q∗n(t) mediante:
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Figura 3.8.- Separacio´n de dos pulsos superpuestos
Tabla 3.4.- Demandas de agua registradas en viviendas de Valencia
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
volumen tiempo tasa volumen duracio´n
nu´mero nu´mero total ocupacio´n llegada demandado promedio
vivienda pulsos demandado servidor clientes, λ promedio, φ demanda, τ
(l) (min) (min−1) (l) (min)
1 714 7.339,7 897,752 0,0381 10,2797 1,2574
3 2.079 6.496,1 835,569 0,1111 3,1246 0,4019
4 724 3.312,0 383,121 0,0387 4,5746 0,5292
6 1.975 5.800,8 945,363 0,1055 2,9371 0,4787
7 1.424 9.151,3 1.182,482 0,0761 6,4265 0,8304
8 859 4.072,4 574,095 0,0459 4,7409 0,6683
12 1.670 6.140,2 1.108,649 0,0892 3,6768 0,6639
Total 9.445 42.312,5 5.927,032 0,5045 35,7601 4,8297
E[Q∗n] =
1
T
T∑
t=1
Q∗n(t) (3.125)
V ar[Q∗n] =
1
T
T∑
t=1
[Q∗n(t)]
2 − (E[Q∗n])2 (3.126)
siendo T = 13 · 86400 = 1.123.200 segundos, la duracio´n total del per´ıodo de mues-
treo. Los resultados de las ecuaciones (3.125) y (3.126) son: E[Q∗n] = 2, 32 l/min
y V ar[Q∗n] = 22, 42 (l/min)
2. Al comparar estos resultados con los mostrados en
la u´ltima fila de las columnas (13) y (14) de la Tabla 3.5, observamos que se pro-
ducen unos errores relativos del 2,54% y 11,83%, respectivamente. El buen ajuste
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Tabla 3.5.- Demandas de agua registradas en viviendas de Valencia (cont.)
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
consumo varianza (coef. var.)2 factor caudal varianza
nu´mero promedio consumo servidor utilizacio´n promedio caudal
vivienda servidor, α servidor, β2 β2/α2 vivienda vivienda, ρα ρ(α2 + β2)
(l/min) (l/min)2 ρ = λτ (l/min) (l/min)2
1 8,1756 9,0113 0,1348 0,0480 0,3921 3,6376
3 7,7745 11,0240 0,1824 0,0446 0,3470 3,1899
4 8,6448 12,6422 0,1692 0,0205 0,1769 1,7882
6 6,1361 1,5139 0,0402 0,0505 0,3099 1,9778
7 7,7391 17,3642 0,2899 0,0632 0,4889 4,8801
8 7,0936 15,0155 0,2984 0,0307 0,2175 2,0036
12 5,5385 8,0527 0,2625 0,0592 0,3280 2,2935
Total 51,1021 74,6237 1,3774 0,3166 2,2603 19,7709
entre las estimaciones del caudal promedio, sencillamente confirma que se cumple la
ecuacio´n de continuidad. Con respecto a la varianza, el ajuste es algo peor, aunque
continu´a siendo bueno, y sirve para confirmar la hipo´tesis que las demandas son
independientes, y las varianzas son aditivas, de acuerdo con el modelo de Poisson.
A este respecto, debe tenerse en cuenta que el proceso de identificacio´n de pulsos
rectangulares es un proceso que no ha podido ser contrastado experimentalmente,
pudiendo introducir errores que afecten a la determinacio´n de la varianza de los
caudales.
3.6 Formulacio´n del modelo estoca´stico
En el apartado 3.5 se ha mostrado que la hipo´tesis que los consumos de agua
dome´sticos pueden representarse adecuadamente mediante un proceso de Poisson,
esta´ en concordancia con observaciones realizadas en un edificio de viviendas. La
comprobacio´n de este hecho permite plantear un modelo estoca´stico basado en un
proceso de Poisson, para simular consumos de agua dome´sticos. En el presente
apartado se va a formular este modelo, indicando las hipo´tesis y las funciones de
probabilidad de los distintos procesos que intervienen.
El consumo de agua en una vivienda durante un d´ıa puede describirse en te´rminos
de una secuencia de n pulsos de consumo, con instantes de inicio τ1, τ2, τ3, . . . τn,
(expresados en segundos), contados desde las 00:00 horas, y ordenados de modo que
τ1 < τ2 < τ3 < . . . < τn, con τi ∈ [0, 86.400] ∀i.
Cada pulso lleva asociada una duracio´n (segundos) y una intensidad (litros/segun-
do), de modo que el proceso de consumo de agua a lo largo del d´ıa en una vivienda
puede derivarse de la superposicio´n en el tiempo de la secuencia de pulsos. En
consecuencia, el consumo diario total en litros se obtendra´ como:
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∀d =
n∑
i=1
Ii(τi) · Ti(τi) (3.127)
siendo:
Ii, Ti: intensidad y duracio´n correspondientes al pulso nu´mero “i”.
τi: tiempo de inicio del pulso nu´mero “i”.
El modelo estoca´stico que se propone asume independencia de las tres variables
o´ procesos citados; es decir, duraciones de pulso, intensidades de pulso, y proceso
de ocurrencia en el tiempo de los mismos.
Con respecto a la independencia de las duraciones e intensidades de pulso, debe
tenerse en cuenta que los aparatos sanitarios pueden clasificarse de forma gene´rica
como deterministas y aleatorios. Los aparatos deterministas incluyen los inodoros,
lavadoras y lavavajillas, que generan pulsos rectangulares pra´cticamente ide´nticos
cada vez que son utilizados. Normalmente el volumen de agua demandado por ca-
da utilizacio´n de estos aparatos es fijo, por lo que existe una dependencia entre la
duracio´n e intensidad de los pulsos correspondientes, ya que volumen=duracio´n ·
intensidad. Los aparatos aleatorios incluyen los grifos usados para el ban˜o, limpie-
za, cocina y bebida, controlando los ocupantes de las viviendas todos los aspectos
relacionados con el consumo de estos aparatos, por lo que existe una alta variacio´n
en las duraciones, intensidades y volu´menes demandados. A pesar de la depen-
dencia indicada entre las duraciones e intensidades de los aparatos deterministas,
en el caso de que el nu´mero de utilizaciones de estos aparatos sea minoritario, en
relacio´n al nu´mero total de consumos de agua producidos a lo largo del d´ıa, podra´
considerarse que existe independencia entre las duraciones e intensidades de pulso.
Este asunto sera´ objeto de un ana´lisis ma´s detallado en el Cap´ıtulo 4 (apartado 4.5).
A continuacio´n se describen las hipo´tesis y formulaciones derivadas para cada
una de las componentes citadas.
3.6.1 Duraciones de pulso. Distribucio´n exponencial
La variable aleatoria T describe las duraciones de pulsos expresadas en segundos.
Se asume que esta variable se distribuye exponencialmente, con para´metro α (s−1).
La eleccio´n de esta distribucio´n responde en buena medida al hecho observable de
que una mayor´ıa de los pulsos de consumo en cualquier vivienda son de muy breve
duracio´n, siendo en general los pulsos de duraciones mayores de baja frecuencia, tan-
to menor cuanto ma´s prolongado sea el pulso. Por otro lado, existe una conveniencia
matema´tica por la manejabilidad y simplicidad propias de la funcio´n exponencial,
contribuyendo notablemente a la parsimonia del modelo resultante.
La funcio´n de densidad y funcio´n de distribucio´n tienen las siguientes expresiones:
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Funcio´n de densidad: f(T ) = α · e−α·T (3.128)
Funcio´n de distribucio´n: F (T ) = 1− e−α·T (3.129)
Siendo la media de esta distribucio´n 1/α (segundos).
La utilizacio´n de la funcio´n exponencial puede tener el inconveniente que se ge-
neren pulsos de duracio´n muy pequen˜a en las series sinte´ticas, con una frecuencia
superior a la observada, debido a que la funcio´n de densidad presenta su ma´ximo
para T = 0 segundos, mientras que desde un punto de vista f´ısico, cualquier uso
de agua va a tener una duracio´n mı´nima, por debajo de la cual es imposible que se
produzca ningu´n consumo intencionado de agua, por lo que para duraciones muy
cortas no deber´ıan producirse pulsos.
En tal caso, se podr´ıa plantear un desplazamiento del eje de ordenadas, de ma-
nera que la nueva funcio´n de densidad quedar´ıa de la forma (Figura 3.9):
f(T ) = α · e−α·(T−Tmin) T ≥ Tmin (3.130)
siendo:
Tmin: duracio´n mı´nima de los pulsos (s).
 
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Figura 3.9.- Desplazamiento del eje de ordenadas para considerar una duracio´n m´ınima
La determinacio´n de esta duracio´n mı´nima deber´ıa realizarse en base a las du-
raciones de los pulsos observados, siendo aquella duracio´n a partir de la cual se
produce la pra´ctica totalidad de los pulsos. En el Cap´ıtulo 4 se analizara´, a la vista
de los resultados obtenidos a partir de las mediciones realizadas, la conveniencia de
realizar este ajuste.
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3.6.2 Intensidades de pulso. Distribucio´n de Weibull
Se describen en te´rminos de la variable aleatoria I (l/s), la cual se supone dis-
tribuida segu´n una funcio´n de distribucio´n de Weibull, con para´metros λ y β. El
primero de los para´metros, λ, se expresa en l/s, y representa el para´metro de loca-
lizacio´n en la distribucio´n o´ para´metro de escala, mientras que β (adimensional) es
un para´metro de dispersio´n que determina la forma de la distribucio´n. La eleccio´n
de esta funcio´n responde fundamentalmente a argumentos de cara´cter emp´ırico, da-
do el sesgo observado en las muestras tratadas, y habie´ndose comprobado la buena
adaptacio´n de la funcio´n de Weibull para reproducir con suficiente bondad la distri-
bucio´n muestral observada.
La funcio´n de densidad y funcio´n de distribucio´n tienen las siguientes expresiones:
Funcio´n de densidad: f(I) =
β
λ
·
(
I
λ
)β−1
· exp
[
−
(
I
λ
)β]
I ≥ 0 (3.131)
Funcio´n de distribucio´n: F (I) = 1− exp
[
−
(
I
λ
)β]
I ≥ 0 (3.132)
La media de esta distribucio´n es (en l/s): λ ·Γ
(
1 + 1
β
)
, donde Γ representa como
es habitual la funcio´n Gamma:
Γ(ξ) =
∫ ∞
0
zξ−1 · exp(−z) · dz (3.133)
3.6.3 Proceso estoca´stico de punteo en el tiempo
La serie de ocurrencias en el tiempo a lo largo del d´ıa que definen los instantes de
inicio de pulsos τ1, τ2, τ3, . . . τn puede ser adecuadamente descrita mediante un pro-
ceso estoca´stico de punteo. Se asume proceso de Poisson no homoge´neo, dado que
la frecuencia de pulsos es variable a lo largo del d´ıa, siendo por lo general mı´nima
durante las horas nocturnas, y ma´xima en horas t´ıpicas de punta, como las horas
de comer.
La funcio´n de intensidad del proceso de Poisson es la funcio´n ν(t), describiendo
la evolucio´n a lo largo del d´ıa de la frecuencia esperada de ocurrencias (nu´mero de
pulsos/hora), con t ∈ [0, 24]. Esta funcio´n es claramente diferente en diferentes
viviendas, dependiendo de las costumbres, horarios y ha´bitos de las personas que
la ocupan, as´ı como del grado de ocupacio´n de la vivienda, incidiendo como vemos
un nu´mero grande de factores. Por otro lado, en una u´nica vivienda se observan
variaciones muestrales importantes, con diferencias significativas de un d´ıa a otro en
la distribucio´n de pulsos observada.
222
3.6 Formulacio´n del modelo estoca´stico
Se propone la funcio´n de intensidad ν(t) expresada de la siguiente forma:
ν(t) = C · g(t) + ε(t) (3.134)
donde C es una constante para un d´ıa determinado, que como se vera´ coincide con
el nu´mero de pulsos diario, g(t) es una funcio´n continua que define la forma del
patro´n temporal a lo largo del d´ıa, y ε(t) es una componente aleatoria con media 0
y desviacio´n esta´ndar σr.
La funcio´n g(t) define el patro´n temporal de forma adimensional, de manera que:∫ 24h
0
g(t) · dt = 1 (3.135)
De cara a la estimacio´n de para´metros del modelo, la anterior integral se calcu-
lara´ de forma discreta como sumatorio, tomando como intervalo temporal 1 hora.
El valor medio del nu´mero total de pulsos diarios resulta ser igual a C, como
puede comprobarse seguidamente:
E
[∫ 24h
0
ν(t) · dt
]
= E
[∫ 24h
0
[C · g(t) + ε(t)] · dt
]
=
C · E
[∫ 24h
0
g(t) · dt
]
+ E
[∫ 24h
0
ε(t) · dt
]
= C (3.136)
en donde E representa, como es habitual, la media o´ esperanza matema´tica de una
variable aleatoria.
La funcio´n g(t) gobierna el patro´n de evolucio´n temporal de la probabilidad de
ocurrencia de pulsos a lo largo del d´ıa. Va a depender del nu´mero de ocupantes de
la vivienda, horarios, nivel socioecono´mico, etc.; en definitiva, y expresado de forma
gene´rica, del estrato de poblacio´n en el que se encuentre situada la vivienda. Si bien
podr´ıa definirse en te´rminos de un ana´lisis de Fourier, parece ma´s indicado emplear
funciones sencillas, de 3 o´ 4 para´metros que describan lo esencial de la variacio´n dia-
ria en te´rminos probabil´ısticos. No interesa una funcio´n con un excesivo nu´mero de
para´metros, la cual reproduzca innecesariamente fluctuaciones muestrales, y rompa
el esquema general deseable de parsimoniedad en la concepcio´n del modelo.
En el caso que hemos analizado, ha sido empleado un polinomio de grado 3:
g(t) =
1
10.000
· [A3 · t3 + A2 · t2 + A1 · t+ C0] t ∈ [0,24] horas (3.137)
Los u´nicos para´metros a estimar son los coeficientes A1, A2, A3, mientras que C0
se toma de modo que quede garantizada la condicio´n impuesta anteriormente, segu´n
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la ecuacio´n (3.135).
La componente aleatoria ε(t) se distribuye normalmente N(0,σr), debiendo esti-
marse el para´metro σr de los datos emp´ıricos.
3.6.4 Consumo diario. Distribucio´n log-normal
El consumo diario en una vivienda es la variable ma´s tangible desde el punto de
vista hidra´ulico, puesto que representa la dotacio´n necesaria para satisfacer diaria-
mente las necesidades de agua. Asimismo, es la que puede determinarse con una
mayor sencillez, siendo tan so´lo necesario disponer de un contador domiciliario.
Si bien en algunas ocasiones se adopta una distribucio´n normal para los consu-
mos de agua, debe tenerse en cuenta que esta distribucio´n presenta el inconveniente
de asignar probabilidades no nulas a valores negativos de la variable aleatoria, lo que
no tiene ningu´n sentido en el caso del consumo de agua. En la presente Tesis hemos
considerado una distribucio´n log-normal para la descripcio´n estad´ıstica del consumo
diario, que adema´s de no tener el inconveniente mencionado, esta´ de acuerdo con
investigaciones previas de otros autores (Bowen et al., 1993; Buchberger y Wells,
1996; Billings y Jones, 1996).
Esta variable la vamos a representar por ∀d, siendo µ y σ su media y su desviacio´n
esta´ndar, respectivamente.
La funcio´n de densidad sera´ por tanto:
F. densidad: f(∀d) = 1
σn∀d
√
2pi
exp
[
−1
2
(
ln ∀d − µn
σn
)2]
∀d ≥ 0 (3.138)
La media y la desviacio´n esta´ndar vienen determinados en funcio´n de los para´me-
tros µn, σn, que son en realidad la media y la desviacio´n esta´ndar del logaritmo
neperiano de la variable, respectivamente:
µ = exp
(
µn +
σ2n
2
)
(3.139)
σ =
√
exp(2µn + 2σ2n)− exp(2µn + σ2n) (3.140)
3.6.5 Cierre del modelo
Una vez analizadas las distribuciones de las variables que van a intervenir, de-
bemos encontrar una relacio´n que nos permita vincular los diferentes para´metros.
Dicha relacio´n se va a obtener a partir del valor esperado del consumo diario
(en litros). Para ello, debe tenerse en cuenta que esta variable es la suma de los
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consumos ∀i correspondientes a cada uno de los pulsos rectangulares producidos a
lo largo del d´ıa:
∀d =
C∑
i=1
∀i (3.141)
Puede considerarse en principio que las variables ∀i son independientes entre s´ı,
as´ı como que son independientes de C. Considerando adema´s que las variables ∀i
esta´n distribuidas ide´nticamente como una variable ∀, resulta:
E[∀d] = C · E[∀] (3.142)
Teniendo en cuenta, adema´s, que ∀i = Ti · Ii, as´ı como que las variables T , I son
independientes:
E[∀d] = C · E[T ] · E[I] = C ·
(
1
α
)
· λ · Γ
(
1 +
1
β
)
(3.143)
Reviste especial intere´s el mantenimiento de las variables diarias agregadas, y
concretamente, el consumo diario total. Para ello, conviene introducir un grado ma´s
de libertad en el modelo, adoptando C como una variable aleatoria (en vez de ser
constante para una vivienda dada), de manera que:
E[C] =
µ · α
λ · Γ
(
1 +
1
β
) (3.144)
La ecuacio´n (3.144) es la que vamos a utilizar como cierre del modelo.
Partiendo de las premisas anteriores, la varianza del consumo diario sera´ (Parzen,
1967):
V ar[∀d] = E[C] · V ar[∀] + V ar[C] · E2[∀] (3.145)
Por otra parte,
V ar[∀] = V ar[T · I] = E[T 2] · E[I2]− E2[T ] · E2[I] =
= V ar[T ] · V ar[I] + E2[T ] · E2[I] ·
[
V ar[T ]
E2[T ]
+
V ar[I]
E2[I]
]
(3.146)
Sustituyendo (3.146) en (3.145), resulta:
V ar[∀d] = E[C] · {V ar[T ] · V ar[I] + E2[T ] · E2[I] ·
[
V ar[T ]
E2[T ]
+
V ar[I]
E2[I]
]
}+
+ V ar[C] · E2[T ] · E2[I] (3.147)
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3.6.6 Para´metros y ecuaciones del modelo
El modelo descrito tendra´ los siguientes para´metros a estimar:
Distribucio´n Para´metro Variable
EXPONENCIAL α Duraciones de pulsos
WEIBULL λ, β Intensidades de pulsos
POLINOMIAL A1, A2, A3 Funcio´n g(t) del proceso de punteo
NORMAL σr Desviacio´n esta´ndar del ruido blanco
LOG-NORMAL µ, σ Consumo diario de agua (litros)
Por lo tanto, debera´n estimarse un total de 9 para´metros, en el caso de adoptar
un polinomio de 3° grado para g(t).
Respecto a las ecuaciones, se van a utilizar las siguientes:
Funcio´n intensidad proceso Poisson: ν(t) = C · g(t) + ε(t) (3.134)
Condicio´n de cierre de la funcio´n g(t):
∫ 24h
0
g(t) · dt = 1 (3.135)
Condicio´n de cierre del modelo: E[C] =
µ · α
λ · Γ
(
1 + 1
β
) (3.144)
3.7 Conclusiones
En el presente Cap´ıtulo se han expuesto los fundamentos de un modelo para
simular consumos dome´sticos de agua, basado en un proceso de Poisson de pulsos
rectangulares. Los procesos de punteo de pulsos rectangulares han sido ampliamen-
te utilizados para la modelacio´n temporal de la precipitacio´n, siendo el modelo de
Poisson de pulsos rectangulares el punto de partida para la construccio´n de otros
modelos ma´s completos.
Utilizando conceptos ba´sicos de la teor´ıa de colas, se han derivado expresiones
para la media, varianza y distribucio´n de probabilidad del caudal a trave´s de una
tuber´ıa que alimenta varias viviendas, as´ı como la distribucio´n de probabilidad del
nu´mero de aparatos sanitarios ocupados. Las expresiones obtenidas han sido apli-
cadas a una serie de mediciones realizadas en un edificio de viviendas, comprobando
que las propiedades estad´ısticas del nu´mero de viviendas ocupadas y de los caudales,
corroboran la hipo´tesis del proceso de Poisson para el caso de consumos dome´sticos.
La distribucio´n horaria de viviendas ocupadas muestra un excelente ajuste con el
modelo propuesto, mientras que la varianza de los consumos de agua individuales
parece ser aditiva, como se requiere por la hipo´tesis de que los consumos de agua
son independientes.
Los consumos de agua pueden quedar adecuadamente representados mediante
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pulsos rectangulares de duracio´n e intensidad aleatorias, con tiempos de inicio que
siguen un proceso de Poisson no homoge´neo. El modelo supone que existe inde-
pendencia entre las variables duracio´n e intensidad de pulso, as´ı como entre dichas
variables y el proceso de ocurrencia de pulsos a lo largo del d´ıa. La independen-
cia entre las duraciones e intensidades sera´ analizada con mayor profundidad en el
Cap´ıtulo 4.
Debe hacerse notar que el modelo no requiere una extensa estimacio´n de para´me-
tros; tan so´lo son necesarios 9 para´metros para tener completamente caracterizado
el consumo, pudiendo ser estimados dichos para´metros de un modo directo, a partir
de mediciones detalladas de consumos, como se vera´ en el Cap´ıtulo 4. Algunos de
estos para´metros podra´n ser considerados constantes para un mismo uso del agua,
como por ejemplo los para´metros que gobiernan la duracio´n e intensidad de los pul-
sos, mientras que aquellos relativos al consumo de agua diario y al patro´n horario
del nu´mero de pulsos, variara´n de forma significativa entre diferentes usuarios.
El modelo propuesto permite simular los consumos de agua producidos en las
viviendas individuales, lo que hace que sea u´til para la modelacio´n de redes de abas-
tecimiento en donde se precise una escala de agregacio´n espacial pequen˜a, como
ocurre en los modelos de calidad aplicados a la periferia de redes de abastecimiento,
donde la variacio´n temporal de consumos de los usuarios individuales puede dar
lugar a per´ıodos de estancamiento del agua, con la consiguiente pe´rdida de calidad.
La informacio´n derivada de este modelo puede mejorar la fiabilidad de modelos que
intentan predecir el destino y el transporte de contaminantes que llegan a puntos de
consumo remotos, permitiendo evaluar los riesgos de los consumidores individuales
expuestos a diversas substancias transportadas por el agua a trave´s del sistema de
distribucio´n de agua.
Hay diversas extensiones al modelo propuesto. Por un lado, se ha analizado tan
so´lo el consumo de agua en el interior de las viviendas que, si bien es el mayoritario,
en ocasiones no es el u´nico, cuando existe un consumo externo para el riego de jardi-
nes o´ llenado de piscinas, con unas caracter´ısticas diferentes del consumo interior. El
patro´n de ocurrencia de pulsos a lo largo del d´ıa se ha supuesto invariable para una
determinada vivienda, aunque se podr´ıan tener en cuenta las variaciones semanales
(diferente patro´n para d´ıas laborables y fines de semana), o´ incluso estacionales.
Podr´ıa ser tambie´n interesante distinguir entre aparatos sanitarios deterministas y
aleatorios, analizando de forma independiente sus patrones de consumo. Puede ser
posible adema´s extender este planteamiento para simular otros usos de agua (comer-
cial, industrial, etc.), en caso de disponer de suficientes datos histo´ricos que sean
representativos. Por u´ltimo, el modelo puede servir para cuantificar co´mo influye el
grado de agregacio´n espacial y temporal en los resultados obtenidos de los modelos
hidra´ulicos convencionales de redes de abastecimiento de agua.
El modelo que aqu´ı se ha presentado, puede por tanto considerarse que com-
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prende los fundamentos necesarios para la realizacio´n de un ana´lisis riguroso del
problema, siendo posible mejorarlo mediante diversos refinamientos, condicionado
por un lado a la disponibilidad y representatividad de los datos histo´ricos accesi-
bles, y por otro, a la aplicacio´n a que este´ orientado el uso del modelo. Cualquier
modificacio´n que pueda plantearse del presente modelo debera´ basarse en datos de
suficiente calidad.
Con relacio´n a la obtencio´n de los datos necesarios para el modelo, cabe indicar
que el proceso de medicio´n es laborioso y costoso, puesto que se requiere disponer
de datos de consumos detallados, obtenidos en viviendas o´ usuarios individuales,
no siendo una informacio´n de la que hasta el momento se disponga de registros
histo´ricos extensos.
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CONSTRUCCIO´N DEL
MODELO. EJEMPLOS
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4.1 Introduccio´n
4.1 Introduccio´n
Es evidente que el resultado obtenido del disen˜o o´ el ana´lisis de una red de abas-
tecimiento de agua va a depender en gran medida de los caudales que tenga que
suministrar el sistema. Si bien es posible, cuando se trata del ana´lisis de una red
en servicio, disponer de los caudales demandados por los usuarios, normalmente la
informacio´n disponible tiene un nivel de agregacio´n elevado, bien a nivel espacial,
como es el caso de los contadores que existen en los puntos de inyeccio´n del sistema,
o´ a nivel temporal, como sucede en el caso de los volu´menes de agua facturados
a los abonados del servicio. Tales niveles de agregacio´n, si bien pueden resultar
adecuados en determinadas aplicaciones, como es el caso de un macromodelo o´ mo-
delo estrate´gico de la red, resulta poco apropiado cuando el nivel de agregacio´n es
ma´s pequen˜o, en donde los consumos de agua requeridos por los usuarios indivi-
duales influira´n de forma significativa en la variacio´n de los consumos asignados a
los nudos de la red. Este problema es particularmente evidente en el caso de los
consumos dome´sticos, pues si bien se observan una serie de patrones que se repiten
perio´dicamente, existe una fuerte componente aleatoria.
Como ha sido puesto de manifiesto en el Cap´ıtulo 3, es posible modelar los consu-
mos dome´sticos mediante un proceso de Poisson de pulsos rectangulares. El modelo
propuesto servira´ para la generacio´n de series sinte´ticas de consumos que se aproxi-
men lo suficiente a secuencias posibles, y que puedan ser utilizadas para determinar,
dentro de ciertos errores estad´ısticos, las cantidades de intere´s en el sistema. Se con-
templa el feno´meno de generacio´n de caudales como un proceso estoca´stico en que
se repite el pasado, pero en un sentido estad´ıstico, y las caracter´ısticas estad´ısticas
se suponen independientes del tiempo. De esta forma, se obtendra´n muchas series
de la duracio´n que se desee, cada una de las cuales tiene la misma probabilidad que
las dema´s de ocurrir (equiprobables), y sera´n utilizadas para evaluar el comporta-
miento del sistema bajo diferentes condiciones de carga. Del uso de todas las series
generadas se pueden obtener estad´ısticos de intere´s de dicho comportamiento.
Con objeto de determinar los para´metros del modelo correspondientes a una
determinada vivienda, es necesario disponer de un registro histo´rico de consumos.
Dicho registro histo´rico consistira´ en una medicio´n continua del caudal demandado
en la vivienda durante un intervalo de tiempo que permita identificar los patrones
que se repiten de forma perio´dica, as´ı como realizar la estimacio´n de para´metros con
un alto grado de representatividad desde el punto de vista estad´ıstico, especialmente
por lo que se refiere al consumo total diario.
Puesto que el registro histo´rico consistira´ en el caudal producido por la super-
posicio´n de los diferentes usos de los aparatos dome´sticos, una vez se disponga de
dicho registro, es necesario identificar los pulsos de consumo rectangulares que han
generado los consumos observados. Dicha identificacio´n se realizara´ mediante un
procedimiento dividido en dos pasos, basado en fundamentos de cara´cter emp´ırico.
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En el presente Cap´ıtulo se va a exponer, en primer lugar, el procedimiento em-
pleado para identificar los pulsos de consumo individuales, y a continuacio´n se apli-
cara´ dicho procedimiento a registros histo´ricos correspondientes a viviendas de di-
ferentes ciudades, con objeto de realizar la estimacio´n de para´metros del modelo.
Seguidamente, se generara´n diferentes series sinte´ticas para cada vivienda, compa-
rando algunas variables de intere´s de la serie histo´rica, con respecto a los valores
obtenidos en las series sinte´ticas, analizando finalmente el comportamiento del mo-
delo, en funcio´n de las aplicaciones a que vaya a estar destinado.
4.2 Identificacio´n de los pulsos de consumo dome´s-
ticos
Idealmente, un consumo de agua puede representarse como un pulso rectangular,
con un tiempo de inicio τ0, un tiempo final τn, una intensidad (o´ caudal) positiva
I(t) > 0 para τ0 ≤ t ≤ τn, y una duracio´n T = τn − τ0 (Figura 4.1).
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Figura 4.1.- Pulso rectangular simple
En la realidad, los consumos de agua registrados muestran una intensidad cuasi
estacionaria, con pequen˜as fluctuaciones, pudiendo comprender en ocasiones distin-
tos niveles de intensidad, debido a la intervencio´n del usuario durante el consumo,
variando el grado de apertura del correspondiente grifo.
Si bien en general, se observan ascensos y descensos en la intensidad muy de-
finidos, que producen unos perfiles de intensidad rectangulares, hay que hacer una
mencio´n especial al llenado de las cisternas de los inodoros, con una zona de descen-
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so gradual, que va a hacer que su ana´lisis sea algo diferente al de los otros aparatos
(Figura 4.2).
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Figura 4.2.- Llenado de cisterna de inodoro
El proceso para identificar los pulsos rectangulares a partir del registro continuo
de caudales va a comprender dos etapas (Wells, 1994; Buchberger y Wells, 1996):
 Suavizacio´n de la sen˜al
 Separacio´n de pulsos
Este proceso va a ser aplicado a los registros histo´ricos obtenidos por el Departa-
mento de Ingenier´ıa Hidra´ulica y Medio Ambiente de esta Universidad, en los cuales
esta´n recogidos los instantes en los que se produce el paso de un volumen de 0,1 litros
a trave´s de un contador volume´trico. La intensidad es por tanto calculada como el
cociente entre el volumen de 0,1 litros, y el tiempo transcurrido entre dos sen˜ales
consecutivas. En lo que sigue, se va a denominar como “pulso”, a cada uno de los
consumos de 0,1 litros que produc´ıa una sen˜al, mientras que “pulso rectangular”
sera´ el consumo total de un determinado aparato dome´stico.
4.2.1 Suavizacio´n de la sen˜al
Esta etapa va a suponer la eliminacio´n de fugas y de valores de intensidad inter-
medios, dejando so´lo aquellos puntos en que se producen cambios significativos en
la intensidad (Figuras 4.3(a) y 4.3(b)).
Seguidamente se indica el proceso que se ha seguido para realizar esta etapa:
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Figura 4.3.- Suavizacio´n de la sen˜al
1. En primer lugar, los valores de intensidad que se encuentran por debajo de
0,03 l/s (1,8 l/min) son desechados, al considerar que los consumos reales pro-
ducen intensidades superiores a este valor, pudiendo deberse las intensidades
pequen˜as a fugas de la instalacio´n. A esta conclusio´n se ha llegado tras obser-
var detenidamente los valores registrados en varias de las viviendas analizadas.
Hay que hacer, no obstante, una matizacio´n a lo que se acaba de indicar. De-
bido a que los caudales se obtienen dividiendo el volumen de un pulso (0,1 l)
por el tiempo transcurrido entre dos pulsos sucesivos, en el caso que haya dos
consumos de agua separados lo suficiente, el primer pulso de agua correspon-
diente al segundo consumo tendra´ una intensidad muy pequen˜a, inferior al de
los siguientes pulsos de ese consumo (Figura 4.4). No ser´ıa lo´gico, por tanto,
eliminar ese pulso, au´n cuando su intensidad fuese inferior a 0,03 l/s.
234
4.2 Identificacio´n de los pulsos de consumo dome´sticos
 

 




	

	 
	 
	
     

ﬁﬀﬃﬂ! "ﬀ#ﬂ%$
&(')+*#,.-
Figura 4.4.- Pulsos de dos consumos consecutivos
Por otra parte, hay que indicar que los instantes en que se producen los pulsos
no van a coincidir, en general, con el inicio y el final de los consumos. Segu´n
se aprecia en la Figura 4.4, el consumo 1 termina con posterioridad al u´ltimo
pulso asignado a dicho consumo, y el consumo 2 comienza antes que su primer
pulso. Ello va a ser as´ı casi siempre, pues los volu´menes demandados en cada
consumo no sera´n mu´ltiplos del volumen del pulso. En el caso de la Figura 4.4,
una parte del volumen del primer pulso asignado al consumo 2, corresponde
al consumo 1, ya que finalizo´ con posterioridad al u´ltimo pulso asignado a ese
consumo.
Para soslayar los problemas indicados, lo que se ha hecho ha sido repartir el
primer pulso correspondiente a un consumo, entre el consumo anterior y dicho
consumo, asignando el 50% de volumen a cada uno, con independencia de la
intensidad del pulso, eliminando el resto de pulsos intermedios cuya intensidad
fuese inferior a los 0,03 l/s.
2. Con objeto de identificar los cambios significativos en la intensidad, se utilizo´
un esquema de media mo´vil. Desde el principio de cada consumo se calculaba
una media acumulada de las intensidades, as´ı como una media mo´vil de los
u´ltimos cinco valores. Cuando la diferencia entre dichas medias era superior
a 0,0083 l/s (0,5 l/min), se consideraba que se produc´ıa un salto a un nuevo
nivel de intensidad. Lo´gicamente, este criterio so´lo sirve cuando hay cinco
valores acumulados; para los pulsos anteriores, lo que se hizo fue comparar el
pulso en estudio con los anteriores y posteriores, con objeto de detectar saltos
significativos en los valores de intensidad.
Si bien este esquema funciona bien en general, en el caso que el salto de in-
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tensidad se produzca cuando hay pocos valores acumulados, resulta ineficaz,
ya que entonces, la media acumulada var´ıa de forma similar a la media mo´vil,
por lo que la diferencia entre ambas medias no supera el valor indicado ante-
riormente. Por ejemplo, si se produce primero un consumo con N pulsos de
intensidad I1 = 0, 1 l/s, y a continuacio´n se produce un pulso de intensidad
I2 = 0, 15 l/s, para que la diferencia entre la media acumulada y la media
mo´vil sea superior a 0,0083 l/s, debe ser N > 28, 4 ≈ 29.
Para evitar este problema, lo que se hizo fue combinar la condicio´n de media
mo´vil, con otras condiciones que comparan los valores de los pulsos anteriores
y posteriores al pulso que se esta´ analizando.
3. Una vez se tienen acumulados los pulsos correspondientes a un determinado
nivel de intensidad, se calcula su intensidad equivalente como:
I =
N · ∀p
tfinal − tinicio (4.1)
siendo:
I : intensidad equivalente, en l/s.
N : nu´mero de pulsos.
∀p: volumen de un pulso = 0,1 l.
tfinal: instante en que finaliza el u´ltimo pulso de la serie.
tinicio: instante en que comienza el primer pulso de la serie.
El proceso descrito hasta ahora es de aplicacio´n general para todos los casos; sin
embargo, existen dos casos particulares, cuando se trata del llenado de la cisterna
de un inodoro, y cuando la serie de pulsos es irregular, que requieren un ana´lisis ma´s
detallado, segu´n se va a describir a continuacio´n.
4.2.1.1 Identificacio´n de inodoro
Como se ha indicado anteriormente, el llenado de la cisterna del inodoro presenta
una zona de descenso gradual de caudal, que debe ser tratada de forma diferente a
los pulsos que se producen en la zona de caudal uniforme.
Una vez comienza el descenso gradual de caudal, el criterio descrito de media
mo´vil detecta una variacio´n significativa en la intensidad. Lo que se hace entonces
es comprobar si dicha variacio´n corresponde a un inodoro, y en tal caso, acumular
los pulsos que se producen hasta que la cisterna esta´ totalmente llena; es decir, hasta
que la intensidad vale 0 l/s (en la pra´ctica, lo que se ha hecho ha sido acumular los
pulsos hasta que su intensidad fuese de 0,003 l/s).
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Para comprobar si la variacio´n de intensidad corresponde a un inodoro, en primer
lugar se comprueba si el promedio de las intensidades que se producen a continuacio´n
es inferior a las intensidades anteriores. En caso afirmativo, se comparan entre s´ı los
10 pulsos siguientes al pulso en que se produce el salto de intensidad. Si al menos en
la mitad de los casos, el pulso posterior es inferior al anterior, y la diferencia entre el
primer y el u´ltimo pulso es superior a un determinado valor, entonces se considera
que se trata de un inodoro.
Si bien el criterio descrito para la comprobacio´n del inodoro es relativamente sim-
ple, la presencia de oscilaciones en la sen˜al (debidas probablemente a errores en los
aparatos de medicio´n), hizo necesaria la introduccio´n de comprobaciones adicionales.
La intensidad equivalente del pulso rectangular correspondiente al inodoro, se
obtiene teniendo en cuenta tan so´lo los pulsos producidos hasta que se alcanza la
zona de descenso de intensidad, empleando la ecuacio´n (4.1). El volumen de la zona
descendente se an˜ade a continuacio´n, calculando el tiempo correspondiente a dicha
intensidad como (Figura 4.5):
tcierre =
∀cierre
Iinodoro
(4.2)
siendo:
tcierre: tiempo transcurrido desde que comienza la zona de descenso de intensidad,
hasta el cierre completo de la va´lvula del inodoro.
∀cierre: volumen correspondiente a la zona de descenso de intensidad.
Iinodoro: intensidad equivalente del inodoro, teniendo so´lo en cuenta los pulsos de
la zona de caudal uniforme.
4.2.1.2 Identificacio´n de serie irregular
Como se ha indicado anteriormente, las sen˜ales registradas mostraron ocasio-
nalmente oscilaciones importantes, que obligaron a su identificacio´n y tratamiento
particularizado.
En la Figura 4.6 puede observarse que se producen unas oscilaciones en la inten-
sidad, que no pueden ser debidas a una intervencio´n del usuario sobre un grifo de
consumo, ni tampoco a superposicio´n de varios consumos, por lo que se considera
que se trata de una perturbacio´n que debe eliminarse. A la serie de pulsos que
cuenta con alguna perturbacio´n de este tipo se le denomina serie irregular.
La eliminacio´n de dicha perturbacio´n va a consistir en considerar que todos los
pulsos de la serie pertenecen al mismo pulso rectangular, calculando su intensidad
equivalente mediante la ecuacio´n (4.1).
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Figura 4.5.- Pulso equivalente rectangular al llenado de la cisterna de un inodoro
Puesto que, con el criterio descrito anteriormente de media mo´vil, va a detec-
tarse un salto en el nivel de intensidad al comenzar las oscilaciones, lo que se hace
entonces es comprobar si dicho salto se debe a una serie irregular.
Para ello, en primer lugar se comprueba si el salto de intensidad entre pulsos
consecutivos es superior a 0,02 l/s, as´ı como si la diferencia entre el promedio de
los cinco pulsos anteriores y el promedio de los cinco posteriores al pulso en que se
detecta el salto de intensidad, es inferior a 0,035 l/s. En caso afirmativo, se calcula
la desviacio´n esta´ndar de los 7 pulsos siguientes al salto de intensidad; si dicha des-
viacio´n es superior a 0,02 l/s, se considera que se trata de una serie irregular.
Como resumen al proceso descrito de suavizacio´n de la sen˜al, en la Figura 4.7 se
representa su diagrama de flujo.
4.2.2 Separacio´n de pulsos
Este proceso consiste en identificar, en aquellos consumos en los que hay varios
niveles de intensidad, si hay varios usos de agua (o´ pulsos de consumo) superpuestos,
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Figura 4.6.- Serie irregular
procediendo en tal caso a su separacio´n.
Para realizar dicha identificacio´n se utilizan dos reglas emp´ıricas:
1. dos pulsos no pueden empezar ni acabar al mismo tiempo;
2. los usos de agua coincidentes deben producir un incremento en la intensidad.
La primera regla elimina aquellos consumos con so´lo dos niveles de intensidad,
como candidatos a estar generados por una superposicio´n de pulsos, puesto que para
que dos pulsos produzcan un perfil con dos niveles de intensidad, deber´ıan empezar
o´ acabar al mismo tiempo, o´ bien el segundo pulso deber´ıa comenzar en el instante
en que finaliza el primer pulso.
La superposicio´n de dos pulsos va a producir 3 niveles de intensidad, tal como
aparece en la Figura 4.8. Denominando Iˆn a la intensidad del nivel n, en este caso
se debe cumplir:
Iˆ1 < Iˆ3 < Iˆ2 (4.3)
Iˆ2 ≈ Iˆ1 + Iˆ3 (4.4)
Hay que observar que la expresio´n (4.4) no es una igualdad, debido a que las
pe´rdidas de carga var´ıan con el cuadrado del caudal, por lo que en el caso de dos
consumos coincidentes, el caudal no sera´ exactamente igual a la suma de los caudales
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Figura 4.7.- Diagrama de flujo de la suavizacio´n de la sen˜al
240
4.2 Identificacio´n de los pulsos de consumo dome´sticos
 
 




	
	


    	 
   
 

ﬀ

ﬁ
ﬂﬃ

ﬃ  "!$#&%('

 "!$#&%('

)
!$*,+
Figura 4.8.- Perfil de intensidad correspondiente a la superposicio´n de 2 pulsos
de cada consumo por separado.
Wells (1994) ha comprobado que la intensidad resultante de 2 usos de agua
coincidentes debe ser como mucho un 15% inferior a la suma de las intensidades
individuales, por lo que la ecuacio´n (4.4) puede escribirse como:
0, 85 · (Iˆ1 + Iˆ3) ≤ Iˆ2 ≤ Iˆ1 + Iˆ3 (4.5)
Segu´n puede observarse en la Figura 4.8, los pulsos rectangulares superpuestos
tienen las siguientes caracter´ısticas:
I1 = Iˆ1 τi,1 = ti,1 τf,1 = tf,2 = ti,3 (4.6)
I2 = Iˆ3 τi,2 = tf,1 = ti,2 τf,2 = tf,3 (4.7)
siendo:
Ip: intensidad del pulso rectangular p.
τi,p, τf,p: tiempos de inicio y final, respectivamente, del pulso rectangular p.
ti,n, tf,n: tiempos de inicio y final, respectivamente, del nivel de intensidad n.
Para el caso de la superposicio´n de dos pulsos cabe otra posibilidad, que el pulso
1 abarque completamente al pulso 2, siendo entonces:
Iˆ2 > Iˆ1, Iˆ3 (4.8)
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Iˆ1 = Iˆ3 (4.9)
Las intensidades y tiempos de inicio y final de los pulsos sera´n en este caso:
I1 = Iˆ1 τi,1 = ti,1 τf,1 = tf,3 (4.10)
I2 = Iˆ2 − Iˆ1 τi,2 = tf,1 = ti,2 τf,2 = tf,2 = tf,3 (4.11)
Por lo tanto, en el caso de la superposicio´n de 2 pulsos rectangulares, so´lo existen
dos posibilidades, que podr´ıan quedar caracterizadas mediante:
 τf,1 < τf,2
 τf,1 > τf,2
4.2.2.1 Superposicio´n de ma´s de dos pulsos
Si bien el ana´lisis de superposicio´n de dos pulsos rectangulares es relativamen-
te sencillo, puesto que so´lo pueden superponerse de dos maneras, a medida que se
consideran ma´s pulsos, el ana´lisis se complica, puesto que las posibilidades de su-
perposicio´n aumentan considerablemente.
Puede comprobarse que por cada pulso que se an˜ade, el nu´mero de niveles de
intensidad aumenta en 2, por lo que para p pulsos, el nu´mero de niveles de intensidad
sera´:
Nu´m. niveles intensidad = 2 · p− 1 (4.12)
Por otro lado, el nu´mero de posibles secuencias de finalizacio´n de los pulsos
(orden en que aparecen los tiempos de finalizacio´n de los pulsos) ser´ıa:
Pp,p =
p!
(p− p)! = p! (4.13)
Cada una de las posibles combinaciones de pulsos tendra´ un perfil determinado,
verifica´ndose entre las intensidades una serie de ecuaciones como las vistas ante-
riormente; sin embargo, cuando la diferencia de intensidades entre los pulsos que se
superponen sea pequen˜a, va a ser dif´ıcil determinar que´ combinacio´n de pulsos ha
originado el perfil de intensidades observado.
Considerando el caso de la superposicio´n de tres pulsos, resultar´ıan 6 posibles
secuencias de finalizacio´n de los pulsos. En la Figura 4.9 vienen representadas dos
de esas secuencias.
Por otra parte, en el caso de las secuencias 2-1-3 y 2-3-1, existen dos posibilida-
des, segu´n que τi,3 < τf,2 y τi,3 > τf,2. Asimismo, para las secuencias 1-2-3 y 1-3-2
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Figura 4.9.- Diferentes perfiles de intensidad debidos a la superposicio´n de 3 pulsos
hay otras dos posibilidades: τi,3 < τf,1 y τi,3 > τf,1. Si bien en los casos en que
τi,3 > τf,2 o´ τi,3 > τf,1 no llegan a superponerse los 3 pulsos a la vez, el perfil re-
sultante presenta 5 niveles de intensidad, como en el resto (Figura 4.10). Contando
estas posibilidades, resultar´ıa un total de 10 posibles combinaciones de superposi-
cio´n para un perfil compuesto por 5 niveles de intensidad.
En el caso de superposicio´n de 4 pulsos, el nu´mero de combinaciones posible
se hace muy grande, pues tan so´lo el nu´mero de secuencias de finalizacio´n de pul-
sos asciende a 24 (4!). Hay que indicar, no obstante, que la probabilidad de uso
simulta´neo de 4 aparatos es muy baja, siendo muy dif´ıcil que se produzca un uso
simulta´neo de ma´s de 3 aparatos. En (Wells, 1994; Buchberger y Wells, 1996) tan
so´lo se considera la posibilidad que se produzca un uso simulta´neo de 2 aparatos.
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Figura 4.10.- Diferentes combinaciones de pulsos para una secuencia 1-3-2
4.2.2.2 Superposicio´n de inodoro
Los perfiles de intensidad analizados en el apartado anterior son va´lidos cuando
los perfiles de los pulsos que se superponen son rectangulares. Sin embargo, cuando
la superposicio´n se produce entre dos utilizaciones del inodoro, o´ entre un inodoro
y un pulso con perfil rectangular, es posible que no se observen dichos perfiles de
intensidad, lo que obliga a un planteamiento algo diferente.
Seguidamente se va a examinar el caso de superposicio´n de 2 pulsos cuando
uno de ellos, o´ los dos, corresponde a un inodoro. La consideracio´n de ma´s pulsos
conllevar´ıa un nu´mero de combinaciones elevado, que complicar´ıa excesivamente el
ana´lisis, no estando justificada, dada su baja probabilidad de ocurrencia.
En las Figuras 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14 se representan los perfiles de intensidad
correspondientes a las posibles combinaciones. El caso 12 corresponde al uso suce-
sivo de un mismo inodoro, por lo que no supone una superposicio´n de usos; tan so´lo
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se ha representado para diferenciarlo de los casos 10 y 11, en los que se produce un
uso simulta´neo de 2 inodoros diferentes.
Una vez realizado el proceso de suavizacio´n de la sen˜al, en los casos 1, 3, 4 y 6
van a aparecer perfiles con tres niveles de intensidad, con la forma indicada en la
Figura 4.8, ya que la zona descendente del inodoro va a agruparse con la zona de
caudal constante, obteniendo un pulso rectangular equivalente. Estos casos van a
poder ser tratados de la misma forma que cuando se produce la superposicio´n de 2
pulsos rectangulares.
Los perfiles de intensidad suavizados en los casos 2 y 5 tan so´lo presentan dos
niveles de intensidad puesto que, como se ha indicado anteriormente, una vez de-
tectada la zona de descenso de intensidad del inodoro, los pulsos se acumulan hasta
que I ≤ 0, 003 l/s. En estos casos, a la vez que se acumulaban los pulsos de la
zona descendente, se ha detectado si se produc´ıa un salto (descenso) brusco en la
intensidad, como sucede en los casos 2 y 5. Al hacer la separacio´n de pulsos, se
realizan las siguientes comprobaciones, para aquellos pulsos correspondientes a un
inodoro en los que ha habido un salto brusco de intensidad:
Iˆ1 · (tf,2 − ti,1) < ∀max + 0, 5
Si Iˆ1 · (tf,2 − ti,1) > ∀min − 0, 5 =⇒ Caso 5
Iˆ1 < Imax + 0, 02
Iˆ1 > Imin − 0, 02
(Iˆ2 − Iˆ1) · (tf,2 − ti,2) < ∀max + 0, 5
Si (Iˆ2 − Iˆ1) · (tf,2 − ti,2) > ∀min − 0, 5 =⇒ Caso 2
Iˆ2 − Iˆ1 < Imax + 0, 02
Iˆ2 − Iˆ1 > Imin − 0, 02
siendo:
Iˆ2: intensidad del inodoro que presenta un salto brusco de intensidad.
Iˆ1: intensidad del pulso anterior.
∀max: volumen ma´ximo de los inodoros aislados detectados en la fase de suavi-
zacio´n de la sen˜al.
∀min: volumen mı´nimo de los inodoros aislados.
Imax, Imin: intensidades ma´xima y mı´nima de los inodoros aislados, respectiva-
mente.
En los casos 7, 8 y 9 tambie´n resultar´ıan dos niveles de intensidad tras la sua-
vizacio´n de la sen˜al, correspondiendo un nivel de intensidad a la zona en la que el
inodoro esta´ solo, y el otro nivel, a la zona en la que esta´n superpuestos el inodoro y
el pulso rectangular. En estos casos, resultar´ıa dif´ıcil la obtencio´n de los pulsos ori-
ginales en el proceso de separacio´n de pulsos, siendo ma´s sencillo realizarlo durante
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Figura 4.11.- Superposiciones en las que esta´n presentes uno o´ varios inodoros
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Figura 4.12.- Superposiciones en las que esta´n presentes uno o´ varios inodoros (cont.)
247
CAPI´TULO 4. CONSTRUCCIO´N DEL MODELO. EJEMPLOS
  

	

	

	

	

	

	
      
ﬀﬂﬁﬃ! "!# $&%'
(*)
+-,
)
.
/0
1
0
2 3
4
.
5
687:9;<9>=9 ?A@<BDCE9F=HGIKJ LM@ONQP
  

	

	

	

	

	

	
     ﬀ ﬁ
ﬂﬃ! #" $#% &(')
*,+
-/.
+
0
12
3
2
4 5
6
0
7
8:9<;=;?>; @BACEDF;G>HJILK MNAOQP
  

	

	

	

	

	

	
     ﬀ ﬁ
ﬂﬃ! #" $#% &(')
*,+
-/.
+
0
12
3
2
4 5
6
0
7
8:9<;=;?>; @BACEDF;G>HJILK MNAOQP
Figura 4.13.- Superposiciones en las que esta´n presentes uno o´ varios inodoros (cont.)
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la suavizacio´n de la sen˜al.
Por lo tanto, una vez interrumpida la zona de descenso del inodoro por un incre-
mento brusco de intensidad (> 0,05 l/s), se comprueba si a continuacio´n se produce
un descenso continuo de intensidad (de forma similar a la comprobacio´n que se hace
para identificar los inodoros). En caso afirmativo, se acumulan los pulsos de esta
nueva zona descendente hasta que se produce un descenso brusco de intensidad (caso
7) o´ hasta que la intensidad alcanza un valor estable (caso 8).
En el caso 9, la superposicio´n de los dos pulsos se produce cuando la intensidad
del inodoro ha descendido hasta valores muy bajos, por lo que el descenso de inten-
sidad que se produce tras el incremento brusco de intensidad, no es de la suficiente
entidad como para ser detectado. Este caso se trata como si no hubiese superposi-
cio´n, asignando todo el volumen de los pulsos producidos a continuacio´n del salto
de intensidad, al pulso rectangular, siendo pequen˜o el error que se comete.
En los casos 7 y 8, el volumen acumulado se reparte entre el inodoro y el siguiente
pulso rectangular de esta manera:
∀ino = ∀acum − Iu · (τfinal,u − τfinal,a) (4.14)
∀rec = Iu · (τfinal,u − τfinal,a) (4.15)
siendo:
∀ino: volumen a an˜adir al pulso identificado como inodoro.
∀acum: volumen acumulado desde el incremento brusco de intensidad.
∀rec: volumen correspondiente al siguiente pulso rectangular.
Iu: intensidad del u´ltimo pulso anterior al tercer descenso de intensidad.
τfinal,u: tiempo final del u´ltimo pulso.
τfinal,a: tiempo final del pulso anterior al que se produce el incremento de inten-
sidad.
Los casos 10 y 11 corresponden a la superposicio´n de 2 inodoros, si bien el tra-
tamiento que se realiza en cada caso es diferente.
Una vez realizada la suavizacio´n de la sen˜al, en el caso 10 resultan dos niveles de
intensidad: el primero, correspondiente a la zona en la que so´lo hay un inodoro, y el
segundo, a la zona en la que los inodoros esta´n superpuestos. Este segundo nivel de
intensidad se ha identificado adema´s como inodoro, debido al descenso continuo de
intensidad que presenta. Por otra parte, a diferencia de los casos 2 o´ 5, en e´ste no
se produce un descenso brusco de intensidad. Al realizar el proceso de separacio´n
de pulsos, se hacen las siguientes comprobaciones:
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(Iˆ2 − Iˆ1) · (tf,2 − ti,2) < ∀max + 0, 5
(Iˆ2 − Iˆ1) · (tf,2 − ti,2) < ∀min − 0, 5
Si Iˆ1 · (tf,2 − ti,1) < ∀max + 0, 5 =⇒ Caso 10
Iˆ1 · (tf,2 − ti,1) > ∀min − 0, 5
Iˆ2 − Iˆ1 < Imax + 0, 02
Iˆ2 − Iˆ1 > Imin − 0, 02
siendo:
Iˆ2: intensidad del inodoro que no presenta un salto brusco de intensidad.
Iˆ1: intensidad del pulso anterior.
∀max, ∀min: volumen ma´ximo y mı´nimo de los inodoros aislados, respectivamente.
Imax, Imin: intensidades ma´xima y mı´nima de los inodoros aislados, respectiva-
mente.
El caso 11 es similar a los casos 7 y 8 vistos anteriormente, realiza´ndose la
separacio´n de los pulsos en el proceso de suavizacio´n de la sen˜al. En este caso, una
vez producido el incremento brusco (salto) de intensidad, se acumulan los pulsos
hasta que el valor de la intensidad es inferior al valor de dicho salto, repartiendo el
volumen acumulado entre los dos inodoros, de forma similar a los casos 7 y 8.
4.2.2.3 Resumen del proceso de separacio´n de pulsos
Una vez analizadas las diferentes posibilidades de superposicio´n de pulsos, se
describe seguidamente el proceso empleado para realizar la separacio´n de pulsos.
El proceso comprende las siguientes etapas:
1. Determinacio´n de las intensidades y volu´menes ma´ximo y mı´nimo de los pulsos
de inodoro aislados que hayan aparecido en el proceso de suavizacio´n de la
sen˜al. Puesto que existe una cierta variabilidad en las caracter´ısticas de los
aparatos instalados en las viviendas, en primer lugar obtenemos dichos valores
extremos, con objeto de utilizarlos como referencia en las etapas siguientes.
2. Obtencio´n y almacenamiento de los valores de intensidad, tiempo de inicio y
final de los diferentes niveles de intensidad que componen cada consumo.
3. En el caso que el consumo comprenda ma´s de un nivel de intensidad, compa-
racio´n y ana´lisis de los niveles de intensidad obtenidos. Esta etapa comprende
a su vez los siguientes pasos:
(a) Comparacio´n de los niveles de intensidad contiguos, junta´ndolos en un
solo nivel, en aquellos casos que la diferencia de intensidad entre ambos
sea inferior a 0,02 l/s. Se considera, por tanto, que diferencias menores a
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0,02 l/s no pueden deberse a una superposicio´n de dos pulsos de consumo,
sino ma´s bien a oscilaciones que se hayan producido en la adquisicio´n de
datos.
(b) Comprobacio´n de la existencia de superposiciones de 4, 3 o´ 2 pulsos.
Para cada agrupacio´n de 7, 5 o´ 3 niveles de intensidad, se comprueba
si puede haber sido generada por una superposicio´n de 4, 3 o´ 2 pulsos,
respectivamente.
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Figura 4.15.- Superposiciones consecutivas de 2 pulsos
Con respecto a la comprobacio´n de superposiciones, hay que hacer las
siguientes observaciones: en primer lugar, tal como se ha expuesto ante-
riormente, el nu´mero de combinaciones posibles para la superposicio´n de
4 pulsos es muy grande, siendo por otra parte dif´ıcil que se produzca este
caso en una vivienda. Por este motivo, no se ha realizado la comproba-
cio´n de todas las combinaciones posibles, sino tan so´lo de 4 de ellas. Por
otra parte, el nu´mero de combinaciones posibles que presenta un perfil
con 5 niveles de intensidad es de 10; sin embargo, en los casos en que
ti,3 > tf,2 y ti,3 > tf,1, no llegan a superponerse los tres pulsos a la vez,
pudiendo tratarse estos casos como dos superposiciones consecutivas de
2 pulsos (Figura 4.15).
Como se ha indicado anteriormente, la intensidad resultante de la su-
perposicio´n de varios pulsos es inferior a la suma de las intensidades de
los pulsos individuales, como consecuencia del incremento de las pe´rdidas
de carga al aumentar el caudal. Por este motivo, en este trabajo se ha
considerado la siguiente relacio´n para la superposicio´n de n pulsos:
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n∑
i=1
Ii ≥ Iˆsuper.,n ≥ Cn ·
n∑
i=1
Ii (4.16)
siendo:
Ii: intensidad del pulso nu´mero i;
Iˆsuper.,n: intensidad del nivel correspondiente a la superposicio´n de n pul-
sos;
Cn: coeficiente que depende del nu´mero de pulsos superpuestos.
La obtencio´n de los coeficientes Cn para el caso de las superposiciones
de 2, 3 y 4 pulsos se ha realizado mediante simulaciones calculadas con
el programa SARA (Grupo Meca´nica de Fluidos, 1997) en una vivienda
tipo. Los resultados se muestran en la Tabla 4.1.
Tabla 4.1.- Coeficientes para la superposicio´n de varios pulsos
N° pulsos superpuestos Cn
2 0,84
3 0,74
4 0,62
Los casos en que uno o´ varios pulsos esta´n incluidos completamente dentro
de otro (como ser´ıa el caso de la secuencia 21 en el caso de superposicio´n
de 2 pulsos, y la 321 para 3 pulsos), son tratados de una forma diferente,
segu´n se expondra´ a continuacio´n.
En las Tablas 4.2, 4.3 y 4.4 se resumen las distintas combinaciones de
pulsos que han sido analizadas.
(c) Comprobacio´n de la existencia de pulsos incluidos completamente dentro
de otros. Este ser´ıa el caso, por ejemplo, de la superposicio´n de 3 pulsos
mediante la secuencia 3-2-1, estando los tiempos de inicio y final de los
pulsos 2 y 3 comprendidos entre los del pulso 1; y los del pulso 3, a su
vez, comprendidos entre los del pulso 2 (Figura 4.16).
En este caso, se cumplir´ıa lo siguiente:
Iˆ1 ≈ Iˆ5 (4.17)
Iˆ2 ≈ Iˆ4 (4.18)
Si bien en un principio las ecuaciones anteriores deber´ıan ser igualdades,
en la pra´ctica se ha admitido una tolerancia de 0,02 l/s, por las razones
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Figura 4.16.- Pulsos completamente incluidos dentro de otros
que se han sen˜alado anteriormente.
El proceso que se ha empleado en esta etapa es va´lido para cualquier
nu´mero de pulsos superpuestos, siempre que alguno de los pulsos abar-
que completamente a los otros. El proceso es el siguiente: comenzando
por el primer nivel de intensidad, se compara su intensidad con las del
resto de niveles de intensidad. Suponiendo que la intensidad del nivel
1 y la del nivel n coinciden (con la tolerancia indicada), se comprueba
si las intensidades intermedias son mayores que e´stas (como se ha dicho
anteriormente, la superposicio´n de pulsos debe producir un incremento
de intensidad). En caso afirmativo, se calcula el pulso rectangular equiva-
lente para los niveles 1 y n, y se resta a las intensidades intermedias, la de
dicho pulso rectangular. Este proceso se continu´a hasta llegar al u´ltimo
nivel de intensidad, repitie´ndolo para los niveles de intensidad siguientes
al primero (Figura 4.17).
(d) Comprobacio´n de superposiciones de inodoro, y unio´n de niveles de in-
tensidad restantes. Por una parte, se realizan las comprobaciones de
superposicio´n de inodoro para los casos 2, 5 y 10 analizados anteriormen-
te, y por otra, se calcula el pulso rectangular equivalente para los niveles
de intensidad que queden juntos (Figura 4.18).
A modo de resumen, en la Figura 4.19 aparece reflejado el diagrama de flujo del
proceso de separacio´n de pulsos.
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(a) Perfil de intensidades inicial
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(b) Primera etapa: agrupacio´n de los niveles de
intensidad 1 y 5
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(c) Resultado final: pulsos rectangulares separa-
dos
Figura 4.17.- Separacio´n cuando hay pulsos incluidos dentro de otros
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(b) Separacio´n de pulso intermedio
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(c) Obtencio´n del pulso equivalente rectangular
Figura 4.18.- Unio´n de niveles de intensidad contiguos
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Figura 4.19.- Diagrama de flujo de la separacio´n de pulsos
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4.3 Estimacio´n de para´metros
El modelo estoca´stico propuesto ha sido aplicado a viviendas en las que se dis-
pon´ıa de consumos de agua detallados, en tres poblaciones diferentes: Valencia,
Castello´n y Milford (Ohio). Las mediciones de Valencia y Castello´n fueron rea-
lizadas por el Departamento de Ingenier´ıa Hidra´ulica y Medio Ambiente de esta
Universidad, mientras que las correspondientes a Milford se llevaron a cabo por el
Profesor Steven Buchberger y su equipo de trabajo en la Universidad de Cincinnati.
Las mediciones realizadas consistieron en todos los casos en el registro continuo
de los caudales consumidos en el interior de las viviendas, durante un per´ıodo com-
prendido entre 15 y 31 d´ıas, y un conjunto de viviendas entre 11 y 20. Algunos de
los d´ıas fueron descartados, al no abarcar el registro de caudal la totalidad del d´ıa,
mientras que algunas viviendas fueron tambie´n eliminadas, como consecuencia de
no tener consumo de agua durante uno o´ varios d´ıas.
Con objeto de poder aplicar el modelo, las mediciones realizadas tuvieron que ser
en primer lugar filtradas, con objeto de eliminar posibles perturbaciones, y simpli-
ficar el conjunto inicial de datos (suavizacio´n de la sen˜al), y posteriormente fueron
procesadas, para identificar los pulsos de agua individuales que hab´ıan originado el
registro continuo de caudal (separacio´n de pulsos). En el caso de las viviendas de
Valencia y Castello´n, los procesos de suavizacio´n de la sen˜al y separacio´n de pulsos
fueron realizados por el autor de esta Tesis, siguiendo el procedimiento descrito en
el apartado 4.2, mientras que en el caso de las viviendas de Milford, el Profesor
Steven Buchberger nos facilito´ los pulsos individuales obtenidos por e´l, aplicando
una metodolog´ıa similar.
El procedimiento empleado para obtener los para´metros de las funciones de pro-
babilidad ha sido en todos los casos el me´todo de los momentos, mientras que para
obtener los para´metros de la funcio´n g(t) se ha utilizado el me´todo de mı´nimos
cuadrados.
4.3.1 Ana´lisis de los datos de Valencia
En este caso, los datos de partida consistieron en mediciones de agua realizadas
en 15 viviendas durante 15 d´ıas. De este conjunto inicial de datos, fueron seleccio-
nadas 7 viviendas durante un per´ıodo de 13 d´ıas.
Las mediciones fueron realizadas durante Septiembre de 1.998, estando el pro-
cedimiento de medida extensamente detallado en (Arregui, 1998). Se utilizaron
caudal´ımetros volume´tricos de la marca Schlumberger, con un caudal de arranque
de 1 l/hora (0,0167 l/min.), equipados con un emisor de impulsos de 0,1 l/sen˜al.
Los tiempos de inicio de los pulsos (entendidos en este caso como “sen˜ales”) fueron
registrados, con una resolucio´n de 1 ms, y los datos fueron almacenados en un orde-
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nador equipado con una tarjeta de adquisicio´n de datos. Los caudales son calculados
a partir de los datos medidos, dividiendo el volumen correspondiente a 1 sen˜al (0,1
litros), por el tiempo transcurrido entre sen˜ales sucesivas.
4.3.1.1 Estimacio´n de para´metros para una vivienda
Si bien los para´metros del modelo fueron determinados para cada una de las
viviendas seleccionadas, seguidamente viene indicado el resultado para una de ellas;
en concreto, la vivienda nu´mero 3.
Distribucio´n de las duraciones de pulso El valor estimado resultante para
α es de 0,0415 s−1, empleando el total de pulsos registrados (2.079 pulsos). En la
Figura 4.20 se muestra la funcio´n de densidad exponencial, contrastada con el his-
tograma de frecuencias emp´ıricas observadas en la muestra.
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Figura 4.20.- Funcio´n de densidad de las duraciones de pulso
Hay una desviacio´n muestral significativa respecto de la distribucio´n teo´rica em-
pleada, en la banda de duraciones de pulso alrededor de un minuto de duracio´n. En
esa zona, se perciben frecuencias de aparicio´n de pulsos superiores a las esperadas
segu´n la funcio´n exponencial. En compensacio´n, esto provoca que en las duraciones
menores (20 s < T < 50 s), la funcio´n arroje probabilidades mayores a las pro-
babilidades emp´ıricas. Por otra parte, la distribucio´n exponencial parece ajustarse
adecuadamente a las frecuencias observadas, para duraciones mayores.
Con objeto de analizar la conveniencia de ajustar las duraciones de pulso adop-
tando un valor mı´nimo (Tmin), se ha obtenido el porcentaje de pulsos de muy corta
duracio´n, en relacio´n al nu´mero total de pulsos, segu´n viene indicado en la Tabla 4.5.
Como puede observarse, la proporcio´n de pulsos de corta duracio´n es significativa,
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a partir de duraciones de 1 segundo, por lo que, en caso de considerar una duracio´n
mı´nima en el modelo, e´sta deber´ıa ser de tan so´lo 1 s.
Tabla 4.5.- Porcentajes de pulsos de muy corta duracio´n - Vivienda 3 Valencia
Duracio´n (s) Porcentaje (%) Intervalo (s) Porcentaje (%)
1 4,81 1-5 26,60
2 7,41 6-10 18,13
3 4,62 Suma 44,73
4 4,86
5 4,91
Distribucio´n de las intensidades de pulso Los para´metros estimados para la
funcio´n de Weibull son:
λˆ = 0,1361 l/s
βˆ = 2,3251
El histograma muestral junto con la funcio´n de densidad teo´rica se muestra en
la Figura 4.21.
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Figura 4.21.- Funcio´n de densidad de las intensidades de pulso
Proceso de punteo Para cada uno de los d´ıas considerados, se ha calculado el
nu´mero de pulsos detectados en cada una de las horas del d´ıa. Posteriormente, ha
sido calculado el valor promedio de pulsos en la primera hora, entre las 00:00 h y
las 01:00 h, e igualmente con el resto de horas. Esto permite tener una secuencia
temporal promedio de nu´mero de pulsos/hora a lo largo del d´ıa (nt, t ∈ [0, 24] ho-
ras), representativa para la vivienda considerada. La estad´ıstica para esta vivienda
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arroja un nu´mero medio de pulsos por d´ıa de 160. Los valores de nt pueden ser
normalizados calculando nt/160, dando por resultado una nueva serie cuya suma es
1, la cual refleja el patro´n temporal necesario, asociado a la funcio´n g(t) del modelo
(Figura 4.22).
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Figura 4.22.- Distribucio´n horaria del nu´mero medio de pulsos
Los para´metros que definen la funcio´n g(t) resultan:
Aˆ1 = -113,2367
Aˆ2 = 15,5405
Aˆ3 = -0,4447
Estando Cˆ0 calculado para cumplir la ecuacio´n (3.135):
Cˆ0 =
1250
3
− 3750 · Aˆ3 − 204, 2 · Aˆ2 − 12, 5 · Aˆ1 = 326, 8395 (4.19)
Para obtener la componente del ruido blanco, se calculan los residuos para cada
d´ıa, como se muestra en la Figura 4.23 para uno de los d´ıas.
El histograma de frecuencias de los residuos obtenidos para todos los d´ıas se
muestra en la Figura 4.24, observa´ndose un buen ajuste a la hipo´tesis de normali-
dad indicada anteriormente.
El valor medio de los residuos vale igual a 0, ya que para cada d´ıa, el nu´mero de
pulsos obtenidos mediante la funcio´n ν(t) coincide con el nu´mero de pulsos produ-
cidos. Respecto a la desviacio´n esta´ndar, se ha obtenido el siguiente valor:
σr = 6,6091
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Figura 4.23.- Obtencio´n de los residuos
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Figura 4.24.- Histograma de frecuencias de los residuos
Distribucio´n del consumo diario El consumo total diario de agua correspon-
diente a la vivienda 3 de Valencia se resume en la Tabla 4.6.
Los valores estimados para la media y la desviacio´n esta´ndar son por lo tanto:
µˆ = 499,7 litros/d´ıa
σˆ = 215,2 litros/d´ıa
De modo que la media y desviacio´n esta´ndar del nu´mero de pulsos por d´ıa (C)
pueden calcularse con las expresiones vistas (3.144, 3.147):
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Tabla 4.6.- Consumo diario de agua - Vivienda 3 Valencia
Dı´a Consumo (l)
2 768,2
3 473,5
4 269,4
5 347,2
6 603,6
7 945,5
8 445,2
9 391,2
10 455,6
11 225,9
12 260,9
13 668,2
14 641,7
Media 499,7
Desv. est. 215,2
µˆC = 171,9 pulsos/d´ıa
σˆC = 68,7 pulsos/d´ıa
Estos valores se aproximan razonablemente bien a los valores muestrales (160 y
92,9 pulsos/d´ıa, respectivamente).
4.3.1.2 Estimacio´n de para´metros para el conjunto de viviendas
En las Figuras 4.25, 4.26 y 4.27 vienen representados los ajustes obtenidos para
el conjunto de viviendas seleccionadas en Valencia (considerando el total de pulsos
de consumo producidos por estas viviendas).
Siguiendo el mismo procedimiento descrito para el ajuste de una vivienda, se
han obtenido los 9 para´metros del modelo, resultando los siguientes valores:
αˆ = 0,0266 s−1
λˆ = 0,1326 l/s βˆ = 2,2258
µˆ = 3.254,81 l/d´ıa σˆ = 669,92 l/d´ıa
Aˆ1 = 6,5896 Aˆ2 = 5,7680 Aˆ3 = -0,2303 Cˆ0 = 20,2406
σˆr = 16,3748
Respecto a los pulsos de muy corta duracio´n, se observan unos porcentajes simi-
lares a los obtenidos para el caso de una sola vivienda, como queda reflejado en la
Tabla 4.7.
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Figura 4.25.- Distribucio´n de las duraciones
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Figura 4.26.- Distribucio´n de las intensidades
Tabla 4.7.- Porcentajes de pulsos de muy corta duracio´n - Suma viv. Valencia
Duracio´n (s) Porcentaje (%) Intervalo (s) Porcentaje (%)
1 2,76 1-5 26,41
2 6,75 6-10 15,01
3 6,15 Suma 41,42
4 5,57
5 5,17
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Figura 4.27.- Distribucio´n horaria del nu´mero medio de pulsos
4.3.2 Ana´lisis de los datos de Castello´n
Las mediciones realizadas en Castello´n se efectuaron en un per´ıodo de 21 d´ıas
y comprendieron un total de 11 viviendas. Del conjunto inicial de datos, fueron
seleccionadas 8 viviendas durante un per´ıodo de 15 d´ıas.
Las mediciones fueron realizadas entre Mayo y Junio de 1.998 (Arregui, 1998). El
procedimiento utilizado de medicio´n y registro de caudales fue similar al empleado
para las viviendas de Valencia, si bien en este caso, la precisio´n con que se registraron
los tiempos de inicio de los pulsos fue de 1 cente´sima de segundo, en lugar de 1 ms.
4.3.2.1 Estimacio´n de para´metros para una vivienda
En las Figuras 4.28, 4.29 y 4.30 quedan representados los resultados para la vi-
vienda de Castello´n nu´mero 3-A.
Al igual que en el caso de las viviendas de Valencia, se observan diferencias sig-
nificativas entre las distribuciones teo´rica y experimental de la variable duracio´n de
pulsos, consistentes en que los pulsos de muy corta duracio´n presentan frecuencias
mayores que las teo´ricas, observa´ndose una tendencia similar para las duraciones de
alrededor de un minuto. El ajuste de las intensidades de pulso a una funcio´n Weibull
es similar al caso de Valencia, mientras que la distribucio´n del nu´mero de pulsos a
lo largo del d´ıa presenta puntas ma´s acusadas que las observadas en Valencia.
Los resultados de la estimacio´n de para´metros son en este caso:
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Figura 4.28.- Distribucio´n de las duraciones
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Figura 4.29.- Distribucio´n de las intensidades
αˆ = 0,0213 s−1
λˆ = 0,1206 l/s βˆ = 2,5245
µˆ = 369,6 l/d´ıa σˆ = 224,7 l/d´ıa
Aˆ1 = 6,8061 Aˆ2 = 3,6932 Aˆ3 = -0,1182 Cˆ0 = 20,8014
σˆr = 4,3635
Los porcentajes de pulsos de muy corta duracio´n son algo inferiores a los obte-
nidos en Valencia, especialmente para una duracio´n de 1 s, pudiendo en este caso
adoptarse Tmin = 2 s (Tabla 4.8).
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Figura 4.30.- Distribucio´n horaria del nu´mero medio de pulsos
Tabla 4.8.- Porcentajes de pulsos de muy corta duracio´n - Vivienda 3-A Castello´n
Duracio´n (s) Porcentaje (%) Intervalo (s) Porcentaje (%)
1 0,81 1-5 18,11
2 4,50 6-10 13,24
3 4,77 Suma 31,35
4 4,59
5 3,42
4.3.2.2 Estimacio´n de para´metros para el conjunto de viviendas
Las variables analizadas para el conjunto de las 8 viviendas seleccionadas en
Castello´n quedan representadas en las Figuras 4.31, 4.32 y 4.33.
Los valores de los para´metros del modelo resultan:
αˆ = 0,0251 s−1
λˆ = 0,1333 l/s βˆ = 2,4206
µˆ = 3.731,9 l/d´ıa σˆ = 422,35 l/d´ıa
Aˆ1 = 60,4870 Aˆ2 = -0,7857 Aˆ3 = -0,0356 Cˆ0 = -45,5845
σˆr = 21,7150
A diferencia de lo que ocurr´ıa en el caso de una sola vivienda, cuando se considera
el conjunto de viviendas, resultan unos porcentajes de pulsos de muy corta duracio´n,
bastante similares a los del conjunto de viviendas de Valencia (Tabla 4.9).
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Figura 4.31.- Distribucio´n de las duraciones
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Figura 4.32.- Distribucio´n de las intensidades
4.3.3 Ana´lisis de los datos de Milford
Estos datos forman parte de un intensivo programa de muestreo realizado por el
Profesor Steven Buchberger durante el an˜o 1.997. Comprenden los datos recogidos
en 20 viviendas, desde el 11 de Mayo hasta el 10 de Junio de 1.997. Todas las
viviendas esta´n situadas en una malla final de la red de agua, y pertenecen a una
pequen˜a comunidad al Este de Cincinnati.
Un apropiado equipo de medida fue instalado en cada casa para obtener regis-
tros continuos de consumo de agua. La instrumentacio´n consistio´ en un datalogger
Rustrak Ranger II, un sensor de impulsos 4-29 mA, equipo de contaje y descarga de
datos, una conexio´n de mo´dem COM-504 y un mo´dem de alta velocidad. El sensor
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Figura 4.33.- Distribucio´n horaria del nu´mero medio de pulsos
Tabla 4.9.- Porcentajes de pulsos de muy corta duracio´n - Suma viv. Castello´n
Duracio´n (s) Porcentaje (%) Intervalo (s) Porcentaje (%)
1 3,27 1-5 25,46
2 6,67 6-10 14,92
3 5,86 Suma 40,38
4 5,33
5 4,34
de impulsos transmit´ıa una sen˜al cada segundo a los datalogger, siendo las medidas
convertidas a valores de caudal y almacenadas.
Como se ha indicado anteriormente, el procedimiento utilizado por el Profesor
Buchberger para identificar los pulsos individuales fue similar al que se ha empleado
en el presente trabajo, si bien existen varias diferencias significativas. Por una parte,
respecto a la duracio´n de los pulsos, el Profesor Buchberger interpreto´ que los pulsos
de duracio´n 1 s eran fugas y los elimino´. Por otra parte, respecto a la superposicio´n
de pulsos, si el tiempo entre dos pulsos consecutivos era inferior a 3 s, ambos pulsos
eran combinados en un u´nico pulso, mientras que el ma´ximo nu´mero de pulsos que
permit´ıa superponer era 2. En la presente Tesis no se establecio´ ninguna limitacio´n
ni a la duracio´n mı´nima que pod´ıan tener los pulsos, ni al modo en que pod´ıan
superponerse, si bien en el proceso de separacio´n de pulsos se han analizado las
diferentes combinaciones en que pod´ıan superponerse los pulsos, hasta un ma´ximo
de 4 pulsos.
En la Tabla 4.10 se resumen las principales diferencias entre los procedimientos
utilizados para la identificacio´n de los pulsos rectangulares.
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Tabla 4.10.- Diferencias entre los procedimientos para identificar los pulsos rectangulares
Condicio´n Valencia-Castello´n Milford
Duracio´n mı´nima pulsos Sin l´ımite 2 segundos
Tiempo mı´nimo entre pulsos consecutivos Sin l´ımite 3 segundos
Nu´m. ma´ximo de pulsos superpuestos 4 2
Las diferencias indicadas tienen como consecuencia que, si bien el consumo medio
en las viviendas de Milford es superior al de las viviendas de Valencia o´ Castello´n,
el nu´mero medio de pulsos obtenido es inferior, como se muestra en la Tabla 4.11.
Tabla 4.11.- Comparacio´n de valores medios diarios
Valencia Castello´n Milford
Consumo (l/viv.) 464,97 466,49 603,07
N° pulsos/viv. 103,79 100,90 84,40
Del conjunto inicial de datos facilitado por el Profesor Buchberger, fueron selec-
cionados los datos correspondientes a 14 viviendas, durante la totalidad del per´ıodo
de medida (31 d´ıas).
4.3.3.1 Estimacio´n de para´metros para una vivienda
Las Figuras 4.34, 4.35 y 4.36 ilustran los resultados para la vivienda nu´mero 8.
Se observan en general tendencias similares a las mostradas para el caso de Va-
lencia y Castello´n, por lo que respecta a las duraciones de pulsos, y a la distribucio´n
del nu´mero de pulsos a lo largo del d´ıa. Las intensidades de pulso, a diferencia de
los casos anteriores, presentan una frecuencia decreciente a medida que aumenta la
intensidad, siendo la ma´xima frecuencia la correspondiente a la intensidad mı´nima
analizada.
Los para´metros estimados del modelo son en este caso:
αˆ = 0,0196 s−1
λˆ = 0,1117 l/s βˆ = 1,2121
µˆ = 696,9 l/d´ıa σˆ = 576,2 l/d´ıa
Aˆ1 = 15,1249 Aˆ2 = 3,0873 Aˆ3 = -0,1217 Cˆ0 = 53,5391
σˆr = 3,3198
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Figura 4.34.- Distribucio´n de las duraciones
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Figura 4.35.- Distribucio´n de las intensidades
En cuanto a los pulsos de muy corta duracio´n, se observa en este caso (Tabla
4.12) que pese a haberse eliminado los pulsos de duracio´n 1 s, el porcentaje de pulsos
de duracio´n comprendida entre 1 y 5 s es ligeramente superior al observado en la
vivienda nu´mero 3 de Valencia, pudiendo establecerse Tmin = 2 s.
4.3.3.2 Estimacio´n de para´metros para el conjunto de viviendas
Las Figuras 4.37, 4.38 y 4.39 ilustran el resultado para el conjunto de las 14
viviendas en consideracio´n.
De nuevo, se observan desviaciones de la distribucio´n de frecuencias de las dura-
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Figura 4.36.- Distribucio´n horaria del nu´mero medio de pulsos
Tabla 4.12.- Porcentajes de pulsos de muy corta duracio´n - Vivienda 8 Milford
Duracio´n (s) Porcentaje (%) Intervalo (s) Porcentaje (%)
1 0 1-5 29,60
2 6,16 6-10 11,79
3 10,58 Suma 41,38
4 7,05
5 5,80
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Figura 4.37.- Distribucio´n de las duraciones
ciones de pulso, produciendo la distribucio´n teo´rica, frecuencias ma´s bajas para los
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Figura 4.38.- Distribucio´n de las intensidades
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Figura 4.39.- Distribucio´n horaria del nu´mero medio de pulsos
pulsos de corta duracio´n, que la distribucio´n emp´ırica.
Los valores de los para´metros del modelo para el conjunto de viviendas son:
αˆ = 0,0198 s−1
λˆ = 0,1097 l/s βˆ = 1,5357
µˆ = 8.443,0 l/d´ıa σˆ = 1.662,1 l/d´ıa
Aˆ1 = -4,2142 Aˆ2 = 4,7617 Aˆ3 = -0,1780 Cˆ0 = 164,6639
σˆr = 20,6710
Los porcentajes de pulsos de muy corta duracio´n son similares a los mostrados
para el conjunto de viviendas de Valencia o´ Castello´n, siendo adema´s de destacar el
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que los porcentajes de los intervalos 1-5 s y 6-10 s sean casi coincidentes en los tres
casos analizados (Tabla 4.13).
Tabla 4.13.- Porcentajes de pulsos de muy corta duracio´n - Suma viv. Milford
Duracio´n (s) Porcentaje (%) Intervalo (s) Porcentaje (%)
1 0 1-5 26,89
2 5,81 6-10 14,81
3 7,61 Suma 41,70
4 7,40
5 6,07
4.4 Simulacio´n nume´rica de las demandas de agua
dome´sticas
Con objeto de realizar simulaciones de las demandas de agua dome´sticas, se ha
desarrollado un programa de ordenador en lenguaje Visual Basic.
El procedimiento nume´rico empleado consiste en los siguientes 4 pasos:
1. Generacio´n, de forma aleatoria, de un valor del consumo de agua diario ∀d, de
acuerdo con su correspondiente distribucio´n estad´ıstica.
2. Obtencio´n del valor de C (nu´mero de pulsos/d´ıa), a trave´s de la ecuacio´n
(3.144).
3. Generacio´n de n valores de ocurrencias de pulsos a lo largo del d´ıa, en instantes
τ1, τ2, τ3, . . . τn, por medio de un mecanismo estoca´stico definido por el proceso
de punteo no homoge´neo, con funcio´n de intensidad ν(t). Aqu´ı se aplica de
forma estricta la condicio´n de que la probabilidad de que ocurra un suceso
en el intervalo [t; t+∆t] es igual a [ν(t)·∆t]. Esto produce como resultado,
despue´s de recorrer el d´ıa completo (con generacio´n aleatoria en cada intervalo
de 1 segundo), un valor de n que es habitualmente diferente del valor de C.
4. Tambie´n mediante una generacio´n de nu´meros aleatorios, y usando las respec-
tivas funciones de distribucio´n para la duracio´n y la intensidad de pulso, se
obtienen las intensidades (l/s) I1, I2, I3, . . . In y duraciones (s) T1, T2, T3,
. . . Tn, de forma que los pulsos quedan totalmente definidos.
Para cada conjunto de para´metros del modelo obtenidos en el apartado anterior,
se han simulado series sinte´ticas de consumos de agua a lo largo de 365 d´ıas. El
resultado del modelo ha sido analizado en base a diversos estad´ısticos relevantes,
como son las distribuciones de la intensidad ma´xima diaria y del consumo ma´ximo
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horario, junto con los ma´ximos, valores medios y desviaciones esta´ndar de las si-
guientes variables: consumo diario, nu´mero de horas de consumo a lo largo del d´ıa,
y nu´mero de pulsos por d´ıa.
Adema´s de los resultados mostrados en los siguientes apartados, se han realizado
simulaciones para los conjuntos de viviendas de Valencia, Castello´n y Milford, fijando
el valor de la duracio´n mı´nima en el ajuste de las duraciones de pulso, siendo e´ste
de 1 s en el caso de las viviendas de Valencia y Castello´n, y de 2 s en el de Milford.
Los resultados son muy similares a los que se presentan a continuacio´n, en donde
no se ha establecido una duracio´n mı´nima, por lo que la distribucio´n exponencial de
las duraciones de pulso comienza en T = 0 s. U´nicamente en el caso del conjunto
de viviendas de Milford se aprecia una ligera mejora en el ajuste de los consumos
ma´ximos horarios.
4.4.1 Resultados para una vivienda de Valencia
En la Tabla 4.14 se resumen los resultados para los estad´ısticos elegidos, calcu-
lados tanto para la serie sinte´tica como para la histo´rica.
Tabla 4.14.- Comparacio´n entre la serie sinte´tica y la histo´rica - Viv. 3 Valencia
Consumo diario (l) N° horas consumo/d´ıa N° pulsos/d´ıa
Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist.
Ma´ximo 1.492,23 945,50 24 23 529 345
Media 556,84 499,70 18,38 16,31 193,16 159,92
Desv. est. 214,29 215,22 2,65 2,95 71,77 92,90
Con. ma´x. horario (l) Int. ma´x. diaria (l/s)
Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist.
Ma´ximo 177,96 195,78 0,5959 0,4049
Media 79,46 108,49 0,3998 0,3485
Desv. est. 25,77 49,25 0,0667 0,0402
Los resultados son bastante satisfactorios, especialmente por lo que respecta a
las variables nu´mero de horas de consumo al d´ıa, e intensidad ma´xima diaria (l/s).
En ambos casos, estas variables no han sido utilizadas expl´ıcitamente durante el
procedimiento de estimacio´n de para´metros, y por lo tanto pueden ser consideradas
como un test o´ criterio de validacio´n adecuados para la evaluacio´n del resultado del
modelo.
Aunque el taman˜o de la muestra es claramente muy pequen˜o para poder realizar
un riguroso ana´lisis de extremos, puede obtenerse una indicacio´n del comporta-
miento del modelo a trave´s de la comparacio´n de las distribuciones de probabilidad
emp´ıricas para los ma´ximos. La fo´rmula emp´ırica de Gringorten (4.20), adecuada
para distribuciones extremas, se utiliza para realizar una asignacio´n de probabilidad:
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Fj =
j − 0, 44
n+ 0, 12
(4.20)
siendo:
Fj: probabilidad de que no se supere ese valor;
n: taman˜o de la serie sinte´tica o´ histo´rica;
j : ordinal.
En el presente trabajo, se ha utilizado dicha fo´rmula para obtener las probabili-
dades emp´ıricas correspondientes a los valores de la intensidad ma´xima diaria (l/s)
y del consumo ma´ximo horario (l).
Las Figuras 4.40 y 4.41 muestran los resultados obtenidos, tanto para la serie
sinte´tica como para la histo´rica. Se ha empleado papel Gumbel en los gra´ficos, con
una varianza reducida en ordenadas (escala doble logar´ıtmica). El hecho de utilizar
esa escala en ordenadas se debe a que la funcio´n de distribucio´n de Gumbel, utilizada
habitualmente para los ana´lisis estad´ısticos de las intensidades ma´ximas de lluvia,
tiene la siguiente expresio´n:
F (x) = exp(− exp(−a · (x− b))) (4.21)
siendo:
a: para´metro de escala (o´ concentracio´n);
b: para´metro de localizacio´n.
Por lo tanto, al tomar dos veces logaritmos en la ecuacio´n (4.21), se obtiene la
ecuacio´n de una recta.
Como puede observarse, el modelo genera intensidades ma´ximas diarias superio-
res a las observadas en la serie histo´rica, mientras que el consumo ma´ximo horario es
normalmente inferior al de la serie histo´rica. El ajuste de las intensidades ma´ximas
diarias es mejor que el de los consumos ma´ximos horarios, como puede apreciarse
en las Figuras 4.40 y 4.41, as´ı como si analizamos las desviaciones de los valores de
la serie sinte´tica respecto a la serie histo´rica, segu´n se muestra en la Tabla 4.15.
Tabla 4.15.- Desviaciones producidas entre la serie sint. y la hist. - Viv. 3 Valencia
Mı´nimo Ma´ximo Promedio
Int. ma´x. diaria (l/s) 6% 31% 14%
Con. ma´x. horario (l) 2% 40% 23%
En pro´ximos apartados se analizara´n las causas de estas diferencias, as´ı como el
modo de reducirlas.
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Figura 4.40.- Intensidad ma´xima diaria
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Figura 4.41.- Consumo ma´ximo horario
4.4.2 Resultados para el conjunto de viviendas de Valencia
Cuando se realiza la simulacio´n para el conjunto de viviendas seleccionadas, se
aprecia un mejor ajuste a la serie histo´rica, que en el caso de una sola vivienda.
Las distribuciones de valor extremo muestran en este caso un mejor compor-
tamiento que cuando analizamos una sola vivienda. El ajuste de las intensidades
ma´ximas diarias continu´a siendo mejor que el de los consumos ma´ximos horarios,
segu´n viene reflejado en la Tabla 4.17.
De nuevo, el modelo es capaz de producir ma´ximos mayores que los observados
histo´ricamente en un per´ıodo muy corto, que no pueden ser realmente considerados
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Tabla 4.16.- Comparacio´n entre la serie sinte´tica y la histo´rica - Suma viv. Valencia
Consumo diario (l) N° horas consumo/d´ıa N° pulsos/d´ıa
Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist.
Ma´ximo 5.384,32 4.312,45 24 24 1.261 976
Media 3.330,14 3.254,81 21,72 22,54 756,59 726,54
Desv. est. 729,48 669,92 1,39 0,78 165,98 143,46
Con. ma´x. horario (l) Int. ma´x. diaria (l/s)
Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist.
Ma´ximo 585,99 546,17 1,0397 0,7310
Media 345,30 390,93 0,6876 0,6379
Desv. est. 73,71 95,10 0,1058 0,0550
Tabla 4.17.- Desviaciones producidas entre la serie sint. y la hist. - Suma viv. Valencia
Mı´nimo Ma´ximo Promedio
Int. ma´x. diaria (l/s) 1% 20% 8%
Con. ma´x. horario (l) 9% 20% 12%
como representativos desde un punto de vista estad´ıstico. Este es un punto fuerte del
modelo, que indica su capacidad de generalizacio´n, una propiedad deseable cuando
se pretende utilizar para realizar simulaciones nume´ricas de forma extensiva.
  	
	  ﬁﬀﬂﬃ !"#" %$&')(*,+-

.0/1
2
.4351
2
.7681
2
21
2
681
2
351
2
/1
2
9
1
2
:
1
2
;
1
2
<
1
2
21=3
:
21
/
:
21
9 :
21
:>:
21
; :
21
<>:
21
?
:
21
@
:
681
2
:
681A6
:
BDCFEHGCFIKJMLKN%LPOHQSRAIUT
V
WYX
Z
V
WYX
[ \
] ^
_`badce`-f8chgjiHk _l`badce`nmFcYfoiHk
Figura 4.42.- Intensidad ma´xima diaria
281
CAPI´TULO 4. CONSTRUCCIO´N DEL MODELO. EJEMPLOS
  	
	  ﬁﬀﬂﬃ !"#" %$&')(*,+-

.0/1
2
.4351
2
.7681
2
21
2
681
2
351
2
/1
2
9
1
2
:
1
2
;
1
2
<
1
2
2 6=2%2 3>2%2 /?2%2
9
2?2
:
2?2
;
2?2
<
2?2
@BA"C%DFEGHAJILKNM
O
PRQ
S
O
PRQ
T U
V W
XY[Z]\^Y	_`\badcfe XgY[Z]\^Yih?\R_=cLe
Figura 4.43.- Consumo ma´ximo horario
4.4.3 Resultados para una vivienda de Castello´n
El modelo produce en este caso unos resultados bastante mejores que para los
casos analizados anteriormente correspondientes a las viviendas de Valencia. Es
de destacar el buen ajuste tanto de la intensidad ma´xima diaria, como del consu-
mo ma´ximo horario, si bien continu´a observa´ndose una cierta sobreestimacio´n de
las intensidades ma´ximas diarias, y una subestimacio´n de los consumos ma´ximos
horarios.
Tabla 4.18.- Comparacio´n entre la serie sinte´tica y la histo´rica - Viv. 3-A Castello´n
Consumo diario (l) N° horas consumo/d´ıa N° pulsos/d´ıa
Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist.
Ma´ximo 1.855,79 843,60 24 17 377 175
Media 478,26 369,65 15,91 11,60 95,10 74,00
Desv. est. 223,93 224,66 3,36 3,56 43,78 50,30
Con. ma´x. horario (l) Int. ma´x. diaria (l/s)
Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist.
Ma´ximo 196,03 170,23 0,7352 0,4107
Media 83,14 96,40 0,3166 0,2992
Desv. est. 29,00 42,48 0,0703 0,0571
Respecto a la intensidad ma´xima diaria, cabe indicar adema´s, que las desviacio-
nes producidas entre la serie sinte´tica y la serie histo´rica son incluso menores que
en el caso de la suma de viviendas de Valencia (Tabla 4.19).
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Tabla 4.19.- Desviaciones producidas entre la serie sint. y la hist. - Viv. 3-A Castello´n
Mı´nimo Ma´ximo Promedio
Int. ma´x. diaria (l/s) 0% 11% 5%
Con. ma´x. horario (l) 1% 33% 18%
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Figura 4.44.- Intensidad ma´xima diaria
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Figura 4.45.- Consumo ma´ximo horario
4.4.4 Resultados para el conjunto de viviendas de Castello´n
A diferencia de lo que ocurre en el caso de las viviendas de Valencia, en este caso
el resultado para la suma de viviendas es algo peor que el obtenido para una sola
vivienda, si bien el ajuste a la serie histo´rica continu´a siendo bueno.
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Tabla 4.20.- Comparacio´n entre la serie sinte´tica y la histo´rica - Suma viv. Castello´n
Consumo diario (l) N° horas consumo/d´ıa N° pulsos/d´ıa
Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist.
Ma´ximo 5.775,91 4.407,45 24 24 1.235 908
Media 3.903,78 3.731,95 21,75 22,80 828,57 807,20
Desv. est. 641,19 422,35 1,33 0,86 136,45 58,92
Con. ma´x. horario (l) Int. ma´x. diaria (l/s)
Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist.
Ma´ximo 725,72 718,76 1,1400 0,7594
Media 413,63 495,92 0,7143 0,6796
Desv. est. 77,62 118,89 0,1034 0,0603
Tabla 4.21.- Desviaciones producidas entre la serie sint. y la hist. - Suma viv. Castello´n
Mı´nimo Ma´ximo Promedio
Int. ma´x. diaria (l/s) 0% 23% 7%
Con. ma´x. horario (l) 7% 28% 16%
  	
	  ﬁﬀﬂﬃ !ﬃ"$#ﬂ&%'&%()&*'&+'
,-. 0/121(34
57698;:
5=<>8;:
5@?A8;:
:B8C:
?D8C:
<E8C:
6B8C:
F
8C:
G
8C:
H
8C:
I
8C:
:98;6
G
:B8
F G
:98
GJG
:B8
H G
:98
IKG
:B8;L
G
:98;M
G
?D8;:
G
?D8?
G
?A8N<
G
OQPJRTSBPVU9WYXEZVX\[T]_^ﬃUﬁ`
a
bdc
e
a
bdc
f g
h i
jﬂk&lnmokpAmNqsrut jvklnmokxwVmopyrTt
Figura 4.46.- Intensidad ma´xima diaria
4.4.5 Resultados para una vivienda de Milford
Aunque el resultado global del modelo puede considerarse aceptable, es peor que
el de las viviendas de Valencia o´ Castello´n, existiendo una desviacio´n significativa
en el caso de la distribucio´n extrema de la intensidad ma´xima diaria, como puede
apreciarse en la Figura 4.48.
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Figura 4.47.- Consumo ma´ximo horario
Una posible explicacio´n de este resultado es el procedimiento empleado para
procesar los datos registrados. Como se ha indicado en el apartado 4.3.3, el Pro-
fesor Buchberger considera que so´lo pueden superponerse 2 pulsos, por lo que las
intensidades ma´ximas diarias de la serie histo´rica son como mucho la suma de dos
intensidades de pulso. Por el contrario, en los casos de Valencia y Castello´n, en
donde se ha considerado hasta un total de 4 pulsos superpuestos, se han encontrado
algunas superposiciones de 3 o´ 4 pulsos, dando lugar a valores mayores de la inten-
sidad ma´xima diaria.
Si se compara la Figura 4.48 con las Figuras 4.29 o´ 4.40, puede apreciarse que
en estas dos u´ltimas figuras, la intensidad ma´xima diaria tiene una tendencia mucho
ma´s lineal que en la primera, en donde parece que exista un l´ımite superior para
los valores que puede adoptar esta variable, debido a la restriccio´n en el nu´mero de
pulsos que pueden superponerse. Las grandes desviaciones mostradas en la Tabla
4.23 confirman el resultado gra´fico de la Figura 4.48.
4.4.6 Resultados para el conjunto de viviendas de Milford
En este caso, el ajuste de las series sinte´tica e histo´rica es mejor que para una
sola vivienda. Es de destacar especialmente el buen ajuste de la intensidad ma´xima
diaria, teniendo en cuenta los pobres resultados obtenidos cuando so´lo se analizaba
una vivienda. Al igual que en el caso de una vivienda, se produce una significativa
sobreestimacio´n del nu´mero diario de pulsos (C), si bien el consumo diario obtenido
mediante la serie sinte´tica se ajusta muy bien al de la serie histo´rica.
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Tabla 4.22.- Comparacio´n entre la serie sinte´tica y la histo´rica - Viv. 8 Milford
Consumo diario (l) N° horas consumo/d´ıa N° pulsos/d´ıa
Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist.
Ma´ximo 4.315,89 2.338,56 24 23 836 173
Media 730,68 696,87 18,82 17,87 135,89 72,26
Desv. est. 534,13 576,21 3,37 3,35 97,51 35,60
Con. ma´x. horario (l) Int. ma´x. diaria (l/s)
Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist.
Ma´ximo 382,31 380,79 1,2397 0,3998
Media 107,41 169,32 0,5040 0,3544
Desv. est. 51,93 84,32 0,1310 0,0353
Tabla 4.23.- Desviaciones producidas entre la serie sint. y la hist. - Viv. 8 Milford
Mı´nimo Ma´ximo Promedio
Int. ma´x. diaria (l/s) 1% 116% 40%
Con. ma´x. horario (l) 22% 47% 37%
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Figura 4.48.- Intensidad ma´xima diaria
4.5 Valoracio´n del modelo
El modelo propuesto esta´ basado en un ana´lisis riguroso de las variables que in-
tervienen en los consumos de agua, a pesar de lo cual utiliza funciones matema´ticas
sencillas en su formulacio´n, y el nu´mero de para´metros que se deben estimar es
moderado. Con ello, se ha pretendido conseguir un equilibrio entre la complejidad
anal´ıtica del modelo y el realismo del mismo. Se ha pretendido evitar el uso de fun-
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Figura 4.49.- Consumo ma´ximo horario
Tabla 4.24.- Comparacio´n entre la serie sinte´tica y la histo´rica - Suma viv. Milford
Consumo diario (l) N° horas consumo/d´ıa N° pulsos/d´ıa
Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist.
Ma´ximo 14.212,88 11.800,51 24 24 2.820 1.542
Media 8.514,88 8.443,05 23,73 23,94 1.708,17 1.181,58
Desv. est. 1.797,10 1.662,15 0,52 0,36 357,76 146,45
Con. ma´x. horario (l) Int. ma´x. diaria (l/s)
Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist.
Ma´ximo 1.130,99 1.420,05 1,5641 1,2017
Media 697,69 846,85 0,9655 0,9206
Desv. est. 130,27 195,64 0,1499 0,1292
Tabla 4.25.- Desviaciones producidas entre la serie sint. y la hist. - Suma viv. Milford
Mı´nimo Ma´ximo Promedio
Int. ma´x. diaria (l/s) 1% 11% 5%
Con. ma´x. horario (l) 9% 31% 17%
ciones matema´ticas complejas que hubiesen proporcionado un mayor ajuste de las
series sinte´ticas a los registros histo´ricos, pero que no habr´ıan aportado informacio´n
a los patrones de consumo obtenidos.
En el equilibrio mencionado para la formulacio´n de un modelo, uno de los as-
pectos claves sera´ siempre la fiabilidad y representatividad de los datos originales
utilizados para su calibracio´n. Para ello, debera´n tenerse en cuenta las siguientes
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Figura 4.50.- Intensidad ma´xima diaria
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Figura 4.51.- Consumo ma´ximo horario
consideraciones:
 Debera´ disponerse de series de datos homoge´neas; es decir, las mediciones
realizadas debera´n agruparse por estratos de poblacio´n.
 El nu´mero de mediciones debera´ ser lo suficientemente elevado para que los
resultados sean representativos.
 El proceso de medicio´n se realizara´ con los medios apropiados para evitar
errores de lectura.
 El proceso de separacio´n e identificacio´n de los pulsos individuales debera´
haber sido validado emp´ıricamente.
288
4.5 Valoracio´n del modelo
En relacio´n a las consideraciones anteriores, cabe sen˜alar que en el presente tra-
bajo se ha utilizado un nu´mero de mediciones bastante limitado, tanto por lo que
respecta al nu´mero de viviendas analizadas como a la extensio´n temporal de las
medidas. Por otra parte, al haber empleado viviendas situadas en poblaciones di-
ferentes, no se pueden considerar de una forma conjunta. Asimismo, el proceso de
identificacio´n de los pulsos, si bien ha sido cuidadosamente elaborado, no ha podido
ser contrastado experimentalmente.
A pesar de las limitaciones indicadas, a partir de los resultados mostrados en el
apartado 4.4, se observa que el modelo produce ma´ximos mayores que los obtenidos
en la serie histo´rica. Esta propiedad es importante para la utilizacio´n de las series
sinte´ticas en modelos matema´ticos de redes, observa´ndose que se cumple para todas
las variables analizadas, excepto en el caso del consumo ma´ximo horario, en donde el
modelo produce habitualmente valores ma´s bajos que los de la serie histo´rica, tanto
por lo que respecta a los valores ma´ximo y promedio, como a su desviacio´n esta´ndar.
Se observa asimismo que en general el nu´mero de pulsos producido por el modelo
es mayor que el de la muestra, as´ı como la intensidad ma´xima diaria. En el caso
de esta u´ltima variable, no obstante, el ana´lisis de extremos realizado muestra un
buen ajuste, especialmente cuando se considera un conjunto de varias viviendas. De
hecho, se observa que los resultados de las diferentes variables son mejores cuando
se generan series sinte´ticas correspondientes a un conjunto de viviendas, que a una
u´nica vivienda, lo que es importante de cara a la utilizacio´n del modelo propuesto
para la determinacio´n de los consumos nodales en modelos matema´ticos de redes de
abastecimiento, en donde dichos nudos representan un conjunto de usuarios, que en
el caso de tratarse de viviendas, puede ser del orden de 100.
A falta de disponer de datos ma´s extensos sobre consumos de agua dome´sticos,
se van a analizar seguidamente algunos factores que influyen en el ajuste del modelo
a los registros histo´ricos.
4.5.1 Proceso de punteo a lo largo del d´ıa
En primer lugar, se observa que el patro´n horario de ocurrencia de pulsos muestra
un diferente comportamiento, dependiendo de la hora del d´ıa. Hay una diferencia
significativa entre las horas nocturnas y diurnas, de forma que puede resultar ma´s
conveniente considerar una tasa constante de pulsos durante la noche, y mantener el
polinomio de 3° grado durante el d´ıa, lo que implica un incremento de un para´metro.
Obviamente, las horas a las que empiezan y acaban los per´ıodos nocturnos y diur-
nos, dependera´n de los ha´bitos de los usuarios, por lo que dichas horas debera´n ser
establecidas para cada vivienda o´ sector de la red de abastecimiento.
Por otra parte, adema´s del ciclo diario mencionado, existe tambie´n un ciclo se-
manal, que implica un diferente patro´n para los d´ıas laborables y los fines de semana.
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Por lo tanto, ser´ıa aconsejable obtener diferentes patrones horarios para d´ıas labo-
rables y fines de semana.
En conjunto, si se tuviesen en cuenta las consideraciones anteriores, el modelo
tendr´ıa que incorporar 5 nuevos para´metros, siendo adema´s necesario un importante
incremento de la extensio´n de la serie histo´rica, con objeto de permitir una correcta
estimacio´n de los para´metros.
Por otra parte, si se analizan series de datos que comprendan un per´ıodo de
tiempo ma´s largo (uno o´ varios an˜os), pueden tenerse en cuenta tambie´n variaciones
estacionales de la demanda de agua.
Debido a la limitada extensio´n de las series histo´ricas de que disponemos, no
hemos podido evaluar la bondad de un modelo que tuviese en cuenta estas conside-
raciones. No obstante, en principio cabe pensar que el hecho de que se produzca una
subestimacio´n de los consumos ma´ximos horarios se debe, al menos en parte, a que
la curva horaria de produccio´n de pulsos se ha obtenido como un promedio de las
curvas correspondientes a los diferentes d´ıas en los que se dispon´ıa de mediciones,
sin que se haya podido diferenciar en una curva para d´ıas laborables y otra para
fines de semana.
4.5.2 Duracio´n de los pulsos
La funcio´n exponencial propuesta en el modelo para representar las duraciones
de pulso resulta muy conveniente debido a su simplicidad, y al hecho de incorporar
un so´lo para´metro, lo que contribuye a la parsimonia del modelo.
Por otra parte, cuando comparamos las funciones de densidad muestral y teo´rica,
observamos un buen ajuste de la funcio´n exponencial a las duraciones registradas.
No obstante, un ana´lisis ma´s detallado de las funciones de distribucio´n muestral
y teo´rica, nos revela que la funcio´n exponencial crece ma´s ra´pidamente que la mues-
tral, lo que le impide reproducir adecuadamente los pulsos de larga duracio´n.
Esta incapacidad para generar pulsos de larga duracio´n, tiene como consecuencia
que los consumos ma´ximos horarios producidos por el modelo sean inferiores a los
observados en la serie histo´rica, debido a que en general, en las horas en las que se
producen los consumos ma´ximos horarios, aparecen pulsos de larga duracio´n.
Una forma de corregir este problema consiste en utilizar la funcio´n Gamma como
funcio´n de probabilidad de las duraciones de pulso:
Funcio´n de densidad: f(T ) = λη · T η−1 · exp(−λT )
Γ(η)
(4.22)
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Media: E(T ) =
η
λ
(4.23)
Varianza: V ar(T ) =
η
λ2
(4.24)
Puede comprobarse fa´cilmente que la funcio´n exponencial es un caso particular
de la funcio´n Gamma, puesto que cuando η = 1, obtenemos las expresiones de la
funcio´n exponencial.
La utilizacio´n de la funcio´n Gamma tiene el inconveniente de introducir un
para´metro ma´s en el modelo; no obstante, el ajuste de los pulsos de larga dura-
cio´n es mejor que con la funcio´n exponencial, como se puede apreciar en la Figura
4.52, para el caso de la vivienda n° 3 de Valencia. Hay que indicar que el segundo
gra´fico de dicha Figura es la continuacio´n del primero, para valores grandes de la
duracio´n, habie´ndose modificado la escala del eje de ordenadas, con objeto de poder
apreciar el diferente comportamiento de las funciones representadas.
El ajuste de las duraciones de pulso a una funcio´n Gamma da como resultado
los siguientes valores de los para´metros:
λˆ = 0,0121 s−1
ηˆ = 0,2913
El valor obtenido para el para´metro η, bastante distante de la unidad, indica
que la funcio´n Gamma resultante no va a mostrar una variacio´n similar a la funcio´n
exponencial, lo que pone de manifiesto la utilidad del ajuste propuesto a una funcio´n
Gamma, confirmando el resultado gra´fico mostrado en la Figura 4.52.
Con objeto de comprobar el efecto que produce la consideracio´n de la funcio´n
Gamma para representar las duraciones de pulso, hemos generado una serie sinte´tica
para la vivienda n° 3 de Valencia, indica´ndose a continuacio´n los resultados. En las
Figuras 4.53 y 4.54 aparecen adema´s los valores correspondientes a la simulacio´n
realizada con la funcio´n exponencial, con objeto de apreciar la diferencia de las dos
formulaciones, en el ajuste a la serie histo´rica.
Como puede verse en la Figura 4.54 y en las Tablas 4.26 y 4.27, la variable consu-
mo ma´ximo horario ha mejorado considerablemente respecto al ajuste exponencial,
observa´ndose que en este caso existen valores de la serie sinte´tica que son superiores
a los de la serie histo´rica. Por el contrario, la intensidad ma´xima diaria apenas
experimenta variacio´n respecto a los resultados obtenidos con el ajuste exponencial.
En los dema´s casos analizados en el presente trabajo, se han realizado tambie´n
simulaciones utilizando una funcio´n Gamma para ajustar las duraciones de pulso,
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Figura 4.52.- Comparacio´n entre las funciones exponencial y Gamma
observa´ndose un resultado similar al mostrado para la vivienda 3 de Valencia: mien-
tras que el consumo ma´ximo horario mejora de forma significativa en comparacio´n
al ajuste exponencial, la intensidad ma´xima horaria apenas muestra una muy ligera
mejora.
Por otra parte, se ha evaluado tambie´n el comportamiento de las variables con-
sumo diario y n° pulsos/d´ıa, cuando se utiliza la funcio´n Gamma, resultando en
todos los casos unos valores similares a los obtenidos con la funcio´n exponencial.
Por lo tanto, se puede concluir que la utilizacio´n de la funcio´n Gamma frente a la
funcio´n exponencial, va a producir un mejor comportamiento del consumo ma´ximo
horario, sin que el resto de variables se vean afectadas de forma significativa, por lo
que sera´ conveniente su empleo tan so´lo en aquellas aplicaciones donde sea impor-
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Tabla 4.26.- Vivienda 3 Valencia. Duraciones ajustadas a una funcio´n Gamma
Consumo diario (l) N° horas consumo/d´ıa N° pulsos/d´ıa
Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist.
Ma´ximo 1.317,33 945,50 24 23 386 345
Media 548,44 499,70 18,27 16,31 187,20 159,92
Desv. est. 202,10 215,22 2,60 2,95 64,97 92,90
Cons. ma´x. horario (l) Inten. ma´x. diaria (l/s)
Serie sint. Serie hist. Serie sint. Serie hist.
Ma´ximo 224,86 195,78 0,6599 0,4049
Media 94,08 108,49 0,4015 0,3485
Desv. est. 30,33 49,25 0,0693 0,0402
Tabla 4.27.- Comparacio´n de desviaciones producidas entre la serie sint. y la hist. - Viv.
3 Valencia
Mı´nimo Ma´ximo Promedio
Exponencial 6% 31% 14%
Int. ma´x. diaria (l/s)
Gamma 5% 33% 14%
Exponencial 2% 40% 23%
Con. ma´x. horario (l)
Gamma 3% 32% 18%
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Figura 4.53.- Intensidad ma´xima diaria
tante reproducir de forma adecuada los consumos ma´ximos horarios. Por ejemplo, si
los resultados del modelo se van a emplear para realizar una simulacio´n en per´ıodo
extendido, en donde se vaya a analizar la evolucio´n del agua en los depo´sitos gene-
293
CAPI´TULO 4. CONSTRUCCIO´N DEL MODELO. EJEMPLOS
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Figura 4.54.- Consumo ma´ximo horario
rales de abastecimiento, la fiabilidad del sistema, o´ la calidad del agua en la red,
se debera´ simular adecuadamente esta variable. Por el contrario, cuando se utilice
en modelos esta´ticos, bien para realizar un disen˜o de la red o´ para estudiar futuras
ampliaciones, en los que deben considerarse u´nicamente los ma´ximos caudales que
se van a demandar, no sera´ necesario acudir a esta formulacio´n.
Como se ha indicado en el apartado 4.4, se ha estudiado tambie´n el efecto que
produce el ajuste de las duraciones de los pulsos, fijando una duracio´n mı´nima,
sin que en los casos analizados se hayan apreciado variaciones significativas en los
resultados del modelo. Esto debe ser una consecuencia de que los pulsos observados
muestran frecuencias importantes para duraciones muy pequen˜as (del orden de 1
o´ 2 segundos), no existiendo por tanto apenas diferencia entre las funciones de
probabilidad obtenidas, con la duracio´n mı´nima o´ sin ella. En otras situaciones, en
las que las duraciones observadas mostrasen un valor mı´nimo alejado de T = 0 s,
deber´ıa en principio considerarse un Tmin en el ajuste de las duraciones de pulso.
El mismo planteamiento descrito al analizar la funcio´n exponencial (desplazamiento
del eje de ordenadas) ser´ıa igualmente va´lido en el caso de considerar una funcio´n
Gamma.
4.5.3 Intensidad de los pulsos
Las intensidades de pulso quedan adecuadamente representadas mediante la fun-
cio´n de Weibull, no pareciendo aconsejable la utilizacio´n de una funcio´n con un
mayor nu´mero de para´metros. Comparando las funciones de distribucio´n teo´rica y
muestral, observamos que existe un buen ajuste para todo el rango de variacio´n de
las intensidades, tal como puede apreciarse en la Figura 4.55.
A pesar de lo que acabamos de indicar, se ha observado que las series sinte´ticas
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Figura 4.55.- Comparacio´n de las funciones de distribucio´n teo´rica y muestral
generadas mediante el modelo propuesto muestran una cierta sobreestimacio´n de la
intensidad ma´xima diaria. Dicha sobreestimacio´n se debe fundamentalmente a que
el modelo produce en general un mayor nu´mero de pulsos que los registrados en la
serie histo´rica. Hay que tener en cuenta que la intensidad ma´xima diaria corres-
ponde al caudal punta registrado en una vivienda a lo largo del d´ıa, por lo que
normalmente resulta de la superposicio´n de varios pulsos.
En este sentido, hay que destacar la importancia que tiene la identificacio´n de los
pulsos individuales a partir de los registros de caudales, que constituyen los registros
histo´ricos sin procesar. Tal como se ha visto anteriormente, en el caso de las vivien-
das de Milford, en donde el proceso de identificacio´n de pulsos no contemplaba la
posibilidad de que se produjeran ma´s de dos pulsos superpuestos, las discrepancias
entre la serie sinte´tica y la histo´rica eran apreciablemente mayores que en los casos
de las viviendas de Valencia o´ Castello´n, en donde se permit´ıa un mayor nu´mero de
pulsos superpuestos.
No cabe duda que la identificacio´n de pulsos a partir de los datos agregados de
caudal entran˜a serias dificultades, sobre todo si se tiene en cuenta que, cuando se
produce la superposicio´n de uso de varios aparatos sanitarios, el caudal resultante
no es exactamente igual a la suma de caudales de los aparatos funcionando indivi-
dualmente, sino que es algo menor, como consecuencia del aumento de las pe´rdidas
de carga con el caudal. Dependiendo de la ubicacio´n de los aparatos que se utilizan
simulta´neamente, y de la configuracio´n de la instalacio´n receptora de agua, este
efecto sera´ ma´s o´ menos acusado.
Una posible ayuda para realizar la identificacio´n de pulsos ser´ıa obtener, en las
viviendas en las que se realizan las mediciones de caudal, los patrones de consumo
de los diferentes aparatos, con objeto de tratar posteriormente de identificarlos.
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Este procedimiento esta´ descrito en (DeOreo et al., 1996) y, a falta de disponer de
registros independientes de caudal para cada uno de los aparatos, podr´ıa suponer
una mejora a tener en cuenta en futuros desarrollos.
4.5.4 Ecuacio´n de continuidad
La ecuacio´n (3.143) impone que se cumpla la ecuacio´n de continuidad; es decir,
el volumen total consumido a lo largo del d´ıa es la suma de los volu´menes de todos
los pulsos. Al asumir independencia entre las variables que intervienen, el valor
medio del volumen total es igual al producto de dichas variables. Puesto que esa
ecuacio´n no se utiliza en el procedimiento para identificar los pulsos individuales,
puede ser usada como una forma de comprobar si se verifican las hipo´tesis asumidas.
Cuando se aplica la ecuacio´n (3.143) para obtener el consumo total de la serie
histo´rica, se observan algunas diferencias, como se puede observar en la Tabla 4.28,
en donde ∀tot denota el consumo total registrado durante todos los d´ıas de la se-
rie, mientras que E[∀tot] representa el valor medio del consumo, calculado mediante
(3.143). En la u´ltima columna de dicha Tabla se indica el coeficiente de correlacio´n
entre las duraciones y las intensidades de pulso.
Tabla 4.28.- Comprobacio´n del consumo total
Vivienda C
E[T ]
(s)
E[I]
(l/s)
E[∀tot]
(l)
∀tot
(l)
Error
relativo
(%)
Coeficiente
correlacio´n
N° 1
Valencia
714 75,4413 0,1293 6.965 7.340 5,11 0,06
N° 3
Valencia
2.079 24,1146 0,1206 6.045 6.496 6,94 0,09
N° 4
Valencia
724 31,7503 0,1195 2.746 3.312 17,09 0,35
N° 6
Valencia
1.975 28,7199 0,1016 5.761 5.801 0,69 0,02
N° 7
Valencia
1.424 49,8237 0,1399 9.928 9.151 8,48 -0,06
N° 8
Valencia
859 40,0998 0,1151 3.964 4.072 2,66 0,03
N° 12
Valencia
1.670 39,8317 0,1083 7.201 6.140 17,28 -0,14
N° 1-B
Castello´n
2.059 28,0878 0,1257 7.269 6.738 7,88 -0,11
N° 2-A
Castello´n
1.141 40,2559 0,1086 4.986 6.406 22,17 0,35
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Tabla 4.28.- Comprobacio´n del consumo total
Vivienda C
E[T ]
(s)
E[I]
(l/s)
E[∀tot]
(l)
∀tot
(l)
Error
relativo
(%)
Coeficiente
correlacio´n
N° 3-A
Castello´n
1.110 46,9526 0,1070 5.577 5.545 0,59 -0,01
N° 4-A
Castello´n
1.233 51,7977 0,1214 7.755 8.162 4,99 0,07
N° 5-A
Castello´n
1.254 52,0841 0,0978 6.389 6.034 5,88 -0,08
N° 5-B
Castello´n
1.643 40,6249 0,1294 8.638 8.517 1,42 -0,02
N° 6-A
Castello´n
1.409 35,5682 0,1160 5.812 6.662 12,76 0,18
N° 7-B
Castello´n
2.259 35,2354 0,1243 9.893 7.916 24,98 -0,32
N° 4
Milford
8.650 18,7281 0,0890 14.413 20.718 30,43 0,56
N° 5
Milford
1.897 100,1371 0,1102 20.934 20.503 2,10 -0,01
N° 8
Milford
2.240 50,9388 0,1048 11.958 21.603 44,65 0,60
N° 9
Milford
1.577 80,3944 0,1255 15.914 24.377 34,72 0,45
N° 11
Milford
1.483 36,5226 0,0911 4.937 7.237 31,78 0,59
N° 13
Milford
1.556 74,3278 0,1081 12.508 16.999 26,42 0,51
N° 14
Milford
2.633 30,3331 0,0761 6.080 10.452 41,83 0,40
N° 15
Milford
2.053 66,9922 0,1100 15.129 17.055 11,29 0,12
N° 16
Milford
2.436 30,6466 0,1145 8.547 10.668 19,88 0,30
N° 17
Milford
1.441 57,8626 0,0974 8.125 12.078 32,73 0,56
N° 18
Milford
3.328 70,6887 0,0620 14.596 23.038 36,64 0,44
N° 19
Milford
837 130,7670 0,0749 8.202 12.271 33,16 0,79
N° 20
Milford
3.051 58,0164 0,1326 23.476 35.475 33,82 0,50
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Tabla 4.28.- Comprobacio´n del consumo total
Vivienda C
E[T ]
(s)
E[I]
(l/s)
E[∀tot]
(l)
∀tot
(l)
Error
relativo
(%)
Coeficiente
correlacio´n
N° 21
Milford
3.447 55,4189 0,1108 21.165 29.262 27,67 0,19
A partir de la Tabla 4.28 se observa que las diferencias entre el consumo total
registrado y calculado es moderado para el caso de las viviendas de Valencia y
Castello´n, mientras que en el caso de Milford las diferencias son considerablemente
mayores. Esto se debe a lo siguiente:
 El proceso de identificacio´n de pulsos influye en el resultado final, porque los
tres factores de la ecuacio´n (3.143) dependen de ese proceso, que no fue el
mismo en todos los casos.
 La ecuacio´n (3.143) se aplica cuando la duracio´n y la intensidad son inde-
pendientes. Puesto que en algunos aparatos sanitarios ambas variables esta´n
correlacionadas, no se puede considerar que exista una total independencia,
influyendo esta correlacio´n en el resultado final. Como se puede comprobar, el
coeficiente de correlacio´n promedio entre duraciones e intensidades es 0,05 para
Valencia, 0,01 para Castello´n y 0,43 para Milford, siendo sus errores relativos
promedio, respectivamente, iguales a 8,32%, 9,14% y 29,08%. Al representar
los errores relativos frente al valor absoluto del coeficiente de correlacio´n (Fi-
gura 4.56), se observa que existe una relacio´n entre ambas variables, siendo
mayor el error cuanto mayor es el coeficiente de correlacio´n. Por consiguiente,
la hipo´tesis de independencia resulta fundamental para la validez del modelo.
En el caso de las series sinte´ticas, la diferencia entre el consumo total registrado
y calculado es despreciable, ya que durante el proceso de generacio´n de pulsos, se
impone que se cumpla la ecuacio´n (3.143). Por ejemplo, en el caso de la vivienda 3
de Valencia, el error relativo que se produce es tan so´lo del 0,15%, mientras que en
el caso de la vivienda 8 de Milford resulta un error del 1,04%.
4.6 Conclusiones
En el presente Cap´ıtulo se ha expuesto la forma de generar series sinte´ticas de
consumos a partir del modelo estoca´stico de pulsos rectangulares de Poisson, des-
arrollado en el Cap´ıtulo 3, utilizando para ello las mediciones de consumos llevadas
a cabo en viviendas de tres ciudades diferentes.
El modelo estoca´stico propuesto comprende la modelacio´n de tres feno´menos
aleatorios e independientes entre s´ı: el proceso de punteo en el tiempo, que repre-
senta los instantes de inicio de los pulsos; las duraciones de pulso, y las intensidades
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Figura 4.56.- Relacio´n entre el error relativo del volumen total y el coeficiente de corre-
lacio´n entre duraciones e intensidades
de pulso. Puesto que cada uno de estos feno´menos o´ variables, esta´ asociado a los
pulsos rectangulares de consumo, como paso previo para poder aplicar el modelo, se
necesita disponer de la secuencia de pulsos rectangulares producidos en la vivienda
a lo largo del d´ıa.
Se hace necesario, por tanto, disponer de un proceso para identificar los pulsos
rectangulares a partir del registro continuo de consumos en la vivienda. El proceso
propuesto esta´ basado en el desarrollado por Wells (1994) y Buchberger y Wells
(1996), y comprende dos etapas: suavizacio´n de la sen˜al, y separacio´n de pulsos. En
la primera etapa se eliminan posibles perturbaciones, y se reduce el conjunto inicial
de datos a los instantes en que se producen variaciones significativas de intensidad,
mientras que en la segunda etapa, se analizan los perfiles de intensidad observados,
con objeto de identificar los pulsos rectangulares que los han generado.
El proceso de identificacio´n de pulsos esta´ basado en una serie de reglas emp´ıricas
que pueden aplicarse sin excesivas restricciones, y ha sido cuidadosamente desarro-
llado en la presente Tesis, prestando especial atencio´n a todas las posibles combi-
naciones de pulsos que se pueden producir. No obstante, no ha podido ser validado
experimentalmente, ya que para ello se necesitar´ıa disponer de registros de consumos
independientes, para cada uno de los aparatos sanitarios de una vivienda.
Merece especial atencio´n la comparacio´n entre el procedimiento de identificacio´n
de pulsos elaborado en esta Tesis, que ha sido aplicado a las mediciones realizadas
en Valencia y Castello´n, y el utilizado por el profesor Steven Buchberger, aplicado a
las mediciones de Milford. Si bien en el segundo caso, el consumo diario es superior
al primero, resulta un nu´mero de pulsos diario inferior, como consecuencia de haber
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impuesto unas restricciones ma´s exigentes. Por otra parte, cabe destacar tambie´n
la enorme similitud existente entre las viviendas de Valencia, Castello´n y Milford,
con relacio´n a los porcentajes de los pulsos de corta duracio´n, representando tales
pulsos una proporcio´n importante del total de pulsos que se producen diariamente.
Los 9 para´metros del modelo han sido estimados para las diferentes viviendas
analizadas, a partir de las series histo´ricas de pulsos rectangulares. La estimacio´n
de para´metros para las funciones de probabilidad de las variables que intervienen,
se ha efectuado mediante el me´todo de los momentos.
Una de las hipo´tesis en las que esta´ basado el modelo es que las duraciones y
las intensidades de pulso son variables aleatorias independientes. La obtencio´n del
coeficiente de correlacio´n entre duraciones e intensidades en las diferentes viviendas
analizadas muestra resultados bastante diferentes segu´n la vivienda considerada,
si bien se observa que se obtienen valores mayores para las viviendas de Milford,
resultando valores similares para las viviendas de Valencia y Castello´n. El hecho
de encontrar estas diferencias parece indicar que el procedimiento utilizado para
identificar los pulsos individuales tiene influencia en la naturaleza de los pulsos re-
sultantes, siendo por tanto necesario disponer de un procedimiento que haya sido
validado emp´ıricamente.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que existen determinados usos de agua en
los que la duracio´n y la intensidad esta´n relacionados, por consumirse un volumen
de agua fijo cada vez que se producen. Tal es el caso de los inodoros, las lavadoras
y los lavavajillas. Dependiendo de la cantidad de esos pulsos que se produzcan a lo
largo del d´ıa, con relacio´n al nu´mero total de pulsos, se podra´ considerar en mayor o´
menor medida la validez de la hipo´tesis de independencia. La falta de independencia
entre duraciones e intensidades de pulso tiene como consecuencia que la ecuacio´n
(3.143) no se cumpla, debiendo en tal caso modificarse la ecuacio´n de cierre del
modelo.
La evaluacio´n del modelo ha sido realizada a trave´s del ana´lisis de las series
sinte´ticas generadas con las rutinas de ca´lculo apropiadas, de acuerdo con la formu-
lacio´n del modelo. Se han calculado algunos estad´ısticos relevantes, tanto para las
series histo´ricas como para las sinte´ticas, que permiten una evaluacio´n del resultado
del modelo, habiendo prestado especial atencio´n en el ana´lisis de las variables inten-
sidad ma´xima diaria (l/s) y consumo ma´ximo horario (l).
Con relacio´n a estas dos u´ltimas variables, los mejores resultados se obtienen
cuando se estiman los para´metros para un conjunto de viviendas, mientras que en
ocasiones, las series correspondientes a una sola vivienda producen desviaciones sig-
nificativas. Esto apunta hacia un uso pra´ctico del modelo para la simulacio´n de
redes de abastecimiento de agua, en donde son de intere´s las variaciones horarias
de las demandas de los nudos, siendo normalmente cada demanda obtenida como
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suma de las demandas de un grupo de viviendas. En realidad, no tendr´ıa sentido
la utilizacio´n del modelo para simular los consumos de agua de una u´nica vivienda,
puesto que no existe ninguna aplicacio´n, salvo el disen˜o de instalaciones interiores,
en las que pueda tener intere´s la simulacio´n del consumo de una sola vivienda.
Los consumos ma´ximos horarios producidos por el modelo muestran un peor
ajuste que las intensidades ma´ximas diarias. Tanto los valores ma´ximos de esta
variable como su desviacio´n esta´ndar son inferiores a los de la serie histo´rica, debido
a una serie de motivos que han sido analizados en el apartado 4.5. Entre ellos,
cabe destacar el hecho que la curva horaria de produccio´n de pulsos se ha obtenido
como un promedio de las curvas de los diferentes d´ıas, si bien existen diferencias
significativas en los patrones de consumo dependiendo del d´ıa de la semana, espe-
cialmente si comparamos los patrones correspondientes a los d´ıas laborables y los
fines de semana. Por otro lado, el ajuste de las duraciones de pulso a una funcio´n
exponencial tiene como consecuencia que los pulsos de larga duracio´n no pueden ser
reproducidos adecuadamente, lo que conlleva a la obtencio´n de consumos ma´ximos
horarios inferiores a los de la serie histo´rica. Una posible solucio´n a este u´ltimo
problema consiste en la utilizacio´n de una funcio´n Gamma en lugar de la funcio´n
exponencial, si bien tiene el inconveniente de an˜adir un para´metro ma´s al modelo.
Con respecto a la intensidad ma´xima diaria, los resultados son bastante satisfac-
torios, obteniendo unas desviaciones promedio respecto a la serie histo´rica inferiores
al 8%, cuando se realizan simulaciones para un conjunto de viviendas. En este caso,
los valores obtenidos en la simulacio´n son mayores a los de la serie histo´rica, siendo
consecuencia de que el modelo genera una sobreestimacio´n en el nu´mero de pulsos
producidos. No parece en principio que el ajuste de las intensidades de pulso a una
funcio´n Weibull pueda tener influencia en dicha desviacio´n.
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5.1 Introduccio´n
Cuando se analiza una red de abastecimiento, debe conocerse la demanda en
los nudos de consumo de la red, cada uno de los cuales representa un conjunto de
usuarios. Mediante el modelo estoca´stico desarrollado en el Cap´ıtulo 3, es posible
obtener series sinte´ticas de consumos correspondientes a un usuario individual de
una red de abastecimiento. Para ello, deben realizarse previamente medidas deta-
lladas del consumo de agua requerido por dicho usuario, con objeto de determinar
los para´metros del modelo.
Si fuera posible determinar los para´metros de cada uno de los usuarios de una
red, se podr´ıan generar series sinte´ticas de consumos para todos los nudos, median-
te superposicio´n de los consumos correspondientes a los usuarios asignados a cada
nudo. En te´rminos estad´ısticos, los estudios que comprenden a todos los usuarios
suponen el uso de poblaciones enteras. Sin embargo, una enumeracio´n completa
o´ inventario de todos los usuarios puede no siempre abarcar a toda la poblacio´n,
porque adema´s de las poblaciones definidas en te´rminos de usuarios, que se pueden
considerar como finitas o´ delimitadas, algunos estudios pueden requerir definiciones
extendidas de las poblaciones. Por ejemplo, una poblacio´n en estudio puede definir-
se como las cantidades mensuales de consumo de agua de todos los usuarios durante
un tiempo horizonte. Puesto que tal definicio´n incluye el consumo de agua futuro,
los registros histo´ricos de consumos constituyen so´lo una parte (o´ una muestra) de
la poblacio´n total.
Por otra parte, el estudio de la poblacio´n completa supondr´ıa un coste desme-
surado, tanto en dinero como en tiempo empleado. Por ello, el conocimiento del
consumo de agua se obtiene de forma invariable mediante muestras o´ fragmentos de
la poblacio´n total. El muestreo tiene una serie de ventajas en relacio´n a una enu-
meracio´n completa o´ censo de la poblacio´n en estudio. En primer lugar, supone una
economı´a, puesto que si en lugar de examinar todos los elementos, se examinan so´lo
unos cuantos, el coste sera´ inferior, tanto en valor absoluto como en valor relativo;
es decir, el coste en relacio´n a la cantidad de informacio´n obtenida. Adema´s, se
obtendra´ informacio´n de forma ma´s ra´pida, frecuente y detallada, lo que aumentara´
su utilidad en el caso de feno´menos dina´micos. Por u´ltimo, es posible cuidar ma´s la
precisio´n de la observacio´n o´ medida de cada elemento al utilizar muestras, por el
mejor entrenamiento y formacio´n del personal, uso de instrumentos ma´s adecuados
y mayor supervisio´n e intensidad en los controles.
Se entiende por lo tanto por muestra, un subconjunto lo ma´s representativo posi-
ble de una poblacio´n, y por muestreo, el procedimiento mediante el cual se obtienen
una o´ ma´s muestras. La seleccio´n del me´todo de muestreo se realiza en funcio´n de
los objetivos del estudio, de las pautas de variabilidad en la poblacio´n, del coste aso-
ciado a la obtencio´n de informacio´n, y de la accesibilidad de la misma. En cualquier
caso, el tipo de muestreo elegido debe garantizar representatividad, puesto que la
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inferencia se caracterizara´ por aplicar al colectivo las conclusiones obtenidas a partir
de la muestra, y dependiendo de co´mo se haya constituido e´sta, se seguira´n unos u
otros resultados.
En el presente Cap´ıtulo, se van a analizar los diferentes tipos de muestreo existen-
tes, aplicando a continuacio´n los conceptos desarrollados a disen˜ar un procedimiento
de muestreo que permita determinar los para´metros del modelo para una red com-
pleta. Asimismo, se analizara´ la sensibilidad del modelo a los para´metros que lo
definen, con objeto de evaluar el grado de precisio´n que se debera´ alcanzar en la
determinacio´n de los para´metros poblacionales.
5.2 Procedimientos de muestreo
Los procedimientos de muestreo pueden clasificarse con cara´cter general, en pro-
babil´ısticos y no probabil´ısticos. En el muestreo probabil´ıstico se realiza una selec-
cio´n aleatoria, y es susceptible de aplicarle la teor´ıa del muestreo para validar las
medidas obtenidas a trave´s del muestreo. Por otra parte, el muestreo no proba-
bil´ıstico no incluye una seleccio´n aleatoria, estando restringidas las muestras a so´lo
una parte de la poblacio´n.
Dentro del muestreo no probabil´ıstico, existen a su vez dos tipos de muestreo,
denominados muestreo intencional o subjetivo y muestreo sin norma, circunstancial
o´ erra´tico. En el primero es la persona que selecciona la muestra la que procura
que e´sta sea representativa; por consiguiente, la representatividad depende de su
intencio´n u opinio´n, y la evaluacio´n de la representatividad es subjetiva. En este
caso, la composicio´n de la muestra puede estar influida por las preferencias o´ ten-
dencias, au´n las subconscientes o´ inconscientes, del individuo que la obtiene, y no
so´lo por factores objetivos que deben tenerse en cuenta de modo riguroso. Este tipo
de muestreo carece pues, de una base teo´rica satisfactoria, a pesar de lo cual su uso
esta´ bastante generalizado, pudiendo ser adecuado si se tiene un buen conocimiento
a priori de la poblacio´n.
En el muestreo sin norma, la muestra se obtiene sin aplicar ningu´n criterio,
seleccionando los elementos de cualquier manera, por razones de comodidad o´ pro-
ximidad de los elementos. So´lo en el caso de que la poblacio´n sea homoge´nea, la
representatividad de tal muestra puede ser satisfactoria.
El muestreo probabil´ıstico es el u´nico susceptible de tratamiento estad´ıstico, y
al que nos referiremos en el resto del Cap´ıtulo. Mediante este muestreo, es posible
calcular de antemano cua´l es la probabilidad de obtener cada una de las muestras que
sea posible seleccionar. Para esto, es necesario que la seleccio´n pueda considerarse
como una prueba o´ experimento aleatorio, de los que constituyen la base de la
teor´ıa de la probabilidad en la cual se funda la estad´ıstica matema´tica. Dentro del
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Figura 5.1.- Principales procedimientos de muestreo en el espacio
muestreo probabil´ıstico existen diferentes me´todos, siendo los ma´s importantes los
que se relacionan seguidamente (Figuras 5.1 y 5.2):
Muestreo aleatorio simple: Cada una de las N unidades de la poblacio´n tiene
la misma probabilidad de ser seleccionada para una muestra de taman˜o n. Es
adecuado cuando no hay tendencias, ciclos o´ pautas en las variables a observar,
y cuando la poblacio´n es homoge´nea respecto a factores que pueden influir en
las mismas. El muestreo aleatorio simple en poblaciones finitas de taman˜o
N puede ser con reemplazamiento o´ sin reemplazamiento. En el primer ca-
so, todas las muestras y en consecuencia, todas las unidades de la poblacio´n,
tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas para formar parte de la
muestra, por lo que los resultados de las n observaciones son siempre inde-
pendientes. Formalmente coincide con el muestreo de poblaciones infinitas,
ya que al devolver a la poblacio´n cada elemento extra´ıdo de la misma, una
vez anotadas sus caracter´ısticas, la poblacio´n es inagotable. En el muestreo
sin reemplazamiento, todas las unidades de la poblacio´n tienen la misma pro-
babilidad de ser extra´ıdas, pero si la poblacio´n es finita, la probabilidad de
que salga un elemento dependera´ de los que fueron separados anteriormente
para formar parte de la muestra y dejaron, por tanto, de pertenecer a los se-
leccionables. Por lo tanto, en este caso, el resultado de la extraccio´n de cada
elemento es aproximadamente independiente de los anteriores a e´l, cuando n
es mucho ma´s pequen˜o que N . El muestreo aleatorio simple sin reposicio´n
se denomina tambie´n muestreo irrestricto aleatorio. Normalmente, cuando se
habla de muestreo aleatorio simple sin especificar si hay o´ no reposicio´n, se
sobreentiende que se trata de muestreo aleatorio simple sin reposicio´n.
Muestreo estratificado: Con objeto de mejorar las estimaciones mediante el pre-
vio agrupamiento de los elementos ma´s parecidos entre s´ı, se divide la pobla-
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Figura 5.2.- Principales procedimientos de muestreo en el tiempo o´ en una dimensio´n
cio´n en L subpoblaciones o´ estratos, combinando las observaciones de todos
los estratos para extraer conclusiones respecto a la poblacio´n en estudio. Si la
seleccio´n dentro de cada estrato se realiza mediante muestreo aleatorio simple,
a este me´todo se le denomina muestreo estratificado aleatorio, pero en gene-
ral nada impide utilizar diferentes tipos de seleccio´n en cada estrato. Para
un estrato en particular, pueden pertenecer todas sus unidades a la muestra,
parte de ellas o´ ninguna. Tambie´n puede ocurrir que para formar la muestra
estratificada, se obtengan elementos de todos los estratos o´ so´lo de parte de
ellos. La ventaja principal que puede conseguirse estratificando es aumentar
la precisio´n de las estimaciones al agrupar elementos con caracter´ısticas co-
munes. En el caso extremo, si pudiera conseguirse que cada estrato estuviese
constituido por elementos ide´nticos, bastar´ıa tomar L elementos, uno por es-
trato, y la representatividad ser´ıa perfecta. Adema´s de conseguir mediante la
estratificacio´n, la obtencio´n de muestras ma´s representativas, puede lograrse
un mejor aprovechamiento de la organizacio´n administrativa, y en general de
las particularidades de diferentes grupos de elementos de la poblacio´n.
Muestreo por conglomerados o´ a´reas: Consiste este me´todo en sustituir las
unidades f´ısicas, elementales o´ u´ltimas, a las cuales se refiere el estudio, por
unidades primarias de muestreo o´ conglomerados que comprendan un grupo
de aquellas, de tal forma que no existan solapamientos entre los conglomerados
y que e´stos contengan en todo caso a la poblacio´n en estudio. En este tipo
de muestreo se seleccionan al azar algunas unidades primarias, y dentro de
ellas se observan todos los elementos. Los conglomerados pueden ser de igual
o´ de distinto taman˜o, y han de ser lo ma´s heteroge´neos posible dentro de ellos,
y lo ma´s homoge´neos posible entre ellos, de tal forma que la situacio´n ideal
ser´ıa que un u´nico conglomerado pudiese representar fielmente a la poblacio´n
(muestra de taman˜o uno con mı´nimo coste). Se observa que la situacio´n ahora
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es la complementaria a la del caso de los estratos. Con frecuencia estos con-
glomerados son superficies o´ a´reas en que se ha dividido el terreno o´ a´mbito
ocupado por la poblacio´n en estudio. El empleo de conglomerados o´ a´reas
como unidades de muestreo se justifica por razones de economı´a (en sentido
amplio; esto es, economı´a en coste, en tiempo y en recursos), y en ciertos casos
por la disminucio´n de sesgos al facilitarse la supervisio´n.
Muestreo bieta´pico: Puede considerarse este me´todo como una modificacio´n del
anterior, cuando no forman parte de la muestra todos los elementos o´ uni-
dades de los conglomerados, sino que, una vez seleccionados e´stos, se efectu´a
una nueva seleccio´n o´ submuestreo dentro de cada uno. Se tienen as´ı definidas
dos etapas en el muestreo: en la primera etapa, se selecciona una muestra de
n conglomerados de taman˜os Mi, i = 1, 2, . . . , n, mientras que en la segunda
etapa se selecciona independientemente en cada conglomerado de la primera
etapa, una submuestra de mi unidades elementales. En ambas etapas la selec-
cio´n puede ser con o´ sin reposicio´n, aunque en la segunda etapa suele usarse
muestreo sin reposicio´n. Si en la segunda etapa, y dentro de cada conglomera-
do de la primera etapa, se vuelve a realizar un muestreo por conglomerados, de
forma que en una tercera etapa se eligen sub-submuestras de unidades elemen-
tales, se esta´ ante un muestreo trieta´pico. De esta forma, se puede generalizar
al muestreo polieta´pico.
Muestreo sistema´tico: Los elementos de la muestra se seleccionan en localizacio-
nes y/o´ momentos segu´n una pauta temporal o´ espacial, que se establece pre-
viamente (por ejemplo, a intervalos constantes de tiempo, o´ en puntos equidis-
tantes en una zona geogra´fica). Suponiendo que el taman˜o de la poblacio´n sea
N , para obtener una muestra de taman˜o n, siendo N mu´ltiplo de n, N = k ·n,
habra´ de elegirse aleatoriamente, como origen o´ primer elemento, un nu´mero
entre 1 y k. Con esto, quedar´ıan automa´ticamente elegidos los n−1 elementos
siguientes, seleccionando, dentro de cada zona, la unidad que ocupa el mismo
lugar que el que ocupaba la primera unidad seleccionada dentro de la primera
zona. Todas las muestras tendra´n probabilidades iguales a la probabilidad de
seleccio´n aleatoria simple de su primera unidad en la primera zona; es decir,
todas las muestras tendra´n probabilidad 1/k = n/(k ·n) = n/N . Adema´s, da-
do que es imposible que una unidad de la poblacio´n aparezca ma´s de una vez
en una muestra, el muestreo sistema´tico es un muestreo sin reposicio´n. Este
me´todo es fa´cil de implementar y adecuado para estudiar la variabilidad tem-
poral (ciclos, estacionalidad, etc.) y/o´ espacial, si la frecuencia de muestreo es
adecuada.
Otros me´todos: Existen otros tipos de muestreo de intere´s para la resolucio´n de
problemas particulares. As´ı, el muestreo doble se aplica cuando hay dos o´ ma´s
me´todos para medir una caracter´ıstica, que difieren en precisio´n y coste. En
este tipo de muestreo se toma una muestra, generalmente grande, de forma
ra´pida, sencilla y poco costosa, a fin de que su informacio´n sirva de base para
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la seleccio´n de otra ma´s pequen˜a, relativa a la caracter´ıstica que constituye el
objeto del estudio propiamente dicho. Se supone que la variable considerada
en la muestra grande es una variable auxiliar relacionada con la que interesa
de manera especial. El muestreo polifa´sico es una generalizacio´n del anterior
para ma´s de una variable auxiliar. En la pra´ctica, es frecuente el uso de
me´todos mixtos y disen˜os complejos, como combinacio´n de los anteriormente
expuestos. Por ejemplo, es muy frecuente empezar clasificando la poblacio´n
en estratos, dividir despue´s cada uno de e´stos en a´reas o´ conglomerados a
seleccionar, y establecer as´ı cierto nu´mero de etapas, en algunas de las cuales
se usa seleccio´n aleatoria y en otras sistema´tica. Aunque no sea en general
recomendable, algunas veces se combinan tambie´n me´todos probabil´ısticos e
intencionales o´ subjetivos.
5.3 Estimadores
Representando el conjunto de las N unidades que constituyen la poblacio´n finita
objeto de estudio mediante U = {U1, U2, . . . , UN}, una muestra de taman˜o n puede
considerarse como un subconjunto ordenado Si = {Ui1, Ui2, . . . , Uin}, de n elemen-
tos de U , donde Uij denota el elemento que ocupa el lugar j en la muestra Si. El
conjunto de las Nn muestras posibles de taman˜o n que se pueden formar con los N
elementos de la poblacio´n U es el espacio muestral S. Se considera el subconjunto
Si ordenado porque, en general, el orden de colocacio´n de los elementos en las mues-
tras puede intervenir, siendo distintas entre s´ı muestras con los mismos elementos,
colocados en diferente orden. Sin embargo, lo habitual es que el orden de colocacio´n
de los elementos en las muestras no intervenga, en cuyo caso suele expresarse una
muestra de taman˜o n como s = {u1, u2, . . . , un}.
A partir de una muestra, seleccionada mediante un determinado me´todo de mues-
treo, se estiman las caracter´ısticas poblacionales (media, total, proporcio´n, etc.) con
un error cuantificable y controlable. Las estimaciones se realizan a trave´s de fun-
ciones matema´ticas de la muestra denominadas estimadores, que se convierten en
variables aleatorias al considerar la variabilidad de seleccio´n de las muestras, y que
por tanto cumplen las condiciones de una funcio´n de medida. Los errores se cuan-
tifican mediante varianzas, desviaciones t´ıpicas o´ errores cuadra´ticos medios de los
estimadores, que miden la precisio´n de los mismos.
Considerando una poblacio´n finita U en la que esta´ definida una cierta carac-
ter´ıstica X, que toma el valor nume´rico Xi sobre la unidad Ui, i = 1, 2, . . . , n,
se puede definir una cierta funcio´n θ de los N valores Xi, denominada para´metro
poblacional. Los ma´s utilizados son los siguientes:
 Total poblacional: θ(X1, . . . , XN) =
N∑
i=1
Xi
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 Media poblacional: θ(X1, . . . , XN) =
1
N
N∑
i=1
Xi
Una vez seleccionada una muestra s, a partir de ella se pretende estimar el
para´metro poblacional θ mediante una funcio´n θˆ = θˆ(s(X)) = θˆ(X1, . . . , Xn) basada
en los valores Xi, i = 1, 2, . . . , n que toma la caracter´ıstica X sobre las unidades de
la muestra s. De esta forma, resulta:
 Total muestral: θˆ(X1, . . . , Xn) =
n∑
i=1
Xi
 Media muestral: θˆ(X1, . . . , Xn) =
1
n
n∑
i=1
Xi
Se denomina estimador del para´metro poblacional θ a la funcio´n θˆ que asocia a
cada muestra s el valor nume´rico θˆ(s(X)) = θˆ(X1, . . . , Xn), y a los valores θˆ(s(X))
para cada s se les denomina estimaciones. Dada la muestra s = {u1, u2, . . . , un},
suele especificarse el conjunto de valoresXi, i = 1, 2, . . . , n que toma la caracter´ıstica
X sobre las unidades de la muestra s mediante s(X) = {X1, X2, . . . , Xn}. Al con-
siderar todas las muestras s del espacio muestral S asociado al procedimiento de
muestreo, y los valores que toma la caracter´ıstica X sobre dichas muestras, se ob-
tiene el conjunto S(X) = {s(X)/s ∈ S}.
La construccio´n de un estimador ha de ser tal que la funcio´n θˆ, que asocia a cada
muestra s el valor nume´rico θˆ(s(X)) = θˆ(X1, . . . , Xn) sea calculable y este´ definida
para todas las muestras s del espacio muestral S generado por el procedimiento de
muestreo considerado. Generalmente para construir estimadores se utiliza el princi-
pio de analog´ıa; es decir, se estima un para´metro poblacional a partir del estimador
muestral ana´logo (por ejemplo, se utiliza la media muestral, para estimar la media
poblacional, etc.). No siempre estos estimadores por analog´ıa tienen las propiedades
ma´s deseables, pero suelen ser siempre consistentes, y a veces puede corregirse su
sesgo multiplica´ndolos por una constante convenientemente elegida.
Puesto que un estimador es una variable aleatoria unidimensional, interesa definir
sus caracter´ısticas de centralizacio´n y dispersio´n, utiliza´ndose para ello los siguientes
conceptos:
1. Esperanza matema´tica del estimador θˆ:
E(θˆ) =
∑
S
θˆ(si)P (si) (5.1)
2. Varianza del estimador θˆ:
var(θˆ) = E(θˆ − E(θˆ))2 = E(θˆ2)− (E(θˆ))2 (5.2)
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3. Error de muestreo del estimador θˆ, igual a su desviacio´n t´ıpica:
σ(θˆ) = +
√
var(θˆ) (5.3)
4. Error relativo de muestreo del estimador θˆ, igual a su coeficiente de variacio´n:
CV (θˆ) =
σ(θˆ)
E(θˆ)
(5.4)
5. Acuracidad del estimador θˆ, igual al error cuadra´tico medio del estimador, que
cuantifica la concentracio´n de las estimaciones alrededor del valor verdadero
del para´metro θ:
ECM(θˆ) = E(θˆ − θ)2 (5.5)
6. Sesgo del estimador θˆ, que cuantifica la distancia entre el valor esperado del
estimador y el verdadero valor del para´metro:
B(θˆ) = E(θˆ)− θ (5.6)
Dos propiedades convenientes de los estimadores es que sean insesgados y con-
sistentes. Se dice que el estimador θˆ del para´metro poblacional θ es insesgado para
θ cuando su sesgo es nulo; es decir, cuando el valor esperado del estimador θˆ y el
valor verdadero del para´metro θ coinciden. Expresado de forma matema´tica:
θˆ es insesgado para θ ⇔ E(θˆ) = θ ⇔ B(θˆ) = 0
Se dice que el estimador θˆ del para´metro poblacional θ es consistente para θ
cuando su sesgo tiende a cero al aumentar el taman˜o de la muestra:
θˆ es consistente para θ ⇔ B(θˆ)→ 0 cuando n→ N
5.3.1 Estimacio´n puntual y por intervalos de confianza
Cuando se realiza una afirmacio´n acerca de los para´metros de la poblacio´n en
estudio, basa´ndose en la informacio´n contenida en la muestra, bien sea mediante
los valores puntuales de un estad´ıstico, o´ bien sea sen˜alando un intervalo de valores
dentro del cual se tiene confianza de que este´ el valor del para´metro, nos encontra-
mos ante estimaciones. En el primer caso, estamos ante el proceso de estimacio´n
puntual, en el que se utilizan directamente los valores de un estad´ıstico sobre la
muestra dada, denominado estimador puntual. En el segundo caso, estamos ante
la estimacio´n por intervalos, donde se calcula un intervalo de confianza en el que
razonablemente cae el valor estimado con un nivel de confianza prefijado.
Hasta ahora se ha considerado que la caracter´ıstica X definida sobre los ele-
mentos de la poblacio´n es cuantitativa; sin embargo, tambie´n se pueden definir
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caracter´ısticas cualitativas sobre los elementos de la poblacio´n, como su pertenencia
o´ no a una determinada clase A. Si para cada unidad ui, i = 1, 2, . . . , N se define la
caracter´ıstica Ai que toma valor 1 si la unidad ui pertenece a la clase A, y que toma
valor 0 en caso contrario, se puede definir el total de elementos de la poblacio´n que
pertenecen a la clase A (total de clase), y la proporcio´n de elementos de la poblacio´n
que pertenecen a la clase A (proporcio´n de clase) de la forma siguiente:
Total de clase: A = θ(A1, . . . , AN) =
N∑
i=1
Ai (5.9)
Proporcio´n de clase: P = θ(A1, . . . , AN) =
A
N
=
N∑
i=1
Ai
N
(5.10)
Estos para´metros, junto con el total poblacional y la media poblacional definidos
anteriormente, son los cuatro para´metros poblacionales ma´s t´ıpicos a estimar. De
esta forma, se observa que en general, un para´metro poblacional θ puede expre-
sarse como una suma de elementos Yi, funcio´n de los valores que la caracter´ıstica
cuantitativa X o´ la cualitativa A, toma sobre los elementos de la poblacio´n:
θ =
N∑
i=1
Yi (5.11)
siendo
 Yi = Xi para el total poblacional
 Yi = Xi/N para la media poblacional
 Yi = Ai para el total de clase
 Yi = Ai/N para la proporcio´n de clase
Existen razones por las que las mejores propiedades de los estimadores puntua-
les para estos para´metros poblacionales t´ıpicos, suelen presentarlas los estimadores
lineales insesgados de la forma:
θˆ =
n∑
i=1
wiYi (5.12)
en donde wi son coeficientes de ponderacio´n que pueden depender, entre otros fac-
tores, del taman˜o de las unidades muestrales, del orden de colocacio´n de las mismas
en la muestra, y sobre todo de la probabilidad que tiene la unidad ui de pertenecer
a la muestra, segu´n el me´todo de muestreo considerado.
Realizar una estimacio´n por intervalos (o´ definir un intervalo de confianza) para
un para´metro poblacional θ al nivel de confianza α es hallar un intervalo real para
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el que se tiene una probabilidad 1 − α de que el verdadero valor del para´metro
θ caiga dentro del citado intervalo. El valor 1 − α se suele denominar coeficiente
de confianza, y el intervalo se llama un intervalo de confianza del 100(1 − α)%.
Selecciones t´ıpicas (aunque arbitrarias) del valor de α son 0,01, 0,05 y 0,1. Bajo
muestreo aleatorio simple, un intervalo de confianza del 95% tiene la interpretacio´n
de que para el 95% de las posibles muestras de taman˜o n, el intervalo cubre el valor
verdadero del para´metro poblacional.
5.3.1.1 Intervalos de confianza cuando el estimador es insesgado
Para estimadores insesgados, es necesario distinguir entre el caso en que la dis-
tribucio´n del estimador es normal, y el caso en que dicha distribucio´n no puede
asegurarse que sea normal.
El estimador θˆ tiene una distribucio´n normal En este caso, para un nivel de
confianza α prefijado, se tiene:
P
(
−λα ≤ θˆ − θ
σ(θˆ)
≤ λα
)
= 1− α (5.13)
Teniendo en cuenta que la variable (θˆ− θ)/σ(θˆ) tendra´ una distribucio´n normal
esta´ndar, as´ı como la simetr´ıa de dicha distribucio´n respecto al eje de ordenadas,
resulta:
λα = F
−1
N(0,1)
(
1− α
2
)
(5.14)
siendo FN(0,1) la funcio´n de distribucio´n de la normal esta´ndar.
De esta forma, el intervalo de confianza para el para´metro poblacional θ basado
en θˆ resultara´:
[θˆ − λασ(θˆ), θˆ + λασ(θˆ)]
Es usual que no se conozca el valor de σ(θˆ) porque en su ca´lculo intervienen
datos poblacionales no conocidos, utiliza´ndose en su lugar su estimacio´n σˆ(θˆ), que
depende u´nicamente de datos muestrales conocidos. En tal caso, el intervalo de
confianza es:
[θˆ − λασˆ(θˆ), θˆ + λασˆ(θˆ)]
En este caso, no se puede afirmar con exactitud que dicho intervalo cubre a θ
con probabilidad 1− α, tan so´lo es cierto de forma aproximada.
Si resulta dudoso que θˆ tenga una distribucio´n normal, puede utilizarse la dis-
tribucio´n t de Student con n − 1 grados de libertad para calcular el intervalo de
confianza para θ:
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[θˆ − tασˆ(θˆ), θˆ + tασˆ(θˆ)]
siendo
tα = F
−1
tn−1
(
1− α
2
)
El estimador θˆ no tiene una distribucio´n normal En este caso, se puede usar
la desigualdad de Tchebychev, segu´n la cual:
P
(
|θˆ − E(θˆ)| < k
)
≥ 1− var(θˆ)
k2
, ∀k > 0 (5.18)
Para un nivel de significacio´n α determinado, se puede tomar k = σ(θˆ)/
√
α,
quedando la desigualdad de Tchebychev de la forma:
P
(
−σ(θˆ)√
α
≤ θˆ − θ ≤ σ(θˆ)√
α
)
= 1− α (5.19)
Por lo tanto, resulta un intervalo de confianza:
[θˆ − σ(θˆ)√
α
, θˆ +
σ(θˆ)√
α
]
Este intervalo suele ser ma´s ancho que el obtenido cuando la distribucio´n de θˆ
es normal, siendo mayor la anchura a medida que θˆ se aleja ma´s de la normalidad.
Puesto que una estimacio´n por intervalos es tanto mejor cuanto ma´s reducido sea el
intervalo de confianza, la propiedad de normalidad es muy deseable.
5.3.1.2 Influencia del sesgo en los intervalos de confianza
En el caso de que el estimador sea sesgado, se cumplira´:
θˆ − E(θˆ) = θˆ − θ −B(θˆ) (5.21)
Admitiendo una distribucio´n normal para el estimador, resultara´:
−λα ≤ θˆ − θ
σ(θˆ)
− B(θˆ)
σ(θˆ)
≤ λα (5.22)
La presencia del sesgo tiene como consecuencia que aparezca el te´rminoB(θˆ)/σ(θˆ),
pudiendo producirse dos situaciones:
 Si |B(θˆ)/σ(θˆ)| < 1/10, la influencia del sesgo es despreciable, por lo que el
intervalo de confianza es el mismo que para el caso de estimadores insesgados.
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 Si |B(θˆ)/σ(θˆ)| > 1/10, el sesgo de θˆ influye en el intervalo de confianza para
θ. En este caso, resulta el siguiente intervalo de confianza:
[θˆ − λασ(θˆ)−B(θˆ), θˆ + λασ(θˆ)−B(θˆ)]
Como puede observarse, se trata de un intervalo no centrado en θˆ y despla-
zado en la cantidad B(θˆ) respecto del intervalo sin sesgo, que debe centrarse
tomando como extremo fijo del intervalo el ma´s lejano del centro θˆ, y calculan-
do el otro extremo por equidistancia al centro. Esto origina que el intervalo de
confianza para θ basado en el estimador θˆ y centrado en θˆ, tenga una longitud
superior al intervalo cuando no hay sesgo. Por lo tanto, la presencia del sesgo
conduce a una estimacio´n por intervalos menos precisa.
5.4 Taman˜o de la muestra
Una cuestio´n muy importante en cualquier me´todo de seleccio´n de unidades de
una poblacio´n es conocer el taman˜o de muestra adecuado para cometer un deter-
minado error de muestreo prefijado. Con objeto de seleccionar una muestra, es
absolutamente necesario conocer su taman˜o. Establecida la caracter´ıstica o´ carac-
ter´ısticas a estimar, y el grado de confianza y de precisio´n requeridos, hay que decidir
cua´l va a ser el taman˜o de la muestra o´ nu´mero de elementos a seleccionar por el
procedimiento de muestreo que vaya a utilizarse, de forma que los resultados no sean
excesivamente costosos o´ imprecisos.
Una vez fijado el error ma´ximo admisible, que representa la precisio´n mı´nima
a exigir de los resultados, y el coeficiente de seguridad o´ confianza, se debe cono-
cer adema´s la variabilidad de la poblacio´n, ya que cuanto ma´s dispersos este´n los
valores de la variable en estudio, debera´n utilizarse muestras de taman˜o ma´s grande.
Supongamos que se quiera estimar un para´metro poblacional θ (por ejemplo, la
media o´ el total poblacional) mediante un estimador θˆ. Se pretende que la estima-
cio´n este´ cerca del valor verdadero con una alta probabilidad. Una vez especificada
una diferencia ma´xima admisible d entre la estimacio´n y el valor verdadero, y ad-
mitida una probabilidad pequen˜a α de que el error pueda exceder dicha diferencia,
el objetivo es seleccionar un taman˜o muestral n de forma que:
P (|θˆ − θ| > d) < α (5.24)
Si θˆ es un estimador de θ insesgado y normalmente distribuido, entonces (θˆ −
θ)/σ(θˆ) tiene una distribucio´n normal esta´ndar. De esta forma, resultara´:
P
(
|θˆ − θ|
σ(θˆ)
> λα
)
= P
(
|θˆ − θ| > λασ(θˆ)
)
= α (5.25)
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La varianza del estimador θˆ disminuye a medida que aumenta el taman˜o de
muestra n, de manera que la desigualdad (5.24) sera´ satisfecha si se puede elegir un
valor de n suficientemente grande para hacer λασ(θˆ) ≤ d.
Seguidamente se van a determinar los taman˜os de muestra necesarios para co-
meter un error de muestreo dado, al estimar las caracter´ısticas poblacionales ma´s
comunes, tanto mediante muestreo aleatorio simple sin reposicio´n, como mediante
muestreo estratificado.
5.4.1 Muestreo aleatorio simple
En muestreo aleatorio simple sin reposicio´n, la cuasivarianza muestral Sˆ2 es un
estimador insesgado de la cuasivarianza poblacional S2. La cuasivarianza poblacio-
nal esta´ definida mediante:
S2 =
1
N − 1
N∑
i=1
(Xi − X¯)2 (5.26)
mientras que la cuasivarianza muestral puede calcularse segu´n la siguiente expresio´n:
Sˆ2 =
1
n− 1
n∑
i=1
(Xi − x¯)2 (5.27)
en donde x¯ = ˆ¯X es la media muestral.
La varianza del estimador ˆ¯X es:
V ( ˆ¯X) =
(
N − n
N
)
S2
n
=
(
1− n
N
) S2
n
= (1− f)S
2
n
(5.28)
La cantidad (N − n)/N , que puede escribirse de forma alternativa 1 − (n/N)
se denomina el factor corrector de poblacio´n finita. Si la poblacio´n es grande con
respecto al taman˜o de la muestra, de forma que la fraccio´n de muestreo n/N es
pequen˜a, el factor corrector de poblacio´n finita sera´ pro´ximo a 1, y la varianza de la
media muestral ˆ¯X sera´ aproximadamente igual a S2/n. La omisio´n de dicho factor al
estimar la varianza de ˆ¯X en tal situacio´n, proporcionara´ una ligera sobreestimacio´n
de la varianza verdadera. Sin embargo, cuando se muestrean poblaciones pequen˜as,
el factor corrector de poblacio´n finita puede tener un efecto apreciable de reducir la
varianza del estimador, y es importante incluirlo en la estimacio´n de dicha varianza.
Debe observarse que a medida que el taman˜o de la muestra n se aproxima al ta-
man˜o de la poblacio´n N , el factor corrector de poblacio´n finita se aproxima a cero,
de forma que la varianza del estimador ˆ¯X tiende a cero.
Puesto que el estimador Xˆ es N veces el estimador ˆ¯X, la varianza de Xˆ sera´ N2
veces la varianza de ˆ¯X:
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V (Xˆ) = N2V ( ˆ¯X) = N2(1− f)S
2
n
(5.29)
Para obtener la varianza del estimador de la proporcio´n, se tiene que calcular
previamente la expresio´n de la cuasivarianza S2 para variables Ai que so´lo toman
los valores 0 y 1 (cuando se estima la proporcio´n de elementos que pertenecen a una
determinada clase A, la variable Ai vale 1 cuando la unidad ui pertenece a la clase
A, y vale 0 cuando no pertenece). De esta forma:
S2 =
1
N − 1
N∑
i=1
(Xi − X¯)2 = 1
N − 1
N∑
i=1
(Ai − P )2 = 1
N − 1NPQ (5.30)
siendo Q = 1− P .
Por lo tanto, la varianza del estimador de la proporcio´n valdra´:
V (Pˆ ) = (1− f)S
2
n
=
N
n(N − 1)(1− f)PQ (5.31)
Mientras que la expresio´n de la varianza del estimador del total de clase sera´:
V (Aˆ) = N2(1− f)S
2
n
=
N3
n(N − 1)(1− f)PQ (5.32)
5.4.1.1 Taman˜o de muestra para un error de muestreo dado
En el caso que se pretenda estimar la media, teniendo en cuenta la ecuacio´n
(5.28) resultara´:
e = σ( ˆ¯X) =
√
(1− f)S
2
n
(5.33)
Despejando n de la ecuacio´n (5.33) se obtiene:
n =
S2
e2 +
S2
N
=
S2/e2
1 +
S2/e2
N
=
n0
1 +
n0
N
(5.34)
Se observa que cuando N → ∞ (fraccio´n de muestreo n/N tendiendo a cero),
el taman˜o muestral n → n0 (n inversamente proporcional al cuadrado del error de
muestreo). La representacio´n de la curva n = f(N) se muestra en la Figura 5.3,
en donde se aprecia que pasa por el origen de coordenadas, que tiene una as´ıntota
paralela al eje OX de ecuacio´n n = n0, que es siempre creciente dado que la primera
derivada es siempre positiva, y que no tiene ma´ximos ni mı´nimos.
Como la curva n = f(N) es creciente, al aumentar el taman˜o poblacional N ,
tambie´n aumenta el taman˜o muestral n necesario para un error de muestreo dado.
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Figura 5.3.- Taman˜o de muestra para estimar la media poblacional
Pero como n ha de ser un nu´mero entero, y la recta n = n0 es una as´ıntota horizontal,
desde un cierto N en adelante, los aumentos de N no producen aumentos en n. Es
decir, los aumentos de N no producen aumentos en n cuando |n − n0| < 1, lo que
equivale a decir que la misma precisio´n proporciona una muestra de taman˜o n para
una poblacio´n de N elementos, que para una poblacio´n de N ′ elementos, siendo
N ′ > N , siempre que se cumpla:
N > n0(n0 − 1) = S
2
e2
(
S2
e2
− 1
)
(5.35)
Operando de forma similar para la estimacio´n del total poblacional, se obtiene
el siguiente taman˜o de muestra:
n =
N2S2
e2 +NS2
=
N2n0
1 +Nn0
(5.36)
Si se representa gra´ficamente la curva n = f(N), se observa que pasa por el
origen de coordenadas, que tiene una as´ıntota oblicua de ecuacio´n n = N − 1/n1,
que es siempre creciente y que no tiene ma´ximos ni mı´nimos.
Las fo´rmulas del taman˜o muestral para la proporcio´n y el total de clase se ob-
tienen sustituyendo el valor de S2 para variables Ai (que so´lo toman los valores
0 y 1) en las fo´rmulas del taman˜o muestral para la media y el total poblacional,
respectivamente. Para la proporcio´n resulta:
n =
NPQ
e2(N − 1) + PQ (5.37)
Se puede comprobar que para el caso de poblaciones grandes o´ fraccio´n de mues-
treo pequen˜a (N → ∞), el valor ma´ximo de n se obtiene para P = Q = 1/2. Por
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lo tanto, para un error prefijado se necesitara´n taman˜os de muestra ma´s pequen˜os
cuanto ma´s pro´ximo este´ P a 0 o´ a 1. En la pra´ctica, cuando se estiman proporciones
y no se conoce el valor de la proporcio´n poblacional P ni se tiene una aproximacio´n
suya, se toma P = 1/2, de forma que nos situamos en el caso de ma´ximo taman˜o
muestral para el error prefijado, lo cual siempre es aceptable estad´ısticamente.
Para el total de clase se obtiene la siguiente expresio´n del taman˜o muestral:
n =
N3PQ
e2(N − 1) +N2PQ (5.38)
5.4.1.2 Taman˜o de muestra para un error de muestreo y un coeficiente
de confianza dados
En algunas ocasiones, aparte de establecer un error de muestreo, tambie´n prefi-
jamos un nivel de confianza para el ca´lculo del taman˜o muestral, con la finalidad de
relajar en cierta forma el ca´lculo de n.
Si se estima el para´metro θ mediante el estimador insesgado θˆ, cometiendo el
error ma´ximo admisible eα = |θˆ − θ|, para un coeficiente de confianza Pα = 1 − α,
se tiene:
P (|θˆ − θ| ≤ eα) = Pα = 1− α (5.39)
Por lo tanto, resultara´:
eα = λασ(θˆ) (5.40)
Teniendo en cuenta las expresiones de las varianzas para los diferentes estima-
dores, y procediendo de forma ana´loga al caso anterior, se obtienen los resultados
que se resumen seguidamente.
Media:
n =
λ2αS
2
e2α +
λ2αS
2
N
=
n0
1 +
n0
N
(5.41)
Cuando la poblacio´n es grande o´ la fraccio´n de muestreo es pequen˜a, se verifica
que n → n0, pudiendo realizarse una representacio´n gra´fica y un ana´lisis similar al
caso del estimador de la media, cuando no exist´ıa coeficiente de confianza adicional.
Total:
n =
λ2αS
2N2
λ2αS
2N + e2α
=
N2n0
1 +Nn0
(5.42)
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Proporcio´n:
n =
λ2αNPQ
(N − 1)e2α + λ2αPQ
(5.43)
Al igual que ocurr´ıa cuando no se prefijaba un coeficiente de confianza, en este
caso se cumple que para poblaciones grandes o´ fraccio´n de muestreo pequen˜a (N →
∞), el valor ma´ximo de n se obtiene para P = Q = 1/2.
Total de clase:
n =
λ2αN
3PQ
e2α(N − 1) + λ2αN2PQ
(5.44)
Como se puede observar, las expresiones obtenidas para la estimacio´n de los
diferentes para´metros poblacionales son iguales que las correspondientes al caso en
el que no se establec´ıa un coeficiente de confianza, salvo por lo que respecta al
te´rmino λ2α.
5.4.2 Muestreo estratificado aleatorio
En el muestreo estratificado aleatorio, la poblacio´n se divide en L subpoblaciones
o´ estratos, seleccionando los elementos dentro de cada estrato mediante muestreo
aleatorio simple. Se supone conocido no so´lo el taman˜o de la poblacio´n N , como en
el muestreo aleatorio simple, sino tambie´n el de cada estrato, designando por Nh al
taman˜o del estrato h-e´simo. De esta forma, se verifica:
N1 +N2 + . . .+NL =
L∑
h=1
Nh = N (5.45)
Por otra parte, se denomina peso relativo del estrato a la proporcio´nWh = Nh/N ,
por lo que se cumple:
L∑
h=1
Wh =
N
N
= 1 (5.46)
En cada uno de los estratos se seleccionan una serie de elementos para conformar
la muestra; siendo nh el nu´mero de elementos seleccionados en el estrato h-e´simo,
se tendra´:
L∑
h=1
nh = n (5.47)
La varianza del estimador Xˆst es igual a la suma de las varianzas de las estima-
ciones de los totales en cada estrato, ya que el muestreo que se supone sin reposicio´n,
se realiza de forma independiente en los distintos estratos:
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V (Xˆst) = V
(
L∑
h=1
Xˆh
)
=
L∑
h=1
V (Xˆh) =
L∑
h=1
N2h · (1− fh) ·
S2h
nh
(5.48)
siendo fh = nh/Nh: fraccio´n de muestreo en el estrato h-e´simo.
De forma ana´loga se pueden obtener las varianzas para los estimadores de la
media, el total de clase y la proporcio´n:
V (x¯st) = V
(
L∑
h=1
Whx¯h
)
=
L∑
h=1
W 2hV (x¯h) =
L∑
h=1
W 2h · (1− fh) ·
S2h
nh
(5.49)
V (Aˆst) = V
(
L∑
h=1
Aˆh
)
=
L∑
h=1
V (Aˆh) =
L∑
h=1
(1− fh) · N
3
h
Nh − 1 ·
PhQh
nh
(5.50)
V (Pˆst) = V
(
L∑
h=1
WhPˆh
)
=
L∑
h=1
W 2hV (Pˆh) =
L∑
h=1
W 2h ·(1−fh)·
Nh
Nh − 1 ·
PhQh
nh
(5.51)
5.4.2.1 Afijacio´n de la muestra
Se denomina afijacio´n de la muestra al reparto o´ distribucio´n del taman˜o muestral
n entre los diferentes estratos. Pueden establecerse muchas afijaciones o´ maneras
de repartir la muestra entre los estratos, pero las ma´s importantes son: la afijacio´n
uniforme, la afijacio´n proporcional, la afijacio´n de mı´nima varianza y la afijacio´n
o´ptima.
Afijacio´n uniforme Consiste en asignar el mismo nu´mero de unidades muestrales
a cada estrato, por lo que se tomara´n todos los nh iguales a n/L, aumentando o´
disminuyendo este valor en una unidad, si n no fuese mu´ltiplo de L. Este tipo de
afijacio´n da la misma importancia a todos los estratos, por lo que favorecera´ a los
estratos de menor taman˜o y perjudicara´ a los grandes, siendo so´lo conveniente en
poblaciones con estratos de taman˜o similar.
Afijacio´n proporcional Consiste en repartir el taman˜o de la muestra n entre los
L estratos proporcionalmente a los taman˜os de e´stos. Se verificara´ por tanto:
nh = kNh (5.52)
siendo k una constante de proporcionalidad. Para obtener el valor de dicha cons-
tante, basta con sumar ordenadamente las ecuaciones (5.52) para todos los estratos,
resultando:
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L∑
h=1
nh = k
L∑
h=1
Nh (5.53)
Por lo tanto:
k =
n
N
⇔ nh = n
N
Nh ⇔ f = fh (5.54)
De esta forma, las fracciones de muestreo son iguales en los diferentes estratos,
y coinciden con la fraccio´n global de muestreo, siendo su valor la constante de pro-
porcionalidad.
Para este tipo de afijacio´n, las varianzas de los estimadores sera´n las siguientes:
V (Xˆst) =
(1− k)
k
L∑
h=1
Nh · S2h (5.55)
V (x¯st) =
(1− k)
n
L∑
h=1
Wh · S2h (5.56)
V (Aˆst) =
(1− k)
k
L∑
h=1
N2h
Nh − 1 · PhQh (5.57)
V (Pˆst) =
(1− k)
k
L∑
h=1
N2h/N
Nh − 1 · PhQh (5.58)
Afijacio´n de mı´nima varianza La afijacio´n de mı´nima varianza o´ afijacio´n de
Neyman consiste en determinar los valores de nh, de forma que para un taman˜o de
muestra fijo igual a n, la varianza de los estimadores sea mı´nima. Esta afijacio´n
resulta especialmente u´til cuando hay grandes diferencias en la variabilidad de los
estratos. En caso contrario, la mayor sencillez y autoponderacio´n de la afijacio´n
proporcional la hacen preferible.
Si se considera el estimador de la media, el problema consiste en hacer mı´nima
la expresio´n V (x¯st) bajo la condicio´n
∑
nh = n. Utilizando el me´todo de los multi-
plicadores de Lagrange, se obtiene:
nh = n · NhShL∑
k=1
NkSk
(5.59)
En el caso de utilizar el estimador del total, se obtiene la misma expresio´n para
nh. De esta forma, el valor de la varianza mı´nima para el estimador de la media
resulta:
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V (x¯st) =
1
n
(
L∑
h=1
WhSh
)2
− 1
N
L∑
h=1
WhS
2
h (5.60)
Para obtener la expresio´n de la varianza mı´nima para el estimador de la propor-
cio´n basta sustituir en la ecuacio´n (5.60) S2h por PhQhNh/(Nh − 1). Por otra parte,
la varianza del estimador del total resulta:
V (Xˆst) =
1
n
(
L∑
h=1
NhSh
)2
− 1
N
L∑
h=1
NhS
2
h (5.61)
La expresio´n de la varianza mı´nima para el estimador del total de clase se puede
obtener, sustituyendo en la ecuacio´n (5.61) S2h por PhQhNh/(Nh − 1).
Afijacio´n o´ptima La afijacio´n o´ptima consiste en determinar los valores de nh
de forma que para un coste fijo C, la varianza de los estratos sea mı´nima. Si ch
es el coste por unidad de muestreo en el estrato h-e´simo, el coste total de seleccio´n
de las nh unidades en este estrato sera´ chnh. El coste fijo C sera´ la suma de los
costes de seleccio´n de las unidades muestrales en los L estratos. Esta afijacio´n tiene
su utilidad cuando existen diferencias importantes en los costes por unidad para los
diferentes estratos.
Si se considera el estimador de la media, utilizando como antes el me´todo de los
multiplicadores de Lagrange, se obtiene:
nh = n · NhSh/
√
ch
L∑
k=1
NkSk/
√
ck
(5.62)
La ecuacio´n (5.62) se obtiene igualmente, si se considera el estimador del total.
La varianza mı´nima del estimador de la media resulta en este caso:
V (x¯st) =
1
n
(
L∑
h=1
WhSh/
√
ch
)(
L∑
h=1
WhSh
√
ch
)
− 1
N
L∑
h=1
WhS
2
h (5.63)
Por otra parte, la varianza del estimador del total tiene como expresio´n:
V (Xˆst) =
1
n
(
L∑
h=1
NhSh/
√
ch
)(
L∑
h=1
NhSh
√
ch
)
− 1
N
L∑
h=1
NhS
2
h (5.64)
Para obtener las varianzas mı´nimas para el estimador de la proporcio´n y el total
de clase, basta con sustituir en las ecuaciones (5.63) y (5.64), respectivamente, el
te´rmino S2h por PhQhNh/(Nh − 1).
324
5.4 Taman˜o de la muestra
5.4.2.2 Taman˜o de la muestra
En el caso ma´s general de muestreo estratificado aleatorio sin especificar el tipo
de afijacio´n empleado, una vez fijados el error ma´ximo admisible y el coeficiente de
confianza Pα, se tiene la siguiente ecuacio´n, cuando se trata de estimar la media:
e2 = λ2ασ
2(x¯st) (5.65)
Sustituyendo la ecuacio´n (5.49), que expresa la varianza de la media, en la ecua-
cio´n (5.65) y reordenando te´rminos, se obtiene:
n =
L∑
h=1
W 2h
wh
S2h
e2
λ2α
+
1
N
L∑
h=1
WhS
2
h
(5.66)
siendo wh = nh/n: peso correspondiente al estrato h-e´simo.
La ecuacio´n (5.66) es una fo´rmula general para calcular el taman˜o de la muestra
para cualquier afijacio´n, en el caso de la estimacio´n de la media, siendo necesario
para su aplicacio´n que se conozcan:
 Los taman˜os de los estratos N1, N2, . . . , NL, que permiten obtener los coefi-
cientes Wh = Nh/N .
 La precisio´n prefijada, representada por el error ma´ximo admisible e.
 El grado de seguridad o´ confianza Pα, representado por el coeficiente λα.
 La variabilidad de cada estrato, representada por la cuasivarianza estratal S2h,
y que puede conocerse de una encuesta similar anterior o´ de una encuesta
piloto.
 El peso wh correspondiente a cada estrato en la muestra.
Se pueden deducir las fo´rmulas del taman˜o muestral n para los distintos tipos
de afijacio´n a trave´s del valor que toma wh. En el caso de afijacio´n proporcional, se
tiene que wh = Wh, por lo que resulta:
n =
L∑
h=1
WhS
2
h
e2
λ2α
+
1
N
L∑
h=1
WhS
2
h
(5.67)
Para la afijacio´n de mı´nima varianza resulta:
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wh =
WhSh
L∑
k=1
WkSk
(5.68)
Sustituyendo la ecuacio´n (5.68) en (5.66) se obtiene:
n =
(
L∑
h=1
WhSh
)2
e2
λ2α
+
1
N
L∑
h=1
WhS
2
h
(5.69)
Cuando se trata de estimar el total, procediendo de forma similar al caso de la
media, resulta la siguiente expresio´n general para el taman˜o de la muestra:
n =
L∑
h=1
N2h
wh
S2h
e2
λ2α
+
L∑
h=1
NhS
2
h
(5.70)
Al igual que antes, sustituyendo el valor de wh para cada tipo de afijacio´n, se
obtienen las expresiones siguientes:
 Afijacio´n proporcional:
n =
N
L∑
h=1
NhS
2
h
e2
λ2α
+
L∑
h=1
NhS
2
h
(5.71)
 Afijacio´n de mı´nima varianza:
n =
(
L∑
h=1
NhSh
)2
e2
λ2α
+
L∑
h=1
NhS
2
h
(5.72)
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5.5 Etapas en la realizacio´n de un programa de
muestreo
Aunque se pueden obtener informaciones u´tiles a partir de una variedad de fuen-
tes, tan so´lo un programa bien disen˜ado que utilice modelos de muestreo aleatorio
con una base estad´ıstica, es capaz de proporcionar datos a partir de los cuales se
pueden extraer inferencias va´lidas de toda la poblacio´n.
Cuando una empresa de abastecimiento de agua decide que la informacio´n acerca
de los usuarios es u´til y vale la pena dedicar los recursos necesarios, diversas etapas,
algunas de las cuales pueden requerir la ayuda de un estad´ıstico profesional, son ne-
cesarias para llevar a cabo una investigacio´n cient´ıficamente va´lida. Seguidamente
se indican cua´les son esas etapas, aplicado para el caso de realizar un programa de
muestreo, con objeto de estimar en una red de abastecimiento los para´metros del
modelo estoca´stico presentado en esta Tesis.
5.5.1 Establecer los objetivos
La primera tarea de cualquier programa de muestreo es fijar en te´rminos con-
cretos los objetivos del mismo. Es necesario establecer los objetivos del programa
de una forma clara y concisa, y remitirse a estos objetivos conforme se vaya progre-
sando en el disen˜o e instrumentacio´n del mismo. El establecimiento de los objetivos
del programa debera´ tener en cuenta determinados factores, como por ejemplo:
 Que´ informacio´n se necesita para cumplirlos.
 Cua´l es el motivo del programa.
 Si existe informacio´n disponible de antemano de encuestas piloto u otras en-
cuestas similares que pueda ser aprovechada.
 Si existe informacio´n complementaria que se pueda utilizar para mejorar los
procesos de estratificacio´n, seleccio´n o´ estimacio´n.
 De que´ medios materiales y personales se dispone.
 L´ımites presupuestarios y temporales.
 Legislacio´n y restricciones administrativas.
 Oportunidad de fechas.
Como se ha indicado anteriormente, el objetivo general del programa de mues-
treo que aqu´ı nos ocupa, es estimar los para´metros del modelo estoca´stico en una
red de abastecimiento. Este es un objetivo ambicioso, que deber´ıa concretarse. En
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primer lugar, deber´ıa decidirse que´ clases de usuarios se va a querer caracterizar. El
modelo estoca´stico se ha desarrollado a partir de consumos de agua registrados en
viviendas; sin embargo, ser´ıa posible aplicar el modelo para otro tipo de usuarios,
tales como comercios, centros oficiales, industrias, etc. Aunque lo deseable ser´ıa
tener caracterizados todos los grupos de usuarios, en una primera etapa ser´ıa conve-
niente comenzar por los usuarios dome´sticos, que como ha quedado expuesto en el
Cap´ıtulo 1, representan la mayor parte del consumo en un abastecimiento urbano.
En lo que sigue, nos vamos a referir a este caso.
Otro de los condicionantes clave del programa de muestreo va a ser durante
cua´nto tiempo se van a realizar las mediciones necesarias para la estimacio´n de
para´metros. Como se ha indicado en el Cap´ıtulo 4, las viviendas presentan patro-
nes de consumo diferentes para los d´ıas laborables y los fines de semana. En este
sentido, convendr´ıa que las medidas abarcasen per´ıodos extensos, que incluyesen su-
ficientes fines de semana de forma que se obtuviesen unos patrones temporales que
fuesen estad´ısticamente representativos. Pero por otro lado, debe tenerse en cuenta
que existe una variacio´n estacional del consumo de agua, que hace que durante los
meses de verano el consumo de agua sea mayor que en invierno. Por ello, y a falta
de disponer de datos de consumo ma´s extensos, se podr´ıa considerar la realizacio´n
de mediciones que abarcasen las diferentes estaciones del an˜o.
Con respecto a la instrumentacio´n necesaria para llevar a cabo las mediciones
de consumos, existen diferentes alternativas, por lo que se refiere a los contadores
de agua. En primer lugar, existe la posibilidad de utilizar los contadores de los
abonados, en el caso que dispongan de transmisio´n magne´tica y se les pueda aco-
plar un sensor de impulsos. Este caso ser´ıa u´nicamente aconsejable cuando se tenga
certeza de que el parque de contadores de los abonados que componen la muestra
es relativamente nuevo, y no presenta demasiados errores. Aquellos contadores cuya
antigu¨edad sea ma´s elevada podr´ıan ser renovados, o´ bien podr´ıa procederse a la
sustitucio´n completa de todos los contadores de la muestra. Otra posibilidad ser´ıa
utilizar contadores volume´tricos convenientemente calibrados para realizar las me-
diciones de consumos, que reemplazar´ıan a los contadores de los abonados durante
el per´ıodo de tiempo que durasen las medidas.
5.5.2 Definicio´n de la poblacio´n a muestrear
Cuando se han establecido los objetivos del muestreo, se debe definir cuidado-
samente la poblacio´n que se va a muestrear, teniendo en cuenta que la poblacio´n
debe estar definida de manera que la seleccio´n de la muestra sea factible. Inicial-
mente una poblacio´n es una coleccio´n de elementos acerca de los cuales se desea
realizar alguna inferencia, denomina´ndose poblacio´n objetivo a esta poblacio´n inicial
que se desea investigar. En el caso de los consumos dome´sticos, la poblacio´n obje-
tivo podr´ıa estar formada por todas las viviendas unifamiliares de un determinado
abastecimiento urbano, o´ bien tan so´lo aquellas que u´nicamente realicen consumo
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de agua en el interior de la vivienda, al no existir la posibilidad de consumir en el
exterior de la misma (por carecer de jard´ın o´ de garaje individual).
Pero el muestreo de toda la poblacio´n objetivo no es siempre posible, ya que
en general existen problemas que van a impedir obtener informacio´n de algunos de
sus elementos. Entre estos problemas, se pueden citar las negativas a colaborar, las
ausencias, la inaccesibilidad a algunos elementos o´ los errores en los instrumentos
de medida. Por lo tanto, la poblacio´n objetivo se ve restringida a la hora de obtener
la informacio´n de sus elementos, dando lugar al concepto de poblacio´n investigada,
que es la poblacio´n que realmente es objeto de estudio.
A este respecto, cabe indicar que en ocasiones las personas pueden ser reacias a
colaborar en un programa de muestreo de sus ha´bitos de consumo, por considerar
que con ello se esta´ invadiendo su intimidad, a menos que se garantice que los re-
sultados del muestreo van a ser ano´nimos, y se ponga de manifiesto la importancia
que un estudio de estas caracter´ısticas va a tener para el conjunto de la sociedad.
Por otra parte, con objeto de facilitar la accesibilidad de los equipos de medida, los
contadores deber´ıan estar situados en bater´ıa, para lo que se tendra´ en cuenta que
en viviendas antiguas, suelen estar situados en el interior de la vivienda.
De este modo, la poblacio´n que se procurara´ cubrir (poblacio´n objetivo) sera´
por lo general diferente de la que es en realidad objeto de muestreo (poblacio´n
investigada). Los resultados que se obtengan a partir de la poblacio´n investigada
se aplicara´n a toda la poblacio´n objetivo, presentando adicionalmente informacio´n
sobre los sectores omitidos (ana´lisis de la falta de respuesta y de los errores de
respuesta).
5.5.3 Establecimiento del marco
Para poder seleccionar el conjunto de unidades de muestreo que componen la
muestra, es necesario disponer de un listado material de unidades de muestreo. Es-
ta relacio´n de unidades de muestreo, de la que se selecciona la muestra, se denomina
marco. En el caso que nos ocupa, el marco se obtendr´ıa a partir del padro´n de
abonados de que dispone el abastecimiento, filtrando la base de datos original de
manera que queden seleccionados tan so´lo los abonados que formen parte de la po-
blacio´n investigada.
Lo ideal ser´ıa disponer de un marco tal que la lista de unidades muestrales que lo
componen coincida con la poblacio´n objetivo. Pero en la pra´ctica el marco contiene
impurezas debidas a desactualizaciones, errores, omisiones y otras causas que hacen
que el marco no coincida con la poblacio´n objetivo, lo que no impide que el marco
sea la contrapartida en el mundo real de la poblacio´n objetivo.
Con respecto a los marcos imperfectos, hay que citar el problema de la existencia
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de unidades vac´ıas y extran˜as, entendiendo por unidad vac´ıa aquella que estando
incluida en el marco no conten´ıa ninguna unidad estad´ıstica perteneciente al colec-
tivo que se quiere investigar, y por unidad extran˜a la que estando incluida en el
marco no era ella misma una unidad perteneciente al marco que se desea muestrear.
Ambos tipos de unidades son equivalentes en cuanto al problema metodolo´gico que
plantea su presencia en el marco.
La presencia de unidades vac´ıas y extran˜as se produce en dos situaciones que
son conceptualmente equivalentes. En la primera situacio´n, la lista, por no estar
actualizada, incluye unidades que no pertenecen al colectivo que se desea muestrear.
En la segunda situacio´n, la poblacio´n que se va a muestrear es una subpoblacio´n de
la cubierta por el marco.
Como ejemplo de unidad vac´ıa se pueden considerar las viviendas que se en-
cuentran deshabitadas en el momento que se van a realizar las mediciones de los
consumos de agua. Como ejemplo de unidades extran˜as se pueden citar las vi-
viendas que adema´s de tener un consumo interior, presentan un consumo exterior,
cuando tan so´lo se quiere investigar aquellas viviendas que consumen agua en el
interior.
Para evitar el problema de los marcos imperfectos, cabe adoptar diversas es-
trategias. Una primera puede ser la depuracio´n directa del marco, que consiste en
eliminar del marco las unidades vac´ıas o´ extran˜as, al tiempo que se averigua cua´ntas
inclu´ıa. En muchos casos, esto no sera´ posible con los recursos dados, bien porque el
marco disponible no contenga informacio´n acerca de que´ unidades son vac´ıas, o´ por
limitaciones de tiempo, presupuesto, etc. Una segunda opcio´n consiste en la sustitu-
cio´n de las unidades vac´ıas de la muestra, para lo cual se selecciona la muestra en el
marco disponible no depurado, sustituyendo las unidades que resulten ser vac´ıas en
la muestra por otras aleatoriamente seleccionadas entre las restantes del marco, has-
ta completar el taman˜o de muestra prefijado con unidades todas no vac´ıas. En este
caso, en ausencia de informacio´n acerca del nu´mero de unidades vac´ıas en el marco,
se produce un sesgo en la estimacio´n del total. Una tercera estrategia consiste en
utilizar la informacio´n disponible acerca del nu´mero de unidades vac´ıas, trabajando
ahora bajo la hipo´tesis de que el nu´mero de unidades vac´ıas incluidas en el marco
es conocido, pero no cua´les son.
5.5.4 Seleccionar un plan de muestreo
Como se ha indicado anteriormente, existen diferentes procedimientos de mues-
treo probabil´ıstico, que deber´ıan ser analizados en cada caso concreto con relacio´n a
su facilidad de aplicacio´n, as´ı como a su precisio´n. Por ejemplo, mediante un mues-
treo por conglomerados se puede considerar que cada edificio es un conglomerado,
de forma que la seleccio´n de edificios completos puede tener la ventaja de disponer
los equipos de medida concentrados en unos pocos puntos, evitando costes de des-
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plazamiento. Los procedimientos no probabil´ısticos deben ser en general evitados,
ya que reducira´n la validez de los resultados.
Aunque como se ha sen˜alado, en cada caso concreto se debera´ evaluar el pro-
cedimiento de muestreo ma´s ido´neo, en un principio cabe pensar que un muestreo
estratificado aleatorio puede aportar alguna ventaja, especialmente si la estratifi-
cacio´n se realiza considerando determinadas variables que influyen en el consumo
dome´stico de agua. Para poder establecer el taman˜o de cada uno de los estratos, se
debera´ realizar en primer lugar un muestreo para tener caracterizada la poblacio´n
con respecto a dichas variables, extrayendo seguidamente la muestra correspondiente
al muestreo estratificado. A continuacio´n se va a considerar este caso.
5.5.5 Seleccionar una muestra para caracterizar la pobla-
cio´n
Esta primera muestra va a tener como objetivo determinar el taman˜o de los dife-
rentes estratos, as´ı como poder conocer determinadas caracter´ısticas de los abonados
que permitan la depuracio´n del marco. En un principio, el marco lo constituira´n
todos aquellos abonados dome´sticos que hayan registrado consumo de agua en los
12 meses anteriores a la elaboracio´n del mismo. El exigir que las viviendas se hayan
encontrado activas en los 12 meses anteriores es con objeto, como se vera´ ma´s ade-
lante, de poder realizar un control de calidad de las muestras extra´ıdas, verificando
que no existen sesgos.
Para los objetivos de esta etapa, se debera´ realizar una encuesta entre los abo-
nados dome´sticos. Salvo que existan razones que aconsejen la adopcio´n de otro
procedimiento, se considera que en esta primera etapa se podr´ıa realizar un mues-
treo aleatorio simple, seleccionando aleatoriamente n elementos de la poblacio´n.
Las cuestiones que en un principio deber´ıan ser formuladas en la encuesta, po-
dr´ıan ser las siguientes:
 Nu´mero de ocupantes de la vivienda.
 Edad de los ocupantes.
 Nu´mero de aparatos sanitarios de que dispone la vivienda.
 Si la vivienda dispone de consumo exterior (riego de jardines, lavado de veh´ıculos)
o´ so´lo interior.
 Superficie de la vivienda.
 An˜o de construccio´n de la vivienda.
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 Si el contador de agua esta´ situado dentro de la vivienda, o´ en una bater´ıa de
contadores.
 Ingresos familiares.
 Si el titular de la instalacio´n esta´ dispuesto a colaborar en el programa de
mediciones posterior, permitiendo que se instalen los aparatos medidores ne-
cesarios.
5.5.5.1 Determinacio´n del taman˜o de la muestra
Para determinar el taman˜o de muestra necesario para caracterizar la poblacio´n,
se tiene en cuenta que lo que se pretende es determinar el taman˜o de cada uno de
los estratos en que se divide la poblacio´n, por lo que se debera´ evaluar en cada caso
la proporcio´n de la poblacio´n que verifica una determinada propiedad (por ejemplo,
que el nu´mero de ocupantes de la vivienda o´ los ingresos familiares se encuentren
comprendidos en un determinado intervalo). De esta forma, se parte de una pobla-
cio´n de N elementos, en donde Np representa el nu´mero de individuos que poseen
una determinada caracter´ıstica A, y Nq son los individuos que no la poseen.
Se van a extraer sin reemplazamiento n unidades de la poblacio´n, y puesto que
el muestreo va a ser aleatorio simple, se considera que todas las muestras son igual-
mente probables. Se va a denominar por X al nu´mero de individuos en la muestra
que poseen la caracter´ıstica A, de forma que X es una variable aleatoria, puesto que
depende de la muestra elegida. En realidad, X es una variable aleatoria discreta,
con valores posibles (0, 1, . . . , n), cuya distribucio´n se denomina hipergeome´trica.
Las caracter´ısticas de esta distribucio´n son:
E(X) = np (5.73)
σ2(X) = npq
N − n
N − 1 (5.74)
Cuando N es suficientemente grande (N → ∞), X tiende a distribuirse como
una binomial (n, p):
E(X) = np (5.75)
σ2(X) = npq (5.76)
Si se representa por p∗ = X/n a la probabilidad de que un individuo de la
muestra elegida posea la caracter´ıstica A, p∗ es un estimador de la probabilidad p
de que un individuo de la poblacio´n tenga la caracter´ıstica A. Los para´metros de
esta nueva distribucio´n hipergeome´trica sera´n:
E(p∗) = E(
X
n
) =
1
n
E(X) = p (5.77)
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σ2(p∗) = σ2(
X
n
) =
1
n2
σ2(X) =
pq
n
N − n
N − 1 (5.78)
Como se puede observar de la ecuacio´n (5.77), p∗ es un estimador insesgado de
p. De esta forma, fijado un determinado nivel de significacio´n α, se puede construir
un intervalo de confianza para p mediante:
P
−λα ≤ p∗ − p√pq
n
√
N − n
N − 1
≤ λα
 = 1− α (5.79)
Por lo tanto, el intervalo de confianza para p con un nivel de significacio´n α sera´:
p∗ ± λα
√
pq
n
√
N − n
N − 1 (5.80)
siendo r la amplitud del intervalo de confianza o´ precisio´n de la estimacio´n:
r = λα
√
pq
n
√
N − n
N − 1 (5.81)
Puesto que a priori se desconoce el valor de p (y por lo tanto de q), se pueden
considerar los valores correspondientes al caso ma´s desfavorable; es decir, aquellos
para los que pq es ma´ximo. Este caso se produce cuando p = q = 0, 5. Adoptando
estos valores y despejando de la ecuacio´n (5.81) se obtiene:
n =
N
1 + r2
N − 1
0, 25 · λ2α
(5.82)
En el caso que N →∞ resulta:
n =
0, 25 · λ2α
r2
(5.83)
En la Tabla 5.1 se han calculado los taman˜os muestrales para diferentes taman˜os
de la poblacio´n, considerando una amplitud del intervalo de confianza de 2 ∗ 2σ,
habiendo representado este resultado en la Figura 5.4. Como se puede observar, a
medida que aumenta el taman˜o de la poblacio´n N , el taman˜o de la muestra n tiende
asinto´ticamente a un determinado valor ma´ximo.
5.5.5.2 Seleccio´n del tipo de encuesta
El tipo de encuesta que se deba realizar en cada caso concreto dependera´ del
coste que se quiera asumir, y de la precisio´n de informacio´n que se quiera obtener.
De una forma general, existen tres tipos de encuestas:
 Encuestas por correo.
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Tabla 5.1.- Taman˜o muestral n para una precisio´n r y una amplitud del intervalo de
confianza 2 ∗ 2σ
Taman˜o de Taman˜o muestral (n) para una precisio´n (r)
poblacio´n (N) 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,10
1.000 910 715 527 385 286 91
2.000 1.667 1.112 715 477 334 96
3.000 2.308 1.364 812 518 354 97
4.000 2.858 1.539 870 541 364 98
5.000 3.334 1.667 910 556 371 99
6.000 3.751 1.765 938 567 376 99
7.000 4.118 1.843 960 574 379 99
8.000 4.445 1.905 976 580 381 99
9.000 4.738 1.957 990 585 384 99
10.000 5.001 2.001 1.001 589 385 100
20.000 6.667 2.223 1.053 607 393 100
30.000 7.501 2.308 1.072 613 395 100
40.000 8.001 2.353 1.082 616 397 100
50.000 8.334 2.381 1.087 618 397 100
60.000 8.572 2.401 1.091 619 398 100
70.000 8.751 2.414 1.094 620 398 100
80.000 8.889 2.425 1.096 621 399 100
90.000 9.001 2.433 1.098 621 399 100
100.000 9.091 2.440 1.099 622 399 100
∞ 10.000 2.500 1.111 625 400 100
 Encuestas telefo´nicas.
 Entrevistas personales.
Cada uno de estos me´todos tiene sus puntos fuertes y de´biles con relacio´n a los
costes administrativos, calidad de los datos, y la obtencio´n de una muestra repre-
sentativa. La Tabla 5.2 compara los tres me´todos de una forma cualitativa.
Las encuestas por correo tienden a ser las menos costosas de los tres me´todos.
Es relativamente barato hacer una encuesta por correo, enviando un formulario
conjuntamente con la factura del agua, en una muestra aleatoria de usuarios que
reu´nan algu´n criterio determinado. Por esta razo´n, las encuestas por correo pueden
usarse para obtener muestras relativamente grandes. Puesto que las encuestas se
completan a la conveniencia de la persona que responde, y puesto que las preguntas
pueden ser rele´ıdas cuantas veces sea necesario, es posible formular preguntas ma´s
complejas y detalladas. Sin embargo, las tasas de respuesta a los cuestionarios por
correo pueden ser muy bajas si no son continuados con recordatorios (postales o´
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Figura 5.4.- Taman˜o muestral n para una precisio´n r y una amplitud del intervalo de
confianza 2 ∗ 2σ
cuestionarios adicionales). Un programa intensivo reducira´ la falta de respuestas,
aunque cada paso adicional incrementara´ el coste. Por ejemplo, un programa podr´ıa
incluir algunos o´ todos los pasos siguientes:
1. Enviar por correo una postal o´ una breve carta explicando por que´ la informa-
cio´n de la encuesta es importante para la ciudad. Puede ser u´til que el mensaje
sea enviado por alguna personalidad importante, por ejemplo el alcalde de la
ciudad.
2. Unos pocos d´ıas despue´s, enviar el formulario de la encuesta.
3. Despue´s de unos 10 d´ıas, enviar una postal recordatoria a los que no han
respondido.
4. Despue´s de otros 10 d´ıas, enviar un segundo cuestionario a los que todav´ıa no
han respondido.
5. Enviar una segunda postal recordatoria despue´s de otros 10 d´ıas.
6. Enviar una carta certificada con otra copia del cuestionario a una muestra de
los que no han respondido despue´s de otras dos semanas.
7. Enviar un entrevistador cualificado para visitar una muestra de los que no han
respondido despue´s de otras dos semanas.
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Tabla 5.2.- Comparacio´n de las encuestas por correo, telefo´nicas y personales
Factor Correo Personal Tele´fono
Administracio´n
Coste 1 4 2
Requisitos de personal: entrevistadores n/a 4 3
Requisitos de personal: supervisio´n 2 3 4
Tiempo de implementacio´n 4 4 1
Muestra
Cobertura de la muestra 3 1 1
Tasa de respuesta 4 2 2
Tasa de rechazo desconocida 3 3
No accesible 2 3 2
Posibilidad de obtener respuesta
de la poblacio´n de e´lite
4 1 2
Persona que responde dentro de casa 4 1 1
Muestreo de una subpoblacio´n especial 4 2 2
Calidad de los datos
Control de la entrevista n/a 3 1
(a) Consulta de control 4 1 1
Obtencio´n de respuestas socialmente deseables 1 4 3
Elemento sin respuesta 3 2 3
Impacto de la longitud del
cuestionario sobre la respuesta
3 1 2
Confidencialidad 4 4 3
Posibilidad de hacer preguntas sensibles 2 1 2
Hacer preguntas complejas 3 1 3
(a) Posibilidad de aclarar 4 1 2
(b) Uso de ayudas visuales 3 1 4
Uso de preguntas abiertas 4 1 2
(a) Posibilidad de sondear 4 1 2
Clave: 1 = principal ventaja
2 = pequen˜a ventaja
3 = pequen˜a desventaja
4 = principal desventaja
n/a = no aplicable
La razo´n para perseguir de una forma intensiva la informacio´n de so´lo una mues-
tra de los que no han respondido es para controlar el coste total, a la vez que se
determina hasta que´ punto los que no respondieron previamente difieren de aquellos
que inicialmente respondieron.
Las encuestas por correo carecen del control de otros me´todos de encuestas, in-
cluyendo la aclaracio´n de los procedimientos, el orden de las preguntas, o´ la seleccio´n
de la persona que responde (por ejemplo, el cabeza de familia). Puesto que las tasas
de respuesta suelen ser bajas para los cuestionarios por correo, hay una probabilidad
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grande de sesgo de los que no responden (es decir, las personas que no responden
tienen caracter´ısticas significativamente diferentes de aquellas que responden).
Las encuestas telefo´nicas suelen tener el tiempo ma´s corto de ejecucio´n. Aun-
que tienden a ser ma´s costosas que las encuestas por correo, son menos costosas
que las entrevistas personales. Las encuestas telefo´nicas pueden usarse para cribar
la poblacio´n (por ejemplo, cabezas de familia, participantes en un programa, etc.).
Este me´todo tambie´n permite examinar ma´s a fondo las preguntas, as´ı como una
aclaracio´n de las respuestas. Sin embargo, tambie´n esta´ sujeto a un sesgo de las
personas que no responden debido a que habitan viviendas sin tele´fono o´ viviendas
con nu´meros que no esta´n listados. Cuando se muestrea de directorios telefo´nicos u
otros listados, los nu´meros de tele´fono que no se encuentran listados pueden causar
un sesgo significativo. Por el contrario, los me´todos de marcado aleatorio, usados
t´ıpicamente por las empresas de investigacio´n de mercados, pueden superar el pro-
blema de los nu´meros que no esta´n listados, y pueden ayudar a reducir el sesgo del
muestreo.
La duracio´n de las entrevistas telefo´nicas esta´ tambie´n limitada, y por lo tanto
puede reducir el nu´mero de preguntas posibles, as´ı como limitar la complejidad de
las preguntas. Debe tenerse tambie´n en cuenta que el contacto del entrevistador
con la persona que responde puede tambie´n conducir a sesgos potenciales. En este
sentido, hay que indicar que un coste adicional de las encuestas telefo´nicas o´ per-
sonales es la preparacio´n y el seguimiento de los entrevistadores para mantener la
precisio´n y la consistencia. En ocasiones, las respuestas de la persona entrevistada
pueden estar abiertas a una interpretacio´n por parte del entrevistador. Por esta
razo´n, las empresas de abastecimiento que desean realizar una encuesta telefo´nica,
habitualmente contratan los servicios de una empresa comercial de encuestas. Una
ventaja importante de hacer esto, es que los datos pueden ser introducidos en una
base de datos computerizada a medida que son obtenidos por los entrevistadores,
por lo tanto evitando la tarea posterior de la entrada de datos que se necesita en
una encuesta por correo. Otra ventaja adicional del sistema computerizado es que
el programa permite que las preguntas irrelevantes sean automa´ticamente saltadas
en tiempo real.
Las entrevistas personales suelen ser el me´todo de encuesta ma´s costoso. Sin
embargo, hay un control mucho mayor sobre la seleccio´n de las personas entrevis-
tadas, y las tasas de respuesta suelen ser ma´s altas que para los otros me´todos.
El tiempo que las personas entrevistadas esta´ dispuesto a dedicar a las entrevistas
personales tiende a ser ma´s largo que con las entrevistas telefo´nicas. Por lo tanto,
se pueden formular preguntas ma´s complejas, y el entrevistador puede proporcionar
aclaracio´n a las respuestas con preguntas de seguimiento. Al igual que ocurre en
el caso de las encuestas telefo´nicas, el contacto personal entre el entrevistador y el
entrevistado puede conducir a sesgos en la respuesta. Con las entrevistas persona-
les, los datos de situacio´n pueden obtenerse incluso sin formular preguntas (tipo de
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vivienda, existencia o´ no de jard´ın, taman˜o de la casa). Las entrevistas personales
suelen ser pra´cticas so´lo para taman˜os de muestra pequen˜os sin grandes limitaciones
geogra´ficas.
5.5.6 Seleccionar una muestra para medir los para´metros
poblacionales
En esta etapa se va a seleccionar una muestra estratificada, con objeto de rea-
lizar un programa de mediciones en las viviendas seleccionadas. El marco en este
caso estara´ constituido por aquellas viviendas que contestaron afirmativamente en
la primera etapa, a la cuestio´n de si estaban dispuestas a colaborar.
Puesto que en este momento se dispone de suficiente informacio´n para carac-
terizar los abonados, debera´ plantearse en primer lugar en cua´ntos estratos se va
a dividir la poblacio´n. Una primera aproximacio´n a este problema consistir´ıa en
realizar un ana´lisis cluster, con objeto de determinar tanto el nu´mero de estratos
como las variables de estratificacio´n. En el caso que no sea posible la realizacio´n de
dicho ana´lisis, se debera´n tener en cuenta las consideraciones siguientes.
En primer lugar, respecto al nu´mero o´ptimo de estratos que se deben formar,
la decisio´n dependera´ naturalmente de la distribucio´n en la poblacio´n de la carac-
ter´ıstica objetivo y tambie´n, como en toda investigacio´n, de la informacio´n marco
disponible y del coste. Puede comprobarse que teo´ricamente, al aumentar el nu´mero
L de estratos, aumenta la precisio´n de las estimaciones en relacio´n directa con L; es
decir:
V (θˆ) =
K
L2
(5.84)
cuando la delimitacio´n de los estratos se realiza respecto de la variable obje-
tivo. En la realidad, esta delimitacio´n se hace respecto de otra variable distinta
y en consecuencia la anterior afirmacio´n deja de ser cierta. Los estudios realiza-
dos, suponiendo que la variable utilizada para delimitar los estratos tiene una fuerte
correlacio´n lineal con la variable objetivo, muestran que los incrementos de precisio´n
cuando L es mayor que 5 o´ 6 son ya muy pequen˜os; por esta razo´n, en general se
recomienda tomar L entre 2 y 5 si no hay otras razones que obliguen a formar un
mayor nu´mero de estratos.
Como se ha indicado, las variables de estratificacio´n debera´n estar relacionadas
con la variable objeto de estudio. En nuestro caso, las variables de intere´s son los
para´metros del modelo estoca´stico, cada uno de los cuales tendra´ un comporta-
miento algo diferente al resto. Sin embargo, con objeto de adoptar una solucio´n
de compromiso, consideraremos tan so´lo las variables que afectan al consumo diario
(para´metros µ y σ). Son muchos los factores que influyen en el consumo diario,
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desde la edad de los ocupantes, al tipo de aparatos sanitarios que se encuentran ins-
talados (especialmente, si se trata de aparatos de bajo consumo o´ no), a los ingresos
familiares o´ incluso el nivel cultural de los ocupantes de la vivienda. Pero sin duda
alguna, el factor que ma´s influencia va a tener es el nu´mero de ocupantes. Por ello,
salvo que la realizacio´n de un ana´lisis cluster indique otros estratos diferentes, se
propone establecer los siguientes estratos:
 Estrato 1: Nu´mero ocupantes = [1, 3].
 Estrato 2: Nu´mero ocupantes = [4, 6].
 Estrato 3: Nu´mero ocupantes > 6.
La determinacio´n del taman˜o muestral en cada estrato se debera´ realizar me-
diante las expresiones desarrolladas en el apartado 5.4.
5.5.7 Control de calidad
Con objeto de asegurar un alto nivel de precisio´n en todos los aspectos del pro-
grama, se deben implementar medidas para el control de calidad en cada etapa del
proceso.
En primer lugar, se debe realizar un control de calidad para determinar si las
caracter´ısticas de consumo del agua de la muestra extra´ıda para realizar la encuesta
son estad´ısticamente representativas de la poblacio´n formada por todos los abona-
dos dome´sticos del abastecimiento. Usando la media y la desviacio´n esta´ndar del
consumo total y medio por abonado (el realizado en los doce meses anteriores a la
encuesta), se deber´ıan llevar a cabo tests para determinar si existen diferencias es-
tad´ısticamente significativas (por ejemplo, con un nivel de confianza del 95%) en las
caracter´ısticas del consumo de agua entre ambos grupos. En el caso que se observen
diferencias significativas, se debe seleccionar otra muestra para realizar la encuesta.
Por otra parte, una vez realizada la encuesta, los abonados se pueden clasificar
en aquellos que respondieron y aquellos que no lo hicieron. El consumo de agua
total y medio de los que han respondido deber´ıa compararse con el consumo de los
que no han respondido, y con el correspondiente a toda la poblacio´n, con objeto
de determinar si existen diferencias significativas. Asimismo, se deber´ıa evaluar si
existen diferencias entre los abonados que componen la muestra que va a ser medida,
aquellos que respondieron la encuesta, los que fueron seleccionados inicialmente pa-
ra la encuesta, y la poblacio´n en su conjunto. El objetivo u´ltimo es que se realicen
mediciones en viviendas cuyo consumo no sea diferente al de la poblacio´n que se
trata de caracterizar.
Adema´s de los controles de calidad mencionados, que se realizan para verificar
que las caracter´ısticas de consumo se mantienen durante las diferentes etapas, se
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deber´ıa llevar a cabo un control de calidad de los equipos de medida y adquisicio´n
de datos, con objeto de verificar que tanto al inicio como al final del per´ıodo de
medida, dichos equipos no presentan errores apreciables.
5.6 Ana´lisis de sensibilidad del modelo estoca´stico
El modelo estoca´stico propuesto en la presente Tesis queda definido mediante
nueve para´metros independientes, que caracterizan los diferentes procesos que in-
tervienen en el consumo de agua. Con objeto de conocer la precisio´n que se debe
requerir en la estimacio´n de los distintos para´metros, es necesario evaluar la influen-
cia que tiene cada uno de esos para´metros sobre la respuesta del modelo. En este
apartado se va a abordar esta cuestio´n, realizando un ana´lisis de sensibilidad del
modelo con respecto a cada uno de los para´metros que lo definen.
El ana´lisis de sensibilidad va a partir de la respuesta del modelo, para el conjunto
de para´metros que se han estimado a partir de los registros histo´ricos de consumos,
y se van a estudiar diferentes escenarios, variando los valores de los para´metros un
50% en torno a su valor de origen. En concreto, se van a utilizar como valores de
partida, los para´metros correspondientes a la vivienda nu´mero 3 de Valencia.
Si bien en general, cada uno de los para´metros va a ser variado de forma inde-
pendiente, y se va a analizar la respuesta del modelo ante tal variacio´n, mediante
la generacio´n de una serie sinte´tica de consumos, en el caso de los para´metros que
definen la funcio´n g(t), la cual, como se recordara´, describe la variacio´n temporal de
la funcio´n de intensidad del proceso de Poisson, se va a realizar un planteamiento
algo diferente. En este caso, en lugar de variar de forma independiente los tres
para´metros A1, A2, A3, se utilizara´n curvas g(t) cuyo valor ma´ximo se produzca en
el mismo instante que en la curva original, permitiendo una variacio´n de dicho valor
ma´ximo en torno a un 50%.
El valor ma´ximo de la funcio´n g(t) se obtiene igualando a cero su derivada:
dg(t)
dt
=
1
10.000
· [3A3t2 + 2A2t+ A1] = 0 (5.85)
Se puede comprobar que la solucio´n de la ecuacio´n (5.85) que conduce a un
ma´ximo es la siguiente:
tmax =
−2A2 −
√
4A22 − 12A1A3
6A3
(5.86)
De esta forma, si a partir de la curva g(t) original, se construye una nueva curva
g′(t), con para´metros A′1 = K · A1, A′2 = K · A2, A′3 = K · A3, su valor ma´ximo
se producira´ en el mismo instante. El valor C ′0 se obtendra´ teniendo en cuenta la
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Figura 5.5.- Curvas g(t) a considerar en el ana´lisis de sensibilidad
ecuacio´n (3.135), que expresada de forma discreta, para tener en cuenta que durante
cada intervalo de 1 hora se supone que g(t) es constante, resulta:
24∑
t=1
g′(t)∆t = K +
24
10.000
· (C ′0 −K · C0) = 1 (5.87)
Por lo tanto, se obtiene:
C ′0 =
10.000
24
· (1−K) +K · C0 (5.88)
Por otra parte, denominando g(tmax) = K2, la relacio´n entre los valores ma´ximos
de la nueva curva y la curva original sera´:
g′(tmax)
g(tmax)
= K +
1−K
24 ·K2 = K3 (5.89)
El valor de la constante K necesaria para que la relacio´n entre los ma´ximos de
las curvas g(t) sea un determinado valor K3, se puede obtener a partir de la ecuacio´n
(5.89):
K =
24K2K3 − 1
24K2 − 1 (5.90)
Habiendo procedido de esta manera, se han obtenido las curvas g(t) mostradas
en la Figura 5.5 para la vivienda 3 de Valencia.
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Como se ha indicado anteriormente, el ana´lisis de sensibilidad se va a realizar
evaluando la respuesta del modelo frente a variaciones de los para´metros. Para
ello, en cada situacio´n analizada, se generara´ una serie sinte´tica de consumos que
comprenda un intervalo temporal de 365 d´ıas, con objeto que los resultados sean
representativos desde un punto de vista estad´ıstico. Las variables que van a ser
analizadas van a ser el consumo diario, el consumo ma´ximo horario, y la intensidad
ma´xima diaria, por ser e´stas las que ma´s influencia van a tener sobre el comporta-
miento hidraulico del sistema. En todos los casos, se van a considerar los valores
medios de dichas variables.
5.6.1 Consumo diario
El resultado obtenido para la variacio´n del consumo diario, cuando se modifi-
can independientemente los para´metros del modelo, queda reflejado en la Figura 5.6.
Como se puede observar, el para´metro que ma´s influye en el consumo diario es
µ, ya que precisamente este para´metro representa el valor medio del consumo diario.
El otro para´metro que le sigue en importancia es α, la inversa del valor medio de
las duraciones de pulso, mientras que el consumo diario es relativamente insensible
al resto de para´metros, en especial a los para´metros β (para´metro de dispersio´n de
la funcio´n Weibull de intensidades de pulso) y σ (desviacio´n esta´ndar del consumo
diario).
5.6.2 Consumo ma´ximo horario
En este caso, se puede comprobar que el para´metro que ma´s influye en el consu-
mo ma´ximo horario es α. Como se puede apreciar en la Figura 5.7, la variacio´n del
consumo ma´ximo horario es inversa a la del para´metro α: conforme α disminuye,
el consumo ma´ximo horario aumenta, y viceversa. La disminucio´n del para´metro
α supone un aumento de la duracio´n media de los pulsos; por lo tanto, este resul-
tado esta´ de acuerdo con las conclusiones del Cap´ıtulo 4, en donde se vio que la
subestimacio´n de los consumos ma´ximos horarios que el modelo produc´ıa, era una
consecuencia de la incapacidad de la funcio´n exponencial de reproducir los pulsos de
larga duracio´n. Mediante el ana´lisis de sensibilidad realizado se pone de manifiesto,
adema´s, la importancia que tiene un buen ajuste de las duraciones de pulso, sobre
el consumo ma´ximo horario obtenido.
Despue´s del para´metro α, el segundo para´metro que ma´s influye en el consumo
ma´ximo horario es λ, el para´metro de escala de la funcio´n Weibull. Como se puede
comprobar, a medida que aumenta λ, tambie´n aumenta el consumo ma´ximo horario,
lo cual parece razonable, porque un incremento de λ supone un aumento de la
intensidad media de los pulsos. Le siguen en importancia el para´metro µ, la relacio´n
K3 y σr, la desviacio´n esta´ndar del ruido blanco. Respecto a estos dos u´ltimos
para´metros, se observa que tanto un aumento deK3 como de σr suponen un aumento
342
5.6 Ana´lisis de sensibilidad del modelo estoca´stico
 

 

 	











 

 

 

 

 	

 







 
 ﬀﬂﬁﬃ ! "#" $ﬁ%&ﬃ '' ''
(*)
+,
-.
-
)
/10
+0
)
2 3
.
0
45*6
,
5
0
 

 

 	











 

 

 

 

 	

 







 
 ﬀﬂﬁﬃ ! "#" $ﬁ%&ﬃ '' ''
(*)
+,-
.
-
)
/10
+0
)
2 3
.
0
45*6
,
5
0
 

 

 	











 

 

 

 

 	

 







 
 ﬀﬂﬁﬃ ! "#" $ﬁ%&ﬃ '' ''
(*)+
,-
.
-
)
/10
+
0
)2
3
.
0
45*6
,
5
0
 

 

 	











 

 

 

 

 	

 







 
ﬀ ﬁﬃﬂ  "!$#% &('*)  +-,.ﬀ)0/1 23#4ﬂ6575
8:9
;<=
>
=
9
?A@
;@
9
B C
>
@
DE:F
<
E
@
 

 

 	











 

 

 

 

 	

 







 
 ﬀﬂﬁﬃ  ! 
"$#
%&
'(
'
#
)+*
%*
#
, -
(
*
./$0
&
/
*
 

 

 	











 

 

 

 

 	

 







 
 ﬀﬂﬁﬃ ! "#" $ﬁ%&ﬃ '' ''
(*)
+,
-.
-
)
/10
+0
)
2 3
.
0
45*6
,
5
0
 

 

 	











 

 

 

 

 	

 







 
 ﬀﬂﬁﬃ ! "#" $ﬁ%&ﬃ '' ''
(*)
+,
-.
-
)
/10
+0
)
2 3
.
0
45*6
,
5
0
Figura 5.6.- Sensibilidad del consumo diario
343
CAPI´TULO 5. METODOLOGI´A PARA LA EXTENSIO´N DEL MODELO
del consumo ma´ximo horario, como consecuencia que un aumento de cualquiera de
esos dos para´metros supone una mayor variacio´n del patro´n temporal de ocurrencia
de pulsos, quedando repartido el consumo a lo largo del d´ıa de forma menos uniforme,
y alcanza´ndose puntas mayores. Ello justifica la otra posible solucio´n sen˜alada en el
Cap´ıtulo 4 para mejorar los consumos ma´ximos horarios, consistente en diferenciar
los patrones de los d´ıas laborables y los fines de semana.
5.6.3 Intensidad ma´xima diaria
En la Figura 5.8 se representa el resultado obtenido para la intensidad ma´xima
diaria. Como se puede observar, los dos para´metros que ma´s influencia tienen son λ
y β, lo cual es razonable, puesto que ambos para´metros definen la funcio´n Weibull
utilizada para representar las intensidades de pulso. En el caso del para´metro λ,
se produce una variacio´n pra´cticamente lineal de la intensidad ma´xima diaria, de-
bido a que el valor medio de la intensidad de pulso es directamente proporcional al
para´metro λ, mientras que en el caso del para´metro β dicha variacio´n no es lineal,
aumentando la sensibilidad para bajos valores de este para´metro.
El otro para´metro que sigue en importancia a los dos anteriores es µ, el valor
medio del consumo diario. Ello es como consecuencia de que al aumentar µ, aumenta
el nu´mero de pulsos diario, y por lo tanto aumenta la posibilidad de que se produzca
la superposicio´n de un mayor nu´mero de pulsos, lo que origina una mayor intensidad
ma´xima diaria. Sin embargo, debido a que los pulsos que se producen a lo largo
del d´ıa son cortos e infrecuentes, un aumento considerable del nu´mero de pulsos tan
so´lo tiene como consecuencia que se produzca un aumento moderado de la intensidad
ma´xima diaria. Con respecto al resto de para´metros del modelo, se observa que la
influencia sobre la intensidad ma´xima diaria es sensiblemente menor.
5.7 Conclusiones
La aplicacio´n del modelo estoca´stico presentado en esta Tesis a una red de abas-
tecimiento, requiere que se conozcan los para´metros del modelo correspondientes a
esa red. Puesto que la determinacio´n de dichos para´metros exige la realizacio´n de
una serie de mediciones detalladas de consumos, resulta imposible realizar un censo
de toda la poblacio´n, debiendo estimarse los para´metros poblacionales mediante un
programa de muestreo convenientemente disen˜ado, que permita realizar inferencias
a partir de los resultados obtenidos en la muestra. Por ello, se debera´n utilizar
procedimientos de muestreo probabil´ısticos, en donde la seleccio´n de la muestra es
aleatoria, evitando en la medida de lo posible los procedimientos no probabil´ısticos.
En el presente Cap´ıtulo se han analizado los principales procedimientos de mues-
treo probabil´ıstico existentes, desarrollando expresiones para los principales estima-
dores que se utilizan, as´ı como para los taman˜os de muestra necesarios, en funcio´n
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del grado de confianza y de precisio´n requeridos.
Puesto que el modelo estoca´stico ha sido desarrollado a partir de mediciones de
consumos realizadas en viviendas, en este Cap´ıtulo se ha considerado el caso en que
la poblacio´n objetivo sean los abonados dome´sticos, si bien se podr´ıan aplicar los
mismos desarrollos para caracterizar otros grupos de abonados.
La seleccio´n del procedimiento de muestreo ma´s ido´neo en cada caso dependera´
de diversos condicionantes, como su facilidad de aplicacio´n o´ la precisio´n que se
quiera alcanzar. No obstante, la realizacio´n de un muestreo estratificado tiene como
ventaja el aumentar la representatividad de la muestra, al dividir la poblacio´n en
estratos homoge´neos. Por este motivo, se propone la utilizacio´n de un muestreo
estratificado aleatorio en donde, una vez formados los estratos, la seleccio´n de las
unidades dentro de cada estrato se realiza mediante muestreo aleatorio simple.
Puesto que se pretenden estimar, a partir de la muestra, los diferentes para´metros
del modelo, que son independientes entre s´ı, una primera cuestio´n que surge es en
base a que´ variable se deber´ıa realizar la estratificacio´n. En un principio, depen-
diendo del para´metro a estimar, podr´ıa utilizarse una variable u otra; sin embargo,
parece ma´s conveniente adoptar una solucio´n de compromiso, utilizando un criterio
u´nico. Una variable de intere´s ser´ıa el consumo diario (para´metros del modelo µ y
σ). Puesto que en principio esta variable no es conocida, podr´ıa utilizarse otra que
estuviera fuertemente correlacionada, como es el caso del nu´mero de ocupantes de
la vivienda. Esta u´ltima variable sera´ conocida a partir de una encuesta realizada
con anterioridad. Teniendo en cuenta que los incrementos de precisio´n, cuando el
nu´mero de estratos es mayor que 5 o´ 6, son muy pequen˜os, se propone la adopcio´n
de tres estratos.
Como se ha indicado, con objeto de poder establecer los estratos en los que que-
da dividida la poblacio´n, se debe realizar previamente una encuesta a los abonados.
Dicha encuesta servira´ adema´s para tener caracterizada la poblacio´n, con respecto
a determinadas variables, ayudando a la depuracio´n del marco. Se han analizado
las diferentes alternativas que existen para la realizacio´n de una encuesta, siendo la
encuesta por correo la que tiene un menor coste, aunque suele ser la que presenta
una tasa de respuesta ma´s baja, siendo por ello conveniente realizar un programa
intensivo en el que se realice un seguimiento de los que no responden. En cualquier
caso, la utilizacio´n de un me´todo u otro dependera´ de las limitaciones presupuesta-
rias, y de la precisio´n que se deba obtener.
Con objeto de evaluar la precisio´n que se requiere en la determinacio´n de cada
uno de los para´metros del modelo, se ha realizado un ana´lisis de sensibilidad del
modelo, analizando para ello la influencia que tiene una variacio´n de los para´metros
sobre el consumo diario, el consumo ma´ximo horario y la intensidad ma´xima dia-
ria. El para´metro que ma´s influye sobre el consumo diario es µ, que representa el
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valor medio del consumo diario, mientras que el para´metro α tiene una influencia
dominante sobre el consumo ma´ximo horario, existiendo adema´s una relacio´n inver-
samente proporcional entre ambas variables. Este u´ltimo resultado es coherente con
las conclusiones del Cap´ıtulo 4, en donde se vio que la subestimacio´n de los consumos
ma´ximos horarios se deb´ıa en parte a que los pulsos de larga duracio´n no quedaban
bien reproducidos. Le siguen en importancia los para´metros λ y µ, existiendo una
relacio´n directamente proporcional entre dichos para´metros y el consumo ma´ximo
horario. Se observa asimismo, que conforme aumenta la variacio´n de la ocurrencia
de pulsos a lo largo del d´ıa, tambie´n lo hace el consumo ma´ximo horario, como
consecuencia que el consumo queda repartido de forma menos uniforme.
Con respecto a la intensidad ma´xima diaria, se observa que los para´metros que
ma´s influencia tienen son λ y β, que son los que definen la funcio´n Weibull que re-
presenta las intensidades de pulso. Tambie´n tiene una cierta influencia el para´metro
µ, ya que al aumentar el consumo diario, aumenta el nu´mero de pulsos producidos
a lo largo del d´ıa, y con ello la probabilidad de que se superponga un mayor nu´mero
de pulsos, producie´ndose normalmente la intensidad ma´xima diaria en situaciones
donde hay varios pulsos superpuestos.
348
Cap´ıtulo 6
APLICACIONES DEL MODELO
ESTOCA´STICO
349

6.1 Introduccio´n
6.1 Introduccio´n
Como ha sido puesto de manifiesto en el Cap´ıtulo 2, los modelos matema´ticos
constituyen una herramienta esencial en cualquier sistema de abastecimiento de
agua que este´ gestionado de manera eficiente. No existe duda acerca de su capa-
cidad para analizar este tipo de sistemas, emplea´ndose para realizar estudios de
planificacio´n, disen˜o de nuevas redes, optimizacio´n del funcionamiento del sistema,
etc. Sin embargo, si bien las ecuaciones que definen el comportamiento de los dife-
rentes componentes del sistema se encuentran bien establecidas, y las formulaciones
para resolver el sistema de ecuaciones resultante permiten la obtencio´n de la solucio´n
de forma eficiente, existen algunas dificultades en la definicio´n de las caracter´ısticas
de los para´metros de dichos elementos, fundamentalmente por lo que respecta a las
rugosidades de las tuber´ıas y a los consumos nodales.
Cualquier ana´lisis de sensibilidad realizado en una red de abastecimiento, revela
que la respuesta hidra´ulica de la red es mucho ma´s sensible a variaciones de caudal
que a variaciones de las rugosidades. Por otra parte, puesto que la calidad del agua
en la red depende, entre otros factores, de las variables hidra´ulicas del sistema, es
evidente el intere´s de caracterizar adecuadamente los consumos.
El modelo estoca´stico desarrollado en el Cap´ıtulo 3 constituye un punto de parti-
da para determinar la variacio´n espacial y temporal de los consumos para cualquier
nivel de agregacio´n, ya que es capaz de generar los pulsos de consumo elementales
producidos en una vivienda. En el Cap´ıtulo 4 se han utilizado diferentes regis-
tros histo´ricos obtenidos en viviendas de varias ciudades, con objeto de determinar
los para´metros del modelo y evaluar su comportamiento, comparando diferentes es-
tad´ısticos de intere´s de los consumos de agua. En general, se ha observado que existe
una buena concordancia entre las series histo´ricas y las series sinte´ticas generadas.
En el presente Cap´ıtulo se van a utilizar las series sinte´ticas obtenidas mediante
el modelo estoca´stico propuesto, para el desarrollo de diversas aplicaciones de los
modelos matema´ticos de redes, de forma que se podra´ evaluar el comportamiento del
modelo cuando se utiliza como herramienta en el ana´lisis de redes de abastecimiento.
Para realizar las diferentes simulaciones hidra´ulicas de los ejemplos que se describen
a continuacio´n, se ha utilizado el programa SARA (Software de Ana´lisis de Redes de
Agua), desarrollado por el Grupo Meca´nica de Fluidos de esta Universidad (Grupo
Meca´nica de Fluidos, 1997).
6.2 Construccio´n de modelos matema´ticos de re-
des
Como se ha indicado anteriormente, el estudio de las redes de abastecimiento se
aborda normalmente mediante el uso de modelos matema´ticos. El te´rmino simula-
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cio´n se refiere al proceso de usar una representacio´n matema´tica del sistema real,
o´ modelo. Las simulaciones de una red imitan el comportamiento dina´mico de un
sistema existente o´ propuesto, y se llevan a cabo normalmente cuando no hay forma
de que el sistema real sea directamente experimentado, o´ con objeto de evaluar un
sistema antes que sea construido. Adema´s, para las situaciones en las que se vea
implicada la calidad del agua, el ensayo directo de un sistema puede ser costoso y
potencialmente peligroso para la salud pu´blica.
Las simulaciones se pueden usar para predecir la respuesta de un sistema bajo
una variedad de condiciones, sin alterar el sistema real. Mediante el uso de simu-
laciones, se pueden anticipar los problemas en sistemas existentes o´ propuestos, y
se pueden evaluar diferentes soluciones antes de invertir tiempo y dinero en un de-
terminado proyecto. Con independencia del taman˜o del proyecto, las simulaciones
pueden proporcionar una informacio´n valiosa para ayudar a la toma de decisiones.
Las simulaciones que se suelen realizar pueden ser estacionarias o´ en per´ıodo
extendido. El te´rmino estado estacionario se refiere al estado de un sistema que no
var´ıa en el tiempo, representando fundamentalmente el comportamiento de un sis-
tema una vez ha alcanzado el equilibrio. Los niveles de los tanques y los depo´sitos,
las demandas, y el funcionamiento de las bombas y va´lvulas permanecen constantes
y definen las condiciones de contorno de la simulacio´n. Las simulaciones estaciona-
rias representan una fotograf´ıa instanta´nea del sistema, y se usan para determinar
el comportamiento operativo del sistema bajo condiciones esta´ticas. Este tipo de
ana´lisis puede ser u´til para determinar el efecto de los caudales de incendio, o´ las
condiciones de la demanda promedio en el sistema.
Las simulaciones en per´ıodo extendido se usan para evaluar el funcionamiento del
sistema a lo largo del tiempo. Las condiciones de contorno variables en el tiempo
son las que le confieren el cara´cter dina´mico a este tipo de simulacio´n, realiza´ndose
en cada intervalo de tiempo simulaciones esta´ticas, que son analizadas secuencial-
mente. Despue´s de cada intervalo de tiempo, las condiciones de contorno del sistema
son evaluadas y actualizadas para reflejar los cambios en las demandas nodales, los
niveles de los tanques, el funcionamiento de las bombas, etc. Este tipo de ana´lisis
permite modelar el llenado y vaciado de tanques, la apertura y cierre de las va´lvulas
de regulacio´n, as´ı como la variacio´n de caudales y presiones a lo largo del siste-
ma, en respuesta de condiciones variables de la demanda, y estrategias de control
automa´ticas formuladas por el modelador.
Una simulacio´n en per´ıodo extendido puede ser realizada para cualquier longi-
tud de tiempo, dependiendo del propo´sito del ana´lisis. La duracio´n ma´s comu´n es
generalmente un mu´ltiplo de 24 horas, ya que el patro´n temporal de variacio´n de
demandas que es ma´s fa´cilmente identificable, corresponde a 1 d´ıa. Sin embargo,
cuando se modelan emergencias o´ cortes en la red que ocurren durante un corto
per´ıodo de tiempo, puede ser ma´s conveniente modelar so´lo unas pocas horas en el
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futuro, para predecir cambios inmediatos en los niveles de los tanques y presiones
del sistema. Por otra parte, para las aplicaciones en las que interviene la calidad
del agua, puede ser ma´s apropiado modelar una duracio´n de varios d´ıas, con objeto
que se estabilicen los para´metros de calidad.
Una decisio´n importante cuando se ejecuta una simulacio´n en per´ıodo extendi-
do, es la seleccio´n del intervalo de tiempo hidra´ulico. Este intervalo de tiempo es
la longitud de tiempo durante la cual se realizan cada una de las simulaciones en
estado estacionario, y debe ser elegido de forma que los cambios en las condiciones
hidra´ulicas del sistema, de un intervalo al siguiente, sean graduales. Para un sistema
determinado, es dif´ıcil predecir con antelacio´n la longitud que se deber´ıa adoptar
para este intervalo de tiempo, aunque se suelen utilizar normalmente intervalos de
una hora de duracio´n, a menos que existan evidencias que aconsejen la eleccio´n de
un intervalo diferente.
Con objeto que una simulacio´n en per´ıodo extendido refleje adecuadamente el
comportamiento dina´mico del sistema real, la variacio´n de las demandas nodales a
lo largo del tiempo debe ser incorporada en el modelo. Para ello, la mayor´ıa de los
modelos hidra´ulicos expresan las demandas utilizando una demanda base constante,
multiplicada por un factor de demanda adimensional en cada intervalo de tiempo.
La demanda base se elige habitualmente como la demanda diaria promedio. La
serie de factores multiplicadores, denominados coeficientes de modulacio´n, modela
la variacio´n diaria de la demanda, y puede ser utilizada en nudos con similares ca-
racter´ısticas de consumo. Normalmente los usuarios se agrupan en categor´ıas, cada
una de las cuales tiene un patro´n de demanda determinado.
Como ha sido expuesto en el Cap´ıtulo 3, una de las principales aplicaciones del
modelo estoca´stico propuesto en la presente Tesis, consiste en la determinacio´n de
las demandas que deben asignarse a los nudos de consumo. Puesto que el mode-
lo permite simular la variacio´n a lo largo del tiempo de las demandas dome´sticas,
servira´ para la obtencio´n de las curvas de modulacio´n que se deben asignar a los
diferentes nudos de consumo.
Con objeto de evaluar la validez del modelo estoca´stico en esta aplicacio´n, se va a
comparar la respuesta de una red de abastecimiento ficticia, realizando simulaciones
sobre el modelo matema´tico de dicha red, con diferentes curvas de modulacio´n:
 por un lado, las curvas de modulacio´n obtenidas a partir de los registros de
caudal correspondientes a la suma de viviendas de Valencia (sera´n 13 simula-
ciones, puesto que disponemos de datos de 13 d´ıas diferentes);
 por otro, las curvas correspondientes a una serie sinte´tica de 60 d´ıas generada
a partir de los para´metros de la suma de viviendas de Valencia. El hecho
de utilizar una serie de 60 d´ıas de duracio´n, en lugar de 13 d´ıas, es con ob-
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jeto de obtener resultados que sean representativos desde un punto de vista
estad´ıstico.
En cada simulacio´n, la curva de modulacio´n aplicada a los nudos de consumo
ha sido la misma, siendo diferente para las distintas simulaciones. Puesto que en
el caso de las viviendas de Valencia disponemos de un conjunto de 7 viviendas, el
caudal medio asignado a cada nudo ha sido obtenido como el caudal medio del d´ıa
correspondiente, multiplicado por la relacio´n (nu´mero de viviendas del nudo)/7.
En todos los casos, el intervalo de ca´lculo sera´ de 1 hora, y la respuesta de la red
sera´ evaluada, tanto en base a las presiones resultantes en los nudos de consumo,
como a los tiempos de permanencia del agua en la red.
El ca´lculo del tiempo de permanencia proporciona un me´todo simple e indirecto
de medir la calidad global del agua suministrada, sin necesidad de conocer datos
demasiado espec´ıficos o´ dif´ıciles de conseguir, como es el caso de las velocidades
de reaccio´n del Cloro, o´ los para´metros de difusividad de los distintos compuestos
qu´ımicos en el agua. Durante la simulacio´n, cualquier part´ıcula de agua que penetra
en la red desde un depo´sito o´ una fuente de suministro, lo hace con antigu¨edad cero,
por lo que, si la simulacio´n se realiza bajo condiciones hidra´ulicas constantes, la
antigu¨edad del agua en cualquier nudo puede interpretarse como el tiempo de viaje
hasta dicho nudo.
El esquema de la red de abastecimiento analizada se muestra en la Figura 6.1.
Se ha considerado que la alimentacio´n de la red se produce a partir de un depo´sito
de capacidad suficiente, con objeto de disponer en todo momento de una presio´n de
suministro constante en el inicio de la red, con independencia de las variaciones de
consumo en los nudos, que afectar´ıan al nivel del agua si se tratase de un depo´sito
de capacidad limitada, y por tanto, a la presio´n de suministro.
Los dia´metros de las diferentes l´ıneas se indican en la Figura 6.1, mientras que
la longitud de las mismas es igual a 937,5 m, excepto en el caso de la tuber´ıa de
aduccio´n (Ø 300 mm), en donde la longitud es de 500 m.
Respecto a los nudos, se ha considerado una cota constante e igual a 35 m en
el depo´sito, e igual a 0 m en los nudos de consumo. Para la asignacio´n de cargas
a los nudos, partimos del supuesto que de dicha red se alimentan un total de 4.032
viviendas, estando las mismas repartidas en los nudos, de forma proporcional al
nu´mero de l´ıneas que confluyen en cada nudo (excepto en el caso de la tuber´ıa de
aduccio´n, de la que se considera que no se abastece ninguna vivienda), por lo que
se tiene el reparto indicado en la Tabla 6.1.
El resultado obtenido para las diferentes simulaciones viene indicado en las Fi-
guras 6.2 y 6.3, as´ı como en las Tablas 6.2 y 6.3. No se representan las presiones
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Figura 6.1.- Esquema de la red de abastecimiento analizada
Tabla 6.1.- Asignacio´n de viviendas a los nudos de consumo
Nudo N° viviendas
1 168
2 252
3 252
4 168
5 252
6 336
7 336
8 252
9 252
10 336
11 336
12 252
13 168
14 252
15 252
16 168
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Tabla 6.2.- Resultados obtenidos para las presiones (funcio´n exponencial)
Presio´n (m.c.a.)
Nudo Media Promedio mı´nimos diarios
Serie sint. Serie hist.
Error relat.
(%) Serie sint. Serie hist.
Error relat.
(%)
1 34,778 34,769 0,025 34,122 33,904 0,645
2 33,957 33,915 0,123 30,876 29,849 3,440
3 33,619 33,565 0,162 29,557 28,206 4,789
4 33,540 33,483 0,171 29,250 27,826 5,119
5 34,038 34,000 0,112 31,200 30,254 3,126
6 33,664 33,611 0,156 29,737 28,432 4,588
7 33,416 33,355 0,184 28,774 27,234 5,652
8 33,377 33,314 0,189 28,619 27,043 5,829
9 33,588 33,533 0,165 29,438 28,059 4,915
10 33,201 33,131 0,209 27,938 26,196 6,652
11 33,078 33,004 0,222 27,465 25,611 7,240
12 33,072 32,998 0,223 27,441 25,580 7,276
13 33,364 33,300 0,191 28,565 26,974 5,900
14 33,204 33,135 0,209 27,947 26,206 6,643
15 33,126 33,054 0,217 27,647 25,834 7,018
16 33,109 33,037 0,219 27,584 25,756 7,097
ma´ximas ni los tiempos de permanencia mı´nimos porque tanto para la serie histo´rica
como para la sinte´tica tienen el mismo valor para todos los nudos, e igual a 35 m.c.a.
y a 0 h, respectivamente, correspondientes a horas en las que no existe consumo.
Los resultados indicados en las Tablas 6.2 y 6.3 muestran un ajuste muy bueno
de las presiones medias, y un ajuste relativamente bueno de los tiempos de perma-
nencia medios, cuando se comparan las simulaciones realizadas a partir de la serie
histo´rica y de la serie sinte´tica. En el caso de los tiempos de permanencia medios, se
producen diferencias significativas en los nudos 1, 2 y 5, que son los que presentan
menores valores, debido a que son los que se encuentran ma´s pro´ximos a la fuente
de suministro. Sin embargo, los valores extremos de las presiones (mı´nimos) y de
los tiempos de permanencia (ma´ximos) presentan diferencias mayores.
En el caso de las presiones mı´nimas, se observa una sobreestimacio´n de los valo-
res de la serie sinte´tica respecto a la histo´rica, que se acentu´a conforme el nudo se
encuentra ma´s alejado de la fuente de suministro. Este resultado, no obstante, es
una consecuencia de la subestimacio´n de los consumos ma´ximos horarios que pro-
duce la serie sinte´tica, puesto que, al haber considerado que todos los nudos tienen
la misma curva de modulacio´n, las presiones mı´nimas se alcanzan en aquellas horas
que la serie sinte´tica produce los consumos ma´ximos horarios.
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(b) Presiones mı´nimas
Figura 6.2.- Comparacio´n de las presiones en los nudos de consumo (funcio´n exponencial)
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Figura 6.3.- Comparacio´n de los tiempos de permanencia en los nudos de consumo
(funcio´n exponencial)
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Tabla 6.3.- Resultados obtenidos para los tiempos de permanencia (funcio´n exponencial)
Tiempo de permanencia (h)
Nudo Ma´ximo Medio
Serie sint. Serie hist.
Error relat.
(%) Serie sint. Serie hist.
Error relat.
(%)
1 6,100 6,233 2,134 0,650 0,941 30,935
2 7,833 8,000 2,088 1,114 1,397 20,265
3 8,649 9,774 11,510 1,916 2,017 5,007
4 10,865 11,949 9,072 3,914 3,713 5,395
5 7,833 8 2,088 1,115 1,398 20,222
6 8,986 10,691 15,948 2,389 2,425 1,507
7 9,861 10,857 9,174 3,492 3,364 3,795
8 13,991 12,882 8,609 5,467 5,244 4,259
9 8,749 9,774 10,487 1,913 2,018 5,162
10 9,859 10,857 9,192 3,620 3,499 3,442
11 13,107 11,987 9,343 5,528 5,326 3,808
12 17,984 14,056 27,945 7,642 7,495 1,958
13 9,555 10,857 11,992 2,980 2,936 1,520
14 11,157 11,987 6,924 4,196 3,978 5,480
15 15,413 13,703 12,479 5,710 5,481 4,179
16 21,928 19,481 12,561 8,631 8,556 0,877
Respecto a los tiempos de permanencia ma´ximos, se produce en general una cier-
ta sobreestimacio´n de los valores de la serie histo´rica respecto a la sinte´tica, excepto
en el caso de los nudos 8, 11, 12, 15 y 16, en los que ocurre lo contrario, siendo tan
so´lo significativa la diferencia del nudo 12.
Con objeto de analizar el comportamiento de las series sinte´ticas obtenidas em-
pleando una funcio´n Gamma para representar las duraciones de pulso, se han re-
petido los ca´lculos utilizando una de estas series, mostra´ndose el resultado en las
Figuras 6.4 y 6.5, y en las Tablas 6.4 y 6.5.
Como se puede observar, al contrario de lo que ocurr´ıa en el caso de la funcio´n
exponencial, las presiones resultan ahora menores que las correspondientes a la serie
histo´rica, siendo algo mayores las diferencias producidas entre los valores medios de
las presiones, si bien los errores relativos quedan situados por debajo del 1%, lo cual
es aceptable desde un punto de vista ingenieril. Por otra parte, se producen unas
diferencias considerablemente menores con respecto al promedio de las presiones
mı´nimas diarias, obtenie´ndose unos errores relativos por debajo del 4%. Este resul-
tado era previsible ya que, como se indico´ en el Cap´ıtulo 4, los consumos ma´ximos
horarios quedan mejor representados mediante series sinte´ticas que utilizan una fun-
cio´n Gamma para describir las duraciones de pulso. Con relacio´n a los tiempos de
permanencia, en este caso se obtienen valores similares a los que se obtuvieron me-
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(b) Presiones mı´nimas
Figura 6.4.- Comparacio´n de las presiones en los nudos de consumo (funcio´n Gamma)
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(b) Tiempos de permanencia ma´ximos
Figura 6.5.- Comparacio´n de los tiempos de permanencia en los nudos de consumo
(funcio´n Gamma)
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Tabla 6.4.- Resultados obtenidos para las presiones (funcio´n Gamma)
Presio´n (m.c.a.)
Nudo Media Promedio mı´nimos diarios
Serie sint. Serie hist. Error rel. (%) Serie sint. Serie hist. Error rel. (%)
1 34,740 34,769 0,085 33,790 33,904 0,334
2 33,777 33,915 0,408 29,316 29,849 1,785
3 33,382 33,565 0,544 27,506 28,206 2,483
4 33,290 33,483 0,576 27,087 27,826 2,654
5 33,872 34,000 0,375 29,764 30,254 1,620
6 33,435 33,611 0,525 27,756 28,432 2,379
7 33,146 33,355 0,627 26,436 27,234 2,930
8 33,100 33,314 0,643 26,226 27,043 3,020
9 33,346 33,533 0,557 27,344 28,059 2,548
10 32,894 33,131 0,716 25,292 26,196 3,448
11 32,751 33,004 0,767 24,650 25,611 3,752
12 32,744 32,998 0,769 24,616 25,580 3,770
13 33,084 33,300 0,649 26,149 26,974 3,058
14 32,898 33,135 0,715 25,304 26,206 3,443
15 32,807 33,054 0,747 24,894 25,834 3,637
16 32,788 33,037 0,754 24,809 25,756 3,677
Tabla 6.5.- Resultados obtenidos para los tiempos de permanencia (funcio´n Gamma)
Tiempo de permanencia (h)
Nudo Ma´ximo Medio
Serie sint. Serie hist. Error rel. (%) Serie sint. Serie hist. Error rel. (%)
1 5,775 6,233 7,348 0,636 0,941 32,438
2 8,376 8 4,700 1,048 1,397 25,004
3 9 9,774 7,919 1,812 2,017 10,184
4 11,906 11,949 0,360 3,686 3,713 0,742
5 8,408 8 5,100 1,049 1,398 24,994
6 9,503 10,691 11,112 2,244 2,425 7,461
7 10,895 10,857 0,350 3,285 3,364 2,345
8 13,892 12,882 7,840 5,260 5,244 0,303
9 9,000 9,774 7,919 1,809 2,018 10,337
10 10,828 10,857 0,267 3,422 3,499 2,216
11 12,773 11,987 6,557 5,309 5,326 0,304
12 16,216 14,056 15,367 7,412 7,495 1,107
13 10,239 10,857 5,692 2,805 2,936 4,455
14 11,906 11,987 0,676 3,972 3,978 0,139
15 14,842 13,703 8,312 5,495 5,481 0,260
16 21,112 19,481 8,372 8,327 8,556 2,679
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diante la funcio´n exponencial, si bien existen diferencias algo menores respecto a los
valores ma´ximos.
6.3 Ana´lisis de la calidad del agua en depo´sitos
domiciliarios
En numerosas ocasiones, la incorrecta planificacio´n y gestio´n de las redes de abas-
tecimiento tienen como consecuencia que los dia´metros de las conducciones queden
pequen˜os, a causa del crecimiento de las ciudades, del aumento del consumo urbano,
del propio envejecimiento de las tuber´ıas (reduccio´n del dia´metro y aumento de la
rugosidad debido a las incrustaciones), o´ incluso por el incremento de las fugas de
agua. Son muchos los abastecimientos que presentan este problema, siendo t´ıpico
de ciudades costeras tur´ısticas, que han experimentado un enorme crecimiento de la
poblacio´n en poco tiempo, sin que se haya producido la correspondiente ampliacio´n
de las infraestructuras urbanas.
Esta insuficiencia de la red produce que los niveles de presio´n sean inadecuados
(excesivamente bajos), lo que conlleva a su vez un suministro de agua insuficiente en
los puntos ma´s alejados o´ elevados de la ciudad. Por otra parte, en e´pocas de escasez
de agua, es habitual que se recurra a las interrupciones temporales del servicio, con
objeto fundamentalmente de reducir el nivel de fugas de las redes mal gestionadas.
Una forma de paliar estos inconvenientes es mediante el uso de depo´sitos o´ aljibes
domiciliarios, que permiten almacenar agua durante las horas de bajo consumo, de
manera que durante las horas de mayor consumo, laminan las puntas que la red es
incapaz de satisfacer, o´ bien permiten el suministro en aquellas ocasiones en las que
se ha interrumpido el servicio.
La instalacio´n de los aljibes domiciliarios intermedios puede ser realizada por
iniciativa del propio abonado, o´ bien debido a una exigencia del gestor del abaste-
cimiento; no obstante, son mu´ltiples los problemas que conlleva, entre los cuales se
pueden citar:
 Su insalubridad. El agua es almacenada en un depo´sito no estanco y ausente
de cualquier control sanitario, de forma que cualquier fuga o´ filtracio´n que
contamine el aljibe pasara´ inadvertida. Por otra parte, conforme aumenta el
tiempo de residencia del agua en la red (a partir del instante en que abandona
la planta de tratamiento), la calidad del agua disminuye, como consecuencia
de la desaparicio´n del agente desinfectante, y la formacio´n de subproductos de
reaccio´n. Este u´ltimo problema puede ser importante en el caso de poblaciones
en las que existe una fuerte componente estacional, de forma que en temporada
baja, el nu´mero de ocupantes de un edificio sera´ muy pequen˜o, y por lo tanto,
el tiempo de residencia sera´ elevado.
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 Su insolidaridad. El titular del abastecimiento traslada el problema de la in-
suficiencia de la red a los abonados, de forma que tienen que ser e´stos quienes
resuelvan el problema, asumiendo unos gastos que deber´ıa afrontar el suminis-
trador.
 Tiene un sobrecoste de energ´ıa, puesto que el agua que se encuentra a presio´n
en la red de abastecimiento, es despresurizada al entrar en un aljibe en donde
el agua se encuentra en contacto con la atmo´sfera. Posteriormente, debe volver
a presurizarse para atender las demandas de los abonados.
 Si el agua se mide de manera global para todos los usuarios de un edificio, se
genera un error de medicio´n por subcontaje (Cabrera y Garc´ıa-Serra, 1997).
Ello es debido a que la medicio´n se suele realizar en la acometida general que
alimenta el aljibe, y puesto que el llenado del aljibe se realiza por medio de una
va´lvula de boya de cierre final poco sensible, los consumos bajos de usuarios
individuales dan lugar a caudales de llenado muy bajos, que no son detectados
por el contador general, por ser inferiores a su caudal de arranque. Muchos
pequen˜os consumos de agua no detectados pueden representar un porcentaje
importante del consumo total.
Adema´s de los aljibes que se instalan como consecuencia de los problemas exis-
tentes en la red de abastecimiento, tambie´n se da el caso de los depo´sitos que forman
parte de instalaciones de sobreelevacio´n para alimentar las plantas altas de los edi-
ficios. Segu´n las Normas Ba´sicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua, NIA (Orden de 9 de Diciembre de 1975, publicada en el B.O.E. de 13-1-76,
y correccio´n de errores en el B.O.E. de 12-2-76): “Si la instalacio´n interior requiere
una presio´n ma´s elevada que la disponible en la red del distribuidor, el abonado
debera´ aumentarla por medio de una instalacio´n de bombeo alimentada desde un
depo´sito.” Si bien estos depo´sitos sera´n en general de menor taman˜o que los aljibes
instalados para laminar las puntas de consumo, el ana´lisis de la calidad del agua en
ambos casos sera´ similar.
Como se ha indicado en el apartado anterior, el estudio de la calidad del agua
puede realizarse utilizando el tiempo de residencia del agua, que tiene la ventaja
de no necesitar de para´metros espec´ıficos sobre reactividad, difusividad, etc. En el
presente apartado se van a desarrollar en primer lugar, expresiones para el ca´lculo
del tiempo de residencia en depo´sitos domiciliarios o´ aljibes, para aplicarlas pos-
teriormente a varios casos de ejemplo. Por otra parte, teniendo en cuenta, como
se ha indicado anteriormente, que la existencia de estos depo´sitos supone un coste
energe´tico, como consecuencia de tener que volver a presurizar el agua, tambie´n se
analizara´ el consumo energe´tico.
6.3.1 Tiempo de residencia del agua en aljibes
La situacio´n ma´s general es la representada en la Figura 6.6, en donde existen
un grupo de viviendas alimentadas directamente de la red, mientras que otro grupo
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Figura 6.6.- Esquema de una instalacio´n receptora de agua con grupo de sobreelevacio´n
de viviendas es alimentado a trave´s de un grupo de sobreelevacio´n, que dispondra´
de un calder´ın para acumular el agua que ha sido presurizada por la bomba.
Para el ca´lculo del tiempo de residencia del agua en el aljibe, se deben determinar
los caudales que en cada momento entran o´ salen del mismo. Estos caudales se
obtendra´n aplicando la ecuacio´n de continuidad en el aljibe y en el calder´ın:
 Ecuacio´n de continuidad en el aljibe:
d∀aljibe
dt
= Qentrada −Qbomba (6.1)
siendo:
∀aljibe = ∀aljibe(t): volumen de agua existente en cada instante en el aljibe;
Qentrada = Qentrada(t): caudal de agua que entra al aljibe a trave´s de una
va´lvula de boya;
Qbomba = Qbomba(t): caudal de agua extra´ıdo por el grupo de bombeo.
Denominando S a la superficie del aljibe, y N al nivel del agua en el aljibe,
resultara´:
S · dN
dt
= Qentrada −Qbomba (6.2)
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 Ecuacio´n de continuidad en el calder´ın:
d∀hc
dt
= Qbomba −Qconsumo (6.3)
siendo:
∀hc = ∀hc(t): volumen de agua en el interior del calder´ın;
Qconsumo = Qconsumo(t): caudal consumido por los usuarios.
6.3.1.1 Determinacio´n de Qentrada
El caudal de entrada al aljibe dependera´ de la presio´n existente en la acometida
y de las pe´rdidas de carga en la instalacio´n. Como se ha indicado anteriormente,
se considera que existe una va´lvula de boya a la entrada del aljibe, cuya funcio´n es
cortar la entrada del agua cuando el aljibe esta´ lleno. De esta forma, las pe´rdidas
de carga en la instalacio´n estara´n producidas en:
 Acometida.
 Tuber´ıa de alimentacio´n general.
 Tuber´ıa de alimentacio´n de la instalacio´n de sobreelevacio´n.
 Va´lvula de boya.
Denominando pred a la presio´n existente en el punto de conexio´n de la acometida
a la red general de distribucio´n (que se supondra´ constante a lo largo del d´ıa), y
Haljibe a la altura piezome´trica aguas arriba de la va´lvula de boya del aljibe, se
tendra´:
Haljibe = pred − hf,aco − hf,gen − hf,sobre (6.4)
siendo:
hf,aco, hf,gen, hf,sobre: pe´rdidas de carga producidas en la acometida, tubo de
alimentacio´n general y tubo de alimentacio´n de la instalacio´n con sobreelevacio´n,
respectivamente.
Las pe´rdidas de carga en las tuber´ıas se determinara´n mediante la ecuacio´n de
Darcy-Weisbach:
hf =
8 · f · Lcalculo
pi2 · g ·D5 ·Q
2 (6.5)
siendo:
f : factor de friccio´n.
Lcalculo: longitud de ca´lculo, igual a la longitud real de la tuber´ıa, incrementada
un 20% para tener en cuenta las pe´rdidas menores en codos, te´s, va´lvulas, etc.
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Q: caudal circulante por la tuber´ıa.
g: aceleracio´n de la gravedad (igual a 9,81 m2/s);
D: dia´metro de la tuber´ıa.
El ca´lculo del factor de friccio´n se realiza mediante la ecuacio´n de Colebrook-
White:
1√
f
= −2 · log10
[
²r
3, 7
+
2, 51
Re · √f
]
(6.6)
siendo:
²r =
²
D
: rugosidad relativa de la tuber´ıa, mientras que ² es la rugosidad absoluta
de la tuber´ıa.
Re = v·D
ν
: nu´mero de Reynolds, en donde v es la velocidad del agua en la tuber´ıa,
y ν es la viscosidad cinema´tica del agua (se adopta generalmente ν = 1, 01 · 10−6
m2/s).
La utilizacio´n de la ecuacio´n de Colebrook-White (6.6) puede resultar inco´moda,
al figurar el factor de friccio´n f en forma impl´ıcita; no obstante, es posible obtener f
mediante un sencillo ca´lculo iterativo de punto fijo, cuya convergencia esta´ asegurada
para los valores de Re y ²r que habitualmente se presentan. Para realizar la iteracio´n
de punto fijo, se reordena la ecuacio´n (6.6) del siguiente modo:
f = G(f) =
1
4 ·
[
log10
(
²r
3, 7
+
2, 51
Re · √f
)]2 (6.7)
Una vez determinados los valores de Re y ²r, comienza el proceso iterativo, su-
poniendo un valor inicial del factor de friccio´n f0, que sustituido en la funcio´n G
proporcionara´ el siguiente valor estimado, de la forma: f1 = G(f0). El procedi-
miento continu´a, sustituyendo fi por fi+1, hasta que la diferencia entre dos valores
sucesivos es inferior a un determinado l´ımite de convergencia. En la Figura 6.7 se
ilustra este proceso.
La caracterizacio´n hidra´ulica de la va´lvula de boya se puede realizar mediante el
coeficiente de caudal o´ factor de flujo Kv(θ) (lo que en la literatura anglosajona se
denota como Cv):
Kv(θ) =
Q√
∆p/s
(6.8)
siendo:
θ: grado de apertura de la va´lvula;
Q: caudal circulante;
∆p: pe´rdida de carga;
s: densidad relativa al agua (1 en nuestro caso).
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Figura 6.7.- Proceso iterativo para el ca´lculo del factor de friccio´n
Teniendo en cuenta que la descarga de la va´lvula de boya se produce a la
atmo´sfera, resulta que ∆p = Haljibe; por lo tanto:
Qentrada = Kv(θ) ·
√
Haljibe (6.9)
Puesto que los fabricantes de las va´lvulas suelen proporcionar el valor del coefi-
ciente de caudal a va´lvula abierta (denotado mediante Kv0), para obtener el coefi-
ciente de caudal para cualquier grado de apertura de la va´lvula, puede utilizarse una
tabla o´ gra´fico que relacione el grado de apertura θ con el cociente Kv/Kv0, tal como
se muestra en la Figura 6.8. Este cociente coincide con la relacio´n entre el caudal
para el grado de apertura considerado, respecto del que pasar´ıa a va´lvula abierta
(Q/Q0) para la misma pe´rdida de carga. Ello coincidir´ıa con la relacio´n de caudales
entre ambas posiciones de la va´lvula, en una instalacio´n en la que la va´lvula fuera
el u´nico elemento resistente, por lo que se denomina caracter´ıstica inherente de la
va´lvula.
La relacio´n mostrada en la Figura 6.8 puede ser adecuadamente ajustada me-
diante una funcio´n potencial:
Kv
Kv0
= a · θb (6.10)
Por otra parte, el grado de apertura de la va´lvula dependera´ del nivel de agua
en el aljibe. Considerando una relacio´n lineal entre ambas variables, resultara´:
θ = 1− N
H
(6.11)
siendo:
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Figura 6.8.- Relacio´n entre el grado de apertura y Kv/Kv0 para va´lvulas de asiento plano
en Y
N : nivel del agua en el aljibe, contado a partir del nivel en que la va´lvula esta´
totalmente abierta;
H: altura que recorre el flotador de la va´lvula.
Combinando las ecuaciones (6.9), (6.10) y (6.11) se obtiene finalmente:
Qentrada = Kv0 · a ·
(
1− N
H
)b
·√Haljibe (6.12)
6.3.1.2 Determinacio´n de Qbomba
La bomba de la instalacio´n de sobreelevacio´n puede quedar caracterizada, como
es habitual, mediante la ecuacio´n de una para´bola:
Hbomba = A− C ·Q2bomba (6.13)
siendo:
A, C: constantes;
Hbomba: altura piezome´trica proporcionada por la bomba.
Puesto que la bomba aspira de un depo´sito que se encuentra a presio´n at-
mosfe´rica, la altura que proporcione sera´ aproximadamente igual a la presio´n en
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el interior del calder´ın. Considerando que el aire en el interior del calder´ın sigue una
evolucio´n adiaba´tica, se cumplira´:
p∗c · ∀1,4ac = K (6.14)
siendo:
p∗c : presio´n absoluta del aire en el interior del calder´ın;
∀ac: volumen del aire en el calder´ın;
K: constante.
Denominando p∗h a la presio´n absoluta de hinchado del calder´ın y ∀cal al volumen
total del calder´ın, se cumplira´:
K = p∗h · ∀1,4cal (6.15)
La presio´n relativa en el calder´ın pc en un instante cualquiera, podra´ ser por
tanto obtenida mediante:
pc =
K
(∀cal − ∀hc)1,4 − 10, 33 (6.16)
Haciendo pc = Hbomba, y teniendo en cuenta las ecuaciones (6.13) y (6.16), resul-
ta:
Qbomba =
√
A+ 10, 33
C
− K
C · (∀cal − ∀hc)1,4 (6.17)
6.3.1.3 Integracio´n de las ecuaciones de continuidad
La sustitucio´n de las expresiones obtenidas para Qentrada y Qbomba en las ecua-
ciones de continuidad del aljibe y del calder´ın, conduce a unas ecuaciones que no
es posible resolver anal´ıticamente, por lo que se realizara´ una integracio´n nume´rica
por la regla de los trapecios. La integracio´n se realizara´ para intervalos de tiempo
∆t lo suficientemente pequen˜os, en los cuales se pueda considerar que Qconsumo es
constante. Para ello, se van a diferenciar las situaciones en las que la bomba se
encuentra en funcionamiento, y cuando esta´ parada.
Bomba en funcionamiento
Ecuacio´n de continuidad en el aljibe
N = N0 +
∆t
2S
{Kv0a
(
1− N
H
)b√
Haljibe −
√
A+ 10, 33
C
− K
C(∀cal − ∀hc)1,4
+Qentrada,0 −Qbomba,0} (6.18)
en donde el sub´ındice “0” representa las condiciones al inicio del intervalo de tiempo.
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Ecuacio´n de continuidad en el calder´ın
∀hc = ∀hc,0 + ∆t
2
[
√
A+ 10, 33
C
− K
C(∀cal − ∀hc)1,4
+Qbomba,0]−∆t ·Qconsumo (6.19)
El proceso de ca´lculo para la obtencio´n de las diferentes variables del problema
comprende los siguientes pasos:
1. Mediante la ecuacio´n (6.19) se obtiene ∀hc. Puesto que esta variable aparece en
los dos miembros de la ecuacio´n, y no es posible despejarla, su determinacio´n
se debera´ realizar mediante un proceso iterativo:
(a) Suponer un valor inicial ∀hc,i (por ejemplo, ∀hc,i = ∀hc,0).
(b) Calcular ∀hc,i+1 mediante (6.19), introduciendo ∀hc,i en el segundo miem-
bro de la ecuacio´n.
(c) En el caso que la diferencia entre ∀hc,i y ∀hc,i+1 sea superior que un de-
terminado l´ımite de convergencia, se hace ∀hc,i = ∀hc,i+1, y se vuelve al
paso (b).
2. A partir de ∀hc, la obtencio´n de Qbomba es inmediata utilizando la ecuacio´n
(6.17).
3. Puesto que Haljibe depende de las pe´rdidas de carga que se producen en la
instalacio´n, y e´stas a su vez, de Qentrada, que es funcio´n de Haljibe, la determi-
nacio´n de estas variables requiere tambie´n un proceso iterativo:
(a) Suponer un valor inicial Haljibe,i (por ejemplo, Haljibe,i = pred).
(b) Calcular N mediante la ecuacio´n (6.18).
(c) Calcular Qentrada mediante la ecuacio´n (6.12).
(d) Calcular Haljibe,i+1 mediante (6.4).
(e) En el caso que la diferencia entre Haljibe,i y Haljibe,i+1 sea superior que
un determinado l´ımite de convergencia, se hace Haljibe,i = Haljibe,i+1, y se
vuelve al paso (b).
4. Con los valores obtenidos de N yHaljibe, se determina Qentrada mediante (6.12).
Bomba parada En el caso en que N = H, el aljibe se encuentra totalmente lleno,
por lo que no se produce entrada de agua. En este caso, se cumple: Qentrada = 0,
Qbomba = 0. En caso contrario (N < H), se deben considerar las ecuaciones de
continuidad en el aljibe y en el calder´ın.
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Ecuacio´n de continuidad en el aljibe
N = N0 +
∆t
2S
{
Kv0a
(
1− N
H
)b√
Haljibe +Qentrada,0
}
(6.20)
Ecuacio´n de continuidad en el calder´ın
∀hc = ∀hc,0 −∆t ·Qconsumo (6.21)
El proceso de ca´lculo comprende ahora los siguientes pasos:
1. Mediante la ecuacio´n (6.21) se obtiene directamente ∀hc.
2. La obtencio´n de Haljibe se realiza mediante el mismo proceso iterativo que en
el caso de funcionamiento de la bomba, aunque en este caso se emplea (6.20)
en lugar de (6.18) para el ca´lculo de N .
3. Con los valores obtenidos de N yHaljibe, se determina Qentrada mediante (6.12).
Seguidamente se van a desarrollar las expresiones del tiempo de residencia, con-
siderando en primer lugar, que el aljibe es un depo´sito de mezcla completa (CSTR),
y a continuacio´n, que es un depo´sito de tres compartimientos. Por simplicidad, se
va a considerar que el agua que entra en el aljibe tiene en todo momento un tiempo
de residencia igual a cero, y adema´s que el tiempo de residencia del aljibe en t = 0
s es tresidencia = 0 s.
6.3.1.4 Depo´sito de mezcla completa
Para el ca´lculo del tiempo de residencia, deben diferenciarse las distintas situa-
ciones que pueden producirse, en funcio´n de si esta´ entrando agua en el aljibe, o´ se
esta´ extrayendo agua del mismo. Se va a denominar ∆tacum. = ∆t1+∆t2+ . . .+∆tn
al incremento de tiempo acumulado, desde el inicio de la situacio´n que se este´ con-
siderando, siendo ∆ti el incremento de tiempo de ca´lculo.
1°. Qentrada = 0; Qbomba = 0 Esta situacio´n se produce cuando el aljibe esta´ total-
mente lleno, y la bomba se encuentra parada. En el instante inicial, se tiene
el volumen ma´ximo de agua en el aljibe (∀max), con un tiempo de residencia
determinado (tr,i). En cualquier instante durante esta situacio´n se cumplira´:
tresidencia = tr,i +∆tacum. (6.22)
2°. Qentrada > 0; Qbomba > 0 Para la determinacio´n del tiempo de residencia, se con-
sidera que en cada instante, el volumen de agua que hay en el aljibe esta´ for-
mado por dos te´rminos: por una parte, por el volumen de agua que ha entrado
a trave´s de la va´lvula de boya, en el intervalo de tiempo anterior al instante
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considerado, y por otra, por el volumen de agua que queda en el aljibe, del
que hab´ıa al inicio de dicho intervalo de tiempo:
∀aljibe = ∀1 + ∀2 (6.23)
siendo:
∀1: volumen de agua que ha entrado en el aljibe en el intervalo de tiempo
considerado;
∀2: volumen de agua que ha permanecido en el aljibe.
Seguidamente se va a determinar el tiempo de residencia de cada uno de estos
volu´menes.
1. tresidencia,1
En cada uno de los intervalos de tiempo, entra un volumen ∀1 a un caudal
que puede considerarse constante, e igual al promedio del caudal al inicio
del intervalo, Qentrada,i, y el caudal al final del intervalo, Qentrada,f . De
esta forma:
∀1 = ∆t
2
· (Qentrada,i +Qentrada,f ) (6.24)
El tiempo de residencia de un elemento diferencial de volumen d∀1 que
entre en el aljibe en el instante t sera´:
tresidencia,d∀1 = ∆t− t (6.25)
El tiempo de residencia del volumen ∀1 valdra´ por tanto:
tresidencia,1 =
∫ ∆t
0
tresidencia,d∀1 · dt
∆t
=
∫ ∆t
0
(∆t− t) · dt
∆t
=
∆t
2
(6.26)
Si bien lo que acaba de indicarse podr´ıa ser va´lido como una primera
aproximacio´n, puede determinarse el tiempo de residencia de una forma
ma´s exacta, teniendo en cuenta que el caudal que entra al aljibe en ca-
da intervalo de tiempo no es constante, sino que var´ıa entre Qentrada,i y
Qentrada,f . Considerando una variacio´n lineal entre ambos valores extre-
mos, resulta:
Qentrada = Qentrada,i +
Qentrada,f −Qentrada,i
∆t
· t (6.27)
En este caso, el tiempo de residencia del volumen ∀1 sera´:
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tresidencia,1 =
∫ ∀1
0
tresidencia,d∀1 · d∀∫ ∀1
0
d∀
=
∫ ∆t
0
(∆t− t) ·Qentrada · dt
(∆t/2) · (Qentrada,i +Qentrada,f )
(6.28)
Sustituyendo en la ecuacio´n (6.28) el valor de Qentrada de la ecuacio´n
(6.27), resulta:
tresidencia,1 =
∆t
3
· 2Qentrada,i +Qentrada,f
Qentrada,i +Qentrada,f
(6.29)
Como puede comprobarse, en el caso que Qentrada,i = Qentrada,f , la ex-
presio´n (6.29) se convierte en (6.26). No obstante, hay que indicar que
habiendo realizado ca´lculos del tiempo de residencia global, utilizando
una u otra de las dos expresiones anteriores, se ha comprobado que ape-
nas existen diferencias en los resultados obtenidos.
2. tresidencia,2
Siendo ∀2,i el volumen de agua en el aljibe al inicio del intervalo de tiempo,
el volumen ∀2,f al final del intervalo valdra´:
∀2,f = ∀2,i − ∀bomba (6.30)
en donde ∀bomba es el volumen de agua extra´ıdo por la bomba en el inter-
valo de tiempo, con un valor:
∀bomba = ∆t
2
· (Qbomba,i +Qbomba,f) (6.31)
siendo:
Qbomba,i: caudal de la bomba al inicio del intervalo;
Qbomba,f : caudal de la bomba al final del intervalo.
El volumen ∀2,i al inicio del intervalo puede obtenerse mediante:
∀2,i = S · hi (6.32)
siendo:
hi: altura del agua en el aljibe en el instante inicial.
Llamando tr,i al tiempo de residencia del agua en el aljibe al inicio del
intervalo de tiempo, el tiempo de residencia del volumen ∀2 al final del
intervalo valdra´:
tresidencia,2 = tr,i +∆t (6.33)
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Figura 6.9.- Representacio´n del modelo de tres compartimientos
El tiempo de residencia del volumen de agua en el interior del aljibe se obtiene
como la media ponderada de los tiempos de residencia de los volu´menes ∀1 y
∀2:
tresidencia =
∀1 · tresidencia,1 + ∀2 · tresidencia,2
∀1 + ∀2 (6.34)
3°. Qentrada > 0; Qbomba = 0 Esta situacio´n se produce cuando la bomba ha parado,
pero el aljibe no esta´ totalmente lleno, y continu´a entrando agua. La determi-
nacio´n del tiempo de residencia se hara´ igual que en el caso anterior; la u´nica
diferencia es que en este caso, ∀2 permanece constante en cada intervalo de
tiempo, al haber parado la bomba.
4°. Qentrada = 0; Qbomba > 0 Esta situacio´n no puede producirse ya que, cuando
arranca la bomba, disminuye el nivel de agua en el aljibe, haciendo que abra
la va´lvula de boya (Qentrada > 0).
6.3.1.5 Modelo de tres compartimientos
En este caso, se tienen los caudales y volu´menes indicados en la Figura 6.9. Se
admite que los tres compartimientos se comportan como tanques de mezcla comple-
ta.
Se van a adoptar las siguientes hipo´tesis:
 ∀B = ∀B(h)
 ∀A = ∀C = 0, 2 · ∀aljibe
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 QAB = Qentrada
 QBA = Qbomba
 QBC = QCB = X ·Qentrada = 0, 1 ·Qentrada
Denominando SB a la superficie asociada a la zona B, resultara´:
VB(t) = SB · h(t) (6.35)
Por otra parte, denotando con el sub´ındice T a las variables en el instante en
que el aljibe se encuentra totalmente lleno, se tendra´:
SB =
∀aljibe,T − ∀A,T − ∀C,T
hT
(6.36)
El tiempo de residencia del aljibe se calculara´ como una media ponderada de los
tiempos de permanencia de cada uno de los compartimientos:
tresidencia =
∀A · tr,A + ∀B · tr,B + ∀C · tr,C
∀A + ∀B + ∀C (6.37)
Debe tenerse en cuenta que si bien este valor representara´ el tiempo de residencia
del volumen de agua que hay en el interior del aljibe, el caudal de agua que salga
del aljibe tendra´ un tiempo de residencia igual a tr,A, ya que se supone que la zona
A representa la zona de cortocircuito del depo´sito, en donde se produce la entrada
y la salida del agua.
1°. Qentrada = 0; Qbomba = 0 Denominando con el sub´ındice “i”, las condiciones al
inicio del intervalo de tiempo se tiene:
tr,A = tr,Ai +∆tacum. (6.38)
tr,B = tr,Bi +∆tacum. (6.39)
tr,C = tr,Ci +∆tacum. (6.40)
2°. Qentrada > 0; Qbomba > 0 En este caso, deben calcularse en primer lugar los tiem-
pos de residencia de cada compartimiento por separado.
Compartimiento A Al igual que antes, se designa mediante el sub´ındice “1”
al volumen de agua que entra al compartimiento en el intervalo de tiempo
∆t, mientras que el sub´ındice “2” denota al volumen que permanece:
∀A = ∀A1 + ∀A2 (6.41)
Por lo tanto:
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∀A1 = ∆t
2
· (QBA,i +QBA,f +Qentrada,i +Qentrada,f )
=
∆t
2
· (Qbomba,i +Qbomba,f +Qentrada,i +Qentrada,f ) (6.42)
∀A2 = ∀A − ∆t
2
· (Qbomba,i +Qbomba,f +Qentrada,i +Qentrada,f ) (6.43)
El tiempo de residencia sera´ la media ponderada de los tiempos de resi-
dencia de los volu´menes ∀A1 y ∀A2:
tr,A =
∀A1tr,A1 + ∀A2tr,A2
∀A (6.44)
tr,A1 =
∫ ∀A1
0
tr,d∀d∀∫ ∀A1
0
d∀
=
∫ ∀A1
0
tr,d∀BAd∀BA + tr,d∀entradad∀entrada∫ ∀A1
0
d∀
=
(tr,Bi +∆t)(Qbomba,i +Qbomba,f ) +
Qentrada,f+2Qentrada,i
3
∆t
Qentrada,i +Qentrada,f +Qbomba,i +Qbomba,f
(6.45)
Para la obtencio´n de la ecuacio´n (6.45) se tiene en cuenta que el caudal
que entra al compartimiento A procedente del compartimiento B lo hace
con un tiempo de residencia igual a tr,Bi + t; por lo tanto:
tr,d∀BA = tr,Bi + t+∆t− t = tr,Bi +∆t (6.46)
Por otra parte, el tiempo de residencia del volumen ∀A2 sera´:
tr,A2 = tr,Ai +∆t (6.47)
Compartimiento B El compartimiento B intercambia agua con los compar-
timientos A y C, por lo que resulta:
∀B1 = ∆t
2
(Qentrada,i +Qentrada,f )(1 +X) (6.48)
∀B2 = ∀Bi − ∆t
2
[Qbomba,i +Qbomba,f +X(Qentrada,i +Qentrada,f )] (6.49)
Procediendo de forma similar al caso anterior, se obtienen las siguientes
expresiones:
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tr,B =
∀B1tr,B1 + ∀B2tr,B2
∀B1 + ∀B2 (6.50)
tr,B1 =
∫ ∀B1
0
tr,d∀d∀∫ ∀B1
0
d∀
=
∫ ∀B1
0
tr,d∀ABd∀AB + tr,d∀CBd∀CB∫ ∀B1
0
d∀
=
tr,Ai +∆t+X(tr,Ci +∆t)
1 +X
(6.51)
tr,B2 = tr,Bi +∆t (6.52)
Compartimiento C El compartimiento C tan so´lo intercambia agua con el
compartimiento B, obtenie´ndose las siguientes expresiones:
∀C1 = ∆t
2
(Qentrada,i +Qentrada,f )X (6.53)
∀C2 = ∀C0 − ∆t
2
X(Qentrada,i +Qentrada,f ) (6.54)
tr,C =
∀C1tr,C1 + ∀C2tr,C2
∀C1 + ∀C2 (6.55)
tr,C1 = tr,Bi +∆t (6.56)
tr,C2 = tr,Ci +∆t (6.57)
3°. Qentrada > 0; Qbomba = 0
Compartimiento A Teniendo en cuenta que en este caso QBA = Qbomba = 0,
resulta:
∀A1 = ∆t
2
(Qentrada,i +Qentrada,f ) (6.58)
∀A2 = ∀A − ∆t
2
· (Qentrada,i +Qentrada,f ) (6.59)
tr,A1 =
∆t
3
2Qentrada,i +Qentrada,f
Qentrada,i +Qentrada,f
(6.60)
tr,A2 = tr,Ai +∆t (6.61)
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Compartimiento B Sirven las mismas expresiones que se han obtenido en
la situacio´n anterior, salvo por lo que respecta a ∀B2:
∀B2 = ∀Bi − ∆t
2
X(Qentrada,i +Qentrada,f ) (6.62)
Compartimiento C Puesto que el compartimiento C tan so´lo intercambia
agua con el compartimiento B, y los caudales QBC y QCB dependen
u´nicamente del caudal de entrada, sirven todas las expresiones obtenidas
en la situacio´n anterior.
6.3.2 Ejemplo de aplicacio´n
En este apartado se van a utilizar las expresiones desarrolladas en el apartado
anterior para calcular el tiempo de residencia en un aljibe que alimenta un edificio
de viviendas. Las principales hipo´tesis de partida van a ser las siguientes:
 El edificio dispone de planta baja ma´s 8 plantas situadas por encima (9 alturas
en total).
 En la planta baja no existe consumo, mientras que en las plantas 1 a la 8 hay
dos viviendas por planta (16 viviendas en total).
 Todas las viviendas son de tipo D, segu´n la NIA.
 El caudal consumido en las viviendas sera´ igual al registrado en las viviendas
de Milford a que se hace referencia en el Cap´ıtulo 4.
 La presio´n de la red de distribucio´n en el punto de acometida se considera
constante e igual a 20 m.c.a. durante todo el per´ıodo de simulacio´n (31 d´ıas).
 El edificio dispone de una instalacio´n de sobreelevacio´n que alimenta a la
totalidad de las viviendas.
 El volumen unitario del aljibe es de 1.000 l/viv. (16.000 l en total).
 La evolucio´n del aire en el interior del calder´ın es adiaba´tica.
Con objeto de analizar el diferente comportamiento del aljibe, en funcio´n del
grado de ocupacio´n del edificio, se van a considerar dos situaciones: por un lado,
que exista consumo en 14 viviendas (correspondiente a las 14 viviendas selecciona-
das en Milford), y por otro, que tan so´lo se produzca consumo en 4 viviendas. El
caso de una ocupacio´n baja del edificio se presenta en poblaciones con una fuerte
componente estacional, en donde fuera de la temporada alta, el grado de ocupacio´n
disminuye considerablemente, mientras que la capacidad de almacenamiento de los
aljibes no var´ıa, pudiendo producirse condiciones de insalubridad.
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En cada una de las situaciones que se van a analizar, en primer lugar se realizara´
la simulacio´n del tiempo de residencia en el aljibe, considerando los consumos de
agua correspondientes a la serie histo´rica, pasando a continuacio´n a realizar diferen-
tes simulaciones para series sinte´ticas obtenidas mediante el modelo estoca´stico. De
esta forma, se comprobara´ que las series sinte´ticas son adecuadas para estudiar la
calidad del agua en los depo´sitos de agua domiciliarios o´ aljibes.
6.3.2.1 Dimensionado de la instalacio´n
El dimensionado de la instalacio´n se va a realizar de acuerdo con la NIA.
 
	

   
 

 	

 


 

  

ﬀﬂﬁﬃ! 
 "$#&%''#( )*+
 
, " ,.-0/ "21354
 
, " ,.-0/ "21354
 
, " ,.-0/ "21354
 
, " ,.-0/ "21354
 
, " ,.-0/ "21354
 
, " ,.-0/ "21354
 
, " ,.-0/ "21354
 
, " ,.-0/ "21354
  


1 - ﬀ -768
:9;6<=8
>9;6?78
79;6<=8
79;6@>8
9;6@>8
>9;628
 =9;6<=8
9;6 8
AB
CD
E F
G
D
B
G
H I
J K
Figura 6.10.- Esquema de la seccio´n del edificio considerado
Acometida (acero galvanizado; longitud = 1,5 m) Segu´n el apartado 1.5.1.2
de la NIA, teniendo en cuenta el nu´mero y tipo de suministros a abastecer, as´ı
como el material de la tuber´ıa, el dia´metro de la acometida debe ser 2”. Por
otra parte, segu´n la Tabla 6.6, el dia´metro interior correspondiente sera´:
φint,aco = 60, 3− 2 · 3, 6 = 53, 1 mm
Tubo de alimentacio´n (acero galvanizado; longitud: 8 m) De acuerdo con el
apartado 1.5.2 de la NIA, le corresponde un dia´metro de 21/2”, siendo su
dia´metro interior: φint,alim = 68, 9 mm.
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Tabla 6.6.- Dimensiones de los tubos de acero galvanizado
Dia´metro nominal Dia´metro exterior (mm) Dia´metro de pared (mm)
Pulgadas mm Medio Ma´ximo Mı´nimo Nominal Mı´nimo
3/8 10 17,2 17,5 16,7 2,3 2,07
1/2 15 21,3 21,8 21,0 2,6 2,34
3/4 20 26,9 27,3 26,5 2,6 2,34
1 25 33,7 34,2 33,3 3,2 2,88
11/4 32 42,4 42,9 42,0 3,2 2,88
11/2 40 48,3 48,8 47,9 3,2 2,88
2 50 60,3 60,8 59,7 3,6 3,24
21/2 65 76,1 76,6 75,3 3,6 3,24
3 80 88,9 89,5 88,0 4,0 3,6
4 100 114,3 115,0 113,1 4,5 4,05
5 125 139,7 140,8 138,5 5,0 4,5
6 150 165,1 166,5 163,9 5,0 4,5
Va´lvula de boya del aljibe Sobre este asunto no se da ninguna indicacio´n en la
normativa, por lo que consultado un cata´logo de un fabricante de va´lvulas
(Va´lvulas ROSS), se selecciona una va´lvula 20F de dia´metro 1”, cuya carac-
ter´ıstica resistente a va´lvula abierta queda representada en la Figura 6.11.
Ajustando la curva mostrada en la Figura 6.11 a una funcio´n potencial, se
obtiene el siguiente resultado:
H = 454.104, 7 ·Q1,8022
Teniendo en cuenta, adema´s, la relacio´n indicada en la Figura 6.8, resulta fi-
nalmente la siguiente ecuacio´n de pe´rdidas de carga para la va´lvula de boya
elegida:
Haljibe = 389.465, 82 · θ−1,3910 ·Q1,8022
Instalacio´n de sobreelevacio´n El apartado 1.6.1.1 de la NIA define el caudal de
la bomba del grupo de sobreelevacio´n funcionando en el l´ımite ma´s alto de pre-
sio´n, lo que equivale a establecer el caudal de la bomba en el instante que para:
Qparo = 100 l/min. = 1, 67 l/s
Si bien la Norma no indica cua´l debe ser el caudal de arranque de la bomba,
parece lo´gico considerar que la bomba debera´ ser capaz de satisfacer el caudal
punta demandado por las 16 viviendas. Para calcular dicho caudal punta, se va
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Figura 6.11.- Pe´rdidas de carga a va´lvula abierta (Ross 20F 1”)
a suponer que las viviendas disponen de 11 aparatos sanitarios, con un caudal
instalado de 1,9 l/s. Para tener en cuenta el hecho que no todos los aparatos
van a estar funcionando simulta´neamente, se adopta el siguiente coeficiente de
simultaneidad:
k =
1√
n− 1 (6.63)
siendo n el nu´mero de aparatos sanitarios. Aplicando la ecuacio´n (6.63), se
obtiene el caudal punta por vivienda, mediante el producto del caudal instalado
y el coeficiente de simultaneidad k. Para tener en cuenta la simultaneidad entre
varias viviendas del mismo tipo, se utiliza otro coeficiente k´:
k´ =
19 +N
10 · (N + 1) (6.64)
en donde N es el nu´mero de viviendas iguales. Por otra parte, dada la incer-
tidumbre existente en la determinacio´n de caudales, as´ı como los cambios de
costumbres de la poblacio´n, algunos autores mayoran los caudales obtenidos
mediante la aplicacio´n de estas expresiones, entre un 15 y un 25%. Adoptando
un coeficiente de mayoracio´n del 20%, y denotando Qi al caudal instalado,
resulta un caudal punta para el conjunto de viviendas:
Qpunta = 1, 2 ·N · k · k´ ·Qi = 2, 37 l/s (6.65)
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Figura 6.12.- Especificaciones de la bomba
Segu´n la Figura 6.10, el techo de la planta ma´s elevada se encuentra a 25,1 m,
por lo que de acuerdo con el apartado 1.6.1.2 de la NIA, se precisa una presio´n
mı´nima en el calder´ın, superior en 15 m a dicha altura. Puesto que la bomba
aspira de un depo´sito que se encuentra a presio´n atmosfe´rica, dicha presio´n
mı´nima en el calder´ın coincidira´ con la presio´n de arranque de la bomba:
Parranque = 25, 1 + 15 = 40, 1 m
La presio´n ma´xima del agua en el calder´ın que fija la Norma, que coincidira´
con la presio´n de paro de la bomba, es superior en 30 m.c.a. a dicha pre-
sio´n mı´nima. Este incremento de presio´n se considera excesivo, puesto que
conllevar´ıa fluctuaciones de presio´n muy grandes, adopta´ndose finalmente un
incremento de 15 m.c.a. De esta forma:
Pparo = Parranque + 15 = 55, 1 m
En la Figura 6.12 se indican gra´ficamente los puntos de arranque y paro de la
bomba.
Consultado el cata´logo de un fabricante de bombas (Bombas Ideal), se com-
prueba que la bomba que mejor se ajusta a estos puntos de funcionamiento es
la VIP-96, cuya curva caracter´ıstica es:
H = 77, 68− 4.590.897, 79 ·Q2
383
CAPI´TULO 6. APLICACIONES DEL MODELO ESTOCA´STICO
estando expresado H en m.c.a., y Q en m3/s. Por otra parte, su curva de
rendimientos es:
η = 0, 22 + 387, 95 ·Q− 99.563, 91 ·Q2
estando igualmente Q expresado en m3/s, y el rendimiento η, en tanto por
uno. La potencia consumida por la bomba valdra´ por tanto:
Pbomba =
γ ·Qbomba ·Hbomba
η
(6.66)
siendo γ el peso espec´ıfico del agua. El ca´lculo de la energ´ıa consumida durante
un intervalo de tiempo ∆t se realizara´ mediante integracio´n nume´rica de la
potencia, por la regla de los trapecios:
Ebomba =
∆t
2
· [Pbomba,i + Pbomba,f ] (6.67)
Teniendo en cuenta la curva caracter´ıstica de esta bomba, as´ı como las indica-
ciones de la normativa, y la condicio´n impuesta anteriormente de que exista un
incremento de presio´n de 15 m entre el arranque y paro de la bomba, resultan
finalmente los siguientes puntos extremos de funcionamiento:
ARRANQUE PARO
Q = 2, 50 l/s Q = 1, 67 l/s
H = 48, 99 m H = 64, 93 m
Para el ca´lculo del calder´ın, va a considerarse que e´ste es un acumulador de
membrana, por lo que puede asimilarse al calder´ın con compresor que figura
en la NIA. De esta forma, resulta:
∀cal = 16 · 23 = 368 l ≈ 400 l
Considerando que la presio´n de hinchado del calder´ın sea 5 m.c.a. inferior a
la presio´n de arranque de la bomba, se obtiene:
K = p∗c · ∀1,4ac = (43, 99 + 10, 33) · 0, 41,4 = 15, 06 m5,2
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6.3.2.2 Resultados para una ocupacio´n de 14 viviendas
En la Tabla 6.7 se muestran los resultados obtenidos para el tiempo de residencia,
considerando un modelo de mezcla completa, mientras que en la Tabla 6.8 figuran
los resultados correspondientes a un modelo de tres compartimientos. Como puede
observarse en ambos casos, los resultados obtenidos utilizando series sinte´ticas son
similares a los correspondientes a la serie histo´rica, tanto por lo que respecta al
valor promedio, como al valor ma´ximo y desviacio´n esta´ndar, si bien se aprecia que
los valores ma´ximos de las series sinte´ticas son ligeramente inferiores que los de la
serie histo´rica. Esto puede ser consecuencia de que las series sinte´ticas producen un
reparto del consumo a lo largo del d´ıa de forma ma´s uniforme que la serie histo´rica,
lo que impide que hayan largos per´ıodos sin consumo, que son los que producen los
valores ma´ximos del tiempo de residencia.
Por otra parte, se observa tambie´n que el tiempo de residencia promedio del mo-
delo de tres compartimientos es aproximadamente un 84% mayor que el tiempo de
residencia del modelo de mezcla completa. Ello es debido a que en el modelo de tres
compartimientos, el agua que entra por el compartimiento A (que se ha considerado
con un tiempo de residencia igual a 0 segundos) no se mezcla completamente con el
agua del resto del tanque, existiendo tan so´lo un intercambio parcial de agua con el
compartimiento B, y producie´ndose la salida del agua a trave´s del compartimiento
A, que es el de menor tiempo de residencia de los tres compartimientos. En el ca-
so que se hubiera considerado que el agua de entrada al aljibe tiene un tiempo de
residencia igual al tiempo de permanencia del agua en la red de abastecimiento, las
diferencias entre ambos modelos habr´ıan sido menores. No obstante, debe tenerse
en cuenta que en el modelo de tres compartimientos, el agua entra o´ sale del tanque
a trave´s del compartimiento A, por lo que el tiempo de residencia que se deber´ıa
considerar en un ana´lisis de la calidad de agua del tanque, ser´ıa el correspondiente
al compartimiento A. Si se compara el tiempo de residencia del compartimiento A
con el del tanque de mezcla completa, se observa que es aproximadamente un 7%
inferior a aquel, por lo que las diferencias son en este caso menores.
En las Figuras 6.13 y 6.14 se muestra la evolucio´n del tiempo de residencia a lo
largo del per´ıodo de simulacio´n, para el modelo de tres compartimientos. Se pue-
de observar que durante los primeros 6-8 d´ıas se produce un aumento pronunciado
del tiempo de residencia, siguiendo con un incremento ma´s moderado en los d´ıas
siguientes, alcanza´ndose al final del per´ıodo simulado, un valor del tiempo de resi-
dencia para el compartimiento A en torno a 300.000 s, lo que equivale a 3,5 d´ıas.
Este valor, al que habr´ıa que an˜adirle el tiempo de permanencia del agua en la red,
puede hacer perder las caracter´ısticas de potabilidad del agua, lo que pone de ma-
nifiesto los problemas de insalubridad que se pueden presentar en el caso de utilizar
estos dispositivos como medio para paliar las deficiencias en la red de distribucio´n.
En la Tabla 6.9 se indican los principales para´metros de funcionamiento corres-
385
CAPI´TULO 6. APLICACIONES DEL MODELO ESTOCA´STICO
Tabla 6.7.- Tiempo de residencia para un modelo de mezcla completa (14 viviendas)
Tiempo de residencia (s)
Suma
consumos
diarios (l)
Ma´ximo Promedio
Desviacio´n
esta´ndar
Serie histo´rica 261.707,182 207.774,13 154.571,75 30.894,68
Serie sinte´tica n° 1 246.502,188 206.636,69 162.247,96 28.396,36
Serie sinte´tica n° 2 256.005,454 202.821,25 156.897,82 31.309,48
Serie sinte´tica n° 3 251.611,894 203.576,36 161.463,86 33.400,09
Serie sinte´tica n° 4 271.727,680 192.528,81 147.757,47 27.513,36
Serie sinte´tica n° 5 280.766,293 186.497,04 143.598,21 27.036,19
Serie sinte´tica n° 6 282.937,338 184.243,11 143.123,43 25.591,99
Serie sinte´tica n° 7 247.706,555 206.769,56 162.591,10 32.101,47
Serie sinte´tica n° 8 255.935,060 187.097,74 156.230,31 29.528,88
Serie sinte´tica n° 9 260.860,725 196.091,13 155.360,58 31.556,48
Serie sinte´tica n° 10 257.357,090 200.930,49 155.927,27 31.084,67
pondientes al equipo de bombeo. Todos los valores mostrados se refieren a la totali-
dad del per´ıodo de simulacio´n, observa´ndose que existe un buen ajuste de las series
sinte´ticas con respecto a la serie histo´rica. No obstante, en el caso del nu´mero de
horas de funcionamiento, el valor correspondiente a la serie histo´rica es inferior al de
las series sinte´ticas. Esto es consecuencia, al igual que en el caso del valor ma´ximo
del tiempo de residencia, a que las series sinte´ticas reparten el consumo de manera
ma´s uniforme que los registros histo´ricos.
6.3.2.3 Resultados para una ocupacio´n de 4 viviendas
En las Tablas 6.10 y 6.11 se muestran los resultados del tiempo de residencia
correspondientes a un modelo de mezcla completa y de tres compartimientos, res-
pectivamente. Al igual que ocurr´ıa en el caso de una ocupacio´n de 14 viviendas, se
observan unos resultados similares para la serie histo´rica y para las series sinte´ticas,
aunque en este caso los valores del tiempo de residencia son considerablemente ma-
yores. Como se puede apreciar en las Figuras 6.15 y 6.16, el tiempo de residencia del
compartimiento A llega a alcanzar valores cercanos a 800.000 s (equivalente a 9,3
d´ıas) al final del per´ıodo de simulacio´n, lo que supone un deterioro muy importante
de la calidad del agua.
En la Tabla 6.12 se indican los para´metros de funcionamiento del equipo de bom-
beo, observa´ndose un comportamiento similar al caso en que exist´ıa una ocupacio´n
de 14 viviendas, aunque en este caso las diferencias entre el nu´mero de horas de fun-
cionamiento correspondiente a las series sinte´ticas, con respecto a la serie histo´rica
son mayores, estando comprendidas entre un 10-18%.
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Tabla 6.9.- Para´metros de funcionamiento de la bomba (14 viviendas)
Ebomba (KW·h) N° arranques
Tiempo fun-
cionamiento
(s)
N° horas fun-
cionamiento
Serie histo´rica 68,9009 3.797 124.437,00 710
Serie sint. n° 1 64,8738 3.698 117.133,10 724
Serie sint. n° 2 67,3906 3.817 121.682,42 716
Serie sint. n° 3 66,2164 3.760 119.555,89 716
Serie sint. n° 4 71,5162 4.043 129.109,47 722
Serie sint. n° 5 73,9040 4.189 133.434,49 739
Serie sint. n° 6 74,4713 4.201 134.457,88 730
Serie sint. n° 7 65,1984 3.706 117.716,38 717
Serie sint. n° 8 67,3613 3.814 121.616,13 720
Serie sint. n° 9 68,6532 3.892 123.954,36 725
Serie sint. n° 10 67,7371 3.836 122.300,89 714
Tabla 6.10.- Tiempo de residencia para un modelo de mezcla completa (4 viviendas)
Tiempo de residencia (s)
Suma
consumos
diarios (l)
Ma´ximo Promedio
Desviacio´n
esta´ndar
Serie histo´rica 87.201,524 545.275,99 400.716,86 110.960,51
Serie sinte´tica n° 1 95.073,460 482.250,41 366.454,97 91.389,93
Serie sinte´tica n° 2 92.650,199 523.665,04 376.590,74 113.232,20
Serie sinte´tica n° 3 90.028,375 532.640,65 387.609,83 110.766,85
Serie sinte´tica n° 4 95.384,663 536.099,44 382.791,20 134.298,45
Serie sinte´tica n° 5 90.097,348 517.192,25 394.097,86 111.081,97
Serie sinte´tica n° 6 96.373,419 471.658,77 373.826,85 96.942,17
Serie sinte´tica n° 7 79.089,119 569.546,56 427.446,36 129.168,21
Serie sinte´tica n° 8 98.401,859 453.373,04 363.035,65 92.487,09
Serie sinte´tica n° 9 87.362,887 510.826,71 406.212,45 113.063,51
Serie sinte´tica n° 10 88.901,806 523.218,07 400.166,64 115.076,64
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Figura 6.13.- Tiempo de residencia para una ocupacio´n de 14 viviendas
6.4 Deteccio´n de fugas
Las fugas son habitualmente el componente ma´s grande del caudal de agua no
registrado, e incluye pe´rdidas de agua en tuber´ıas de distribucio´n, acometidas y
depo´sitos. Junto con los errores de medicio´n y los consumos no registrados, consti-
tuyen la causa por la que la suma de todos los consumos medidos sea inferior que
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Figura 6.14.- Tiempo de residencia para una ocupacio´n de 14 viviendas (cont.)
la cantidad total de agua producida en la planta de tratamiento.
Debido a la importancia de las fugas, las operaciones tendentes a su localiza-
cio´n y reparacio´n son una parte esencial del mantenimiento de cualquier sistema
de abastecimiento. Los me´todos que se suelen utilizar para la deteccio´n de fugas
esta´n basados en la escucha del sonido producido por e´stas. Puesto que los recursos
disponibles para llevar a cabo esta tarea son limitados, resulta muy u´til disponer
de me´todos que permitan estimar la localizacio´n probable de las fugas, con objeto
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Figura 6.15.- Tiempo de residencia para una ocupacio´n de 4 viviendas
de poder realizar una adecuada planificacio´n de los programas de deteccio´n de fugas.
En el Cap´ıtulo 2 se han expuesto algunos de tales me´todos: medicio´n de cau-
dales nocturnos, discriminacio´n de los te´rminos que constituyen el caudal de agua
incontrolado (fugas y consumos no medidos), y me´todos inversos. Ninguno de estos
me´todos puede considerarse que sea una solucio´n definitiva al problema, siendo ma´s
bien me´todos complementarios, cada uno con una serie de limitaciones. La medicio´n
de caudales nocturnos supone que deben conocerse adecuadamente los consumos
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Figura 6.16.- Tiempo de residencia para una ocupacio´n de 4 viviendas (cont.)
nocturnos, con objeto de poder obtener las fugas como diferencia de ambos. En el
caso de la discriminacio´n del caudal de agua incontrolado, debe disponerse de un
modelo matema´tico bien calibrado, y conocer con suficiente precisio´n los patrones
temporales de los consumos de agua. Los me´todos inversos, si bien son muy so´lidos
desde un punto de vista teo´rico, presentan algunas dificultades para su aplicacio´n
pra´ctica, como la necesidad de disponer de los para´metros del modelo bien ajusta-
dos, o´ los recursos que se precisan para resolver el problema inverso.
393
CAPI´TULO 6. APLICACIONES DEL MODELO ESTOCA´STICO
Tabla 6.12.- Para´metros de funcionamiento de la bomba (4 viviendas)
Ebomba (KW·h) N° arranques
Tiempo fun-
cionamiento
(s)
N° horas fun-
cionamiento
Serie histo´rica 22,9508 1.311 41.442,00 563
Serie sint. n° 1 25,0120 1.474 45.153,60 644
Serie sint. n° 2 24,3729 1.440 44.000,33 635
Serie sint. n° 3 23,6756 1.404 42.735,35 641
Serie sint. n° 4 25,0862 1.478 45.283,52 658
Serie sint. n° 5 23,7054 1.405 42.795,48 649
Serie sint. n° 6 25,3484 1.498 45.761,20 663
Serie sint. n° 7 20,7992 1.235 37.546,59 620
Serie sint. n° 8 25,8876 1.532 46.732,52 652
Serie sint. n° 9 22,9754 1.363 41.472,39 642
Serie sint. n° 10 23,3830 1.384 42.212,58 628
En el presente apartado, se va a utilizar el modelo estoca´stico desarrollado, para
aplicarlo a la discriminacio´n del caudal de agua incontrolado en una red de ejemplo.
Por una parte, se utilizara´n las curvas de modulacio´n correspondientes a la suma
de viviendas de Milford, durante todo el per´ıodo en el que se dispone de registros
histo´ricos (31 d´ıas), para obtener la relacio´n σs(Q) ÷ x, y por otra, se utilizara´n
curvas de modulacio´n correspondientes a series sinte´ticas generadas mediante el mo-
delo estoca´stico. Puesto que, como se ha indicado, el me´todo para realizar esta
discriminacio´n, es muy sensible a los patrones temporales de consumo de agua, esto
nos servira´ para evaluar si los patrones obtenidos mediante el modelo estoca´stico se
aproximan suficientemente bien a los patrones registrados.
En el ejemplo que se va a analizar, se va a considerar que el exponente γ que
caracteriza la relacio´n entre fugas y presio´n es igual a 0,5. De esta forma, el caudal
que va a asignarse a cada nudo j para realizar la simulacio´n mediante el modelo
matema´tico de la red sera´:
Qj = (Qr)j
[
1 + (1− x)( 1
η¯s
− 1)
]
+Kf L¯j(Hj − zj)0,5 (6.68)
siendo:
(Qr)j: caudal registrado en el nudo j;
x: relacio´n entre el caudal incontrolado fugado, y el caudal incontrolado total
(x = Qif/Qi);
η¯s: rendimiento global del sistema, uniforme en toda la red de distribucio´n, con
un valor igual a 0,6;
L¯j: longitud ponderada de cada nudo j; determinada asignando a cada nudo el
50% de las longitudes de las tuber´ıas que en e´l concurren;
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Kf : constante de fuga desconocida, invariante en toda la zona de estudio;
Hj: altura piezome´trica en el nudo j;
zj: cota del nudo j.
Puesto que la constante de fuga es desconocida, y va a ser diferente para cada
simulacio´n (diferente valor de x), su determinacio´n se realizara´ en cada caso mediante
el siguiente procedimiento:
1. Suponer que en toda la red existe una presio´n constante a lo largo de todo el
per´ıodo de simulacio´n, e igual a (H − z)0. De esta forma, la estimacio´n inicial
de la constante de fuga sera´:
Kf0 =
Qif
(H − z)0,50
(6.69)
2. Introducir el valor de Kf0 obtenido mediante la ecuacio´n (6.69), en la ecuacio´n
(6.68) y realizar la simulacio´n de la red.
3. Obtener la presio´n en todos los nudos de la red, (Hj − zj)
4. Extender la ecuacio´n (6.68) a todos los nudos de la red, durante el per´ıodo
completo de simulacio´n:
24∑
t=1
Q(t)∆t =
24∑
t=1
n∑
j=1
(Qr)j[1+(1−x)( 1
η¯s
−1)]∆t+
24∑
t=1
n∑
j=1
Kf L¯j(Hj−zj)0,5∆t
(6.70)
siendo:
Q(t): caudal inyectado a la red;
∆t: intervalo temporal adoptado en la simulacio´n (1 hora).
De esta forma, resulta:
Kf =
24∑
t=1
Q(t)∆t−
24∑
t=1
n∑
j=1
(Qr)j
[
1 + (1− x)( 1
η¯s
− 1)
]
∆t
24∑
t=1
n∑
j=1
L¯j(Hj − zj)0,5∆t
(6.71)
5. Comparar Kf0 con Kf . En el caso que la diferencia sea superior a un deter-
minado l´ımite de convergencia, volver al paso (2), con el valor obtenido de
Kf .
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Figura 6.17.- Red ejemplo para la discriminacio´n del agua incontrolada
La red sobre la que se van a realizar los ca´lculos es la misma que se utiliza en
(Almandoz et al., 2002), viniendo representada en la Figura 6.17. Esta´ constituida
por 1 depo´sito de suministro de agua, 13 tuber´ıas y 9 nudos, cuyas caracter´ısticas
se indican en la Tabla 6.13. Para el ca´lculo de las pe´rdidas de carga se utilizara´
la fo´rmula de Darcy-Weisbach, con una rugosidad absoluta para todas las tuber´ıas
ε = 0, 1 mm.
Tabla 6.13.- Caracter´ısticas de la red ejemplo
Tuber´ıa
Dia´metro
(mm)
Longitud
(m) Nudo
Demanda
(l/s)
Tipo
demanda
Cota
(m)
1 600 1.600 Depo´sito 1 - - 85
2 350 500 2 5 dome´stica 40
3 350 300 3 18 combinada 30
4 300 670 4 15 industrial 25
5 100 600 5 45 dome´stica 4
6 125 350 6 20 comercial 4
7 300 100 7 35 dome´stica 20
8 100 1.140 8 15 industrial 25
9 350 200 9 22 comercial 40
10 100 400 10 15 oficial 30
11 100 600
12 350 200
13 400 600
Como puede verse en la Tabla 6.13, se consideran 4 tipos de demanda: dome´stica
(nudos 2, 5 y 7), industrial (nudos 4 y 8), comercial (nudos 6 y 9) y oficial (nudo
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10). Por otra parte, en el nudo 3 existe una demanda combinada de los 4 tipos: 50%
dome´stica, 20% comercial, 15% oficial y 15% industrial. Se va a considerar que la
curva de modulacio´n dome´stica es diferente para cada d´ıa, obtenida a partir de la
serie histo´rica o´ la serie sinte´tica correspondientes a la suma de viviendas de Mil-
ford, mientras que las curvas de modulacio´n del resto de tipos de demandas no van a
experimentar variacio´n. En la Figura 6.18 se representan las curvas de modulacio´n
indicadas.
La modelacio´n de los caudales de fuga se ha hecho mediante va´lvulas de reten-
cio´n, conectadas a nudos con presio´n = 0 m.c.a. (Figura 6.19). El coeficiente de
pe´rdidas de carga de las va´lvulas de retencio´n se ha igualado, en cada caso, al pro-
ducto L¯j · Kf , mientras que la cota de los nudos donde descargan las va´lvulas de
retencio´n es la misma que la de los correspondientes nudos origen.
Con objeto de analizar la linealidad de la relacio´n σs(Q) ÷ x, se han obtenido
los valores de σs(Q) para x = 0, 0,25, 0,50, 0,75 y 1, correspondientes al d´ıa 1 de
la serie histo´rica. El ajuste de estos valores a una recta, tiene un coeficiente de de-
terminacio´n de 0,9999, por lo que se considera que en el resto de d´ıas, es suficiente
calcular los valores extremos x = 0 y x = 1. Los resultados obtenidos se muestran
en la Tabla 6.14, quedando representados gra´ficamente en la Figura 6.20.
Al comparar las Figuras 6.20(a) y 6.20(b), se puede observar que las relaciones
σs(Q)÷x muestran en ambos casos una tendencia similar, con unas pendientes muy
parecidas. No obstante, en el caso de la serie histo´rica existe una mayor variabilidad
que en el caso de la serie sinte´tica, alcanza´ndose valores mayores de σs(Q). Con ob-
jeto de comparar de una forma ma´s directa, el diferente comportamiento de ambas
series, se han obtenido las rectas promedio correspondientes a cada una, estando
representado este resultado en la Figura 6.21, y quedando caracterizadas por las
siguientes expresiones:
Serie histo´rica: σs(Q) = −84, 43 · x+ 200, 52
Serie histo´rica: σs(Q) = −77, 70 · x+ 184, 42
Como puede apreciarse, la pendiente de ambas rectas es bastante similar, aun-
que la recta correspondiente a la serie sinte´tica queda situada por debajo de la de
la serie histo´rica, lo que supone que la serie sinte´tica obtenida mediante el mode-
lo produce una variacio´n menor en la modulacio´n de caudales diarios que la serie
histo´rica. Si se comparan los valores de x correspondientes a diferentes valores de
σs(Q) (Tabla 6.15), se observa que el error que se cometer´ıa al utilizar la recta de la
serie sinte´tica, en lugar de la de la serie histo´rica, esta´ comprendido entre 0,12 y 0,21.
En un principio, cabr´ıa pensar que el origen de esta diferencia puede deberse a
que la curva de modulacio´n temporal g(t) que se utiliza en el modelo para obtener
el nu´mero de pulsos a lo largo del d´ıa, es una curva promedio de las correspondien-
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1 serie histo´rica)
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(b) Curva de modulacio´n comercial
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(c) Curva de modulacio´n industrial
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(d) Curva de modulacio´n oficial
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(e) Curva de modulacio´n combinada
Figura 6.18.- Curvas de modulacio´n para cada tipo de demanda
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Tabla 6.14.- Resultados obtenidos para las diferentes curvas de modulacio´n analizadas
σs(x)
Serie histo´rica Serie sinte´tica
Dı´a x = 0 x = 1 x = 0 x = 1
1 214,45 124,34 181,08 104,75
2 186,81 108,43 168,72 97,78
3 199,06 115,22 189,18 109,49
4 190,70 110,46 186,29 107,71
5 168,41 97,71 190,17 110,14
6 202,24 117,02 218,60 126,40
7 234,23 135,23 173,97 100,83
8 235,11 135,94 175,10 101,27
9 214,11 123,92 184,81 106,93
10 183,39 106,33 194,73 112,68
11 199,01 115,27 174,04 100,71
12 177,42 102,87 189,14 109,52
13 176,11 102,07 201,68 116,73
14 243,15 140,17 170,24 98,50
15 224,31 129,70 174,50 100,90
16 234,41 135,62 183,07 105,89
17 187,68 108,81 198,01 114,61
18 196,98 114,07 176,27 102,12
19 185,94 107,81 184,22 106,61
20 180,90 104,85 191,18 110,64
21 199,23 115,34 168,71 97,56
22 238,21 137,54 184,18 106,52
23 200,81 116,32 189,38 109,55
24 179,63 104,02 168,51 97,49
25 184,29 106,82 204,41 118,29
26 193,66 112,03 187,70 108,58
27 162,08 93,94 171,05 98,98
28 206,37 119,52 202,98 117,69
29 248,05 143,40 164,44 95,14
30 193,59 112,08 194,54 112,64
31 175,83 102,00 176,24 101,89
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Figura 6.19.- Modelacio´n de los caudales de fuga
Tabla 6.15.- Comparacio´n de las rectas promedio correspondientes a la serie histo´rica y
a la serie sinte´tica
x
σs(Q) Serie histo´rica Serie sinte´tica Error absoluto
200 0,01 -0,20 0,21
190 0,12 -0,07 0,20
180 0,24 0,06 0,19
170 0,36 0,19 0,18
160 0,48 0,31 0,17
150 0,60 0,44 0,16
140 0,72 0,57 0,15
130 0,84 0,70 0,13
120 0,95 0,83 0,12
tes a todos los d´ıas en los que se dispone de registros histo´ricos, sin que se haya
diferenciado entre una curva para d´ıas laborables y otra para fines de semana. Con
objeto de analizar esta posibilidad, se ha generado una serie sinte´tica en la que la
curva g(t) era diferente para d´ıas laborables y para fines de semana, y que adema´s
ten´ıa el mismo nu´mero de d´ıas laborables y fines de semana que la serie histo´rica.
Al obtener las relaciones σs(Q)÷ x se observa, no obstante, que el comportamiento
de la serie sinte´tica es muy similar al que se ha obtenido sin diferenciar los fines de
semana de los d´ıas laborables (Figura 6.22). En este caso, existe una variacio´n de
los valores de σs(Q) algo superior al caso anterior; sin embargo, la recta promedio
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(a) Serie histo´rica
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(b) Serie sinte´tica
Figura 6.20.- Relaciones σs(Q)÷ x
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Figura 6.21.- Relaciones σs(Q)÷ x promedio
queda situada ligeramente por debajo, siendo su ecuacio´n:
σs(Q) = −75, 06 · x+ 178, 16
De esta forma, los errores que se cometer´ıan al utilizar la recta promedio corres-
pondiente a la serie sinte´tica quedar´ıan comprendidos entre 0,18 y 0,30, algo superio-
res al caso anterior. Por lo tanto, parece evidente que el diferente comportamiento
entre la serie histo´rica y la serie sinte´tica, con respecto a los valores de σs(Q) no es
debido a considerar una u´nica curva g(t) para d´ıas laborables y fines de semana.
Se ha analizado tambie´n el resultado que se obtiene utilizando una serie sinte´tica
que represente las duraciones de pulso mediante una funcio´n Gamma, en lugar de
la funcio´n exponencial. En este caso, resulta la siguiente curva promedio:
σs(Q) = −62, 92 · x+ 181, 36
producie´ndose unas desviaciones entre la serie sinte´tica y la histo´rica que esta´n
comprendidas entre 0,02 y 0,30. Este resultado parece confirmar que el origen de
tales diferencias debe encontrarse en la forma como el modelo obtiene los patrones
temporales de ocurrencia de pulsos (suma de un polinomio de grado tres y un ruido
blanco), originando curvas de modulacio´n con una menor dispersio´n que las curvas
correspondientes a los registros histo´ricos.
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Figura 6.22.- Relaciones σs(Q)÷ x diferenciando d´ıas laborables y fines de semana
6.5 Ana´lisis de la fiabilidad en redes de abasteci-
miento
Cuando se realiza el disen˜o de una red, se deben considerar las diferentes condi-
ciones operativas que pueden presentarse, con objeto que la red sea capaz de hacer
frente a tales condiciones. Aunque el sistema experimente algu´n deterioro de la ca-
lidad del servicio en situaciones excepcionales, como mı´nimo debera´ garantizar unos
determinados esta´ndares de funcionamiento. Dichos esta´ndares vendra´n definidos
en te´rminos del caudal que se debe proporcionar, a la presio´n adecuada de suminis-
tro, por lo que se considera que se produce un fallo en el sistema cuando la presio´n,
el caudal disponible o´ ambos, en uno o´ ma´s nudos de la red, descienden por debajo
del mı´nimo requerido.
Como se ha expuesto en el Cap´ıtulo 2, los sistemas de distribucio´n de agua pue-
den fallar fundamentalmente por dos causas: o´ bien por un fallo de demanda, cuando
la demanda del sistema es superior al valor de disen˜o, o´ por un fallo de componen-
te, cuando se produce el fallo de componentes individuales de la red. Puesto que
ambos modos de fallo tienen una base probabil´ıstica, cualquier ana´lisis de fiabilidad
debera´ tener en cuenta las probabilidades de ocurrencia de tales fallos, as´ı como su
variabilidad espacio-temporal.
Si bien no existe una definicio´n universalmente aceptada para la fiabilidad de las
redes de abastecimiento de agua, e´ste es un campo en el que se han realizado nume-
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rosos avances en los u´ltimos an˜os, existiendo diversas te´cnicas para la evaluacio´n de
la fiabilidad. En los me´todos de simulacio´n se evalu´a la repercusio´n de los fallos en
el funcionamiento del sistema, mediante la consideracio´n de diferentes escenarios o´
casos, cada uno de los cuales comprende un conjunto de demandas y de configura-
ciones de la red. Puesto que la probabilidad que se produzca el fallo simulta´neo de
ma´s de un componente es normalmente muy pequen˜a, tan so´lo se considera que los
componentes fallen de forma individual. Con respecto a las demandas, en ocasiones
se analizan determinadas combinaciones de demandas nodales que la red debe su-
ministrar, como ocurre en el caso de los caudales de incendios.
En la metodolog´ıa de Gargano y Pianese (2000), se considera que los coeficien-
tes de modulacio´n horaria (y por tanto los caudales nodales a lo largo del d´ıa)
son variables aleatorias, proponie´ndose un modelo de demanda para determinar
estoca´sticamente dichos coeficientes, a partir de una curva de modulacio´n de refe-
rencia. La fiabilidad del sistema se evalu´a entonces, analizando el comportamiento
del sistema bajo tales demandas aleatorias a lo largo del d´ıa, considerando adema´s
la posibilidad del fallo de los diferentes componentes electromeca´nicos. Teniendo en
cuenta que el modelo estoca´stico desarrollado en la presente Tesis permite obtener
la variacio´n de la demanda a lo largo del d´ıa, esta metodolog´ıa resulta u´til con obje-
to de analizar el comportamiento del modelo para el estudio de la fiabilidad de redes.
Seguidamente se van a presentar los resultados obtenidos, utilizando la red ejem-
plo que se indica en (Gargano y Pianese, 2000), Figura 6.23. Por un lado, se analizara´
el sistema utilizando los registros histo´ricos de consumos del conjunto de 14 vivien-
das de Milford, mientras que por otra parte, se utilizara´n series sinte´ticas generadas
mediante el modelo estoca´stico. Puesto que el resultado de la fiabilidad del sistema
va a depender, en gran medida, de la variacio´n a lo largo del d´ıa de las demandas
nodales, y teniendo en cuenta, como ha quedado expuesto en el Cap´ıtulo 4, que los
consumos ma´ximos horarios quedan mejor representados mediante series sinte´ticas
que utilizan una funcio´n Gamma para las duraciones de pulso, en el presente ana´lisis
se va a considerar una serie sinte´tica obtenida con una funcio´n exponencial, y otra
serie con una funcio´n Gamma. La interpretacio´n de los ı´ndices de fiabilidad HRI y
ORI que se han calculado, ha sido expuesta en el Cap´ıtulo 2.
En la Tabla 6.16 se indican las caracter´ısticas de las tuber´ıas de la red analizada,
mientras que en la Tabla 6.17 vienen reflejadas las de los nudos. Como puede obser-
varse, con objeto de simplificar se ha considerado que elMTTR de todas las tuber´ıas
es igual a 1 d´ıa, aunque los valores habituales de esta variable esta´n comprendidos
entre varias horas y uno o´ ma´s d´ıas. Por otra parte, si bien la aleatoriedad de
los fallos que se pueden producir en las tuber´ıas individuales requerir´ıa un ana´lisis
estoca´stico que considerase la frecuencia y la probabilidad de estos sucesos como
variables dependientes del tiempo, el ana´lisis que aqu´ı se realiza tiene en cuenta
el comportamiento del sistema a largo plazo, por lo que es suficiente considerar la
disponibilidad e indisponibilidad en estado estacionario, que se pueden calcular me-
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Figura 6.23.- Red ejemplo de Gargano y Pianese (2000)
diante las ecuaciones (2.191) y (2.192), teniendo en cuenta los valores de MTTFi y
MTTRi mostrados en la Tabla 6.16.
Tabla 6.16.- Principales caracter´ısticas de las tuber´ıas
Tuber´ıa
Di
(mm)
Li
(m)
bDi
(roturas/Km·an˜o)
MTTFi
(d´ıas)
MTTRi
(d´ıas)
1 450 400 6,492E-02 14.055,56 1
2 400 800 7,145E-02 6.385,94 1
3 200 175 1,400E-01 14.898,36 1
4 200 932 1,400E-01 2.797,44 1
5 300 1206 9,244E-02 3.274,12 1
6 300 420 9,244E-02 9.401,40 1
7 400 620 7,145E-02 8.239,92 1
8 200 580 1,400E-01 4.495,19 1
9 450 375 6,492E-02 14.992,60 1
10 200 435 1,400E-01 5.993,59 1
11 300 375 9,244E-02 10.529,56 1
12 300 540 9,244E-02 7.312,20 1
La demanda de cada nudo se considera que es debida a los edificios asignados al
mismo, cada uno de los cuales se hace equivalente al conjunto de 14 viviendas de
Milford. Para cada uno de los d´ıas en los que se dispone de registros histo´ricos (31
d´ıas), se considera que la demanda de todos los nudos es ide´ntica.
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Tabla 6.17.- Principales caracter´ısticas de los nudos
Nudo Hj (m) H¯j (m) N° edificios
1 82 100 -
2 79 97 240
3 78 96 283
4 76 94 251
5 76 94 336
6 78 96 283
7 79 97 208
8 78 96 314
9 77 95 219
Los u´nicos componentes electromeca´nicos considerados en este ejemplo son las
R = 12 tuber´ıas que conforman la red de distribucio´n de agua. Los valores del
ı´ndice de fiabilidad hidra´ulica han sido evaluados para la condicio´n en la cual todas
las tuber´ıas del sistema esta´n en funcionamiento (configuracio´n 0), y para las con-
diciones en las que se produce el fallo de una sola tuber´ıa cada vez (configuracio´n
i, siendo i la tuber´ıa que falla). Los ı´ndices de fiabilidad hidra´ulica locales y de
toda la red (HRIj y HRIred, respectivamente) se han calculado para cada una de
las condiciones operativas, imponiendo un valor umbral hpi∗net = 0, 95 para todo el
sistema y hpi∗j = 0, 90 para los nudos individuales.
En la Tabla 6.18 se indican los resultados obtenidos para HRI, quedando repre-
sentados gra´ficamente en las Figuras 6.24 y 6.25. Teniendo en cuenta la posicio´n
que ocupan las tuber´ıas 1 y 9 en la red, es lo´gico el resultado obtenido para los casos
1 y 9, en donde la fiabilidad desciende significativamente. En contraste, se puede
comprobar que un fallo de la tuber´ıa 4 (caso 4) apenas tiene influencia en el valor de
la fiabilidad, con relacio´n a la situacio´n en la que todas las tuber´ıas se encuentran
operativas. Por otra parte, los valores de HRI de la Tabla 6.18 muestran que el fallo
de un componente puede incrementar la fiabilidad en algunos nudos, comparada con
el caso en el que todas las tuber´ıas esta´n en funcionamiento (por ejemplo, el caso 2 o´
el caso 10 para el nudo 10). Esto es debido a que el fallo del componente impone una
diferente distribucio´n de caudales, con pe´rdidas de carga diferentes en cada tramo,
por lo que las presiones resultantes en algu´n nudo pueden ser superiores al caso en
el que todo el sistema esta´ operativo.
Resulta especialmente significativo el diferente comportamiento de las dos series
sinte´ticas generadas, observa´ndose un ajuste mucho mejor de la serie obtenida con
una funcio´n Gamma, que la de la funcio´n exponencial. Este resultado, aunque en
parte era previsible, por el mejor ajuste de los consumos ma´ximos horarios obtenidos
mediante series sinte´ticas con una funcio´n Gamma, refuerza la idea sen˜alada en el
Cap´ıtulo 4 de que para determinadas aplicaciones, puede resultar interesante intro-
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Figura 6.24.- Representacio´n gra´fica del ı´ndice de fiabilidad hidra´ulica
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Figura 6.25.- Representacio´n gra´fica del ı´ndice de fiabilidad hidra´ulica (cont.)
ducir algunos refinamientos al modelo, uno de los cuales consist´ıa en utilizar una
funcio´n Gamma para representar las duraciones de pulso, con el u´nico inconveniente
frente a la funcio´n exponencial, de introducir un para´metro ma´s al modelo.
Como puede observarse, mientras que la funcio´n exponencial produce siempre
una sobreestimacio´n de la fiabilidad, en el caso de la funcio´n Gamma se producen so-
breestimaciones o´ subestimaciones, siendo los errores relativos mucho ma´s pequen˜os.
En la Tabla 6.19 se muestran los resultados obtenidos para el ı´ndice de fiabilidad
global de todos los nudos y de la red, indica´ndose en las dos u´ltimas columnas, el va-
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Tabla 6.19.- I´ndices de fiabilidad global de los nudos y de la red
Error relativo (%)
I´ndice S. Histo´rica S. sint. Gam. S. sint. exp. S. sint. Gam. S. sint. exp.
ORI2 0,6451 0,6499 0,7833 0,75 20,51
ORI3 0,5480 0,4997 0,6497 8,81 30,01
ORI4 0,5481 0,5663 0,7829 3,33 38,25
ORI5 0,6125 0,5829 0,7996 4,82 37,16
ORI6 0,5482 0,5165 0,6998 5,77 35,47
ORI7 0,6774 0,6500 0,8165 4,05 25,63
ORI8 0,7739 0,7498 0,8998 3,12 20,00
ORI9 0,5480 0,5663 0,7496 3,34 32,37
ORIred 0,1289 0,1499 0,3498 16,30 133,31
lor absoluto del error relativo entre las series sinte´ticas generadas y la serie histo´rica.
Como puede apreciarse, el error relativo correspondiente a la serie sinte´tica obteni-
da mediante una funcio´n Gamma oscila entre 0,75% y 16,30%, siendo su media de
5,59%, mientras que el correspondiente a la funcio´n exponencial esta´ comprendido
entre 20,00% y 133,31%, con una media de 41,41%. Mientras que los resultados
obtenidos mediante una funcio´n Gamma producen unos errores que pueden conside-
rarse aceptables desde un punto de vista ingenieril, los correspondientes a la funcio´n
exponencial tan so´lo podr´ıan considerarse va´lidos como una primera aproximacio´n,
para proporcionar un orden de magnitud del valor de la fiabilidad.
Es interesante comparar los valores del para´metro ORI con respecto a la fia-
bilidad hidra´ulica HRI(0), en donde todos los componentes electromeca´nicos esta´n
operativos. Por una parte, se observa que cuando un tramo deja de funcionar, el
sistema de distribucio´n sufre una considerable pe´rdida de fiabilidad, especialmente
cuando se ven afectados los tramos 1 y 9. Sin embargo, se advierte tambie´n que
existen pequen˜as diferencias entre los valores de HRI(0) y los de ORI, lo que indica
que para sistemas pequen˜os, la fiabilidad meca´nica desempen˜a un papel poco signi-
ficativo en la fiabilidad global, lo que justifica que para evaluar la fiabilidad global
del sistema, se considere u´nicamente su fiabilidad hidra´ulica o´, como mucho, el fallo
de un u´nico componente cada vez. La fiabilidad meca´nica podr´ıa tener una mayor
incidencia cuando existan especiales condiciones geote´cnicas o´ clima´ticas, en donde
las tasas de fallo sean muy superiores a las que aqu´ı se han considerado.
6.6 Conclusiones
El modelo estoca´stico desarrollado en el Cap´ıtulo 3 permite obtener los pul-
sos de consumo que se producen en una vivienda a lo largo del tiempo, lo que lo
hace adecuado para generar series sinte´ticas de consumos correspondientes a una
o´ varias viviendas. En el presente Cap´ıtulo se ha utilizado el modelo estoca´stico
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Figura 6.26.- Representacio´n gra´fica del ı´ndice de fiabilidad global
en diversas aplicaciones, orientadas fundamentalmente al ana´lisis y disen˜o de redes
hidra´ulicas. El procedimiento ha consistido en todos los casos en comparar los re-
sultados obtenidos utilizando las series histo´ricas de datos de que disponemos, con
los correspondientes a series sinte´ticas generadas mediante el modelo.
La primera aplicacio´n analizada ha sido la carga de un modelo matema´tico, me-
diante la obtencio´n de los consumos nodales de una red de abastecimiento a lo largo
del d´ıa. Las variables analizadas han sido las presiones nodales y el tiempo de per-
manencia del agua en la red. Si bien las presiones muestran un buen ajuste, en el
caso de los tiempos de residencia se observan mayores diferencias, especialmente en
los nudos pro´ximos a la fuente de suministro. La utilizacio´n de una serie sinte´tica
que describa las duraciones de pulso mediante una funcio´n Gamma en lugar de
una funcio´n exponencial, tiene como consecuencia un mejor ajuste de las presiones
mı´nimas diarias, debido a que reproduce de una manera ma´s eficaz los consumos
ma´ximos horarios. En este caso, no obstante, se produce un ajuste peor en los
valores medios de las presiones nodales, aunque los errores producidos pueden con-
siderarse totalmente satisfactorios, al quedar por debajo del 1%. Por el contrario,
en relacio´n a los tiempos de permanencia, no se consigue un mejor ajuste con la
funcio´n Gamma. Por lo tanto, puede considerarse que la utilizacio´n de una serie
sinte´tica para la carga de un modelo matema´tico, produce unos buenos resultados,
por lo que respecta a las presiones nodales, con independencia de si se utiliza una
funcio´n exponencial o´ una funcio´n Gamma, estando peor reproducidos los tiempos
de permanencia, especialmente para los nudos situados pro´ximos a la fuente de su-
ministro (bajos tiempos de permanencia).
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Puesto que las instalaciones interiores de los abonados dome´sticos incluyen con
frecuencia, un aljibe o´ depo´sito regulador de agua, bien como consecuencia de una
insuficiencia de la red de abastecimiento, que no es capaz de suministrar los consu-
mos en las horas punta, o´ simplemente para servir de depo´sito de aspiracio´n de una
instalacio´n de sobreelevacio´n, se ha cre´ıdo conveniente analizar el deterioro de la
calidad del agua que tiene lugar en estos depo´sitos, mediante el estudio del tiempo
de residencia del agua en el aljibe. Se han considerado dos formulaciones diferentes:
por un lado, se ha simulado el aljibe como un depo´sito de mezcla completa, y por
otro, como un depo´sito de tres compartimientos. Asimismo, se ha analizado el caso
en el que se produce una renovacio´n del agua adecuada, y el caso en el que existe
un alto nivel de estancamiento, como consecuencia de que el grado de ocupacio´n de
las viviendas es bajo. En todos los casos, la evolucio´n del tiempo de residencia a lo
largo del per´ıodo de simulacio´n, obtenida a partir de una serie sinte´tica, se ajusta
con suficiente bondad al resultado correspondiente a la serie histo´rica. Se observa,
como es lo´gico, que las diferencias entre el tiempo de residencia promedio de la serie
histo´rica y de la serie sinte´tica se deben, fundamentalmente, a las diferencias en
la suma de consumos diarios. Los resultados obtenidos muestran que incluso en el
caso de utilizarse aljibes de taman˜o mediano, el tiempo de residencia del agua puede
alcanzar valores excesivamente elevados, que tengan como consecuencia la pe´rdida
de potabilidad del agua.
Si bien existen diversos me´todos para tratar de evaluar las fugas, la discrimina-
cio´n del caudal de agua incontrolado en fugas y consumo de agua no contabilizado
(Almandoz et al., 2002) supone una aproximacio´n anal´ıtica al problema, siendo muy
sensible a las curvas de modulacio´n horarias. Por este motivo, se ha considerado
un me´todo adecuado para verificar si los patrones temporales producidos por el mo-
delo estoca´stico, tienen las mismas caracter´ısticas que los observados en las series
histo´ricas. Utilizando una red de ejemplo, se han comparado las relaciones σs(Q)÷x
obtenidas a partir de las curvas de modulacio´n de la serie histo´rica correspondiente
a la suma de viviendas de Milford, con respecto a las obtenidas utilizando las cur-
vas de modulacio´n de una serie sinte´tica. Si bien se observa una tendencia similar,
con unas pendientes parecidas, existe una menor dispersio´n en el caso de la serie
sinte´tica, quedando situada la recta promedio por debajo de la correspondiente a
la serie histo´rica. Se han analizado diversos refinamientos del modelo, tales como
considerar diferentes curvas de modulacio´n para los d´ıas laborables y los fines de
semana, o´ utilizar una funcio´n Gamma en lugar de la exponencial; sin embargo,
ninguna de estas alternativas ha conseguido obtener un mejor resultado. Aparen-
temente, el diferente comportamiento de la serie sinte´tica respecto a la histo´rica se
debe a la forma como se obtiene el patro´n temporal de ocurrencia de pulsos, me-
diante la superposicio´n de un polinomio de grado 3 y un ruido blanco, produciendo
unas curvas de modulacio´n ma´s uniformes que las de la serie histo´rica.
Para el ca´lculo de la fiabilidad de una red de abastecimiento se deben considerar
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los diferentes modos de fallo que se pueden producir, bien porque se produzca el fa-
llo de uno o´ ma´s de los componentes electromeca´nicos del sistema, o´ bien porque la
demanda sea mayor que la capacidad de transporte de la red. Ambos modos de fallo
tienen una base probabil´ıstica, siendo adecuado el modelo estoca´stico, para analizar
el fallo de demanda, mediante la obtencio´n de diferentes patrones temporales de
demanda en los nudos de una red. Adoptando como red ejemplo la indicada en
(Gargano y Pianese, 2000), y empleando la metodolog´ıa descrita en dicho trabajo,
se ha comparado la fiabilidad resultante utilizando los consumos histo´ricos corres-
pondientes a la suma de viviendas de Milford, y los consumos obtenidos generando
series sinte´ticas. Los resultados obtenidos muestran que cuando se utilizan series
sinte´ticas que describen las duraciones de pulso mediante una funcio´n exponencial,
los valores de la fiabilidad son superiores a los correspondientes a la serie histo´rica,
existiendo diferencias significativas. Por el contrario, cuando se utiliza una funcio´n
Gamma, las diferencias en los valores de fiabilidad son significativamente menores,
siendo totalmente aceptables desde un punto de vista ingenieril. Este resultado es
una consecuencia de que los consumos ma´ximos horarios son subestimados cuan-
do se utiliza una funcio´n exponencial, quedando mejor reproducidos mediante una
funcio´n Gamma. Es tambie´n de destacar la baja incidencia que tiene la fiabilidad
meca´nica sobre la fiabilidad global (de los nudos o´ de toda la red), siendo por lo
tanto fundamental el disponer de un modelo que permita generar diferentes patrones
de demanda, para evaluar la fiabilidad hidra´ulica del sistema. El modelo estoca´stico
desarrollado en la presente Tesis resulta adecuado para este propo´sito.
En resumen, cabe indicar que el modelo estoca´stico constituye una herramienta
eficaz para las diferentes aplicaciones que se han analizado en este Cap´ıtulo, en don-
de se han puesto de manifiesto las ventajas de utilizar en algunos casos una funcio´n
Gamma, como por ejemplo en la asignacio´n de las cargas de un modelo matema´tico,
o´ para el estudio de la fiabilidad de una red, mientras que en otros casos, no se
obtiene ninguna mejora, como por ejemplo en el proceso de discriminacio´n del cau-
dal incontrolado, o´ resulta innecesario, como ocurre para el estudio del tiempo de
residencia del agua en un aljibe.
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7.1 Principales aportaciones de la presente Tesis
7.1 Principales aportaciones de la presente Tesis
El consumo de agua a lo largo de una red de abastecimiento por los distintos
usuarios, es lo que da sentido a la existencia de la red, siendo adema´s la principal
causa responsable de los cambios en el sistema. El conocimiento de dichos consumos
o´ demandas resulta pues esencial para poder determinar el comportamiento de una
red proyectada o´ existente.
Si bien durante las u´ltimas de´cadas se han realizado avances importantes con
relacio´n a la modelacio´n matema´tica de redes de abastecimiento, tanto por lo que
respecta a la modelacio´n de los diferentes elementos constituyentes, como a los al-
goritmos de ca´lculo necesarios para analizar una red, el estudio de los feno´menos
transitorios, o´ el ana´lisis de la calidad del agua a lo largo de la red y en las instala-
ciones de almacenamiento, se echa en falta el desarrollo de herramientas avanzadas
que permitan la modelacio´n de la demanda de agua. Es en este campo donde la
presente Tesis ha pretendido realizar sus principales aportaciones.
Los problemas que se plantean para asignar las demandas a los nudos de una
red son fundamentalmente dos: por un lado, conocer la cantidad de agua que se va
a usar y su variacio´n temporal, y por otro lado, repartir la demanda espacialmente
entre los nudos. En el caso de los consumos de agua intencionados, dicho reparto
espacial queda resuelto con suficiente aproximacio´n; sin embargo, el conocimiento
de los caudales demandados por los diferentes consumidores y su patro´n temporal,
resulta dif´ıcil de estimar, debido a su aleatoriedad.
El reconocimiento de que los consumos de agua se producen aleatoriamente, es lo
que ha llevado a diversos autores (Kiya y Murakawa, 1989; Buchberger y Wu, 1995)
a formular que la ocurrencia de consumos a lo largo del tiempo sigue un proceso de
Poisson, habiendo sido adema´s verificada esta hipo´tesis (Buchberger y Lee, 1999).
Dicho proceso de Poisson es no homoge´neo, debido a que la ocurrencia de consumos
a lo largo del d´ıa var´ıa considerablemente de unas horas a otras.
Mediante la presente Tesis se ha pretendido avanzar un poco ma´s en la caracte-
rizacio´n de la demanda de agua, integrando la hipo´tesis del proceso de Poisson en
un modelo que tenga en cuenta los diferentes procesos o´ variables que intervienen.
El modelo ha sido concebido para simular consumos de agua dome´sticos, debido a
que tan so´lo ha sido posible disponer de mediciones de consumos en viviendas. No
obstante, tal como ha sido expuesto con anterioridad, el consumo dome´stico es el
principal componente del consumo producido en un abastecimiento urbano, por lo
que resulta altamente representativo.
Segu´n el modelo expuesto, cada uno de los consumos individuales de agua que
se producen a lo largo del d´ıa en una vivienda, queda representado mediante un
pulso rectangular, con una duracio´n e intensidad aleatorias, y un tiempo de inicio
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definido mediante un proceso de Poisson no homoge´neo. Cada una de las variables
se ha supuesto independiente de las dema´s.
Si bien la independencia de las variables parece que es evidente en el caso de la
ocurrencia de pulsos a lo largo del d´ıa, con respecto a las duraciones e intensidades,
existen determinados consumos de agua, a los que se puede denominar determinis-
tas, en los que el volumen de agua es fijo cada vez que se producen, por lo que en
tales casos la duracio´n y la intensidad esta´n relacionadas. Tal es el caso de los ino-
doros, las lavadoras o´ los lavavajillas. Aunque en esos casos no se puede hablar de
independencia entre duraciones e intensidades, cabe pensar que cuando se considera
la totalidad de consumos producidos a lo largo del d´ıa, puede admitirse la hipo´tesis
de independencia. No obstante, habie´ndose calculado los coeficientes de correlacio´n
para las diferentes viviendas analizadas, se han obtenido resultados diferentes, por
lo que no se puede concluir si tal afirmacio´n puede ser va´lida en todos los casos.
Es claro que ciertas tendencias y patrones mostrados por los registros histo´ricos
de demandas de agua dome´sticas no son estrictamente reproducidos por el modelo
matema´tico que aqu´ı se presenta. Por otro lado, debe tambie´n tenerse en cuenta
que, con independencia de la te´cnica matema´tica utilizada para desarrollar la for-
mulacio´n o´ concebir el proceso en ana´lisis, es necesario que exista un equilibrio entre
la complejidad anal´ıtica, el realismo del modelo y su facilidad de manejo.
Desde un punto de vista ingenieril, no tiene sentido complicar las funciones es-
tad´ısticas empleadas, especialmente si es posible conseguir un buen ajuste con el
empleo de funciones sencillas. En el caso que nos ocupa, se ha visto que el empleo
de las funciones exponencial y Weibull para las duraciones e intensidades de pulso,
respectivamente, as´ı como la funcio´n log-normal para los consumos diarios, y un
polinomio de 3° grado para reproducir la variacio´n temporal de la funcio´n de in-
tensidad del proceso de Poisson, permite generar series sinte´ticas que se aproximan
razonablemente bien a los registros histo´ricos. Con respecto a los consumos diarios,
la utilizacio´n de una funcio´n log-normal ha sido propuesta por otros autores (Bo-
wen et al., 1993; Buchberger y Wells, 1996; Billings y Jones, 1996).
Junto a la simplicidad anal´ıtica del modelo propuesto, hay que destacar tam-
bie´n su universalidad; es decir, el modelo podr´ıa aplicarse en principio para simular
cualquier uso de agua (comercial, industrial, oficial, etc.), adema´s del uso dome´stico
que aqu´ı se ha analizado. Lo u´nico que variara´ en cada caso sera´n los para´metros
del modelo. Dichos para´metros no sera´n constantes a lo largo del tiempo, sino que
cambiara´n de acuerdo con las condiciones del abastecimiento; por ejemplo, un pro-
grama de gestio´n de la demanda o´ una situacio´n de sequ´ıa debera´n tener su reflejo
en una variacio´n de los mismos. Asimismo, los procedimientos desarrollados para
filtrar los datos originales y para identificar los pulsos de consumo, pueden ser apli-
cados a cualquier serie de medidas, ya que no se ha impuesto ninguna restriccio´n ni
a la naturaleza de los pulsos (duracio´n e intensidad), ni a la forma en que los pulsos
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pueden superponerse, salvo en el nu´mero ma´ximo de pulsos superpuestos, que no
deber´ıa ser superior a 4.
En el caso que se pudiera presentar un mayor nu´mero de pulsos superpuestos
(por ejemplo, un consumo industrial, con muchos ma´s puntos de consumo que una
vivienda), una posibilidad ser´ıa revisar el procedimiento de separacio´n de pulsos,
para considerar todas las posibles combinaciones que pueden producirse. No obs-
tante, teniendo en cuenta que el nu´mero de combinaciones para la superposicio´n de
n pulsos es n!, as´ı como el hecho que la intensidad resultante de la superposicio´n de
varios pulsos no es igual a la suma de intensidades de los pulsos individuales, como
consecuencia de las diferentes pe´rdidas de carga producidas, parece ma´s conveniente
que, en el caso de analizar usos de agua con muchos puntos de consumo, se divi-
da la instalacio´n en diferentes secciones, y se aplique el modelo para cada seccio´n
de forma independiente, pudiendo posteriormente combinar los resultados obtenidos.
A partir de las simulaciones realizadas, se ha podido comprobar que el modelo
es capaz de producir ma´ximos mayores que los observados en la serie histo´rica, lo
que es importante de cara a su generalizacio´n, con objeto de poder emplearlo en
simulaciones de redes de abastecimiento. Esta propiedad se observa en todas las
variables analizadas, excepto en el consumo ma´ximo horario, en donde el modelo
produce habitualmente valores ma´s bajos que los de la serie histo´rica. Por otra
parte, se ha comprobado que la respuesta del modelo mejora cuando se utiliza para
obtener la demanda de un grupo de viviendas, con relacio´n al resultado obtenido
cuando se aplica a una sola vivienda, lo cual es una propiedad deseable de cara a su
aplicacio´n pra´ctica para el ana´lisis de redes de abastecimiento, en donde los nudos
representan agrupaciones de varios usuarios.
Con objeto de poder desarrollar el modelo propuesto para caracterizar la de-
manda de un determinado usuario, es necesario disponer de mediciones detalladas
de su consumo. Aunque en un principio esto puede representar un inconveniente,
debe tenerse en cuenta que cada vez esta´ ma´s extendido el uso de equipos de ad-
quisicio´n de datos, que permiten almacenar una cantidad de informacio´n elevada a
un coste relativamente bajo, como queda puesto de manifiesto por otros trabajos
previos (Bowen et al., 1993; Buchberger y Wells, 1996; Buchberger y Lee, 1999;
DeOreo et al., 1996; Arregui, 1998; Mayer et al., 1999). La tendencia parece que
es clara, en el sentido de realizar de forma progresiva mediciones ma´s extensas, con
objeto de tener caracterizadas las demandas de los diferentes usuarios.
7.2 Conclusiones
A continuacio´n se van a resumir las principales conclusiones que se pueden ex-
traer de los Cap´ıtulos que comprende la presente Tesis.
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Cap´ıtulo 1. Introduccio´n
En este Cap´ıtulo se ha justificado la necesidad de conocer adecuadamente las
demandas que se producen en una red de abastecimiento, con objeto de poder de-
terminar con la suficiente precisio´n el comportamiento del sistema, tanto desde el
punto de vista hidra´ulico como de la calidad del agua. Las demandas nodales for-
man parte de los datos de entrada que se necesitan conocer para el ana´lisis de una
red, y son el factor que ma´s condiciona su respuesta. Las principales conclusiones
de este Cap´ıtulo son las siguientes:
 Es necesario conocer las demandas que se producen en los nudos de una red,
tanto para realizar su ana´lisis bajo condiciones operativas que sean represen-
tativas, como para disponer de un modelo matema´tico calibrado.
 La informacio´n sobre demandas de la que se dispone habitualmente, cuando se
construye el modelo de una red, tiene un grado de agregacio´n espacial y tem-
poral elevado, lo cual puede ser adecuado para la estimacio´n de demandas en
modelos estrate´gicos, pero resulta inapropiado cuando se requiere un ana´lisis
ma´s detallado.
 Diversos autores han abordado el estudio de las demandas de agua, habien-
do propuesto algunos de ellos, que sean consideradas variables aleatorias que
deben ser analizadas mediante me´todos probabil´ısticos.
Cap´ıtulo 2. Problema´tica del estudio de redes de distribucio´n de agua
Este Cap´ıtulo supone una revisio´n de los modelos existentes para el ana´lisis de
las redes de agua, as´ı como algunas de sus aplicaciones, poniendo de manifiesto su
importancia en la gestio´n de cualquier abastecimiento urbano. Como principales
conclusiones se pueden destacar las siguientes:
 Para determinar la evolucio´n de una red a lo largo del tiempo se suele utilizar
una simulacio´n en per´ıodo extendido, para lo cual se necesita disponer de las
curvas de modulacio´n de los diferentes nudos de consumo.
 Cuando se realiza el ana´lisis de la calidad del agua en el interior de la red, las
tuber´ıas en las que se producen bajas velocidades del agua pueden conducir al
deterioro del agua, lo cual se produce en ocasiones en la periferia de la red, al
existir pocos consumidores que demanden agua. Por este motivo, los modelos
de calidad requieren un grado de detalle mayor que los modelos hidra´ulicos,
ya que se debe extender el ana´lisis hasta las pequen˜as tuber´ıas, cuyos largos
tiempos de retencio´n afectan negativamente a la calidad del agua.
 Para el ana´lisis de la calidad del agua, es tambie´n importante tener en cuenta
el deterioro que tiene lugar en los depo´sitos de almacenamiento, como conse-
cuencia de los largos per´ıodos de tiempo que el agua permanece retenida. Para
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el estudio de la calidad del agua en los depo´sitos se utilizan diversas formu-
laciones, una de las cuales consiste en los modelos de sistemas, que permiten
caracterizar su comportamiento mediante relaciones emp´ıricas.
 Para poder utilizar un modelo matema´tico de una red, e´ste debe haber sido
previamente calibrado. La calibracio´n supone modificar los para´metros del
modelo, entre ellos los consumos nodales, de forma que e´ste reproduzca con
suficiente precisio´n las medidas observadas.
 La sensibilidad de una red es mucho mayor frente a variaciones de las demandas
nodales que a variaciones de las rugosidades de las tuber´ıas. En una red
ejemplo analizada, mientras que la variacio´n de la presio´n en los nudos llega
a alcanzar hasta un 47% cuando se duplica la demanda, se queda por debajo
del 1% cuando es la rugosidad la que se duplica.
 Con objeto de evaluar las fugas que se producen en una red, se utiliza un
procedimiento para discriminar los dos te´rminos que componen el caudal de
agua incontrolada (fugas y caudal incontrolado consumido). Para poder rea-
lizar este proceso, se necesita disponer de un modelo matema´tico calibrado, y
conocer los patrones de consumo de los usuarios. El resultado de este me´todo
es muy sensible a dichos patrones de consumo.
 Cuando se analiza la fiabilidad de una red, deben tenerse en cuenta los dife-
rentes modos de fallo que se pueden producir, siendo uno de ellos el fallo de
funcionamiento, que ocurre cuando la demanda del sistema es mayor que el
valor de disen˜o. Estos fallos tienen una base probabil´ıstica, debido a que cada
uno de los escenarios de demanda que se pueden presentar, tiene asociada una
probabilidad de ocurrencia.
Cap´ıtulo 3. Modelacio´n estoca´stica de los consumos de agua
En este Cap´ıtulo se presenta un modelo estoca´stico para simular consumos de
agua dome´sticos, basado en un proceso de Poisson de pulsos rectangulares. Me-
diante este modelo se podra´n simular consumos instanta´neos de agua de usuarios
individuales, pudiendo agregarse estos consumos, tanto a nivel espacial como tem-
poral, para obtener los patrones de consumo de los nudos. Las conclusiones ma´s
importantes de este Cap´ıtulo son las siguientes:
 Los procesos de punteo de pulsos rectangulares han sido aplicados con e´xito
en hidrolog´ıa para la modelacio´n temporal de la precipitacio´n, pudiendo ser
utilizados en hidra´ulica urbana para simular consumos de agua dome´sticos.
En este u´ltimo caso, los pulsos rectangulares son cada uno de los consumos
que se realizan en una vivienda, cuando se utiliza un determinado aparato
sanitario.
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 Los consumos dome´sticos pueden ser analizados utilizando la teor´ıa de colas,
considerando a los ocupantes de las viviendas como los clientes, mientras que
los grifos y aparatos sanitarios son los servidores.
 Debido a que las demandas dome´sticas son cortas e infrecuentes, normalmente
no se forman colas en el interior de las viviendas, lo que equivale a conside-
rar que siempre que se produce la llegada de un cliente, existe un servidor
disponible, o´ lo que es lo mismo, que existen infinitos servidores. Si adema´s
se considera que las llegadas de los clientes siguen un proceso de Poisson, y
que las demandas de servicio tienen una distribucio´n exponencial, resulta un
sistema M/M/∞.
 A partir de las hipo´tesis anteriores, se obtienen las distribuciones de probabi-
lidad del nu´mero de servidores ocupados en una vivienda y en un bloque de
viviendas alimentadas de un mismo ramal de la red de distribucio´n, as´ı co-
mo la media, varianza y distribucio´n de probabilidad del caudal de agua. Las
expresiones obtenidas se aplican a las mediciones correspondientes a las vivien-
das de la ciudad de Valencia, comprobando que las propiedades estad´ısticas
del nu´mero de viviendas ocupadas y de los caudales, esta´n de acuerdo con la
hipo´tesis del proceso de Poisson.
 El modelo estoca´stico propuesto supone que existe independencia entre las du-
raciones e intensidades de pulso, as´ı como entre dichas variables y la ocurrencia
de pulsos a lo largo del d´ıa. En el caso de las duraciones e intensidades, se
advierte que existen determinados consumos en los que ambas variables esta´n
relacionadas.
 El modelo comprende nueve para´metros independientes, que deben ser esti-
mados a partir de mediciones detalladas de consumos. Para tener en cuenta la
variacio´n a lo largo del d´ıa de la funcio´n de intensidad del proceso de Poisson,
se asume que dicha funcio´n es suma de un polinomio de 3° grado y de un
ruido blanco.
Cap´ıtulo 4. Construccio´n del modelo. Ejemplos
Mediante el modelo presentado en el Cap´ıtulo 3, es posible generar series sinte´ticas
de consumos. En el Cap´ıtulo 4 se expone la forma de estimar los para´metros del mo-
delo a partir de una serie de mediciones detalladas del consumo en una vivienda, as´ı
como el procedimiento para obtener series sinte´ticas. El procedimiento descrito es
aplicado a una serie de mediciones realizadas en tres ciudades diferentes: Valencia,
Castello´n y Milford. De este Cap´ıtulo se pueden extraer las siguientes conclusiones:
 Todos los consumos que se producen en el interior de una vivienda pueden
ser representados mediante pulsos rectangulares, con un tiempo de inicio, una
duracio´n y una intensidad aleatorias. Salvo en el caso del inodoro, en donde
se observa que existe una zona de descenso de intensidad gradual, en el resto
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de casos existen ascensos y descensos en la intensidad muy definidos, que
producen perfiles rectangulares de intensidad.
 Con objeto de poder estimar los para´metros del modelo, las mediciones deben
ser en primer lugar filtradas, para eliminar posibles perturbaciones, y pos-
teriormente deben identificarse los pulsos individuales que han generado el
registro continuo de caudal medido.
 Pese a que el procedimiento para separar los pulsos en los casos de Valencia
y Castello´n ha sido diferente que en el caso de Milford, se observa que el
porcentaje de pulsos de corta duracio´n (T ≤ 10 s) en todos los casos es muy
similar. Puesto que dicho porcentaje es importante, incluso para duraciones
muy pequen˜as, no parece necesario que se imponga en el modelo una duracio´n
mı´nima para los pulsos.
 Sin embargo, el diferente procedimiento empleado tiene como consecuencia
que en el caso de Milford se obtenga un nu´mero de pulsos apreciablemente
inferior que en Valencia o´ Castello´n, pese a que el consumo diario es superior.
 El nu´mero de pulsos producido por el modelo es mayor que el de la serie
histo´rica, producie´ndose las mayores diferencias en el caso de las viviendas
de Milford. A pesar de las diferencias existentes en el nu´mero de pulsos, el
consumo diario obtenido mediante la serie sinte´tica se aproxima bastante bien
al de la serie histo´rica.
 En el caso de la intensidad ma´xima diaria se obtienen ligeras sobreestimacio-
nes, mientras que el consumo ma´ximo obtenido mediante el modelo es inferior
al de la serie histo´rica. La subestimacio´n del consumo ma´ximo horario apa-
rentemente se debe a dos motivos: por un lado, como consecuencia de que la
curva horaria de produccio´n de pulsos se ha obtenido como un promedio de
las curvas de los diferentes d´ıas, si bien se observan diferencias significativas
en los patrones de consumo dependiendo del d´ıa de la semana, y por otro lado,
porque la funcio´n de probabilidad exponencial que representa las duraciones
de pulso, no permite reproducir los pulsos de larga duracio´n. Una solucio´n a
este u´ltimo problema consiste en utilizar una funcio´n Gamma en lugar de la
funcio´n exponencial.
 Los resultados de las diferentes variables son mejores cuando se generan se-
ries sinte´ticas correspondientes a un conjunto de viviendas, que a una u´nica
vivienda, lo que es importante de cara a la utilizacio´n del modelo para la
determinacio´n de los consumos nodales en modelos matema´ticos de redes de
abastecimiento.
 El ca´lculo del coeficiente de correlacio´n entre las duraciones y las intensida-
des de pulso muestra resultados bastante diferentes en funcio´n de la vivienda
considerada, si bien se observa que en el caso de las viviendas de Milford,
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existe una correlacio´n bastante superior que para las viviendas de Valencia o´
Castello´n.
Cap´ıtulo 5. Metodolog´ıa para la extensio´n del modelo
En este Cap´ıtulo se analizan los diversos procedimientos de muestreo, y se pro-
pone un programa de muestreo para estimar los para´metros del modelo correspon-
dientes a una red de abastecimiento de agua, de cara a su aplicacio´n para calcular
las demandas nodales de un modelo matema´tico de una red. Asimismo, se ana-
liza la sensibilidad del modelo a cada uno de los para´metros que lo definen. Las
conclusiones ma´s significativas de este Cap´ıtulo son las siguientes:
 Con objeto de estimar los para´metros del modelo estoca´stico correspondientes
a una red de abastecimiento de agua, se debe realizar un programa de muestreo,
de forma que se realicen mediciones detalladas de consumos en una fraccio´n
representativa de la poblacio´n, a partir de la cual se puedan realizar inferencias
sobre las caracter´ısticas poblacionales.
 Puesto que el consumo de agua dome´stico representa el componente mayor del
consumo total en un abastecimiento de agua urbano, deber´ıa caracterizarse en
primer lugar este grupo de usuarios. Teniendo en cuenta la gran influencia que
tienen determinadas variables socioecono´micas sobre el consumo de agua, se
propone realizar un muestreo estratificado, dividiendo la poblacio´n en estratos
homoge´neos, con caracter´ısticas similares.
 Con cara´cter previo a dicho muestreo, debera´ realizarse una encuesta a un
nu´mero elevado de usuarios, con objeto de estimar el taman˜o de cada uno de
los estratos. De entre las diferentes opciones que existen para realizar una en-
cuesta, la realizada por correo representa una opcio´n de bajo coste que permite
extender la encuesta a un sector importante de la poblacio´n. Sin embargo, de-
be tenerse en cuenta que dicho me´todo requiere realizar un seguimiento en
diversas etapas, para evitar que la tasa de respuesta sea excesivamente baja.
 Durante las etapas que comprenda el programa de muestreo debera´n realizarse
diferentes controles de calidad, de forma que se garantice que las muestras
extra´ıdas no presentan sesgo, as´ı como para comprobar que los equipos que
registran los consumos de agua no tienen errores.
 Cuando se analiza la sensibilidad del modelo, se observa que el para´metro que
ma´s influye en el consumo diario es µ, lo cual es lo´gico, ya que dicho para´metro
representa el consumo medio diario, seguido en importancia por α, la inversa
del valor medio de las duraciones de pulso.
 Con respecto al consumo ma´ximo horario, se observa que el para´metro que
ma´s influencia tiene es α, existiendo una relacio´n inversamente proporcional
entre ambas variables. Este resultado esta´ de acuerdo con las conclusiones del
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Cap´ıtulo 4, en donde se puso de manifiesto que una funcio´n exponencial, que
no permite reproducir los pulsos de larga duracio´n, produce una subestimacio´n
de los consumos ma´ximos horarios. Por otra parte, se observa que un aumento
de la variacio´n en el patro´n de ocurrencia de pulsos a lo largo del d´ıa, produce
mayores consumos ma´ximos horarios, al quedar repartido el consumo de forma
menos uniforme.
 La intensidad ma´xima diaria esta´ fundamentalmente condicionada por los
para´metros λ y β, que son los para´metros que definen la funcio´n Weibull
que representa las intensidades de pulso. Tambie´n es sensible dicha variable
al para´metro µ, ya que al aumentar este para´metro, aumenta el nu´mero diario
de pulsos, y con ello la probabilidad de que se superponga un mayor nu´mero
de pulsos en un instante determinado, lo que origina una intensidad ma´xima
diaria ma´s elevada.
Cap´ıtulo 6. Aplicaciones del modelo estoca´stico
En el presente Cap´ıtulo se generan series sinte´ticas mediante el modelo, uti-
liza´ndolas en algunas de las posibles aplicaciones de los modelos matema´ticos de
redes. Las conclusiones ma´s relevantes que se pueden obtener de este Cap´ıtulo son
las siguientes:
 Cuando se utilizan las series sinte´ticas para la carga de un modelo matema´tico
de una red, se observan buenos resultados por lo que respecta a las presiones
nodales, estando peor reproducidos los tiempos de permanencia, especialmente
en el caso de los nudos situados en las proximidades de la fuente de suministro.
En el caso de utilizar una funcio´n Gamma para las duraciones de pulso, en
lugar de la funcio´n exponencial, se observa un mejor ajuste de las presiones
mı´nimas diarias, debido a que reproduce mejor los consumos ma´ximos horarios.
 El ana´lisis de la calidad del agua en aljibes o´ depo´sitos de agua domiciliarios
muestra un buen ajuste de los tiempos de residencia obtenidos utilizando series
sinte´ticas, con respecto a los correspondientes a la serie histo´rica, aunque se
observa que los valores ma´ximos de las series sinte´ticas son ligeramente inferio-
res que los de la serie histo´rica, como consecuencia de que las series sinte´ticas
producen un reparto ma´s uniforme del consumo a lo largo del d´ıa. Por otra
parte, al comparar un modelo de mezcla completa con respecto a un modelo
de tres compartimientos, resulta un tiempo de residencia promedio mayor en
el modelo de tres compartimientos, como consecuencia de existir un menor
grado de mezcla.
 Los tiempos de residencia del agua en los aljibes alcanzan valores que pueden
ser de varios d´ıas, especialmente en situaciones de bajos consumos de agua, lo
que pone en peligro las caracter´ısticas de potabilidad del agua suministrada.
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 El uso del modelo para tratar de discriminar el caudal de agua incontrolado en
fugas y caudal consumido, pone de manifiesto que las rectas σs(Q)÷x presen-
tan una menor dispersio´n para la serie sinte´tica que para la histo´rica, quedando
situada la recta promedio de la serie sinte´tica por debajo de la correspondien-
te a la serie histo´rica. Esto parece que es debido a que las series sinte´ticas
producen curvas de modulacio´n ma´s uniformes que las series histo´ricas, como
consecuencia de la formulacio´n utilizada para obtener el patro´n temporal de
ocurrencia de pulsos.
 Cuando se realiza el ana´lisis de fiabilidad de una red, se observa que se produ-
cen diferencias significativas al emplear una funcio´n exponencial para repre-
sentar las duraciones de pulso, obtenie´ndose sobreestimaciones con respecto
a la serie histo´rica. Sin embargo, si se utiliza una funcio´n Gamma en lugar
de la exponencial, se obtienen valores de fiabilidad con pequen˜as diferencias
respecto a la serie histo´rica, pudiendo considerarse totalmente aceptables.
 La fiabilidad meca´nica tiene una importancia secundaria cuando se analiza la
fiabilidad global de sistemas pequen˜os, desempen˜ando un papel ma´s impor-
tante la fiabilidad hidra´ulica, en donde se tienen en cuenta los posibles fallos
que se pueden producir como consecuencia de que las demandas superen el
valor de disen˜o.
7.3 Desarrollos futuros
El estudio de la modelacio´n de la demanda urbana de agua es un campo poco
explorado hasta ahora, si bien en los u´ltimos an˜os se han realizado aportaciones
importantes, algunas de las cuales han servido para inspirar la presente Tesis. Te-
niendo en cuenta que cada vez ma´s se dispone de medios para poder registrar de
forma extensiva los consumos individuales de los usuarios, y la importancia que tie-
ne un buen conocimiento de la demanda de una red de abastecimiento de agua, se
espera que en los pro´ximos an˜os se continu´e profundizando en esta a´rea de cono-
cimiento. El modelo estoca´stico desarrollado en la presente Tesis pretende ser un
punto de partida para el desarrollo de modelos ma´s avanzados, as´ı como para el
estudio de los procesos que intervienen en el consumo de agua.
Como ha quedado de manifiesto en diversos apartados de la Tesis, existen diversas
cuestiones que se debera´n investigar en posteriores trabajos, para lo cual se debera´
disponer de un mayor nu´mero de mediciones de consumos, tanto por lo que respecta a
la extensio´n temporal, como al nu´mero de usuarios implicados. A modo de resumen,
pueden citarse los siguientes aspectos en los que deber´ıa profundizarse en desarrollos
futuros:
 El proceso mediante el cual se obtienen los pulsos individuales a partir del
registro continuo de caudal, debera´ validarse emp´ıricamente. A este respecto,
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ser´ıa conveniente medir, para algunas viviendas, tanto los consumos totales
producidos a lo largo del d´ıa, como los consumos de cada uno de los aparatos
sanitarios. Si el nu´mero de mediciones fuera suficientemente elevado, ello
permitir´ıa obtener patrones de consumo para cada uno de los aparatos. En
(Mayer et al., 1999) se hace referencia a un programa de ana´lisis que permite
identificar los usos finales del agua en una vivienda, a partir de la medicio´n
del consumo total. Puesto que dicho programa utiliza patrones de consumo
obtenidos en viviendas americanas, podr´ıa resultar interesante desarrollar un
programa similar para los consumos de nuestro pa´ıs.
 A pesar que las funciones matema´ticas empleadas para representar cada una
de las variables se han escogido de forma que se garantizase un buen ajuste
a los registros histo´ricos, y se han tenido en cuenta las conclusiones de otros
investigadores, puede probarse con funciones diferentes a las aqu´ı analizadas,
con objeto de evaluar si es posible mejorar los resultados obtenidos.
 Debe determinarse si las duraciones y las intensidades de pulso son variables
aleatorias independientes, con objeto de verificar una de las hipo´tesis del mo-
delo. Para ello, sera´ conveniente partir de un proceso de identificacio´n de
pulsos contrastado, ya que las diferencias que se han obtenido entre las vivien-
das analizadas en este trabajo, parecen ser una consecuencia de dicho proceso,
ma´s que del diferente uso de determinados aparatos.
 En el caso de obtenerse un coeficiente de correlacio´n elevado entre las dura-
ciones y las intensidades, podr´ıa plantearse la posibilidad de desarrollar un
modelo diferente para los aparatos deterministas (aquellos en los que se con-
sume un volumen fijo de agua en cada utilizacio´n) y para los aleatorios. En el
caso de los aparatos deterministas, el modelo deber´ıa prescindir de la hipo´tesis
de independencia entre duraciones e intensidades. Ello implicar´ıa, no obstan-
te, la necesidad de disponer de mediciones del consumo de agua en cada uno
de esos grupos de aparatos.
 El modelo estoca´stico deber´ıa extenderse a otros usos de agua, tales como
comercial, oficial, industrial, etc. Para ello se deber´ıa avanzar en varias direc-
ciones: por un lado, midiendo los consumos de suficientes usuarios que sean
representativos; por otro lado, revisando el proceso de identificacio´n de pulsos
individuales para cada tipo de uso, y por u´ltimo, evaluando la idoneidad de
las funciones empleadas para describir las diferentes variables.
 Debera´ evaluarse la ganancia de informacio´n que se obtiene cuando se aumenta
el per´ıodo de tiempo durante el cual se miden los consumos de agua, con objeto
de estimar el per´ıodo o´ptimo.
 Con independencia de lo anterior, se considera conveniente que las mediciones
abarquen un per´ıodo de tiempo suficiente como para poder diferenciar los
patrones de consumo que se producen los d´ıas laborables y los fines de semana.
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 Debe llevarse a cabo un programa de muestreo en una red de abastecimiento,
con objeto de obtener los para´metros del modelo para toda la red, y de esta
forma poder utilizar el modelo en las diferentes aplicaciones de los modelos
matema´ticos de redes (estudios de fiabilidad, ana´lisis de la calidad del agua,
deteccio´n de fugas, etc.).
 Se deber´ıa estudiar la aplicacio´n del modelo estoca´stico para la calibracio´n de
las redes de abastecimiento.
 El modelo deber´ıa ser capaz de reproducir las variaciones estacionales de la
demanda que se producen a lo largo del an˜o.
Estas son algunas de las posibles l´ıneas de investigacio´n que se pueden desarro-
llar a partir de la presente Tesis. Confiamos en que algunas de ellas puedan ser
desarrolladas en pro´ximos trabajos, contribuyendo a profundizar en el conocimiento
de las demandas que se producen en un abastecimiento urbano.
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A.1 Identificacio´n de pulsos individuales
A.1 Identificacio´n de pulsos individuales
A.1.1 Suavizacio´n de la sen˜al
Option Base 1 Private j As Integer, p As Integer, q As Integer, r
As Integer, tinicio As Double, tfinal As Double, caudal() As
Double, t2() As Double, delante As Boolean, inodoro As Boolean,
pulso_aislado As Integer, suma_acum As Double, media_acum As
Double, suma5 As Double, media5 As Double, MA As Boolean,
volu_cierre As Double, n As Integer, x As Integer, serie_irre As
Boolean, des_est As Double, consumo As Double, fila As Integer,
pulso As Integer, inicio0 As Boolean, final0 As Boolean,
pulso_unitario As Boolean, num_ino As Integer, num_irre As
Integer, promedio As Double, promedio5 As Double, promedio10 As
Double, tcorregido As Double, unir_inodoro As Boolean, intensidad
As Double, volumen As Double, volu_adic As Double, v_super As
Double, ti_super As Double, tf_super As Double, ino2 As Boolean,
salto_final As Boolean, promediop As Double, m As Integer, f As
Range, indice As Long
Sub Suavizacio´n_se~nal()
m = 5
Do While (IsEmpty(Cells(m + 1, 2 * dia)) = False)
m = m + 1
Loop
Set f = Range(Cells(5, 2 * dia - 1), Cells(m, 2 * dia + 1))
Workbooks("vivienda Castello´n 3-A.xls").Activate
Worksheets(dia).Activate
j = 2: delante = False
consumo = 0: fila = 3: pulso = 0: num_ino = 0: num_irre = 0
Do While (j <= m - 2)
pulso = pulso + 1
pulso_aislado = 0: inicio0 = False: final0 = False: MA = True
volu_adic = 0: ino2 = False: salto_final = False
inodoro = False: serie_irre = False: pulso_unitario = False
unir_inodoro = False
Calcular_tiempo_inicio
If (j <= m - 2) Then
Almacenar_valores
Escribir_resultados
End If
Loop
Cells(fila + 2, 5) = "Consumo": Cells(fila + 2, 6) = consumo
Cells(fila + 3, 5) = "Nu´m. inodoros": Cells(fila + 3, 6) = num_ino
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Cells(fila + 4, 5) = "Nu´m s. irre.": Cells(fila + 4, 6) = num_irre
End Sub
Sub Calcular_tiempo_inicio()
If j = 2 Then
If f(j, 3) > 0.03 Then
delante = True
End If
End If
If delante = False Then
delante = True
pulso_aislado = 1
If f(j + 1, 3) > 0.03 Then
tinicio = f(j, 2)
j = j + 1
Else
Do While (f(j, 3) <= 0.03) And (j + 1 <= m - 2)
j = j + 1
Loop
If (j + 1 <= m - 2) Then
tinicio = f(j - 1, 2)
Else
j = j + 1
End If
End If
Else
If (j <= m - 2) Then
tinicio = f(j - 1, 2)
If (j = 2) Then
inicio0 = True
Else
If (Cells(fila, 8) = 0) Then
inicio0 = True
End If
End If
End If
End If
End Sub
Sub Almacenar_valores()
Dim salir As Boolean
p = 1: salir = False
ReDim caudal(p): ReDim t2(p)
caudal(p) = f(j, 3)
442
A.1 Identificacio´n de pulsos individuales
t2(p) = f(j, 2)
If (j > 2) Then
If ((f(j, 3) - f(j + 1, 3) > 0.03) And
(f(j + 2, 3) - f(j + 1, 3) > 0.03) And f(j + 1, 3) >
0.03 And (f(j - 1, 3) > 0.03) And (Abs(f(j + 1, 3) -
f(j + 3, 3)) > 0.05) And (f(j - 1, 3) - f(j + 1, 3) >
0.6 * f(j - 1, 3)) And (f(j, 3) < f(j - 1, 3) - 0.02))
Then
MA = False
tfinal = f(j, 2)
Calcular_caudal_tiempo p, j: r = p
Comprobar_serie_irregular
If serie_irre = False Then
delante = False
pulso_aislado = pulso_aislado + 1
pulso_unitario = True
End If
End If
End If
If (MA = True) And (f(j - 1, 3) <= 0.03) And (f(j + 1, 3)
<= 0.03) Then
MA = False
tfinal = f(j, 2)
delante = False
pulso_aislado = pulso_aislado + 1
j = j + 1
pulso_unitario = True
End If
If (MA = True) Then
If (caudal(p) > f(j + 1, 3) + 0.003 And caudal(p) -
f(j + 1, 3) < 0.03) And (f(j + 1, 3) > f(j + 2, 3) +
0.004 And f(j + 1, 3) - f(j + 2, 3) < 0.025) And _
(f(j + 2, 3) > f(j + 3, 3) + 0.004 And f(j + 2, 3) -
f(j + 3, 3) < 0.025) And (f(j + 3, 3) > f(j + 4, 3) +
0.004 And f(j + 3, 3) - f(j + 4, 3) < 0.025) Then
Comprobar_inodoro
End If
If (inodoro = False) Then
If (caudal(p) > 0.2) Then
Do While (t2(p) - tinicio <= 0.5) And (caudal(p) > 0.03)
Calcular_caudal_tiempo p, j
Loop
Else
Do While ((t2(p) - tinicio <= 1.5) Or (p <= 2)) And
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(caudal(p) > 0.03) And ((Abs(f(j, 3) - f(j - 1, 3)) <=
0.06 Or (p = 1) Or (tinicio <> tfinal)) Or f(j + 1, 3) >
0.03 Or f(j + 2, 3) > 0.03) And (salir = False)
Calcular_caudal_tiempo p, j
If (p > 2) Then
If (Abs(caudal(p - 2) - caudal(p - 1)) < 0.007) And
(Abs(caudal(p) - caudal(p - 1)) > 0.03) And (Abs(
f(j + 1, 3) - caudal(p - 1)) > 0.03) And (Abs(
f(j + 2, 3) - caudal(p - 1)) > 0.03) Then
salir = True
tfinal = t2(p - 1)
If (caudal(p) <= 0.03) Then
delante = False
pulso_aislado = pulso_aislado + 1
End If
End If
End If
Loop
End If
If (salir = False) Then
If (Abs(caudal(p) - caudal(p - 1)) > 0.06)
And (f(j + 1, 3) <= 0.03) And (f(j + 2, 3) <= 0.03) And
(Abs(f(j, 3) - f(j - 2, 3)) < 0.01) Then
tfinal = t2(p - 1)
ElseIf (caudal(p) <= 0.03) Or ((Abs(caudal(p) - caudal(p - 1))
> 0.06) And (f(j + 1, 3) <= 0.03) And (f(j + 2, 3) <=
0.03)) Then
tfinal = t2(p - 1)
delante = False
pulso_aislado = pulso_aislado + 1
If (Abs(caudal(p) - caudal(p - 1)) > 0.06) And
(f(j + 1, 3) <= 0.03) And (f(j + 2, 3) <= 0.03) Then
j = j + 1
End If
Else
Calcular_media_movil
End If
End If ’(If salir=False)
End If ’(If inodoro = False)
End If ’(If MA = True)
End Sub
Sub Calcular_caudal_tiempo(ByRef a, b)
a = a + 1
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ReDim Preserve caudal(a): ReDim Preserve t2(a)
b = b + 1
caudal(a) = f(b, 3)
t2(a) = f(b, 2)
End Sub
Sub Calcular_media_movil()
q = p
Calcular_primeros_valores
If (caudal(p) >= 0.2) And (MA = True) Then ’Con esto retrasamos el comienzo media 5
q = p - 2 ’Con esto eliminamos los 2 primeros valores en el ca´lculo de la media
Calcular_primeros_valores
End If
If ((MA = False) And (caudal(p) > 0.03)) Then
r = p
Comprobar_serie_irregular
ElseIf (MA = True) Then
Do While MA = True
Calcular_caudal_tiempo p, j
Calcular_media_acumulada
Calcular_media5
If (Abs(media_acum - media5) > 0.0083 And Abs(caudal(p) -
caudal(p - 1)) > 0.0015) Or (Abs(caudal(p) - caudal(p - 1))
> 0.02 And Abs(f(j + 1, 3) - caudal(p - 1)) > 0.012 And
Abs(f(j + 2, 3) - f(j - 3, 3)) > 0.03 And
Abs(f(j + 3, 3) - f(j - 2, 3)) > 0.03 And
Abs(f(j + 2, 3) - f(j - 2, 3)) > 0.03 And f(j + 1, 3)
> 0.03) Or (f(j, 3) > 1.35 * f(j - 2, 3) And
Abs(f(j + 1, 3) - caudal(p - 1)) > 0.005) Or (f(j - 2, 3)
> 1.35 * f(j, 3) And Abs(f(j + 1, 3) - caudal(p - 1)) >
0.005) Or (caudal(p) <= 0.03) Then
MA = False
tfinal = t2(p - 1)
End If
Loop
If ((caudal(p) <= 0.03) And Abs(caudal(p) - caudal(p - 1)) > 0.01)
Then
tfinal = t2(p - 1)
pulso_aislado = pulso_aislado + 1
delante = False
Else
r = p
Comprobar_inodoro
If inodoro = False Then
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If (caudal(p) <= 0.03) Then
tfinal = t2(p - 1)
pulso_aislado = pulso_aislado + 1
delante = False
Else
Comprobar_serie_irregular
End If
ElseIf (volu_adic = 0) And (tinicio <> Cells(fila, 7)) And
(caudal(p - 1) <= 0.03) And (caudal(p - 2) - caudal(p - 1) > 0.04)
And (caudal(p - 3) - caudal(p - 1) > 0.04) Then ’(inodoro=True)
inodoro = False
End If
End If
End If
End Sub
Sub Calcular_primeros_valores()
Do While ((p - q) <= 3) And (MA = True) And (caudal(p) > 0.03)
Calcular_caudal_tiempo p, j
Calcular_media_acumulada
If ((Abs(media_acum - caudal(p)) > 0.05 Or (Abs(caudal(p) -
caudal(p - 1)) > 0.025 And (p > 3)) Or (Abs(caudal(p) -
caudal(p - 1)) > 0.05)) And (Abs(f(j + 2, 3) - caudal(p - 2))
> 0.025) And (Abs(f(j + 1, 3) - caudal(p - 1)) > 0.025) And
(Abs(f(j + 2, 3) - f(j - 3, 3)) > 0.025)) Or (caudal(p) <=
0.03) Or ((Abs(caudal(p - 2) - caudal(p - 1)) < 0.005) And
(caudal(p) - caudal(p - 1) > 0.03) And (f(j + 1, 3)
- caudal(p - 1) > 0.03) And (f(j + 2, 3) - caudal(p - 1) >
0.03)) Then
MA = False
tfinal = t2(p - 1)
If (caudal(p) <= 0.03) Then
pulso_aislado = pulso_aislado + 1
delante = False
End If
End If
Loop
End Sub
Sub Calcular_media_acumulada()
Dim m2 As Integer
suma_acum = 0
For m2 = q To p
suma_acum = suma_acum + caudal(m2)
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Next
media_acum = suma_acum / (p - q + 1)
End Sub
Sub Calcular_media5()
suma5 = 0
For n = p To p - 4 Step -1
suma5 = suma5 + caudal(n)
Next
media5 = suma5 / 5
End Sub
Sub Comprobar_inodoro() Dim s As Integer, si As Integer, w As
Integer, salir As Boolean, u As Integer, salto As Double,
volu_cierre2 As Double, tfin As Double, i_ant As Double, a As
Integer, prom_ant As Double, prom_post As Double, d1 As Double, d2
As Double, d3 As Double, d4 As Double, d5 As Double, d6 As Double
si = 0: w = 0: salir = False: parar = False
volu_cierre2 = 0: tfin= 0
If (p = 1) Then
Calcular_caudal_tiempo p, j
r = p
End If
If (j > 5) Then
If (f(j - 5, 2) >= tinicio) Then
Calcular_promedio2 j - 5, 5
prom_ant = promedio5
Else
prom_ant = 0
End If
Else
prom_ant = 0
End If
Calcular_promedio2 j + 1, 5
prom_post = promedio5
Calcular_promedio2 j + 1, 10
If (prom_ant > prom_post) Or
(caudal(p) > prom_post) Or (prom_ant > promedio10) Or (caudal(p) >
promedio10) Then
If (prom_ant < prom_post + 0.04) Or (f(j - 1, 3) < f(j, 3)
+ 0.025 Or f(j - 1, 3) < f(j + 1, 3) + 0.03 Or
f(j - 1, 3) < f(j + 2, 3) + 0.03) Then
If (Abs(caudal(p) - caudal(p - 1)) < 0.035 Or Abs(caudal(p) -
f(j + 1, 3)) < 0.03) And (Abs(caudal(p - 1) - f(j + 1, 3)) <
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0.025 Or (caudal(p - 1) > f(j + 1, 3) And caudal(p - 1) <
f(j + 1, 3) + 0.05)) And (Abs(caudal(p - 1) - f(j + 2, 3))
< 0.02 Or (caudal(p - 1) > f(j + 2, 3) And
caudal(p - 1) < f(j + 2, 3) + 0.07)) Then
If (Abs(caudal(p) - caudal(p - 1)) < 0.035) Then
Do While (Abs(f(j + w + 1, 3) - f(j + w, 3)) < 0.055) And
(w < 10) And (parar = False) And (f(j + w, 3) > 0.003)
If (f(j + w, 3) <= f(j + w - 1, 3)) Then
si = si + 1
ElseIf (f(j + w, 3) - f(j + w - 1, 3) > 0.015 And
Abs(f(j + w + 1, 3) - f(j + w - 1, 3)) > 0.01 And
w > 5) Or (f(j + w, 3) - f(j + w - 1, 3) > 0.02 And
f(j + w + 1, 3) - f(j + w - 1, 3) > 0.02) Then
parar = True
w = w - 2
ElseIf (f(j + w, 3) - f(j + w - 1, 3) > 0.02) Then
si = si - 1
End If
w = w + 1
Loop
If (f(j + w, 3) - f(j + w + 1, 3) > 0.1) And
(f(j + w + 1, 3) < 0.03) Then
parar = True
End If
Else
Do While (Abs(f(j + w + 3, 3) - f(j + w + 2, 3)) < 0.05)
And (w < 10) And (parar = False) And (f(j + w + 2, 3) < 0.003)
If (f(j + w + 2, 3) <= f(j + w + 1, 3)) Then
si = si + 1
ElseIf (f(j + w + 2, 3) - f(j + w + 1, 3) > 0.02) And
(f(j + w + 3, 3) - f(j + w + 1, 3) > 0.02) Then
parar = True
w = w - 2
ElseIf (f(j + w + 2, 3) - f(j + w + 1, 3) > 0.02) Then
si = si - 1
End If
w = w + 1
Loop
If (f(j + w + 2, 3) - f(j + w + 3, 3) > 0.1) And
(f(j + w + 3, 3) < 0.03) Then
parar = True
End If
End If
If (w <= 3) Then ’Esto serı´a el caso de las series irregulares
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If (f(j + w + 1, 3) < f(j + w + 2, 3) + 0.004) Or
(f(j + w + 1, 3) > f(j + w + 2, 3) + 0.025) Or
(f(j + w + 2, 3) < f(j + w + 3, 3) + 0.004) Or
(f(j + w + 2, 3) > f(j + w + 3, 3) + 0.025) Or
(f(j + w + 3, 3) < f(j + w + 4, 3) + 0.004) Or
(f(j + w + 3, 3) > f(j + w + 4, 3) + 0.025) Or
(f(j + w + 4, 3) < f(j + w + 5, 3) + 0.004) Or
(f(j + w + 4, 3) > f(j + w + 5, 3) + 0.025) Or (w = 1) Then
salir = True
End If
End If
If (salir = False) And (si > (w / 2)) Then
If (Abs(caudal(p) - caudal(p - 1)) < 0.035) Then
If (f(j + 1, 3) < f(j, 3) + 0.005) Then
a = 1
ElseIf (f(j - 1, 3) < f(j, 3) + 0.005) Then
a = 0
Else
a = 2
End If
d1 = f(j + a, 3) - f(j + w, 3)
d2 = f(j + 2, 3) - f(j + w, 3)
d3 = f(j + w - 1, 3) - f(j + w, 3)
d4 = f(j + a, 3) - f(j + w - 1, 3)
d5 = f(j + 2, 3) - f(j + w - 1, 3)
d6 = f(j + w - 2, 3) - f(j + w - 1, 3)
If (w <> a + 1) And (w <> a) Then
If (((d1 > 0.012 * w / 10 And d2 > 0.012 * (w - 1) / 10 And
w > 5) Or (d1 > 0.01 * w / 10 And d2 > 0.01 * (w - 1) / 10 And
w <= 5)) And (d3 < 0.025 And d3 < 4.4 * d1 / (w - a))) Or
((d4 > 0.012 * (w - 1) / 10) And (d5 > 0.012 * (w - 2) / 10)
And (d6 < 0.025 And d6 < 4.4 * d4 / (w - 1 - a))) Then
inodoro = True
ElseIf (w = 10) And (si >= 7) And (d1 >= 0.006) Then
Do While (Abs(f(j + w + 1, 3) - f(j + w, 3)) < 0.01)
And (w < 20) And (parar = False) And (f(j + w, 3) > 0.003)
If (f(j + w, 3) <= f(j + w - 1, 3)) Then
si = si + 1
ElseIf (f(j + w, 3) - f(j + w - 1, 3) > 0.009 And
Abs(f(j + w + 1, 3) - f(j + w - 1, 3)) > 0.009) Then
parar = True
w = w - 2
ElseIf (f(j + w, 3) - f(j + w - 1, 3) > 0.008) Then
si = si - 1
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End If
w = w + 1
Loop
d1 = f(j + a, 3) - f(j + w, 3)
d3 = f(j + w - 1, 3) - f(j + w, 3)
If (w = 20) And (si >= 17) And (d1 > 0.015) And (d3 < 0.005)
Then
inodoro = True
End If
End If
End If
ElseIf (w > 3) Then
d1 = f(j + 3, 3) - f(j + w, 3)
d2 = f(j + w - 1, 3) - f(j + w, 3)
d3 = f(j + 3, 3) - f(j + w - 1, 3)
d4 = f(j + w - 2, 3) - f(j + w - 1, 3)
If ((d1 > 0.012 * (w - 2) / 10) And (d2 < 0.025 And
d2 < 4.4 * d1 / (w - 3))) Or ((d3 > 0.012 * (w - 3) / 10) And
(d4 < 0.025 And d4 < 4.4 * d3 / (w - 3))) Then
inodoro = True
End If
End If
End If
If inodoro = True Then
volu_cierre = 0
s = r
Do While (s - r < 2) And (caudal(s) > 0.003)
volu_cierre = volu_cierre + 0.1
Calcular_caudal_tiempo s, j
Loop
Calcular_promedio2 j, 10: Calcular_promedio2 j, 5
Do While (caudal(s) - caudal(s - 1) <= 0.007 Or (Abs(caudal(s)
- caudal(s - 1)) < 0.05 And (f(j + 2, 3) - caudal(s - 2)
<= 0.007)) Or (f(j + 2, 3) - caudal(s - 2) <= 0.005
And caudal(s - 2) > f(j + 3, 3) And f(j + 4, 3) -
f(j + 3, 3) < 0.001 And Abs(f(j + 2, 3) - caudal(s - 2))
< 0.025)) And (caudal(s) > 0.003) And (t2(s) - t2(r - 1) < 150)
And (Abs(caudal(s) - promedio10) > 0.0012 Or Abs(caudal(s) -
promedio5) > 0.0006 Or (caudal(s - 1) - caudal(s) >= 0.015 And
caudal(s - 2) - caudal(s - 1) >= 0.015))
volu_cierre = volu_cierre + 0.1
Calcular_caudal_tiempo s, j
If (caudal(s - 1) - caudal(s) > 0.035) And (caudal(s - 1) -
f(j + 1, 3) > 0.045) And (caudal(s - 1) < caudal(s - 2)
450
A.1 Identificacio´n de pulsos individuales
+ 0.025) Then
salto_final = True
End If
Calcular_promedio2 j, 10: Calcular_promedio2 j, 5
Loop
u = s
If (caudal(s) - caudal(s - 1) > 0.05 Or f(j + 1, 3) -
caudal(s - 1) > 0.05) And (caudal(s - 1) >
0.03) Then
si = 0: w = 1: parar = False
If (caudal(s) - caudal(s - 1) > 0.05) Then
w = 0
End If
Do While (Abs(f(j + w + 1, 3) - f(j + w, 3)) < 0.05) And
(w < 10) And (parar = False)
If (f(j + w + 1, 3) <= f(j + w, 3)) Then
si = si + 1
ElseIf (f(j + w + 1, 3) - f(j + w, 3) > 0.02) And
(f(j + w + 2, 3) - f(j + w, 3) > 0.02) Then
parar = True
End If
w = w + 1
Loop
If ((si = w And w >= 4) Or (si = w - 1 And f(j + 1, 3) -
caudal(s - 1) > 0.05 And w >= 4)) And (f(j + 1, 3) -
f(j + w, 3) > 0.02 * w / 10) And (f(j + w - 1, 3) -
f(j + w, 3) < 0.025) Then
If (caudal(s) - caudal(s - 1) > 0.05) Then
salto = caudal(s) - caudal(s - 1)
Else
salto = f(j + 1, 3) - caudal(s - 1)
volu_adic = volu_adic + 0.1
Calcular_caudal_tiempo u, j
End If
volu_adic = volu_adic + 0.1
Calcular_caudal_tiempo u, j
Calcular_promedio2 j, 10: Calcular_promedio2 j, 5
Do While (caudal(u) - caudal(u - 1) <= 0.007 Or
f(j + 2, 3) - f(j - 2, 3) <= 0.007) And (Abs(
caudal(u) - caudal(u - 1)) < salto - 0.01) And (Abs(
caudal(u) - caudal(u - 1)) < 0.06) And (caudal(u) >
0.03) And (t2(u) - t2(r - 1) < 150) And (Abs(caudal(u) -
promedio10) > 0.0012 Or Abs(caudal(u) - promedio5) > 0.0006
Or (caudal(s - 1) - caudal(s) >= 0.015 And caudal(s - 2) -
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caudal(s - 1) >= 0.015))
volu_adic = volu_adic + 0.1
Calcular_caudal_tiempo u, j
If (caudal(u) <= salto - 0.008) And (caudal(u - 1) -
caudal(u) < 0.03) Then ’A~nadido 12-10-99. Caso 11
volu_cierre2 = volu_cierre2 + 0.1
If (tfin = 0) Then
tfin = t2(u - 1)
End If
End If
Calcular_promedio2 j, 10: Calcular_promedio2 j, 5
Loop
If (caudal(u) <= 0.01) And (tfin > 0) Then ’A~nadido 12-10-99. Caso 11
volu_adic = volu_adic - volu_cierre2 - salto * (tfin -
t2(s - 1))
v_super = volu_cierre2 + salto * (tfin - t2(s - 1))
tf_super = tfin + volu_cierre2 / salto
ino2 = True
Else
volu_adic = volu_adic - caudal(u - 1) * (t2(u - 1) -
t2(s - 1))
v_super = caudal(u - 1) * (t2(u - 1) - t2(s - 1))
tf_super = f(j - 1, 2)
End If
final0 = True
ti_super = t2(s - 1)
End If
End If
volu_cierre = volu_cierre + volu_adic
volumen = 0.1 * (p - 1)
If (p = 2) Then
intensidad = caudal(1)
tfinal = t2(1)
Else
intensidad = volumen / (tfinal - tinicio)
End If
p = u
tcierre = volu_cierre / intensidad
tfinal = tfinal + tcierre
volumen = volumen + volu_cierre
If (fila = 3) Then
i_ant = 0
Else
i_ant = Cells(fila, 8)
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End If
If (caudal(u - 1) <= 0.03) Or (caudal(u - 2) <= 0.03 And
caudal(u) <= 0.03) Or (caudal(u) <= 0.003) Or (volu_adic > 0 And
caudal(u) <= 0.03) Then
pulso_aislado = pulso_aislado + 1
delante = False
ElseIf ((tinicio = Cells(fila, 7) And Abs(caudal(s - 1) -
i_ant) < 0.03) Or (Abs(caudal(u - 1) - promedio10) < 0.01
And Abs(caudal(u - 1) - promedio5) < 0.01)
Or (Abs(caudal(s - 1) - f(j + 3, 3)) < 0.03 And
f(j + 4, 3) <= f(j + 3, 3) And f(j + 5, 3) <=
f(j + 4, 3) And f(j + 6, 3) <= f(j + 5, 3)) Or
(f(j - 1, 2) - tfinal <= 1)) And (volu_adic = 0) Then
tcorregido = (intensidad * tfinal - f(j, 3) *
f(j - 1, 2)) / (intensidad - f(j, 3))
If (tcorregido < tfinal) And (tcorregido > tinicio) Then
tfinal = tcorregido
volumen = intensidad * (tfinal - tinicio)
unir_inodoro = True
Else
tfinal = f(j - 1, 2)
intensidad = volumen / (tfinal - tinicio)
End If
Else
final0 = True
End If
End If
End If
End If
End If
End Sub
Sub Comprobar_serie_irregular() If ((Abs(f(j, 3) - f(j + 1, 3)) >
0.02) Or (Abs( f(j + 1, 3) - f(j + 2, 3)) > 0.02)) And ((Abs(f(j +
1, 3) - f(j + 2, 3)) > 0.02) Or (Abs(f(j + 2, 3) - f(j + 3, 3))
> 0.02)) Then
x = j
Do
Calcular_caudal_tiempo r, x
Loop Until (r - p = 10) Or caudal(r) <= 0.03
Calcular_promedio
promedio5 = 0: promediop = 0
If (p > 5) Then
Calcular_promedio2 j - 5, 5
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Else
Calcular_promedio2 j - p + 1, p - 1
End If
If ((Abs(promedio - caudal(p - 1)) < 0.035) Or (Abs(promedio -
promedio5) < 0.035 And p > 5) Or (Abs(promedio - promediop) <
0.035 And p <= 5)) And (Abs(caudal(p) - caudal(p - 1)) > 0.015) Then
Calcular_desv_est 1 ’Ojo: el u´ltimo caudal(r) no debe incluirse
If (des_est > 0.02) Then
serie_irre = True
If caudal(r) > 0.03 Then
Do
Calcular_caudal_tiempo r, x
p = r
Calcular_media_acumulada
Calcular_promedio2 x, 10
Calcular_desv_est 2
Loop Until (caudal(r) <= 0.03) Or (Abs(caudal(r) -
caudal(r - 1)) > 0.1 And caudal(r) > 0.05 And
Abs(f(x + 1, 3) - caudal(r)) < 0.03 And Abs(
f(x + 2, 3) - caudal(r)) < 0.03) Or
(Abs(media_acum - promedio10) > 0.05) Or (des_est < 0.005)
End If
p = r
j = x
tfinal = t2(r - 1)
If caudal(r) <= 0.03 Then
pulso_aislado = pulso_aislado + 1
delante = False
End If
End If
End If
End If
End Sub
Sub Calcular_promedio()
Dim suma As Double, z As Integer
suma = 0
If r > p + 4 Then
For z = p To p + 4
suma = suma + caudal(z)
Next
promedio = suma / 5
Else
For z = p To r - 1
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suma = suma + caudal(z)
Next
promedio = suma / (r - p)
End If
End Sub
Sub Calcular_promedio2(ByRef c, ByRef d)
Dim suma As Double, z As Integer
suma = 0
For z = 0 To d - 1
suma = suma + f(c + z, 3)
Next
If d = 5 Then
promedio5 = suma / d
End If
If d = 10 Then
promedio10 = suma / d
End If
If (d <> 5) And (d <> 10) Then
promediop = suma / d
End If
End Sub
Sub Calcular_desv_est(a)
Dim sumax2 As Double, sumax As Double, z As Integer
sumax2 = 0: sumax = 0
If (a = 1) Then
If (r > p + 3) Then
For z = r - 1 To p + 3 Step -1
sumax2 = sumax2 + (caudal(z) ^ 2)
sumax = sumax + caudal(z)
Next
If ((r - p - 3) * sumax2 - sumax ^ 2) > 0 Then
des_est = Sqr(((r - p - 3) * sumax2 - sumax ^ 2) / ((r - p - 3)
* (r - p - 4)))
Else
des_est = 0
End If
Else
des_est = 0
End If
End If
If (a = 2) Then
For z = 0 To 4
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sumax2 = sumax2 + (f(x + z, 3) ^ 2)
sumax = sumax + f(x + z, 3)
Next
If (5 * sumax2 - sumax ^ 2) > 0 Then
des_est = Sqr((5 * sumax2 - sumax ^ 2) / (5 * 4))
Else
des_est = 0
End If
End If
End Sub
Sub Escribir_resultados()
Dim i As Integer, tmediopulso As Double, tcierre As Double
If pulso_unitario = True Then
volumen = 0.1
ElseIf inodoro = False Then
volumen = 0.1 * (p - 1)
End If
If inodoro = False Then
intensidad = volumen / (tfinal - tinicio)
End If
tmediopulso = 0.05 / intensidad
Select Case pulso_aislado
Case 1
If delante = True Then
tinicio = tinicio - tmediopulso
inicio0 = True
Else
tfinal = tfinal + tmediopulso
final0 = True
End If
volumen = volumen + 0.05
Case 2
tinicio = tinicio - tmediopulso
tfinal = tfinal + tmediopulso
volumen = volumen + 0.1
inicio0 = True
final0 = True
End Select
fila = fila + 1
If inodoro = True Then
num_ino = num_ino + 1
If (salto_final = True) Then
Cells(fila + 1, 5) = "Inodoro2"
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Else
Cells(fila + 1, 5) = "Inodoro"
End If
End If
If serie_irre = True Then
num_irre = num_irre + 1
Cells(fila + 1, 5) = "Serie irreg."
End If
consumo = consumo + volumen
Cells(fila, 5) = pulso: Cells(fila, 9) = volumen
Cells(fila, 6) = "tinicio": Cells(fila, 7) = tinicio
If inicio0 = True Then
Cells(fila, 8) = 0
Cells(fila + 1, 6) = "tinicio": Cells(fila + 1, 7) = tinicio
fila = fila + 1
End If
Cells(fila, 8) = intensidad
fila = fila + 1
Cells(fila, 6) = "tfinal": Cells(fila, 7) = tfinal
Cells(fila, 8) = intensidad
If final0 = True Then
fila = fila + 1
Cells(fila, 6) = "tfinal": Cells(fila, 7) = tfinal
Cells(fila, 8) = 0
End If
If unir_inodoro = True Then
pulso = pulso + 1
fila = fila + 1
Cells(fila, 5) = pulso
Cells(fila, 9) = f(j, 3) * (f(j - 1, 2) - tcorregido)
consumo = consumo + Cells(fila, 9)
Cells(fila, 6) = "tinicio": Cells(fila, 7) = tcorregido
Cells(fila, 8) = f(j, 3)
fila = fila + 1
Cells(fila, 6) = "tfinal": Cells(fila, 7) = f(j - 1, 2)
Cells(fila, 8) = f(j, 3)
End If
If (volu_adic > 0) Then
pulso = pulso + 1
fila = fila + 1
Cells(fila, 5) = pulso
Cells(fila, 9) = v_super
consumo = consumo + Cells(fila, 9)
Cells(fila, 6) = "tinicio": Cells(fila, 7) = ti_super
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Cells(fila, 8) = 0
fila = fila + 1
Cells(fila, 6) = "tinicio": Cells(fila, 7) = ti_super
Cells(fila, 8) = v_super / (tf_super - ti_super)
fila = fila + 1
Cells(fila, 6) = "tfinal": Cells(fila, 7) = tf_super
Cells(fila, 8) = Cells(fila - 1, 8)
If (ino2 = True) Then
Cells(fila - 1, 5) = "Inodoro"
Cells(fila + 1, 6) = "tfinal": Cells(fila + 1, 7) = tf_super
Cells(fila, 8) = 0
End If
End If
End Sub
A.1.2 Separacio´n de pulsos
Option Base 1 Private p As Integer, pulso As Integer, j As
Integer, intensidad() As Double, tinicio() As Double, tfinal() As
Double, inodoro() As Boolean, volumen As Double, consumo As
Double, fila As Integer, num_ino As Integer, num_orden As Integer,
tfinal_max As Double, i_ino_max As Double, i_ino_min As Double,
vol_max As Double, vol_min As Double, dos_p() As Boolean, tres_p()
As Boolean, cuatro_p() As Boolean, cortar() As Boolean, salto_f()
As Boolean
Sub Separacio´n_de_pulsos()
Det_intensidad_ino_ma´x_min
num_orden = 0: pulso = 0: j = 4: fila = 4: consumo = 0: num_ino = 0
Do While (IsEmpty(Cells(j + 3, 7)) = False)
p = 0
Determinar_intensidades
If (p > 1) Then
Comparar_intensidades
End If
If (p > 1) Then
Separar_y_unir_pulsos
End If
Escribir_resultados
Loop
Cells(fila + 1, 11) = "Consumo"
Cells(fila + 1, 12) = consumo
Cells(fila + 2, 11) = "Nu´m. inodoros"
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Cells(fila + 2, 12) = num_ino
Cells(fila + 3, 11) = "I. inod. ma´x."
Cells(fila + 3, 12) =i_ino_max
Cells(fila + 4, 11) = "I. inod. min."
Cells(fila + 4,12) = i_ino_min
Cells(fila + 5, 11) = "Vol. ino. ma´x."
Cells(fila+ 5, 12) = vol_max
Cells(fila + 6, 11) = "Vol. ino. min."
Cells(fila + 6, 12) = vol_min End Sub
Sub Det_intensidad_ino_ma´x_min()
num_orden = 0: j = 4
i_ino_max = 0: i_ino_min = 1: vol_max = 0: vol_min = 30
Do While (IsEmpty(Cells(j + 3, 7)) = False)
If (IsEmpty(Cells(j + 4, 7)) = False) Or (Cells(j, 5) = num_orden
+ 1) Then
num_orden = num_orden + 1
Do While (Cells(j, 5) <> num_orden)
j = j + 1
Loop
If (Cells(j + 1, 5) = "Inodoro") Then
If (Cells(j, 8) = 0) And (Cells(j + 3, 8) = 0) Then
If (Cells(j + 2, 8) > i_ino_max) Then
i_ino_max = Cells(j + 2, 8)
End If
If (Cells(j + 2, 8) < i_ino_min) Then
i_ino_min = Cells(j + 2, 8)
End If
If (Cells(j, 9) > vol_max) And (Cells(j, 9) <= 15) Then
vol_max = Cells(j, 9)
End If
If (Cells(j, 9) < vol_min) Then
vol_min = Cells(j, 9)
End If
End If
j = j + 2
ElseIf (Cells(j + 1, 5) = "Serie irreg.") Or (Cells(j + 1, 5) =
"Inodoro2") Then
j = j + 2
End If
Else
j = j + 1
End If
Loop
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If vol_max = 0 Then
vol_max = 12
End If
If vol_min = 30 Then
vol_min = 6
End If
If i_ino_max = 0 Then
i_ino_max = 0.2
End If
If i_ino_min = 1 Then
i_ino_min = 0.05
End If
End Sub
Sub Determinar_intensidades()
ReDim dos_p(1): ReDim tres_p(1): ReDim cuatro_p(1): ReDim cortar(1)
ReDim salto_f(1)
Do
num_orden = num_orden + 1
If (Cells(j, 5) = "Inodoro") Or (Cells(j, 5) = "Serie irreg.") Or
(Cells(j, 5) = "Inodoro2") Then
j = j + 1
End If
If ((Cells(j + 1, 5) = "Inodoro") Or (Cells(j + 1, 5) =
"Serie irreg.") Or (Cells(j + 1, 5) = "Inodoro2")) And (Cells(j, 5)
<> num_orden) Then
j = j + 2
End If
Do While (Cells(j, 5) <> num_orden)
j = j + 1
Loop
p = p + 1
Redimensionar
tinicio(p) = Cells(j, 7): intensidad(p) = Cells(j + 1, 8)
inodoro(p) = False
If (Cells(j + 1, 5) = "Inodoro") Or (Cells(j + 1, 5) = "Inodoro2")
Then
inodoro(p) = True
End If
If (Cells(j + 1, 5) = "Inodoro2") Then
salto_f(p) = True
End If
volumen = Cells(j, 9)
If Cells(j + 1, 7) = Cells(j, 7) Then
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j = j + 1
End If
tfinal(p) = Cells(j + 1, 7)
Loop Until (Cells(j + 2, 8) = 0)
tfinal_max = tfinal(p)
End Sub
Sub Redimensionar()
ReDim Preserve intensidad(p): ReDim Preserve tinicio(p)
ReDim Preserve tfinal(p): ReDim Preserve inodoro(p)
ReDim Preserve dos_p(p): ReDim Preserve tres_p(p)
ReDim Preserve cuatro_p(p): ReDim Preserve cortar(p)
ReDim Preserve salto_f(p)
End Sub
Sub Comparar_intensidades()
Dim juntar As Boolean, i As Integer, m
As Integer, x As Integer, l As Integer, si As Boolean, intensi As
Double, i_med As Double, volu As Double
i_med = (i_ino_max +i_ino_min) / 2
If (vol_max >= 8) Then
volu = vol_max
Else
volu = 10
End If
For i = 1 To p
dos_p(i) = False: tres_p(i) = False: cuatro_p(i) = False
cortar(i) = False
Next
For i = 1 To p - 1
If (i <= p - 1) Then
juntar = True
Do While (juntar = True) And (i <= p - 1)
If (Abs(intensidad(i) - intensidad(i + 1)) <= 0.02) And
(tfinal(i) = tinicio(i + 1)) Then
If ((inodoro(i + 1) = True) Or (inodoro(i) = True)) Then
If (intensidad(i + 1) - intensidad(i) > 0.01) Or
(inodoro(i) = True And intensidad(i) * (tfinal(i + 1) -
tinicio(i)) > volu * (intensidad(i) / i_med) + 4) Or
(inodoro(i + 1) = True And intensidad(i + 1) *
(tfinal(i + 1) - tinicio(i)) > volu * (intensidad(i + 1)
/ i_med) + 4) Then
juntar = False
End If
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End If
If (i + 2 <= p) Then
If (inodoro(i + 2) = True) And (intensidad(i + 2) -
intensidad(i + 1) <= 0.01) And (intensidad(i + 2) * (
tfinal(i + 2) - tinicio(i + 1)) <= volu * (intensidad(i + 2)
/ i_med) + 4) And (intensidad(i + 2) * (tfinal(i + 2) -
tinicio(i)) > volu * (intensidad(i + 2) / i_med) + 4) And
(inodoro(i) = False) Then
juntar = False
End If
End If
If (i + 3 <= p) Then
If (inodoro(i + 3) = True) And (intensidad(i + 2) >
intensidad(i + 1) + 0.02) And (intensidad(i + 2) >
intensidad(i + 3) + 0.02) And (Abs(intensidad(i + 3) -
intensidad(i + 1)) <= 0.015) And (intensidad(i + 3) * (
tfinal(i + 3) - tinicio(i + 1)) <= volu * (intensidad(i + 3)
/ i_med) + 4) And (intensidad(i + 3) * (tfinal(i + 3) -
tinicio(i)) > volu * (intensidad(i + 3) / i_med) + 4) And
(inodoro(i) = False) Then
juntar = False
End If
End If
If (juntar = True) Then
intensi = (intensidad(i) * (tfinal(i) - tinicio(i)) +
intensidad(i + 1) * (tfinal(i + 1) - tinicio(i + 1))) /
(tfinal(i) - tinicio(i) + tfinal(i + 1) - tinicio(i + 1))
intensidad(i) = intensi
tfinal(i) = tfinal(i + 1)
If inodoro(i + 1) = True Then
inodoro(i) = True
If salto_f(i + 1) = True Then
salto_f(i) = True
End If
End If
Renumerar i + 2, p, 0
p = p - 1
Redimensionar
If (p = 1) Then
volumen = intensidad(1) * (tfinal(1) - tinicio(1))
End If
End If
Else
juntar = False
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End If
Loop
End If
Next
If (p >= 7) Then
Comprobar_4_pulsos
End If
If (p >= 5) Then
Comprobar_3_pulsos
End If
If (p >= 3) Then
Comprobar_2_pulsos
End If
If p > 1 Then
For i = 1 To p - 1
If (i <= p - 1) Then
For x = (i + 1) To p
If (x <= p) Then
juntar = True
Do While (juntar = True) And (x <= p)
If (Abs(intensidad(i) - intensidad(x)) <= 0.02 Or
(inodoro(x) = True And intensidad(i) > intensidad(x)
And Abs(intensidad(i) - intensidad(x)) <= 0.025 And
intensidad(x) * (tfinal(x) - tinicio(i)) <= volu *
(intensidad(x) / i_med) + 4)) And (tfinal(i) <=
tinicio(x)) Then
If (x = i + 1) And (tfinal(i) <> tinicio(x)) Then
juntar = False
End If
If (x > i + 1) Then
If (tinicio(i + 1) > tfinal(i)) Or (tfinal(i) >
tinicio(i + 1) And tfinal(i) < tfinal(i + 1)) Or
(tfinal(x - 1) > tinicio(x) And tfinal(x - 1) <
tfinal(x)) Then
juntar = False
End If
m = i + 1
Do While (m <= x - 1) And (juntar = True)
si = False
For l = i To m - 1
If (tfinal(l) >= tinicio(m + 1)) Then
si = True
End If
Next
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If (tinicio(m + 1) <> tfinal(m)) And (si = False)
Then
juntar = False
End If
If ((intensidad(m) - intensidad(i) <= 0.02) Or
(intensidad(m) - intensidad(x) <= 0.02)) And
(tfinal(i) < tfinal(m)) Then
juntar = False
End If
If (inodoro(m) = True) And (intensidad(m) -
intensidad(i) < 0.04) And (tfinal(i) < tfinal(m))
Then
juntar = False
End If
m = m + 1
Loop
End If
If ((inodoro(x) = True) Or (inodoro(i) = True)) Then
If (intensidad(x) - intensidad(i) > 0.015) Or
(inodoro(x) = True And intensidad(x) < i_med - 0.075)
Or (inodoro(x) = True And inodoro(i) = True And x >
i + 1) Or (inodoro(i) = True And intensidad(i) * (
tfinal(x) - tinicio(i)) > volu * (intensidad(i) /
i_med) + 4) Or (inodoro(x) = True And intensidad(x) *
(tfinal(x) - tinicio(i)) > volu * (intensidad(x) /
i_med) + 4 And (p > 3 Or intensidad(x) > intensidad(i)
+ 0.012 Or Abs(intensidad(x) - i_med) > 0.008 Or
intensidad(x) * (tfinal(x) - tinicio(i)) > 20 *
intensidad(x) / i_med)) Then
juntar = False
End If
End If
If (x + 1 <= p) Then
If (inodoro(x + 1) = True) And (intensidad(x + 1) -
intensidad(x) <= 0.01) And (intensidad(x + 1) * (
tfinal(x + 1) - tinicio(x)) <= volu *
(intensidad(x + 1) / i_med) + 4) And
(intensidad(x + 1) * (tfinal(x + 1) - tinicio(i)) >
volu * (intensidad(x + 1) / i_med) + 4) Then
juntar = False
End If
End If
If (x + 2 <= p) Then
If (inodoro(x + 2) = True) And (intensidad(x + 1) >
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intensidad(x) + 0.02) And (intensidad(x + 1) >
intensidad(x + 2) + 0.02) And (Abs(intensidad(x + 2)
- intensidad(x)) <= 0.015) And (intensidad(x + 2) *
(tfinal(x + 2) - tinicio(x)) <= volu *
(intensidad(x + 2) / i_med) + 4) And
(intensidad(x + 2) * (tfinal(x + 2) - tinicio(i)) >
volu * (intensidad(x + 2) / i_med) + 4) And
(inodoro(i) = False) Then
juntar = False
End If
End If
If (juntar = True) Then
intensi = (intensidad(i) * (tfinal(i) -
tinicio(i)) + intensidad(x) * (tfinal(x) -
tinicio(x))) / (tfinal(i) - tinicio(i) + tfinal(x)
- tinicio(x))
For l = i + 1 To x - 1
If (tfinal(i) < tfinal(l)) Then
intensidad(l) = intensidad(l) - intensi
End If
Next
intensidad(i) = intensi
tfinal(i) = tfinal(x)
If inodoro(x) = True Then
inodoro(i) = True
If salto_f(x) = True Then
salto_f(i) = True
End If
End If
If dos_p(x) = True Then
dos_p(i) = True
End If
If tres_p(x) = True Then
tres_p(i) = True
End If
If cuatro_p(x) = True Then
cuatro_p(i) = True
End If
Renumerar x + 1, p, 0
p = p - 1
Redimensionar
If (p = 1) Then
volumen = intensidad(1) * (tfinal(1) - tinicio(1))
End If
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End If
Else
juntar = False
End If
Loop
End If
Next ’siguiente x
End If
Next
End If
End Sub
Sub Renumerar(a, b, c)
Dim m As Integer
For m = a To b
intensidad(m - 1) = intensidad(m + c)
tinicio(m - 1) = tinicio(m + c)
tfinal(m - 1) = tfinal(m + c)
inodoro(m - 1) = inodoro(m + c)
dos_p(m - 1) = dos_p(m + c): tres_p(m - 1) = tres_p(m + c)
cuatro_p(m - 1) = cuatro_p(m + c): cortar(m - 1) = cortar(m + c)
salto_f(m - 1) = salto_f(m + c)
Next
End Sub
Sub Comprobar_4_pulsos() Dim i As Integer, vol As Double, vol1 As
Double, vol2 As Double, m As Integer, unir As Boolean, cont As
Integer, k1 As Double, k2 As Double, k3 As Double, k4 As Double
For i = 1 To p - 6
If (i + 6 <= p) Then
cont = 0
For m = i To i + 6
If inodoro(m) = True Then
cont = cont + 1
End If
Next
If (cont < 2) And (inodoro(i) = False) And
(inodoro(i + 1) = False) And (inodoro(i + 2) = False) And
(intensidad(i + 1) > intensidad(i)) And (intensidad(i + 2) >
intensidad(i + 1)) And (intensidad(i + 4) > intensidad(i + 5))
And (intensidad(i + 5) > intensidad(i + 6)) Then
unir = False
If (tfinal(i) = tinicio(i + 1)) And (tfinal(i + 1) = tinicio(i + 2))
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And (tfinal(i + 2) = tinicio(i + 3)) And (tfinal(i + 3) =
tinicio(i + 4)) And (tfinal(i + 4) = tinicio(i + 5)) And
(tfinal(i + 5) = tinicio(i + 6)) And (Abs(intensidad(i) -
intensidad(i + 6)) > 0.02) Then
k1 = (0.9 * (intensidad(i + 1) + intensidad(i + 5)) -
intensidad(i + 2)) / (0.9 * intensidad(i + 6))
k2 = (intensidad(i + 5) - intensidad(i + 3) + intensidad(i + 1)) *
(intensidad(i + 3) - intensidad(i + 1)) / (intensidad(i) *
intensidad(i + 3) - intensidad(i) * intensidad(i + 1) +
intensidad(i + 3) * intensidad(i + 6) - intensidad(i + 1) *
intensidad(i + 6))
k3 = (intensidad(i + 2) - 0.9 * intensidad(i + 1)) / (0.9 *
intensidad(i + 6))
k4 = (intensidad(i + 3) - intensidad(i + 1)) / (intensidad(i + 6) -
intensidad(i))
If (k1 >= 0.84) And (intensidad(i + 1) <= intensidad(i + 1) / k1 +
0.02) And (intensidad(i + 5) <= intensidad(i + 5) / k1 + 0.02) And
(intensidad(i + 2) <= intensidad(i + 2) / (0.9 * k1) + 0.02) And
(intensidad(i + 4) >= 0.74 * ((intensidad(i + 1) + intensidad(i + 5))
/ k1) * (1 - (intensidad(i) / intensidad(i + 6)))) And
(intensidad(i + 4) <= ((intensidad(i + 1) + intensidad(i + 5)) / k1)
* (1 - (intensidad(i) / intensidad(i + 6))) + 0.02) And
(intensidad(i + 3) >= 0.62 * (intensidad(i + 1) + intensidad(i + 5))
/ k1) And (intensidad(i + 3) <= (intensidad(i + 1) +
intensidad(i + 5)) / k1 + 0.02) And (intensidad(i + 2) <
intensidad(i + 3)) And (intensidad(i + 4) < intensidad(i + 3))
Then ’Secuencia 1-2-3-4 A
vol = (intensidad(i + 2) - intensidad(i + 1)) * (tfinal(i + 2)
- tinicio(i + 2)) + (intensidad(i + 3) - intensidad(i + 1) -
intensidad(i + 6)) * (tfinal(i + 3) - tinicio(i + 3)) +
(intensidad(i + 4) - intensidad(i + 1) + intensidad(i) -
intensidad(i + 6)) * (tfinal(i + 4) - tinicio(i + 4)) +
(intensidad(i + 5) - intensidad(i + 6)) * (tfinal(i + 5) -
tinicio(i + 5))
tfinal(i) = tfinal(i + 3)
intensidad(i + 1) = intensidad(i + 1) - intensidad(i)
tfinal(i + 1) = tfinal(i + 4)
tfinal(i + 2) = tfinal(i + 5)
intensidad(i + 2) = vol / (tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2))
intensidad(i + 3) = intensidad(i + 6)
tfinal(i + 3) = tfinal(i + 6)
unir = True
cuatro_p(i) = True
If (inodoro(i + 3) = True) Then
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inodoro(i) = True
End If
If (inodoro(i + 4) = True) Then
inodoro(i + 1) = True
End If
If (inodoro(i + 5) = True) Then
inodoro(i + 2) = True
End If
If (inodoro(i + 6) = True) Then
inodoro(i + 3) = True
End If
ElseIf (k2 >= 0.84) And (intensidad(i + 1) <= intensidad(i + 1) /
k2 + 0.02) And (intensidad(i + 5) <= intensidad(i + 5) / k2 + 0.02)
And (intensidad(i + 2) >= 0.74 * (intensidad(i) * intensidad(i + 5)
+ intensidad(i) * intensidad(i + 1) + intensidad(i + 3) *
intensidad(i + 6)) / (intensidad(i + 5) - intensidad(i + 3) +
intensidad(i + 1))) And (intensidad(i + 2) <= (intensidad(i) *
intensidad(i + 5) + intensidad(i) * intensidad(i + 1) +
intensidad(i + 3) * intensidad(i + 6)) / (intensidad(i + 5) -
intensidad(i + 3) + intensidad(i + 1)) + 0.02) And
(intensidad(i + 4) >= 0.74 * (intensidad(i + 5) * intensidad(i + 6)
+ intensidad(i) * intensidad(i + 3) + intensidad(i + 1) *
intensidad(i + 6)) / (intensidad(i + 5) - intensidad(i + 3) +
intensidad(i + 1))) And (intensidad(i + 4) <= (intensidad(i + 5) *
intensidad(i + 6) + intensidad(i) * intensidad(i + 3) +
intensidad(i + 1) * intensidad(i + 6)) / (intensidad(i + 5) -
intensidad(i + 3) + intensidad(i + 1)) + 0.02) And
(intensidad(i + 3) <= intensidad(i + 3) / k2 + 0.02)
And (intensidad(i + 2) > intensidad(i + 3)) And (intensidad(i + 4)
> intensidad(i + 3)) Then ’Sec. 1-2-3-4 B
vol = (intensidad(i + 2) - intensidad(i + 1)) * (
tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2)) + (intensidad(i + 3) -
intensidad(i + 1) + intensidad(i)) * (tfinal(i + 3) -
tinicio(i + 3)) + (intensidad(i + 4) - intensidad(i + 1) +
intensidad(i) - intensidad(i + 6)) * (tfinal(i + 4) -
tinicio(i + 4)) + (intensidad(i + 5) - intensidad(i + 6)) *
(tfinal(i + 5) - tinicio(i + 5))
tfinal(i) = tfinal(i + 2)
intensidad(i + 1) = intensidad(i + 1) - intensidad(i)
tfinal(i + 1) = tfinal(i + 4)
tfinal(i + 2) = tfinal(i + 5)
intensidad(i + 2) = vol / (tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2))
intensidad(i + 3) = intensidad(i + 6)
tinicio(i + 3) = tinicio(i + 4)
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tfinal(i + 3) = tfinal(i + 6)
unir = True
cuatro_p(i) = True
If (inodoro(i + 3) = True) Or (inodoro(i + 4) = True) Then
inodoro(i + 1) = True
End If
If (inodoro(i + 5) = True) Then
inodoro(i + 2) = True
End If
If (inodoro(i + 6) = True) Then
inodoro(i + 3) = True
End If
ElseIf (k3 >= 0.84) And (intensidad(i + 1) <= intensidad(i + 1) /
k3 + 0.02) And (intensidad(i + 5) <= intensidad(i + 5) / k3 + 0.02)
And (intensidad(i + 2) <= intensidad(i + 2) / (0.9 * k3) + 0.02)
And (intensidad(i + 4) >= 0.74 * (0.9 * intensidad(i) *
intensidad(i + 1) + 0.9 * intensidad(i + 1) * intensidad(i + 6) -
intensidad(i) * intensidad(i + 2) + 0.9 * intensidad(i + 6) *
intensidad(i + 5)) / (0.9 * k3 * intensidad(i + 6))) And
(intensidad(i + 4) <= (0.9 * intensidad(i) * intensidad(i + 1) +
0.9 * intensidad(i + 1) * intensidad(i + 6) - intensidad(i) *
intensidad(i + 2) + 0.9 * intensidad(i + 6) * intensidad(i + 5)) /
(0.9 * k3 * intensidad(i + 6)) + 0.02) And (intensidad(i + 3) >=
0.62 * (intensidad(i + 5) + intensidad(i + 1)) / k3) And
(intensidad(i + 3) <= (intensidad(i + 5) + intensidad(i + 1)) / k3 +
0.02) And (intensidad(i + 2) < intensidad(i + 3)) And
(intensidad(i + 4) < intensidad(i + 3)) Then ’Secuencia 1-2-4-3 A
vol1 = (intensidad(i + 2) - intensidad(i + 1)) * (
tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2)) + intensidad(i + 6) *
(tfinal(i + 6) - tinicio(i + 3))
vol2 = (intensidad(i + 3) - intensidad(i + 1) -
intensidad(i + 6)) * (tfinal(i + 3) - tinicio(i + 3)) +
(intensidad(i + 4) - intensidad(i + 1) + intensidad(i) -
intensidad(i + 6)) * (tfinal(i + 4) - tinicio(i + 4)) +
(intensidad(i + 5) - intensidad(i + 6)) * (tfinal(i + 5) -
tinicio(i + 5))
tfinal(i) = tfinal(i + 3)
intensidad(i + 1) = intensidad(i + 1) - intensidad(i)
tfinal(i + 1) = tfinal(i + 4)
tfinal(i + 2) = tfinal(i + 6)
intensidad(i + 2) = vol1 / (tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2))
tfinal(i + 3) = tfinal(i + 5)
intensidad(i + 3) = vol2 / (tfinal(i + 3) - tinicio(i + 3))
unir = True
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cuatro_p(i) = True
If (inodoro(i + 3) = True) Then
inodoro(i) = True
End If
If (inodoro(i + 4) = True) Then
inodoro(i + 1) = True
End If
If (inodoro(i + 5) = True) Then
inodoro(i + 3) = True
End If
If (inodoro(i + 6) = True) Then
inodoro(i + 2) = True
End If
ElseIf (k4 >= 0.84) And (intensidad(i + 1) <= intensidad(i + 1) /
k4 + 0.02) And (intensidad(i + 3) <= intensidad(i + 3) / k4 + 0.02)
And (intensidad(i + 5) <= intensidad(i + 5) / k4 + 0.02) And
(intensidad(i + 2) >= 0.74 * (intensidad(i + 3) * intensidad(i + 6)
- intensidad(i) * intensidad(i + 1)) / (k4 * (intensidad(i + 6) -
intensidad(i)))) And (intensidad(i + 2) <= (intensidad(i + 3) *
intensidad(i + 6) - intensidad(i) * intensidad(i + 1)) / (k4 *
(intensidad(i + 6) - intensidad(i))) + 0.02) And
(intensidad(i + 4) >= 0.74 * (intensidad(i + 6) * (intensidad(i + 1)
+ intensidad(i + 5)) - intensidad(i) * (intensidad(i + 3) +
intensidad(i + 5))) / (intensidad(i + 3) - intensidad(i + 1)))
And (intensidad(i + 4) <= (intensidad(i + 6) * (intensidad(i + 1)
+ intensidad(i + 5)) - intensidad(i) * (intensidad(i + 3) +
intensidad(i + 5))) / (intensidad(i + 3) - intensidad(i + 1))
+ 0.02) And (intensidad(i + 2) > intensidad(i + 3)) And
(intensidad(i + 4) > intensidad(i + 3)) Then ’Secuencia 1-2-4-3 B
vol1 = (intensidad(i + 2) - intensidad(i + 1)) * (
tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2)) + (intensidad(i + 3) -
intensidad(i + 1) + intensidad(i)) * (tfinal(i + 3) -
tinicio(i + 3)) + intensidad(i + 6) * (tfinal(i + 6) -
tinicio(i + 4))
vol2 = (intensidad(i + 4) - intensidad(i + 6) -
intensidad(i + 1) + intensidad(i)) * (tfinal(i + 4) -
tinicio(i + 4)) + (intensidad(i + 5) - intensidad(i + 6)) *
(tfinal(i + 5) - tinicio(i + 5))
tfinal(i) = tfinal(i + 2)
intensidad(i + 1) = intensidad(i + 1) - intensidad(i)
tfinal(i + 1) = tfinal(i + 4)
tfinal(i + 2) = tfinal(i + 6)
intensidad(i + 2) = vol1 / (tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2))
tfinal(i + 3) = tfinal(i + 5)
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tinicio(i + 3) = tinicio(i + 4)
intensidad(i + 3) = vol2 / (tfinal(i + 3) - tinicio(i + 3))
unir = True
cuatro_p(i) = True
If (inodoro(i + 3) = True) Or (inodoro(i + 4) = True) Then
inodoro(i + 1) = True
End If
If (inodoro(i + 5) = True) Then
inodoro(i + 3) = True
End If
If (inodoro(i + 6) = True) Then
inodoro(i + 2) = True
End If
End If ’(k1>=0.84 ...)
If (unir = True) Then
Renumerar i + 5, p - 2, 2
p = p - 3
Redimensionar
End If
End If ’(tfinal(i)=tinicio(i+1) ...)
End If ’(cont < 2 ...)
End If ’(i+6 <= p)
Next ’ For i = 1 To p-6
End Sub
Sub Comprobar_3_pulsos()
Dim i As Integer, vol As Double, vol1 As
Double, vol2 As Double, m As Integer, unir As Boolean, cont As
Integer, k As Double, k1 As Double, k2 As Double, k3 As Double
For i = 1 To p - 4
If (i + 4 <= p) Then
cont = 0
For m = i To i + 4
If inodoro(m) = True Then
cont = cont + 1
End If
Next
If (cont < 2) And (inodoro(i) = False) And (inodoro(i + 1) = False)
Then
unir = False
If (tfinal(i) = tinicio(i + 1)) And (tfinal(i + 1) =
tinicio(i + 2)) And (tfinal(i + 2) = tinicio(i + 3)) And
(tfinal(i + 3) = tinicio(i + 4)) And (intensidad(i + 1) >
intensidad(i)) And (intensidad(i + 2) > intensidad(i + 1) + 0.025)
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And (intensidad(i + 2) > intensidad(i + 3) + 0.025) And
(intensidad(i + 3) > intensidad(i + 4)) Then
If (Abs(intensidad(i) - intensidad(i + 4)) <= 0.02) Then
k = (0.9 * intensidad(i + 1) + 0.9 * intensidad(i + 3) -
intensidad(i + 2)) / (0.9 * intensidad(i))
If (k >= 0.84) And (intensidad(i + 1) <= intensidad(i + 1) / k
+ 0.02) And (intensidad(i + 3) <= intensidad(i + 3) / k + 0.02)
And (intensidad(i + 2) <= intensidad(i + 2) / (0.9 * k) + 0.02)
Then ’Secuencia 2-3-1
vol = intensidad(i) * (tfinal(i + 3) - tinicio(i)) +
intensidad(i + 4) * (tfinal(i + 4) - tinicio(i + 4))
vol1 = (intensidad(i + 1) - intensidad(i)) * (tfinal(i + 2)
- tinicio(i + 1))
vol2 = (intensidad(i + 2) - intensidad(i + 1)) *
(tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2)) + (intensidad(i + 3) -
intensidad(i)) * (tfinal(i + 3) - tinicio(i + 3))
tfinal(i) = tfinal(i + 4)
intensidad(i) = vol / (tfinal(i) - tinicio(i))
tfinal(i + 1) = tfinal(i + 2)
intensidad(i + 1) = vol1 / (tfinal(i + 1) - tinicio(i + 1))
tfinal(i + 2) = tfinal(i + 3)
intensidad(i + 2) = vol2 / (tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2))
unir = True
tres_p(i) = True
If (inodoro(i + 3) = True) Then
inodoro(i + 2) = True
End If
If (inodoro(i + 4) = True) Then
inodoro(i) = True
End If
End If
ElseIf (Abs(intensidad(i + 1) - intensidad(i + 3)) <= 0.02) Then
k1 = intensidad(i + 1) / (intensidad(i) + intensidad(i + 4))
k2 = intensidad(i + 3) / (intensidad(i) + intensidad(i + 4))
If (k1 >= 0.84) And (k2 >= 0.84) And (intensidad(i + 1) <=
intensidad(i) + intensidad(i + 4) + 0.02) And (intensidad(i + 3)
<= intensidad(i) + intensidad(i + 4) + 0.02) And
(intensidad(i + 2) <= intensidad(i + 2) / (0.9 * k1) + 0.02)
Then ’Secuencia 3-1-2
tfinal(i) = tfinal(i + 3)
vol1 = (intensidad(i + 1) - intensidad(i)) * (tfinal(i + 1) -
tinicio(i + 1)) + intensidad(i + 4) * (tfinal(i + 4) -
tinicio(i + 4) + tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2)) +
(intensidad(i + 3) - intensidad(i)) * (tfinal(i + 3) -
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tinicio(i + 3))
tfinal(i + 1) = tfinal(i + 4)
intensidad(i + 1) = vol1 / (tfinal(i + 1) - tinicio(i + 1))
vol2 = (intensidad(i + 2) - intensidad(i) - intensidad(i + 4))
* (tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2))
intensidad(i + 2) = vol2 / (tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2))
unir = True
tres_p(i) = True
If (inodoro(i + 3) = True) Then
inodoro(i) = True
End If
If (inodoro(i + 4) = True) Then
inodoro(i + 1) = True
End If
End If
Else
k1 = (intensidad(i + 3) - intensidad(i + 1)) /
(intensidad(i + 4) - intensidad(i))
k2 = intensidad(i + 1) / (intensidad(i) + intensidad(i + 4))
k3 = intensidad(i + 3) / (intensidad(i) + intensidad(i + 4))
If (k1 >= 0.84) And (intensidad(i + 1) <= intensidad(i + 1)
/ k1 + 0.02) And (intensidad(i + 3) <= intensidad(i + 3) / k1
+ 0.02) And (intensidad(i + 2) >= 0.74 * (intensidad(i + 4) *
intensidad(i + 3) - intensidad(i) * intensidad(i + 1)) /
(intensidad(i + 3) - intensidad(i + 1))) And (intensidad(i + 2)
<= (intensidad(i + 4) * intensidad(i + 3) - intensidad(i) *
intensidad(i + 1)) / (intensidad(i + 3) - intensidad(i + 1)) +
0.02) Then ’Secuencia 1-2-3
tfinal(i) = tfinal(i + 2)
vol = (intensidad(i + 1) - intensidad(i)) * (tfinal(i + 1) -
tinicio(i + 1)) + (intensidad(i + 2) - intensidad(i) -
intensidad(i + 4)) * (tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2)) +
(intensidad(i + 3) - intensidad(i + 4)) * (tfinal(i + 3) -
tinicio(i + 3))
tfinal(i + 1) = tfinal(i + 3)
intensidad(i + 1) = vol / (tfinal(i + 1) - tinicio(i + 1))
intensidad(i + 2) = intensidad(i + 4)
tfinal(i + 2) = tfinal(i + 4)
unir = True
tres_p(i) = True
If (inodoro(i + 3) = True) Then
inodoro(i + 1) = True
End If
If (inodoro(i + 4)) = True Then
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inodoro(i + 2) = True
End If
ElseIf (k2 >= 0.84) And (intensidad(i + 1) <= _
intensidad(i + 1) / k2 + 0.02) And (intensidad(i + 3) <=
intensidad(i + 3) / k2 + 0.02) And (intensidad(i + 2) >= 0.74 *
(intensidad(i) + intensidad(i + 3) / k2)) And (intensidad(i + 2)
<= intensidad(i) + intensidad(i + 3) / k2 + 0.02) Then ’Sec. 1-3-2
tfinal(i) = tfinal(i + 2)
vol1 = (intensidad(i + 1) - intensidad(i)) * (tfinal(i + 1)
- tinicio(i + 1)) + intensidad(i + 4) * (tfinal(i + 4) -
tfinal(i + 1))
tfinal(i + 1) = tfinal(i + 4)
intensidad(i + 1) = vol1 / (tfinal(i + 1) - tinicio(i + 1))
vol2 = (intensidad(i + 2) - intensidad(i) -
intensidad(i + 4)) * (tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2)) +
(intensidad(i + 3) - intensidad(i + 4)) * (tfinal(i + 3) -
tinicio(i + 3))
tfinal(i + 2) = tfinal(i + 3)
intensidad(i + 2) = vol2 / (tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2))
unir = True
tres_p(i) = True
If (inodoro(i + 3) = True) Then
inodoro(i + 2) = True
End If
If (inodoro(i + 4) = True) Then
inodoro(i + 1) = True
End If
ElseIf (k3 >= 0.84) And (intensidad(i + 1) <=
intensidad(i + 1) / k3 + 0.02) And (intensidad(i + 3) <=
intensidad(i + 3) / k3 + 0.02) And (intensidad(i + 2) >= 0.74
* (intensidad(i + 4) + intensidad(i + 1) / k3)) And
(intensidad(i + 2) <= intensidad(i + 4) + intensidad(i + 1) /
k3 + 0.02) Then ’Secuencia 2-1-3
tfinal(i) = tfinal(i + 3)
vol1 = (intensidad(i + 1) - intensidad(i)) * (tfinal(i + 1)
- tinicio(i + 1)) + (intensidad(i + 2) - intensidad(i) -
intensidad(i + 4)) * (tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2))
tfinal(i + 1) = tfinal(i + 2)
intensidad(i + 1) = vol1 / (tfinal(i + 1) - tinicio(i + 1))
vol2 = intensidad(i + 4) * (tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2)
+ tfinal(i + 4) - tinicio(i + 4)) + (intensidad(i + 3) -
intensidad(i)) * (tfinal(i + 3) - tinicio(i + 3))
tfinal(i + 2) = tfinal(i + 4)
intensidad(i + 2) = vol2 / (tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2))
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unir = True
tres_p(i) = True
If (inodoro(i + 3) = True) Then
inodoro(i) = True
End If
If (inodoro(i + 4) = True) Then
inodoro(i + 2) = True
End If
End If
End If ’ (Abs(intensidad(i)-intensidad(i+4)<=0.02) ...
If (unir = True) Then
Renumerar i + 4, p - 1, 1
p = p - 2
Redimensionar
End If
End If ’(tfinal(i)=tinicio(i+1)) ...
End If ’(cont<2) ...
End If ’(i+4<=p)
Next ’ (i=1 To p-4)
End Sub
Sub Comprobar_2_pulsos()
Dim i As Integer, vol As Double, unir As Boolean, salir As Boolean
For i = 1 To p - 2
If (i + 2 <= p) Then
If (inodoro(i) = False) Then
unir = False: salir = False
If (i > 1) Then
If (Abs(intensidad(i - 1) - intensidad(i + 2)) < 0.01 And
intensidad(i) > intensidad(i - 1)) Then
salir = True
End If
End If
If (tfinal(i) = tinicio(i + 1)) And (tfinal(i + 1) = tinicio(i + 2))
And (salir = False) Then
If (intensidad(i + 1) > intensidad(i) + 0.02) And
(intensidad(i + 1) > intensidad(i + 2) + 0.02) And
((intensidad(i + 1) >= 0.84 * (intensidad(i) + intensidad(i + 2))
And intensidad(i + 1) <= intensidad(i) + intensidad(i + 2) +
0.01) Or ((inodoro(i + 2) = True Or inodoro(i + 1) = True) And
(intensidad(i + 1) >= 0.84 * (intensidad(i) + intensidad(i + 2))
And intensidad(i + 1) <= intensidad(i) + intensidad(i + 2) +
0.015))) And (Abs(intensidad(i) - intensidad(i + 2)) > 0.01) And
(inodoro(i + 2) = False Or (inodoro(i + 2) = True And (Abs(
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intensidad(i) - intensidad(i + 2)) >= 0.02 Or intensidad(i + 2)
* (tfinal(i + 2) - tinicio(i)) > vol_max))) Then
If (intensidad(i + 2) > intensidad(i)) Then
vol = (tfinal(i + 1) - tinicio(i + 1)) * (intensidad(i + 1)
- intensidad(i)) + (tfinal(i + 2) - tinicio(i + 2)) *
intensidad(i + 2)
tfinal(i) = tfinal(i + 1)
tfinal(i + 1) = tfinal(i + 2)
intensidad(i + 1) = vol / (tfinal(i + 1) -
tinicio(i + 1))
dos_p(i) = True
unir = True
Else ’(If (intensidad(i) > intensidad(i + 2))
vol = (tfinal(i + 1) - tinicio(i + 1)) * (intensidad(i + 1)
- intensidad(i + 2)) + (tfinal(i) - tinicio(i)) *
intensidad(i)
tfinal(i) = tfinal(i + 1)
tfinal(i + 1) = tfinal(i + 2)
intensidad(i) = vol / (tfinal(i) - tinicio(i))
intensidad(i + 1) = intensidad(i + 2)
dos_p(i) = True
unir = True
End If
End If
If (unir = True) Then
If (inodoro(i + 2) = True) Then
inodoro(i + 1) = True
ElseIf (inodoro(i + 1) = True) Then
inodoro(i) = True
inodoro(i + 1) = False
End If
Renumerar i + 3, p, 0
p = p - 1
Redimensionar
End If
End If
End If
End If
Next
End Sub
Sub Separar_y_unir_pulsos()
Dim i As Integer, l As Integer, m As Integer, juntar As Boolean
If (p = 2) And (tfinal(1) = tinicio(2)) Then ’Modificado 16-10-99
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If (inodoro(1) = False) And (inodoro(2) = False) Then
Unir_pulsos 1, 2
ElseIf (inodoro(1) = True And inodoro(2) = False) Or
(inodoro(1) = False And inodoro(2) = True) Then
If (intensidad(1) > intensidad(2)) Then
If (inodoro(1) = True) And (intensidad(1) - intensidad(2)
> 0.045) And (intensidad(1) - intensidad(2) > i_ino_min -
0.01) And (intensidad(1) > i_ino_max + 0.02) And
(intensidad(1) * (tfinal(1) - tinicio(1)) > vol_max + 0.5)
And ((intensidad(1) - intensidad(2)) * (tfinal(1) -
tinicio(1)) > vol_min - 0.1) Then
intensidad(1) = intensidad(1) - intensidad(2)
tinicio(2) = tinicio(1)
ElseIf (intensidad(1) * (tfinal(1) - tinicio(1)) +
intensidad(2) * (tfinal(2) - tinicio(2)) <= vol_max + 0.5)
And (intensidad(1) < i_ino_max + 0.025 Or intensidad(1) *
(tfinal(1) - tinicio(1)) < 0.5) Then
Unir_pulsos 1, 2
End If
Else ’(intensidad(2)>intensidad(1))
Comprobar_super_inodoro 1, 1
End If
ElseIf (intensidad(1) > intensidad(2) + 0.03) And (intensidad(1)
* (tfinal(1) - tinicio(1)) + intensidad(2) * (tfinal(2) -
tinicio(2)) <= vol_max + 0.5) Then
Unir_pulsos 1, 2
End If
Else ’(If (p<>2))
If (p = 3) Then
If (inodoro(1) = True) And (inodoro(3) = True) Then
If (tinicio(3) > tfinal(1)) Then
If (intensidad(2) > intensidad(1) + 0.03) And (intensidad(2) >
intensidad(3) + 0.03) Then
intensidad(1) = (intensidad(1) * (tfinal(1) - tinicio(1)) +
intensidad(3) * (tfinal(3) - tinicio(3))) / (tfinal(1) -
tinicio(1) + tfinal(3) - tinicio(3))
tfinal(1) = tfinal(3)
intensidad(2) = intensidad(2) - intensidad(1)
p = 2
Redimensionar
ElseIf (intensidad(1) * (tfinal(1) - tinicio(1)) +
intensidad(2) * (tfinal(2) - tinicio(2)) + intensidad(3) *
(tfinal(3) - tinicio(3)) < vol_max + 0.5) Then
Unir_pulsos 1, 2
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Unir_pulsos 1, 2
End If
End If
ElseIf (inodoro(3) = True) And (tfinal(1) = tinicio(3)) And
(intensidad(1) * (tfinal(1) - tinicio(1)) + intensidad(3) *
(tfinal(3) - tinicio(3)) < vol_max + 1) Then
Unir_pulsos 1, 3
End If
End If
For i = 1 To p - 1
If ((i + 1) <= p) Then
If ((i - 1) >= 1) And (tfinal(i) = tinicio(i + 1)) And
(intensidad(i + 1) > intensidad(i)) Then
If (tfinal(i - 1) > tfinal(i + 1)) Then
If ((i + 2) <= p) Then
If (tfinal(i + 1) <> tinicio(i + 2)) Then
Comprobar_super_inodoro i, 1
If ((inodoro(i) = True And inodoro(i + 1) = False)
Or (inodoro(i) = False And inodoro(i + 1) = True)) And
(intensidad(i) * (tfinal(i) - tinicio(i)) +
intensidad(i + 1) * (tfinal(i + 1) - tinicio(i + 1)) <=
vol_max + 0.5) And (intensidad(i) < i_ino_max +
0.025) And (intensidad(i + 1) < i_ino_max + 0.025)
And (tfinal(i) <> tfinal(i + 1)) Then
Unir_pulsos i, i + 1
End If
End If
Else
Comprobar_super_inodoro i, 1
If ((inodoro(i) = True And inodoro(i + 1) = False)
Or (inodoro(i) = False And inodoro(i + 1) = True)) And
(intensidad(i) * (tfinal(i) - tinicio(i)) +
intensidad(i + 1) * (tfinal(i + 1) - tinicio(i + 1)) <=
vol_max + 0.5) And (intensidad(i) < i_ino_max +
0.025) And (intensidad(i + 1) < i_ino_max + 0.025)
And (tfinal(i) <> tfinal(i + 1)) Then
Unir_pulsos i, i + 1
End If
End If
End If
End If
If (i + 1 <= p) Then
If (i + 2 > p) And (tfinal(i) = tinicio(i + 1)) Then
Comprobar_super_inodoro i, 1
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End If
If (inodoro(i) = True) And (tfinal(i) = tinicio(i + 1))
And (intensidad(i) - intensidad(i + 1) > 0.04) And
(intensidad(i) > i_ino_max + 0.02) And (intensidad(i) -
intensidad(i + 1) > i_ino_min - 0.03) Then
intensidad(i) = intensidad(i) - intensidad(i + 1)
tinicio(i + 1) = tinicio(i)
End If
End If
If (i + 2 = p) Then
If (intensidad(i + 2) > intensidad(i)) And (tfinal(i)
= tinicio(i + 2)) Then
Comprobar_super_inodoro i, 2
End If
End If
If (i + 3 = p) Then
If (intensidad(i + 3) > intensidad(i)) And (tfinal(i)
= tinicio(i + 3)) Then
Comprobar_super_inodoro i, 3
End If
End If
End If
Next ’(For i=1 To p-1)
For i = 1 To p - 1
For l = 1 To p - i
juntar = True
If (i + l <= p) Then
Do While (juntar = True) And (i + l <= p)
If ((tfinal(i) = tinicio(i + l)) And
(inodoro(i) = False) And (inodoro(i + l) = False)) Then
Unir_pulsos i, i + l
ElseIf (intensidad(i + l) <= 0.025 And intensidad(i + l) <
0.65 * intensidad(i)) And (tfinal(i) >=
tfinal(i + l)) And (tinicio(i) <= tinicio(i + l)) Then
volumen = intensidad(i) * (tfinal(i) - tinicio(i)) +
intensidad(i + l) * (tfinal(i + l) - tinicio(i + l))
intensidad(i) = volumen / (tfinal(i) - tinicio(i))
Renumerar i + l + 1, p, 0
p = p - 1
Redimensionar
ElseIf (intensidad(i) <= 0.025 And intensidad(i) <
0.65 * intensidad(i + l)) And (tfinal(i + l) >=
tfinal(i)) And (tinicio(i + l) <= tinicio(i)) Then
volumen = intensidad(i) * (tfinal(i) - tinicio(i)) +
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intensidad(i + l) * (tfinal(i + l) - tinicio(i + l))
intensidad(i + l) = volumen / (tfinal(i + l) -
tinicio(i + l))
Renumerar i + 1, p, 0
p = p - 1
Redimensionar
Else
juntar = False
End If
Loop
End If
Next ’(For l=1 To p-i)
Next ’(For i=1 To p-1)
End If ’(If p=2)
If (p = 2) Then
If (tfinal(1) = tinicio(2)) Then
If (inodoro(2) = True And inodoro(1) = False) Then
If (Abs(intensidad(1) - intensidad(2)) < 0.05 Or (intensidad(1) >
intensidad(2) And intensidad(1) - intensidad(2) < intensidad(1) /
3 And intensidad(2) * (tfinal(2) - tinicio(2)) < 0.25 * vol_max))
And (intensidad(1) * (tfinal(1) - tinicio(1)) + intensidad(2) *
(tfinal(2) - tinicio(2)) <= vol_max + 1.5) Then
Unir_pulsos 1, 2
ElseIf (intensidad(1) > intensidad(2) + 0.05) And (intensidad(2)
* (tfinal(2) - tinicio(2)) >= 0.25 * vol_max) And (intensidad(2)
* (tfinal(2) - tinicio(1)) < vol_max + 0.5) Then
tinicio(2) = tinicio(1)
intensidad(1) = intensidad(1) - intensidad(2)
ElseIf (intensidad(2) > intensidad(1)) Then
Comprobar_super_inodoro 1, 1
End If
ElseIf (inodoro(1) = True And inodoro(2) = False) Then
If (intensidad(1) * (tfinal(1) - tinicio(1)) < vol_max - 1)
And (intensidad(1) * (tfinal(1) - tinicio(1)) + intensidad(2) *
(tfinal(2) - tinicio(2)) < vol_max + 0.5) And (intensidad(1)
> intensidad(2)) Then
Unir_pulsos 1, 2
End If
End If
End If
End If
End Sub
Sub Comprobar_super_inodoro(a, b)
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If (inodoro(a + b) = True) And (inodoro(a) = False) Then
If (intensidad(a + b) - intensidad(a) > 0.03) And (intensidad(a + b)
- intensidad(a) > i_ino_min - 0.02 Or intensidad(a) > i_ino_min
- 0.02) Then
If (salto_f(a + b) = True) Then
If (intensidad(a) < i_ino_max + 0.02) And (intensidad(a)
> i_ino_min - 0.02) And (intensidad(a) * (tfinal(a + b)
tinicio(a)) < vol_max + 0.5) And (intensidad(a) *
(tfinal(a + b) - tinicio(a)) > vol_min - 0.5) Then ’Caso 5
inodoro(a) = True
inodoro(a + b) = False
tfinal(a) = tfinal(a + b)
intensidad(a + b) = intensidad(a + b) - intensidad(a)
ElseIf (intensidad(a + b) - intensidad(a) < i_ino_max + 0.02)
And (intensidad(a + b) - intensidad(a) > i_ino_min - 0.02) And
((intensidad(a + b) - intensidad(a)) * (tfinal(a + b) -
tinicio(a + b)) < vol_max + 0.5) And ((intensidad(a + b) -
intensidad(a)) * (tfinal(a + b) - tinicio(a + b)) > vol_min -
0.5) Then ’Caso 2
tfinal(a) = tfinal(a + b)
intensidad(a + b) = intensidad(a + b) - intensidad(a)
End If
ElseIf (intensidad(a + b) - intensidad(a) > i_ino_min - 0.02) And
(intensidad(a + b) - intensidad(a) < i_ino_max + 0.02) And
((intensidad(a + b) - intensidad(a)) * (tfinal(a + b) -
tinicio(a + b)) > vol_min - 0.5) And ((intensidad(a + b) -
intensidad(a)) * (tfinal(a + b) - tinicio(a + b)) < vol_max + 0.5)
And (intensidad(a) > i_ino_min - 0.02) And (intensidad(a) <
i_ino_max + 0.02) And (intensidad(a) * (tfinal(a + b) -
tinicio(a)) > vol_min - 0.5) And (intensidad(a) * (tfinal(a + b)
- tinicio(a)) < vol_max + 0.5) Then ’Caso 10
inodoro(a) = True
tfinal(a) = tfinal(a + b)
intensidad(a + b) = intensidad(a + b) - intensidad(a)
End If
End If
End If
End Sub
Sub Unir_pulsos(c, d)
volumen = intensidad(c) * (tfinal(c) -
tinicio(c)) + intensidad(d) * (tfinal(d) - tinicio(d))
tfinal(c) = tfinal(d)
intensidad(c) = volumen / (tfinal(c) - tinicio(c))
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If (inodoro(d) = True) Then
inodoro(c) = True
End If
If (dos_p(d) = True) Then
dos_p(c) = True
End If
If (tres_p(d) = True) Then
tres_p(c) = True
End If
If (cuatro_p(d) = True) Then
cuatro_p(c) = True
End If
If (salto_f(d) = True) Then
salto_f(c) = True
End If
Renumerar d + 1, p, 0
p = p - 1
Redimensionar
End Sub
Sub Escribir_resultados()
Dim m As Integer
For m = 1 To p
pulso = pulso + 1
Cells(fila, 11) = pulso
If (inodoro(m) = True) Then
Cells(fila + 1, 11) = "Inodoro"
num_ino = num_ino + 1
End If
If (dos_p(m) = True) Then
Cells(fila + 2, 11) = "2 pulsos"
ElseIf (tres_p(m) = True) Then
Cells(fila + 2, 11) = "3 pulsos"
ElseIf (cuatro_p(m) = True) Then
Cells(fila + 2, 11) = "4 pulsos"
End If
Cells(fila, 12) = "tinicio"
Cells(fila + 1, 12) = "tinicio"
Cells(fila + 2, 12) = "tfinal"
Cells(fila + 3, 12) = "tfinal"
Cells(fila, 13) = tinicio(m)
Cells(fila + 1, 13) = tinicio(m)
Cells(fila + 2, 13) = tfinal(m)
Cells(fila + 3, 13) = tfinal(m)
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Cells(fila, 14) = 0
Cells(fila + 1, 14) = intensidad(m)
Cells(fila + 2, 14) = intensidad(m)
Cells(fila + 3, 14) = 0
If (p > 1) Then
volumen = intensidad(m) * (tfinal(m) - tinicio(m))
End If
Cells(fila, 15) = volumen
consumo = consumo + volumen
fila = fila + 4
Next
End Sub
A.2 Generacio´n de series sinte´ticas
Private respuesta As Integer, dia As Integer, consumo As Double, C
As Double, alfa As Double, beta As Double, lambda As Double, mu_n
As Double, sigma_n As Double, A1 As Double, A2 As Double, A3 As
Double, Co As Double, g As Double, nu As Double, hora As Double,
tinicio() As Double, duracion() As Double, intensidad() As Double,
prob As Double, segundo As Long, npulsos As Integer, n As Integer,
con_tot() As Double, con_h_max() As Double, con_h As Double,
inten_max() As Double, ti_nivel() As Double, int_niv() As Double,
durac() As Double, niv As Integer, npul() As Integer, comp_ct() As
Double, n_horas() As Integer, x1 As Double, x2 As Double, y_normal
As Double, ruido As Double, primer_p As Boolean, npul1() As
Integer, npul2() As Integer, npul3() As Integer, npul4() As
Integer, freq_dur() As Long, dur_max As Integer, freq_con() As
Long, consu_max As Integer
Sub Generacio´n_series_largas()
Worksheets(1).Activate
alfa =0.0213
beta = 2.5245
lambda = 0.1206
mu_n = 5.7554
sigma_n = 0.5607
A1 = 6.8061
A2 = 3.6932
A3 =-0.1182
Co = 20.8014
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respuesta = Val(InputBox("Introduzca nu´mero de dı´as a
generar"))
Randomize
ReDim npul(respuesta) : ReDim npul1(respuesta)
ReDim npul2(respuesta) : ReDim npul3(respuesta)
ReDim npul4(respuesta)
ReDim comp_ct(respuesta) ’comprobacio´n consumo total
ReDim n_horas(respuesta) ’nu´m. de horas de consumo
ReDim freq_dur(0)
ReDim freq_con(0)
dur_max = 0: consu_max = 0
For dia = 1 To respuesta
n_horas(dia) = 0
npulsos = 0
npul(dia) = 0
consumo = WorksheetFunction.LogInv(Rnd, mu_n, sigma_n)
C = (alfa * consumo) / (lambda * Exp(WorksheetFunction.GammaLn(1 +
1 / beta)))
For hora = 1 To 24
g = (A3 * (hora ^ 3) + A2 * (hora ^ 2) + A1 * hora + Co) / 10000
nu = C * g
ruido = WorksheetFunction.NormInv(Rnd, 0, 4.3635)
If (nu + ruido > 0) Then
nu = nu + ruido
Else
nu = 0
End If
prob = nu / 3600
primer_p = True
For segundo = 3600 * (hora - 1) + 1 To 3600 * hora
If (prob >= Rnd) Then
npulsos = npulsos + 1
If (hora <= 6) Then
npul1(dia) = npul1(dia) + 1
ElseIf (hora >= 7) And (hora <= 12) Then
npul2(dia) = npul2(dia) + 1
ElseIf (hora >= 13) And (hora <= 18) Then
npul3(dia) = npul3(dia) + 1
ElseIf (hora >= 19) Then
npul4(dia) = npul4(dia) + 1
End If
ReDim Preserve tinicio(npulsos)
tinicio(npulsos) = segundo
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End If
Next
Next
npul(dia) = npulsos
For n = 1 To npulsos
ReDim Preserve duracion(n)
ReDim Preserve intensidad(n)
duracion(n) = (-WorksheetFunction.Ln(1 - Rnd)) / alfa
If (CInt(duracion(n)) > dur_max) Then
dur_max = CInt(duracion(n))
ReDim Preserve freq_dur(dur_max)
End If
freq_dur(CInt(duracion(n))) = freq_dur(CInt(duracion(n))) + 1
intensidad(n) = lambda * (-WorksheetFunction.Ln(1 - Rnd)) ^
(1 / beta)
Next
ReDim Preserve con_tot(dia)
con_tot(dia) = 0
For n = 1 To npulsos
If (tinicio(n) + duracion(n) <= 86400) Then ’A~nadida condicio´n If el 13-6-00
con_tot(dia) = con_tot(dia) + intensidad(n) * duracion(n)
Else
con_tot(dia) = con_tot(dia) + intensidad(n) * (86400 - tinicio(n))
End If
Next
ReDim Preserve con_h_max(dia)
con_h_max(dia) = 0
For hora = 1 To 24
Calcular_consumo_horario
comp_ct(dia) = comp_ct(dia) + con_h
If (con_h > con_h_max(dia)) Then
con_h_max(dia) = con_h
End If
Next
Calcular_intensidad_maxima
Next
Escribir_resultados
End Sub
Sub Calcular_consumo_horario()
con_h = 0
n = 1
Do While (hora * 3600 - 3600 > tinicio(n) +
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duracion(n)) And (n < npulsos)
n = n + 1
Loop
If (n = npulsos) And (hora * 3600 - 3600 > tinicio(n) +
duracion(n)) Then
n = n + 1
End If
If (n <= npulsos) Then
Do While ((hora * 3600) >= tinicio(n))
If (tinicio(n) + duracion(n) >= (hora - 1) * 3600) Then
If (tinicio(n) <= (hora - 1) * 3600) Then
If (tinicio(n) + duracion(n) <= hora * 3600) Then
con_h = con_h + intensidad(n) * (tinicio(n) + duracion(n) -
(hora - 1) * 3600)
Else
con_h = con_h + intensidad(n) * 3600
End If
Else
If (tinicio(n) + duracion(n) <= hora * 3600) Then
con_h = con_h + intensidad(n) * duracion(n)
Else
con_h = con_h + intensidad(n) * (hora * 3600 - tinicio(n))
End If
End If
End If
n = n + 1
If (n > npulsos) Then
Exit Do
End If
Loop
End If
If (con_h > 0) Then
n_horas(dia) = n_horas(dia) + 1
End If
End Sub
Sub Calcular_intensidad_maxima()
Dim m As Integer, k As Integer, num_niv As Integer, i As Integer,
tf_pulso_max As Double, l As Integer
Dim tmax_niv As Double
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ReDim Preserve inten_max(dia)
inten_max(dia) = 0
n = 1
Do While (n < npulsos)
p = n
niv = 1
Redimensionar
ti_nivel(niv) = tinicio(n)
tmax_niv = tinicio(n) + duracion(n)
If (tinicio(n + 1) >= tinicio(n) + duracion(n)) Then
int_niv(niv) = intensidad(n)
If (int_niv(niv) > inten_max(dia)) Then
inten_max(dia) = int_niv(niv)
End If
Else
Do While (tinicio(n + 1) < tinicio(n) + duracion(n)) Or
(tinicio(n + 1) < tmax_niv)
n = n + 1
If (tinicio(n) + duracion(n) > tmax_niv) Then
tmax_niv = tinicio(n) + duracion(n)
End If
If (n = npulsos) Then
Exit Do
End If
Loop
m = 0
For k = p To n - 1
For l = 1 To n - k
If (tinicio(k) + duracion(k) = tinicio(k + l) + duracion(k + l))
Or (tinicio(k) + duracion(k) = tinicio(k + l)) Or
(tinicio(k) = tinicio(k + l)) Then
m = m + 1
End If
Next
Next
num_niv = 2 * (n - p + 1) - 1 - m
For i = 2 To num_niv
niv = niv + 1
Redimensionar
ti_nivel(niv) = 86400
For k = p To n
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If (tinicio(k) + duracion(k) < ti_nivel(niv)) And (tinicio(k)
+ duracion(k) > ti_nivel(niv - 1)) Then
ti_nivel(niv) = tinicio(k) + duracion(k)
End If
Next
For k = p To n
If (tinicio(k) < ti_nivel(niv)) And (tinicio(k) >
ti_nivel(niv - 1)) Then
ti_nivel(niv) = tinicio(k)
End If
Next
Next
tf_pulso_max = 0
For k = p To n
If (tinicio(k) + duracion(k) > tf_pulso_max) Then
tf_pulso_max = tinicio(k) + duracion(k)
End If
Next
durac(niv) = tf_pulso_max - ti_nivel(niv)
For i = 1 To niv - 1
durac(i) = ti_nivel(i + 1) - ti_nivel(i)
Next
For i = 1 To niv
int_niv(i) = 0
For k = p To n
If (tinicio(k) <= ti_nivel(i)) And (tinicio(k) + duracion(k)
>= ti_nivel(i) + durac(i)) Then
int_niv(i) = int_niv(i) + intensidad(k)
End If
Next
If (int_niv(i) > inten_max(dia)) Then
inten_max(dia) = int_niv(i)
End If
Next
End If
n = n + 1
Loop
If (n = npulsos) Then
If (intensidad(n) > inten_max(dia)) Then
inten_max(dia) = intensidad(n)
End If
End If
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End Sub
Sub Redimensionar()
ReDim Preserve ti_nivel(niv)
ReDim Preserve durac(niv)
ReDim Preserve int_niv(niv)
End Sub
Sub Escribir_resultados() Dim ct As Range, ch As Range, im As
Range, np As Range, nh As Range, np1 As Range, np2 As Range, np3
As Range, np4 As Range
Cells(1, 1) = "RESULTADOS SIMULACIO´N " & respuesta & " DI´AS"
Cells(3, 1) = "DI´A"
Cells(3, 2) = "Cons. total (l)"
Cells(3, 3) = "Cons. hor. ma´x. (l)"
Cells(3, 4) = "Inten. ma´x. (l/s)"
Cells(3, 5) = "Nu´m. pulsos"
Cells(3, 6) = "Nu´m. horas consumo"
Cells(3, 7) = "Npul. (0-6 h)"
Cells(3, 8) = "N pul. (6-12 h)"
Cells(3, 9) = "Npul. (12-18 h)"
Cells(3, 10) = "N pul. (18-24 h)"
Range(Cells(1,1), Cells(3, 10)).Select
With Selection
.Font.Bold = True
.HorizontalAlignment = xlCenter
End With
Range(Cells(3, 2), Cells(3, 4)).Select
Selection.Columns.AutoFit
Range(Cells(3, 6), Cells(3, 10)).Select
Selection.Columns.AutoFit
Range(Cells(1, 1), Cells(1, 4)).Select
Selection.MergeCells = True
For dia = 1 To respuesta
Cells(3 + dia, 1) = dia
Cells(3 + dia, 2) = con_tot(dia)
Cells(3 + dia, 3) = con_h_max(dia)
Cells(3 + dia, 4) = inten_max(dia)
Cells(3 + dia, 5) = npul(dia)
Cells(3 + dia, 6) = n_horas(dia)
Cells(3 + dia, 7) = npul1(dia)
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Cells(3 + dia, 8) = npul2(dia)
Cells(3 + dia, 9) = npul3(dia)
Cells(3 + dia, 10) = npul4(dia)
Cells(3 + dia, 11) = comp_ct(dia)
Next
Range(Cells(4, 1), Cells(6 + dia, 10)).Select
Selection.HorizontalAlignment = xlCenter
Range(Cells(4, 2),Cells(6 + dia, 10)).Select
Selection.NumberFormat = "#,##0.0000"
Range(Cells(4, 5), Cells(4 + dia, 10)).Select
Selection.NumberFormat = "###"
Cells(4 + dia, 1) = "MA´XIMO"
Cells(5 + dia, 1) = "MEDIA"
Cells(6 + dia, 1) = "DESV. EST."
Set ct = Range(Cells(4, 2), Cells(2 + dia, 2))
Set ch = Range(Cells(4, 3), Cells(2 + dia, 3))
Set im = Range(Cells(4, 4), Cells(2 + dia, 4))
Set np = Range(Cells(4, 5), Cells(2 + dia, 5))
Set nh = Range(Cells(4, 6), Cells(2 + dia, 6))
Set np1 = Range(Cells(4, 7),Cells(2 + dia, 7))
Set np2 = Range(Cells(4, 8), Cells(2 + dia, 8))
Set np3 = Range(Cells(4, 9), Cells(2 + dia, 9))
Set np4 = Range(Cells(4, 10), Cells(2 + dia, 10))
Cells(4 + dia, 2) = WorksheetFunction.Max(ct)
Cells(4 + dia, 3) = WorksheetFunction.Max(ch)
Cells(4 + dia, 4) = WorksheetFunction.Max(im)
Cells(4 + dia, 5) = WorksheetFunction.Max(np)
Cells(4 + dia, 6) = WorksheetFunction.Max(nh)
Cells(4 + dia, 7) = WorksheetFunction.Max(np1)
Cells(4 + dia, 8) = WorksheetFunction.Max(np2)
Cells(4 + dia, 9) = WorksheetFunction.Max(np3)
Cells(4 + dia, 10) = WorksheetFunction.Max(np4)
Cells(5 + dia, 2) = WorksheetFunction.Average(ct)
Cells(5 + dia, 3) = WorksheetFunction.Average(ch)
Cells(5 + dia, 4) = WorksheetFunction.Average(im)
Cells(5 + dia, 5) = WorksheetFunction.Average(np)
Cells(5 + dia, 6) = WorksheetFunction.Average(nh)
Cells(5 + dia, 7) = WorksheetFunction.Average(np1)
Cells(5 + dia, 8) = WorksheetFunction.Average(np2)
Cells(5 + dia, 9) = WorksheetFunction.Average(np3)
Cells(5 + dia, 10) = WorksheetFunction.Average(np4)
Cells(6 + dia, 2) = WorksheetFunction.StDev(ct)
Cells(6 + dia, 3) = WorksheetFunction.StDev(ch)
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Cells(6 + dia, 4) = WorksheetFunction.StDev(im)
Cells(6 + dia, 5) = WorksheetFunction.StDev(np)
Cells(6 + dia, 6) = WorksheetFunction.StDev(nh)
Cells(6 + dia, 7) = WorksheetFunction.StDev(np1)
Cells(6 + dia, 8) = WorksheetFunction.StDev(np2)
Cells(6 + dia, 9) = WorksheetFunction.StDev(np3)
Cells(6 + dia, 10) = WorksheetFunction.StDev(np4)
Cells(8 + dia, 1) = "Distribucio´n de las duraciones de pulsos simulados"
Cells(9 + dia, 1) = "Duracio´n (s)"
Cells(9 + dia, 2) = "Frecuencia"
j = 10
For i = 0 To dur_max
If (freq_dur(i) > 0) Then
Cells(j + dia, 1) = i
Cells(j + dia, 2) = freq_dur(i)
j = j + 1
End If
Next
Range(Cells(9 + dia, 1), Cells(j - 1 + dia, 2)).Select
Selection.HorizontalAlignment = xlCenter
Cells(8 + dia, 6) = "Distribucio´n de los consumos horarios simulados"
Cells(9 + dia, 6) = "Consumo h. (l)"
Cells(9 + dia, 7) = "Frecuencia"
j = 10
For i = 1 To consu_max
If (freq_con(i) > 0) Then
Cells(j + dia, 6) = i * 5 - 2.5
Cells(j + dia, 7) = freq_con(i)
j = j + 1
End If
Next
Range(Cells(9 + dia, 6), Cells(j - 1 + dia, 7)).Select
Selection.HorizontalAlignment = xlCenter
End Sub
491
CAPI´TULO A. CO´DIGO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS DE CA´LCULO
492
Ape´ndice B
RESULTADOS DE LAS
SIMULACIONES PARA LAS
VIVIENDAS ANALIZADAS
493

    
	 	 	
ﬀ ﬂﬁﬃ ! #" ﬀ %$& ﬁ' #" ( ﬂﬁ ! #" ( %$& ﬁ) #" ﬀ ﬂﬁﬃ * ﬀ" ﬀ %$& ﬁ' #"
+-,ﬃ.
 /-0 12" 3
5426 78 
"
7&79:6 ;
3
4
1
';
1
5< =78
+
>: ? @
7<:6 <ﬃ7 ;&8*7A6 ;&< ';:6B
3
<:6 84
@&@
6 7; ;ﬃ726 <4

&ﬁ'C ?ED"

ﬁ) ﬀ"
7
3
<:6 7
3
7
1
;:6
@&@ 1
6 7; 7A6 7 7
3
6 7
@
786
1
8
ﬀ ﬂﬁﬃ ! #" ﬀ %$& ﬁ' #" ( ﬂﬁ ! #" ( %$& ﬁ) #"
+-,ﬃ.
 /-0 1&@
*6
1
<
1&@
7A6 8
1 3
6 9ﬃ7
1&3 3
6 7
@&3&3
+
>: ?

1
8:6 <ﬃ7 '<
1
6B54
3
6
1
9
@
9
3
6
1
4
54

&ﬁ'C ?ED"

ﬁ) ﬀ"
;&8:6 8
@

31
6B=7
3
6
3
<
1
<
3
6
3
<
1
9

ﬁ)C ?EDﬃ 0:ﬃﬁF! (BHG ?ﬂﬁ*( ﬂﬁ ! JIﬃ B D'?ﬂKﬂG ?L$& ﬁ' NM:ﬀ D'?AO
+HP
& /Q0
+-,ﬃ.
 /-0 RN0:/ﬂ>: 0
;ES 7;ES 4&4S
54S ';
@
S ;
3
S
TEU
G ﬁ)0&ﬁ'VN>
P
?

02*ﬁ
U
/-0L/
,ﬃ.
"ﬃ$*0:J?:ﬀ 0LWﬀG X

* J*ﬁﬃ >&?&>L/
,ﬃ.
")>: ?:( ?YW(G VJﬁX

0:*ﬁ
U
/-0Z>2 ?:ﬀ 0LW(G X

$*0:J?&ﬁFD)0:*ﬁ
U
/-0ﬃVJ>
P
?

! J:*ﬁﬃ >&?&>L/
,.
")>: ?2( ?LWﬀG VJﬁX

0:*ﬁ
U
/-0Y/
,.
"ﬃ$*02N?2( 0YW(G X
[:\ﬃ]5^)_!`\'^`acb!d `\'^e5\ﬃfJg'f(d \)^hNi j
kl kl mﬃno*pLnﬃqr2kﬃps'mﬃnEt:l pHu!ov)wNxcy5z {*|=}~x(vc~c xc)x~xv)|5x
Bv)|5y5z *|})5{!|5}5|5y5z x5
Ł ! 
Ł ) 
' 
) 
! 

 

 
 c c c =c =c c cc 5c 5c
tE{*|=~'v){  

 




 
  
¡ﬃ¢5£ ¤ ¢¥¤ ¦¨§N© ¡ﬃ¢5£ ¤ ¢ª=¤ ¥«§ ©
¬
]5­ ®)]=^)d ¯!g=¯!®c^`ab!d `gc^hNi ° ^5j
kl kl mﬃno*pLnﬃqr2kﬃps'mﬃnEt:l pHu!ov)wNxcy5z {*|=}~x(vc~c xc)x~xv)|5x
Bv)|5y5z *|})5{!|5}5|5y5z x5
Ł ! 
Ł ) 
' 
) 
! 

 

 
'  ) = ' c ' 5 ' c )

 ' ±
l |= }5|=~'z )xc  ² ~=

 







 
¡ﬃ¢5£ ¤ ¢¥¤ ¦¨§N© ¡ﬃ¢5£ ¤ ¢ª=¤ ¥«§ ©
Figura B.1.-
495
CAPI´TULO B. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PARA LAS VIVIENDAS
ANALIZADAS
    
	 	 	
 ﬁﬀﬂ ﬃ "!  $#% ﬀ&"! ' ﬁﬀ ﬃ "! ' $#% ﬀ("!  ﬁﬀﬂ ﬃ)!  $#% ﬀ&"!
*,+ﬂ-
 .,/ 0ﬂ! 12354 3

2ﬂ17684 6%9 31 3

63%2

16
*
:8 ; 6%6%<84 =ﬂ1 12284 >%9 0&=84

= 0&<84

0 0&2

4?0&< 0&6284 23

%ﬀ&@ ;7A!

ﬀ(! 3
0B1C4 372 3
0D684 3%3 354 <%6 354 2%6 >E0)4 >%> 2384 2%9
 ﬁﬀﬂ ﬃ "!  $#% ﬀ&"! ' ﬁﬀ ﬃ "! ' $#% ﬀ("!
*,+ﬂ-
 .,/ 0&>%>84 2%< 0&2684 >%= 984 6%2%6%2 984 19ﬂ12
*
:8 ; >%284 1< 0&9=84 12 984

2%2%= 984

1=%6

%ﬀ&@ ;7A!

ﬀ(! 37684 >%> 124 376 984 9%<%<%> 984 9ﬂ193

ﬀ(@ ;7Aﬂ /8ﬃﬂﬀﬃ 'FHG ;ﬁﬀ)' ﬁﬀ ﬃ ?IﬂF A&;ﬁJﬁG ;K#% ﬀ&ML8 A&;CN
*HO
ﬃ% .P/
*,+ﬂ-
 .,/ QM/8.ﬁ:8 /
<7R

0(R 0B18R
3R 197R 3

R

/8ﬃ)ﬀS%.,/T:5 ;8 /KU'G V

#)/8?;%ﬀA(/8ﬃ)ﬀﬂS7.,/ﬂW?:
O
;
X
S%G ﬀ(/%ﬀ&WM:
O
;

ﬃ)?ﬃ)ﬀﬂ :%;%:K.
+ﬂ-
!(:8 ;8' ;YU'G W?ﬀV

ﬃ ?8ﬃ)ﬀﬂ :%;%:K.
+-
!(:8 ;5' ;KUG W?ﬀV

/8ﬃ)ﬀS%.,/Y.
+-
!ﬂ#)/5M;5' /YU'G V

/5ﬃ)ﬀﬂS7.,/K.
+ﬂ-
!ﬂ#)/8?;8 /KUG V
Z8[ﬂ\D](^ _`[&]_`acb d _`[&]feD[ﬂg?h&g'd [(]`iMj k
lm lm nﬂop)qKoﬂrs
lﬂqt&nﬂo7u8m qHv pw(xMyczD{ |)}B~y'wcc yc(yyw(}Dy
Fw(}DzD{ )}~(D| }D~D}DzD{ yDŁ
   
 ( 
& 
( 
  

 

 
 c c c Bc Bc c cc Dc Dc
u7|)}B&w(| Ł 

 




 
  ¡
¢ﬂ£D¤ ¥ £¦¥ §©¨Mª ¢ﬂ£D¤ ¥ £«B¥ ¦¬¨ ª
­
\D® ¯(\B](d ° hB° ¯c]_`ab d _`hc]`iMj ± ]Dk
lm lm nﬂop)qKoﬂrs
lﬂqt&nﬂo7u8m qHv pw(xMyczD{ |)}B~y'wcc yc(yyw(}Dy
Fw(}DzD{ )}~(D| }D~D}DzD{ yDŁ
   
 ( 
& 
( 
  

 

 
&  ( B & c & D & c (

 & ²
m }B ~D}B&{ (yc Ł ³ B

 






 
¡
¢ﬂ£D¤ ¥ £¦¥ §©¨Mª ¢ﬂ£D¤ ¥ £«B¥ ¦¬¨ ª
Figura B.2.-
496
    
	
 	 	
 ﬁﬀﬂ ﬃ "!  $#% ﬀ&"! ' ﬁﬀ ﬃ "! ' $#% ﬀ("!  ﬁﬀﬂ ﬃ)!  $#% ﬀ&"!
*,+ﬂ-
 .,/ 0%0%132 4%5 67%832 0%4 7%7 9&8 7%7%0 9%9%9
*
:3 ; 1%4%532 7<8 7<6

2 5%5 9&832 4%= 9%9)2 6

=>9)2 4%8 6%62 8%0

%ﬀ&? ;<@!

ﬀ(! 9%9&532 5%= 9&4632 =%8 7A2 5%5 7A2 5%0 7<032 6%6 7%732 5%5
 ﬁﬀﬂ ﬃ "!  $#% ﬀ&"! ' ﬁﬀ ﬃ "! ' $#% ﬀ("!
*,+ﬂ-
 .,/ 9B7<032 4%8 9%9

2C9&4 432 8%6%=%5 432 1%6%1%6
*
:3 ; 6%632
%
5%42 7<5 432 1%1%0%5 432 7<0%8%4

%ﬀ&? ;<@!

ﬀ(! 9&032 7<= 1>9 2 7<= 432 4%8%0%0 432 4%1%=%8

ﬀ(? ;<@ﬂ /3ﬃﬂﬀDﬃ 'CFE ;ﬁﬀ)' ﬁﬀ ﬃ HGﬂC @&;ﬁIﬁE ;J#% ﬀ&LK3 @&;NM
*FO
ﬃ% ./
*,+ﬂ-
 .,/ PL/3.ﬁ:3 /
1<Q 1%0<Q 9

Q
1<Q 1%0<Q 7<4<Q

/3ﬃ)ﬀR%.,/S:A ;3 /JT'E U

#)/3H;%ﬀD@(/3ﬃ)ﬀﬂR<.,/ﬂVH:
O
;
W
R%E ﬀ(/%ﬀ&VL:
O
;

/Aﬃ)ﬀﬂR<.,/J.
+ﬂ-
!ﬂ#)/3H;3 /JTE U

ﬃ)Hﬃ)ﬀﬂ :%;%:J.
+ﬂ-
!(:3 ;3' ;XT'E VHﬀU

ﬃ H3ﬃ)ﬀﬂ :%;%:J.
+-
!(:3 ;A' ;JTE VHﬀU

/3ﬃ)ﬀR%.,/X.
+-
!ﬂ#)/AL;A' /XT'E U
Y3Zﬂ[B\(] ^_Z&\^_`ba c ^_Z&\edBZﬂfHg&f'c Z(\_hLi j
kl kl mﬂno)pJnﬂqﬂrkﬂps&mﬂn<t3l pFu ov(wLxbyBz {)|~}x'vbb xb(xxv(|Bx
Cv(|ByBz )|}(B{ |B}B|ByBz xBŁ
   
 ( 
& 
( 
  

 

 
 b b b ~b ~b b bb Bb Bb
t<{)|~&v({ Ł 

 




 
  ¡
¢ﬂ£B¤ ¥ £¦¥ §©¨Lª ¢ﬂ£B¤ ¥ £«~¥ ¦¬¨ ª
­
[B® ¯([~\(c ° g~° ¯b\^_`a c ^_gb\_hLi ± \Bj
kl kl mﬂno)pJnﬂqﬂrkﬂps&mﬂn<t3l pFu ov(wLxbyBz {)|~}x'vbb xb(xxv(|Bx
Cv(|ByBz )|}(B{ |B}B|ByBz xBŁ
   
 ( 
& 
( 
  

 

 
&  ( ~ & b & B & b (

 & ²
l |~ }B|~&z (xb Ł ³ ~

 






 
¡
¢ﬂ£B¤ ¥ £¦¥ §©¨Lª ¢ﬂ£B¤ ¥ £«~¥ ¦¬¨ ª
Figura B.3.-
497
CAPI´TULO B. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PARA LAS VIVIENDAS
ANALIZADAS
    
	 	 	
 ﬁﬀﬂ ﬃ "! #ﬁ$ﬂﬀ%&(' ) ﬁﬀ ﬃ "! #ﬁ$ﬀ*)+'  ﬁﬀﬂ ﬃ,! #ﬁ$ﬂﬀ%&('
#.-ﬂ/0 1.2 3ﬂ! 465798 :7

3;4<8 =64 70= 3*: =

= 7670>
#.?< ' @646><8 56: A6A

8 767 3*><8 565 3*@<8 :6@ 3*>6@<8 4B3 3*@C3,8 57

6ﬀ*D '0E!

ﬀ%! 3*=798 4

56>8 @7 798 705 3,8&3FA A=<8 46> =658 56=
 ﬁﬀﬂ ﬃ "! #ﬁ$ﬂﬀ%&(' ) ﬁﬀ ﬃ "! #ﬁ$ﬀ*)+'
#.-ﬂ/0 1.2 3*@ﬂAC8 @6= 363;><8 A4 4<8 @6>ﬂA@ 4<8 70=6>64
#.?< ' >798 =7 :B3 8 7
3 4<8 70>65

4<8&3*5B3*:

6ﬀ*D '0E!

ﬀ%! 3*:<8 7

7048 >B3 4<8 46@B3*4 4<8 4B3

5

ﬀ%D '0Eﬂ 2<ﬃﬂﬀﬃ )&HG 'ﬁﬀ,) ﬁﬀ ﬃ (Iﬂ& E*'ﬁJﬁG 'LK6 ﬀ*+M< E*'CN
#HO ﬃ6 1P2 #.-ﬂ/0 1.2 Q+2<1ﬁ?< 2
=640R >B3%R A@0R
7R 7A<R 3FA<R

K,2<('6ﬀE%2<ﬃ,ﬀﬂ$01.2ﬂS(?CO '
T
$6G ﬀ%26ﬀ*S+?CO '

29ﬃ,ﬀﬂ$01.2L1P-ﬂ/<!ﬂK,2<('< 2LUG V

ﬃ,(ﬃ,ﬀﬂ ?6'6?L1P-ﬂ/!%?< '<) 'WU)G S(ﬀV

2<ﬃ,ﬀ$61.2W1.-/!ﬂK,29+'9) 2WU)G V

2<ﬃ,ﬀ$61.2X?9 '< 2LU)G V

ﬃ (<ﬃ,ﬀﬂ ?6'6?L1.-/!%?< '9) 'LUG S(ﬀV
Y Z;[ \%ZF]%^ _ `F_ \a]bdcfe ^ bd`a]dg+h i ];j
kl kl mﬂno,pLnﬂqr
kﬂps*mﬂn0t<l pHu ov%w+xay;z {,|F}f~x)va~a xa%xf~xv%|;x
&v%|;y;z ,|}%;{ |;};|;y;z x;
 Ł  
 % 
* 
% 
Ł  

 

 
*  % F * a * Ł; * a %

 * f
l |F };|F~*z %xa   ~F

 




 
 
 ﬂ¡;¢ £ ¡¤f£ ¥§¦+¨  ﬂ¡;¢ £ ¡ª©F£ ¤«¦ ¨
¬<­
Z;]%® b
­
]bdcae ^ b
­
]°¯
­ﬂ±
`
±
^
­
]dg+h j
kl kl mﬂno,pLnﬂqr
kﬂps*mﬂn0t<l pHu ov%w+xay;z {,|F}f~x)va~a xa%xf~xv%|;x
&v%|;y;z ,|}%;{ |;};|;y;z x;
 Ł  
 % 
* 
% 
Ł  

 

 
 a a a Fa Fa af aa Ł;a Ł;a
t0{,|F~*v%²ª{  

 








 ﬂ¡;¢ £ ¡¤f£ ¥§¦+¨  ﬂ¡;¢ £ ¡ª©F£ ¤«¦ ¨
Figura B.4.-
498
    
	 	 	
 ﬁﬀﬂ ﬃ "!  $#% ﬀ&"! ' ﬁﬀ ﬃ "! ' $#% ﬀ("!  ﬁﬀﬂ ﬃ)!  $#% ﬀ&"!
*,+ﬂ-
 .,/ 01! 243265 7%7 8ﬂ! 24318)5 7%3 249 8&: 7%99 8&;%<
*
=> ? ;ﬂ0<>5 0<

39>5 :%< 8&7>5 9%: 8&9>5 07 8@2
8)5

3 8&3:>5 <ﬂ0

%ﬀ&A ?4B!

ﬀ(! 9%;%<>5 <%3 9%77>5 ;%: 9>5 3%< <>5 9%3 <ﬂ0C5 0%0 7%75 72
 ﬁﬀﬂ ﬃ "!  $#% ﬀ&"! ' ﬁﬀ ﬃ "! ' $#% ﬀ("!
*,+ﬂ-
 .,/ 9%<%;>5 24; 2499>5 9%3 3>5 ;%:%7%; 3>5 0<18&<
*
=> ? 8&9%:>5 07 8&7

5

3 3>5 09%<

3>5 9
%
0

%ﬀ&A ?4B!

ﬀ(! 0%0C5 <%; <

5 3%: 3>5 3%:%9%3 3>5 3%7

3

ﬀ(A ?4Bﬂ />ﬃﬂﬀﬃ 'DFE ?ﬁﬀ)' ﬁﬀ ﬃ HGﬂD B&?ﬁIﬁE ?J#% ﬀ&LK> B&?CM
*FN
ﬃ% .O/
*,+ﬂ-
 .,/ PL/>.ﬁ=> /
74Q 9%;4Q 8&<4Q
0>Q 8&<

Q 9%34Q

ﬃ H>ﬃ)ﬀﬂ =%?%=J.
+-
!(=> ?6' ?JRE SHﬀT

/>ﬃ)ﬀU%.,/V.
+-
!ﬂ#)/6L?6' /VR'E T
W
U%E ﬀ(/%ﬀ&SL=
N
?

/6ﬃ)ﬀﬂU4.,/J.
+ﬂ-
!ﬂ#)/>H?> /JRE T

ﬃ)Hﬃ)ﬀﬂ =%?%=J.
+ﬂ-
!(=> ?>' ?VR'E SHﬀT

/>ﬃ)ﬀU%.,/X=6 ?> /JR'E T

#)/>H?%ﬀB(/>ﬃ)ﬀﬂU4.,/ﬂSH=
N
?
Y>Zﬂ[@\(] ^_Z&\^_`ba c ^_Z&\ed@ZﬂfHg&f'c Z(\_hLi j
kl kl mﬂno)pJnﬂqr
kﬂps&mﬂn4t>l pFu ov(wLxby@z {)|~}x'vbb xb(xxv(|@x
Dv(|@y@z )|}(@{ |@}@|@y@z x@Ł
 
 





 b b b

b

b bb bb

b

b
t{ |~&v({ Ł 

 




 
  
¡ﬂ¢@£ ¤ ¢¥¤ ¦¨§L© ¡ﬂ¢@£ ¤ ¢ª~¤ ¥«§L©
¬
[@­ ®([~\(c ¯ g~¯ ®b\^_`a c ^_gb\_hLi ° \@j
kl kl mﬂno)pJnﬂqr
kﬂps&mﬂn4t>l pFu ov(wLxby@z {)|~}x'vbb xb(xxv(|@x
Dv(|@y@z )|}(@{ |@}@|@y@z x@Ł
  ±

 (±


±

(±

 ±


±


±


±
 
± 
 
±
b 
± 
 
±
b 
±
b 
± ²

l |~ }@|~&z (xb Ł ³ ~

 







 
¡ﬂ¢@£ ¤ ¢¥¤ ¦¨§L© ¡ﬂ¢@£ ¤ ¢ª~¤ ¥«§ ©
Figura B.5.-
499
CAPI´TULO B. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PARA LAS VIVIENDAS
ANALIZADAS
    
	 	 	
 ﬁﬀﬂ ﬃ "!  $#% ﬀ&"! ' ﬁﬀ ﬃ "! ' $#% ﬀ("!  ﬁﬀﬂ ﬃ)!  $#% ﬀ&"!
*,+ﬂ-
 .,/ 0ﬂ! 1
%243 5%6 7%2843 2%5 9:
0
8 :85
0
9;2
*
<4 =
2%%43 5
1
2
0
243 9;7
0
643 7
1 0%0
3 2
0
%743 5%6 7%73 5%

%ﬀ&> =;?!

ﬀ(!
9
0
543 9;2
0&1@0
3 7%2 243 9;2 :@3 9;6 :%:@3
1
6 2%73
0
:
 ﬁﬀﬂ ﬃ "!  $#% ﬀ&"! ' ﬁﬀ ﬃ "! ' $#% ﬀ("!
*,+ﬂ-
 .,/ 0
9A3 8
1 0
2643 8%5 543 %6%7%7 543 :2%6ﬂ:
*
<4 =
8
0
3 5%5 7
1
3
0%0
543 2%7%2%2 543 29;2
1

%ﬀ&> =;?!

ﬀ(!
9;843 2%7 2%23 2
1
543 5%ﬂ:7 543 5%6%2
0

ﬀ(> =;?ﬂ /4ﬃﬂﬀﬃ 'BDC =ﬁﬀ)' ﬁﬀ ﬃ FEﬂB ?&=ﬁGﬁC =H#% ﬀ&JI4 ?&=@K
*DL
ﬃ% .M/
*,+ﬂ-
 .,/ NJ/4.ﬁ<4 /
0(O
9;7
O 0%0(O
0(O
8%5
O 0

O

#)/4F=%ﬀ?(/4ﬃ)ﬀﬂP;.,/ﬂQF<
L
=
R
P%C ﬀ(/%ﬀ&QJ<
L
=

/Aﬃ)ﬀﬂP;.,/H.
+ﬂ-
!ﬂ#)/4F=4 /HSC T

ﬃ)Fﬃ)ﬀﬂ <%=%<H.
+ﬂ-
!(<4 =4' =US'C QFﬀT

ﬃ F4ﬃ)ﬀﬂ <%=%<H.
+-
!(<4 =A' =HSC QFﬀT

/4ﬃ)ﬀP%.,/U.
+-
!ﬂ#)/AJ=A' /US'C T

/4ﬃ)ﬀP%.,/V<A =4 /HS'C T
W4XﬂY[Z(\ ]^X&Z]^_a` b ]^X&Zdc[XﬂeFf&e'b X(Z^gJh i
jk jk lﬂmn)oHmﬂpq
jﬂor&lﬂm;s4k oDt nu(vJwax[y z){}|~w'ua~a wa(w~wu({[w
Bu({[x[y ){|([z {[|[{[x[y w[
Ł 
Ł 





 a a a

a

a aa aa

a

a
sz {}~&u(z  

 




 
 
 ﬂ¡[¢ £ ¡¤£ ¥§¦J¨  ﬂ¡[¢ £ ¡©}£ ¤ª¦J¨
«
Y[¬ ­(Y}Z(b ® f}® ­aZ]^_` b ]^faZ^gJh ¯ Z[i
jk jk lﬂmn)oHmﬂpq
jﬂor&lﬂm;s4k oDt nu(vJwax[y z){}|~w'ua~a wa(w~wu({[w
Bu({[x[y ){|([z {[|[{[x[y w[
Ł  °

Ł (°


°

(°

 °


°


°


°
 
° 
 
°
a 
° 
 
°
a 
°
a 
° ±

k {} |[{}~&y (wa  ² ~}

 








 ﬂ¡[¢ £ ¡¤£ ¥§¦J¨  ﬂ¡[¢ £ ¡©}£ ¤ª¦ ¨
Figura B.6.-
500
    
	 	 	
ﬀﬂﬁ ﬃ ﬁ !#"%$ ﬀﬂﬁ '&ﬁ ﬃ("%$ ﬀ)ﬁ ﬃ*ﬁ !#"%$ ﬀ)ﬁ '&ﬁ ﬃ+"%$ ﬀﬂﬁ ﬃ ﬁ !,"ﬂ$ ﬀﬂﬁ '&ﬁ ﬃ("%$
-. /
ﬁ 01

$ 2ﬀ3465 33 78*365 93

2

7 44
 (:
8
-
*;6ﬁ < 8=865

9 2ﬀ9

5 4
 
=65 =
: 
=65 2ﬀ=

4

5
 :
5 2ﬀ=

ﬃ(>*ﬁ <@?*$

ﬃ+"ﬂ$

3765 79
(:
765 =
: 
5 =
: 
5 9= 2ﬀ=65

9 43ﬀ5 2ﬀ8
ﬀﬂﬁ ﬃ ﬁ !#"%$ ﬀﬂﬁ '&ﬁ ﬃ("%$ ﬀ)ﬁ ﬃ*ﬁ !#"%$ ﬀ)ﬁ '&ﬁ ﬃ+"%$
-. /
ﬁ 01


=65 =
 
8*765

4 365 9 2ﬀ7
:
365 2

98
-
*;6ﬁ < 7465 =3

3
:
5

8 365 4 2
:
7 365 444


ﬃ(>*ﬁ <@?*$

ﬃ+"ﬂ$
@:
5 8 2 8

5 2ﬀ7 365 39 2ﬀ= 365 3 2

8

*ﬃ+>*ﬁ <@? ﬁ 16! *ﬃAﬀ!#")BDC <ﬃ,ﬀ)ﬁ ﬃ*ﬁ !#"FE "Bﬁ ?(<GC <H&ﬁ ﬃ("JI6ﬂﬁ ?(<LK
-DM
!ﬁ 0N1
-. /
ﬁ 01 OJ160*;6ﬁ 1
3@P

9@P =@P

P 2ﬀ4@P

3@P

!#"F6!,ﬃ ﬁ ;<;H0
.*/
$+;6ﬁ <Q)ﬁ <HRﬂC SFﬃ*T

16!,ﬃ*U01V0
.*/
$ &,1QJ<Q)ﬁ 1VR)C T

1Q!,ﬃ U@01H0
. /
$ &,16F<6ﬂﬁ 1HRﬂC T

!,"Fﬀ!,ﬃ ﬁ ;<;H0
. /
$+;6ﬁ <6)ﬁ <VR)C SFﬃ*T

16!,ﬃ*U01W;Qﬁ <6ﬂﬁ 1HR)C T

&,16F<ﬃA?+16!,ﬃ U@01 SF;
M
<
X
UC ﬃ+1ﬃ(SJ;
M
<
Y6Z [\+]#^_Z(\^_`ba#c ^_Z(\dZ eFf(e)c Z+\_gJh i
jﬀk jﬀk l mﬀn,oHm pﬀqsrj ot(l m@u6k oDv#nﬀw+xJybz{ |,}~y)wbbJyb(yyw+}y
Bw+}z{ ,}~+|,}Ł~}z{ y(
 # 
 + 
( 
+ 
# 

 

 
 b b b Łb Łb b bb b b
u@|,}Ł(w+|  

 




  
¡ ¢
£ ¤¥ ¦ ¤§¦ ¨ª©J« £ ¤¥ ¦ ¤¬Ł¦ §s© «
­
[® ¯+[Ł\+c °#fŁ°#¯b\^_`a#c ^_fb\_gJh ± \i
jﬀk jﬀk l mﬀn,oHm pﬀqsrj ot(l m@u6k oDv#nﬀw+xJybz{ |,}~y)wbbJyb(yyw+}y
Bw+}z{ ,}~+|,}Ł~}z{ y(
 # 
 + 
( 
+ 
# 

 

 
(  + Ł ( b (  ( b +

 ( ²
k }Ł ~}Ł({ +yb  ³ Ł

 





 
¡
¢
£ ¤¥ ¦ ¤§¦ ¨ª©J« £ ¤¥ ¦ ¤¬Ł¦ §s© «
Figura B.7.-
501
CAPI´TULO B. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PARA LAS VIVIENDAS
ANALIZADAS
   	
 
ﬀﬁﬂﬃ "!#$&%'	
)( 
 *,+.- *0/1- 2354 061*7/839+;:  <*,+=- *0/7- 2354 067*7/3=+>:  *,+.- *0/1- 23.4 061*7/839+;:
@?1AB- C@D EF4 'ﬂ1 7! G4 G"!F ,E !7 !7 14 !BﬀG H'ﬁ'ﬀ
@*7I- : F4 ''J;K F4 !BE1 ﬂG ! ﬁ7! !'!F E1 ﬁ'E'ﬀ E'H ﬁ7!'ﬀ E1
L*'/M7- :BN747	/83.4 ﬁ7!BH ,ﬂ ﬀ'ﬀ7H H7!  'H J ﬁ'ﬂ ﬀ'E H'ﬂ KB ,ﬀ
 *,+.- *0/1- 2354 061*7/839+;:  <*,+=- *0/7- 2354 067*7/3=+>:
@?1AB- C@D E'ﬂ'E H'H E1Bﬀ9ﬁ  J''H'ﬁ J ﬁ'GJ
@*7I- : 1,E 'J 'H7J H' J ﬀ'ﬂ'ﬁ'ﬀ J ﬀ''ﬁ'H
L*'/M7- :BN747	/83.4 ﬁ' ﬁG H'E,9J J9J'E'ﬂ J J'E'E'J
L*7/8M7- :BN1- D21*7/*,23=+9*PO :0/*,+=- *0/7- 23;Q139- N:0R0O :TS'- /3>U+.- N:V
PW 2'- C#D @?1AB- C@D X+>DC0*7I- D
8Y !BJBY ﬂBY
HBY !BJBY "!,Y
 23;*2/1- I':'ITC@?7A,48I- :F+=- :TZ.O [;/7\
(D2/76'C@D]C@?7A,41SDF+>:F+=- D]Z=O \
()D2/76'C@D^IF- :+.- DTZ=O \ 
)SD+;:'/N8D2/16BC@D1[;IW : 
<_B6'O /8D'/[>IW :
()DF2/16BC@DTC#?1A41SD+;:+.- DTZ.O \` 23;*,2/1- I':'ITC#?1A,48I- :+=- :]Z=O [;/7\
a bKc d"bKef ghKgdie)j)kml8f jLhne)o p q eKr
s't,uFv#w
a
w
a x1y,z
vsw1v${
x7yB|a
v~}
z,8>hi"f b"dne<h=ieic hKghneLhL8bKh<dml8"b"d"bK"f h"p
  
 Ł8 
 
Ł8 
 

 

 
 ŁK  i    i 

  n 

  i m K m 
a bKc d"bKef g8higo p q eKr

 




 
 
1"  <n  ¢¡>£ 1"  )¤K ¥¡ £
¦§1¨"©8ª«§©«¬i­® «§©¯"§1°;±°=® §8©²>³ ´
s't,uv#w
a
w
a x1y,z
vswv${
x1yB|a
vP}
z,8 hi"f bKdneLh9Keic highneLhL8b"hdml8"b"d"bK"f h"p
  iii
 Ł8 iii
 iii
Ł8 iii
 iii

 iii

 iii
 i ŁKi ii "i ii

i ni
|BbKe8jLo p r

 








1"  <n  ¢¡>£ 1"  )¤i ¥¡ £
Figura B.8.-
502
    	
	ﬀ
ﬁﬃﬂ  ﬁ"! #%$'& ﬁﬃﬂ  ﬁ)( !*$'& ﬁﬃﬂ+ ﬁ"!, #%$'& ﬁﬃﬂ+ ﬁ)( !-$'& ﬁﬃﬂ  ﬁ"! #.$ & ﬁﬃﬂ  ﬁ)( !*$'&
/1023 415 & 67,8:9 ;,8 <6,=>9?*6 88 *; =6@ 8	
/1ﬁ,A> B C=7>9 DC EE37>9?*; *;>9 83D *=>9 7= *C=>9F*D *=,;>9 83;
Gﬁ!*H, B3I,&,@!-$ & *<C>9 67 *=@.9?*6 8:9 EE 8:9?*7 EE@9 83C EJ%9 7C
ﬁﬃﬂ  ﬁ"! #%$'& ﬁﬃﬂ  ﬁ)( !*$'& ﬁﬃﬂ+ ﬁ"!, #%$'& ﬁﬃﬂ+ ﬁ)( !-$'&
/1023 415 *<=>9 C= *;,<>9 66 6>9 ;K*76 6>9 EﬃCEﬃ7
/1ﬁ,A> B D=>9 EJ *6,<>9 D= 6>9 =D6,8 6>9 ==;;
Gﬁ!*H, B3I,&,@!-$ & 88:9 DE =,8>9 ;= 6>9 6;C6 6>9 6CEﬃ7
Gﬁ,!-H, B3I 5>#ﬁ,!Lﬁﬃ#%$+ﬂ?ﬁNM B"!.ﬁﬃﬂ+ ﬁ"!, #%$FO$? I*B"P"M BQ( !*$SR>ﬂ  I*B@T
/NU # 4ﬀ5 /1023 415 VﬂS5>4"ﬁ,A> 5
E>W 8363W 8ﬃW
73W =63W 8	-W
X5>#.!,Y415ZA: B>ﬂ  5Q[+M \ X(.5>ﬂFB!LI-5>#.!Y3415]FA@U B ^3YM !-5!*]SA@U B
X5:#.!Y3415Q4ﬀ02>&(.5>ﬂFB>ﬂ  5Q[ M \_ #.$Fﬁﬃ#.! ABAQ4ﬀ02ﬃ&-A> B>ﬂ+ B`[+M ]F!,\
 #%$Fﬁ>#.! ABAQ410,2ﬃ&-A> B:ﬂ+ BQ[ M ]F!,\
5>#.!,Y415`410,2ﬃ&(.5:ﬂSB:ﬂ+ 5`[+M \
aﬃb%ced*f-gXbdgXhji-k gGb*dlb.mSnm?k b*dGoSp q
r>s r>s tu>v.w)uxﬃyjz {
a
w@|}.t~*~eJu1z-v
f-mSnk b%cdGn?fed n-ndnXf-cenJ?f-ce*k .cGji-b%cck np
Ł % 
Ł - 
* 
- 
% 

 

 
    e e    
a3b.ced*f-gXbo p q

 




 
 
  ¡ ¢¡ £¥¤S¦   ¡ X§e¡ ¢¨¤ ¦
s
ce ced*k *ne*dXgXhji-k gGndXo p © deq
r>s r>s tu>v.w)uxﬃyjz {
a
w@|}.t~*~eJu1z-v
f-mSnk b%cdGn?fed n-ndnXf-cenJ?f-ce*k .cGji-b%cck np
Ł % 
Ł - 
* 
- 
% 

 

 
*  - e *  *  *  -

 * ª
s
ce ced*k -no p © deq

 








  ¡ ¢¡ £¥¤S¦   ¡ X§e¡ ¢¨¤ ¦
Figura B.9.-
503
CAPI´TULO B. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PARA LAS VIVIENDAS
ANALIZADAS
    	
	
ﬁﬀﬃﬂ  ﬂ !#"%$ ﬁﬀﬃﬂ '&ﬂ ("%$ ﬁﬀ)ﬂ  *ﬂ !#"%$ ﬁﬀ)ﬂ '&ﬂ +"%$ ﬁﬀﬃﬂ  ﬂ !,"ﬃ$ ﬁﬀﬃﬂ '&ﬂ ("%$
-/.01ﬂ 2/3 465798 :: ;<=5,8 1> 1: 5(; 1>*? 5A@ﬁ:
-/*BCﬂ D @ﬁ?4C8 4: @1?C8 >< 5(<C8 1; 5A@=8 >> 5(>4C8 E> ?;ﬁ8 >?
F(G*ﬂ D1H*$*=+"ﬃ$ 5(EEC8 4< 5(:*<C8I5(: 98 @ﬁE 5,8 ;> :*98 4* *@98 	5
ﬁﬀﬃﬂ  ﬂ !#"%$ ﬁﬀﬃﬂ '&ﬂ ("%$ ﬁﬀ)ﬂ  *ﬂ !#"%$ ﬁﬀ)ﬂ '&ﬂ +"%$
-/.01ﬂ 2/3 5(?>C8 ?: 5(?*;C8 4> >C8 ?@ﬁ>> >C8 @ﬁ4<4
-/*BCﬂ D ?EC8 E< 57*98 4> >C8 :*1;; >C8 :E?65
F(G*ﬂ D1H*$*=+"ﬃ$ *@=8 >* :;ﬁ8I55 >C8 >;655 >C8 >;E>
F*+G*ﬂ D1Hﬂ 3C!*Jﬁ!#")ﬀILK D ,ﬁﬀ)ﬂ  *ﬂ !#"NM"Iﬂ H(D O K DP&ﬂ ("QCﬀﬃﬂ H(D=R
-LS !ﬂ 23 -/.01ﬂ 2/3 Tﬀ3C2 *BCﬂ 3
ﬁU 5A@CU 41U
5(?1U @@CU :<1U
V&,3CﬀNDJH+3C!,W12/3XNB=S D Y1WK +3(XB=S D
V39!,W12/3P2.0C$&,3CﬀNDCﬀﬃﬂ 3PZﬃK [\ !,"Nﬁ!,ﬂ BDBP2.0ﬁ$+BCﬂ DCﬀ)ﬂ D]Z)K XN*[
3C!,*W2/3]2/.*0ﬁ$&,39ﬀD9ﬀ)ﬂ 3]Z)K [
V3C!,*W2/3^B9ﬂ DCﬀﬃﬂ 3PZ)K [
 !#"NC!,ﬂ BDBP2/.*0ﬁ$+BCﬂ D9ﬀ)ﬂ DPZﬃK XN*[
_C`a7b+c#d`(bedfhg#i d`(bkj7`lNm(l)i `+bno p
qCr qﬁr stﬁu,vPtwx7y vLzv={|s*}+}h~tJy#uﬁ+h7 ,AFŁIAh h+V+AI+A7 #F+7,A777 7
 # 
 + 
( 
+ 
# 

 

 
 h h h Ah Ah h hh 7h 7h
z1,A(+Ve   
¡
¢ £
¤
¡
¢
£
¥ ¦
§ ¨
©ª7« ¬ ª­¬ ®°¯± ©ª7« ¬ ªV²A¬ ­³¯ ±
´
a7µ ¶+aAb+i ·#mA·#¶hbedfg#i dmhbno ¸ b7p
qCr qﬁr stﬁu,vPtwx7y vLzv={|s*}+}h~tJy#uﬁ+h7 ,AFŁIAh h+V+AI+A7 #F+7,A777 7
 # 
 + 
( 
+ 
# 

 

 
(  + A ( h ( 7 ( h +

 ( ¹
r A 7A( +he  º A 
¡
¢
£
¤
¡
¢
£
¥
¦
§
¨
©ª7« ¬ ª­¬ ®°¯± ©ª7« ¬ ªV²A¬ ­³¯ ±
Figura B.10.-
504
    	
	
ﬁﬀﬃﬂ  ﬂ !#"%$ & '(")ﬀ+* ﬁﬀ,ﬂ  ﬂ !#"%$ & '-",ﬀ* ﬁﬀﬃﬂ  ﬂ !."ﬃ$ & '(")ﬀ+*
&0/12ﬂ 304 5$ 67798 :; 6<298 => ?< 5-: :: 5-:7
&0@9ﬂ * <ﬁ:698 ?2= =;98 =7 5-798 ;A5 55.8 => ;798+5-> :<B8 >>
C-Dﬂ *2E$F("ﬃ$ ??298 ; ??<F8 == 98 = 98 7= <ﬁ98 :6 7>ﬁ8 >
ﬁﬀﬃﬂ  ﬂ !#"%$ & '(")ﬀ+* ﬁﬀ,ﬂ  ﬂ !#"%$ & '-",ﬀ*
&0/12ﬂ 304 5-;=98 > 5-:>98 ?2 >98 :7? >98 <G5->:
&0@9ﬂ * 698+5H< ;=ﬁ8 <ﬁ> >98 A5-== >98 ?2;;?
C-Dﬂ *2E$F("ﬃ$ ?2;98 >> <2?98 <ﬁ6 >98 >:> >98 >7:A5
C(Dﬂ *2Eﬂ 49!Iﬁ!#",ﬀ)KJ * .ﬁﬀ,ﬂ  ﬂ !#"+L")ﬂ E-* M J *ONﬂ -"P9ﬀﬃﬂ E-*FQ
&KR !ﬂ 34 &0/12ﬂ 304 Sﬀ493 @9ﬂ 4
>2T 55(T 72T
5(T 2T 5-62T
 !#"+9!.ﬂ @*@O30/1ﬁ$(@9ﬂ *Bﬀ,ﬂ *OUﬃJ V+W
49!.'304X30/1ﬁ$N.4Bﬀ*Bﬀ,ﬂ 4XU,J W
YN.49ﬀ+*IE(49!.'2304V+@FR * Z2'J (4-V@FR *
Y4B!.'2304O3/19$N.49ﬀ+*9ﬀﬃﬂ 4OUﬃJ W[ !."+ﬁ!.ﬂ @*@O3/1ﬁ$(@9ﬂ *9ﬀ,ﬂ *XU,J V+W
Y49!.'304\@Bﬂ *9ﬀﬃﬂ 4OU,J W
]ﬁ^#_H`-a(bY^c`bYdfe(g bC^-`hc^.ijci)g ^-`Ckl m
n9o nﬁo pqﬁr.sOqtuHv s
]
sFwxpy(y{zGqIv#r
a(ij{|cg ^._H}~`Cj)aH`{ j{(j~`jYa(_HjG)a(_H|cg #_C}fe(c^._H}c_c|cg jcl
 # 
 Ł( 
- 
Ł( 
# 

 

 
 { { { ŁH{ ŁH{ {~ {{ c{ c{
]2^._H`-a(bY^k l m

 




 
 
c  ~ ¡ ¢ c  Y£H ¤  ¢
o
_H }c_H`-g -jH-}{`YbYdfe(g bCj~`Yk l ¥ `Hm
n9o nﬁo pqﬁr.sOqtuHv s
]
sFwxpy(y{zGqIv#r
a(ij{|cg ^._H}~`Cj)aH`{ j{(j~`jYa(_HjG)a(_H|cg #_C}fe(c^._H}c_c|cg jcl
 # 
 Ł( 
- 
Ł( 
# 

 

 
-  ( ŁH - { - c - { (

 - ¦~
o
_H }c_H`-g (j{k l ¥ `Hm

 








c  ~ ¡ ¢ c  Y£H ¤  ¢
Figura B.11.-
505
CAPI´TULO B. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PARA LAS VIVIENDAS
ANALIZADAS
    	
		
ﬁﬀﬃﬂ  ﬂ !#"%$ ﬁﬀﬃﬂ '&ﬂ ("%$ ﬁﬀ)ﬂ  *ﬂ !#"%$ ﬁﬀ)ﬂ '&ﬂ +"%$ ﬁﬀﬃﬂ  ﬂ !,"ﬃ$ ﬁﬀﬃﬂ '&ﬂ ("%$
-/.0ﬂ 1/2 3$ 4ﬁ576 ﬁ8 3$ 98:3,6 49 ;* 3(5 ;*5 ;*ﬁ5
-/*<7ﬂ = >9>76 4> 4*?6@3A; 3(>76 B4 3C?6@3(8 BD76 98 BDﬁ6 98
E(F*ﬂ =G*$*?+"ﬃ$ ;8:3,6 89 ;*B76 ;4 876 99 ?6 ;; 8>76 ;5 8>ﬁ6 ;5
ﬁﬀﬃﬂ  ﬂ !#"%$ ﬁﬀﬃﬂ '&ﬂ ("%$ ﬁﬀ)ﬂ  *ﬂ !#"%$ ﬁﬀ)ﬂ '&ﬂ +"%$
-/.0ﬂ 1/2 ;8*;H6 D9 84*476 ﬁB 976 >>*;	3 976 8>*;;
-/*<7ﬂ = 3(9976 B5 3(8*>76 ﬁ5 976 88I3 976 ;Dﬁ8
E(F*ﬂ =G*$*?+"ﬃ$ 8?6 8:3 D>ﬁ6 B:3 976 9D*;* 976 9I3(9
E*+F*ﬂ =Gﬂ 27!*Jﬁ!#")ﬀ@LK = ,ﬁﬀ)ﬂ  *ﬂ !#"NM"@ﬂ G(= O K =P&ﬂ ("Q7ﬀﬃﬂ G(=?R
-LS !ﬂ 12 -/.0ﬂ 1/2 Tﬀ271 *<7ﬂ 2
5U 84U ;9U
BU 4:3+U ;	3+U
 !,"Nﬁ!,ﬂ <=<P1.0ﬁ$+<7ﬂ =7ﬀ)ﬂ =WV)K XN*Y
Z27!,*[1/2\<Hﬂ =7ﬀﬃﬂ 2PV)K Y Z&,27ﬀN=JG+27!,[1/2XN<?S = ][K +2(X<?S =
Z2H!,[1/2P1.07$&,27ﬀN=7ﬀﬃﬂ 2PVﬃK Y
 !#"N7!,ﬂ <=<P1/.*0ﬁ$+<7ﬂ =Hﬀ)ﬂ =PVﬃK XN*Y
27!,*[1/2W1/.*0ﬁ$&,2Hﬀ=Hﬀ)ﬂ 2WV)K Y
^7_`Aa+b#c_(adcegf#h c_(ajiA_kNl(k)h _+amn o
p7q pﬁq rsﬁt,uPsvwAx uLyu?z{r*|+|g}IsJx#tﬁ~+gA ,CE@~CgŁ g+Z~+CI@~+CA #E+A,CAAA A
 # 
 + 
( 
+ 
# 

 

 
 g g g Cg Cg g gg Ag Ag
y,C(~+Zd  
 
¡ ¢
£
 
¡
¢
¤ ¥
¦ §
¨©Aª « ©¬« ­¯®° ¨©Aª « ©Z±C« ¬²® °
³
`A´ µ+`Ca+h ¶#lC¶#µgadcef#h clgamn · aAo
p7q pﬁq rsﬁt,uPsvwAx uLyu?z{r*|+|g}IsJx#tﬁ~+gA ,CE@~CgŁ g+Z~+CI@~+CA #E+A,CAAA A
 # 
 + 
( 
+ 
# 

 

 
(  + C ( g ( A ( g +

 ( ¸
q CŁ AC( +gd  ¹ C
 
¡ ¢
£
 
¡
¢
¤
¥
¦
§
¨©Aª « ©¬« ­¯®° ¨©Aª « ©Z±C« ¬²® °
Figura B.12.-
506
    	
	
ﬁﬀﬃﬂ  ﬂ !#"%$ ﬁﬀﬃﬂ '&ﬂ ("%$ ﬁﬀ)ﬂ  ﬂ !#"%$ ﬁﬀ)ﬂ '&ﬂ *"%$ ﬁﬀﬃﬂ  ﬂ !+"ﬃ$ ﬁﬀﬃﬂ '&ﬂ ("%$
,.-/0ﬂ 1.2 3$43650798 :; :<=8>3(< 70? 3(@ 7	3A@ 3(?7
,.B=ﬂ C 5ﬁ:5D8 70; 5ﬁ<798 70 3(E=8 55 3(=8 ?? ;798 @: @?ﬁ8 E<
F(Gﬂ C0H$D*"ﬃ$ 3(:798 ?5 365	3+8 ; 798 @< 798 <E ?I3+8 ? 70<ﬁ8 70@
ﬁﬀﬃﬂ  ﬂ !#"%$ ﬁﬀﬃﬂ '&ﬂ ("%$ ﬁﬀ)ﬂ  ﬂ !#"%$ ﬁﬀ)ﬂ '&ﬂ *"%$
,.-/0ﬂ 1.2 3(::=8 <; 3(+5D8 @< <=8 E??; <=8 5ﬁ<I3(;
,.B=ﬂ C @I3+8 ? ;?ﬁ8 < <=8 70:E <=8 70@75
F(Gﬂ C0H$D*"ﬃ$ 70E=8 5ﬁE ?ﬁ8 @I3 <=8 <E<E <=8 <?:
F*Gﬂ C0Hﬂ 2=!Jﬁ!#")ﬀ>LK C +ﬁﬀ)ﬂ  ﬂ !#"4M">ﬂ H(C N K CO&ﬂ ("P=ﬀﬃﬂ H(CDQ
,LR !ﬂ 12 ,.-/0ﬂ 1.2 Sﬀ2=1 B=ﬂ 2
<0T 3(<0T ?0T
?0T 700T 3A7ﬁT
 !#"4=!+ﬂ BCBO1.-/ﬁ$*B=ﬂ C9ﬀ)ﬂ COUﬃK V4W
2=!+X1.2Y1.-/ﬁ$&+29ﬀC9ﬀ)ﬂ 2YU)K W
Z&+2=ﬀ4CJH*2=!+X01.2V4BDR C [0XK *2(VBDR C
Z29!+X01.2O1-/=$&+2=ﬀ4C=ﬀﬃﬂ 2OUﬃK W\ !+"4ﬁ!+ﬂ BCBO1-/ﬁ$*B=ﬂ C=ﬀ)ﬂ CYU)K V4W
Z2=!+X1.2]B9ﬂ C=ﬀﬃﬂ 2OU)K W
^=_`Aa*b#c_(adcegf#h c_(ajiA_k4l(k)h _*amn o
p=q pﬁq rsﬁt+uOsvw6x uLyuDz{r|*|g}~sJx#tﬁ*gA +6FŁ>6g g*Z*6~>*6A #F*A+6AAA A
 # 
 * 
( 
* 
# 

 

 
 g g g 6g 6g g gg Ag Ag
y0+6(*Zd   
¡
¢ £
¤
¡
¢
£
¥ ¦
§ ¨
©ªA« ¬ ª­¬ ®°¯± ©ªA« ¬ ªZ²6¬ ­³¯ ±
´
`Aµ ¶*`6a*h ·#l6·#¶gadcef#h clgamn ¸ aAo
p=q pﬁq rsﬁt+uOsvw6x uLyuDz{r|*|g}~sJx#tﬁ*gA +6FŁ>6g g*Z*6~>*6A #F*A+6AAA A
 # 
 * 
( 
* 
# 

 

 
(  * 6 ( g ( A ( g *

 ( ¹
q 6 A6( *gd  º 6 
¡
¢ £
¤
¡
¢
£
¥
¦
§
¨
©ªA« ¬ ª­¬ ®°¯± ©ªA« ¬ ªZ²6¬ ­³¯ ±
Figura B.13.-
507
CAPI´TULO B. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PARA LAS VIVIENDAS
ANALIZADAS
    	
	
ﬀﬂﬁﬃ ﬀ! ﬃ "$#&% '!(ﬀ )#*ﬁ,+ ﬀﬂﬁ-ﬃ ﬀ! ﬃ "$#&% '!(ﬀ .#-ﬁ/+ ﬀﬂﬁﬃ ﬀ! ﬃ "0#% '!(ﬀ )#*ﬁ,+
'2134ﬃ 526 7%,7.89;: 8< =>9;: ?> 94< 9	7 9	7@9 7.<
'2ﬀABﬃ + ?CD70: =E7 ?=B: 89 7.=B:  7.=B: >> 7F94<B: Cﬂ8 7.>GB: <
Hﬀ .Iﬃ +4J%K )#% 7.=B: G? 88ﬂ: 8? 9;: <8 9;: >> 94GB: >E7 94>ﬂ: 94
ﬀﬂﬁﬃ ﬀ! ﬃ "$#&% '!(ﬀ )#*ﬁ,+ ﬀﬂﬁ-ﬃ ﬀ! ﬃ "$#&% '!(ﬀ .#-ﬁ/+
'2134ﬃ 526 7.G9;: G8 7.8GB: > >B: ?8== >B: C494<>
'2ﬀABﬃ + 7.>>B: ?? 7F99;: ?G >B: <?94> >B: <Cﬂ
Hﬀ .Iﬃ +4J%K )#% 94?B: = <ﬂ: G= >B: >=89 >B: ><E7.8
Hﬀ )Iﬃ +4Jﬃ 6B"ﬀ Lﬀﬂ"$#-ﬁ*ﬀNM +! 0ﬀﬂﬁ-ﬃ ﬀ! ﬃ "$#,O#*ﬃ J.+!P!M +RQﬃ  .#/SBﬁﬃ J.+KT
'NU "ﬃ 56 '2134ﬃ 526 Vﬁ/6B5!ﬀABﬃ 6
>4W 94G4W G4W
7)W 944W 7.=4W
X6B"0 (526YA;ﬃ +Bﬁﬃ 6RZ-M [
 "$#,ﬀB"0 ﬃ A+AR5213ﬂ%)ABﬃ +;ﬁ-ﬃ +RZM \, [
6B"0 (526]5213ﬂ%Q06;ﬁ/+;ﬁ-ﬃ 6]Z-M [
XQ06Bﬁ,+ LJ)6B"0 (4526\,AKU + ^4(M  )6 .\/AKU +
X6;"0 (4526R513B%Q06Bﬁ,+Bﬁﬃ 6RZM [_ "0#,ﬀﬂ"0 ﬃ A+AR513ﬂ%)ABﬃ +Bﬁ-ﬃ +]Z-M \, [
`ﬂa$b@c.d)eXaFceXfhg)i eHa.cjFa0k/lFk*i a.cHm/n o
pBq pBq rsBt0uvswx@y z
`
uK{|0r}.}@~Ds2y)t
d)k/lFi a$bFcHl*d@c l)lclXd)b@lD*d)b@.i 0bHhg)Fa$bFFbFFi lFn
 Ł$ 
 ) 
. 
) 
Ł$ 

 

 
    @ @   ŁF ŁF
`4a0b@c.d)eXam n o

 




 
 
F   ¡  ¢¤£/¥ F   X¦@  ¡§£ ¥
q
b@ Fb@c.i .l@.cXeXfhg)i eHlcXm n ¨ c@o
pBq pBq rsBt0uvswx@y z
`
uK{|0r}.}@~Ds2y)t
d)k/lFi a$bFcHl*d@c l)lclXd)b@lD*d)b@.i 0bHhg)Fa$bFFbFFi lFn
 Ł$ 
 ) 
. 
) 
Ł$ 

 

 
.  ) @ .  . ŁF .  )

 . ©
q
b@ Fb@c.i )lm n ¨ c@o

 








F   ¡  ¢¤£/¥ F   X¦@  ¡§£ ¥
Figura B.14.-
508
    	
	
ﬁﬀﬃﬂ  ﬂ !#"%$ & '(")ﬀ+* ﬁﬀ,ﬂ  ﬂ !#"%$ & '-",ﬀ* ﬁﬀﬃﬂ  ﬂ !."ﬃ$ & '(")ﬀ+*
&0/12ﬂ 304 56798 6: 6<;=5>8 ?? 72@ 72? ;-:A ;;-@
&0B>ﬂ * 6?798+;-5 CCCD8);-6 ;-A>8 AA ;-6>8 ?A ;=7	;.8 A :@ﬁ8 :@
E-Fﬂ *2G$D("ﬃ$ ;=7	;.8 :5 C98 C27 798 72 798 5<; 72>8 6@ ;-?ﬁ8 56
ﬁﬀﬃﬂ  ﬂ !#"%$ & '(")ﬀ+* ﬁﬀ,ﬂ  ﬂ !#"%$ & '-",ﬀ*
&0/12ﬂ 304 ;-6@>8 66 7	;HCD8);-? ?>8 65? ?>8 @<;-A7
&0B>ﬂ * 5?>8 6A ;-@798 ? ?>8 @7255 ?>8 72:Cﬁ?
E-Fﬂ *2G$D("ﬃ$ 7	;.8 Cﬁ: Cﬁ6ﬁ8 6@ ?>8 ?@ ?>8 ?<;-6:
E(Fﬂ *2Gﬂ 4>!Iﬁ!#",ﬀ)KJ * .ﬁﬀ,ﬂ  ﬂ !#"+L")ﬂ G-* M J *ONﬂ -"P>ﬀﬃﬂ G-*DQ
&KR !ﬂ 34 &0/12ﬂ 304 Sﬀ4>3 B>ﬂ 4
?2T CﬁA2T ;-@2T
7252T Cﬁ:2T @52T4>!.'304U30/1ﬁ$N.49ﬀ*9ﬀ,ﬂ 4UV,J W
 !#"+>!.ﬂ B*BO30/1ﬁ$(B>ﬂ *9ﬀ,ﬂ *OVﬃJ X+W
Y4>!.'304ZB9ﬂ *>ﬀﬃﬂ 4OV,J W YN.4>ﬀ+*IG(4>!.'2304X+BDR * [2'J (4-XBDR *
Y49!.'2304O3/1>$N.4>ﬀ+*>ﬀﬃﬂ 4OVﬃJ W\ !."+ﬁ!.ﬂ B*BO3/1ﬁ$(B>ﬂ *>ﬀ,ﬂ *UV,J X+W
]>^_=`(a#b^-`cbdHe#f b^-`hg=^i+j-i,f ^(`kl m
n>o nﬁo pqﬁr.sOqtuwv sKxsDyzp{({H|}qIv#rﬁ~(H= .wE)~wHŁ H(Y~(w})~(w= #E(=.w=== =
 # 
 ( 
- 
( 
# 

 

 
 H H H wH wH H HH =H =H
x2.w-~(Yc  
 
¡ ¢
£
 
¡
¢
¤ ¥
¦ §
¨©=ª « ©¬« ­¯®° ¨©=ª « ©Y±w« ¬²® °
³
_=´ µ(_w`(f ¶#jw¶#µH`cbde#f bjH`kl · `=m
n>o nﬁo pqﬁr.sOqtuwv sKxsDyzp{({H|}qIv#rﬁ~(H= .wE)~wHŁ H(Y~(w})~(w= #E(=.w=== =
 # 
 ( 
- 
( 
# 

 

 
-  ( w - H - = - H (

 - ¸
o wŁ =w- (Hc  ¹ w
 
¡ ¢
£
 
¡
¢
¤
¥
¦
§
¨©=ª « ©¬« ­¯®° ¨©=ª « ©Y±w« ¬²® °
Figura B.15.-
509
CAPI´TULO B. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PARA LAS VIVIENDAS
ANALIZADAS
    	
	
ﬀﬂﬁﬃ ﬀ! ﬃ "$#&% ﬀﬂﬁﬃ ﬀ('ﬃ  )#&% ﬀﬂﬁ*ﬃ ﬀ! ﬃ "$#&% ﬀﬂﬁ*ﬃ ﬀ('ﬃ  +#&% ﬀﬂﬁﬃ ﬀ! ﬃ ",#% ﬀﬂﬁﬃ ﬀ('ﬃ  )#&%
-/.01ﬃ 2/3 4% 56798 :6 4% 6;98 <6 => 4): 7; =166
-/ﬀ?9ﬃ @ 55=A8 =1: <=98 B4 4)<98 ;: 4C>D8 : 4)<698 7B4 4)<698 56
Eﬀ )Fﬃ @1G%D +#% ==1;98 ;: ==98 ;< =A8 ;= =A8 5B4 >ﬂ;98 :6 >H4$8 5;
ﬀﬂﬁﬃ ﬀ! ﬃ "$#&% ﬀﬂﬁﬃ ﬀ('ﬃ  )#&% ﬀﬂﬁ*ﬃ ﬀ! ﬃ "$#&% ﬀﬂﬁ*ﬃ ﬀ('ﬃ  +#&%
-/.01ﬃ 2/3 =	4)98 ;: 4)<<98 66 698 57<= 698 7;B4I=
-/ﬀ?9ﬃ @ 4)6;98 5< 4)6;98 <: 698 75= 698 7667
Eﬀ )Fﬃ @1G%D +#% 7698 <5 =15ﬂ8 75 698 65: 698 6>ﬂ5>
Eﬀ +Fﬃ @1Gﬃ 39"ﬀ Jﬀﬂ"$#*ﬁKﬀML @! ,ﬀﬂﬁ*ﬃ ﬀ! ﬃ "$#ON#Kﬃ G)@!P!L @Q'ﬃ  )#SR9ﬁﬃ G)@DT
-MU "ﬃ 23 -/.01ﬃ 2/3 VﬁS392!ﬀ?9ﬃ 3
44+W 7>9W =	4+W
61W 4);1W 1W
X39", Y2/3Z?Aﬃ @9ﬁﬃ 3Q[*L \ X',39ﬁO@ JG+39", Y12/3]O?DU @ ^1YL  +3 )]S?DU @
X3A", Y12/3Q2.09%',39ﬁO@9ﬁﬃ 3Q[L \_ ",#Oﬀﬂ", ﬃ ?@?Q2.0ﬂ%+?9ﬃ @9ﬁ*ﬃ @`[*L ]O \
 "$#Oﬀ9", ﬃ ?@?Q2/.0ﬂ%+?9ﬃ @Aﬁ*ﬃ @Q[L ]O \
39", Y2/3`2/.0ﬂ%',3AﬁS@Aﬁ*ﬃ 3`[*L \
a9bcId+e$fb)dgfhji$k fb)dmlIbnOo)n*k b+dpSq r
s9t s9t uv9w,x(vyzC{ |/}xD~,u)CHv/{+wﬂ+SjI $IŁEKCŁj j+ŁX+CHK+C) ,E+I$IIII I
 $ 
 + 
) 
+ 
$ 

 

 
 j j j Cj Cj j jj Ij Ij
}1,CŁ)+ Xg¡  ¢
£
¤ ¥
¦
£
¤
¥
§ ¨
© ª
«¬I­ ® ¬¯® °²±S³ «¬I­ ® ¬X´C® ¯µ± ³
¶
cI· ¸+cCd+k ¹$oC¹$¸jdgfhi$k fojdpSq º dIr
s9t s9t uv9w,x(vyzC{ |/}xD~,u)CHv/{+wﬂ+SjI $IŁEKCŁj j+ŁX+CHK+C) ,E+I$IIII I
 $ 
 + 
) 
+ 
$ 

 

 
)  + C ) j ) I ) j +

 ) »
t C ICŁ) +jg¡  ¼ ŁC¢
£
¤ ¥
¦
£
¤
¥
§
¨
©
ª
«¬I­ ® ¬¯® °²±S³ «¬I­ ® ¬X´C® ¯µ± ³
Figura B.16.-
510
 	 	 
 ﬀﬁﬂﬃ ﬁﬂ"!#ﬁﬂ$ ﬁﬂ$ % &'( *) +
,ﬀ,.-/
 02143 065.3 78:9 6;.0 58<1&=  021>3 065 3 78:9 6; 0 5"8>1ﬁ=  02143 065.3 7?849 6;.0 58<1&=
A@.B#3 CAD $E9 (ﬀ(ﬀ$F GH !H9 !2Iﬀ(F !2$  !  ! .9 #ﬃﬀ$ GﬀIﬀJ
A0 KF3 = ﬃE9 GﬀIﬀﬃF (ﬀJ ﬃE9 (ﬀﬃH? Gﬀ$ ? (ﬀ$ ﬀE JﬀI J #JF $ﬀ( JﬀI (F #I
L0ﬀ5"M 3 =#N 9 
O5849 %.!P?&"G !# E ﬃﬀ$ ? ﬃﬀﬃ IF Jﬀ% "ﬃﬀ%F !2$ $ﬀJ2 G 
 02143 065.3 78:9 6;.0 58<1&=  021>3 065 3 78:9 6; 0 5"8>1ﬁ=
A@.B#3 CAD ( #$F (  (HJF (ﬀ% ?<Q!2IﬀI IF (ﬀ$ﬀG.!
A0 KF3 = !P"ﬃF %ﬀﬃ !2G $F G  IF (HQ!2ﬃ IF %ﬀ(ﬀGﬀ%
L0ﬀ5"M 3 =#N 9 
O5849 (ﬀ(F %  ﬀJF JﬀG IF<"Iﬀﬃ.! IF Iﬀ%ﬀIﬀﬃ
L0 5M 3 =#N.3 DF7.0 5R0278>1<0TS =65?021>3 065 3 78&U.8<3 N"=6V6S =XWﬀ3 5"8ﬁYF143 N"=OZ
T[ 7ﬀ3 C/D A@.B#3 CAD \1ﬁDFC60 KF3 D
I#] #ﬃ#] (#]
(#] #J#] "%#]
)^DF7?5 ;ﬀCAD_KE3 =F143 DX`>S a ^W?DF1&=ﬀ5RNDF7?5.;#CAD.b&KO[ = c#;ﬀS 5Dﬀ5"bﬁKO[ =
)DF7?5 ;ﬀCADdCA@ B29.W?DE1ﬁ=E1>3 Dd`>S a
)^DE7?5.;#CADXC/@.BF9.W?DF1&=F143 DX`4S ae	 7?8&027?5.3 Kﬀ=ﬀKXC/@.B29KF3 =F1>3 =d`>S b&5 a
	 78&0F7?5.3 Kﬀ=ﬀKXCA@ B29KF3 =E1>3 =X`4S b&5 a
f gh igQjk lmQlinjoprqk omnjsﬁt u jv
wﬀx2yOz/{2| {F| }.~2?zOw~.2 # zHQ zHŁ zHrQ zHQ #rQ zOrQ R.zOw?.} "Q~A2"ﬁn r
<Qn nrL^QP<  ^¡¢?Q £
¤ ¥¦ §
¤ ¨¦ §
§"¦ §
¨¦ §
¥¦ §
©
¦ §
ª
¦ §
§"¦ «n¬ §"¦ ¥¬ §"¦ ¬Q¬ §"¦
©
¬ §"¦ ­r¬ §"¦
ª
¬ §"¦ ®n¬ ¯¦ §n¬ ¯¦ ¯°¬ ¯¦ ¨Q¬
| Q Q" n± £ ² Q³
´
µ ¶
·
´
µ
¶
¸ ¹
º »
¼.½¾ ¿ ½Àr¿ ÁÂﬁÃ ÄÅ½nÀÂ ¾ Æ
ÇFÈ
gjÉo
È
jopnqk o
È
jÊ
È.Ë
m
Ë
k
È
jsﬁt v
wﬀx2yOz/{2| {F| }.~2?zOw~.2 # zHQ zHŁ zHrQ zHQ #rQ zOrQ R.zOw?.} "Q~A2"ﬁn r
<Qn nrL^QP<  ^¡¢?Q £
¤ ¥¦ §
¤ ¨¦ §
§"¦ §
¨¦ §
¥¦ §
©
¦ §
ª
¦ §
§ ¯§r§ ¨Q§n§ «n§n§ ¥§n§ ¬n§n§
©
§n§ ­r§n§
ª
§n§
#?Q"Ì^± £ ³
´
µ ¶
·
´
µ
¶
¸
¹
º
»
¼ﬀ¿ ÍÅnÎ ÆQÏ¿ ÐÁP½ÑnÒ"Ã ¼?½"¾ ¿ ½^Ón¿ À°Â Ã
Figura B.17.-
511
CAPI´TULO B. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PARA LAS VIVIENDAS
ANALIZADAS
    	
	 
ﬁﬀﬃﬂ  !ﬂ "$#&% ﬁﬀﬃﬂ 'ﬂ (#&% ﬁﬀ)ﬂ  *ﬂ "$#&% ﬁﬀ)ﬂ 'ﬂ +#&% ﬁﬀﬃﬂ  !ﬂ ",#ﬃ% ﬁﬀﬃﬂ 'ﬂ (#&%
-!.
ﬂ /0 1!% 24356 37 89*96

3 2

24: 77*: :75

*;ﬂ < =9=6 =

==*96 :*2 2	1,6 7>1 2	1,6 5*2

1?2@6 =

247*86 3:

(A*ﬂ <4B*%

+#ﬃ% 1

96 75 1?236

1 1,6 5>1 1,6

: 9=6 75

:ﬁ6 5*2
ﬁﬀﬃﬂ  !ﬂ "$#&% ﬁﬀﬃﬂ 'ﬂ (#&% ﬁﬀ)ﬂ  *ﬂ "$#&% ﬁﬀ)ﬂ 'ﬂ +#&%
-!.
ﬂ /0 1(596 89 24:*96

2 36 5:>11 36

:=3

*;ﬂ < 7=6 75 8>1$6 =: 36 :

== 36 :38


(A*ﬂ <4B*%

+#ﬃ% 1(76 8:

5ﬁ6 :: 36 355= 36 3

98

*+A*ﬂ <4B!ﬂ 0"!*Cﬁ"$#)ﬀDFE < ,ﬁﬀ)ﬂ  *ﬂ "$#HG!#Dﬂ B(< I E <J'ﬂ (#LKﬀﬃﬂ B(<NM
FO
"ﬂ /P0
-!.
ﬂ /0 QﬀL0/ *;ﬂ 0
2ﬁR 2	1+R 1?2ﬁR
34R 5*2ﬁR 1(34R
ST0",*U/0V;@ﬂ <ﬀﬃﬂ 0JW)E X

',0ﬀH<CB+0",!U4/0!YH;
O
<
Z
UE +0(YL;
O
<
ST0@",!U4/0J/
-!.
%!',0ﬀH<ﬀﬃﬂ 0JWﬃE X

",#Hﬁ",!ﬂ ;<;J/
-!.
%+;ﬂ <ﬀ)ﬂ <W)E YH*X

"$#H",!ﬂ ;<;J/
-*.
%+;ﬂ <@ﬀ)ﬂ <JWﬃE YH*X
S0",*U/0/
-*.
%!',0@ﬀL<@ﬀ)ﬂ 0W)E X
[ﬁ\$]_^(`+aT\?^aTbdc+e af\(^g?\,hLi?hDe \(^fjLk l
mﬁn mﬁn o!pq,rp*s,tfuwvﬁn ux$q
`+hLizy?e \$]?{|^fi~})`z^_ iz+i|^iT`+]?i	D`+]?y?e $]T{dc+?\$]?{?]?y?e i?k
 $ 
 + 
( 
+ 
$ 

 
Ł
 
 z z z _z _z z| zz ?z ?z
[4\,]_^(`+aT\j k l

 




 
 
!?  | L !?  T _ ¡ 
n
]_ {?]_^(e (i_({z^TaTbdc+e afi|^Tj k ¢ ^_l
mﬁn mﬁn o!pq,rp*s,tfuwvﬁn ux$q
`+hLizy?e \$]?{|^fi~})`z^_ iz+i|^iT`+]?i	D`+]?y?e $]T{dc+?\$]?{?]?y?e i?k
 $ 
 + 
( 
+ 
$ 

 
Ł
 
(  + _ ( z ( ? ( z +

 ( £|
n
]_ {?]_^(e +izj k ¢ ^_l

 








!?  | L !?  T _ ¡ 
Figura B.18.-
512
    	
 
ﬀﬂﬁ ﬃ ﬁ !#"%$ ﬀﬂﬁ &ﬁ ﬃ'"%$ ﬀ(ﬁ ﬃ)ﬁ !#"%$ ﬀ(ﬁ &ﬁ ﬃ*"%$ ﬀﬂﬁ ﬃ ﬁ !+"ﬂ$ ﬀﬂﬁ &ﬁ ﬃ'"%$
, -
ﬁ ./ 01$ 243'5673'5 3 $ 8 9ﬀ:6 ; 9 0)9 0<: 00; 33'5

)=ﬁ > ;?86 8; 8813+6 9ﬀ: 3

6 9ﬀ: 3@916 0<8 ;)0A6 85 843#6B3'?

ﬃ'C)ﬁ ><D)$

ﬃ*"ﬂ$ 58 91673'2 5 9<86 58 56 543 0A6 ?: 543+6

0 0<;ﬀ6B3'5
ﬀﬂﬁ ﬃ ﬁ !#"%$ ﬀﬂﬁ &ﬁ ﬃ'"%$ ﬀ(ﬁ ﬃ)ﬁ !#"%$ ﬀ(ﬁ &ﬁ ﬃ*"%$
, -
ﬁ ./ 5 9916 25 9ﬀ:)56 5; :6 ; 9<00 :6 9<0

8

)=ﬁ > 3

916 : 9 3'2+916 ?? :6 5?)0<8 :6 5:5


ﬃ'C)ﬁ ><D)$

ﬃ*"ﬂ$

6 ?5 2

6 5; :6 :2 9<0 :6 : 9


)ﬃ*C)ﬁ ><D ﬁ /! )ﬃEﬀ!#"(BGF >ﬃ+ﬀ(ﬁ ﬃ)ﬁ !#"7H "Bﬁ D'>IF >J&ﬁ ﬃ'"LKﬂﬁ D'>1M
GN
!ﬁ .O/
, -
ﬁ ./ PL/.)=ﬁ /
3':<Q 9ﬀ8<Q 0<2<Q
:<Q 5)0ﬀQ 3

Q
RS/!+ﬃ)T./U=Aﬁ >ﬂﬁ /JV(F W

&+/7>ﬃED*/!+ﬃ T<./ X7=
N
>
Y
TF ﬃ*/ﬃ'XL=
N
>
RS/A!+ﬃ T<./J.
, -
$ &+/7>ﬂﬁ /JVﬂF W

!+"7ﬀ!+ﬃ ﬁ =>=J.
, -
$*=ﬁ >(ﬁ >ZV(F X7ﬃ)W

!#"7!+ﬃ ﬁ =>=J.
,)-
$*=ﬁ >A(ﬁ >JVﬂF X7ﬃ)W
R/!+ﬃ)T./Z.
,)-
$ &+/AL>A(ﬁ /ZV(F W
[\ ]_^*`#a\'^abdc#e a\'^gf_\ h7i'h(e \*^jLk l
mﬀn mﬀn o pq+rp)s tuwvﬀn ux#qﬀy*zL{d|_} ~#_{(yd@ {d*{{Sy*_{	By*_|_} #SŁ*_~#___|_} {_
 # 
 * 
' 
* 
# 

 

 
 d d d @d @d d dd _d _d

~+@'y*S~  

 
 



¡ ¢
£ ¤
¥ ¦_§ ¨ ¦©¨ ª¬«L­ ¥ ¦_§ ¨ ¦S®@¨ ©¯« ­
°
]_± ²*]@^*e ³#i@³#²d^abc#e aid^jLk ´ ^_l
mﬀn mﬀn o pq+rp)s tuwvﬀn ux#qﬀy*zL{d|_} ~#_{(yd@ {d*{{Sy*_{	By*_|_} #SŁ*_~#___|_} {_
 # 
 * 
' 
* 
# 

 

 
'  * @ ' d ' _ ' d *

 ' µ
n @ _@'} *{d  ¶ @

 
 



¡
¢
£
¤
¥ ¦_§ ¨ ¦©¨ ª¬«L­ ¥ ¦_§ ¨ ¦S®@¨ ©¯« ­
Figura B.19.-
513
CAPI´TULO B. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PARA LAS VIVIENDAS
ANALIZADAS
    	
 
ﬀﬂﬁ ﬃ ﬁ !#"%$ ﬀﬂﬁ &ﬁ ﬃ'"%$ ﬀ(ﬁ ﬃ)ﬁ !#"%$ ﬀ(ﬁ &ﬁ ﬃ*"%$ ﬀﬂﬁ ﬃ ﬁ !+"ﬂ$ ﬀﬂﬁ &ﬁ ﬃ'"%$
, -
ﬁ ./ 01$ 213'45
6 7
$ 22

5 48
7
0
7
2

2)8 3'92

):ﬁ ; 92<5 8

8
6
85

9 3

5
)7
3'95

9 3'245
6
9
7
5
7
8

ﬃ'=)ﬁ ;?>)$

ﬃ*"ﬂ$ 42 0@5A3'2 49)85
7
3 25 29 25 24
6
95 413 24ﬀ5 8<
ﬀﬂﬁ ﬃ ﬁ !#"%$ ﬀﬂﬁ &ﬁ ﬃ'"%$ ﬀ(ﬁ ﬃ)ﬁ !#"%$ ﬀ(ﬁ &ﬁ ﬃ*"%$
, -
ﬁ ./ 2
)7
5 213 2

<5 9
6
3+5
7
2
6
9 <5 2
66

):ﬁ ; 3'<95 0B3 3'8
6
5 2
7
<5 4< 0ﬀ< <5 24 00

ﬃ'=)ﬁ ;?>)$

ﬃ*"ﬂ$ 413+5
6
2

0C5 2
7
<5D3'213'< <5 <242

)ﬃ*=)ﬁ ;?> ﬁ /! )ﬃEﬀ!#"(DGF ;ﬃ+ﬀ(ﬁ ﬃ)ﬁ !#"AH "Dﬁ >';IF ;J&ﬁ ﬃ'"LKﬂﬁ >';@M
GN
!ﬁ .O/
, -
ﬁ ./ PL/.):ﬁ /
3*Q 33'8?Q 0ﬀ<?Q
77
Q 0ﬀ9?Q 29?Q

!#"A!+ﬃ ﬁ :;:J.
,)-
$*:ﬁ ;C(ﬁ ;JRﬂF SAﬃ)T
U/!+ﬃ)V./W.
,)-
$ &+/CL;C(ﬁ /WR(F T
UX/!+ﬃ)V./Y:Cﬁ ;ﬂﬁ /JR(F T

&+/A;ﬃE>*/!+ﬃ V?./ SA:
N
;
Z
VF ﬃ*/ﬃ'SL:
N
;
UX/C!+ﬃ V?./J.
, -
$ &+/A;ﬂﬁ /JRﬂF T

!+"Aﬀ!+ﬃ ﬁ :;:J.
, -
$*:ﬁ ;(ﬁ ;WR(F SAﬃ)T
[\ ]_^*`#a\*^abdc#e a\*^f'\ gLh'g(e \*^
iﬀj iﬀj k lm+nl)o pqBrﬀj qs#mﬀt*uLvxwzy {#|z}d~v(tx~_ vx*vd~vXt*|zv	Dt*|zwzy #|X}*z{#|z}z|zwzy vz
Ł # 
Ł * 
' 
* 
# 

 

 
 x x x _x _x xd xx zx zx

{+|_~'t*X{  

 




 
  
¡ ¢z£ ¤ ¢¥d¤ ¦¨§L© ¡ ¢z£ ¤ ¢Xª_¤ ¥«§ ©
j |xL}z|_~'y *vx*}d~X¬*y vd~
iﬀj iﬀj k lm+nl)o pqBrﬀj qs#mﬀt*uLvxwzy {#|z}d~v(tx~_ vx*vd~vXt*|zv	Dt*|zwzy #|X}*z{#|z}z|zwzy vz
Ł # 
Ł * 
' 
* 
# 

 

 
'  ' _ ' x * z ' x '

 ' ­d *

 ' ®x  _  
j |_ }z|_~'y *vx  ¯ ~_

 







 
¡ ¢z£ ¤ ¢¥d¤ ¦¨§L© ¡ ¢z£ ¤ ¢Xª_¤ ¥«§ ©
Figura B.20.-
514
    	
 
ﬀﬂﬁ ﬃ ﬁ !#"%$ ﬀﬂﬁ &ﬁ ﬃ'"%$ ﬀ(ﬁ ﬃ)ﬁ !#"%$ ﬀ(ﬁ &ﬁ ﬃ*"%$ ﬀﬂﬁ ﬃ ﬁ !+"ﬂ$ ﬀﬂﬁ &ﬁ ﬃ'"%$
, -
ﬁ ./ 01$ 2
34 35 6
$
6
2
34 387 9)6 7
2 0:);
7<6ﬀ5

)=ﬁ > 2:
54
00 :2);
4 5
;
7
0
4
02
7'34 6
0 20
4
2
6
0
3ﬀ4
2:

ﬃ'?)ﬁ >A@)$

ﬃ*"ﬂ$ :
5
;
4 6
0
 6)6B4 
;
6B4 9
0
6B4 33
:
34 
;
587#4C77
ﬀﬂﬁ ﬃ ﬁ !#"%$ ﬀﬂﬁ &ﬁ ﬃ'"%$ ﬀ(ﬁ ﬃ)ﬁ !#"%$ ﬀ(ﬁ &ﬁ ﬃ*"%$
, -
ﬁ ./ 0
6
;
4
:

:
)4 5
0
34
2;
7
:
34 6ﬀ3)9

)=ﬁ >
7<6
:
4 6
0
99
;
4
;2
34 66
2:
34 5
0;:

ﬃ'?)ﬁ >A@)$

ﬃ*"ﬂ$ :
914 5 6 7')34C7
0
34C7D9	7
2
34 3
;0
5

)ﬃ*?)ﬁ >A@ ﬁ /! )ﬃEﬀ!#"(CGF >ﬃ+ﬀ(ﬁ ﬃ)ﬁ !#"IH "Cﬁ @'>JF >K&ﬁ ﬃ'"MLﬂﬁ @'>BN
GO
!ﬁ .P/
, -
ﬁ ./ QM/.)=ﬁ /
5AR
02
R 9)6R
5AR 9A3)9ﬀR 6A9ﬀR

!#"I!+ﬃ ﬁ =>=K.
,)-
$*=ﬁ >1(ﬁ >KSﬂF TIﬃ)U
V/!+ﬃ)W./X.
,)-
$ &+/1M>1(ﬁ /XS(F U

&+/I>ﬃE@*/!+ﬃ WA./ TI=
O
>
Y
WF ﬃ*/ﬃ'TM=
O
>
VZ/1!+ﬃ WA./K.
, -
$ &+/I>ﬂﬁ /KSﬂF U

!+"Iﬀ!+ﬃ ﬁ =>=K.
, -
$*=ﬁ >(ﬁ >XS(F TIﬃ)U
VZ/!+ﬃ)W./[=1ﬁ >ﬂﬁ /KS(F U
\] ^D_*`#a]'_abdc#e a]'_gfD] hIi'h(e ]*_jMk l
mﬀn mﬀn o pq+rp)s tuwvﬀn ux#qﬀy*zM{d|D} ~#D{(yd< {d*{{Zy*D{	Cy*D|D} #ZŁ*D~#DDD|D} {D
 # 
 * 
' 
* 
# 

 

 
 d d d <d <d d dd Dd Dd

~+<'y*Z~  

 
 



¡ ¢
£ ¤
¥ ¦D§ ¨ ¦©¨ ª¬«M­ ¥ ¦D§ ¨ ¦Z®<¨ ©¯« ­
°
^D± ²*^<_*e ³#i<³#²d_abc#e aid_jMk ´ _Dl
mﬀn mﬀn o pq+rp)s tuwvﬀn ux#qﬀy*zM{d|D} ~#D{(yd< {d*{{Zy*D{	Cy*D|D} #ZŁ*D~#DDD|D} {D
 # 
 * 
' 
* 
# 

 

 
'  * < ' d ' D ' d *

 ' µ
n < D<'} *{d  ¶ <

 
 



¡
¢
£
¤
¥ ¦D§ ¨ ¦©¨ ª¬«M­ ¥ ¦D§ ¨ ¦Z®<¨ ©¯« ­
Figura B.21.-
515
CAPI´TULO B. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PARA LAS VIVIENDAS
ANALIZADAS
    	
 
ﬀﬂﬁﬃ ﬀ! "ﬃ #%$'& ﬀﬂﬁﬃ ﬀ)(ﬃ  *$'& ﬀﬂﬁ+ﬃ ﬀ! ,ﬃ #%$'& ﬀﬂﬁ+ﬃ ﬀ)(ﬃ  -$'& ﬀﬂﬁﬃ ﬀ! "ﬃ #.$& ﬀﬂﬁﬃ ﬀ)(ﬃ  *$'&
/"0
ﬃ 12

& 35446 44 74,86 89 359

8 9":5; 8<

ﬀ,=ﬃ > 35;,3?6 8@ 359,96 ::

;6 ::

3?6 ;

7@6 ;

:ﬂ7ﬂ6 8":

ﬀ *A,ﬃ >5B,&

 -$&

946 8":

376 7< 96 :ﬂ7 3?6 35< 986 ;
 
:?6

8
ﬀﬂﬁﬃ ﬀ! "ﬃ #%$'& ﬀﬂﬁﬃ ﬀ)(ﬃ  *$'& ﬀﬂﬁ+ﬃ ﬀ! ,ﬃ #%$'& ﬀﬂﬁ+ﬃ ﬀ)(ﬃ  -$'&
/"0
ﬃ 12

76 74 35<,96 :ﬂ4 46 <"::ﬂ9 46 358":ﬂ@

ﬀ,=ﬃ > :ﬂ<6 ;@ 7

6 35; 46 35<,358 46 3

79

ﬀ *A,ﬃ >5B,&

 -$&

;6 ;; <4ﬂ6 @9 46 4<,354 46 4,3359

ﬀ, -A,ﬃ >5B"ﬃ 2#"ﬀ, ﬀﬂ#%$+ﬁCﬀD >! .ﬀﬂﬁ+ﬃ ﬀ! ,ﬃ #%$FE"$Cﬃ B*>!G!D >H(ﬃ  *$JIﬁﬃ B*>LK
M
#ﬃ 1N2
/"0
ﬃ 12 OﬁJ21!ﬀ,=ﬃ 2
-P
9@
P 
;
P

:
P
;":
P
358
P

#%$Fﬀ#. "ﬃ =>=H1
/,0
&-=ﬃ >?ﬁ+ﬃ >HQD RF ,S
T2#. ,U12V1
/,0
&"(.2?ﬁJ>?ﬁ+ﬃ 2VQ+D S

(.2ﬁF> B-2#. "U512"RF=
M
>
W
UD  -2 *RJ=
M
>
TX2?#. "U512H1
/"0
&"(.2ﬁF>ﬁﬃ 2HQD S

#.$Fﬀﬂ#. "ﬃ =>=H1
/"0
&-=ﬃ >ﬁ+ﬃ >VQ+D RF ,S
TX2#. ,U12Y=?ﬃ >ﬁﬃ 2HQ+D S
Z["\^]-_%`[*]`acb%d `[*]e^["fFg*f+d [-]hJi j
kﬂl kﬂl m"no.p)n,qﬂrcrtsvuﬂl s)w%oﬂx-yJzc{^| }.~z+xc zc-zzXx-~^z	Cx-~^{^| %~XŁ-^}%~^^~^{^| z^
 % 
 - 
* 
- 
% 

 

 
 c c c c c c cc ^c ^c

}.~*x-X}  

 
 



¡ ¢
£ ¤
¥"¦^§ ¨ ¦©¨ ª¬«J­ ¥"¦^§ ¨ ¦X®¨ ©¯« ­
°
\^± ²-\]-d ³%g³%²c]`ab%d `gc]hJi ´ ]^j
kﬂl kﬂl m"no.p)n,qﬂrcrtsvuﬂl s)w%oﬂx-yJzc{^| }.~z+xc zc-zzXx-~^z	Cx-~^{^| %~XŁ-^}%~^^~^{^| z^
 % 
 - 
* 
- 
% 

 

 
*  -  * c * ^ * c -

 * µ
l ~ ^~*| -zc  ¶ 

 
 



¡
¢
£
¤
¥"¦^§ ¨ ¦©¨ ª¬«J­ ¥"¦^§ ¨ ¦X®¨ ©¯« ­
Figura B.22.-
516
    	
 ﬀ
ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %'&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ#", %'&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ* "-&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %.&!( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "&)(
/$0
 12 34( 3
56 55 
( 7,398
6 :5
3

3

3
5
3

88

ﬂ,; < =8
.6
=8 7$>
:6 
=

=
6  6
=
: 5
>
6
3
5
78
6?@

ﬂ"A, <9B,(

"-&!(
@6
>=
@,56  6 :
>
6 5C
>8
6
>
:
397
6 :
7
ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %'&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ#", %'&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ* "-&)(
/$0
 12 39=$>
6 
7 3
:
>
6
>= 8
6
=,3

> 8
6 
8
C

ﬂ,; <

8$>
6
8
5 
>
.6
8$> 8
6 
88
@
8
6
398$>
5

ﬂ"A, <9B,(

"-&!( >
.6 @
=
:
=
6
87 8
6
8
5
7

8
6
8,3
@
>

ﬂ,"-A, <9B$ 2%$ﬂ,"Dﬂ%'&+ﬃ?ﬂE <#".ﬂﬃ+ ﬂ#", %'&GF$&? B<#H#E <I* "&KJﬃ! B<4L
M
% 1N2
/$0
 12 OﬃK21#ﬂ,; 2
@9P 5
7
P
>7
P
-P
>
9P C-P

%'&Gﬂ%."$ ;<;I1
/,0
(-; <Qﬃ+ <IR!E SG",T
U2%.",V12W1
/,0
($*.2QﬃK<Qﬃ+ 2WR+E T

*.2ﬃG<"DB-2%."$V912$SG;
M
<
X
VE "-2"SK;
M
<
UY2Q%."$V912I1
/$0
($*.2ﬃG<ﬃ! 2IR!E T

%.&Gﬂ%."$ ;<;I1
/$0
(-; <ﬃ+ <WR+E SG",T
UY2%.",V12Z;Q <ﬃ! 2IR+E T
[\$]_^-`'a\^ﬀabdc'e a\^f_\$gGhg+e \-^iKj k
lm lm n$op.qo,rsutvxwm vy'pz-{K|d}_~ .|+zd |d-||Yz-_|	Ł?z-_}_~ 'Y-_'___}_~ |_
 ' 
 - 
 
- 
' 

 

 
 d d d d d d dd _d _d

.z-Yﬀ  

  ¡
¢

 
¡
£ ¤
¥ ¦
§$¨_© ª ¨«ª ¬u­K® §$¨_© ª ¨Y¯ª «°­ ®
±
]_² ³-]^-e ´'h´'³d^ﬀabc'e ahd^iKj µ ^_k
lm lm n$op.qo,rsutvxwm vy'pz-{K|d}_~ .|+zd |d-||Yz-_|	Ł?z-_}_~ 'Y-_'___}_~ |_
 ' 
 - 
 
- 
' 

 

 
  -   d  _  d -

  ¶
m  _~ -|dﬀ  · 

  ¡
¢

 
¡
£
¤
¥
¦
§$¨_© ª ¨«ª ¬u­K® §$¨_© ª ¨Y¯ª «°­ ®
Figura B.23.-
517
CAPI´TULO B. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PARA LAS VIVIENDAS
ANALIZADAS
    	
 ﬀ
ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %'&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ+* ",&)( ﬁﬂﬃ- ﬂ#". %'&)( ﬁﬂﬃ- ﬂ+* "/&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %0&!( ﬁﬂﬃ! ﬂ+* ",&)(
1$2
 34

( 5678 59

( 7:78 ;

;
 ,< <=
: ;

;

ﬂ.> ? 7
=
58 9: 77
<
8

:
,<
8 9.;

68 67
,<
68

7
=$
8 5


ﬂ",@. ?BA.(

"/&!( ;B:98
,=
;B5.58 56

8 65 78 9
 
98 66 9
<
8 6:
ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %'&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ+* ",&)( ﬁﬂﬃ- ﬂ#". %'&)( ﬁﬂﬃ- ﬂ+* "/&)(
1$2
 34
,<
58 ;
 
:$;C8 7
<
68 9:
D
68
D
5


ﬂ.> ? 9
<
8

6
.
8 5: 68 ;
=
5: 68 ;
D

ﬂ",@. ?BA.(

"/&!( ;B78 :
=
568 9
=
68 6:

68 6

55

ﬂ."/@. ?BA$ 4%$ﬂ."Eﬂ%'&-ﬃFﬂG ?#"0ﬂﬃ- ﬂ#". %'&IH$&F A,?#J#G ?K* ",&MLﬃ! A,?ON
P
% 3Q4
1$2
 34 RﬃM43#ﬂ.> 4
;S 7

S ;B6BS
;
<
S
<$
S

6BS

%'&Iﬂ%0"$ >?>K3
1.2
(/> ?Cﬃ- ?KT!G UI".V
W4%0".X343
1.2
($*04CﬃM?Cﬃ- 4T-G V

*04ﬃI?"EA/4%0"$XB34$UI>
P
?
Y
XG "/4",UM>
P
?
WZ4C%0"$XB34K3
1$2
($*04ﬃI?ﬃ! 4KT!G V

%0&Iﬂ%0"$ >?>K3
1$2
(/> ?ﬃ- ?T-G UI".V
WZ4%0".X34[>C ?ﬃ! 4KT-G V
\]$^`_/a'b],_ﬀbced'f b],_g`]$hIi,h-f ]/_jMk l
mn mn o$pq0r+p.stvuwDxn w+y'qz/{M|e}`~ 0|-ze |e/||Zz/`|	Fz/`}`~ Ł'Z/`'```}`~ |`
 ' 
 / 
, 
/ 
' 

 

 
 e e e e e e ee `e `e

0,z/Zﬀ  

  
¡


 
¢ £
¤ ¥
¦$§`¨ © §ª© «­¬M® ¦$§`¨ © §Z¯© ªv¬ ®
°
^`± ²/^_/f ³'i³'²e_ﬀbcd'f bie_jMk ´ _`l
mn mn o$pq0r+p.stvuwDxn w+y'qz/{M|e}`~ 0|-ze |e/||Zz/`|	Fz/`}`~ Ł'Z/`'```}`~ |`
 ' 
 / 
, 
/ 
' 

 

 
,  /  , e , ` , e /

 , µ
n  `,~ /|eﬀ  ¶ 

  
¡


 
¢
£
¤
¥
¦$§`¨ © §ª© «­¬M® ¦$§`¨ © §Z¯© ªv¬ ®
Figura B.24.-
518
    	
 ﬀ
ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %'&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ#", %'&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ* "-&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %.&!( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "&)(
/$0
 12

( 3456 77

( 8856 5
 9
8
9	 
7.3

5

ﬂ,: ; 5

6 84

46

5
<
6 4
< <
6 57 7

6 7= 556
9
8

ﬂ">, ;@?,(

"-&!(
9
8

6 57
9	
=6
<
5
9
6 7
< 
6 74
9
=6
A9 9@
6 57
ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %'&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ#", %'&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ* "-&)(
/$0
 12 88
<
6
9
5 8$3

6 == 46
<
4

5 46 3

=


ﬂ,: ;

46
<
4
A9B
6
99
46 85=

46
9
7
<

ﬂ">, ;@?,(

"-&!( 876 3

5

6

4 46 4
<
5
9
46 4$3
9
5

ﬂ,"->, ;@?$ 2%$ﬂ,"Cﬂ%'&+ﬃDﬂE ;#".ﬂﬃ+ ﬂ#", %'&GF$&D ?;#H#E ;I* "&KJﬃ! ?;ML
N
% 1O2
/$0
 12 PﬃK21#ﬂ,: 2
8@Q 35@Q
9@<
Q
4@Q 34@Q
<
Q

%'&Gﬂ%."$ :;:I1
/,0
(-: ;Rﬃ+ ;IS!E TG",U
V2%.",W12X1
/,0
($*.2RﬃK;Rﬃ+ 2XS+E U
VY2%.",W12Z:R ;ﬃ! 2IS+E U

*.2ﬃG;"C?-2%."$W@12$TG:
N
;
[
WE "-2"TK:
N
;
VY2R%."$W@12I1
/$0
($*.2ﬃG;ﬃ! 2IS!E U

%.&Gﬂ%."$ :;:I1
/$0
(-: ;ﬃ+ ;XS+E TG",U
\]$^A_-`'a]_ﬀabdc'e a]_fA]$gGhg+e ]-_iKj k
lm lm n$op.qo,rsutvxwm vy'pz-{K|d}A~ .|+zd |d-||Yz-A|	ŁDz-A}A~ 'Y-A'AAA}A~ |A
 ' 
 - 
 
- 
' 

 

 
 d d d d d d dd Ad Ad

.z-Yﬀ  

  ¡
¢

 
¡
£ ¤
¥ ¦
§$¨A© ª ¨«ª ¬u­K® §$¨A© ª ¨Y¯ª «°­ ®
±
^A² ³-^_-e ´'h´'³d_ﬀabc'e ahd_iKj µ _Ak
lm lm n$op.qo,rsutvxwm vy'pz-{K|d}A~ .|+zd |d-||Yz-A|	ŁDz-A}A~ 'Y-A'AAA}A~ |A
 ' 
 - 
 
- 
' 

 

 
  -   d  A  d -

  ¶
m  A~ -|dﬀ  · 

  ¡
¢

 
¡
£
¤
¥
¦
§$¨A© ª ¨«ª ¬u­K® §$¨A© ª ¨Y¯ª «°­ ®
Figura B.25.-
519
CAPI´TULO B. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PARA LAS VIVIENDAS
ANALIZADAS
    	
 ﬀ
ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %'&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ#", %'&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ* "-&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %.&!( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "&)(
/$0
 12 34( 55$647
8 
(

6647

6 3,6 395 :$69; ;5

ﬂ,< = 6
88
7 55 :>,;7 ?
 
?7
@ 
3A7 ;$6 >57 ;

6?7 6>

ﬂ"B, =9C,(

"-&!( 39?,3A7
8
3
8
>7
8
5 :7 ;
8
3A7 ;

6647 5
 
7 >,3
ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %'&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ#", %'&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ* "-&)(
/$0
 12 39557 >; 39;.647 ?5 57
8
;

5 57 6

;

ﬂ,< =

;7 6
 
:$3A7 6

57 :,3395 57 39?>
8

ﬂ"B, =9C,(

"-&!( :

7 >5
8
7 >
8
57 5?>5 57 5>?,3

ﬂ,"-B, =9C$ 2%$ﬂ,"Dﬂ%'&+ﬃEﬂF =#".ﬂﬃ+ ﬂ#", %'&HG$&E C=#I#F =J* "&LKﬃ! C=4M
N
% 1O2
/$0
 12 PﬃL21#ﬂ,< 2
59Q 6?9Q 3
8
Q

Q
8
?9Q :,3Q

%'&Hﬂ%."$ <=<J1
/,0
(-< =Aﬃ+ =JR!F SH",T
U2%.",V12W1
/,0
($*.2AﬃL=Aﬃ+ 2WR+F T
UX2%.",V12Y<A =ﬃ! 2JR+F T

*.2ﬃH="DC-2%."$V912$SH<
N
=
Z
VF "-2"SL<
N
=
UX2A%."$V912J1
/$0
($*.2ﬃH=ﬃ! 2JR!F T

%.&Hﬂ%."$ <=<J1
/$0
(-< =ﬃ+ =WR+F SH",T
[\$]_^-`'a\^ﬀabdc'e a\^f_\$gHhg+e \-^iLj k
lm lm n$op.qo,rsutvxwm vy'pz-{L|d}_~ .|+zd |d-||Xz-_|	ŁEz-_}_~ 'X-_'___}_~ |_
 ' 
 - 
 
- 
' 

 

 
 d d d d d d dd _d _d

.z-Xﬀ  

  ¡
¢

 
¡
£ ¤
¥ ¦
§$¨_© ª ¨«ª ¬u­L® §$¨_© ª ¨X¯ª «°­ ®
±
]_² ³-]^-e ´'h´'³d^ﬀabc'e ahd^iLj µ ^_k
lm lm n$op.qo,rsutvxwm vy'pz-{L|d}_~ .|+zd |d-||Xz-_|	ŁEz-_}_~ 'X-_'___}_~ |_
 ' 
 - 
 
- 
' 

 

 
  -   d  _  d -

  ¶
m  _~ -|dﬀ  · 

  ¡
¢

 
¡
£
¤
¥
¦
§$¨_© ª ¨«ª ¬u­L® §$¨_© ª ¨X¯ª «°­ ®
Figura B.26.-
520
    	
 ﬀ
ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %'&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ#", %'&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ* "-&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %.&!( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "&)(
/$0
 12 34( 365
7 8$9 
( :
;7
5< 3
9
36:
;=
3
;
:

ﬂ,> ? 55:
7
<

5
9
:
7@;
36<
7
:,3 36<
7@A 
5
;7 
5

<,5
7
:
;

ﬂ"B, ?6C,(

"-&!( :<
;7
5: 3

:
7
5
8
3
7
3
 .7 ;8 A
5
7
5
9
36<
7
:
8
ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %'&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ#", %'&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ* "-&)(
/$0
 12 3
97 8;
:,35
7 ;A
<
7 98
3
9
<
7
365
;

ﬂ,> ?

<,3
7
5
 84.7 9
<
7
3
;A
< <
7
3
8
:

ﬂ"B, ?6C,(

"-&!( :
947
33 55
7 8
<
7
<
;;
<
7
<:
9
5

ﬂ,"-B, ?6C$ 2%$ﬂ,"Dﬂ%'&+ﬃ@ﬂE ?#".ﬂﬃ+ ﬂ#", %'&GF$&@ C?#H#E ?I* "&KJﬃ! C?4L
M
% 1N2
/$0
 12 OﬃK21#ﬂ,> 2
;6P ;
<
P A6P
3
-P ;A6P 9
:
P

%'&Gﬂ%."$ >?>I1
/,0
(-> ?Qﬃ+ ?IR!E SG",T
U2%.",V12W1
/,0
($*.2QﬃK?Qﬃ+ 2WR+E T

*.2ﬃG?"DC-2%."$V612$SG>
M
?
X
VE "-2"SK>
M
?
UY2Q%."$V612I1
/$0
($*.2ﬃG?ﬃ! 2IR!E T

%.&Gﬂ%."$ >?>I1
/$0
(-> ?ﬃ+ ?WR+E SG",T
UY2%.",V12Z>Q ?ﬃ! 2IR+E T
[\$]_^-`'a\^ﬀabdc'e a\^f_\$gGhg+e \-^iKj k
lm lm n$op.qo,rsutvxwm vy'pz-{K|d}_~ .|+zd |d-||Yz-_|	Ł@z-_}_~ 'Y-_'___}_~ |_
 ' 
 - 
 
- 
' 

 

 
 d d d d d d dd _d _d

.z-Yﬀ  

  ¡
¢

 
¡
£ ¤
¥ ¦
§$¨_© ª ¨«ª ¬u­K® §$¨_© ª ¨Y¯ª «°­ ®
±
]_² ³-]^-e ´'h´'³d^ﬀabc'e ahd^iKj µ ^_k
lm lm n$op.qo,rsutvxwm vy'pz-{K|d}_~ .|+zd |d-||Yz-_|	Ł@z-_}_~ 'Y-_'___}_~ |_
 ' 
 - 
 
- 
' 

 

 
  -   d  _  d -

  ¶
m  _~ -|dﬀ  · 

  ¡
¢

 
¡
£
¤
¥
¦
§$¨_© ª ¨«ª ¬u­K® §$¨_© ª ¨Y¯ª «°­ ®
Figura B.27.-
521
CAPI´TULO B. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PARA LAS VIVIENDAS
ANALIZADAS
    	
 ﬀ
ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %'&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ#", %'&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ* "-&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %.&!( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "&)(
/$0
 12

( 3
$465 77 86.5 8$4 9;: 7 <,= 77

ﬂ,> ?
4475 <
3
:
3
5 8,9 @465 <7 =5A= 4
3
5 77 9;<5 ==

ﬂ"B, ?;C,(

"-&!(
9,4
3
5 <: 9
3
465 D :5 87 :5 4;9 9;:5 4< :5 8
ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %'&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ#", %'&)( ﬁﬂﬃ+ ﬂ* "-&)(
/$0
 12
:<,9E5 =7 9;76.5 8D =5 :
3
8
3
=5 9;7$44

ﬂ,> ?
:5 77 :,75
3
 =5 9	:D =5A8:,9

ﬂ"B, ?;C,(

"-&!(
4;9E5FG9 485 :7 =5 =$4= =5 =:$4

ﬂ,"-B, ?;C$ 2%$ﬂ,"Hﬂ%'&+ﬃAﬂI ?#".ﬂﬃ+ ﬂ#", %'&FJ$&A C?#K#I ?L* "&NMﬃ! C?6O
P
% 1Q2
/$0
 12 RﬃN21#ﬂ,> 2
=;S :,9S 7;S
9	-S
3
8;S :$4S

%'&Fﬂ%."$ >?>L1
/,0
(-> ?Eﬃ+ ?LT!I UF",V
W2%.",X12Y1
/,0
($*.2EﬃN?Eﬃ+ 2YT+I V

*.2ﬃF?"HC-2%."$X;12$UF>
P
?
Z
XI "-2"UN>
P
?
W[2E%."$X;12L1
/$0
($*.2ﬃF?ﬃ! 2LT!I V

%.&Fﬂ%."$ >?>L1
/$0
(-> ?ﬃ+ ?YT+I UF",V
W[2%.",X12\>E ?ﬃ! 2LT+I V
]^$_G`-a'b^`ﬀbced'f b^`gG^$hFih+f ^-`jNk l
mn mn o$pq.rp,stvuwyxn wz'q{-|N}e~G .@}+{e@ }e-}}[{-G}	ŁA{-G~G '[-G'GGG~G }G
 ' 
 - 
 
- 
' 

 

 
 e e e @e @e e ee Ge Ge

.@{-[ﬀ  

  ¡
¢

 
¡
£ ¤
¥ ¦
§$¨G© ª ¨«ª ¬v­N® §$¨G© ª ¨[¯@ª «°­ ®
±
_G² ³-_@`-f ´'i@´'³e`ﬀbcd'f bie`jNk µ `Gl
mn mn o$pq.rp,stvuwyxn wz'q{-|N}e~G .@}+{e@ }e-}}[{-G}	ŁA{-G~G '[-G'GGG~G }G
 ' 
 - 
 
- 
' 

 

 
  - @  e  G  e -

  ¶
n @ G@ -}eﬀ  · @

  ¡
¢

 
¡
£
¤
¥
¦
§$¨G© ª ¨«ª ¬v­N® §$¨G© ª ¨[¯@ª «°­ ®
Figura B.28.-
522
    	
 ﬀ
ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %'&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "+&)( ﬁﬂﬃ, ﬂ#"- %'&)( ﬁﬂﬃ, ﬂ* ".&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %/&!( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "+&)(
0$1
 23

( 465+78 97 5$( :7:8 77
-; 
5 7<-9 5+=7

ﬂ-> ? 5$(

=8@5
;
5$(A5
;;
8 7
;
5+:8 7< 5+=8

7 5+=:8 7

:48
;

ﬂ"+B- ?C-(

".&!(
;
<8
;
: 7<

8D5
 
8
;
78 765
;
:8 <
 
48 <9
ﬁﬂﬃ! ﬂ#"$ %'&)( ﬁﬂﬃ! ﬂ* "+&)( ﬁﬂﬃ, ﬂ#"- %'&)( ﬁﬂﬃ, ﬂ* ".&)(
0$1
 23 765

8 =: 7
;
48 9:

8 4<99

8 =

49

ﬂ-> ? 5+9

8 94

7
;
8 965

8
;
994

8 7=:7

ﬂ"+B- ?C-(

".&!(
;
<8

: <65'8D5
; 
8

::
 
8

<65
;

ﬂ-".B- ?C$ 3%$ﬂ-"Eﬂ%'&,ﬃDﬂF ?#"/ﬂﬃ, ﬂ#"- %'&@G$&D C+?#H#F ?I* "+&AJﬃ! C+?LK
M
% 2N3
0$1
 23 OﬃA32#ﬂ-> 3
5+:P
;
<P 7

P
5+7P 7

P

9P

%'&@ﬂ%/"$ >?>I2
0-1
(.> ?Qﬃ, ?IR!F S@"-T
U3%/"-V23W2
0-1
($*/3QﬃA?Qﬃ, 3WR,F T

*/3ﬃ@?"EC.3%/"$V23$S@>
M
?
X
VF ".3"+SA>
M
?
UY3Q%/"$V23I2
0$1
($*/3ﬃ@?ﬃ! 3IR!F T

%/&@ﬂ%/"$ >?>I2
0$1
(.> ?ﬃ, ?WR,F S@"-T
UY3%/"-V23Z>Q ?ﬃ! 3IR,F T
[\$]_^.`'a\+^ﬀabdc'e a\+^gf_\$h@i+h,e \.^jAk l
mn mn o$pq/rp-s$tvuwxn wy'qz.{A|d}_~ /v|,zdv |d.||Yz._|	Dz._}_~ Ł'Y._'___}_~ |_
 ' 
 . 
+ 
. 
' 

 

 
 d d d vd vd d dd _d _d

/v+z.Yﬀ  

  
¡


 
¢ £
¤ ¥
¦$§_¨ © §ª© «­¬A® ¦$§_¨ © §Y¯v© ª°¬ ®
±
]_² ³.]v^.e ´'iv´'³d^ﬀabc'e aid^jAk µ ^_l
mn mn o$pq/rp-s$tvuwxn wy'qz.{A|d}_~ /v|,zdv |d.||Yz._|	Dz._}_~ Ł'Y._'___}_~ |_
 ' 
 . 
+ 
. 
' 

 

 
+  . v + d + _ + d .

 + ¶
n v _v+~ .|dﬀ  · v

  
¡


 
¢
£
¤
¥
¦$§_¨ © §ª© «­¬A® ¦$§_¨ © §Y¯v© ª°¬ ®
Figura B.29.-
523
CAPI´TULO B. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PARA LAS VIVIENDAS
ANALIZADAS
    	
	 
ﬀﬁﬃﬂ  ﬁ"!# $&%(' ﬀﬁﬃﬂ  ﬁ*) !+%(' ﬀﬁﬃﬂ, ﬁ"!- $&%(' ﬀﬁﬃﬂ, ﬁ*) !.%(' ﬀﬁﬃﬂ  ﬁ"!# $/% ' ﬀﬁﬃﬂ  ﬁ*) !+%('
0#1
 23

'
546 78 
'
8#9/6 9ﬃ: -9  ;;-7 ;4<

ﬁ-= >

'
44-?6 9ﬃ8 @#95;6 @- +A6 74 +76 5: +:;6 4< -/6B+@

ﬁ!+C- >5D-'

!.% '
;-5@6 44 5@#?6 AA ?6 :< ;6 9ﬃ4 9ﬃ@6 A: 9ﬃ8ﬃ6 4:
ﬀﬁﬃﬂ  ﬁ"!# $&%(' ﬀﬁﬃﬂ  ﬁ*) !+%(' ﬀﬁﬃﬂ, ﬁ"!- $&%(' ﬀﬁﬃﬂ, ﬁ*) !.%('
0#1
 23
;<+;6 5@ 9E46 8A 46 7@:- 46 84#9ﬃ7

ﬁ-= >
+8-?6 	 +@-86 7- 46 9ﬃA47 46 ;:7#9

ﬁ!+C- >5D-'

!.% '
9ﬃ;6 5@ ::ﬃ6 8A 46 4@:< 46 4747

ﬁ-!.C- >5D# 3$#ﬁ-!ﬁﬃ$&%,ﬂBﬁF >"!/ﬁﬃﬂ, ﬁ"!- $&%HG#%B D+>"I"F >J) !+%LKﬂ  D+>NM
O
$ 2P3
0#1
 23 QﬂL32"ﬁ-= 3
+A5R 9ﬃ:5R ;<.R
A5R ;85R 	.R

$&%Hﬁ$/!# =>=J2
0-1
'.= >?ﬂ, >JS F TH!-U
V3$/!-W23X2
0-1
'#)/3?ﬂL>?ﬂ, 3XS,F U

)/3ﬂH>!D.3$/!#W523#TH=
O
>
Y
WF !.3!+TL=
O
>
VZ3?$/!#W523J2
0#1
'#)/3ﬂH>ﬂ  3JS F U

$/%Hﬁﬃ$/!# =>=J2
0#1
'.= >ﬂ, >XS,F TH!-U
VZ3$/!-W23[=? >ﬂ  3JS,F U
\]#^E_.`&a]+_abdc&e a]+_gfE]#hHi+h,e ]._jLk l
mﬃn mﬃn o#pq/r*p-s#t.u<vwﬃn v*x&qﬃy.zL{d|E} ~/{,yd {d.{{Zy.E{	By.E|E} Ł&Z.E~&EEE|E} {E
 & 
 . 
+ 
. 
& 

 

 
 d d d d d d dd Ed Ed

~/+y.Z~  

  
¡


 
¢ £
¤ ¥
¦#§E¨ © §ª© «­¬L® ¦#§E¨ © §Z¯© ª°¬ ®
±
^E² ³.^_.e ´&i´&³d_abc&e aid_jLk µ _El
mﬃn mﬃn o#pq/r*p-s#t.u<vwﬃn v*x&qﬃy.zL{d|E} ~/{,yd {d.{{Zy.E{	By.E|E} Ł&Z.E~&EEE|E} {E
 & 
 . 
+ 
. 
& 

 

 
+  .  + d + E + d .

 + ¶
n  E+} .{d  · 

  
¡


 
¢
£
¤
¥
¦#§E¨ © §ª© «­¬L® ¦#§E¨ © §Z¯© ª°¬ ®
Figura B.30.-
524
 	 
ﬀﬂﬁﬃﬀﬂﬀﬂ ﬂ!ﬀﬂﬂ#"ﬀ$#"%&	 '()%*+
 ,ﬀ-/. ,102. 345
 162,0#47-98  :,ﬀ-;. ,10. 345
 16,0ﬂ4;-<8  ,ﬀ-/. ,102. 34/
 162,0#47-98
%=2>?. @%A B
 "C"  2
 $$ B " " "
 "?$ 2
 2?"
%,D. 8 ﬃ
 B  ﬃ
 ﬀﬁ $ "?ﬁ !ﬁ "?ﬁ 2 2
 !$9ﬂ! 2
<ﬂB 
+E,0ﬂF. 8?G
H0#4/
 2
 !!9ﬂ$ 2
   "ﬃ7ﬂ $ " $ ﬁ ﬁ! ! ?  ﬀ
 ,ﬀ-/. ,102. 345
 162,0#47-98  :,ﬀ-;. ,10. 345
 16,0ﬂ4;-<8
%=2>?. @%A 2
9ﬂﬁ$  2
 ?"?$ $   2I  "?$Bﬂ!
%,D. 8  !   2?   $   $ "?$ 
+E,0ﬂF. 8?G
H0#4/
 ﬂﬁ$ "?! ﬂ  2 $7ﬀ $7C"?"
+E,0#F. 8?G2. A32,0J,ﬀ34;-7,&K 810,ﬀ-;. ,10. 349L247. Gﬂ81M1K 8ON. 0ﬂ4<P-/. Gﬂ8Q
&R 3. @SA %=2>?. @%A T-<A@1,D. A
#U #U ?U
?U ﬁB#U ﬂ!?U
:V?6K 0#A0ﬂW<DR 8
XYAﬃ3026?@%AO@S=2>
2NA-98-/. AOZ/K [\	 349,ﬀ302. D8DO@S=2>ﬀ
#D. 8-;. 8]Z;K W90[
XYA306@%A^Dﬃ. 8-/. AOZ;K [
	 349,302. D8DO@%=>ﬀ
#D. 8ﬃ-;. 8OZ/K W90[
XA306@%A]@%=>ﬀ
2NAﬃ-<8ﬃ-;. A]Z;K [
YNA-980JG#A3026?@%A2W9DR 8
_`2ab#cd`#bdegfh d`#biﬂ`2j<kﬂj;h `#b
l?mﬀno1pﬀq pﬀq r2stolJs2u2vﬂwgxwgyw{zwC|{|}wﬂ|~wC|vﬂwC|xwC|CwC|wC|}ywC|zwgw}#|Iﬀq ﬂŁ#<{C {I;ŁﬂCC
}##
  
 # 
ﬂ 
# 
 

 

 
 { C{

{

{ g { g C{ g C{ g

{
 ?ﬂŁ#¡Y¢ £ ¤
¥
¦ §
¨
¥
¦
§
© ª
« ¬
­® ¯:°{± ²{³g® ´ﬂµ ­2¶C· ® ¶Y¸® ¹º

q {»<Cﬂ #{#g¡Y¼}# ¡Eg
lmﬀno1pﬀq pﬀq rsﬀtolJs2uvCwgxwgyw{zwC|{|}wﬂ|~wC|vCwﬂ|xwC|wﬂ|wC|yCwC|zw}Cw}#|Iﬀq 
  
 # 
ﬂ 
# 
 

 

 
ﬂ ½{¾ ﬂ ¾{¾ ﬂ ¿{¾ ﬂ À{¾ g Á¾ } ½{¾
q » Cﬂ #{¢ £ Â ¤
¥
¦ §
¨
¥
¦
§
© ª
« ¬
­® ¯:°{± ²{³g® ´ﬂµ ­2¶C· ® ¶Y¸® ¹º

Figura B.31.-
525
